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EWH Description and Technical Data

The present Electric Water Heater (EWH) belongs to the category of Instantaneous water heaters and
Is determined for hot water production for everyday necessities In premises with a cold water main with

operating pressure notless than 0,05 MPa und not more than 0,6 MPa.

Series TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
Voltage 230V ~ 230V ~ 230V ~
Power 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW
Power modes 3,5 kW 2,0/3,0/5,0 kW 3,5/3,5/7,0 kW
Power cord with plug + - -
Nozzles diameter " e" "
Pressure indicator + + +
Overheating protection + + +
Light indication + + +
Protection class 1P21 1P21 1P21
Scope of supply
Waterheater............cccocoiiiiiiiiics

Adapter..........c......
Operation manual .
Packing........cocoevveiiiiiiiiiieee

The manufacturer reserves the right to make changes In the construction and characteristics of the
water heater without preliminary notification thereof.

Installation and Operation Rules

All sanitary and electric Installation works of installation, putting Into operation and repair of the water
heater must be made by qualified specialists. Sanitary piping and Isolation valves must correspond to
the water mains system data and have necessary quality certificates. The water heater must be
Installed Indoors In the premises with room temperature.

All maintenance rules and requirements of electrical appliances concerning connection to the water
supply existing in your region must be observed.

Itis necessary to follow the following rules during water heater Installation and maintenance:

e do not operate the water heater without ground connection;

¢ do not switch the EWH on, unless itIs installed on the wall vertically and filled with water;

¢ do not close the EWH hot water discharge and not to connect to it to any kinds of Isolation
valves;

e do not the plug the appliance In and out with wet hands;

e do notleave the plugged in EWH unattended;

¢ do not make any service works with the plugged in EWH;



¢ do not make service maintenance of the water heater using the spare parts, which were not
recommended by the water heater manufacturer;

¢ protect the water heater from Ingress of mechanical substances existing in the water through
installation of standard home strainers;

¢ do not use the water from the water heater for cooking meals.

Please, draw attention of your children that they must not play with the EWH. The EWH Is not designed
to be operated by people (including children) with physical, tactile or mental disorders, as well as
people who cannot use the EWH, unless it is made under control and according to the Instructions of
people responsible for the EWH security.

The EWH Is Installed on the wall vertically according to the shower nozzle or drain length as well as the
attaching point of the shower nozzle supporting arm. Possible variants of the EWH Installation are
givenin Fig. 1. During Installation the EWH must be installed In such a way that the water spray doesn't
ingress its housing.

In order to connect the EWH of the models TIP 500 and TIP 700 to the power supply network it Is
necessary to put down the upper cover of the water heater and connect the conductive electric cable
(not Included into delivery) to the terminal block on the EWH housing as follows: connect the yellow-
green cable wire to the terminal E «earth», the blue cable wire to the terminal N «null», the brown (white,
black) cable wire to the terminal L «phase».

For connection we recommend to use a three-core cable with sectional area of each core not less than
4 mm”. Before starting the electric wiring Installation It Is necessary to cut off power from the power
supply net to which the EWH Is connected. Firstly, the cable Is connected to the EWH and then to the
switch. In order to disconnect the EWH from the power supply net one should use a two-pole switch (not
Included into delivery) with plug fuse, with gap between the disengaged contacts not less than 3 mm at
all poles, 30 A for TIP 500 and 40 A for TIP 700. Before putting the EWH Into operation It Is necessary to
fix the cover. The EWH model TIP 350 has an integrated plugged cable. In order to connect the given
model to the power supply net it is enough to put the cable plug into the socket, which must have an
earth connector. The socket must be located in the place without water ingress. The electric wiring,
security and switchgears must stand current load not less than 30 A for TIP 500, not less than 40 A for
TIP 700 and not less than 20 A for TIP 350. Before the EWH connection to the power supply net fill it with
water.

Operation

Switch on the EWH power supply inserting the power cord plug into the socket or switching on the
multipolar switch. Softly turn the cold water supply tap handle. Press the network switch button on the
front plate. In this case the light indication of the network switch button will switch on. Wait for 15-20 sec
until the outlet water temperature becomes stable. If the EWH outlet water is very cold, reduce the
water supply, if very hot — it is necessary to increase the water supply. The cold tap water temperature
may alternate significantly within the year from 5°C to 20°C. It means that at the same EWH outlet water
temperature the water flow in winter will be less than in summer. The shower spraying mode can be
regulated by turning the handle to the position «winter» or «summer» (for shower nozzles with
automated switch) or by installation of removable rings (for shower nozzles with removable rings). The
water spraying mode has a huge impact on the shower operation. The shower handle position «winter»
(or reduction of the rings number with openings) provides effective water spraying at a smaller volume.

The two-button EWH models have different power modes. For TIP 500 the left button stands for the
2,0 KW mode; the right —for 3,0 kW, totally — for 5,0 kW. For TIP 700 both buttons separately correspond
to 3,5 kW, totally —to 7 kW. The user may choose any suitable power mode.
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After use of the EWH turn the water heater off by pressing the network switch button/buttons. The water
heating will stop; the light indicators will go out. With the cork cut off the cold water supply to the EWH.

Technical maintenance

The EWH does not require special technical maintenance. In case of difficulties in the EWH operation
orin case of defects in the water heater operation contact the qualified specialist.

Keep the EWH surface safe from damages, blows und influence of active solvents.

Wipe the dirty EWH surfaces with soft damp cloth moistured in soapy water. Do not use here any
abrasive or chemically active detergents. Rub the sprinkle shower and kitchen nozzles from the dirt
regularly.

If the power cord (part of delivery) is damaged, it must be replaced with the power cord delivered by the
manufacturer or the service centre.

Allworks forthe EWH maintenance must be done after it was disconnected from the electrical network.
Utilization

All water heater components consist of materials which In — case of necessity allow ecologically
sustainable utilization to be carried out according to norms and rules of the buyer's country of
residence. Provided that the Installation, operation and maintenance rules are observed and the
consumed water quality complies with the current standards, the manufacturer sets the 3 years service
life time of the EWH.

Manufacturer Guarantee

The manufacturer sets the water heater guarantee period for 2 years. The guarantee period starts from
the EWH date of sale. In case the date of sale on the shop stamp Is absent or has been corrected the
guarantee period starts from the date of the water heater production mentioned on the nameplate on
the appliance housing. The claims during the guarantee period shall be accepted only in the presence
of this manual with marks of the sales company and the nameplate on the EWH housing.

The guarantee covers only the water heater used for needs not related to any commercial activities.
The buyer bears the responsibility for compliance with installation and connection rules (in case of
unassisted connection) or the Installation organization performing the Installation.

During the water heater installation and operation the user must follow the requirements
providing for reliable operation of the appliance during the guarantee period:

o fulfill the protective measures and installation, connection, operation and maintenance rules
stated in this manual;

¢ exclude mechanical damages due to negligent storage, transport and installation;

e exclude the appliance damages due to water freezing;

e use only water without any mechanical and chemical impurities.

The manufacturer is not responsible for failures occurring due to violation by the user of the water
heater installation, operation and technical maintenance rules stated in this manual, including cases
when these failures occurred due to inadmissible networks characteristics (electrical and water supply)
under which the EWH operates as well as due to the third parties interference.
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Repairs or replacement of the components and accessories during the guarantee period shall not
prologue the total EWH guarantee period. The installation of electric connection and the first use of the
EWH must be performed by the qualified specialist.

Manufacturer: «<EDISSON Co»
44, Moskovskoe Shosse, Tosno, Leningrad Region, 187000, Russia

of Technical Regulations of Customs Union TR CU 004/2011, TR CU 020/2011
Certificate No. TC RU C-RU.AB49.B.01320
and the European directives of 2006/95/EC, 2004/108/EC

E H [ Allmodels passed obligatory certification and correspond to requirements

Warranty and support service in Russia: ph.: 8-800-333-50-77
(Monday - Friday from 09:00 till 20:00; Saturday, Sunday from 10:00 till 18:00 Moscow time; call free in
Russia), e-mail: service@thermex.ru

The head maintenance shop -installation and connection of EWH, warranty and post-guarantee
repairs:

63, Blagodatnaya Ul., St. Petersburg, 196105, Russia, ph.: +7(812) 313-32-73.
Phones and addresses of the authorized maintenance shops in other cities and regions of Russia can

be found on the site www.thermex.ru, or you can address to the maintenance shop specified by the
seller:

Contact customer care department concerning claims, warranty and after sales service.



OnucaHue 3BH 1 TexHNYeCcKue xapakTepucTuKu

[aHHbI aneKkTpuyeckuin BopoHarpesatenb (OBH) oTHocuTcs K kaTeropuv BogoHarpesaTtenen
MPOTOYHOIO TUMa 1 NPeAHa3HayeH ANs NonyyYeHns ropsiyeit Boapbl B GbITOBbLIX LIENSX B MOMELLEHUSX,
MMEIOLLMX MarncTparnb XONoAHOro BOAOCHabXeHNs ¢ pabounm gasneHnem He meHee 0,05 MIMa v He
6onee 0,6 Mna

Cepuis TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
HanpsikeHune 230V ~ 230V ~ 230V ~
MouwHocTb 3,5 kBT 5,0 kBT 7,0 kBT
PexxnmMbl MoLLIHOCTY 3,5 kBT 2,0/3,0/5,0 kBT 3,5/3,5/7,0 kBT
CeTeBoM LUHYp C WTencenem + - -
[OunameTp natpy6kos Yo" Yo" e"
Hatuuk gaBnexus + + +
3awuTta ot neperpesa + + +
CeeToBasi uHaukaums + + +
Knacc 3awutbl 1P21 1P21 P21

KomMmnnekT noctaBku

BopoHarpeBaTenb.........ccocvevieiiienieeenn

[ylIeBas HACAAKA. .....cccuveeeeiieeeeiieae e

VIBIMB ..o

TTEPEXOOHMIK  ...coiiiiiiiiieieec e

PykoBoACTBO No aKkcnnyataumm .
YNAKOBKA ....veeeeeeeiiiiieeeeeeeeeiiieeeeeeeesneeens

M3rotoButens octaensieT 3a cobor NpaBo Ha BHECEHME N3MEHEHWUI B KOHCTPYKLMIO U XapakTePUCTUKN
BOAOHarpeBaTens 6e3 npeaBapuTENbHOMO YBEAOMIEHNS.

YcTaHoBKa u npaBunaakKcnnyarauumn

Bce caHTexHUYeckne 1 aNeKTPOMOHTaXHbIe paboThl MO MOHTaXY, MYCKy B 3KCMyaTaLuio U PEMOHTY
BOAOHAarpeBaTens AOMKHbI MPOBOAMTLCS KBANUMULMPOBAHHLIMU creumanvctamu. CaHTexHu4eckast
noABoAka U 3arnopHasi apmatypa [OkHbl COOTBETCTBOBAThL MapameTpaM BOAOMNPOBOAHOM CeTu u
nMeTb HeobxoauMmble cepTudumkaTbl kadecTBa. BopoHarpeBatenb [[ormkeH ObiTb YCTaHOBIEH B
MOMELLEHNN, B KOTOPOM NOALAEPKUBAETCS KOMHATHasi TemnepaTypa.

Bce npaBuna akcnnyatauuy 3nekTponpubopoB U TpeboBaHMS MO MOAKITIYEHUIO K BOAOMPOBOAY,
CyLLECTBYIOLLME B BalLeM PervioHe, A0SHKHbI ObITb COBMOAEHbI.

Heobxoaumo PYKOBOACTBOBAaTbLCA crieQyoLMMM npaBunamMmum npu yctaHoBKe U aKkcnnyatauuu
BOoAoOHarpeBaTens:

¢ He 3KCnnyaTupoBaTb BoAoHarpeBaTesib 6e3 3a3emneHus



He BKN4vaTb 3BH, He YCTaHOBMUB ero Ha CTeHe B BEPTUKaribHOM MOJIOXKEHUU U He 3anoJIHUB
ero Boaou

He 3aKpbiBaTb Bbixoz ropsyei Boabl IBH 1 He noacoeAnHATL K HEMY NobOble BMAbI 3anop-
HOM apmaTypbl

He NnopakmnYaTb U He BbIKIOYaTb BUMKY LIHYpa U3 PO3ETKU INEKTPONUTAHUS MOKPbIMU
pykamu;

He ocTaBNATbL 6e3 HaA30pa BKIMIOYEHHbIN B anekTpoceTb OBH

* He NPOBOAUTL CEPBUCHLIX PaboT C BKIHOYEHHbLIM B anekTpoceTb ABH;

He Npou3BOAUTbL CepBUCHOEe OOCrnyXuBaHWe BoAOHArpeBaTensi, UCMOMNb3ysl 3anacHble
YacTu, He peKOMeHA0BaHHbIe U3rOTOBUTENEM BofoHarpeBarens ;

3awmiaTh BogoHarpesaTesb OT NonafaHus B Hero MexaHUu4eckux npumecen, npucyTcTByHo-
LMX B BoAE, NyTEM YCTAaHOBKU CTaHAAPTHLIX 6bITOBbLIX (OMNBTPOB OYUCTKY;

He UCNOoJSib30BaTb BOAY U3 BoAOHarpeBaTens ansa npuroroBneHus nuwln.

[ina npenoxpaHeHns oT neperpesa BoAbl B OBH cnyxuT TepmoBbIKoHaTenb, KOTOPbI OTKMO4aeT
OBH oT ceTu, B crny4ae BO3HUKHOBEHWSA Takon CUTyaLuu.

TepmoBblkntoyaTernb He CIYXUT Ond npegoxpaHeHusa OBH ot BbIxoga u3 CTpoOA n3-3a N30bITOYHOTO
AaBreHna BoAbl, BO3HUKLLEND B pe3yrbrate HenpaBuIlbHOIO NOAKMIYeHUA 1 3KennyaTtaunm OBH.

Cnepyet obpaluaTb BHUMaHUe geTew Ha To, YTobbl OHM He nrpanv ¢ 9BH.

OBH He npegHasHayeH Ansi 3kcniyaTaumm nuuamm ¢ orpaHUYeHHbIMU U3NYECKUMU, OCs3aTemNbHbI-
MW UMW NCUXUHECKUMK CMOCOBHOCTAMM, a Takke nuuamu, He yMeloLwmmn nonb3oBaTtbes OBH, 3a
VCKITIOYEHNEM CryYaeB, Korga 3TO NPOMCXOAUT nog HabmgeHVEM UM COrfacHO UHCTPYKUMSAM OT
nuu, oTBevaroLmx 3a 6esonacHoctb OBH. JeTu MmoryT ncnons3oBats OBH Tonbko nof npucmMoTpoMm
nuu, ymetowmx 6esonacHo ero akcnnyatupoBaTtb. Heobxogumo Bcerga noHUMaTh, YTO CyLLecTByeT
PUCK OLLINapUBaHWs BOAOW U MOPAXXEHNS ANEKTPUHECKNM TOKOM.

YctaHoBka OBH nponsBogutcst Ha CTeHe B BEPTUKANbHOM MOMOXEHWUW, PYKOBOACTBYSCH AMMHOMN
OyLWweBON Hacadku Unm n3nmBa U MECTOM KpenneHus KPOHLUTeNHa AyLeBon Hacagku. BoamoxHblie
BapuaHTbl yctaHoBkuM OBH npuseaeHsl Ha Puc. 1. lNpu yctaHoBke criegyeT pasmewsats OBH Takum
o6pa3om, 4Tobbl GpbI3rv BOAbI HEe Nonagany Ha ero Kopnyc.

Onsa nogkntoveHns OBH mopenei TIP 500 n TIP 700 k anekTpoceT HEOOXOAMMO CHATb BEPXHIOK
KPbILLKY BOAOHAarpeBaTens 1 MOAKMYNTb NOABOASALMIA dreKTpokabernb (B KOMMIEKT He BXOAMWT) K
KNeMMHoW kornogke Ha kopnyce OBH B cnepytoLlem nopsigke: NpoBogA Kaberns )enTo-3eneHoro Lseta
nogcoeauHNTL K knemme — E «3emns», npoBog kabensi ronyboro upeta k knemme — N «Honby, NpoBoA
KopuyHeBoro (6ernoro, YepHoro) LBeTa k knemme — L «cpasza».

[na nogknoyeHns pekoMeHOyeTCsl UCMOoNb30BaTh TPEXKWUMbHBIN Kabenb € Mnowafblo CeYeHns
KaXKOoi X1rbl He MeHee 4 MM’. Tepe[] HauyarnoM MOHTaxa 351eKTPOMNPOBOAKM HEOBXOANMO 06ECTOUUTL
CeTb, K KOTOpOW npoucxoauT nogknoveHne OBH. CHavana kabenb nogkntoyaercs k OBH, a 3atem k
BbIkntoyaTento. [ins otkntodeHns IBH ot ceTn HeobxoaMMo UCnonb30BaTh ABYXMOSOCHbI BbIKMOYa-
Tenb (B KOMMMEKT He BXOAWUT) C MMaBKMM MNpefoxXpaHuTenem, C 3a30pOM MexXAy KOHTakTamu B
Pa30MKHYTOM COCTOSIHMM HE MeHee 3 MM Ha Bcex nosntocax, Ha 30 A ana mogenu TIP 500 1 40 A onis
mogpenun TIP 700. Mepen Havanom akcnnyaTtauum OBH HeobxoayMo 3akpenuTb BEPXHIO KPbILLKY.
Mogens OBH TIP 350 vmMeeT BCTPOEHHbI CETEBOW LUHYP C BUMKOW. [ns MOAKMHOYEHUS LaHHON
MOZENnu K CETU JOCTaTOMHO BCTaBUTb BWMIKY LUHypa MUTaHUS B 3MEKTPOPO3ETKY, KoTopas AOMKHa
MMETb KnemMy 3a3emMreHusi. PoseTka gomkHa pacrnonaratbCsi B MECTE, UCKMHOYatoLWLEeM nonagaHume Ha
Heé& BOAbl. OneKTponpoBodKa, NpefoXpaHuTerbHble U KOMMYTALMOHHblE YCTPOWCTBA [AOJDKHbI
BblAEpPXX1BaTb TOKOBYIO Harpy3ky He meHee 30 A ans mogenu TIP 500, He meHee 40 A ans mogenu
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TIP 700 n He meHee 20 A anst mogenu TIP 350. Mepeg BkntoveHnem OBH B anekTpoceTb 3anonHuTe
€ero BoAon.

Akcnnyarauus

BkrtounTe anekTponutanve OBH, BCTaBMB BUIIKY CETEBOIO LUHYpa B 3MEKTPOPO3ETKY UMK BKITHOYMB
MHOFOMOSOCHbIV BbIKMtoYaTenb. [1naBHO NOBEPHYTb PyyKy KpaHa nogaym XorogHou Bodbl. Haxatb
KMaBuLLYy CETEeBOro BbIKMIOYATENs Ha NULEBON nNaHenu BopoHarpesatens. [pn aToM BKMKOYMTCA
CBeTOBasi MHAMKaLWs KnaBuLLIK ceTeBOro BbikntodaTens. Mogoxaats 15-20 cekyHa, noka Temnepary-
pa BoAbl Ha Bbixoe cTabunusmpyetcs. Ecnu Boga Ha Bbixoge OBH cnuLikom xonofHas, yMeHbLUUTb
nogadyy Bofbl, ECNv NNLLIKOM ropsivas, nogady Bofbl He06X0AMMO yBennMunTb. TeMneparypa XonofgHow
BOJOMPOBOAHON BOAbI MOXET 3HauMTenbHO korebatbcs B TeveHue ropa: ot 5°C pgo 20°C. 3to
03Ha4aeT, YTO NMpU OAMHAKOBOW TemnepaTtype Boabl Ha Bbixoge OBH, notok Boabl 3umon Byapert
MeHbLLe, YeM NeToM. Pexxm paccenBaHusi CTpym AyLla MOXHO perynnpoBaTh NepeknioveHnem pyyku
B MOSIOXXEHUE «3UMay UNN «reTo» (AnA AyleBblX HAaCaAOK C aBTOMAaTUYECKUM NepekntoyaTtenem),
nmbo nyTeM nepecTaHOBKM CMEHHbIX KoneL, (Ans AyLUeBbIX HAaCafoK CO CMEeHHbIMM KornbLamu). Pexum
pacceunBaHWsi BOAbl OKa3blBaeT 3HA4YMTENbHOE BMUSHUE Ha paboTy Aywa. [onoxeHne pyykv gylia
«3uma» (MM yMeHbLUEeHWe KomuyecTBa Komel, C oTBepcTuaMu) obecrneunBaeT addeKkTuBHOE
pacceviBaHvie Boabl NPy €€ MeHbLLEM 06bEME.

[ByxknaBuwHble mogenn OBH mmetoT pasHble pexumbl MmowHocTu. Ana mogenn TIP 500 nesas
knasuLla — pexum 2,0 kBT; npasas — 3,0 kBT, cymmapHo — 5,0 kBT. Anst mogenu TIP 700 o6e knasuwmn
cooTBeTCcTBYHOT 3,5 KBT, cymmapHo — 7 kBT. MNoTpebuTtens MoxeT BbiGupath ntoboit yaoBHbI pexum
MOLLIHOCTMW.

Mocne okoHuYaHWsA ncnonb3oBaHWs OBH HaxaTveM Ha knaBuLly/KNaBWLLM CETEBOrO BbIKIOYATENSA
OTKMIOYUTL HarpesaTenb. HarpeB Boabl aBTOMAaTUYeCKM MNpPeKpaTUTCH, CBETOBblE WMHAWKATOPbI
noracHyT. C TOMOLLbI0 KpaHa nepekpbITb nogady X0noaHon Boabl Ha OBH.

TexHuyeckoe o6cnyxmBaHue

OBH He TpebyeT crneumanbHOro TeXHUYecKoro obcnyxunBaHus. Mpu BOZHUKHOBEHUN TPyOHOCTEN B
akcnnyatauum OBH, nmbo npy BO3HMKHOBEHMM HEMonaaok B paboTe BogoHarpesartensi obpatuTech 3a
NMOMOLLBHO K KBaNMPULIMPOBAaHHOMY CNeLUanmcTy.

Ob6eperaiTe noBepxHOCTb IBH oT noBpexaeHni, yaapoB 1 BO3AENCTBUSA aKTUBHbIX PACTBOPUTENEN.
[MpoTupaiiTe 3arpa3HEHHbIE MOBEPXHOCTN OBH MArkon TkaHbio, CMOYEHHON B MbIfIbHOM pacTBope. He
fonyckavite npu 3TOM MpYMEHeHWs abpasuBHBLIX WM XMMUYECKW aKTUBHBIX MOILLMX CPEACTB.
PerynspHo ouuiarite pacnbinvTernibHble FONOBKY AYLLEBOWN M KYXOHHOW HacaaKum OT 3arpsi3HEHUN.

Ecnu wHyp nuTtanust (13 komnnekta OBH) noBpexneH, TO ero HEOGXOAMMO 3aMEHUTH LUHYPOM
NUTaHsA, NOCTaBMSIeMbIM NPOU3BOAUTENEM, NGO 0BPATUTLCS B CEPBUCHBIN LIEHTP.

Bce pa6OTbI no O6CJ'Iy>KVIBaHVIlO OBH Heobxoaumo NPOn3BOAUTL TOJTbKO MOCIIe OTKITKYEeHUA ero ot
CeTn aneKkTponuTaHua.

YTunusaumsa

Bce coctaBHble Yyactn BOAOHarpeBaTtena WU3rotoBfieHbl U3 MaTepuasrios,gonyckarwmux, B criydae
HeobXoAMMOCTH, 3KONOTNYECKU 6630I'IaCHyIO ero ytunmsauuio, KoTtopaa AOormkKHa MnpoucxoanTb B
COOTBETCTBMX C HOpMaMu 1 nNpasunamu TOM CTpaHbl, rae npoxueBaeT nokynatenb. |-|pVI cobnogeHumn
npaesun yCTaHOBKK, 3KCnyatauum u OﬁCJ'Iy)KVIBaHMﬂ, COOTBETCTBUN KayecCTBa MCI'IOJ'Ib3yeMOI;1 BOAbI
,D,eVICTBleLLWIM CTaHOapTaM N3rotoBuUTeEsb yCTaHaBIMBaeT CPOK CJ'Iy>K6bI OBH-3ropa 9



TpaHcnopTUMPOBKa U XpaHeHue 3fIeKTpoBoAOHarpeBaTenemn

TpaHCI'IOpTVIpOBKa N XpaHeHune SﬂeKTpOBO,D.OHaneBaTeﬂeVI ocyulecTendaeTca B COOTBETCTBUU C
MaHUNynAuUMOHHbIMU 3HaKaMmn Ha ynakoBKe:

@ 1. HeobxooumocTb 3aLunThl rpy3a OT BO3AENCTBUSA BNaru
1. 2. 2. XpynkocCTb rpy3a, yCrioBne 0CTOPOXHOro obpatleHuns
3. PekoMeHO0BaHHbIN TeMnepaTypHbIA Anana3oH XpaHeHus rpysa:
oT+10°C po +20°C
3. 4. (= 4. MpaBunbHoOe BepTMKanbHOE NONoXeHne rpy3a;

FapaHTvm n3rortosuTens

MpoussoguTens ycrtaHaBnMBaeT CPOK rapaHTMM Ha BopoHarpesaTtenb 2 roga. Cpok rapaHTum
ncuncnserca ¢ aatel npogaxu OBH. MNpu oTcyTCTBAM UM ucnpaeneHWn Aatbl Npofaxu wtamna
MaraamHa CpOK rapaHTuu MCYMCNSeTCs OT AaTbl BbiMycka BOAOHAarpeBaTensi, ykasaHHOW Ha uaeH-
TUdMKaLMoHHOM Tabnnuke Ha kopnyce npubopa. [lata Bbinycka Usgenusi 3akoanupoBaHa B YHUKarb-
HOM CepUHOM HOMepe, PacrnoroXXeHHOM Ha MAEeHTUMMKALIMOHHON Tabnuyke (CTukepe), pacnono-
XKEHHOW B HWXHEW YacTu Ha kopnyce nsgenus. CepumnHbln HOMep U3fgenust CoCTOUT U3 TpuHaauatu
umdp. MNepBas 1 BTOpas LUMdPBLI CEPUIMHOTO HOMEpa — rof BbiMycka, TPeTbs U YeTBepTas — MecsL|
Bbinycka OBH. NpeTeH3nn B nepvof rapaHTUMHOIO CpoKa MPUHUMAKOTCS MPU HanM4Mm LaHHOTO
pYKOBOACTBA C 0OTMeTkaMu (hvpMbl-npoaasLa U MaeHTUUKaLMOHHOM Tabnuykmn Ha kopnyce OBH.

rapaHTI/Iﬂ pacnpocTpaHAeTCA TONIbKO Ha BOAOHArpesartersb, I/ICFIOJ'Ib3yeMbIl7I WCKIMKYUTENbHO ONnA
HYX[, He CBA3aHHbIX C OCyLleCTBleHnem KommepquKon neatenbHocTn. OTBETCTBEHHOCTb 3a
co6mo,qul4e npaBus1 yCTaHOBKW U NOAKITKOYEHUA NEXUT Ha NoKynartene (B Crly4qae CaMOCTOATESIbHOro
I'IO,D,KI'IIOHGHI/IFI) NGO Ha MOHTAaXHOW opraHusauuu, OcyLLl,eCTBI'IFIIOLLl,eVI noakro4yeHue.

Mpu ycTtaHOBKe M 3KcnnyaTtauuMm BoAoHarpeBaTens noTpe6uTenb AoMkeH cobniogaTth
TpeboBaHus, obecneunBarowme 6e30TKasHyl0 paboTy npubGopa B TeyeHWe rapaHTUNHOrO
cpoka:

BbINOSHATbL Mepbl 6€30MacHOCTM U NpaBuria YCTaHOBKU, NOAKMIOYEHUs, IKCNyaTauum u
o6cnyXXuBaHUs, U3NOXKEHHbIE B HACTOSILLEN UHCTPYKUUM;

WUCKIIOYUTbL MeXaHU4eckue NoBpeXaeHUsi OT HeGPEeXHOro XpaHeHusi, TPAHCMOPTUPOBKU U
MOHTaXa;

WUCKIIOYUTL NOBpeXAeHUs Npubopa oT 3amep3aHusi B HEM BoAbl;

ucnonb3oBaTh ANsl HarpeBa B BoAgoHarpeBaTtenie Boay 6e3 MexaHW4YecKUX U XMMMUYEeCKUX
npumecen;

M3rotoBuTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a HeAOCTaTKW, BO3HMKLIME BCIEeACTBME HapyLUeHUs
noTpebuTenem npaBun yCTaHOBKU, SKCMyaTauum 1 TEXHUYECKoro obcnyxmnBaHus BogoHarpesarens,
N3MNOXEHHbIX B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE, B T. Y. B CriyyasiX, KOoraa 3Ty HeoCTaTKM BO3HUKIN U3-3a
HegonyCTUMbIX NapaMeTpOB CETEN (AMEKTPUYECKOW 1 BOOOCHABXKEHNS), B KOTOPbIX 3KCNIyaTupyeTcs
OBH, v BcneacTBue BMeLLaTenbCTBa TPETbUX ML,

PeMOHT nnv 3aameHa cocTaBHbIX YacTen u KOMMIEKTYLWNX B Npeaenax Cpoka rapaHTun He npoanesa-

10T CPOK rapaHTum Ha OBH B Llenom. YcTaHoBKa, anekTpuyeckoe NOAKII0YEHUI U NeEPBOE UCMOMb30-
BaHue OBH gomkHo 6bITh Npon3BeaeHo KBanMULIMPOBaHHbIM CrELManMCTOM.
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Descriereaincalzitorului de apa si caracteristicile tehnice

m incalzitorul de apa instant electric dat (IAE) se refera la categoria incalzitoarelor de apa Instant
electrice si este destinat pentru a obtine apa fierbinte In scopuri menajere in spatii cu conducta
principala de apa rece cu presiune de lucru nu mal mica de 0,05 MPa sl nu mal mare de 0,6 MPa.

Seria TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
Tensiunea 230V ~ 230V ~ 230V ~
Putere 3,5 kw 5,0 kW 7,0 kW
Regimuri de putere 3,5 kW 2,0/3,0/5,0 kW 3,5/3,5/7,0 kW
Comutator cu figse + - -
Diametru de ramificatie L" L" 7"
Traductor de presiune + + +
Protectie de supraincalzire + + +
Indicatie luminoasa + + +
Clasa de protectie 1P21 1P21 1P21

Setdelivrare

Tncalzitorde ap&.........occeeeeveveeeeenn. 1buc.

Duzade dus .

DesCarcator........cocooveeiiieiiiiieeieeee 1buc.

Mansonde reductie...........ccccuvvernnned 1buc.

Indrumar pentru exploatare................. 1buc.

AMDala]....cooiiiiiiie s 1buc.

Producatorul isi rezerva dreptul de a introduce modificari in constructia si caracteristicile incalzitorului
de apa fara o notificare prealabila.

Instalare sireguli de exploatare

Toate lucrarile tehnico-sanitare si de electromontaj, punere in functiune si reparatie a incalzitorului de
apa se vor conduce de specialistii de nalta calificare. Aducerea tehnico-sanitara si armatura de
blocare trebuie sa corespunda parametrilor retelei de apeducte si sa aiba certificate necesare de
calitate. incalzitorul de apa trebuie sa fie instalat intr-o incapere unde se mentine temperatura de
camera.

Trebuie sa fie respectate toate regulile de exploatare a aparatelor electrice si cerintele de conectare la
apeduct, existente in regiunea Dvs.

Este necesar de a se conduce de urmatoarele reguli de instalare si exploatare aincalzitorului de
apa:

¢ nu exploatatiincalzitorul de apa fara legare la pamant;
¢ nu includeti incalzitorul de apa, pana cand nu este instalat pe perete in pozitie verticala si nu
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este umplut cu apa;

nu inchideti iesirea apei calde a incalzitorului de apa si nu conectati la acesta orice feluri de
armatura de blocare;

nu conectati si nu intrerupeti fisa conductei din priza de alimentare cu energie electrica cu
maini ude;

nu lasati fara supraveghere incalzitorul de apa inclus in reteaua electrica;

nu efectuati lucrari de serviciu cu incalzitorul de apa inclus in reteaua electrica;

nu efectuati intretinerea de service a incalzitorului de apa, folosind piese de schimb care nu
suntrecomandate de catre producatorul incalzitorului de apa;

protejati sistemul de incalzire a apei de patrundere de impuritati mecanice prezente in apa
prin instalarea filtrelor de curatire de uz casnic standard;

nu folositi apa din sistemul de incalzire a apei pentru a gati.

Trebuie de atras atentia copiilor asupra faptului ca ei sa nu se joace cu incalzitorul de apa.

TAE nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copiii) cu handicap, abilitati tactile sau psihice
limitate, precum si persoanele care nu pot utiliza TAE, cu exceptia cazurilor cand acest lucru se
intdmpla sub supraveghere sau in conformitate cu instructiunile de la persoanele responsabile pentru
siguranta IAE.

Instalarea TAE se face pe perete in pozitie verticald, ghidandu-se de lungimea duzei de dus sau
descércare si locul de fixare a consolei duzei de dus. Variantele de instalare posibile a IAE sunt
prezentate in Fig.1.

Lainstalare TAE ar trebui sa fie pozitionat astfel fncat stropii de apa s& nu nimereascé pe corpul lui.

Pentru a conecta modelele de incalzitoare electrice de apa TIP 500 si TIP 700 la retea trebuie sa
scoateti capacul superior al incalzitorului de apa si sa conectati cablul electric (nu este furnizat) la
sabotul cu cleme pe corpul incalzitorului de apa in urmatoarea ordine: cablul de culoare galbena-verde
se conecteaza la clema — E «pamant», cablul de culoare albastra la clema — N «zero», cablul de
culoare cafenie (alb, negru) la clema—L «fazay;

Pentru conectare se recomanda de a utiliza cablul trifilonial cu sectiune a fiecarui filon nu mai putin de
4 mm’. Inainte de a aseza instalatia electrica trebuie de scos din circuitul retelei la care conectati
incalzitorul de apa. in primul rand, cablul este conectat la incalzitorul de apa, si apoi la comutator.
Pentru a deconecta de la retea TAE, trebuie s& utilizati un comutator cu doi poli (nu intrd in set) cu o
siguranta fuzibila, cu joc la contactele in pozitie deschisa cel putin 3 mm in toate poli, la 30 A pentru
modelul TIP 500 si 40 A pentru modelul TIP 700. inainte de a exploata incélzitorul de ap4, este necesar
de fixat capacul superior. Modelul TAE TIP 350 are un cablu de retea incorporat cu fisd. Pentru a
conecta acest model la retea este suficient de a introduce fisa cablului de alimentare la o priza de
perete, care trebuie sa aiba o borna de legare la pamant de protectie. Priza trebuie sa se afle intr-un loc
care impiedica patrunderea pe aceasta a apei. instalatia electrica, instalatile de protectie si
dispozitivele de comutare trebuie sa suporte sarcina de curent nu mai putin de 30 A pentru modelul
TIP 500, cel putin 40 A pentru modelul TIP 700 si cel putin 20 A pentru modelul TIP 350. inainte de a
conecta IAE laretea, umpleti-l cu apé.

Exploatare

ConectatilAE la alimentare de energie electrica, inserand fisa conductei de retea in priza electric sau
incluzand comutatorul multipolar. Usor intoarceti maneta robinetului de apa rece. Apasati butonul
comutatorului de retea pe panoul frontal al incalzitorului de apa. Se va include indicatia luminoasa a
butonului comutatorului de retea. Asteptati 15-20 secunde, pana ce temperatura apei la iesire se va
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stabiliza. Tn cazul in care apa la iesire a incélzitorului de ap& este prea rece, reduceti alimentarea cu
apa, in cazul in care este prea calda, mariti. Temperatura de apa rece de robinet poate varia
considerabil pe parcursul anului: de la 5° la 20° C. Acest lucru inseamna ca, la aceeasi temperatura a
apei laiesire a incalzitorului de apa, fluxul de apa in timpul iernii va fi mai mic decat in timpul verii. Modul
de dispersie al jetului de dus poate fi regulat prin comutare a manivelei in pozitia «iarna» sau «vara»
(pentru duze de dus cu intrerupator automat), sau prin repozitionarea inelelor detasabile (pentru duze
de dus cu inele de inlocuire). Modul de dispersie al apei are un impact semnificativ asupra functionarii
dusului. Pozitia manivelei de dus «iarna» (sau scaderea numarului de inele cu gauri), prevede o
dispersie eficienta a apeila volumul sau mai mic.

Modelele cu doud butoane a TAE au diferite regimuri de putere. Pentru modelul TIP 500 butonul din
stdnga — regim de 2,0 kW; din dreapta — 3,0 kW, in total — 5,0 kW. Pentru modelul TIP 700 ambele
butoane corespund cu 3,5 kW, in total — 7kW.

Consumatorul poate alege orice mod convenabil de putere.

Dupa finisarea utilizérii TAE, stingeti sistemul de incalzire prin ap&dsare pe buton/butoanele
comutatorului de retea. incalzirea apei se va opri in mod automat, luminile indicatorul se vor stinge. Cu
ajutorul macaralei inchideti alimentarea cu aparece la IAE.

Deservireatehnica

TAE nu necesita intretinere tehnica speciald. Daca aveti dificultéti in exploatarea IAE, sau dacé apare o
problema in functionarea sistemul de incalzire a apei, cereti ajutor de la un specialist calificat.

Protejati suprafata IAE de defecte, ciocniri sau impactul de solventi active. Stergeti suprafetele
contaminate a IAE cu o carpa moale, umezita in apa cu sapun. Nu utilizati detergenti abrazivi sau
substante de spalare chimic active. Curatati regulat capele de pulverizare a duzei de dus si de
bucatarie de la contaminare.

in cazul in care cablul de alimentare (inclus in setul TAE) este deteriorat, ar trebui de inlocuit acesta cu
un cablu de alimentare furnizat de producator sau de centru de service. Toate lucrarile de intretinere a
IAE trebuie sa fie efectuate numai dupa deconectarea lui de la sursa de alimentare cu energie electrica.

Utilizare

Toate piesele componente ale incalzitorului de apa sunt fabricate din materiale care permit, daca este
necesar, utilizarea sa ecologic inofensiva, care trebuie sa fie in conformitate cu normele si
reglementarile din fara, unde locuieste cumparatorul. Respectand regulile de instalare, exploatare si
intretinere, corespundere a calitatii apei folosite cu standa.rdele in vigoare, producatorul stabileste
durata de functionare a TAE de 3 ani.

Garantia producatorului

Producatorul stabileste termenul de garantie la sistemul de incalzire a apei de 2 (doi) ani.

Perioada de garantje este calculata de la data de vanzare a IAE. in absenta sau in caz de corectie a
datei de vanzare a timbrului magazinului perioada de garantie este calculata de la data emiterii a
incalzitorului de apa indicata pe placa de identificare pe corpul dispozitivului. Reclamatiile in perioada

termenului de garantie se primesc numai in prezenta acestui indrumar cu mentjunile companiei-
vanzatorului si placa de identificare pe corpul IAE.
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Garantia se aplica numai pentru sistemul de incalzire a apei utilizat exclusiv in scopuri care nu sunt
legate de efectuarea activitatilor comerciale. Responsabilitatea pentru respectarea normelor de
instalare si conectare revine cumparatorului (in caz de auto-conectare) sau companiei de montare
care face conectarea.

La instalarea si exploatarea incalzitorului de apa consumatorul trebuie sa respecte cerintele
care asigura functionarea fara probleme a dispozitivului in decursul perioadei de garantie:

e sa efectueze masurile de securitate si normele de instalare, conectare, exploatare si
intretinere stabilite in acest manual;

¢ saevite deteriorarile mecanice din cauza pastrarii neglijente, transportarii si instalarii;

¢ saexcluda deteriorarea dispozitivului de lainghetarea apeiinel;

¢ sa utilizeze pentruincalzire in incalzitorul de apa apa fara impuritati mecanice si chimice.

Producatorul nu este raspunzator pentru defecte cauzate de incalcari de catre consumator a regulilor
de instalare, exploatare si intretinere tehnica a incalzitorului de apa stabilite inh acest manual, inclusiv
atunci cand aceste defecte au fost cauzate de parametri inadmisibili de retele (de energie electrica si
de alimentare cu apa), in care se exploateaza IAE, si, ca urmare a interventiei unor péri terte.
Repararea sau inlocuirea de piese si componente, in perioada de garantie nu extinde termenul de
garantie la TAE in intregime. Instalarea, conectarea electrica si prima utilizare a IAE trebuie sa fie facuta
de un tehnician calificat.

Producatorul: «kEDISSON Co»,
Russia 187000, regiunea Leningrad, or. Tosno, soseaua Moscovei 44

Toate modelele au trecut certificarea obligatorie si corespund cerintelor reglementari
tehnice ale uniunii Vamale TR TC 004/2011, TR TC 020/2011
sidirectivelor Europene 2006/95/CE, 2004/108/CE
Dupa reclamatii si intrebari de deservire post-vanzare si dupa garantie, va puteti adresa in serviciul de
deservire a producatorului S.R.L.:

Romania
Centru servicii «kMicadan Comexim S.R.L.», Bucuresti
Telefon: 0801000101

Moldova

Centru servicii «Vlanateks», Chisinau
Telefon: (373-22) 54-54-74
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Onwuc Ta TexHiyHi xapakTtepuctukn EBH

Llen enexktpunyHuii BogoHarpisad (EBH) BioHocuTbCS A0 KaTeropii BogoHarpiBayviB NpOTOYHOTO TUMY i
npu3Ha4YeHnn Ans OTPUMaHHSA rapsyvoi Boau B NoOYTOBMX UINAX B MPUMILLEHHSX, WO MaloTb
MaricTpanbXonoAHOro BogonocTavyaHHs 3 po6o4nm Tuckom He MeHLe 0,05 MIMai He GinbLue 0,6 MIMa.

Cepis TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
Hanpyra 230V ~ 230V~ 230V ~
[MoTyxHICTb 3,5 kBT 5,0 kBT 7,0 kBT
Pexxumun noTyxHocTi 3,5 kBT 2,0/3,0/5,0 kBT 3,5/3,5/7,0 kBT
MepexHuin WHyp 3i Wwrencenem + - -
[JliameTp navjiBok " 7" L"
HaTunk Tncky + + +
3axucT Big neperpisy + + +
CaiTnoBa iHaukauis + + +
Knac 3axucty 1P21 1P21 1P21
KomnnekT nocTtaBku

BoAoHArpiBaY. ......ccveeiieiiieiieceeee 1w

[yLIOBa HACAOKA. ... eeeeeiieeeeiieee e 1w,

BUIMMB. ..coieeeiieee e 1w

TTEPEXIOHVIK. ...t 1wt

KepiBHULTBO 3 ekcnnyatauii.................... 1WwT

YNAKOBKA. ...ceevevieeeeeeeeeiiiieeeaeeeseneeaeeee e TwT

BupobHuk 3anuwae 3a coboiw npaBO Ha BHECEHHs 3MiH B KOHCTPYKLiO Ta XapakTepUCTUKU
BOAOHarpiBaya 6e3 nonepeaHLOro NoBiAOMMEHHS.

YcTtaHOBKa Ta npaBurna ekcnnyarauii

Bci caHTexHiYHi Ta enekTpoOMOHTaXHi pobOoTM 3 MOHTaxy, MycKy B eKcriyaTtauilo Ta PeMOHTY
BOJoOHarpiBaya MOBUHHI NPOBOAMTUCA KBanidikoBaHUMK cneujianictamu. CaHTexHiYHa nigsoaka Ta
3anipHa apmatypa MOBWHHI BignoBidaTM napameTpaM BOAOMPOBIAHOT Mepexi i mMaTu HeobXigHi
cepTudikatn skocTi. BogoHarpiBay mae 6yTu BCTAHOBMEHWI B MPUMILLEHHI, B SKOMY MiATPUMYETHCA
KiMHaTHa Temneparypa.

HeobxigHo ooTpuMyBaTUCs yCiX NpaBun ekcniyaTaii enekTponpunagis 1a BUMOr MigKMiYeHHs 0O
BOOOMPOBOAY, AKi iCHYIOTb Y BaLLIOMY PETiOHi.

HeobxiagHO kepyBaTucsi HacTyMmHMMM NpaBuiaMyu Nif 4ac YCTaHOBKM Ta eKcnmyartauii
BoAoHarpiBava:

® He eKchnlyaTyBaTu BofoHarpiBay 6e3 3azeMrneHHs;
e He BMukaTu EBH 6e3 nonepeaHbLOi yCTaHOBKM MOrO Ha CTiHi y BEPTUKaribHOMY MOJIOXEeHHi Ta
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3anoBHEHHSA NOro BOJ010;

He 3aKpuBaTu BUXig rapsyvoi Boau EBH Ta He npuegHyBaTh A0 HbOro 6yAb-AKi BUAW 3anipHoi
apmartypwm;

He nigknioyaT i He BiAKMIOYaTU BUMKY LUHYpPa 3 PO3eTKU erleKTPonocTavyaHHs BONIOrMMU
pykamu;

He 3anuwaTu 6e3 HarnAay yBiMKHEHU B enekTpomepexy EBH;

He NPoBOAUTU CepPBICHUX POGIT i3 yBiMKHEHUM B enekTpomepexy EBH;

He NPOBOAMTU cepBiCHe OOCNyroByBaHHA BoJOHarpiBaya 3 BUKOPUCTaHHAM 3anacHux
YacTuH, AKi He Oyny pekomMeHA0BaHi BAPOOHMKOM BofOHarpiBaya;

3axuvwaTtv BogoHarpiBay Big noTpanfsHHA A0 HbOro MeXaHiYHUX OOMILLOK, WO NPUCYTHI Y
BOAi, LLNAXOM YCTaHOBKW CTaHAAPTHUX NOOYTOBUX (PiNLTPIB OUYULLEHHS;

He BUKOPUCTOBYBaTW BoAy 3 BoAOHarpiBaya Ans npuroTyBaHHA iXxi.

Cnig 3BepTaTtu yBary giteii Ha Te, o6 BoHM He rpanucs 3 EBH.

EBH He npusHadeHuin ons ekcnnyaradii ocobamu (BpaxoByrouu AiTelt) i3 0OMeXeHNMU isnyHMu,
OOTUMKOBUMM YU NCUXIYHUMU 3AATHOCTSIMU, @ TakoX ocobamu, Lo He BMitoTb kopucTyBatucst EBH, 3a
BMKITIOYEHHSIM BMNAZKIB, KONMKW Lie BigbyBaeTbCsl Mia HaArnmsgoM 4Yu 3rigHO iHCTPYKLUiM Big ocif, wo
BignosigatoTb 3a 6e3neky EBH.

YcraHoBka EBH 3aiicHI0ETbCS Ha CTiHi y BepTUKanbHOMY MOMOXEHHI, KePYOYUCh [OBXMHOK AyLIOBOT
Hacagky 4v BUMMBOM Ta MiCLUEM KpinneHHs KPOHLWTenHy AywoBoi Hacagkn. Moxnusi BapiaHTu
yctaHoBkn EBH npuseneni Ha Puc. 1. MMig yac ycraHoBku cnig, po3miwatun EBH takum ynHowm, o6
6pwr3KM BOAM He NoTpannsanu Ha noro kopnyc. Ans nigknodeHHs EBH mogenen TIP 500 ta TIP 700 oo
enekTpoMepexi HeobXiAHO 3HATU BEPXHI KPULLKY BoAoOHarpiBada Ta MiAKMYUMTYU NiABiAHWIA
enekTpokabenb (40 KOMNMEKTy He BXOAMTb) A0 KnemHoi konoaku Ha kopnyci EBH y HacTtynHomy
nopsaKy: NpoBia kabento XOBTO-3eNeHoro Konbopy npueaHaTt Ao knemu — E «3emns», nposig kabento
6GrnakuTHOro konbopy — Ao krnemu N «Hynb», NpoB.ig kopuyHeBoro (6iroro, YopHOro) KOMbLOPY A0 KIemMu
—L «dhaza».

[Ons nigknioYeHHs1 pekoMeHOYeTbCsl BUKOPUCTOBYBATU TPWKUMbHUIA Kabenb 3 nrolleto nepepisy
KOXHOT XMnu He MeHLe 4 MM, [epea No4aTKoM MOHTaXyY eNneKTPONpOBOAKM HEOBXIAHO BHECTPYMUTH
Mepexy, 00 SKOT BinbyBaeTbes nigkntoveHHs EBH. Cnepuy kabenb nigkntodaetscst 4o EBH, a notim
no BumMmukada. Onsi sigknioyeHHs EBH Big mepexi HeobXigHO BMKOPUCTOBYBAaTW [ABOXMOSMOCHUM
BYMUKaY (4O KOMMMEKTY He BXOAMTb) 3 MraBKUM 3anobiKHUKOM, i3 MPOMIKKOM MK KOHTakTamu B
PO3iMKHEHOMY CTaHi He MeHLue 3 MM Ha Bcix nontocax, Ha 30 A ansa mogeni TIP 500 Ta 40 A ons mogeni
TIP 700. MNepen novatkoM ekcnnyatauii EBH HeobxiaHo 3akpinuTu BepxHio kpuLuky. Mogens EBH TIP
350 Mae BMOHTOBaHWIN MepeXeBuid LWHYp 3 BUIKOK. [N MigknoyYeHHs faHoi mogeni 4o Mepexi
[OCTaTHbO BCTaBUTU BWUIIKY LUHYPaA XMBMEHHS B €MeKTPOpPO3eTKy, ska MOBUHHA MaTu Knemy
3a3emMneHHs1. Po3eTka noBuHHa 6y T po3TalloBaHa B MiCLi, LLIO BUKIOYAE NOTPANIIsiHHSA Ha Hel Boau. Y
pasi YLUKOMKEHHS LWHypa *uBneHHs B mogeni TIP 350, wob6 yHWKHYTM Hebe3neku, oro noBUHEH
3aMiHNTM BUpoBHUK abo 1oro areHT, abo aHarnoriyHa kBanidikoBaHa ocoba.

EnektponpoBigHs, 3anobixHi Ta KoMyTauiliHi npunaguv MOBUHHI BUTPUMYyBaTW CTPyMOBE
HaBaHTaXxeHHsi He MeHLe 30 A ans mogeni TIP 500, He meHwwe 40 A ona mogeni TIP 700 Ta He MmeHLue
20 A gnsamogeni TIP 350. MNepep ysimkHeHHAM EBH B enektpomepexy 3anoBHiTb MOro BOAOH0.

Excnnyartaudis

YBIMKHYTU enekTpoxusrneHHss EBH, BCTaBuBLUM BUIIKY MepeXeBOro LUHypa B eneKTPOpOo3eTKy uu
YBIMKHYBLUM ©araTornontoCH1n BUMUKaY. [naBHO MOBEPHYTW py4Ky KpaHa nopadi XornodHoi BOAM.
HaTucHyT knaBilly MepexeBOro BUMMMKaya Ha nepefHin naHeni BogoHarpisaya. [pu ubomy
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YBIMKHETbCS CBIiTNOBa iHAMKALUA Knasiwi cBiTNoBoro BumMukada. lNoyekatn 15-20 cekyHa, OOKM
TemnepaTtypa BoAM Ha Buxopi cTabinidyetbcs. Akwo Boga Ha Buxodi EBH 3aHagTo xonopgHa,
3MEHWNTN nodady BOAM, SKWO 3aHaATo rapsiya, TO nogady Boauv cnif 36inbwuTn. Temnepartypa
XOrnoAHOT BOAOMPOBIAHOT BOAM MOXe Y 3HauYHIM Mipi konuesaTtucs Ha npoTasi poky: Big 5°C go 20°C. Le
03Havae, Lo 3a YMOBU 04HaKoBOT TeMnepaTypv Boamn Ha Buxogi EBH ctpym Boam aumoto byae meHLue,
HiDXK BRiTKY. PexyM po3citoBaHHS CTpyMeHs1 Aylly MOXHa perynoBaTu NEpekrovYeHHAM pydku B
MOSNIOXEHHS «3MMax» Yu «NiTO» (Ans AyLWOBMX HAcaAokK 3 aBTOMAaTUYHUM nepemukadem), abo Wsixom
nepecTaHOBKU 3MiHHUX Kineub (AN AyLUOBUX HAcagokK 3i 3MiHHUMMU KinbLusaMu). Pexum poscitoBaHHSA
BOOM 3HAYHO BNNMBae Ha poboTy Ayuuy. MonoXeHHs pyyku Ayuly «3uMay (41 3MEHLUEHHS KinbKOCTi
Kineup 3 oTBOpamu) 3abe3nedye epeKTUBHE po3CitoBaHHsi BOAM NpU i MEHLLOMY 06'eMi.

NBoxknaeiwHi mogeni EBH matotb pisHi pexvmn notyxHocTi. [ina mogeni TIP 500 niBa knasiwa —
pexwum 2,0 kBT; npasa — 3,0 kBT, cymapHo — 5,0 kBT. [ins mogeni TIP 700 o61aBi knagiwwi BianosigaoTs
3,5 kBT, cymapHo — 7,0 kBT. CnoxkuBay Moxe 06upatu 6yab-sKuin 3pyHHUIA PEXUM MOTYXKHOCTI.

Micnsa 3akiHYeHHs BuKopucTaHHs EBH HaTucHeHHAM Ha knasily/knasiwi mMepexeBoro BMMuKaya
BMMKHYTW HarpiBay. Harpis Bogu aBTOMaTU4YHO MPUMNUHUTBLCS, CBITMOBI iHAMKATOPW 3racHyTb. 3a
[0MOMOTOH0 KpaHy NepekpuTU Nogavy xornoaHoi soan Ha EBH.

TexHi4YHe 06CcnyroByBaHHA

EBH He noTpebye cneLianbHOro TexHiYHoro ob6cnyroByBaHHs. Y BUNaAKy BUHUKHEHHS TPYAHOLUIB Y
npoueci ekcrnyatauii EBH abo y Bunagky BMHWMKHEHHSI Henonadok y poboTi BogoHarpiBaya cnif
3BEpHYTbLCS 3a I0NOMOroto A0 KBanichikoBaHOro cnedianicra.

ObepiranTte noBepxHio EBH Big noLukopkeHb, yaapis Ta BNNMBY akTUBHUX PO3YUHHUKIB.

MpoTupaiiTe 3abpyaHeHi noeepxHi EBH M'skum raHdip'sam, 3MoYeHVMM y MUnbHOMY po3uuHi. He
[fonyckavite Npu LibOMy 3aCTOCyBaHHS abpasvBHIMX 41 XIMIYHO aKTUBHUX MUIOYKX 3acobiB. PerynsipHo
ouuLanTe po3nNuoBanbHi roniBkv AyLLIOBOT Ta KyXOHHOI HacadokK Bif 3a6pyaHeHb.

Akwo WwHyp xuBneHHsa (3 komnnekty EBH) nowkomkeHwin, Moro HeobxigHO 3aMiHUTU LUHYpOM
XKMBIEHHS, LLIO MOCTaBNSETLCA BUPOOHMKOM abo CepBICHUM LIEHTPOM.

Yci poboTm 3 06cnyroByBaHHA EBH HeobxiaHO npoBoanTM Tinbku Nicns BiAKIIOYEHHS AOTO Bif, Mepexi
erekTponocTavyaHHs.

YTunisauisa

Yci cknafoBi YacTMHM BodoHarpisada BArOTOBIEHI 3 MaTepianis, Lo Npy HeOOXiAHOCTI AonyckaTb
10ro ekonoriyHo 6e3neyvHy yTunisadito, ska NoBMHHA NMPOXOAMTM 3rifHO HOPM Ta NpaBun Tiel kpaiHu, B
AKIN NpoXuBae nokyneub. 3a yMOBM [OTPUMMaHHA MpaBuil YCTaHOBKM, ekcnnyartauii Ta
obcnyroByBaHHs!, BIAMOBIAHOCTI SIKOCTI BMKOPUCTOBYBaHOI BOAM [il0MMM CTaHAapTaM BUPOGHMK
BCTaHOBMIOE TEPMiH crnyx6u EBH — 3 poku.

MapaHTia BUpoGHMKa
Bupo6HmK BCTaHOBIIOE CTPOK rapaHTii Ha BogoHarpiBay 2 poku.
Crtpok aii rapaHTii noymHaeTbes 3 Aatn npopaxy EBH. 3a BigcyTHOCTI Yn BUnpaBneHHi gatv npogaxy

lWTamMna marasuHy CTpOK Aii rapaHTii MOYMHAETbCA 3 AaTy BUMYCKY BOAOHArpiBava, BKasaHOi Ha
ineHTUdIKaLinHii Tabnuyui Ha kopnyci npunagy. [lata BUroTOBNEHHS ENEKTPUYHOrO BogoHarpisavya
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ACX cunaTtTamachbl XXaHe TeXHUKanbIK cMnaTraMmanapbl

Byn anextpnik cy XbinbiTkbiw (JCXK) afblH Cy TypiHiH caHaTbiHA@ xaTafbl XeHe TYpPMbICTbIK
MakcaTTapaa bicTblk ¢y any meH 0,05 MIMNa meH 0,6 MIa >ybIK )XyMbIC KbiCbiMbl 6ap cankbiH Cyabl

KamTamachbl3 eTeTiH MarucTpani 6ap 6envenepae GipaeH ywke aewiHri cy 6eneTiH HykTere KblamMeT

KepceTy YLUiH apHarnfaH.

Cepusicbl TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
KepHey 230V ~ 230V ~ 230V~
KyaTTbinbifbl 3,5 kBT 5,0 kBT 7,0 kBT
KyaTTbInblK pexxumaepi 3,5 kBT 2,0/3,0/5,0 kBT 3,5/3,5/7,0 kBT
LLtenceni 6ap xeninik cbiMm + - -

KenTe kybbIp Anametpi L" " 7"
Kpicbim gatawri + + +

KbI3bin keTyaeH Kopray + + +
XKapblk HAnKaumschbl + + +
KopraHbIc knachbl 1P21 1P21 1P21

KeTKi3iniMm XUbIHTbIFbI

CY HKBINIBITKBILL .ttt e e iiee e 1 nana
OYLWITBIK CANTAMA. .....cveiiiirieiiie e 1 naHa

Cy WbnfbIChl.... 1pana
OTKIBMLL....cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1 nana
ManpanaHy 6oWbIHLLIA HYCKAYMbIK.................. 1 naHa
OPAMA. .. 1 paHa

LUl ©Haipywi cy XbinbITKbILWTHIH, KypbifbiMbIHA KOHe cunaTTaMarnapbiHa anfblH ana eckepTyci3 e3-
repictep xacay Kykbifbl 6ap.

OpHaTty xaHe nanganaHy epexenepi

MoHTaxaay 6GoWblHWa GapnblK CaHTEXHUKAmNbIK XOHEe 3MeKTPOMOHTaXAblK XYMbICTapblH, CY
XbINbITKBILWTLI NanganaHy-abl 6actaygbl xeHe xeHAaeyai OinikTi Mamangap opbiHAaybl Twic.
CaHTexHUKanbIKKeTKI3y>KeHeiNnMeKTik apMaTtypa Cy XypriseTiHxXeniHiH napameTprepiHe caikec 6onybl
Tuic xeHe catiacbl GouMbiHWAa TUIiCTi cepTudumkaTTapbl 6onybl TMic. Cy XbiINbITKbIW Genme
Temneparypachbl- Ha Kongay kepceTinreH 6enmeae opHaTbinybl TUIC.

OnekTp KypbinfFbinapbiH naiaanadyabiy, 6apnbik epexenepi xeHe anMarbiHbi3ga opHarnackaH cy
KyOblpblHa Kocy TananTtapbl OpbIHAAMNYbI THiC.

Cy XKbUJIbITKbIWTbI OPHATKaH XXeHe nanpananaHfaH kesge keneci epexenepai OopblHAOAY KaXxeT:

® CY XbINbITKbILITbI )Xepre KOcychbi3 nanganaHoay;
o JCXK-Tbl KabblpFara TiriHeH opHaTNacTaH XaHe CyMeH ToNTbipMacTaH icke Kocnay;
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e 3CXK bICTbIK CyAbl WbIFLICLIH Xanmnay XXeHe oraH epTypsii iNnMeKTik apmaTypanap xxanfamay;
CbIM allacblH MEKTP po3eTKacblHaH AbIMKbIN KOJIMEH KOCMay XeHe axblpaTnay;

anekTp xeniciHe kocynbl ACXK-Tbl 6akbinaychbi3 Kanabipmay;

JCX aneKTp KeniciHe KOCYynbl Ke3Ae KbI3MET KePCeTY XyMbICTapbiH OpbiHAAMaY;

CY XbINbITKbIWTLI OHAIPYWi ycbiHOaraH Kocankbl GernuiekTepAi KonpaHy apkbinbl Cy
XbINbITKbILKA KbI3MET KePCeTY XKYMbICTapblH OpbiHAAMay;

CY XbINbITKbIWTHI ilWliHe MeXaHWKanbIK KocnanapablH TYCYiHeH CTaHAapTThbl TYPMbICTbIK
Tasanay cy3rinepiH opHaTy apKblfbl KOpFay;

Cy XbINbITKbIWTaH anblHFaH cyAbl acpanbiHpayFa konpaH6ay. BananapabiH 3CXK-neH
oWHaMayblHa KeHin 6eniHis.

OCXK cusunkanbik, ce3eTiH Hemece NcuxmMKanblk MyMKIHAIKTEPI WekTeyni agamaapabliH (OHbIH ilwiHae
6ananap), oraH koca, QCXK-Tbl NanganaHa anmanTbiH agamaapAbiH KongaHyblHa apHanmaraH, Tek
OCX kayincisgiriHe »kayanTbl agampapiblH GakblnayblMeH Hemece HyckayrnapbiHa Celikec
KonpaHblinFaH Kkeaae FaHa pykcar eTinegi.

OCX-Tbl kabbiprara Tik kanbITTa AyLU canTaMachlHbIH Y3bIHAbIFbIHA HEMECE CY LUbIFbIChIHbBIH XeHe AyLu
canTamachblHblH GeKiTy OpHbIH OpHbIH BacLUbInbikka ana oTbipbin opHaTy kaxeT. ACXK opHaTyablH
MYMKiH Hyckanapbl cypetTe kepcetinreH. 1. OpHaty 6apbicbiHAa SCXK-Tbl Cy WwalubipaHabinaps!
OHbIH KOPMYyCblHa TUMENTIHAEN eTiN OpHanacTbIpy KaXeT.

OCXK-TbiH TIP 500 xxaHe TIP 700 ynrinepiH anekTp »eniciHe KOCy YLUiH CY XbIMbITKbILUTbIH XOTapfbl
KakKnarblH aLly KaxXeT >XeHe XyprisinreH anekTp kabeniH (kuHakka kipmengi) SCXK kopnycbiHAaFbI
KnemMma HerisiriHe keneci peTneH KOCy KaXeT: capbl-xachin TycTi kabenbai — E «kep» knemmacoiHa,
KoK TyCTi kabenbai — N «Hen» knemmacbiHa, KOHbIp TYCTi kabenbai (ak, kapa TycTi) — L «dasar
KNeMMacblHa KOCbIHbI3.

Kocy yLwiH ap6ip eniciHiH Kuma kenemi 4 MM’ 6onaTbiH yiu xeninik kabenbaikonaaHyyCbiHbINaab!.
OnekTpeTkisrilTiMoHTaxxaayaaHbypbiH QCXK KocbkinaTbiH XeniHi axblipaTy kaxeT. Kabenbai anabiveH
OCXka, ofaH keliH axblpaTkblllka KOCbMHbI3. OCXK-Thl xenigeH axblpaTy YLiH Gankbirbiw
CaKTaHAObIPrbilWbl, anwak casnblHFaH Tymnicrenepi apacbliHAarbl caHbinaybl 6apnbelk nomncte 3 Mm
6onaTblH eki NOMKCTIK aXblpaTKbILL KonaaHy KaxeT (kuHakka kipmeigi), TIP 500 ynrici ywwiH 30 A xaHe
TIP 700 ywiH 40 A. OCXK-Tbl naganaHygaH OypblH o-Faprbl kaknakTbl 6ekiTy kaxet. CXK TIP 350
ynricinae 6ekiTinreH awacel 6ap xeninik ceim 6ap. By ynriHixenire KOCy YLUiH KyaT CbIMbIHbIH allacbiH
Xepre Kocy knemmach! 6ap anekTp poseTkacbiHa KOCbIHbI3. Po3eTka cy TUMBNTIH xepae opHanacybl
Tuic. TIP 350 ynriciHiH KyaT cbiMbl 3aKbiMAarFaH kesae, kayin TyablpMay YLWiH OHbl eHAIpYLUi Hemece
OHbIH, areHTi, A 6onmaca OinikTi MamaH aybICTbIpybl TWIC. ONEKTP OTKI3rill, CakTaHAbIPFbILL >XoHe
KoMmmyTaumsanslk kypbinFsinap TIP 500, ynrici ywiH eH a3 30 A, TIP 700 ynrici ywiH eH a3 40 A xxoHe TIP
350 ywiH eH a3 20 A Tok KyaTblHa Te3dyi Thic. QCXK-Tbl aneKTp xeniciHe KocyaaH BypblH OHbl CyMeH
TONTHIPbIHbI3.

ManpanaHy

OCXK-TbIH anekTp KyaTblH eninik CbIMHbIH allacblH 3MeKTp po3eTKacblHa Hemece Kern MOoSCTiK
aXblpaTKbILLTbl KOCY apKbifbl KocyFa 6onagbl. CankpiH cy 6epeTiH LyMeKTiH, TyTKacbiH 6ip kanbITTbl
OypbIHbI3. Cy XbINbITKLILTLIH OETKi TaKkTaCcbiHAAFbI XXEMiNiK aXKblpaTKbILL NepHeciH 6acbiHbI3. byn keane
Xeninik axblpaTKblily, NEePHECiHIH Xapblk MHAUKaUMACH Kocbinagbl. LUbiFbicTarbl cyablH
Temnepartypachl TypakTanraHra gemid 15-20 cekyHaTaw kyTe TypbiHbl3. Erep QCXK WwbifbICbIHAaFbI CY
TbIM carnkblH 6onca, cyablH 6epinyiH a3anTbiHbI3, erep TbiM bICTbIK 6onca, cyablH 6epinyiH kebenTy
kaxxeT. CankblH Cy KyObIpbIHbIH CybIHbIH TeMnepaTypachl 6ip xbin 6oibl GipTanai Typakcei3 6onaabi:
5°C-T1aH 20°C-ka geviH. byn SCX weirbicbiHAarbl cyablH Temnepatypackl bipaen 6onfaH kesge, kbicta
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Cy afblHbl Xa3fa KapafaHda a3 6onatbiHbIH 6ingipeai. Oyl afbicbiH ceBy pPeXUMIH TYTKaHbl KbIC»
Hemece «Ka3» Ky YHe aybICTbIpY apKbiribl (ABTOMATThI aybICThIPrbiLlbl 6ap Ayl canTamanapb! YLliH)
HeMece aybICbiMAbl CakMHanapblH KanTa opHaTy apkpbinbl (aybiCbiMAbl CakMHanapbl 6ap Ayl
canTmanapbl yLiH) petteyre 6onagbl. Cyabl ceby pexxumMi AyLUThIH XXyMblCbiHa efayip acep eTeai. dyw
TYTKaCbIHbIH «KbIC» Kyiith (HeMece can-binaynapbl 6ap cakMHanapablH asatobl) cyablH kenemi a3 6onca
[ha cyablH Tvimai cebinyiH kamTamachi3 etegi.

OCXK-TbIH eki nepHeni ynrinepiHiy apTypni KyaTTbinblk pexxumaepi 6ap. TIP 500 ynrici ywiH con xak
nepHe — 2,0 kBT pexxumi; oH xak — 3,0 kBT, xannbl — 5,0 kBT. TIP 700 ynrici ywiH koc nepHe 3,5 kBT-ka
CoMKec, Xannbl — 7 KBT. TyTbIHYLLbI Ke3 KENreH KyaTTbiNbIK PEXUMIH TaH4an anagpl.

OCXK-Tbl nanpanaHFaHHaH KeniH Xeninik axblpaTKbITbIH NepHeciH/MepHenepiH 6acy CyXbinbIT-
KbILTbl axblpatagbl. Cyabl XbiNbITy aBTOMaTTbl TYpPAE TOKTaNAbl, Xapblk MHAMKaTOPRapb! ceHesi.
LLymekTiH kemerimeH QCXK-ka cankblH cy 6epinyai ToKTaTbIHbI3.

TexHUKanbIK KbI3MeT KepceTy

OCX apHarbl TexHUKanbIK KbI3MET kepceTydi Tanan etnengi. OCXK- Tbl nanganaHy 6apbicbiHoa
KVbIHLWbINbIKTAP TyblHAAcA, HEMECE CY XbIMbITKbILTHIH XYMbICbIHAA akaynblkTap navga GontaH
Xarganaa 6inikTi MaMaHHbIH KeMeriHe XXYTHHiHi3.

OCXK BeTkeliH 3aKbiMaanyaaH, CokkbiNiapaaH xaHe 6encenfi epiTkiluTepaiH 8cepiHEH CakTaHbI3.
OCXK-TbIH NacTaHraH GeTkennepiH cabblHAbl epiTiHAIMEH CynaHFaH XXyMcak LuybepekneH CypTiHi3.
CoHbIMeH 6ipre, KblpaTblH HEMeCe XMMUSAMbIK 6enceHai XyFbill KypanzapblH KongaHyra 6onMangsi.
Oyw xeHe acyit canTamanapblHblH, OypKeTiH KillkeHe GacTapblH NnacTaHyfdaH yakbITbifbl Tasanarn
TYPbIHbI3.

Erep kyaT cbiMbl (QCXK >kuHafFblHaH) 3akbiMpanFaH 6orca, oHAa OHbl eHAIpyLi HeMece KbI3MeT
KepceTy opTasbirbl KAMTamachl3 TKEH KyaT CbIMbIMEH aybICTbIPY KaXET.

OCXK-TbIH 6aprblK KbIBMET KEPCETY XYMbICTApbIH OHbl TEK 3MEKTP XeniCiHeH aXblpaTkaHHaH KeniH
FaHa opblHAAY KaXeT.

XKoo

Cy XbINbITKbILWTbLIH 6aprblk Kypama Geniktepi, kaxeTTiniriHe kapan, caTbin anyLbl TypaTbiH engid,
epexenepi MeH HopmanapblHa COWMKEC >XYPETiH OHblH, 3KOMOTUSIMbIK Kayimnci3 >XOwAbl OTKI3eTiH
mMaTepuangaH xacarnraH. KongaHbictarsl cTaHAapTTapAarbl KonfaHbinaTbiH CyAblH canacbkiHa cerkec
opHaTyabl, nanganaHyabl )XeHe KbI3MEeT KepceTy epexenepiH opblHAaraH kesfe eHaipyLi SCXK-TbiH,
XXYMbIC Mep3iMiHe — 3 Xbl1 OpHaTaabl.

3ne|<Tp CYXbUbITKbIWTAPAbI TaCbiMangay XXoHe CakTay

SHeKTp CYXblJbITKbILUTApPAbl TaCcbiMangay XXeHe cakTay opamagarbl ManunynaynanbIk TaHGanapFa
cankecacanagpl:

1. 2KyKTi bIntFangblH, 8CepiHeH Kopray KaXKeTTiniri
‘ 'I' " 2. JKYKTiH CbIHFbILUTbIFbI, YKbIMThI YCTay LLAPThI
1. 2. 3. ¥CbIHbISIFaH XYKTi cakTay TemnepaTypa AnanasoHbi:

+10°C geH +20°C geliH

|] II 4. KYKTiH TIK TypaTbIH Kannbl AypbIC
sl 4 |4 I
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OHAipyWwiHiH KeninAairi
OHAIpYLLI CY XKbINbITKbILLKA 2 KbINAbIK KENingik opHaTagbl.

Keningik mep3imi 3CX caTty kyHiHeH BacTan xypegi. [lykeHHiH LTaMnbIHbIH caTy KyHi ok 6onfaHaa
HeMece Ty3€eTKeH Ke3ae Keninzik Kypblnrbl KOPNyCbIHbIH AEHTKNMUKALUANbIK KECTOCIHAS KEPCETINreH
CY KbINbITKbILUTHIH LUbIFAPbINFaH KyYHIHEH GacTan caHanagpl.

ByMbIMHbIH, Xacan LWhlFapblifaH KyHi OyMbiM KaHKacblHblH TOMeHri Geniringe opHanackaH
ColKeCcTeHAipy TakTalwacbliHAa KepCeTinreH epekle cepusnblK HOMIpIHAE KOAMEH >Xa3blflFaH.
ByMbIMHbIH, cepusnblk HeMipi oTbI3 undpaaH KypanFaH. Cepusinblk HOMipAiH BipiHLWi XeHe ekiHLui
undpnap —acan LWbifapbifiFaH Xbibl, YLLIHLLI )KeHe TOPTiHLUI LmMdpnap —xacan LblFapbirFaH anbl.

Keningik mepsimi 6apbicbiHaarbl WarbiMaap byn catylubl pupMaHbiH 6enrinepi 6ap Hyckaynbik keHe
OCX kopnycblHAaFbl UAEHTUMKALMANBIK kecTe bonraH keafe raHa kabbingaHaabl.

Keningik koMmmepumsanbIK Kbl3MeTke GainaHbICTbl eMecTek KaxKeTTiniK YLWiH FaHa KonaaHbinaTbiH cy
XKbINbITKbILLKA raHa KonTuaHbinagbl. OpHaTy eHe KOCy epeenepiH opblHAayFa caTbin anyLubl (e3
GeTiMeH KOCKaH ke3[e) HEMeCe KOCY XXYMbICTapbIH XKYPri3eTiH MOHTaxaay yibIMbl xayanTsl 6onaap.

Cy XbINbITKbILITbI OPHaTY XeHe nanaanaHy KesiHae Ty TbiHYLWbI KyPbUIrbIHbIH Keningik Mep3imi
6apbICcbIHAAFbI TYPaKTbl XXyMbICbIH KAMTamMachI3 eTeTiH TananTapAbl OpbiHAAY bl KaXeT:

® oCbl HycKaynbIKTa KepceTinreH Kayincisfik wapTrapbiH XaHe OpHaTy, Kchcy, nauaanaHy
KeHe KbI3MeT KepceTy epexenepiH opbiHAay;

® YKbINCbI3 CaKTay, TacbiMangay XeHe MOHTaxpay canpapblHaH GonfaH MexaHukanblk
3aKbiMAapAabl WbIrapy;

* KypbinFbiaa cy KaTbin Kanybl cangapbiHaH 6onfaH 3akbiMaapAabl WhiFapy;

® Cy XbINbITKbIWTA XbIbITY YIIH MeXaHKMKanbIK XXeHe XUMUANbIK Kocnanapbl XokK cyAbl
KonpaHy.

OHAIpyLUi TYTBIHYLUbIHBIH OCbl HYCKayrbIKTa KEPCETINIEH CY XbIMbITKbILUTHI OPHATY, NakganaHy xeHe
TEeXHVKanbIK KbI3MET KEPCETY epexernepiH AypbiC OpbiHAaMay cangapbiHaH 6onTaH akaynapra xa-
yanTbl eMec, Mbicarbl MbiHaaan xaraannapga, ACXK naganaHbinatbiH xxeninepaid (anekTpnik xxeHe
cymeH xabablKTay) pykcaT eTinMmereH napameTpriepiHii canfapbiHaH, KOMMepUMAnbIK nanganaHy
XXEeHe YLWiHLWIi TapanTblH apanacybliHaH bonfaH akaynap.

Kypambl 6enwuektepaiH xeHe xuHakTapabl keninaik Mepsimi 6adbicbiHAa XeHaey Hemece aybICTbIpy
OCX keninairiH Ton-biFbiMeH y3aptnangbl. CXK-Tbl OpHaTY, aNeKTPiK KOCbINbIMAAP XaHe anfallKbl
nanganaHy 6inikTi MamaH TapanblHaH OpblHAanNYybl KAXKET.

OHgipywi: «kEDISSON Cov,
Peceit, 187000, lleHnHrpag obnbichkl, TOCHO kanachl,
MockoBckoe Lwocce Keweci, 44 yi

KO TP 004/2011, KO TP 020/2011

KeaeH oparbiHbIH TeXxHUKanNbIK pernaMmeHTTepiHiH TananTapbiHa xxaHe 2006/95/EC,
CepTtudukar Ne TC RU C-RU.AB49.B.01320

2004/108/EC Eyponanbik aupeKTuBanapbiHa caukec Kenepgi

E H [ Bapnbik ynrinep MiHaeTTi ceptudmkaTTayaaH ©TKEH XKaHe
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EVS kirjeldus ja tehniline iseloomustus

Antud elektriline veesoojendi (EVS) kuulub l&dblvoolukuumutlte kategooriasse ja on mdeldud
kasutamiseks koduses majapidamises, mille kiiimavee trassi surve on vahemikus 0,05 kuni 0,6 MPa.

Seeria TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
Pinge 230V ~ 230V~ 230V ~
Véimsus 3,5 kVt 5,0 kVt 7,0 kVt
Voéimsusastmed 3,5 kVt 2,0/3,0/5,0 kVt 3,5/3,5/7,0 kVt
Pistikuga toitejuhe + - -
Uhendustorude 1abimaat e" 7" "
Surveandur + + +
Ulekuumen emis kaitse + + +
Valgusindikaator + + +
Kaitseaste P21 1P21 1P21

Komplektikuulub

Veesoojendi

Dushiotslk....... .

DushiIvoollK..........ccccceevvvvieneennn.

Uleminek.......cooeveeeeeieeeaenn

Kasutusjuhend...

Pakend.........ccooovvviiieiiiiin 1tk.

Tootja jatab endale diguse teha muudatusi toote konstruktsioonis sellest eelnevalt teavitamata.

Paigaldus-ja kasutusjuhend

Paigaldamine, esmane kaivitamine ja remont peab olema sooritatud vastava eriala spetsialistide poolt.
Uhendustorustlk peab vastama néuetele ja omama vastavat sertifikaati. Veesoojendi paigaldatakse

siseruumidesse, kus séilub toatemperatuur.

Paigaldamisel peab kindlasti arvestama kohalikke néudeid. Paigaldamisel ja kasutamisel peab

arvestamajargnevat:

mitte iihendada toitejuhet margade kitega;
mitte jatta sisselilitatud EVS-i jarelvalveta;
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mitte kasutada veesoojendit ilma kaitsemaanduseta;
mitte liilitada EVS-i sisse enne, kui see on piistasendis monteeritud seinale ja tdidetud veega;
mitte sulgeda EVS-i kuuma vee véljundit ja ihendada sinna sulgurventiili;

mitte teha hooldustoéid, kui EVS on sisse liilitatud;

mitte kasutada remondil varuosi, mida tootja ei soovita;
véltida veefiltrite paigaldamisel tekkiva puru sattumist EVS-i;
mitte kasutada veesoojendi vett toidu valmistamiseks.



Tuleb pddrata laste tdhelepanu sellele, et nad ei méngiks EVS-ga. EVS-i ei tohi kasutada fuusilise,
kompamis ja psiihhilise puudega inimesed (sealhulgas lapsed), vélja arvatud juhtul kui kasutus leiab
aset padevaisiku jarelvalve all.

EVS paigaldatakse seinale vertikaalasendis torudega allapoole, arvestades dushivooliku pikkust ja
otsiku seinakinnituse asukohta. EVS tuleb paigaldada niimoodi, et kasutamisel ei satuks pritsmed
seadme korpusele.

EVS mudelite TIP 500 ja TIP 700 Ghendamisel vooluvdrku peab esmalt eemaldama pealmise katte.
Seejarel Uhendatakse kaabel (ei kuulu komplekti) klemmliistule jérgnevalt: kolla-roheline juhe
klemmiga E (maa), sinine juhe klemmiga N (null), pruun juhe klemmiga L (faas). Uhendamiseks
soovitame kasutada 3-soonelist kaablit, juhtme ristldikega mitte vahem kui 4 mm?®. Enne ihendamist
veenduge, et kaabel ei oleks pinge all. Esmalt Ghendatakse kaabel EVS-i klemmliistule ja seejarel
ltlitile. Ldlitina kasutada kahe pooluselist lulitit (ei kuulu komplekti) kontaktide lahutuskaugusega
véhemalt 3 mm. Vooluahelasse peab lisama sobiva sularkaitsme: TIP 500 seadmele 30 A ja TIP 700
seadmele 40 A. Enne tddle lllitamist paigaldada tagasi pealmine kate. Mudelil TIP 350 on pistikuga
toitejuhe, mis hendatakse kaitsemaandusega pistikusse. Pistik paigaldatakse kohta, mis on vee eest
kaitstud. Kdik elektriahela elemendid peavad taluma jargmist koormust: mitte vahem kui 30 A mudelil
TIP 500 ja 40 A mudelil TIP 700. Enne kéivitamist peab olema seade veega taidetud.

Kasutamine

Sisseillimiseks Ghendage pistik pessa voi luliti toéle. Avage sujuvalt kiilma vee pealevoolu kraan.
Vajutage esipaneelil olevale toitenupule. Sellega siittib toitenupu lamp. Oodata 15-20 sek. kuni
veetemperatuur stabiliseerub. Kui EVS-st valjuv vesi on liialt jahe, véhendada vee pealevoolu; kui liialt
kuum, siis suurendada. Pealevoolu vee temperatuur séltub aastaajast: 5°C kuni 20°C. See tédhendab,
et sama temperatuuri juures on EVS véljundil vee hulk talviti vaiksem kui suvel. Vee juga on vdimalik
reguleerida dushi otsal oleva tmberlilitiga asendisse «talv» v&i «suvi» (automaatse Umberlilitusega
otsad) vbi vaheseibidega (otsad vahetatavate seibidega). Veejoa reziim avaldab olulist moju
dushiseadme todle. Otsikuasend «talv» kindlustab t6husa veejoa vaiksema vee hulgaga.

Kahenupulistel EVS mudelitel on erinevad voimsusastmed. Mudelil TIP 500 vasak nupp 2 kW, parem
nupp 3 kW, mélemad 5 kW. Mudelil TIP 700 kumbki nupp 3,5 kW jamélemad 7 kW.

Peale kasutamise |6petamist lilitage EVS toitenupust/nuppudest vélja. Vee soojendamine I8peb ja
kontroll-lamp kustub. Seejarel sulgege pealevoolu kraan.

Tehniline hooldus

EVS ei vaja erilist tehnilist hooldust. Rikete iimnemisel EVS-i t66s podrduge kvalifitseeritud spetsialisti
poole.

Kaitske EVS-i pealispinda kahjustuste, 166kide ja aktiivsete lahustite mdju eest.
Pihkige mustunud EVS pealispinda seebilahusega immutatud pehme riidega.
Lubamatu on puhastamisel kasutada abrasiivseid voi keemiliselt aktiivseid vahendeid.
Puhastage regulaarselt dushi otsikut ja valamu otsikut kbdgis.

Katkine toitejuhe asendatakse uuega mille saab teeninduskeskusest. Kdiki hooldustdid tehakse alles
péarast seadme vooluvdrgust valjalulitamist.
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EUS apraksts un tehniskie raksturojumi

Esogais elektriskais Gdenssilditajs (EUS) pieder pie Gdenssilditaju teko$a tipa kategorijas un ir
paredzéts karsta ddens iegi$anai sadzives vajadzibam telpas, kuras ir auksta tdens piegadasanas
magistrale ar darba spiedienu ne mazak par 0,05 MPa un ne vairak par 0,6 MPa.

Sérija TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
Spriegums 230V ~ 230V~ 230V ~
Jauda 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW
Jaudas rezimi 3,5 kW 2,0/3,0/5,0 kW 3,5/3,5/7,0 kW
Tikla vads ar Stepseli + - -
Tscaurulu diametrs L " %"
Spiediena adapters + + +
ParsildiS8anas aizsardziba + + +
Gaismas indikacija + + +
Aizsardzibas klase 1P21 1P21 1P21

Piegadasanas komplekts

Udenssilditajs........coccoeeveveennne. 1 gab.
Dusas uzliktnis 1gab.
Nogazgjs..... ...1gab.
Pargajéjs.......cccccecnnene ...1gab.
Ekspluatacijas instrukcija............. 1gab.
lepakojums........c.ccceeiiiiiiiiiiieene 1gab.

Izgatavotdjs patur tiesibas ienest izmainas ddenssilditaja konstrukcija un raksturojumos bez
iepriek§éja pazinojuma.

UzstadiSana un ekspluatacijas noteikumi

Visi santehnikas un elektromontazas darbi Gdenssilditaja montazai, palaiSanai ekspluatacija un
remontam veic tikai kvalificéti specialisti. Santehnikas pievadam un slédzoSai armatdrai ir jaatbilst
Gdensvada tikla parametram un tiem ir jabt nepiecieSamiem kvalitates sertifikatiem. Udenssilditajam
irjabat uzstaditam telpas, kuras tiek uzturéta istabas temperatara.

Ir jabat ievérotiem visiem elektroieri€u ekspluatacijas noteikumiem un pieslégSanas pie Gdensvada
prasibam, kas eksisté Jasu regiona.

Uzstadot un ekspluatéjot Gdenssilditaju, ir nepiecieSams vadities péc sekojosiem
noteikumiem:

¢ neekspluatét idenssilditaju beziezeméjuma;
e neieslégt EUS, neuzstadot to uz sienas vertikala stavokli un neaizpildot to ar tideni;
e neaizvért EUS karsta Gidens izeju un nepievienot pie ta jebkura veida aizslédzo$o armatiiru.
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neieslégt un neizslégt vada kontaktdaksu elektribas kontaktligzda slapjam rokam;

neatstat bez uzraudzibas ieslégtu elektrotikla EUS;

neveikt servisa darbus arieslégtu elektrotikla EUS;

neveikt Gdenssilditaja servisa apkalposanu, izmantojot rezerves dajas, kuras nav ieteicis
tdenssilditajarazotajs;

pasargat adenssilditaju no iekltiSanas taja mehanisko piemaisijumu, kas var bat Gdent,

uzstadot standarta sadzives attiriSanas filtrus;
¢ neizmantot Gideni no Gdenssilditaja édiena gatavosanai.

leteicams aizliegt bérniem spéléties ar EUS.

EUS nav paredzéts, lai to ekspluaté personas (ieskaitot bérnus) ar ierobezotam fiziskam, taustes jeb
psihiskam iespé&jam, ka arT personas, kuras neprot lietot EUS, atskaitot gadijumus, kad tas notiek zem
personu, kas atbild par EUS drosibu, uzraudzibas vai saskana ar $o personu instrukcijam.

EUS montaZza uz sienas tiek veikta vertikala stavokli, vadoties péc dusas uzliktna jeb izgazéja garuma
un péc dusas uzliktna kronteina stiprinasanas vietas. lespgjamie EUS uzstadisanas variantiir paraditi
uz Zim.1. Uzstadot EUS, vajag izvietot to tada veida, lai Gdens nes|akstitos uz ta korpusu.

Pieslédzot EUS modelus TIP 500 un TIP 700 pie elektrotikla ir nepiecie3ams nonemt aug$éjo
Gdenssilditaja vaku un pieslégt pievedoso elektrokabeli (neietilpst komplekta) pie klemmju klu¢a uz
EUS korpusa sekojosa kartiba: dzelteni-zajas krasas kabela vadu pievienot pie kiemmes — E «zeme»,
gaisi zilas krasas kabela vadu pie klemmes — N «nulle», brinas (baltas, melnas) krasas vadu pie
klemmes — L «faze».

PieslégSanai ieteicams izmantot trisdzislu kabeli ar katras dzislas griezuma platibu ne mazak par
4 mm?. Pirms elektroinstalacijas montazas sakuma ir nepiecie$ams atslégt no stravas tiklu, pie kura
tiek veikta EUS pieslégSana. Vispirms kabelis tiek pieslégts pie EUS, péc tam pie slédzéja. EUS
atslég$anai no ftikla ir nepiecieSams izmantot divpolu slédzi (neietilpst komplektd) ar kistoSo
droSinataju, ar atstarpém starp kontaktiem atvienota stavoklt ne mazak par 3 mm uz visiem poliem, uz
30 Amodeliem TIP 500 un 40 A modeliem TIP 700. Pirms EUS ekspluatacijas sakuma ir nepieciesams
nostiprinat augséjo vaku. EUS modelim TIP 350 ir iebavéts tikla vads ar daksu. Lai $o modeli pieslégt
pie tikla, ir jaieliek elektribas vada kontaktdaksu elektribas kontaktligzda, kurai ir jabat iezeméjuma
klemmei. Kontaktligzdai ir jaatrodas tada vieta, kur uz tas nevar nok|it ddens. Modela TIP 350
baro$anas vada bojajumu gadijuma drosibas péc to ir jamaina tikai izgatavotajam vai ta agentam, jeb
citai analogiski kvalificétai personai.

Elektroinstalacijai, droSibas un komutacijas iekartam ir jaiztur spriedzes slodzi ne mazak par 30 A
modeliem TIP 500, ne mazak par 40 Amodeliem TIP 700 un ne mazak par 20 A modeliem TIP 350.

Pirms EUS pieslégsanas pie elektrotikla piepildiet to ar Gdeni.
Ekspluatacija

Pieslegt EUS pie elektribas, ieliekot tikla vada kontaktdaksu elektribas kontaktligzda jeb ieslédzot
daudzpolu slédzi. Léni pagriezt aukstd Gdens krana rokturi. Piespiest tikla slédzéja taustinu uz
Udenssilditaja virséja panela. Pie tam ieslégsies gaismas indikacija uz tikla slédzéja taustina. Pagaidit
15-20 sekundes, kamér Gdens temperatiira uz izejas stabilizéjas. Ja Gdens EUS izeja ir parak auksts,
vajag samazinat ddens padevi, ja parak karsts — Gdens padevi ir nepiecieSams palielinat. Auksta
Udensvada tdens temperatira var ievérojami mainities atkariba no gadalaika: no 5°C idz 20°C. Tas
nozimé, ka pie vienadas Gdens temperatiras izejot no EUS ziema Gdens strikla bis mazaka, neka
vasara. DusSas striklas izkliedéSanas rezimu var regulét parslédzot rokturi uz stavokli «ziema» vai
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«vasara» (dusas uzliktniem ar automatisku parslédzéju), jeb parliekot mainas rinkus (dusas uzliktniem
ar mainas rinkiem). Udens izkliedésanas rezims ievérojami ietekmé du$as darbu. Roktura stavoklis
«ziema» (jeb rinku ar atverém skaita samazinasana) nodrosina efektivu Gdens izkliedéSanu pie tas
mazaka apjoma.

EUS modeliem ar diviem taustiniem ir dazadi jaudas rezimi. Modelim TIP 500 kreisais taustin - rezims
2,0 kW; labais — 3,0 kW, kopuma — 5,0 kW. Modelim TIP 700 abi taustini atbilst 3,5 kW, kopuma — 7 kW.
Patéréetajs var izvéléties jebkuru vinam értu jaudas reZimu.

Péc EUS lieto$anas beigam atslégt Gdenssilditaju, nospieZot tikla slédzéja taustinu/taustinus. Udens
sildiSana automatiski apstasies, gaismas indikatori nodzisis. Ar krana palidzibu partraukt auksta
Gdens padevi EUS.

Tehniska apkope

EUS neprasa specialo tehnisko apkopi. Radoties gratibam EUS ekspluatacija, jeb radoties
traucéjumiem Gdenssilditaja darba, griezieties péc palidzibas pie kvalificéta specialista.

Pasargajiet EUS virsmu no bojajumiem, sitieniem un aktivo atSkaiditaju iedarbibas.

Slaukiet netiru EUS virsmu ar mikstu audumu, kas saslapinata ziepju $kiduma. Nelietojiet abrazivus
un kimiski aktivus mazgasanas lidzek|us EUS apkop$anai. Regulari attiriet duas un virtuves krana
uzliktnu tdens izkliedéSanas galvinas no piesarnojumiem.

Ja baro$anas vads (no EUS komplekta) ir bojats, ir nepiecie$ams to apmainit uz barosanas vadu, ko
piegada razotajs vai servisa centrs.

Visus EUS apkopes darbus drikst veikt tikai péc EUS atslég$anas no elektribas tikla.
Utilizacija

Visas Udenssilditdja sastavdalas ir izgatavotas no materidliem, kas pielauj, nepiecieSamibas
gadijuma, ekologiski nekaitigu to utilizaciju, kurai janotiek saskana ar normam un noteikumiem tas
valsts, kurad dzivo pircéjs. Pircéjam ievérojot uzstadiSanas, ekspluatacijas un apkalpo$anas
noteikumus, izmantojamas tdens kvalitates atbilstibu esosiem standartiem, raZotajs nosaka EUS
kalpoSanas terminu— 3 gadi.

Razotaja garantija
Razotajs nosaka tdenssilditaja garantijas terminu—2 gadi.

Garantijas termin$ tiek skaitits no EUS pardo$anas datuma. Pardo$anas datumam neesot jeb esot
parlabotam veikala zimoga, garantijas termins tiek skaitits no Gdenssilditaja izgatavo$anas datuma,
kas uzradits uz identifikacijas plaksnisa uz ierices korpusa. Pretenzijas garantijas termina perioda tiek
pienemtas esot esoSai pamacibai ar firmas-pardevéjas atzimém un identifikacijas plaksnitei uz EUS
korpusa.

Garantija attiecas tikai uz Gdenssilditaju, kas bija lietots tikai tadam vajadzibam, kas nav saistitas ar

komercdarbibas veik§anu. Atbildibu par uzstadiSanas un pieslégSanas noteikumu ievéroSanu nes
pircéjs (patstavigas pieslégSanas gadijuma) jeb montazas organizacija, kura veica pieslégSanu.
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Elektrinio vandens Sildytuvo aprasymas ir techniniai duomenys

Sis elektrinis vandens $ildytuvas (EVS) priskiriamas pratakiyjy vandens $ildytuvy kategorijai ir skirtas
vandens Sildymui buitinéms reikméms, gali aptarnauti nuo vieno iki trijy vandens émimo tasky
patalpose, kur yra magistralinis $alto vandens tiekimas, darbinis slégis - ne mazesnis kaip 0,05 MPa ir
ne didesnis kaip 0,6 MPa.

Serija TIP 350 (combi) TIP 500 (combi) TIP 700 (combi)
|tampa 230V~ 230V~ 230V~
Galia 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW
Galios rezimas 3,5 kW 2,0/3,0/5,0 kW 3,5/3,5/7,0 kW
Tinklo virvélaidis su kistuku + - -
Atvamzdziy skersmuo A " e"
Slégio daviklis + + +
Apsauga nuo perkaitimo + + +
Sviesos indikatorius + + +
Apsaugos klasé 1P21 1P21 1P21

Tiekinio sudétis

Vandens Sildytuvas............cccc..... 1vnt.
DuSouzZmova........cccceeviineiiinnnd 1vnt.
Ciauposnapelis.........c....ccccocon.... 1vnt.
Adapteris............... Avnt
Vartotojo instrukcija... .. Tvnt
Pakuoté........ccooveeiiiiieeeees 1vnt.

Gamintojas pasilieka teise keisti vandens Sildytuvo konstrukcijg ir techninius duomenis i§ anksto
nepraneSdamas.

Montavimas ir eksploatavimo taisyklés

Visus elektrinio vandens Sildytuvo montavimo, prijungimo prie tinklo, paleidimo eksploatuoti ir remonto
darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Santechnikos privedimas ir uzdaromoji armatara turi atitikti
vandentiekio tinklo parametrus, jiems turi bati iSduoti batini kokybés sertifikatai. Vandens Sildytuvas turi
bati statomas patalpoje, kurioje palaikoma kambario temperatdra.

Batina laikytis visy elektros prietaisy eksploatavimo taisykliy ir prijungimo prie vandentiekio
reikalavimy, kurie keliami jasy regione.

Montuodami ir eksploatuodami vandens Sildytuva, privalote laikytis Siy taisykliy:

¢ neeksploatuoti vandens Sildytuvo be jzeminimo;
¢ nejungti elektrinio vandens Sildytuvo, jeigu jis nepritvirtintas ant sienos vertikalioje padétyje
ir nepripildytas vandens;
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¢ neuzdengti elektrinio vandens Sildytuvo karsto vandens iStekéjimo angos ir nejungti prie jos
jokios uzdaromosios armatiros;

nejungtij tinklo lizda ir netrauktiis jo virvélaidzio kiStuko Slapiomis rankomis;

nepalikti be priezituros elektrinj vandens Sildytuva, jjungta j elektros tinkla;

neatlikti techninés priezitros darbu, jei elektrinis vandens Sildytuvas jjungtas j elektros
tinkla;

neatlikti vandens Sildytuvo techninés prieziiros darby naudojant atsargines dalis, kuriy
nerekomenduoja elektrinio vandens sildytuvo gamintojas;

saugoti, kad j vandens Sildytuva nepatekty vandenyje esanc€iy mechaniniy priemaisy, tuo
tikslu sumontuoti standartinius buitinius vandens valymo filtrus;

nenaudoti vandens i$ vandens sildytuvo maistui gaminti.

Batinai jspékite vaikus, kad jie nezaisty su elektriniu vandens Sildytuvu.

Elektrinis vandens Sildytuvas neskirtas naudotis asmenims (jskaitant vaikus) su ribotais fiziniais,
lytéjimo ir psichiniais sugebéjimais, taip pat asmenims, kurie nemoka naudotis elektriniu vandens
Sildytuvu, iSskyrus atvejus, kai tai daroma stebint arba pagal instrukcijg asmenu, kurie atsako uz saugy
elektrinio vandens Sildytuvo naudojima.

Elektrinis vandens Sildytuvas montuojamas ant sienos vertikalioje padétyje, atsizvelgiant j duso
uzmovos arba Ciaupo snapelio ilgj ir vietg, kurioje tvirtinamas duSo uzmovos kronsteinas. Galimi
elektrinio vandens Sildytuvo montavimo variantai pateikti 1 Pav. Kai montuojate elektrinj vandens
Sildytuva, statykite jj taip, kad vandens purslai nepatekty ant vandens Sildytuvo korpuso.

Norint prijungti prie elektros tinklo TIP 500 ir TIP 700 modeliy elektrinius vandens Sildytuvus, reikia
nuimti virSutinj vandens S$ildytuvo dangtelj ir prijungti elektros prijungimo kabelj (komplekte
netiekiamas) prie gnybto trinkelés ant elektrinio vandens Sildytuvo korpuso tokia tvarka: geltonai zalios
spalvos kabelio laidus prijungti prie gnybto E - «Zeméy, zydros spalvos kabelio laidg prie gnybto N -
«nulis», rudos (baltos, juodos) spalvos laida- prie gnybto L - «fazé».

Prijungimui rekomenduojame naudoti trigyslj kabelj, kurio kiekvienos gyslos skersinio pjavio plotas ne
mazesnis kaip 4 mm?®. Prie§ montuojant elektros instaliacijg, batina igjungti elektros srove tinklo, prie
kurio jungiamas prietaisas. Pirmiausia kabelis prijungiamas prie elektrinio vandens Sildytuvo, paskui
prie jungiklio. Elektriniam vandens Sildytuvui iSjungti i$ tinklo batina naudoti dvipolj iSjungiklj su
lydZiuoju saugikliu, tarpas tarp kurio kontakty iSskétus turi bati ne mazesnis kaip 3 mm visuose
poliuose (komplekte netiekiamas), 30 A modeliams TIP 500, ir 40 A modeliams TIP 700. Prie$
pradédami eksploatuoti vandens Sildytuva, uzdékite jo virSutinj dangtel]. TIP 350 modelio elektriniame
vandens Sildytuve yra jmontuotas tinklo virvélaidis su kiStuku. Norint Jungti §j modelj j tinkla, pakanka
jkisti maitinimo virvélaidzio kistuka j elektros tinklo lizdg, kuriame turi bdti jzeminimo gnybtas. Tinklo
lizdas turi bati tokioje vietoje, kad ant jo nepatekty vandens. Jeigu pazeidziamas modelio TIP 350
maitinimo virvélaidis, saugos sumetimais jj turi pakeisti gamintojas arba jo atstovas, arba analogiskos
kvalifikacijos asmuo.

Elektros laidai, saugikliai ir komutacijos jtaisai turi atlaikyti tokia apkrovg: ne maziau kaip 30 A
modeliams TIP 500, ne maziau kaip 40 A modeliams TIP 700, ir ne maziau kaip 20 A modeliams
TIP 350. Pries jungdami tinkla, elektrinj vandens Sildytuva pripildykite vandens.
Eksploatavimas

jjunkite elektrinio vandens Sildytuvo maitinima, jkiSdami tinklo virvélaidzio kiStuka j elektros tinklo lizdg
arba jjungdami daugiapolj jungiklj. Tolygiai pasukite karsto vandens ¢iaupo rankenéle. Tuomet jsijungs
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tinklo jungiklio mygtuko Sviesos indikatorius. Paspauskite tinklo jungiklio mygtuka vandens Sildytuvo
skydelio priekyje. Palaukite 15-20 sekundZiy, kol iStekancio vandens temperatira taps stabili. Jeigu
vanduo per $altas, sumazinkite vandens srove, jeigu per karstas - atsukite Salto vandens Ciaupa tiek,
kad vanduo biity reikiamos temperatiiros. Salto vandens temperatiira vandentiekyje gali svyruoti
priklausomai nuo mety laikotarpio nuo 5°C iki 20°C. Tai reiSkia, kad nustacius vienoda iSeinancio i$
elektrinio vandens Sildytuvo vandens temperatirg, vandens srové Ziemg bus mazesné nei vasara.
Dus$o sroveés sklaidos rezimg galima reguliuoti perjugiant rankenéle | padeétj «ziema» arba «vasara»
(duSo uzmovoms su automatiniu perjungikliu), arba perstatant kei¢iamus Ziedus (duso uzmovoms su
kei¢iamais ziedais). Vandens srovés sklaidos rezimas turi didele jtakg duso veikimui. Nustacius duso
rankenéle | padeétj «ziema» (arba sumazinus Ziedy su skylutémis skai€iy), vanduo efektyviau
iSsklaidomas, kai jo tdris mazesnis.

Dviejy klavisy elektriniy vandens Sildytuvy modeliuose yra numatyti skirtingi galios rezimai. Modeliui
TIP 500 kairysis mygtukas — 2,0 kW rezimas; deSinysis — 3,0 kW, bendra suma — 5,0 kW. Modeliams
TIP 700 abu mygtukai atitinka 3,5 kW, bendra suma — 7 kW. Vartotojas gali pasirinkti bet kurj jam patogy
galiosrezima.

Pasinaudoje elektriniu vandens Sildytuvu, iSjunkite j| paspausdami tinklo jungiklio mygtuka/mygtukus.
Vandens kaitinimas automatiskai nutroks, Sviesos indikatoriai uzges. UZzsukdami Ciaupg nutraukite
$alto vandens tiekimg ] elektrinj vandens Sildytuva.

Techniné prieziira

Elektriniam vandens Sildytuvui specialios techninés priezitros nereikia. Jeigu kilty sunkumy dél
elektrinio vandens Sildytuvo eksploatavimo, arba atsirasty elektrinio vandens Sildytuvo veikimo
nesklandumuy, kreipkités pagalbos j kvalifikuota specialista.

Saugokite elektrinio vandens Sildytuvo pavirsiy nuo smagiy ir aktyviy tirpikliy poveikio.
UzsiterSusj elektrinio vandens Sildytuvo pavirSiy valykite mink$tu audiniu, suvilgytu muilo tirpale.
Nenaudokite abrazyviniy arba chemiSkai aktyviy valymo priemoniy. Reguliariai valykite du$o ir

virtuvés uzmovy sklaidos galvutes, kad neuzsitersty.

Jeigu maitinimo virvélaidis (tiekiamas su elektriniu vandens Sildytuvu) pazeistas, jj batina pakeisti kitu
gamintojo arba techninés priezitros centro tiekiamu maitinimo virvélaidziu.

Visus elektrinio vandens Sildytuvo techninés priezitros darbus batina atlikti tik iSjungus prietaisg i$
elektros tinklo.

Utilizavimas

Visos vandens Sildytuvo sudedamosios dalys pagamintos i§ medziagy, kurios jgalina, reikalui esant,
ekologiskai saugiai jj utilizuoti. Utilizavimas turi bati atliekamas vadovaujantis normomis ir taisyklémis
Salies, kurioje gyvena pirkéjas. Jeigu laikomasi montavimo, eksploatavimo ir priezidros taisykliy, o
naudojamo vandens kokybé atitinka galiojancius standartus, gamintojas nustato elektrinio vandens
Sildytuvo tarnavimo trukme — 3 metus.

Gamintojo garantijos

Gamintojas nustato vandens Sildytuvo garantijg 2 metams.
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Descripcion del calentador eléctrico de agua (CEA) y
caracteristicas técnicas
El calentador eléctrico de agua (CEA) pertenece a la categoria de los calentadores de agua tipo

corriente y esta destinado para obtener el agua caliente con los objetivos domésticos en los locales
provistos de la linea principal de abastecimiento con agua fria con presion de trabajo de 0,05 MPa

como minimoy 0,6 MPa como maximo.

La serie TIP 350 (combi) | TIP 500 (combi) | TIP 700 (combi)
La tension 230V~ 230V~ 230V~
Potencia 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW
Modos de potencia 3,5 kW 2,0/3,0/5,0 kW | 3,5/3,5/7,0 kW
Un cable de alimentacion con un enchufe + - -
El diametro de los colectores e" e" e"
El sensor de presion de + + +
Proteccion contra el sobrecalentamiento + + +
Indicacion de luz + + +
Clase de proteccion 1P21 1P21 1P21

Juego de entrega

Calentadorde agua...................... 1un.

Boquilladeducha............c.cc........ 1un.

Aditamiento de salida................... 1un.

Adaptador.........ccccceeeeiiiiiiiieeee

Manual de empleo. .
Embalaje........cccooveiiiiiiiil

El fabricante reserva el derecho de introducir las modificaciones en el disefio y caracteristicas del
calentador eléctrico sin notificacion previa.

Montaje y reglas de empleo

Todos los trabajos de técnica sanitaria y de cableado eléctrico de montaje, puesta en servicio y
reparacion del calentador eléctrico se efectuaran por los especialistas cualificados. La acometida de
las piezas de técnica sanitaria y los accesorios de cierre deberan corresponder a los parametros de la
cafieria de agua y tener los certificados de calidad necesarios. El calentador de agua debera ser
montado en un local, en el cual se mantiene la temperatura ambiente.

Deberan ser respetadas todas las reglas de empleo de los aparatos eléctricos y requisitos de conexion
alatuberiade agua, existentes en suregion.

Durante el montaje y empleo del calentador eléctrico hay que guiarse por las reglas siguientes:

e noemplee el calentador de agua sin ponerlo a tierra.

37



no conecte el CEA sin montarlo en la pared en la posicion vertical y sin llenarlo con agua.

no cierre la salida del agua caliente del CEA y no acople al mismo cualquier tipo de los
accesorios de cierre.

no conecte y no desconecte el enchufe del cable del tomacorriente de alimentacion eléctrica
con manos mojadas.

no deje sin control el CEA conectado a lared eléctrica.

no haga los trabajos de mantenimiento en el calentador de agua conectado a lared eléctrica.
no haga los trabajos de mantenimiento en el calentador eléctrico, utilizando las piezas de
repuesto no recomendadas por el fabricante del calentador de agua.

proteja el calentador de agua contra la entrada de las impurezas mecanicas presentes en el
agua, montando los filtros domésticos estandartizados de purificaciéon en el mismo.

no utilice elaguadel calentador para prepararla comida.

Respecto alos nifios, expliquelos para que no jueguen con el CEA.

EI CEA no esta destinado para el empleo por las personas (incluyendo los nifios) con las capacidades
fisicas, tactiles o psiquicas limitadas, asi como por las personas que no conocen como emplear el
CEA, a exclusion de los casos, cuando son observadas o instruidas por las personas responsables por
la seguridad del CEA.

El montaje del CEA se efectuara en la pared en la posicion vertical, guiandose por el largo de la boquilla
de ducha o aditamiento de salida y lugar de fijacion de la consola de la boquilla de ducha. Las variantes
posibles del montaje del CEA se muestran en la Fig. 1. Durante el montaje el CEA se ubicara de la
manera que las salpicaduras del agua no toquen su cuerpo.

Para conectar el CEA de los modelos TIP 500 y TIP 700 a la red eléctrica se desmontara la tapa
superior del calentador de agua y se conectara el cable de acometida (no forma parte del juego) a la
regleta de bornhes en el cuerpo del CEA, procediendo como sigue: hilo del cable de color amarillo-
verde se conectara al borne E «tierra», conectando el hilo del cable de color azul al borne N «neutro» y
el hilo del color marrén (blanco, negro) al borne L «fase».

Para la conexién se recomienda utilizar el cable de tres hilos del area de seccidn de cada hilo de 4 mm?®
como minimo. Antes de iniciar el montaje del cable eléctrico, hay que desenergizar la red a la cual se
efectua la conexién del CEA. Primero, el cable se conectara al CEA y luego, al interruptor. Para
desconectar el CEA de la red se utilizara el interruptor bipolar (no forma parte del juego) con el fusible,
con el juelgo entre los contactos en el estado abierto no menos de 3 mm en todos los polos, de 30 A
para el modelo TIP 500 y 40 A para el modelo TIP 700. Antes de iniciar el empleo del CEA se fijara la
tapa superior. El modelo CEA TIP 350 esta provisto del cable de alimentacion incorporado con el
enchufe. Para conectar este modelo a la red es suficiente insertar el cable de alimentacion en el
tomacorriente, el cual debera estar provisto del borne de tierra. El tomacorriente debera estar en el
lugar que excluye su contacto con el agua. Los cables eléctricos, dispositivos de proteccion y de
conmutacion deberan soportar la carda de corriente no inferior a 30 A para el modelo TIP 500, no
inferior a 40 A para el modelo TIP 700 y no inferior a 20 A para el modelo TIP 350. Antes de conectar la
alimentacion eléctrica, llene el CEA con agua.

Empleo
Conecte la alimentacion eléctrica del CEA, insertando el enchufe del cable de alimentacion en el
tomacorriente o conectando el interruptor multipolar. Haga girar suavemente la manija de la llave de

suministro del agua fria Pulse la tecla del interruptor de red en el panel facial del calentador de agua. Se
encendera la indicacion luminosa de la tecla del interruptor de red. Espere unos 15 a 20 segundos
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hasta que se estabilice la temperatura del agua en la salida. Si el agua en la salida del CEA es muy fria,
disminuya el suministro del agua y, si es muy caliente, aumente el suministro del agua. La temperatura
del agua fria de tuberia puede variar mucho dutante el afio: de 5°C a 20°C. Ello significa que a la
temperatura igual del agua en la salida del CEA, el flujo del agua en invierno sera menor en
comparacién con el verano. El régimen de dispersion del chorro de ducha puede ser regulado
conmutando la manija en la posicion de «invierno» o «verano» (para las boquillas de ducha con la
conmutacion automatica) o mediante el traslado de los anillos recambiables (para las boquillas de
ducha con los anillos recambiables). Elrégimen de dispersion del agua hace un efecto considerable al
funcionamiento de la ducha. La posicion de la maniha de ducha de «invierno» (o disminucion del
numero de los anillos con los orificios) asegurara la dispersion eficiente del agua, siendo menor su
volumen.

Los modelos del CEA de dos teclas tienen los regimenes de potencia diferentes. Para el modelo
TIP 500 la tecla izquierda significa el de 2,0 kW, siendo la derecha de 3,0 kW, lo que en total sera de 5,0
kW. Para el modelo TIP 700 las dos teclas corresponderan a 3,5 kW, siendo en total de 7 kW. El usuario
puede seleccionar cualquier régimen de potencia segun su deseo.

Una vez terminado el empleo del CEA, desconecte el calentador pulsando la tecla/teclas del
interruptor de red. El calentamiento del agua se terminara automaticamente y apagaran los
indicadores luminosos. Por medio de la llave cierre el suministro del agua fria en el CEA.

Mantenimiento

EI CEAno requiere bn mantenimiento especial. Al surgir los problemas en el empleo del CEA o cuando
surgen fallos en el funcionamiento del calentador de agua, contacte con el especialista cualificado
paraque ayude.

Proteja la superficie del CEA contralos deterioros, golpes y efecto de los solventes activos.

Limpie las superficies ensuciados del CEA con tejido blando mojado en la soluciéon jabonosa. No
admita el empleo de los detergentes abrasivs o quimicamente activos. Limpie regularmente las
cabezas de dispersion de la boquilla de duchay de cocina, quitando la suciedad.

Si el cable de alimentacion (del juego del CEA) esta deteriorado, el mismo se reemplazara con cable
de alimentacién suministrado por el fabricante o por el centro de servicio.

Todos los trabajos de mantenimiento del CEA se efectuaran sélo después de desconectarlo de la red
de alimentacion.

Recuperacion
Todos los componentes del calentador de agua estan fabricados de los materiales que admiten, caso
necesario, su recuperacion segura para la ecologia, en conformidad con las normas y reglas del pais

donde reside el comprador.

En caso del respeto de las reglas de montaje, empleo y mantenimiento, conformidad de la calidad del
agua utilizada a las normas vigentes, el fabricante establece el plazo de servicio del CEAde 3 afios.

Garantia del fabricante

El fabricante establece el plazo de garantia para el calentador de agua de 2 afios.
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En otras regiones, por los problemas de presentacion del servicio de garantia y post-garantia contacte
el centro donde han comprado el CEA o centro de servicio indicado por el vendedor.

OtmeTka o npoaaxe / Note of sale / Nota de vanzare / Mpumitka npoaaxy / Caty Typanei Genri/
Atzime par pardosSanu/Zyma apie pardavima/Marge miiligi kohta/Diligencia de venta

Mopgenb / Model / Model / Mogens / Yniri / Modelis / Modelis / Mudel / Modelo

CepunHbin Ne / Serial no / Nr. seriei / Cepiinnin Ne / Cepusnbik Ne / Sérijas Nr. / Serijinis Nr. /
Seerianumber/No. de serie

Data npopaxw / Date of sale / Data vanzarii / Jata npogaxy / Caty kyHi / PardoSanas datums /
Pardavimo data/Mulgikuupéev/Fecha de venta

dupma-npoaasey / Dealer / Firma-vanzator / ®ipma-npogaseub / Catywbl dpupma / Firma-
pardevéjs / Firma pardavéja / Mudjafirma/ Empresa vendedora

CepBUCHbIN LEeHTp, YKa3aHHbIW hupmoin-npoaaBLomM / Service center indicated by dealer /
Centrul de deservire, indicat de catre firma-vanzator / CepBicHuIn LeHTp, 3a3Ha4eHnin ipmoto-
npogasuem / CaTtylbl oypma KepceTkeH cepBUCTiK opTanblk / Firmas — pardevéja noraditais
servisa centrs / Firmos pardavejos nurodytas serviso centras / Muujafirma poolt margitud
teeninduskeskus / Servicio de asistencia técnica autorizado por la empresa vendedora

Meuyatb cupmbl npogaBua / Stamp of dealer / Stampila firmei-vanzator / MNMevatka dipmu
npogasusa / Carywsl dupmaHbiH Mepi / Firmas — pardevéja zimogs / Firmos pardavéjos
antspaudas / Muujafirma pitsat/ Sello de la empresa vendedora

Moanuck nokynarens / Customer signature / Semnatura cumparatorului / Mignvuc nokynus /
Catbin anyLublHbIH Konbl / Pircéja paraksts / Pirkéjo parasas / Ostja allkiri/ Firma del comprador
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FapaHTuiHble TanoHbl / Warranty certificates / Tichete de garantie / MapaHTiiHi TanoHu /
Keningik TanoHpapsi / Garantijas taloni / Garantiniai talonai / Garantiitalongid / Tarjetas de
garantia

o Mogenb / Model / Model / Mogens / Ynri/ Modelis / Modelis / Mudel / Modelo

9 CepurHbin Ne / Serial no / Nr. seriei / CepiiHuii Ne / Cepusanbik Ne / Sérijas Nr. / Serijinis Nr. /
Seerianumber/No. de serie

o DOata npopaxw / Date of sale / Data vanzarii / Jata npogaxy / CaTy kyHi / PardoSanas datums /
Pardavimo data / Muligi kuup&ev / Fecha de venta

o ®dupma-npogasel, / Dealer / Firma-vanzator / ®ipma-npogaseup / Catywbl dmpma / Firma-
pardeveéjs/ Firma pardavéja/Muujafirma/Empresa vendedora

0 Mevatb cupmbi-npogaBua / Stamp of dealer / Stampila firmei-vanzator / lMNMevatka dipmu
npopaBus / CaTywbl dupmaHbiH Mepi / Firmas — pardevéja zimogs / Firmos pardavéjos
antspaudas / Mudjafirma pitsat/ Sello de la empresa vendedora

0 3anonHsetca cdupmon-npoaaBuom / Filled in by dealer / Se completeaza de catre firma-
vanzator / 3anoBHoeTbCA dipmoto — npopasuem / CaTywbl oupma TonTeipagsl / Aizpilda firma-
pardevéjs / Pildo firma pardavéja / Taidab mudjafirma / Se procede llenar por la empresa
vendedora
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