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Fig. 1: IF-Modul

1,5 - 4 kw: 5,5-7,5kW: 11 - 22 kWw:
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Fig. 6a: IL-E /DL-E
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1 Allmén information

Om detta dokument

2 Sakerhet

21 Markning av anvisningar i
skotselanvisningen

Symboler

Varningstext

o b b

Svenska

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla andra sprak i denna
anvisning dr dversdttningar av originalet.

Monterings- och skdtselanvisningen dr en del av produkten. Den ska
alltid finnas tillgdnglig i ndrheten av produkten. Att dessa anvisningar
f6ljs noggrant ar en forutsattning for riktig anvdndning och drift av
produkten.

Monterings- och skdtselanvisningen motsvarar produktens utfo-
rande och de sdkerhetsstandarder och -féreskrifter som galler vid tid-
punkten for tryckningen.

EG-forsdakran om dverensstammelse:

En kopia av EG-forsakran om 6verensstimmelse medfdljer monte-
rings- och skétselanvisningen.

Denna forsdkran forlorar sin giltighet om tekniska d@ndringar utfors pa
angivna konstruktioner utan godkdnnande fran Wilo eller om anvis-
ningarna avseende produktens/personalens sikerhet som anges i
monterings- och sk&tselanvisningen inte foljs.

I anvisningarna finns viktig information for installation, drift och
underhall av produkten. Installatéren och ansvarig fackpersonal/drif-
tansvarig person maste darfor ldsa igenom anvisningarna fore instal-
lation och idrifttagning.

Férutom de allménna sdkerhetsforeskrifterna i sakerhetsavsnittet
maste de sarskilda sdakerhetsinstruktionerna i de féljande avsnitten
markta med varningssymboler foljas.

Allman varningssymbol

Fara for elektrisk spanning

NOTERA

FARA!
Situation med 6verhdngande fara.
Kan leda till svara skador eller livsfara om situationen inte undviks.

VARNING!
Risk for (svara) skador. ”Varning” innebir att svéra personskador
kan intrdffa om sikerhetsanvisningarna inte foljs.

OBSERVERA!

Risk for skador pa produkten/installationen. "Observera” innebir
att produktskador kan intrdffa om sikerhetsanvisningarna inte
foljs.

NOTERA:

Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gér anvdndaren
uppmadrksam pa eventuella svdrigheter.

Monterings- och skotselanvisning Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 3



Svenska

2.2 Personalkompetens

2.3 Risker med att inte folja
sakerhetsforeskrifterna

2.4 Arbeta sikerhetsmedvetet

2.5 Sdkerhetsforeskrifter for
driftansvarig

.

.

Anvisningar direkt pa produkten som
rotationsriktningspil
anslutningsmarkeringar

typskylt och

varningsdekaler

maste f6ljas och bevaras i fullt lasbart skick.

Personal som skéter installation, mandvrering och underhall ska vara

kvalificerade att utfora detta arbete. Den driftansvarige maste siaker-
stdlla personalens ansvarsomraden, behdrighet och 6vervakning. Per-
sonal som inte har de erforderliga kunskaperna maste utbildas. Detta
kan vid behov géras genom produkttillverkaren pd uppdrag av drift-

ansvarige.

Om sédkerhetsforeskrifterna inte foljs kan det leda till skador pa per-
son, miljon eller produkten/installationen. Vid forsummelse av sdker-
hetsanvisningarna ogiltigforklaras alla skadestandsansprak.

Framfor allt géller att forsummad skotsel kan leda till exempelvis f6l-
jande problem:

Personskador pd grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska
orsaker

Miljoskador pa grund av lackage av farliga dmnen

Maskinskador

Feliviktiga produkt- eller installationsfunktioner

Fel i foreskrivna underhalls- och reparationsmetoder

Sakerhetsforeskrifterna i denna monterings- och skétselanvisning,
gdllande nationella foreskrifter om férebyggande av olyckor samt den
driftansvariges eventuella interna arbets-, drifts- och sakerhetsfore-
skrifter maste beaktas.

Utrustningen far inte anvindas av personer (inklusive barn) med
begransad fysisk, sensorisk eller mental férmaga. Detta géller dven
personer som saknar erfarenhet av denna utrustning eller inte vet hur
den fungerar. | sddana fall ska handhavandet ske under 6verseende av
en person som ansvarar for sdakerheten och som kan ge instruktioner
om hur utrustningen fungerar.

Se till att inga barn leker med utrustningen.

Om varma eller kalla komponenter pé& produkten/anldggningen leder
till risker maste dessa pa plats skyddas mot beréring.
Beroringsskydd fér rorliga komponenter (t.ex. koppling) far inte tas
bort medan produkten &r i drift.

Lickage (t.ex. axeltitning) av farliga media (t.ex. explosiva, giftiga,
varma) mdste avledas sd att inga faror uppstdr for personer eller mil-
jon. Nationella lagar maste féljas.

Lattantdndliga material far inte forvaras i narheten av produkten.
Risker till foljd av elektricitet maste uteslutas. Elektriska anslutningar
maste utfdras av behdrig elektriker med iakttagande av gédllande
lokala och nationella bestammelser.

WILO SE 12/2017



2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Sakerhetsinformation for
monterings- och underhillsarbeten

Egenmaktig forandring av produkt
och reservdelstillverkning

Otilldtna driftsitt/anvindningssitt

Transport och tillfillig lagring

Forsandelse

Inspektion av leverans

Forvaring

Transport for installations-/
avinstallationsiandamal

N N N

Fig. 7: Transport av pumpen

Svenska

Den driftansvarige ska se till att installation och underhall utférs av
auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat
skotselanvisningen.

Arbeten p& produkten/installationen f&r endast utféras under drift-
stopp. De tillvigagangssatt fér urdrifttagning av produkten/installa-
tionen som beskrivs i monterings- och skotselanvisningen maste
foljas.

Omedelbart ndr arbetena har avslutats maste alla sdkerhets- och
skyddsanordningar monteras eller tas i funktion igen.

Egenmdktig forandring av produkt och reservdelstillverkning leder till
att produktens/personalens sikerhet utsitts for risk och tillverkarens
sakerhetsforsdkringar upphor att gélla.

Andringar i produkten far endast utféras med tillverkarens medgi-
vande. For sdkerhetens skull ska endast originaldelar som dr godkdnda
av tillverkaren anvandas. Om andra delar anvands tar tillverkaren inte
ndgot ansvar for foljderna.

Produktens driftsdkerhet kan endast garanteras om den anvénds
enligt kapitel &4 i monterings- och skétselanvisningen. De grdnsvér-
den som anges i katalogen eller databladet far aldrig varken 6ver-
eller underskridas.

Pumpen levereras fran fabrik i kartong eller pa lastpalli emballage som
skyddar mot fukt och damm.

Vid leverans ska pumpen omgaende undersdkas med avseende pd
transportskador. Om transportskador konstateras ska nédvandiga
atgdrder vidtas gentemot speditdren inom den angivna fristen.

Fram till installationen ska pumpen férvaras pa en torr och frostskyd-
dad plats, och skyddas mot mekaniska skador.

OBSERVERA! Risk for skador p.g.a. fel emballage!

Om pumpen maste transporteras igen ska den emballeras p3 ett
transportsakert satt.

Anviand originalemballage eller likvdrdigt emballage.

Kontrollera om transportdglorna ar skadade och att de sitter fast
ordentligt fore anvandning.

VARNING! Risk for personskador!
Felaktig transport kan leda till personskador.

Pumpen ska transporteras med tillitna lyftanordningar (t.ex. lyft-
block, kran osv.). Dessa ska fistas pd pumpflinsarna och eventuellt
pa motorns utsida (se till att pumpen inte kan kana!).

Om pumpen ska lyftas med kran, maste pumpen hédngas upp i lyft-
remmar enligt illustrationen. Placera lyftremmarna runt pumpenii
en slinga som dras at av pumpens egen vikt.

Transportdglorna pa motorn dr endast till for att rikta lasten (fig 7).

Transportdglorna pa motorn far endast anvindas for transport av
motorn, inte hela pumpen (fig. 8).

Monterings- och skotselanvisning Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 5



Svenska
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Fig. 8: Transport av motorn

4 Anvindning

Andamal

Anvindningsomraden

Ej avsedd anvandning

A

VARNING! Risk for personskador!
Osdkrad uppstillning av pumpen kan leda till personskador.

Pumpen far inte placeras osdkrad pa pumpfotterna. Fotterna med
gangade hal dr endast till for montering. En fritt staende pump kan
sta osdkert.

FARA! Livsfara!

Sjdlva pumpen och dess delar kan ha en mycket hég egenvikt. Ned-
fallande delar medfor risk for skirsar, klimskador, blamarken eller
slag som kan vara dédliga.

Anvind alltid Iimpliga lyftdon och sikra delarna s3 att de inte kan
falla ned.

Ingen far nagonsin uppehalla sig under hingande last.

Se till att pumpen star sikert vid férvaring och transport samt fore
alla installationsarbeten och 6vriga monteringsarbeten.

Pumparna med torr motor i serien IL-E (inline-enkel), DL-E (inline-
dubbel) och BL-E (block) dr avsedda att anvidndas som cirkulations-
pumpar i byggnadstekniska installationer.

De far anvédndas for:
uppvarmningsanldggningar for varmvatten
kylvatten- och kallvattencirkulation
industriella cirkulationssystem
varmebdrande cirkulationssystem

Pumparna dr endast avsedda for installation och drift i slutna rum.
Typisk plats for installationen ar teknikutrymmen i byggnaden med
andra hustekniska installationer. Pumpen drinte avsedd att installeras
direkt i andra utrymmen (bostads- och arbetsrum). Féljande &r inte
tilldtet:

uppstdlining och drift utomhus

OBSERVERA! Risk for maskinskador!

Otillitna dmnen i mediet kan forst6ra pumpen. Slipande &mnen
(t.ex. sand) okar slitaget pa pumpen.

Pumpar utan Ex-godkénnande far inte anvindas i explosionsfarliga
omraden.

Avsedd anvindning innebir ocksa att folja alla instruktioner
i denna anvisning.

All anvindning som avviker fran detta riknas som felaktig
anvindning.

WILO SE 12/2017



Svenska

5 Produktdata

5.1 Typnyckel Typnyckeln innehaller féljande uppgifter:

Exempel:  IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx

BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL Flanspump som Inline-enkelpump
DL Flanspump som Inline-Dubbelpump
BL Flanspump som Blockpump
-E Med Elektronikmodul for elektronisk varvtalsreglering
80 Nominell anslutning DN for flansanslutningen
(vid BL-E: trycksidan) [mm]
130 Pumphjulsdiameter [mm]
5,5 Motormirkeffekt P, [kW]
2 Poltal motor
XX Variant: t.ex. R1 - utan differenstrycksgivare
5.2  Tekniska data
Egenskap Varde Anmirkningar
Varvtalsomrade 750 - 2900 min~t Beroende pa pumptypen
380 - 1450 min™t
Nominella anslutningar DN IL-E/DL-E:
40/50/65/80/100/125/150/200 mm
BL-E:
32/40/50/65/80/100/125 mm (tryck-
sida)
Réranslutningar Fldns PN 16 EN 1092-2
Tilldten medietemperatur min./max. -20 °C till +140 °C Beroende pa mediet
Omgivningstemperatur min./max. 0 till +40 °C Langre eller hogre tempera-
turer pa forfragan
Lagringstemperatur min./max. -20 °Ctill +60 °C
Max. tillatet driftstryck 16 bar
Isolationsklass F
Kapslingsklass IP55
Elektromagnetisk tolerans
Storningssandning enligt EN 61800-3 Bostadsomrade
Storstabilitet enligt EN 61800-3 Industriomrade
Ljudtrycksniva® Lpa, 1m < 83 dB(A) [ ref. 20 pPa Beroende pa pumptypen
Tillitna media?) Vdrmeledningsvatten enl. VDI 2035 Standardutférande
Kyl- och kallvatten Standardutférande
Vatten/glykolblandning t.o.m. 40 vol.-  Standardutférande
% Endast vid specialutférande
Véarmebararolja Endast vid specialutférande
Andra media
Elektrisk anslutning 3~380V -5%/+10 %, 50/60 Hz Néttyper som stdds:
3~400V +10 %, 50/60 Hz TN, TT
3~440V £10 %, 50/60 Hz
Intern stromkrets PELV, galvaniskt atskild
Varvtalsreglering Integrerad frekvensomvandlare

Monterings- och skétselanvisning Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 7



Svenska

5.3

5.4

Egenskap

Relativ luftfuktighet
=30°C
- vid Tomgivning =40°C

-vid T,

omgivning

Virde Anmarkningar

< 90 %, ej kondenserande
< 60 %, €j kondenserande

YRumsmedelvarde for ljudtrycksnivan pa en kvadratisk matyta pa 1 m avstand fran pumpytan enligt DIN EN ISO 3744.
D\ter information om tilldtna media finns pd nésta sida under avsnittet "Media”.

Tab. 1: Tekniska data

Media

Leveransomfattning

Tillbehor

Om vatten-glykol-blandningar (eller media med annan viskositet dn
rent vatten) anvinds, f&r man rikna med en hdgre effektférbrukning
for pumpen. Anvédnd endast blandningar med korrosionsskydd. Folj
tillverkarens anvisningar!

Mediet maste vara fritt fran avlagringar.
Andra media maste godkdnnas av Wilo.

Blandningar med glykolhalt > 10 % paverkar Ap-v-kurvan och fl6-
desberdkningen.

Pa anldggningar som ar byggda efter den senaste tekniken kan man
normalt sett utga fran att standardtdtningen och den mekaniska tat-
ningen dr kompatibla med mediet. Sirskilda omsténdigheter (t.ex.
fasta @mnen, oljor eller EPDM-angripande dmnen i mediet, luftandelar
i anldggningen osv.) kan innebéra att det krivs specialtitningar.

NOTERA:

Det flédesvirde som visas p& IR-monitorns/iR-pinnens display eller
indikeras av fastighetsdatastyrningen far inte anvdndas for reglering
av pumpen. Detta vdrde aterger endast tendensen.

Flodesvardet indikeras inte vid alla pumptyper.

OBSERVERA:
Folj alltid sdakerhetsdatabladet for mediet!

Pump IL-E/DL-E/BL-E
Monterings- och skdtselanvisning

Tillbeh6r maste bestéllas separat:

IL-E/DL-E:

3 konsoler med fastmaterial fér fundamentbyggnad

BL-E:

4 konsoler med fastmaterial for fundamentbyggnad fr.o.m. 5,5 kW
motormarkeffekt

Blindfldns for dubbelpumphus

IR-monitor

IR-pinne

IF-modul PLR fér anslutning till PLR/grénssnittsomvandlare
IF-modul LON f6r anslutning till LONWORKS-natverket

IF-modul BACnet

IF-modul Modbus

IF-modul CAN

Se katalogen eller reservdelsdokumentationen for utférlig informa-
tion.

OBSERVERA:
IF-moduler far endast stickas in i pumpen nér denna ar spanningsfri.

WILO SE 12/2017



6 Beskrivning och funktion

6.1 Produktbeskrivning

Elektronikmodul

1,5-7,5 kW:
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11-22 kW:

Fig. 9: Elektronikmodul

.

.

Svenska

De beskrivna pumparna dr enstegs centrifugalpumpar med kompakt
konstruktion med tillkopplad drift. Pumparna kan monteras direktien
tillrdckligt férankrad rérledning eller pa en fundamentsockel.

Pumphuset i IL-E och DL-E &r en inline-konstruktion, dvs. fldnsarna
pa sug- och trycksidan ligger pa en axel. Alla pumphus har pumpfot-
ter. Montering pd en fundamentsockel rekommenderas.

OBSERVERA:

Det finns blindflinsar for alla pumptyper/husstorlekar i serien DL-E
(se kapitel 5.4 "Tillbehér” pa sidan 8), som gor det mgjligt att byta ut
en instickssats dven vid dubbelpumphus. Darmed kan motorn fort-
satta ga nar instickssatsen byts.

Pumphuset i serien BL-E &r ett spiralhus med fldinsmatt enligt DIN EN
733. Fram till en motoreffekt pa 4 kW finns det en sockel fastskruvad
op pumpen. Fran och med en motoreffekt pa 5,5 kW dr pumptypen
BL-E utrustad med fotter som ar fastgjutna resp. fastskruvade.

Elektronikmodulen reglerar pumpens varvtal till ett instdllbart bor-
varde inom regleromradet.

Den hydrauliska effekten regleras med differenstryck och installd
regleringstyp.

For alla regleringstyper anpassar sig pumpen kontinuerligt till anldgg-
ningens effektbehov som framfoérallt uppstar nar termostatventiler
eller shuntar anvénds.

De viktigaste fordelarna med elektronisk reglering ar:
energibesparing och samtidigt minskade driftskostnader
besparing av 6verstromningsventiler

minskat flédesljud

anpassning av pumpen till skiftande driftskrav

Beskrivning (fig. 9):
Fastpunkter kdpa

Den réda knappen
Infrar6tt fonster
Styrplintar

Display

DIP-brytare
Effektplintar (nitplintar)
Granssnitt for IF-modul

0NV FE WN B
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6.2 Regleringstyper

H

Hmax

Hs

Hmin )

Fig. 10: Reglering Ap-c

Hmax

Hs

Y2 Hs
Hmin

Fig. 11: Reglering Ap-v

N max

Hs

Nmin

/

Fig. 12: Varvtalsstyrning

10

Regleringstyperna som kan valjas ar:

Ap-c:

Elektroniken haller pumpens differenstryck (6ver det tillitna flodes-
omrédet) konstant pé det instéllda bérvirdet for differenstryck Hg
t.o.m. maximal kurva (fig. 10).

Q =Flode

H = Differenstryck (Min/Max)

Hs = Borvdrde for differenstrycket

OBSERVERA:

For mer information om instéllning av regleringstyp och tillhérande
parameter, se kapitel 8 "Mandvrering” pa sidan 26 och kapitel 9.4
"Instéllning av regleringstyp” pa sidan 41.

Ap-v:

Pumpelektroniken dndrar borvardet for differenstrycket som pumpen
ska hdlla linjart mellan uppfordringshéjd Hg och V2 H,. Bérvardet for
differenstrycket H, avtar resp. minskar med flédet (fig. 11).

Q =Flode

H = Differenstryck (Min/Max)

Hg = Borvarde for differenstrycket

OBSERVERA:

For mer information om instéllning av regleringstyp och tillhérande
parameter, se kapitel 8 "Mandvrering” pa sidan 26 och kapitel 9.4
"Instéllning av regleringstyp” pa sidan 41.

OBSERVERA:
For de angivna regleringstyperna Ap-c och Ap-v krdvs en differens-
trycksgivare som skickar arvardet till elektronikmodulen.

OBSERVERA:
Differenstrycksgivarens tryckomrade maste stdmma 6verens med
tryckvirdet i elektronikmodulen (meny <4.1.1.0>).

Manuell drift:

Pumpens varvtal kan hdllas pd konstant varvtal mellan n,;, och npay
(fig. 12). Driftsittet "Varvtalsstyrning” deaktiverar alla andra
regleringstyper.

PID-regulator:

Om standardregleringstyperna ovan inte kan anvdndas, t.ex.om andra
sensorer ska anvédndas eller om sensorernas avstand till pumpen &r
stort, kan funktionen PID-regulator (Proportional-Integral-Differen-
tial-regulator) anvindas.

Genom att vdlja en ldmplig kombination av enskilda regleringsdelar
kan den driftansvarige dstadkomma en snabbt reagerande, kontinu-
erlig reglering utan bestdende avvikelse fran borvérdet.

Den valda sensorns utgangssignal kan anta vilket mellanvdrde som
helst. Varje uppnatt drvirde (sensorsignal) visas pd menyns statussida
i procent (100 % = sensorns maximala mitomrade).

OBSERVERA:

Procenttalet som visas motsvarar endast indirekt det aktuella pump-
trycket. P4 sa sdtt kan det maximala pumptrycket redan ha uppndtts
vid sensorsignaler < 100 %.

For mer information om instéllning av regleringstyp och tillhérande
parameter, se kapitel 8 "Mandvrering” pa sidan 26 och kapitel 9.4
"Instéllning av regleringstyp” pa sidan 41.
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6.3

Tvillingpumpfunktion/
byxroérsanvandning

Fig. 13: Exempel, anslutning differens-
trycksgivare

InterFace-modul (IF-modul)

Svenska

OBSERVERA:
Egenskaperna som beskrivs hdr dr endast tillgangliga om det interna
MP-grinssnittet (MP = multipump) anvénds.

Regleringen av de bada pumparna utgar fran masterpumpen.

Vid fel pa den ena pumpen, gdr den andra efter masterns reglerings-
instéllningar. Om mastern totalhavererar gar slavepumpen pa nédd-
riftsvarvtal.

Néddriftsvarvtalet kan stéllasinimenyn <5.6.2.0> (se kapitel 6.3.3 pa
sidan 13).

I masterns display visas tvillingpumpens status. | slavens display
visas "SL”.

lexempletifig. 13 ar masterpumpen dr den vdnstrai flodesriktningen.
Pa den pumpen ansluts differenstrycksgivaren.

Métpunkterna pa masterpumpens differenstrycksgivare maste liggai

sammelroret pa sug- och trycksidan pa tvillingpumpanldaggningen
(fig. 13).

Fér kommunikation mellan pumpar och fastighetsdatastyrning krévs
en IF-modul (tillbehér). Modulen ansluts p& uttagslisten (fig. 1).
Kommunikationen mellan master och slav sker via ett internt grans-
snitt (plint: MP, fig. 25).

For tvillingpumpar maste principiellt bara masterpumpen utrustas
med IF-modul.

For pumpar i byxrorstillampningar, dér elektronikmodulerna ar
anslutna med varandra 6ver det interna granssnittet, behdver ocksa
bara masterpumpen en IF-modul.

Kommunikation Masterpump Slavepump

PLR/grénssnittsom- IF-modul PLR Ingen IF-modul

vandlare kravs

LONWORKS-natverk IF-modul LON Ingen IF-modul
kravs

BACnet IF-modul BACnet Ingen IF-modul
kravs

Modbus IF-modul Modbus  Ingen IF-modul
kravs

CAN-bus IF-modul CAN Ingen IF-modul
krdvs

Tab. 2: IF-moduler

NOTERA:

Tillvdgagangssatt och ytterligare forklaringar till idrifttagning samt
konfiguration av IF-modulen pa pumpen finns i monterings- och
skdtselanvisningen for den anvdnda IF-modulen.
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6.3.1

6.3.2

12

Drifttyper
Huvud-/reservdrift Var for sig uppfyller de bada pumparna den planerade flodeskapacite-
ten. Den andra pumpen star beredd vid problem eller gar efter pump-
skifte. Endast en pump &t gdngen anvénds (se fig. 10, 11 och 12).
Parallelldrift I dellastomradet uppnas den hydrauliska effekten férst av den ena
H pumpen. Den andra pumpen kopplas till pa ett verkningsgradsopti-
merat satt, dvs. ndr summan av effektférbrukningen Py for bdda pum-
Hmax parnai dellastomradet dr mindre dn effektférbrukningen Py for en
\ pump. Bada pumparna kan da synkroniserat regleras upp till max.
Hq varvtal (fig. 14 och 15).
i > Vid manuell drift gar bada pumparna alltid synkront.
Humin Parallelldrift av tva pumpar dr endast méjlig med tva identiska
pumptyper.
Q Jamfor kapitel 6.4 "Ytterligare funktioner” pa sidan 14.

Fig. 14: Reglering Ap~c (parallelldrift)

Hmax

Hs
Hmin
Q
Fig. 15: Reglering Ap-v (parallelldrift)
Egenskaper vid tvillingpumpsdrift
Pumpskifte Vid tvillingpumpdrift sker ett pumpskifte med jamna mellanrum (tids-

intervallet kan stéllas in; fabriksinstéllning: 24 timmar).

Pumpskiftet kan aktiveras

- internt tidsstyrt (menyer <5.1.3.2> + <5.1.3.3>)

« externt (meny <5.1.3.2>) via en positiv flank pd kontakten "AUX”
(se fig. 25)

« manuellt (meny <5.1.3.1>)

Ett manuellt eller externt pumpskifte kan goras forst 5 sekunder efter
det senaste pumpskiftet.

Aktivering av det externa pumpskiftet deaktiverar samtidigt det
interna tidsstyrda pumpskiftet.

Ett pumpskifte kan beskrivas schematiskt pa féljande sitt (se dven
fig. 16):

Pump 1 roterar (svart linje)

Pump 2 tillkopplas med minimalt varvtal och gar kort darpa upp till
borvirdet (grd linje)

.

Pump 1 frankopplas

Pump 2 gdr vidare till ndsta pumpskifte

Fig. 16: Pumpskifte

@ OBSERVERA:

Man far rékna med en viss flodesdkning vid varvtalsstyrning. Pump-
skiftet dr beroende av ramptiden och tar vanligtvis 2 sekunder. | reg-
leringsdrift kan det uppsta ldtta svangningar i uppfordringshéjden.
Pump 1 anpassar sig dock till de dndrade omstandigheterna. Pump-
skiftet dr beroende av ramptiden och tar vanligtvis 4 sekunder.
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Egenskaper for in- och utgangar

Fel-/driftsmeddelande

Mandvreringsmaojligheter
pa slavepumpen

6.3.3 Drift vid kommunikationsavbrott

Svenska

Arvirde-ingang In1 bérvirde-ingdng In2
+ pa mastern: Géller for hela aggregatet
"Ext. Off":

instillt pd mastern (meny<5.1.7.0>): giller beroende pd instéliningen
under menyn <5.1.7.0> endast pa mastern eller pd mastern och slaven.

instéllt pd slaven: géller endast pa slaven.

ESM/SSM:

Fér att f& en ledningscentral kan ett summalarm (SSM) anslutas p&
mastern.

+ Da far endast kontakten pd mastern anvdndas.

Indikeringen géller for hela aggregatet.

« P& mastern (eller via IR-monitor/IR-pinnen) kan detta meddelande
programmeras som enkelstérmeddelande (ESM) eller summalarm
(SSM) (meny <5.1.5.0>).

+ For enkelstérmeddelande maste kontakten pa varje pump anvandas.

EBM/SBM:

« Fér att fa en ledningscentral kan ett summadriftmeddelande (SBM)
anslutas pa mastern.

+ Da far endast kontakten pd mastern anvdndas.

Indikeringen géller for hela aggregatet.

« P4 mastern (eller via IR—monitor/IR—pinnen) kan detta meddelande
programmeras som enkelstérmeddelande (EBM) eller summadrift-
meddelande (SBM) (meny <5.1.6.0>).

« Funktionen - "Beredskap”, "Drift”, "N&t p4” - fér EBM/SBM kan stillas

in under <5.7.6.0> pa mastern.

NOTERA:

"Beredskap” innebar: Pumpen kan kéras, inget fel
foreligger.

"Drift” innebar: Motorn dr igang.

"N&t pa” innebar: Nétspédnningen ar tillkopplad.

For enskild driftindikering maste kontakten pa varje pump anvéndas.

P4 slaven kan inga instéliningar géras férutom "Ext. Off” och "Spérra/
ldsa upp pump”.

OBSERVERA:
Om en motor pa en tvillingpump gors spanningsfri fungerar inte den
inbyggda tvillingpumpsregleringen.

Om ett kommunikationsavbrott uppstar mellan tva drivsidor vid tvil-
lingpumpsdrift visar bada displayerna felkoden "E052”. Under
avbrottet uppfdr sig pumparna som enkelpumpar.

Bida elektronikmodulerna meddelar felet 6ver ESM/SSM-kontakten.

Slavepumpen gdr i ndddrift (manuell drift) enligt néddriftsvarvtalet
som sedan tidigare stillts in pd mastern (se menyn punkt <5.6.2.0>).
Fabriksinstdllningen av néddriftsvarvtalet ar ungefar 60 % av pum-
pens maximala varvtal.

« Vid 2-poliga pumpar: n = 1850 varv/min

« Vid 4-poliga pumpar:  n = 925 varv/min

.

Efter att felmeddelandet kvitterats, visas statusindikeringen pa de
bada pumpdisplayerna under avbrottet. Darmed aterstalls samtidigt
ESM/SSM-kontakten.
« P4 slavepumpens display blinkar symbolen ( - pumpen gar

i ndddrift).
« (Den f.d.) masterpumpen tar éver regleringen i fortsittningen.
(Den f.d.) slavepumpen féljer instéllningarna for néddrift. Fér att ga ur
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Slavepumpens beteende

.

Masterpumpens beteende

6.4  Ytterligare funktioner

Spirra/ldsa upp pump

Pumpmotionering

14

noddriften maste man antingen aktivera fabriksinstéllningarna,
atgdrda kommunikationsavbrottet eller koppla fran och pa
natférsorjningen.

OBSERVERA:

Under kommunikationsavbrottet kan (den f.d.) slavepumpeninte gai
regleringsdrift, eftersom differenstrycksgivaren pa mastern ar till-
kopplad. Om slavpumpen gar i néddrift kan inga d@ndringar géras pa
elektronikmodulen.

Nar kommunikationsavbrottet har dtgardats atergar pumparna till
den reguljdra tvillingpumpsdriften som fore felet.

Lamna slavepumpens néddrift:

Utlds fabriksinstalining

Om man under ett kommunikationsavbrott g&r ur néddriften pa (den
f.d.) slaven genom att utlésa fabriksinstéllningen startar (den f.d.) sla-
ven en enkelpump med fabriksinstédllningarna. Darefter gar den i
driftsdttet Ap-c med ca halva den maximala uppfordringshdjden.

OBSERVERA:

Om ingen sensorsignal finns gar (den f.d.) slaven med maximalt varv-
tal. For att undvika detta kan differenstrycksgivarens signal fran (den
f.d.) mastern kopplas igenom. En sensorsignal pd slaven har ingen
effekt nar tvillingpumpen gar i normal drift.

Natet fran, natet pa

Om man gdr ur ndddriften genom att koppla fran och pa nétforsorj-
ningen under kommunikationsavbrottet pa (den f.d.) slaven startar
(den f.d.) slaven med de senaste instiliningarna, som den tidigare fatt
fran mastern fér néddriften (exempelvis manuell drift med instllt
varvtal resp. off).

Lamna masterpumpens noddrift:

Utlds fabriksinstdlining

Om fabriksinstéllningen utléses under kommunikationsavbrottet pa
(den f.d.) mastern startar den med fabriksinstillning for en enkel-
pump. Darefter gar den i driftsdttet Ap-c med ca halva den maximala
uppfordringshojden.

Nat frén/nit pé

Om man avbryter driften genom att koppla fran och pd natférsorj-
ningen under kommunikationsavbrottet pa (den f.d.) mastern startar
(den f.d.) mastern med de senaste instéllningarna fran tvillingpump-
konfigurationen.

I menyn <5.1.4.0> kan varje pump ldsas upp eller sparras. En sparrad
pump kan inte séttas i drift férrdn sparren upphavs manuellt.

Instéllningen kan goras direkt pa varje pump eller via IR-granssnittet.

Denna funktion dr endast tillganglig vid tvillingpumpdrift. Om en driv-
sida (master eller slave) spérras dr drivsidaninte lingre driftklar. | detta
ldge registreras, visas och meddelas fel. Om ett fel uppstar i den fri-
givna pumpen startar inte den spdrrade pumpen.
Pumpmotioneringen utférs andd, om den &r aktiverad. Intervallet till
pumpmotioneringen startar ndr pumpen sparras.

OBSERVERA:
Om en drivsida spdrras och driftsdttet "parallelldrift” dr aktiverat &r det
inte sdkert att den 6nskade driftspunkten uppnas med bara en drivsida.

En instéllbar tidsperiod efter att en pump eller en drivsida statt still
genomfdrs en pumpmotionering. Intervallet kan stéllas in manuellt pa
pumpen i menyn <5.8.1.2> mellan 2 h och 72 timmar i steg om

1 timme.

Fabriksinstdllning: 24 timmar.
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NOTERA:
@ Om menyn <5.8.x.x> inte kan viljas gdr det inte att utféra nagra kon-
figurationer. Fabriksinstdllningens vdrden galler da.

Orsaken till driftstoppet spelar ingen roll (Manuell frankoppling, Ext.
Off, fel, Adjustment, néddrift, BMS-instillning). Detta férlopp uppre-
pas sa lange inte pumpen satts pd med styrning.

Funktionen "pumpmotionering” kan deaktiveras via menyn
<5.8.1.1>. Sd snart pumpen satts pd styrt avbryts nedrdkningen till
ndsta pumpmotionering.

En pumpmotionering tar 5 sekunder. Under denna tid gar motorn med
detinstdllda varvtalet. Varvtalet kan konfigureras mellan det minimalt
och maximalt tilldtna varvtalet for pumpen i menyn <5.8.1.3>.
Fabriksinstallning: minimalt varvtal.

Om bada drivsidor i en tvillingpump &r frankopplade, t.ex. via Extern
off, gar bdda i 5 sek. Pumpmotioneringen genomférs dven vid drift-
sittet "Huvud-/reservdrift” om pumpskiftet tar mer dn den konfigu-
rerade tiden via menyn <5.8.1.2>.

@ NOTERA:
Aven vid fel gérs férsék att genomféra en pumpmotionering.

Tiden kvar till ndsta pumpmotionering kan avldsas pd displayenimeny
<4.2.4.0>. Denna meny visas endast ndr motorn star still. | menyn
<4.2.6.0> gar det att avldsa antalet pumpmotioneringar.

Alla fel, med undantag fér varningar, som registreras under pumpmo-
tioneringen frankopplar motorn. Den aktuella felkoden visas i dis-
playen.

@ OBSERVERA:

Pumpmotioneringen minskar risken att pumphjulet fastnar i pump-
huset. Syftet dr att sdkerstdlla att pumpen fungerar ordentligt efter
ett ldngre driftstopp. Om funktionen pumpmotionering deaktiveras
kan en sdker start av pumpen inte ldngre garanteras.

Overbelastningsskydd Pumparna &r utrustade med ett elektroniskt dverbelastningsskydd,
som kopplar frdn pumpen vid en 6verbelastning.

Elektronikmodulerna har ett permanent minne for datalagring. Upp-
gifterna finns kvar oberoende av ndtavbrottets Idngd. Nar spdnningen
aterkommer arbetar pumpen vidare med samma instéllningsvarden
som innan ndtavbrottet.

Egenskaper efter inkoppling N&r pumpen tas i drift férsta gdngen gar den enligt fabriksinstall-
ningarna.

For individuella instdllningar anvands servicemenyn, se kapitel 8
"Mandvrering” pa sidan 26.

For felavhjélpning, se dven kapitel 11 "Problem, orsaker och atgarder”
pa sidan 47.

.

Mer information om fabriksinstéllning, se kapitel 13 "Fabriksinstall-
ningar” pd sidan 57.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
A Om instadllningarna for differenstrycksgivaren dndras kan det leda
till felfunktioner! Fabriksinstallningarna ar konfigurerade for den
medfdljande WILO-differenstrycksgivaren.

Instdllningsvarden: Ingdng In1 = 0-10 volt, tryckvardeskorrektur =
ON

Om den medféljande Wilo-differenstrycksgivaren anvinds maste
dessa instillningar bibehallas!

Andringar behdver endast géras om andra differenstrycksgivare
anvands.
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Kopplingsfrekvens

Varianter

Installation och elektrisk
anslutning

Sakerhet

.

Vid en h6g omgivningstemperatur kan den termiska belastningen pa
elektronikmodulen minskas genom att kopplingsfrekvensen séanks
(meny <4.1.2.0>).

OBSERVERA:

Utfér omkoppling/dndring endast vid pumpdriftstopp (ndr motorn
inte ari drift).

Kopplingsfrekvensen kan dndras via meny, CAN-buss eller IR-pinne.
En ldgre kopplingsfrekvens leder till en 6kad bullerutveckling.

Om menyn <5.7.2.0> "Tryckvdrdeskorrektur” inte kan visas via dis-
playen for en pump handlar det om en pumpvariant dar féljande funk-
tioner inte finns:

tryckvirdeskorrektur (meny <5.7.2.0>)

verkningsgradsoptimerad tillkoppling eller franslagning vid en tvil-
lingpump

flodestendensindikering

FARA! Livsfara!

Felaktig installation och inkorrekt dragna elektriska anslutningar
kan medfora livsfara.

Elektrisk anslutning far endast utforas av kvalificerade elektriker
och enligt gillande foreskrifter!

Folj foreskrifterna for forbyggande av olyckor!

FARA! Livsfara!

Risk for livshotande personskador p.g.a. elektrisk stot eller kon-
takt med roterande delar pa grund av att skyddsanordningar for
elektronikmodulen eller kopplingen/motorn inte har monterats.
Fore idrifttagningen maste demonterade skyddsanordningar, som
t.ex. modullock eller kopplingskapor, monteras igen!

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Risk for materiella skador p.g.a. att en elektronikmodul inte har
monterats!

Normal drift av pumpen dr endast tilliten med monterad elektro-
nikmodul.

Utan monterad elektronikmodul far pumpen inte anslutas eller drivas.
FARA! Livsfara!
Sjdlva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt. Ned-

fallande delar medfor risk for skirsar, klimskador, bldmiarken eller
slag som kan vara dédliga.

Anvind alltid Iampliga lyftdon och sikra delarna s3 att de inte kan
falla ned.

Ingen far nagonsin uppehalla sig under hidngande last.

Se till att pumpen star sikert vid férvaring och transport samt fore
alla installationsarbeten och dvriga monteringsarbeten.
OBSERVERA! Risk for maskinskador!

Risk for skador p.g.a. felaktigt handhavande.

Pumpen far endast installeras av fackpersonal.

Pumpen far aldrig drivas utan monterad elektronikmodul.
OBSERVERA! Risk for skador pa pumpen p.g.a. dverhettning!
Pumpen far inte ga ldngre dn 1 minut utan flode. Energiackumule-

ringen leder till virme som kan skada axel, pumphjul och mekanisk
tdtning.
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7.1

Tillitna monteringslidgen och
andring av komponentplaceringen
fore installationen

Fig. 17: Komponenternas placering vid
leverans

Tillitna monteringsldgen med
horisontell motoraxel

Fig. 18: Tillatna monteringsldgen med hori-
sontell motoraxel

Tillitna monteringsligen med
vertikal motoraxel

Fig. 19: Tillatna monteringsldgen med
vertikal motoraxel

Svenska

« Sakerstall att det minsta flodet Q,;, inte underskrids.
Berdkning av Quin:
Ar-varvtal

Qmin=10% xQ X
mn max pump Max-varvtal

Komponenternas placering fran fabriken i férhallande till pumphuset
(se fig. 17) kan vid behov dndras pé plats. Detta kan t.ex. krdvas for att

.

garantera pumpens avluftning

mojliggora en béttre mandvrering

undvika otilldtna monteringsldgen (dvs. motorn och/eller elektronik-
modulen ned3t)

I de flesta fall rdcker det att vrida instickssatsen i férhallande till
pumphuset. De tillaitna monteringsldgena ger de mdjliga placering-
arna av komponenterna.

De tillitna monteringsldagena med horisontell motoraxel och elektro-
nikmodul uppat (0°) visas i fig. 18. De tilldtna monteringsldgena med
sidmonterad elektronikmodul (+/- 90°) syns ej p4 bild. Alla monte-
ringsldgen utom “elektronikmodul neddt” (- 180°) ar tilldtna. Avluft-
ning av pumpen garanteras endast om avluftningsventilen pekar
uppét (fig. 18, pos. 1).

Endast i denna position (0°) kan det kondensat som bildas féras bort
via tillgingligt hél, pumplanterna och motor (fig. 18, pos. 2).

De tilldtna monteringsldgena med vertikal motoraxel visas i fig. 19.
Alla monteringspositioner utom "motorn nedat” ar tillatna.

Instickssatsen kan — i férhallande till pumphuset — placeras i 4 olika
positioner (vardera med 90° vridning).
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Andring av komponent- NOTERA:

placeringen @ For att underldtta installationsarbetena kan montering av pumpen i ror-
ledningen vara till hjdlp. Detta innebdr att installationen sker utan elek-
trisk anslutning och utan att pumpen eller anldggningen fylls pa
(installationssteg i kapitel 10.2.1 "Byte av mekanisk titning” pa sidan 44).

.

Vrid instickssatsen 90° eller 180° i 6nskad riktning och montera pum-
pen i omvand ordning.

Fast differenstrycksgivarens fastplat med en av skruvarna pa motsatt
sida pd elektronikmodulen (differenstrycksgivarens lige i férhdllande
till elektronikmodulen &ndras dd inte).

.

O-ringen (fig. 6, pos. 1.14) ska vara fuktig fore installationen
(O-ringen fér inte monteras i torrt tillstand).

@ NOTERA:
Se till att O-ringen (fig. 6, pos. 1.14) inte vrids eller kldms vid
installationen.

Fére idrifttagningen ska pumpen/anlidggningen fyllas och laddas med
systemtrycket. Dessutom ska tatheten kontrolleras. Om O-ringen dr
otdt lacker forst luft ut ur pumpen. Ett sddant ldckage kan t.ex. kon-
trolleras med en ldcksdkningsspray vid spalten mellan pumphuset och
lanternan samt vid dessas skruvférband.

.

Vid langvarigt ldckage ska en ny O-ring anvédndas vid behov.
c OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Felaktig installation kan leda till maskinskador.

Se upp sa att inte tryckmitningsledningarna bojs eller knécks nir
komponenterna vrids.

Nar differenstrycksgivaren monteras igen ska tryckméatningsledning-
arna bdjas minimalt och lika mycket i det nédvandiga resp. ett ldmp-
ligt Iage. Se till att ytorna pa kldamskruvarna inte missformas.

@ NOTERA:

Se till att tryck- och sugsidan pa differenstrycksgivaren inte kastas
om ndr differenstrycksgivaren vrids. Mer information om differens-
trycksgivaren finns i kapitel 7.3 "Elektrisk anslutning” pa sidan 21.

7.2 Installation

Forberedelser Installationen far ske forst efter att alla svets- och l6dningsarbeten
och spolningar av rorsystemet dr avslutade. Smuts kan géra pumpen
funktionsoduglig.

Pumparna maste installeras skyddade mot utetemperatur i en frost-
och dammfri, vdlventilerad och icke-explosiv omgivning. Pumpen far

inte installeras utomhus.

.

Montera pumpen pa en ldttillganglig plats, sa att den ar latt att komma
at vid senare kontroller, underhdll (t.ex. mekanisk titning) eller byte.
Lufttillforseln for elektronikmodulens kylelement far inte blockeras.

En krok eller en 6gla med tillricklig birkraft (se katalogen/databladet
ang. pumpens totala vikt) ska monteras lodritt ovanfér pumpen, sé
att lyftdon eller liknande hjdlpmedel kan féstas vid den vid underhall
eller reparation av pumpen.

Placering/justering

c FARA! Livsfara!
Sjdlva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt. Ned-
fallande delar medfor risk for skarsar, klamskador, blamarken eller

(- slag som kan vara dédliga.
- ||||||||"|| -  Anvind alltid Iampliga lyftdon och sikra delarna sa att de inte kan
L [ falla ned.
« Ingen far nagonsin uppehalla sig under hingande last.
[I% /'\ O.BSEISVERA! Risk for maski'nskador!
- - : Risk for skador p.g.a. felaktigt handhavande.

Fig. 20: Transport av motorn
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Anvind motorns lyftoglor endast for att lyfta motorns vikt, inte for
hela pumpen (fig. 20).

Lyft pumpen endast med tillitna lyftanordningar (t.ex. lyftblock,
kran osv.; se kapitel 3 "Transport och tillfillig lagring” pa sidan 5).

Vid installation av pumpen ska motorns fldktkapa ha ett axialt mini-
miavstand till vigg/tak pd 200 mm + fliktk&pans diameter.

@ OBSERVERA:

Avspdrrningsanordningar ska monteras framfor och bakom pumpen,
for att undvika att hela anldaggningen maste tdmmas vid kontroll eller
pumpbyte. Pa respektive pumps trycksida ska en backventil monteras.

@ NOTERA:

Fore och efter pumpen krévs en insaktningsstracka i form av en rak
rorledning. Insaktningsstrackans ldangd ska vara minst 5 x DN for
pumpfldnsen (fig. 21). Den hir dtgdrden motverkar flédeskavitation.

—
H

|
;

r=2,5*(d-2s)

5 xDN
- I + Monterarérledningarna och pumpen utan mekaniska dragspanningar.
¢ s Rorledningarna ska fastas sd att pumpen inte bar upp rérledningens

‘J\IP UJ“ vikt.

Fig. 21: Insaktningsstrécka fore och efter Flodesriktningen maste motsvara riktningspilen pa pumphusets fldns.
pumpen

Avluftningsventilen pa lanternan (fig. 6, pos. 1.31) maste alltid vara
riktad uppat vid en horisontell motoraxel (fig. 6). Vid en vertikal
motoraxel ar alla riktningar tilldtna. Se dven Fig. 18: "Tilldtna monte-
ringsldgen med horisontell motoraxel” pa sidan 17 resp. Fig. 19: "Till-
latna monteringsldagen med vertikal motoraxel” pa sidan 17.

Alla monteringspositioner utom "motorn neddt” ar tilldtna.

Elektronikmodulen fdr inte peka nedat. Vid behov kan motorn vridas
efter att man lossat sexkantsskruvarna.

@ OBSERVERA:

Nar sexkantsskruvarna lossats sitter differenstrycksgivaren fortfa-
rande fast pa tryckmatningsledningen. Se upp sa att inte tryckmat-
ningsledningarna bojs eller kndcks ndr motorkapan vrids. Skada da
inte husets O-ring.

Tillatna inbyggnadsldgen, se kapitel 7.1 "Tillitna monteringsldgen
och dndring av komponentplaceringen fore installationen” pa

sidan 17.

Montering med horisontell motoraxel &r endast tilldten vid en motor-
effekt pa upp till 11 kW. Motorstéttning krévs inte.

+ Vid en motoreffekt > 11 kW ar endast monteringspositionen med
vertikal motoraxel godkand.

@ NOTERA:
Blockpumpar i serien BL-E ska stéllas upp pa fundament eller konsoler.

Tilldtna krafter och moment pa
pumpflinsarna (endast

blockpumpar)
Pumptyp Sugflins DN [mm] Tryckflans DN [mm] Moment X
(Pump type) M;max [kNm]
CronoBloc-BL-E
40/... 65 40 2,4 17 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
50/... 65 50 2,4 17 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
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Pumptyp Sugflidns DN [mm] Tryckflans DN [mm] Moment X
(Pump type) M;nax [KNm]
CronoBloc-BL-E
65/... 80 65 2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
80/... 100 80 3,3 2,4 11
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
Tab. 3: Krafter pd pumpflansarna
Féljande villkor maste uppfyllas:
TRy |2 L 2 s 2 1
Fymax! (Frimax! (Mimay! :

Fig. 22: Krafter pd stutsarna

Matning fran en behallare

Kondensatavrinning, isolering

20

3 (Fy), Z (Fy) und Z (M) &r summorna av de absoluta virdena fér last pa
stutsarna. Summorna innehaller inte lastriktningen eller lastuppdel-
ningen pa stutsarna.

OBSERVERA:

Om matning sker fran en behdllare ar det viktigt att halla tillrdcklig
vatskeniva Gver sugstutsen, sd att pumpen inte kors torr. Minsta till-
latna tilloppstryck maste iakttas.

Om pumpen anvdnds i klimat- eller kylanldggningar kan kondens som
bildats i lanternan tappas av via ett tillgédngligt hal. Det gar att ansluta
en avrinningsledning till denna 6ppning. Pa samma satt gar det att
tappa av smd mangder uttrdngande vdtska.

Motorerna r utrustade med dridneringshal, som (fér att kapslingsklass
IP 55 ska uppnds) férsluts med plastpluggar pé fabriken.

Vid anvindning i klimat-/kyltekniska applikationer maste dessa plug-
gar avldgsnas nedat, sd att kondensvatten kan komma ut.

P4 horisontella motoraxlar maste kondenshélen peka nedat (fig. 18,
pos. 2). Vrid vid behov motorn tills detta uppnds.

OBSERVERA:
Nar plastpluggarna dr borttagna motsvarar enheten inte ldngre kaps-
lingsklass IP 55.

OBSERVERA:
I anldggningar som isoleras far bara pumphuset isoleras, inte lanter-
nan, motorn och differenstrycksgivaren.

Vid isolering av pumpen maste ett isoleringsmaterial utan ammoniak-
férbindningar anvédndas for att forhindra korrosion i form av spéan-
ningssprickor pa kopplingsmuttrarna. Om det inte ar mgjligt maste
direkt kontakt med massingsskruvférbanden undvikas. Av denna
anledning finns skruvférband i rostfritt stdl tillgangligt som tillbehor.
Alternativt kan dven ett korrosionsskyddsband (t.ex. isoleringsband)
anvdndas.
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7.3 Elektrisk anslutning

Sikerhet c FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk for livsfarliga stotar.

Elektriska anslutningar far endast utforas av en elektriker som
auktoriserats av den lokala elleverantoren och i enlighet med
lokala gillande bestammelser.

Folj tillbehorens monterings- och skotselanvisningar!

f FARA! Livsfara!
Livsfarlig kontaktspanning.

Arbeten pd elektronikmodulen far paborjas forst efter 5 minuter pa
grund av kvardréjande livsfarlig kontaktspanning (kondensatorer).

+ Bryt pumpens forsorjningsspanning innan arbeten pabérjas och
vanta 5 minuter.

Kontrollera att alla anslutningar (dven potentialfria kontakter) ir
spanningsfria.

Peta aldrig med féremal i 6ppningarna i elektronikmodulen, stoppa
inte in nagot heller!

VARNING! Risk for 6verbelastning av nitet!
A Otillrdckligt dimensionerat nét kan leda till systembortfall och
kabelbridnder pa grund av Gverbelastat nit.
« Vid dimensionering av nitet maste man beakta kabeltvirsnitt och
sakringar eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfal-
ligt kan vara i drift samtidigt.

@ NOTERA:

Krav och gransvdrden for Gvertoner i spanningen:
Pumparna i prestandaklasserna 11 kW, 15 kW, 18,5 kW och 22 kW &r
avsedda for professionellt bruk. Fér dessa apparater krdvs sarskilda
anslutningsvillkor, eftersom en Ry, pd 33 vid anslutningspunkten
inte ar tillrdcklig for att driva dem. Anslutningen till det allménna mat-
ningsnatet med lagspanning regleras med standarden IEC 61000-3-
12 — utgdngspunkt fér pumparnas bedémning ar tabell 4 for trefasiga
apparater under sdrskilda omstdndigheter. Vid alla allmdnna anslut-
ningspunkter maste kortslutningseffekten Sy vid granssnittet mellan
anvandarens elinstallation och matningsnatet vara storre dn eller lika
med de varden som anges i tabellen. Det &r installatoren eller anvén-
daren som har ansvaret att, vid behov med hjdlp av ndtoperatéren,
sakerstdlla att dessa pumpar drivs enligt foreskrifterna. Vid industri-
ellt bruk med en egen utmatning fran fabriken pa mellanspanning ar
det enbart operatéren som har ansvaret for anslutningsvillkoren.

Motoreffekt [kW] Kortslutningseffekt S¢c [kVA]

11 1800
15 2400
18,5 3000
22 3500

Genom installation av ett lampligt 6vertonsfilter mellan pumpen och
matningsndtet minskas andelen Gvertoner i spdnningen.
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22

Forberedelser/anvisningar

1,5-4 kW:

5,5-7,5 kW:

= 1

1
11-22 kW:

Fig. 23: Kabelférskruvning M25/M40

5,5-7,5 kW:

Fig. 24: Kabelavskdrmning

- Den elektriska anslutningen maste ske via en fast nitkabel (se tabel-
len nedan forinformation om gillande tvérsnitt) som ska vara forsedd
med en stickpropp eller en flerpolig omkopplare med minst 3 mm
kontaktgap. Om flexibla kablar anvédnds maste dndhylsor anvéndas.
Nitkabeln ska féras in genom kabelskruvférbandet M25/M40 (fig. 23,
pos. 1).

Kapacitet Py Kabeldiameter PE
[kw] [mm?] [mm?]
15-4 15-4 25-4
5.5/7.5 25-6 4-6
11 L-6 4-35
15 6-10 4-35
18.5/22 10-16 4-35
OBSERVERA:

Rétt atdragningsmoment for klamskruvarna finns i tabellen 10
"Skruvatdragningsmoment” pa sidan 46. Anvand endast en kalibrerad
momentnyckel.

For att uppfylla EMC-standard maste féljande kablar alltid skdrmas av:
differenstrycksgivare DDG (om installerad p3 plats)

In2 (borvarde)

tvillingpumps-(DP-)kommunikation (vid kabelldngder > 1 m);
(plint "MP”)

Observera polaritet:

MA=L =>SL=L

MA=H => SL=H

Ext. Off

« AUX

Kommunikationskabel IF-modul

Avskdrmningen maste goras pa bdgge sidor, dvs. pa EMV-kabelskruv-
forbandet i elektronikmodulen och pd andra d@nden. Ledningarna fér
SBM och SSM fdr inte avskdrmas.

Vid elektronikmoduler med en motoreffekt pa < 5,5 kW ansluts
avskdrmningen i elektronikmodulen pa jordskenorna i kopplings-
boxen. Vid elektronikmoduler med en motoreffekt pa 5,5 kW och
7,5 kW ansluts avskdrmningen pa kabelgenomféringen. Vid elektro-
nikmoduler med en motoreffekt pd = 11 kW monteras avskarmningen
pa kabelklimmorna ovanfér uttagslisten. De olika tillvdgagdngssat-
ten for att ansluta avskdrmningen visas schematiskt i fig. 24.

For att sakerstdlla droppvattenskyddet och dragavlastningen pa
kabelforskruvningen ska kablar med tillrdcklig ytterdiameter anvén-
das och skruvas fast tillrackligt hart. Dessutom ska kablarna bgjas till
en avloppsslinga i ndrheten av kabelskruvférbandet for att leda bort
nedfallande droppvatten. Med ett korrekt utfort kabelskruvférband
eller motsvarande kabeldragning ska sdkerstallas att inget dropp-
vatten kan komma in i elektronikmodulen. Oanvédnda kabelforskruv-
ningar ska forslutas med packning som tillhandahalls av tillverkaren.
Anslutningsledningen ska placeras sa att den under inga omstandig-
heter kan komma i kontakt med rérledningen och/eller pump- och
motorhuset.

N&r pumparna anvands i anldggningar med vattentemperaturer pa 6ver
90 °C maste ndtanslutningsledningen vara tillrdckligt varmebesténdig.
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+ Denna pump &r utrustad med en frekvensomvandlare och far inte
sdkras med en jordfelsbrytare med en utlésningsstréom. Frekvensom-
vandlare kan st6ra jordfelsbrytarens funktion.

Undantag: Jordfelsbrytare med en utldsningsstrom i selektivt all-
stromskansligt utférande av typ B &r tilldtna.
« Mirkning: FI =]
« Utldsningsstrom (< 11 kW)> 30 mA
« Utlésningsstrom (= 11 kW)> 300 mA
+ Kontrollera ndtanslutningens strémtyp och spanning.

+ Beakta pumpens typskyltdata. Ndtanslutningens stromtyp och span-
ning maste motsvara uppgifterna pa typskylten.

Natsidig sdkring: max. tillaten — se f6ljande tabell, beakta uppgifterna

pa typskylten.

Kapacitet Py [kW] Max. sikring [A]
1,5-4 25

55-11 25

15 35

18,5-22 50

Beakta ytterligare jordning!

Installation av en effektbrytare rekommenderas.

@ OBSERVERA:

Effektbrytarens utldsningskarakteristik: B
« Overbelastning:  1,13-1,45 X |0,
» Kortslutning: 3-5Xlhom

Plintar

Styrplintar (fig. 25)
(Anvindning, se féljande tabell)

L et — s

+
dN [ #oxa[ xnv |

[vwozinoL]

9ad

Fig. 25: Styrplintar
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1,5-4 kW:

5,5-7,5 kW:

11-22 kW:

ol |o @] |
ol o @]
o o &[]
of o (][ ]
o Jo ][]

Fig. 26: Effektplintar (nétanslutningsplin-
tar)

GIIEC
o @l
o (%)) ]

Fig. 27: Extra jordning

A\

« Effektplintar (ndtanslutningsplintar) (fig. 26)

(Anvindning, se féljande tabell)

FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk for livsfarliga stotar.

« Pa grund av den férhdjda avledningstrommen for motorer fr.o.m.
11 kW krivs extra jordning enligt EN 50178 (se fig. 27).
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Anslutningsplintarnas anvandning

Beteckning

Anvandning

Svenska

Anvisningar

L1,L2,L3 Nétanslutningsspinning 3~380V — 3~440 V AC, (+10 %), 50/60 Hz, IEC 38
@ (PE) Skyddsledaranslutning
IN1 Arvirde-ingdng Signaltyp: Spanning (0-10V, 2-10 V)

(1) (ingéng)

Ingangsmotstand: R; = 10 kQ

Signaltyp: Strém (0-20 mA, 4-20 mA)
Ingangsmotstdnd: R; = 500 Q

Stdllbar parameter i servicemenyn <5.3.0.0>
Fran fabrik ansluten via kabelskruvférbandet M12 (fig. 2),
via (1), (2), (3) enligt sensorkabelbeteckningarna (1,2,3).

In2
(Ingéng)

Borvdrde-ingang

For alla driftsdtt kan In2 anvdndas som ingang for fjdrrinstall-
ning av borvardet.

Signaltyp: Spanning (0-10V, 2-10V)
Ingangsmotstand: R; = 10 kQ

Signaltyp: Strém (0-20 mA, 4-20 mA)
Ingangsmotstand: R; = 500 Q

Stdllbar parameter i servicemenyn <5.4.0.0>

GND (2)

Jordanslutningar

For respektive ingang Inl och In2

+ 24V (3) (utgdng)

Likspdnning for en extern for-
brukare/signalgivare

Belastning max. 60 mA. Spanningen dr kortslutningssdker.
Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mA

AUX Externt pumpskifte Ett pumpskifte kan goras via en extern, potentialfri kontakt.
Det externa pumpskiftet genomférs med en enstaka 6ver-
koppling av de bada plintarna, om aktiverad. En upprepad
overkoppling upprepar detta férlopp inom den minsta gang-
tiden.

Stdllbar parameter i servicemenyn <5.1.3.2>
Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mA
MP Multipump Granssnitt for tvillingpumpsfunktion
Ext. Off Styringang "Overordnad fran” Via den externa potentialfria kontakten kan pumpen kopplas
for externa, potentialfria in/sl&s fran.
omkopplare I anldggningar med hdg brytfrekvens (>20 tillkopplingar/
franslagningar per dag) ska tillkopplingen/franslagningen ske
via "Ext. Off”.
Stéllbar parameter i servicemenyn <5.1.7.0>
Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mA
SBM Enskild driftindikering/summa-  Potentialfri enskild driftindikering/summadriftmeddelande
driftmeddelande, beredskaps-  (vdxlande kontakt) Driftberedskapsmeddelande é&r tillgidng-
meddelande och nat-pa- ligt pd SBM-plintarna (menyer <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).
meddelande
Kontaktbelastning: min. tillaten: 12 V DC, 10 mA,
max. tilliten: 250 V AC/24 VDC, 1 A
SSM Enskilt/summalarm Potentialfritt enskilt/summalarm (vixlande kontakt) &r till-
gingligt pd SSM-plintarna (meny<5.1.5.0>).
Kontaktbelastning: min. tillaten: 12 V DC, 10 mA,
max. tilliten: 250 V AC/24 VDC, 1 A
Granssnitt Anslutningsplintar for seriella, Den alternativa IF-modulen ansluts i en multikontakt i kopp-
IF-modul digitala fastighetsautomations- lingsboxen.

granssnitt

Anslutningen ar vridsdker.

Tab. 4: Anslutningsplintarnas anvandning
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Anslutning differenstrycksgivare

Forfarande

8 Mandvrering
8.1 Manoverelement

Den réda knappen

Fig. 28: Den réda knappen

DIP-brytare
ON
1 2 3 &4

Fig. 29: DIP-brytare

26

OBSERVERA:

PlintarnaInl, In2, AUX, GND, Ext. Off och MP uppfyller kraven pa "sker
isolering” (enligt EN61800-5-1) for nitplintarna samt fér SBM- och
SSM-plintarna (och omvint).

NOTERA:

Styrningen &r utférd som en PELV (protective extra low voltage)-
krets, d.v.s. (den interna) férsérjningen uppfyller kraven pé siker
isolering, GND dr ansluten till PE.

Kabel Farg Plint Funktion
1 svart IN1 Signal

2 bla GND Gods

3 brun +24V + 24V

Tab. 5: Anslutning kabel differenstrycksgivare

OBSERVERA:

Den elektriska anslutningen av differenstrycksgivaren ska dras
genom den minsta kabelférskruvningen (M12) p& elektronikmodulen.
Vid en tvillingpumps- eller byxrérsinstallation ska differenstrycksgi-
varen anslutas till masterpumpen.

Matpunkterna pa masterpumpens differenstrycksgivare mdste liggai
sammelréret pa sug- och trycksidan pa tvillingpumpanldggningen.

Observera plintanvdndningen nar anslutningarna gors.

Jorda pumpen/anldggningen enligt féreskrifterna.

Elektronikmodulen mandvreras med foljande mandéverelement:

Genom att vrida pd den réda knappen (fig. 28) kan den anvindas till
att vdlja menyelement och dndra vdrden. Genom att trycka pd den
roda knappen aktiveras det valda menyelementet eller bekrdftas
vdrdet.

DIP-brytaren (fig. 9, pos. 6/fig. 29) sitter under kdpan.
Ombkopplare 1 kopplar om mellan standard- och serviceldge.

F6r mer information, se kapitel 8.6.6 ”Aktivera/deaktivera service-
ldge” pd sidan 32.

Ombkopplare 2 gor det méjligt att aktivera eller deaktivera dtkomst-
spdrren.

For mer information, se kapitel 8.6.7 " Aktivera/deaktivera dtkomst-
sparr” pa sidan 32.

Ombkopplare 3 och 4 gor det méjligt att avsluta multipumpkommuni-
kationen.

Fér mer information, se kapitel 8.6.8 "Aktivera/deaktivera termine-
ring” pa sidan 33.
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8.2 Displaylayout Informationen visas pa displayen enligt féljande monster:
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Fig. 30: Displaylayout
Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning
1 Menynummer 4 Standardsymboler
2 Varde 5 Symbol
3 Enhet
Tab. 6: Displaylayout
@ OBSERVERA:
Indikeringarna pa displayen kan vridas 180°. F6r dndring, se meny-
nummer <5.7.1.0>.
8.3 Forklaring av standardsymboler Féljande symboler for statusindikering visas i [dgena ovan:
Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning
Konstant varvtalsreglering Min-drift
D min
Konstant reglering Max-drift
Variabel reglering Pumpen gar
|i Ap-v O
_ PID-regulator Pumpen stoppad
% &
Ingdng In (externt bérvirde) > Pumpen gér i néddrift
= " d :
2> aktiverad \_J (Ikon blinkar)
Atkomstsparr > Pumpen stannad i noddrift
:& (Ikon blinkar)
BMS (Building Management System) &r DP/MP-driftsitt: Huvud/reserv
X aktivt AN
DP/MP-driftsitt: -
O+0 Parallelldrift
Tab. 7: Standardsymboler
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8.4 Symboler i grafik/anvisning

Menyelement

Aktiviteter

8.5 Visningsldgen

Displaytest

B+D
SCapnnns.

XDLU

LT
|—" Y Q@

Fig. 31: Displaytest

8.5.1 Statussida

8.5.2 Menyldgen

28
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Kapitlet 8.6 "Anvdndaranvisningar” pa sidan 30 innehaller grafik, som
askadliggor hur instdllningarna gors.

| grafiken och anvisningarna anvénds féljande symboler som férenk-
lad atergivning av menyelementen eller atgdrderna:

Menyns statussida: Standardvisning i displayen.

"Niva ner”: Ett menyelement fran vilket det gar att skifta till en ldgre
menyniva (t.ex. frén <4.1.0.0> till <4.1.1.0>).

"Information”: Ett menyelement som visar information om apparat-
status eller instéllningar som inte gar att dndra.

“Val/instillning”: Ett menyelement med dtkomst till en instélining
som gdr att dndra (element med menynummer <X.X.X.0>).

"Niva upp”: Ett menyelement fran vilket det gar att skifta till en hogre
menyniva (t.ex. frén <4.1.0.0> till <4.0.0.0>).

Menyns felsida: Vid fel visas det aktuella felnumret i stéllet for sta-
tussidan.

Vrida pa den réda knappen: Genom att vrida den réda knappen 6kar
eller minskar man instéllningarna eller menynumren.

Trycka pa den réda knappen: Genom att trycka pd den réda knappen
aktiverar man ett menyelement eller bekréftar en dndring.

Navigera: Visar hur man kommer till ratt meny.

Vintetid: Visar vintetid (i sekunder) tills nésta tillstdnd uppnas eller
tills en manuell inmatning kan géras.

Stdlla DIP-brytare i position 'OFF": Stélla DIP-brytare nr ”X” under
kapan i position OFF.

Stdlla DIP-brytare i position 'ON": Stdlla DIP-brytare nr ”X” under
kapan i position ON.

Sa fort elektronikmodulens spanningsférsérjning har upprattats
genomfdrs ett 2 sekunder Idngt displaytest, da alla tecken i displayen
visas (fig. 31). Darefter visas statussidan.

Nér spanningsforsorjningen bryts genomfor elektronikmodulen olika
avstangningsfunktioner. Under denna process visas displayen.

FARA! Livsfara!
Det kan forekomma spanning @ven om displayen ar avstangd.

Folj allmdnna sakerhetsanvisningar!

Standardvisningen dr statussidan. Det aktuella bérvérdet visas i sif-
ferfénstret. Ovriga instillningar visas med symboler.

OBSERVERA:
Vid tvillingpumpdrift visas pa statussidan dven driftsatt ("parallelldrift”
eller "huvud/reserv”) med symboler. Slavepumpens display visar "SL".

Via menystrukturen kommer man &t elektronikmodulens funktioner.
Menyn bestdr av undermenyer i flera nivaer.

For att vaxla mellan de olika nivderna, anvdnds menyelementen "Niva
upp” eller "Niva ner”, t.ex. frdn menyn <4.1.0.0> till <4.1.1.0>.
Menystrukturen kan jamforas med kapitelstrukturen i denna anvis-
ning - kapitel 8.5(.0.0) innehdller underkapitel 8.5.1(.0) och 8.5.2(.0),
medan menyn <5.3.0.0> i elektronikmodulen innehaller undermeny-
elementen <5.3.1.0> till <5.3.3.0>etc.
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Menyelement "Niva ner”

Menyelement "Information”

Menyelement "Niva upp”

Menyelement "Val/instillning”

8.5.3 Felsidan

h £S5

Fig. 32: Felsida (status vid fel)

8.5.4 Menygrupper

Grundmeny

Informationsmeny

Servicemeny

*

Svenska

Det aktuella menyelement som valts kan identifieras genom meny-
numret och tillhérande symbol i displayen.

Pa en menyniva kan man valja menynummer genom att vrida pa den
roda knappen.

OBSERVERA:
Om den réda knappen inte anvdnds efter 30 sekunder i en viss posi-
tion i menyldget visas statussidan igen.

Varje menyniva kan innehalla fyra olika elementtyper:

Menyelementet "Nivé ner” markeras med symbolen bredvid (pil i
enhetsvisningen). Om man véljer ett menyelement "Nivd ner” kan
man ga till ndsta lagre menyniva genom att trycka pd den réda knap-
pen. Den nya menynivan visas i displayen med uppraknat menynum-
mer, t.ex. om man gar fran menyn <4.1.0.0> till menyn <4.1.1.0>.

Menyelementet "Information” indikeras med symbolen bredvid
(standardsymbol "Atkomstsparr”). Om man viljer ett "Information”-
menyelement hdnderinget om man trycker pa den réda knappen. Om
man vdljer ett menyelement av typen "Information” visas aktuella
instdllningar eller mdtvarden, som inte kan dndras av anvandaren.

Menyelementet "Niva upp” indikeras med symbolen bredvid (pil i
symbolvisningen). Om man véljer ett menyelement "Nivé upp” kan
man ga till ndsta hdgre menyniva genom ett kort tryck pa den réda
knappen. Den nya menynivan visas i displayen med menynumret. Om
man t.ex. gar tillbaka frdn menynivan <4.1.5.0> rdknas menynumret
ner till <4.1.0.0>.

OBSERVERA:
Om man trycker ner den réda knappen i 2 sekunder nér ett "Niva
upp”-menyelement har valts atergar man till statusvisningen.

Menyelementet "Val/instélining” har ingen sirskild indikering i dis-
playen, men visas i denna anvisning dnda med symbolen bredvid.

Om man harvalt ett "Val/instélining”-menyelement, kommer man till
redigeringsldget genom att trycka pa den réda knappen. | redige-
ringsldget blinkar vardet, som kan dndras genom att man vrider pa den
roda knappen.

I vissa menyer bekrédftas inmatningen, efter att man tryckt in den réda
knappen, med en kort visning av symbolen 'OK’

Om ett fel uppstar visas felsidan istéllet for statussidan. Indikeringen
forvarden visar bokstaven "E” och den tresiffriga felkoden atskilt med
ett decimaltecken (fig. 32).

I huvudmenyerna <1.0.0.0>, <2.0.0.0> och <3.0.0.0> visas grundin-
stdllningarna som man kan behdva dndra dven under reguljar
pumpdrift.

Huvudmenyn <4.0.0.0> med undermenyelement visar mdtdata,
apparatdata, driftsdata och aktuella tillstand.

Huvudmenyn <5.0.0.0> med undermenyelement ger atkomst till
grundldggande systeminstallningar for drift. Underelementen &r
skrivskyddade sa ldnge serviceldget inte aktiveras.
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Meny felkvittering

Meny atkomstsparr

8.6  Anvandaranvisningar

8.6.1 Justera borvirdet

O

(O

Fig. 33: Inmatning av bérvdrde

8.6.2 Ga till menyliget

S

Fig. 35: Menylége service

30

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Felaktiga dndringar av instillningar kan leda till fel pa pumpdriften
med paféljande materiella skador pa pumpen eller anliggningen.

Instillningarna i serviceldget far endast goras vid idrifttagning och
av kvalificerad personal.

Vid fel visas felsidan i stéllet for statussidan. Om man i denna position
trycker pa den réda knappen, kommer man till menyn felkvittering
(menynummer <6.0.0.0>). Férekommande felmeddelanden kan kvit-
teras efter en viss vantetid.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Fel som kvitteras utan att dtgirdas kan orsaka upprepade fel och
medféra materiella skador pa pumpen eller anldggningen.

Kvittera fel forst efter att orsakerna har atgardats.
Felen ska atgardas av kvalificerad personal.
Kontakta tillverkaren vid tveksamheter.

For merinformation, se kapitel 11 "Problem, orsaker och atgarder” pa
sidan 47 och feltabellen dar.

Huvudmenyn < 7.0.0.0> visas endast ndr DIP-brytare 2 star i position
"ON”. Den gar inte att komma at via den normala navigeringen.

I menyn "Atkomstspérr” kan man aktivera eller deaktivera dtkomst-
sparren genom att vrida pa den réda knappen. Genom att trycka pa
den réda knappen bekrdftar man dndringarna.

P4 statussidan kan bérvirdet justeras pa féljande sitt (fig. 33):

Vrid pa den réda knappen.

Indikeringen visar menynumret <1.0.0.0>. Borvdrdet borjar blinka och
6kas eller minskas om man fortsatter vrida knappen.

Tryck pa den réda knappen for att bekrdfta dndringarna.

Det nya borvdrdet ar registrerat och statussidan visas igen.

Gor foljande for att ga till menyldget:

Tryck pa den réda knappen i 2 sekunder under visningen av statussi-
dan (utom vid fel).

Standardférhallanden:
Visningen dndras till menyldget. Menynumret <2.0.0.0> visas
(fig. 34).

Servicelage:
Om serviceldget aktiveras via DIP-brytare 1 visas forst menynumret
<5.0.0.0> (fig. 35).
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Fig. 36: Menyldge fel

8.6.3 Navigera
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Fig. 37: Navigeringsexempel

8.6.4 Andra val/instillningar

5630

D 300
O

5630

o 10

n

- OO 3°

Fig. 38: Instdllning med dtergdng till meny-
elementet "Val/instdllningar”

@TA

Fig. 39: Instdllning med dtergdng till
statussidan

&
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Fel:
Vid fel visas menynumret <6.0.0.0> (fig. 36).

G4 till menyliget (se kapitel 8.6.2 "G4 till menyldget” p4 sidan 30).
Genomfér navigeringen i menyn enligt féljande (exempel se fig. 37):
Under navigeringen blinkar menynumret.

Vrid pa den réda knappen for att vdlja menyelement.

Menynumret rdknas upp eller ner. | vissa fall visas menyelementets
symbol och bor- eller drvardet.

Om den neddtpekande pilen for ”Niva ner” visas, kommer man till
ndstaldgre menynivd genom att trycka pa den réda knappen. Den nya
menynivan indikeras i displayen genom menynumret, t.ex. fran
<4.4.0.0> till <4.4.1.0>.

Menyelementets symbol och/eller det aktuella virdet (bér-, drvirde
eller val) visas.

Vilj menyelementet "Niva upp” och tryck pa den réda knappen for att
ga till ndsta hégre menyniva.

Den nya menynivan indikeras i displayen genom menynumret,

t.ex. frdn <4.4.1.0> till <4.4.0.0>.

OBSERVERA:
Om man trycker ner den réda knappen i 2 sekunder ndr ett "Niva
upp”-menyelement har valts visas statussidan igen.

Gor féljande for att dndra borvirdet eller en instilining (exempel se
fig. 38):

Navigera till det dnskade menyelementet "Val/instéllningar”.

Det aktuella vardet eller status for instdllningen och tillhdrande sym-
bol visas.

Tryck pa den réda knappen. Bérvardet eller symbolen forinstéliningen
blinkar.

Vrid pa den réda knappen tills det 6nskade borvardet eller install-
ningen visas. For en forklaring av instéllningarna med symboler, se
tabellen i kapitel 8.7 "Referens menyelement” pa sidan 33.

Tryck pa den réda knappen igen.

Borvdrdet ellerinstdllningen som valts bekraftas och vardet eller sym-

bolen slutar blinka. Visningen atergar till menyldget med oférédndrat
menynummer. Menynumret blinkar.

OBSERVERA:

Efter att vdardena under <1.0.0.0>, <2.0.0.0>, <3.0.0.0>, <5.7.7.0>
och <6.0.0.0> har dndrats dtergar indikeringen till statussidan
(fig. 39).
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8.6.5 Hamtning av information
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Fig. 40: Himtning av information

8.6.6 Aktivera/deaktivera servicelidge

8.6.7 Aktivera/deaktivera dtkomstsparr

32

[
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For menyelement av typen "Information” kan inga dndringar goras.
Dessa indikeras genom standardsymbolen "Atkomstsparr”. Gor fol-
jande for att hdmta aktuella instéllningar:

G4 till 6nskat "Information”-menyelement (i exemplet <4.1.1.0>).

Det aktuella vardet eller status for instdllningen och tillhérande sym-
bol visas. Det hdnder inget om man trycker pa den réda knappen.

Vilj menyelement av typen "Information” fér aktuell undermeny
genom att vrida pa den réda knappen (se fig. 40). Fér en férklaring av
installningarna med symboler, se tabellen i kapitel 8.7 "Referens
menyelement” pa sidan 33.

Vrid pa den réda knappen tills menyelementet "Niva upp” visas.

Tryck pa den réda knappen.

Visningen atergdr till ndsta hégre menyniva (hir <4.1.0.0>).

I serviceldget kan ytterligare instdllningar goras. Laget aktiveras eller
deaktiveras pa foljande satt.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Felaktiga dndringar av instillningar kan leda till fel pd pumpdriften
med pafdljande materiella skador pa pumpen eller anldggningen.

Instillningarna i serviceldget far endast goras vid idrifttagning och
av kvalificerad personal.

Stall DIP-brytare 1 i position "ON”.
Serviceldget aktiveras. Pd statussidan blinkar symbolen bredvid.

Underelementen i menyn <5.0.0.0> dndras fran elementtyp "Infor-
mation” till elementtyp "Val/instillning” och standardsymbolen
"Atkomstsparr” (se symbol) déljs for respektive element
(undantag <5.3.1.0>).

Vardena och instéllningarna for dessa element kan nu redigeras.
For tillbaka omkopplaren i utgangsldget for att deaktivera.

For att forhindra otilldtna dndringar av pumpens instéllningar kan man
aktivera en sparr for samtliga funktioner.

En aktiv dtkomstspérr visas genom standardsymbolen "Atkomst-
sparr” pa standardsidan.

Gor pa foljande satt for att aktivera eller deaktivera:

Stéll DIP-brytare 2 i position "ON”.

Meny <7.0.0.0> hamtas.

Vrid pa den roda knappen for att aktivera eller deaktivera sparren.

Tryck pa den réda knappen for att bekrdfta dndringarna.

Spdrrens aktuella status indikeras i symbolvisningen med symbolen
bredvid.

Sparr aktiverad

Inga dndringar av bdrvérden eller installningar kan goras. Alla meny-
element har lasatkomst.

Sparr deaktiverad

Grundmenyns element kan redigeras (menyelement <1.0.0.0>,
<2.0.0.0> och <3.0.0.0>).

OBSERVERA:
For att redigera underelementen i menyn <5.0.0.0> maste dessutom
serviceldget aktiveras.
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« Stéll tillbaka DIP-brytare 2 till position "OFF”.
Visningen atergdr till statussidan.

OBSERVERA:
Trots dtkomstsparren kan fel kvitteras efter en véantetid.

~O2
A

®

8.6.8 Aktivera/deaktivera terminering For att kunna skapa en entydig kommunikationsanslutning mellan
elektronikmodulerna maste bada ledningsdndarna termineras.

P3 en tvillingpump forbereds elektronikmodulerna redan pa fabriken
for en tvillingpumpskommunikation.

Aktivera eller deaktivera pa f6ljande satt:
Stall DIP-brytare 3 och 4 i position "ON”.
Termineringen aktiveras.

OBSERVERA:
Bdda DIP-brytarna maste alltid vara placerade i samma position.

~[Og
A

For tillbaka omkopplarna i utgangsldget for att deaktivera.

Nimg @

8.7 Referens menyelement Tabellen nedan ger en dversikt dver tillgdngliga element for alla
menynivaer. Menynummer och elementtyp betecknas separat och
elementets funktion forklaras. | vissa fall ges information om install-
ningsalternativ for enskilda element.

@ NOTERA:
Vissa element &r slackta under sérskilda forhallanden och hoppas dér-
for 6ver i menyn.

Om t.ex. den externa borvdrdesinstdllningen under menynumret

< 5.4.1.0> star pa "OFF”, slacks menynumret <5.4.2.0>. Endast nar
menynumret < 5.4.1.0> stdr pa "ON”, gar det att se menynumret
<5.4.2.0>.

Beteckning Symbol Virden/forklaringar Visningsvillkor

I+

1.0.0.0 Borvirde (Set Instéllning/visning av bérvirde
value) @ (fér mer information se kapitel
8.6.1 ”Justera borvardet” pa
sidan 30)

2.0.0.0 Regleringstyp Instilining/visning av regle-
ringstyp (fér mer information se
kapitel 6.2 "Regleringstyper” pa
sidan 10 och 9.4 "Instéllning av
regleringstyp” pd sidan 41)

I+

Konstant varvtalsreglering

L

Konstant reglering Ap-c

Variabel reglering Ap-v

PID-regulator

2 |“x

2.3.2.0 Ap-v gradient Instdllning av stigningenav Ap-v Visas inte vid alla pumptyper

(virde i %)

ON
Pump inkopplad

3.0.0.0 Pump on/off

I+

IR

OFF
Pump frankopplad

4.0.0.0 Information Informationsmenyer
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Beteckning Virden/forklaringar Visningsvillkor

4.1.0.0 Arvirde Visning av aktuellt drvdrde

v

4.1.1.0 Arvirdesensor (In1) @ @ Beroende p3 aktuell Visas inte vid manuell drift

regleringstyp.
Ap-c, Ap-v: vardeHim
PID-regulator:varde i %

4.1.3.0 Kapacitet Aktuell upptagen effekt P{ i W

4.2.0.0 Driftdata Visning av driftsdata Driftsdata galler den elektro-
I'Iﬂn nikmodul som for ndrvarande

drivs

4.2.1.0 Drifttimmar Summan av pumpens aktiva
driftstimmar (rdknaren kan ater-

stillas via IR-grénssnittet)

4.2.2.0 Forbrukning

Energiférbrukning i kWh/MWh
|nﬂﬂ

s Tid kvar till pumpskifte i h (med  Visas endast vid tvilling-
@ upplésning pd 0,1 h) pumpsmaster och internt
pumpskifte. Stalls in under
servicemeny <5.1.3.0>

4.2.3.0 Nedrdkning pump-
skifte

|| | |

Tid kvar till ndsta pumpmotione- Visas endast vid aktiverad
@JL ring (efter att en pump statt pumpmotionering

stillai 24 h (t.ex. via Ext. Off)

sdtts pumpen automatiskt i drift

i 5 sekunder)

4.2.4.0 Tid kvar till pump-
motionering @

4.2.5.0 N&t pa-raknare Antal gdnger forsorjningsspéan-

@ ningen kopplas in (rdknar varje
gang forsorjningsspanning upp-
rittas efter avbrott)

4.2.6.0 Pumpmotione- @JL Antal utforda Visas endast vid aktiverad
ringsraknare @ 183 pumpmotioneringar pumpmotionering
4.3.0.0 Status oH

[oFF
oH
4.3.1.0 Grundbelastnings- | vardevisningen visas identite-  Visas endast vid tvilling-
pump (Base load @ & ten for den reguljdra grundbe-  pumpsmaster
pump) lastningspumpen statiskt.
| enhetsvisningen visas identite-
ten for den tempordra grundbe-
lastningspumpen statiskt.

4.3.2.0 SSM {3, ON
@ % Statusfér SSM-reld nir det finns

ett felmeddelande

HA
Gy,
HA/SL
o, OFF
% Status fér SSM-reld nir felmed-

delande saknas
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Beteckning Virden/forklaringar Visningsvillkor

4.3.3.0 SBM ON
@ Status for SBM-reld, ndr det
finns ett beredskaps-/drifts-
eller ndt-pa-meddelande

OFF
Status for SBM-reld, nar bered-
skaps-/drifts- eller ndt-pa-
meddelande saknas

{3+ SBM
™2 Driftsmeddelande

{3+ SBM
& Beredskapsmeddelande

{}'Hﬂ. SBM

N&t pa-meddelande

4.3.4.0 Ext. Off _i,,} Befintlig signal fér ingdangen
@ OFF "Ext. Off”
_..
uFF:}
HA
_..
I:IFF:}
HA/SL
OPEN

k%

Pumpen dr franslagen

:n%{q&.}

RN

SHUT
Pumpen dr frigiven for drift

W

OF
HA
_..
I:IFF:}
HA/SL
4.3.5.0 BMS-protokolltyp @ Bussystem aktivt Visas endast ndr BMS &r aktiv
LON Visas endast ndr BMS ar aktiv

Faltbussystem

CAN Visas endast ndar BMS ar aktiv
Faltbussystem

SRR s
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eteckning arden/forklaringar isningsvillkor
B kni Virden/forklari Visni illk
Gateway Visas endast ndr BMS ar aktiv
{ﬁ} Protokoll
4.3.6.0 AUX @ & Status for plint "AUX”
o
AUR
.4.0. aratdata isar apparatdata
4.4.0.0 Apparatd ; i Vi pparatd
12345
4.41.0 Pumpnamn i Exempel: Endast bastypen av pumpen
@ 4agygs  IL-E 80/130-5,5/2 visas i displayen, variantbe-
(visning i rorlig text) teckningar visas inte
4.4.2.0 Mjukvaruversion 1 Visar anvdndarstyrningens
anvdndarstyrning mjukvaruversion.
dndarstymni 0 12ay5  Miuk i
4.3, jukvaruversion isar motorstyrningens mjukva-
4.4.3.0 Mjuk i |I"|I" Vi i juk
motorstyrning @ jagys  ruversion
5.0.0.0 Service ; Servicemenyer
5.1.0.0 Multipump = Tvillingpump Visas endast ndr DP dr aktiv
l @ (inkl. undermenyer)
5.1.1.0 Driftsatt + & | Huvud-/reservdrift Visas endast vid tvilling-
L pumpsmaster
Parallelldrift Visas endast vid tvilling-
il pumpsmaster
5.1.2.0 Instéllning MA/SL MA Manuell omstéllning fran master Visas endast vid tvilling-
* till slavldge umpsmaster
S g pump
5.1.3.0 Pumpskifte ; g Visas endast vid tvilling-
pumpsmaster
5.1.3.1 Manuellt pump- E Utfor pumpskifte oberoende av  Visas endast vid tvilling-
skifte * i nedrdkning pumpsmaster
5.1.3.2 Internt/externt @l Internt pumpskifte Visas endast vid tvilling-
+
ar Gj pumpsmaster
_:,} Externt pumpskifte Visas endast vid tvilling-
linten
il pumpsmaster, se p
"AUX”
5.1.3.3 Internt: @ Kanstdllasinimellan 8 timmar  Visas ndr internt pumpskifte
tidsintervall * @ och 36 timmar i steg om ar aktiverat
4 timmar
5.1.4.0 Pumpen frigiven/ (7 Pumpen frigiven
sparrad * ET
" Pumpen spdrrad
5.1.5.0 SSM {3._ Enkelstérmeddelande Visas endast vid tvilling-
* HR h pumpsmaster
{}_, Summalarm Visas endast vid tvilling-
rIH.-'El.IL pumpsmaster
5.1.6.0 SBM {3._ Enkelberedskapsmeddelande Visas endast vid tvilling-
* HR e pumpsmaster och SBM-
funktion beredskap/drift
‘:}-* Enskilt driftslarm Visas endast vid tvilling-
HA o pumpsmaster
{3._ Summaberedskapsmeddelande  Visas endast vid tvilling-
HH.-'EIL pumpsmaster

36
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Beteckning

Virden/forklaringar

Svenska

Visningsvillkor

Summadriftmeddelande

Visas endast vid tvilling-
pumpsmaster

5.1.7.0 Ext. Off ~p.  Enkel Ext. Off Visas endast vid tvilling-
* ||11|;F pumpsmaster
uFF_i,,} Summa-Ext. Off Visas endast vid tvilling-
M pumpsmaster
5.2.0.0 BMS Instdllningar for Building Mana-  Inkl. alla undermenyer, visas
l ﬁ} gement System (BMS) - fastig-  endast nir BMS &r aktiv
hetsautomation
5.2.1.0 LON/CAN/ = Wink-funktionen tilliter identi- Visas endast nar LON, CAN
IF-modul * fiering av en apparat i BMS-ndt- eller IF-modulen ar aktiv
Wink/service verket. En "Wink” utférs genom
bekréftelse.
5.2.2.0 Lokal-/fjarrdrift R z} BMS lokaldrift Tillfalligt tillstand, automa-
* T tisk aterstallning till fjdrrdrift
efter 5 min
R BMS fjarrdrift
T .:3...
5.2.3.0 Bussadress + l ! Instéllning av bussadressen
5.2.4.0 IF-Gateway Val A
y + <#A>
5.2.5.0 IF-Gateway Val C ®
+ C Sérskilda instdllningar for Ytterligare information finnsi
IF-moduler, beroende pa monterings- och skotselan-
5.2.6.0 IF-Gateway Val E + <:E protokolltyp visningarna for IF-modulerna
5.2.7.0 IF-Gateway Val F
y + <#F>
5.3.0.0 In1 (sensoringang) Instdllningar for sensoringang 1 Visas inte vid manuell drift
l |_® (inkl. alla undermenyer)
5.3.1.0 In1 (sensorvirde- Visning av sensorviardeomrade 1 Visas inte vid PID-regulator
omrade) @ |_<‘>
5.3.2.0 In1 (virdeomrade) Instilining av virdeomrade
I 1 Méjliga vérden: 0...10 V/2...10 V/
0..20 mA/4...20 mA
5.4.0.0 In2 Instéllningar for extern
l E_® bérvardesingang 2
5.4.1.0 In2 aktiv/inaktiv ON
T E_<‘> Extern borvardesingang 2 aktiv
OFF
E_<‘> Extern borvardesingang 2
inaktiv
5.4.2.0 In2 (virdeomrade) Instéllning av vdrdeomrade Visas inte nar In2 = inaktiv
* E—<'> Méjliga virden: 0..10 V/2...10 V/
0..20 mA/4...20 mA
5.5.0.0 PID-parameter Instdllning for PID-regulator Visas endast ndr PIC-regula-
v P | [] tor &r aktiv (inkl. alla under-
menyer)
5.5.1.0 P-parametrar + |[] Instéillnin.g av proportionell del
- av regleringen
5.5.2.0 |-parametrar Instdllning av integrerande del
p + FI][] 9 9

av regleringen

Monterings- och skotselanvisning Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E

37



Svenska

Beteckning

Virden/forklaringar

Visningsvillkor

5.5.3.0

D-parametrar

Instéllning av deriverande del av

* I:I | regleringen
5.6.0.0 Fel Instéllningar for
; I'I tillvdgagdngssatt vid fel
5.6.1.0 HV/AC + |I 555 HV-driftsdtt "vdrme”
|I :$: AC-driftsitt 'kyla/klimat'
5.6.2.0 Noddriftsvarvtal @ il ® - Visning av néddriftsvarvtal
RPM
5.6.3.0 Automatisk dter- |I Tid till automatisk kvittering av
stdllningstid * '_ll:] ett fel
5.7.0.0 Ovriga instill-
ningar 1 3 Uf[ln'q
5.7.1.0 Displayorientering + @ Displayorientering
@ Displayorientering
5.7.2.0 Tryckvardeskor- Vid aktiv tryckvdrdeskorrigering ~ Visas endast vid Ap-c.
rektur * beaktas och korrigeras avvikel-  Visas inte vid alla
sen hos den differenstrycksgi-  pumpvarianter
vare som anslutits till
pumpflansen pa fabriken.
g@ Tryckvdrdeskorrektur av
I Tryckvdrdeskorrektur pd
5.7.5.0 Kopplingsfrekvens @ Iﬁlﬁ HI"GH .
PLIM Hog Ifoppllr?lgsf.rekvens
(fabriksinstéllning)
R MID ) . Utfor omkoppling/?indring
Fw"r'q"' Medelhdg kopplingsfrekvens endast vid pumpdriftstopp
(ndr motorn inte &r i drift
@ﬁ LOwW
Aupe Lag kopplingsfrekvens
5.7.6.0 SBM-funktion + Instdllning av tillvdgagangssatt
- fér meddelande
{:\# SBM driftsmeddelande
[
{':__;,, | SBM beredskapsmeddelande
o
_:3”1 SBM Nt pd-meddelande
5.7.7.0 Fabriksinstallning + * OFF (standardinstillning) Visas inte vid aktiv dtkomst-

Instéllningarna dndras inte efter
bekraftelse.

sparr. Visas inte nar BMS ar
aktiv.

38
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Beteckning

Symbol Virden/forklaringar

Svenska

Visningsvillkor

*9

ON

Instdllningarna aterstalls till
fabriksinstaliningen vid
bekrdftelse.

Observera!
Alla instdllningar som gjorts

Visas inte vid aktiv atkomst-
sparr. Visas inte nar BMS ar
aktiv.

Parametrar som dndras av en
fabriksinstallning, se kapitlet
13 "Fabriksinstallningar” pa
sidan 57.

manuellt forsvinner.

5.8.0.0 Ovrigainstillningar DJ[h'l] Visas inte for alla pumptyper.
2 v -
5.8.1.0 Pumpmotionering
g
5.8.1.1 Pumpmotionering ON (fabriksinstélining)
aktiv/inaktiv @JL Pumpmotionering ar tillkopplad
OFF
@JL Pumpmotionering ar frankopp-
lad
5.8.1.2 Pumpmotionering Kan stdllas in i mellan 2 timmar  Visas inte om pumpmotione-
tidsintervall * @JL och 72 timmar i steg om ring har deaktiverats
1 timmar
5.8.1.3 Pumpmotionering Kan stdllas in mellan pumpens  Visas inte om pumpmotione-
Varvtal * @JL minimala och maximala varvtal  ring har deaktiverats
6.0.0.0 Felkvittering RESET  FOr merinformation, se kapitel  Visas endast nar det finns ett
* || 11.3 "Kvittera fel” pd sidan 51.  fel
7.0.0.0 Atkomstsparr Atkomstspirr inaktiv (dndringar
* kan géras)

(fér mer information se kapitel
8.6.7 "Aktivera/deaktivera
atkomstsparr” pa sidan 32).

Atkomstsparr aktiv (dndringar
kan inte géras)

(fér mer information se kapitel
8.6.7 "Aktivera/deaktivera
atkomstsparr” pa sidan 32).

Tab. 8: Menystruktur

9 Idrifttagning

FARA! Livsfara!

Risk for livshotande personskador genom stromslag eller kontakt
med roterande delar pa grund av att skyddsanordningar for elek-
tronikmodulen och motorn inte har monterats.

Sakerhet

Fore idrifttagning samt efter underhallsarbeten maste demonte-
rade skyddsanordningar, t.ex. modullock och fliktkapa, monteras
igen.

laktta avstand under idrifttagningen.

Anslut aldrig pumpen utan elektronikmodul.

Pumpen och elektronikmodulen maste ha uppnatt omgivningstem-
peratur innan de tas i drift.

Forberedelser
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Svenska

9.1 Fyllning och avluftning

Fig. 41: Avluftningsventil

9.2  Tvillingpumpsinstallation/
byxrorsinstallation

‘ i

Fig. 42: Instdllning av masterpump

40

.

Anldggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Torrkorning forstor den mekaniska axeltdtningen.

Se till att pumpen inte kors torr.

For att forhindra kavitationsbuller och skador maste ett lagsta til-
loppstryck pa pumpens sugstuts uppratthallas. Det minsta til-
loppstrycket dr beroende av driftsituationen och pumpens
driftspunkt, och maste bestdammas utifran detta.

Viktiga parametrar for att bestamma det ldgsta tilloppstrycket ar
pumpens NPSH-varde i driftspunkten och mediets angtryck.

Avlufta pumpen genom att lossa avluftningsventilen (fig. 41, pos. 1).
Torrkorning forstér pumpens mekaniska axeltdtning. Differens-
trycksgivaren fér inte avluftas (risk for skador).

VARNING! Fara p.g.a. extremt het eller extremt kall viatska under
tryck!

Beroende pa mediets temperatur och systemtrycket kan hett
medium i vitske- eller forangad form, eller under hégt tryck, licka
ut om avluftningsskruven 6ppnas helt.

Oppna avluftningsskruven forsiktigt.

Skydda modulboxen mot uttrangande vatten under avluftningen.

VARNING! Risk for brannskador eller fastfrysning om pumpen
vidrors!

Beroende pa driftsstatus fér pumpen och anldggningen
(medietemperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller kall.
Hall avstand under drift!

Lt svalna innan arbeten utfors pa pumpen/anliggningen.

Skyddsklader, skyddshandskar och skyddsglasogon ska anvandas
vid alla arbeten.

VARNING! Risk for personskador!

Om pumpen/anliggningen ir felaktigt installerad kan media skjuta
ut vid idrifttagningen. Aven enskilda komponenter kan lossna.
Hall avstand till pumpen under idrifttagningen.

Bar skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglasdgon.

FARA! Livsfara!

Risk for livshotande personskador p.g.a. att pumpen eller enskilda
komponenter faller ned.

Sidkra pumpens komponenter sa att de inte kan falla ned under
installationsarbetena.

OBSERVERA:
Pa tvillingpumpar dr den véanstra pumpen i flodesriktningen fran fabrik
konfigurerad som master.

OBSERVERA:

Vid forsta idrifttagning av en tvillingpumps- eller byxrorsinstallation
som inte dr forkonfigurerad dr bada pumparna satta pa fabriksinstall-
ning. Efter att tvillingpumpens kommunikationskabel anslutits visas
felkod "E035”. Bdda motorer gar med ndddriftsvarvtal.

Nér felmeddelandet kvitteras visas menyn <5.1.2.0> och "MA”
(= master) blinkar. Fér att kunna kvittera 'MA' méste dtkomstspérren
vara deaktiverad och serviceldget vara aktivt (fig. 42).

Bdda pumparna dr instéllda pd "master” och pa displayen for de bada
elektronikmodulerna blinkar "MA”.

Bekrdfta att en av pumparna ska vara masterpump genom att trycka
pa den réda knappen. Pd masterpumpens display visas status "MA”.
Anslut differenstrycksgivaren pa mastern.

Métpunkterna pa masterpumpens differenstrycksgivare maste liggai
sammelroret pa sug- och trycksidan pa tvillingpumpanlaggningen.
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9.3

9.4

Instdllning av pumpeffekt

Instdllning av regleringstyp

H

Hrnax

OHs

om———— >
Hmin

Svenska

Den andra pumpen visar status 'SL' (= slave).

Alla ytterligare instdllningar av pumpen kan nu endast goras via
mastern.

OBSERVERA:

Proceduren kan startas senare genom att man valjer menyn <5.1.2.0>.
(Férinformation om navigering i servicemenyn, se 8.6.3 "Navigera” p&
sidan 31).

Anléggningen &r dimensionerad fér en bestamd driftspunkt (fullast-
punkt, berdknat maximalt virmeeffektbehov). Vid idrifttagning ska
pumpeffekten (pumptryck) stillas in efter anldggningens driftspunkt.
Fabriksinstdllningen motsvarar inte den pumpeffekt som anldagg-
ningen kraver. Den faststélls med hjalp av karakteristikkurvan for den
aktuella pumptypen (t.ex. frdn katalog/datablad).

OBSERVERA:

Det flddesvirde som visas pa IR-monitorns/IR-pinnens display eller
indikeras av fastighetsdatastyrningen far inte anvandas for reglering
av pumpen. Detta varde aterger endast tendensen.

Flodesvdrdet indikeras inte vid alla pumptyper.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Ett for lagt flode kan orsaka skador pa den mekaniska axeltat-
ningen, dar minimiflédet ar beroende av pumpens varvtal.
Sakerstill att det minsta flodet Q;, inte underskrids.
Berdkning av Quin:

Ar-varvtal

Qpnin = 10 % X Qmax pump X
i " Max-varvtal

Reglering Ap-c/Ap-v:

H

Hmax

OHs

OLE

Hrmin

Q

Fig. 43: Reglering Ap-c/Ap-v

Instdllning
(fig. 43)

@ Driftspunkt pa
max-kurva

Ap-c

Dra fran driftspunkten
ut till vdnster. Lds av
borvdrdet Hg och stéllin

pumpen pa detta varde.

Ap-v

Dra fran driftspunkten
ut till vdnster. Lds av
bérvardet Hg och stdllin
pumpen pa detta vérde.

@ Driftspunkt i
regleringsomra-
det

Dra frdn driftspunkten
ut till vanster. Lds av
bérvdrdet Hg och stdllin

pumpen pa detta varde.

G4 till max-kurvan pa
reglerkurvan, sedan
horisontellt till vanster,
Ids av borvardet Hg och
stéllin pumpen pa
detta vdrde.

Instéllningsom- Hpin: Hmax Himins Hmax
rade se kurvor se kurvor
(t.ex. i databladet) (t.ex. i databladet)
OBSERVERA:

Alternativt kan dven manuell drift (fig. 44) eller PID-driftliget

stallas in.
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N max

Hs

Nmin

Fig. 44: Varvtalsstyrning

42

Manuell drift:

Driftsattet "Varvtalsstyrning” deaktiverar alla andra regleringsty-
per. Pumpens varvtal hdlls pa ett konstant véarde och stélls in via
vridknappen.

Varvtalsomradet beror pd motorn och pumptypen.

PID-regulator:

Den anvdnda PID-regulatorn i pumpen ar en standard-PID-regulator
enligt beskrivningeni litteraturen om reglerteknik. Regulatorn jamfor
det uppmatta drvardet med det instéllda borvardet och férsoker reg-
lera drvdrdet sd att det stimmer 6verens med borvérdet i stérsta moj-
liga utstrackning. Om de korrekta sensorerna anvands kan olika
regleringar, t.ex. en tryck-, differenstrycks-, temperatur- eller fl6-
desreglering anvdndas. Beakta de elektriska vdardena i tabellen &4
"Anslutningsplintarnas anvdndning” pa sidan 25 ndr en sensor vljs.

Regleringsforhallandet kan optimeras genom dndringar i parameter P,
I och D. P-delen (eller den proportionella delen) av regulatorn férstér-
ker avvikelsen mellan drvdrdet och borvardet linjdrt pa regulatorut-
gangen. P-delens fortecken bestimmer regulatorns
regleringsriktning.

I-delen (eller den integrerande delen) av regulatorn integrerar via reg-
leringsavvikelsen. En konstant avvikelse leder till en linjdr stigning vid
regulatorutgangen. Pa sa satt undviks en kontinuerlig regleringsavvi-
kelse.

D-delen (eller den differentiella delen) av regulatorn reagerar direkt
om regleringsavvikelsens dndringshastighet 6kar. Hirmed paverkas
systemets reaktionshastighet. D-andelen &r fabriksinstalld pa noll
eftersom det passar flera olika anvandningar.

Parametrarna far endast dndras i sma steg och effekten pa systemet
maste Gvervakas kontinuerligt. Parametervardena far endast anpas-
sas av en kvalificerad reglertekniker.

Regle- Fabriksinstdll- Instéllningsomra- Steguppl6s-
ringsandel ning de ning
P 0,5 -30,0 ... -2,0 0,1
-1,99 ... -0,01 0,01
0,00 .. 1,99 0,01
2,0 .. 30,0 0,1
| 0,5s 10 ms ... 990 ms 10 ms
1s .. 300 s 1ls
D 0s Oms ..990 ms 10 ms
(= deaktiverad) 1s .. 300 s 1s

Tab. 9: PID-parameter

Regleringens styrriktning bestdms genom P-delens fortecken.
Positive-PID-reglering (standard):

Med positiva fortecken pa P-delen reagerar regleringen pa ett under-
skridet borvarde med att 6ka pumpens varvtal tills borvardet uppnas.
Negativ-PID-reglering:

Med negativa fortecken pa P-delen reagerar regleringen pa ett
underskridet borvarde med att minska pumpens varvtal tills borvardet
uppnas.

OBSERVERA:

Om pumpen endast roterar med minimalt eller maximalt varvtal nér
PID-regulatorn anvénds och inte reagerar pa dndringar i parameter-
vdrden ska regulatorriktningen kontrolleras.

WILO SE 12/2017



10

10.1

Underhall

Sikerhet

Lufttillforsel

Svenska

Underhalls- och reparationsarbeten far endast utféras av kvalifi-
cerad fackpersonal!

Virekommenderar att underhall och kontroll av pumpen utférs av
Wilo-kundtjanst.

FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa elektriska apparater finns det risk for livsfarliga
stotar.

Lat endast auktoriserade elektriker utféra arbeten pa elektriska
apparater.

Innan arbeten pa elektriska apparater paborjas maste apparaterna
goras spanningsfria och sikras mot aterinkoppling.

Endast en behorig elektriker far reparera skador pa pumpens
anslutningskabel.

Peta aldrig med foremal i 6ppningarna i elektronikmodulen eller i
motorn, och stoppa inte heller in nagot!

Observera monterings- och skotselanvisningarna for pumpar,
nivareglering och andra tillbehor!

FARA! Livsfara!l

Risk for livshotande personskador genom stromslag eller kontakt
med roterande delar pa grund av att skyddsanordningar pa elek-
tronikmodulen resp. kring kopplingen inte har monterats.

Efter underhallsarbetena maste demonterade skyddsanordningar,
t.ex. modullock eller kopplingskapor, monteras igen!

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Risk for skador p.g.a. felaktigt handhavande.

Pumpen far aldrig drivas utan monterad elektronikmodul.

FARA! Livsfara!

Sjalva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt. Ned-
fallande delar medfor risk for skirsar, klimskador, blamérken eller
slag som kan vara dédliga.

Anvind alltid limpliga lyftdon och sikra delarna sa att de inte kan
falla ned.

Ingen far nagonsin uppehalla sig under hidngande last.

Se till att pumpen star sikert vid férvaring och transport samt fore
alla installationsarbeten och dvriga monteringsarbeten.

FARA! Risk for brannskador eller fastfrysning om pumpen vidrors!
Beroende pa driftsstatus for pumpen och anliggningen (medie-
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller kall.

Hall avstand under drift!

Lat pumpen svalna innan arbeten pabdrjas, om vattentemperatu-
rerna och systemtrycken ar hoga.

Skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglasogon ska anvandas
vid alla arbeten.

FARA! Livsfara!

De verktyg som anvinds vid underhallsarbeten pa motoraxeln kan
slungas ivdg vid kontakt med roterande delar och orsaka livsho-
tande skador.

De verktyg som anvénds vid underhallsarbeten maste avldgsnas
helt fore idrifttagning av pumpen.

Lufttillférseln till motorhuset maste kontrolleras med jamna mellan-
rum. Vid smuts maste en rengdring ske for att garantera lufttillforseln,
sd att motorn och elektronikmodulen kyls tillrdckligt.
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10.2

10.2.1 Byte av mekanisk tdtning

4

Underhallsarbeten

Demontering

FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa elektriska apparater finns det risk for livsfarliga
stotar.

Kontrollera spanningsfriheten och tack dver eller skarma av narlig-
gande, spanningsforande delar.

FARA! Livsfara!
Risk for livshotande personskador p.g.a. att pumpen eller enskilda
komponenter faller ned.

Sikra pumpens komponenter sa att de inte kan falla ned under
installationsarbetena.

Under ink&rningstiden kan det uppsta obetydlig droppbildning. Aven
under normaltdrift av pumpen ar det vanligt med ett litet ldckage pa
enstaka droppar. Detta maste dock dd och da kontrolleras visuellt. Vid
patagligt markbart lackage ska tdtningen bytas.

Wilo erbjuder en reparationssats som innehaller de delar som behovs
for bytet.

1. Goranldggningen spanningsfri och sdkra den mot otillborlig
omstart.

Stdng avspdrrningsanordningarna framfér och bakom pumpen.
Konstatera att anldggningen &r spanningsfri.

Jorda och kortslut arbetsomradet.

s N

Lossa ndtkabeln. Ta bort differenstrycksgivarens kabel, om den
finns.

6. Oppna avluftningsventilen (fig. 6, pos. 1.31) fér att géra pumpen
trycklds.

FARA! Risk for skallning!
Risk for skallning pa grund av mediets hoga temperatur.
Lat pumpen kallna innan arbeten pabdrjas om mediets temperatur
ar hog.
7. Lossa differenstrycksgivarens tryckmatningsledningar, om
sadana finns.
Demontera kopplingsskyddet (fig. 6, pos. 1.32).
Lossa kopplingsenhetens kopplingsskruvar (fig. 6, pos. 1.41).
10. Lossa motorns fastskruvar (fig. 6, pos. 5) pd motorflinsen och lyft

upp motorn fran pumpen med ett ldmpligt lyftdon. Pa vissa IL-E-
pumpar lossnar adapterringen (fig. 6a, pos. 8).

11. Lossa lanternans fastskruvar (fig. 6, pos. 4) och demontera lanter-
nenheten med koppling, axel, mekanisk tatning och pumphijul
fran pumphuset.

NOTERA:
Pa BL-E-pumpar pa < 4 kW lossnar dven pumpstddfoten nar lantern-
fastskruvarna lossas.

12. Lossa pumphijulets fistmutter (fig. 6, pos. 1.11), ta bort Idsbrickan
(fig. 6, pos. 1.12) ddrunder och dra loss pumphjulet (fig. 7,
pos. 1.13) frén pumpaxeln.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
Risk for skador pa axel, koppling och pumphijul p.g.a. felaktigt
handhavande.

SI3 aldrig pa pumphijulet eller axeln fran sidan (t.ex. med en ham-
mare). Anvind ett limpligt avdragningsverktyg om demonteringen
gar trogt eller pumphijulet karvar.

13. Dra loss den mekaniska titningen (fig. 6, pos. 1.21) frén axeln.

14. Dra ut kopplingen (fig. 6, pos. 1.4) med pumpaxel ur lanternan.
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15. Rengor axelns passningsytor noga. Om axeln dr skadad maste den
bytas ut.

16. Tryck ut den mekaniska tdtningens motring med manschett ur
fistet i lanternan, ta bort O-ringen (fig. 6, pos. 1.14) och rengdr
tdtningsytorna.

17. Rengor axelns fastyta noggrant.

Installation 18. Tryck in den mekaniska tatningens nya motring med manschett
i lanternans fldns. Som smérjmedel kan vanligt diskmedel
anvdndas.

19. Montera den nya O-ringen i skaran pa lanternans O-ringsits.
20. Kontrollera glidytorna, rengdr och olja in dem ldtt vid behov.

21. Férmontera kopplingsfodren med distansbrickor pa pumpaxeln,
och for forsiktigt in den formonterade kopplingsaxelenheten i
lanternan.

22. Dra pa den nya mekaniska axeltdtningen pd axeln. Som smérjme-
del kan vanligt diskmedel anvdndas.

23. Montera pumphjulet med lasbricka och mutter, och |as det pa
pumphjulets ytterdiameter. Undvik att den mekaniska tatningen
skadas p.g.a. en forskjutning.

@ NOTERA:

Beakta det foreskrivna atdragningsmomentet for skruvarna for res-
pektive gingtyp vid nedanstdende steg (se féljande tabell "Skruvat-
dragningsmoment”).

24, For forsiktigt in den formonterade lanternenheten i pumphuset
och skruva fast. Hall samtidigt fast roterande delar pa kopplingen
for att undvika skador pa den mekaniska tatningen. Folj fore-
skrivna atdragningsmoment for skruvarna.

@ NOTERA:
Pa BL-E-pumpar pa < &4 kW maste dven pumpstddfoten monteras
igen.

@ NOTERA:
Om en differenstrycksgivare d&r monterad pa pumpen ska den fixeras
samtidigt som lanternskruvarna dras at.

25. Lossa lite pd kopplingsskruvarna och 6ppna den férmonterade
kopplingen forsiktigt.

26. Montera motorn med ett lampligt lyftdon och skruva fast lan-
terna-motor-enheten.

27. Skjut in montagegaffeln (fig. 6, pos. 10) mellan lanternan och
kopplingen. Montagegaffeln ska passa in utan spel.

28. Dra forst forsiktigt at kopplingsskruvarna, tills kopplingsfodren
ligger an mot distansbrickorna. Skruva fast kopplingen pa samma
satt. Da stdlls det foreskrivna avstandet pa 5 mm mellan lanternan
och kopplingen automatiskt in via montagegaffeln.

29. Demontera montagegaffeln.

30. Montera differenstrycksgivarens tryckméatningsledningar, om
sadana finns.

31. Montera kopplingsskyddet.
32. Montera elektronikmodulen.

33. Anslut natanslutningsledningen och differenstrycksgivarens
kabel igen, om sddan finns.

@ NOTERA:
Observera dtgédrderna vid idrifttagandet (kapitel 9 "Idrifttagning” pa
sidan 39).

34. Oppna avsparrningsanordningarna framfor och bakom pumpen.

35. Koppla in sdkringen igen.
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Skruvatdragningsmoment

Komponent Fig./pos. Atdragningsmoment Monteringsanvisningar
skruv (mutter) Nm + 10 %

(om inget annat anges)

Pumphjul M10 30

— Fig. 6/pos. 1.11 M12 60

Axel M16 100

Pumphus

— Fig. 6/pos. &4 M16 100 Dra 3t jamnt och korsvis

Lanterna

Lanterna M10 35

— Fig. 6/pos. 5+6 M12 60

Motor M16 100
M6-10.9 12 « Oljain glidytorna latt
M8-10.9 30 « Dra dt skruvarna jamnt

Koppling Fig. 6/pos. 01:41 M10-10.9 60 » Se till att halla springan
M12-10.9 100 lika stor pa bada sidor
M14-10.9 170

Styrplintar Fig. 9/pos. &4 - 0,5

Effektplintar

1,5-7,5 kw Fig. 9/pos. 7 — 0,5

11-22 kw 1,3

Jordningsplintar Fig. 2 - 0,5

Elektronikmodul Fig. 6/pos. 11 M5 4,0

Modullock

1,5-7,5 kW Fig. 3 M4 0,8

11-22 kW M6 4,3
M12x1,5 3,0 M12x1,5 &rreserverad for

Kopplingsmutter Fia. 2 M16x1,5 8,0 anslutningsledningen till

Kabelgenomféringar g M20x1,5 6,0 den standardmadssiga dif-
M25x1,5 11,0 ferenstrycksgivaren

Tab. 10: Atdragningsmoment for skruvarna

10.2.2 Byta motor Demontera motorn/driften genom att utféra steg 1 till 10 enligt kapi-

tel 10.2 "Underhallsarbeten” pd sidan &44.
Ta bort skruvarna och kuggskivorna (fig. 6, pos. 12), och dra elektro-
nikmodulen lodritt uppét (fig. 6).

Observera steg 25 och 31 vid montering av motorn, enligt kapitel 10.2
"Underhallsarbeten” pa sidan 44.

Innan elektronikmodulen installeras igen ska den nya O-ringen f6ras
pa pa kontaktkupolen mellan elektronikmodulen och motorn.

Tryckin elektronikmodulen i den nya motorns kontakter, och fést den
med skruvarna och kuggskivorna (fig. 6, pos. 12).

@ NOTERA:
Vid monteringen maste elektronikmodulen tryckas till anslag.
@ OBSERVERA:
Beakta det foreskrivna atdragningsmomentet for skruvarna for res-

pektive gingtyp (se tabell 10 "Skruvdtdragningsmoment” pa
sidan 46).
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NOTERA:
@ Okat lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda p& lagerslitage.
Lagret maste da bytas ut av Wilos kundtjanst.

10.2.3 Byte av elektronikmodul FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa elektriska apparater finns det risk for livsfarliga
stotar.

« Kontrollera spanningsfriheten och tack dver eller skarma av narlig-
gande, spanningsforande delar.

+ Demontera elektronikmodulen genom att utféra steg 1 till 5 enligt
kapitel 10.2 "Underhdllsarbeten” pa sidan &44.

« Tabort skruvarna och kuggskivorna (fig. 6, pos. 12), och dra elektro-
nikmodulen lodritt uppat (fig. 6).

Innan elektronikmodulen installeras igen ska den nya O-ringen féras
pa pa kontaktkupolen mellan elektronikmodulen och motorn.

.

Tryck in elektronikmodulen i den nya motorns kontakter, och fast den
med skruvarna och kuggskivorna (fig. 6, pos. 12).

Nista tillvigagdngssitt (gér pumpen driftklar) beskrivs i kapitlet 10.2
"Underhdllsarbeten” pa sidan 44 i omvind ordningsféljd (steg 5 till 1).

@ OBSERVERA:
Vid monteringen maste elektronikmodulen tryckas till anslag.
@ OBSERVERA:
Beakta dtgdrderna for idrifttagning (se kapitel 9 "Idrifttagning” pa
sidan 39).

Vid en motoreffekt pa = 11 kW kyls elektronikmodulen med en
inbyggd varvtalsreglerad flakt som kopplas till automatiskt nar kyl-
elementet uppnar 60 °C. Fldkten suger in luft utifrdn och leder den
over kylelementets utvandiga yta. Den gar endast nar elektronikmo-
dulen arbetar under belastning. Beroende pa omgivningsférutsatt-
ningarna kan damm sugas in i fldkten och samlas i kylelementet.
Kontrollera darfor enheten med regelbundna intervall och rengor
fldkten och kylelementet vid behov.

11 Problem, orsaker och atgarder Storningar far endast dtgirdas av kvalificerad fackpersonal! Folj
sikerhetsanvisningarna under 10 "Underhall” pa sidan 43.
« Om driftstorningen inte kan atgardas ska du vinda dig till en auk-
toriserad fackman eller till narmaste kundtjanstkontor eller repre-
sentant for tillverkaren.

Felindikering Problem, orsaker och dtgirder, se férfarandet "Fel-/varningsmedde-
lande” i kapitlet 11.3 "Kvittera fel” pa sidan 51 och nedanstdende
tabeller. Den f6rsta kolumnen i tabellen listar kodnumren, som visas i
displayen vid fel.

@ OBSERVERA:
Nar felorsaken inte ldngre finns, upphor vissa fel av sig sjalv.
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Forklaring Féljande feltyper med olika prioritet kan upptréada (1 = ldgsta priori-
tet;; 6 = hogsta prioritet):

Feltyp Forklaring Prioritet

A Det finns ett fel, pumpen stannar direkt. Felet 6
maste kvitteras pa pumpen.

B Det finns ett fel, pumpen stannar direkt. Rik- 5
naren okar och ett tidsur gar nedat. Efter det
sjdtte felet rdknas det som ett slutgiltigt fel
och maste kvitteras pa pumpen.

c Det finns ett fel, pumpen stannar direkt. Om &4
felet foreligger > 5 minuter 6kar raknaren.
Efter det sjatte felet raknas det som ett slut-
giltigt fel och maste kvitteras pa pumpen.
Annars kor pumpen automatiskt igen.

D Som feltyp A, men feltyp A har hogre prioritet 3
an feltyp D.
E Noddrift: Varning med néddriftsvarvtal och 2
aktiverat SSM
F Varning - pumpen roterar vidare 1
11.1 Mekaniska problem
Problem Orsak Atg'a'rd
Pumpen startar inte eller stannar Los kabelklamma Kontrollera alla kabelférband
Defekt sdkring Kontrollera sdkringarna, byt ut defekta
sdkringar
Pumpen gar med reducerad effekt ~ Avstdngningsventil pa trycksidan Oppna avstingningsventilen ldngsamt
strypt
Luft i sugledningen Atgirda otitheter pa flinsarna, avlufta
pumpen, byt ut den mekaniska axeltdt-
ningen vid synliga lackage
Pumpen bullrar Kavitation pga. otillrickligt fortryck ~ Oka fértrycket, beakta minimitrycket pa
sugstutsen, kontrollera spjdllet pa sugsi-
dan och filtret, och rengér dem vid behov
Motorn har lagerskador Lat Wilo-kundtjénst eller ett auktoriserat

foretag kontrollera pumpen och reparera
den vid behov
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11.2 Feltabell

Gruppering

Svenska

- 0 Inget fel
Anlidgg- E004 Underspdnning Overbelastat nit Kontrollera elektriska A
nings-/ installationer
systemfel
E005 Overspinning N&tspanningen for hog Kontrollera elektriska installa- A
tioner
E006 2-fasgang Fas saknas Kontrollera elektriska installa- A
tioner
E007 Varning! Generator-  Genomstromningen dri-  Kontrollera instéllningen, F
drift ver pa pumphjulet, elek-  kontrollera anldggningens
(genomstrémning i trisk strom alstras funktion
flédesriktning) Observera! En ldngre drift kan
leda till skador pd elektronik-
modulen
Pumpfel E010 Blockering Axeln dr mekaniskt Om blockeringen inte havs A
blockerad efter 10 s slar pumpen fran.
Kontrollera att axeln gar latt.
Kontakta kundtjdnst
Motorfel E020 Overtemperaturlind- Motorn éverbelastad Lat motorn svalna. A
ning Kontrollera instéllningarna.
Kontrollera/korrigera drifts-
punkten
Begransad Ordna fri lufttillforsel
motorventilation
Vattentemperaturen Sdnk vattentemperaturen
for hog
E021 Overbelastning motor Driftspunkt utanfér Kontrollera/korrigera drifts- A
karakteristiskt falt punkten
Avlagringar i pumpen Kontakta kundtjdnst
E023 Kort-/jordslutning Motor eller elektronik- Kontakta kundtjanst A
modul defekt
E025 Kontaktfel Elektronikmodulen har Kontakta kundtjanst A
ingen kontakt med
motorn
Lindning avbruten Defekt motor Kontakta kundtjdnst
E026 WSKresp. PTC avbru- Defekt motor Kontakta kundtjdnst A
ten
Elektronik- E030 Overtemperatur Begransad lufttillforsel till  Ordna fri lufttillforsel A
modulfel Elektronikmodul elektronikmodulens kyl-
element
E031 Overtemperatur Omgivningstemperatu- Atgdrda rumsventilationen A
hybrid/effektdel ren dr for hég
E032 Underspanning mel-  Spdnningsvariationer i Kontrollera elektriska installa- D
lankrets stromndtet tioner
E033 QOverspidnning mellan-  Spanningsvariationer i Kontrollera elektriska installa- D
krets stromndtet tioner
E035 DP/MP: flera férekom- Flera forekomster av Anpassa mastern/slaven igen E
ster av samma identi- samma identitet (se Kap. 9.2 p& sidan 40)
tet
Kommunika- E050 BMS-kommunika- Busskommunikationen Kontrollera kabelanslutningen F
tionsfel tions-timeout avbruten eller har 6ver-  till fastighetsautomationen
skridit tidsbegransningen
Kabelbrott
Monterings- och skétselanvisning Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 49



Svenska

50

Gruppering

E051 Otillaten kombination Olika pumpar Kontakta kundtjdnst
DP/MP
E052 DP/MP-kommunika- MP-kommunikationska- Kontrollera kabel och kabelan-
tions-timeout beln defekt slutningar
Elektronikfel E070 Internt kommunika-  Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst
tionsfel (SPI)
EO71 EEPROM-fel Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
E072 Effektdel/frek- Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
vensomvandlare
E073 Otillatet elektronik- Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
modulnummer
E075 Laddningsreld defekt Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
E076 Intern stromtransfor- Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
mator defekt
E077 24V driftspanning for Differenstrycksgivare Kontrollera differenstrycksgi-
differenstrycksgivare  defekt eller felaktigt varens anslutning
defekt ansluten
E078 Otillatet Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst
motornummer
E096 Infobyteinteinstdllt  Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst
E097 Flexpumpdatapost Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst
saknas
E098 Flexpumpdatapost Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst A A
ogiltig
E121 Kortslutning motor-  Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst A A
PTC
E122 Avbrott effektdel NTC Internt elektronikfel Kontakta kundtjanst A A
E124 Avbrott elektronikmo- Internt elektronikfel Kontakta kundtjdnst A A
dul NTC
Otillaten E099 Pumptyp (Pump type) Olika pumptyper har Kontakta kundtjdnst A A
kombina- anslutits till varandra
torik

Tab. 11: Feltabell

Ytterligare forklaringar till felkoder

Fel E021:

Felet 'E021" indikerar att det beh&vs mer kapacitet fran pumpen én
vad som dr tillatet. For att motorn och elektronikmodulen inte ska fa
svara skador skyddar motorn sig sjélv och stdnger av pumpen for
sdkerhets skull ndr en 6verbelastning féreligger > 1 min.

En for litet dimensionerad pumptyp, framfor allt vid viskdst media,
och dven ett for stort fléde i anldggningen ar de huvudsakliga orsa-
kerna till detta fel.

Om denna felkod visas finns det inget fel i elektronikmodulen.
Fel EO70; eventuellt i kombination med fel E073:

Vid fler anslutna signal- eller styrledningar i elektronikmodulen kan
den elektromagnetiska toleransen (immission/storstabilitet) stéra
den interna kommunikationen. Detta leder till att felkoden 'E070'
visas.

Detta kan kontrolleras genom att alla kommunikationsledningar som
installerats av kunden tas bort i elektronikmodulen. Om felet inte
léngre uppstar kan det finnas en extern storningssignal pa kommuni-
kationsledningarna som ligger utanfor det gdllande normalvardet.
Forst ndr storningens orsak har atgardats kan pumpen tas i
normaldrift igen.
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11.3 Kvittera fel

Allmant

RESET 6000 ’S.D.U.D;
RESET 6'0'?"8
i 10
1/1 S

Fig. 45: Fel navigering @

Svenska

Vid fel visas felsidan i stéllet for statussidan.

| detta fall kan man generellt sett navigera pd féljande sitt (fig. 45):
Tryck pa den réda knappen for att vaxla till menyldget.

Menynumret <6.0.0.0> blinkar.

Navigeringen sker som vanligt genom att man vrider pd den réda
knappen.

Tryck pa den réda knappen.

Menynumret <6.0.0.0> visas statiskt.

I enhetsvisningen visas den aktuella férekomsten (x), och maximalfé-
rekomsten av fel (y) i formen "x/y”.

Salange feletinte kan kvitteras medfor ett tryck pa den réda knappen
att man atergar till menylédget.

OBSERVERA:
Efter 30 sekunders overksamhet dtergar visningen till statussidan
resp. felsidan.

OBSERVERA:
Varje felnummer har en egen felrdknare som réknar forekomsten av
felet under de senaste 24 timmarna. Efter en manuell kvittering, efter

24 timmar efter "Natet pa” eller vid ett nytt "Ndtet pa” aterstalls
felrdknaren.
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11.3.1 Feltyp AellerD

52

Fig. 47: Feltyp D, schema

“I:H 6000

Fig. 48: Kvittera feltyp A eller D

Feltyp A (fig. 46):

Programsteg
/-avlisning

1

Innehall

« Felkoden visas

« Motorn av

+ R6d LED p4

« SSM aktiveras

« Felrdknaren raknar upp

N

>1min?

Fel kvitterat?

Slut; regleringsdrift fortsatter

@-PW

Q)

Ja

Nej

Feltyp D (fig. 47):

Programsteg/ Innehall

-avldsning

1

« Felkoden visas
« Motorn av

+ R6d LED p

« SSM aktiveras

« Felrdknaren raknar upp

Finns det ett nytt problem av typen "A”?

> 1min?

Fel kvitterat?

Finns det ett nytt problem av typen "A”?

Lankning till feltypen "A”

Slut; regleringsdrift fortsatter

@@mNG\WPWN

Ja

Nej

Gor féljande for att kvittera fel av typen A eller D (fig. 48):

- © O O

+ Tryck pa den réda knappen for att vaxla till menyldget.
Menynumret <6.0.0.0> blinkar.
+ Tryck pd den réda knappen igen.
Menynumret <6.0.0.0> visas statiskt.
Den tid som ar kvar tills felet kan kvitteras visas.
+ Viénta ut tiden som dr kvar.
Tiden till manuell kvittering ar for feltyp A och D alltid 60 sekunder.
+ Tryck pa den réda knappen igen.

Felet kvitteras och statussidan visas.
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11.3.2 FeltypB

Fig. 49: Feltyp B, schema

Forekomst X <Y

“i” 6000

h 3/6-‘55 —’.® 3

Fig. 50: Kvittera feltyp B (X < Y)

Forekomst X =Y

=

@ “IEIET 6000

Fig. 51: Kvittera feltyp B (X=Y)

G- ©-

©

©

O

Svenska

Feltyp B (fig. 49):

Programsteg
/-avlisning

1 + Felkoden visas

* Motorn av

« R6d LED p4

« Felrdknaren raknar upp

Felrdknare > 5?
» SSM aktiveras
>5min?

> 5min?

Fel kvitterat?

Slut; regleringsdrift fortsatter
Ja

Nej

@@MN@WFWN

Gor foljande for att kvittera fel av typen B:

Tryck pa den roda knappen for att vaxla till menyldget.
Menynumret <6.0.0.0> blinkar.

Tryck pd den réda knappen igen.

Menynumret <6.0.0.0> visas statiskt.

| enhetsvisningen visas den aktuella férekomsten (x), och maximalfé-
rekomsten av fel (y) i formen "x/y”.

Ar den aktuella fsrekomsten av fel mindre dn den maximala forekom-
sten (fig. 50):
Vénta ut automatisk aterstallningstid.

Tiden som &r kvar till den automatiska aterstéllningen av felet visas i
sekunder i vardevisningen.

Nar tiden gatt kvitteras felet automatiskt och statussidan visas.

OBSERVERA:
Tiden till automatisk aterstéllning kan stallas in under menynumret <
5.6.3.0> (tidsangivelse 10 till 300 s).

Ar den aktuella férekomsten av fel lika med max. férekomsten
(fig. 51):

Vanta ut tiden som ar kvar.

Tiden till manuell kvittering ar alltid 300 sekunder.

Tiden som &r kvar till manuell aterstéllning visas i sekunder i virdevis-
ningen.

Tryck pd den réda knappen igen.

Felet kvitteras och statussidan visas.
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11.3.3 FeltypC

54

N

Fig. 52: Feltyp C, schema

&

I!EIEIET

6000

Fig. 53: Kvittera feltyp C

Q)

.
e
]

O

O

Feltyp C (fig. 52):
Programste Innehall
g/-avlisning

1 + Felkoden visas

+ Motorn av

+ RGd LED pa
Felkriteriet uppfyllt?

>5min?

« Felrdknaren raknar upp

Felrdknare > 5?

+ SSM aktiveras

Fel kvitterat?

Slut; regleringsdrift fortsatter
Ja

®®M\IGUI-PWN

Nej

Gor féljande for att kvittera fel av typen C (fig. 53):
Tryck pd den roda knappen for att véxla till menylaget.
Menynumret <6.0.0.0> blinkar.

Tryck pa den roda knappen igen.

Menynumret <6.0.0.0> visas statiskt.

| vdrdevisningen visas ”- - -".

I enhetsvisningen visas den aktuella férekomsten (x), och maximalfé-
rekomsten av fel (y) i formen "x/y”.

Efter var 300:e sekund rdknas forekomsten upp med ett.
OBSERVERA:

Nar felorsaken atgdrdas kvitteras felet automatiskt.
Vénta ut tiden som ar kvar.

Ar den aktuella forekomsten (x) lika med den maximala férekomsten
av fel (y) kan denna kvitteras manuellt.

Tryck pd den réda knappen igen.
Felet kvitteras och statussidan visas.
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11.3.4 Feltyp E eller F

Fig. 55: Feltyp F, schema

E
(0

Fig. 56: Kvittera feltyp E eller F

“IEIET 6000 @
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Svenska

Feltyp E (fig. 54):

Programsteg Innehall
/-avlisning

« Felkoden visas
+ Pumpen gar i noddrift

« Felrdknaren raknar upp

Felmatris AC eller HV?

+ SSM aktiveras

Felkriteriet uppfyllt?

Fel kvitterat?

Felmatris HV och > 30 min?

» SSM aktiveras

Slut; regleringsdrift (tvillingpump) fortsétter

Slut; regleringsdrift (enkelpump) fortsitter

Ja

Nej

Feltyp F (fig. 55):

Programsteg
/-avlisning

« Felkoden visas

« Felrdknaren rdknar upp

Felkriteriet uppfylit?

Fel kvitterat?

Slut; regleringsdrift fortsatter

®®U‘I-PNNI—‘

Ja

Nej

Gor féljande for att kvittera fel av typen E eller F (fig 56):

+ Tryck pa den roda knappen for att vaxla till menyldget.

Menynumret <6.0.0.0> blinkar.

+ Tryck pa den roda knappen igen.

Felet kvitteras och statussidan visas.

OBSERVERA:

Nar felorsaken atgdrdas kvitteras felet automatiskt.
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56

Reservdelar

Reservdelstabell

En reservdelsbestillning ska géras via lokala installatdrer och/eller
Wilo-kundtjanst.

Uppge samtliga uppgifter pd pump- och drifttypskylten vid bestall-

ning av reservdelar. Pa sa satt undviks nya férfragningar och felbe-
stdllningar.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!
En felfri drift av pumpen garanteras endast ndr originalreservdelar
anvands.

komponenter.

* Reservdelsnummer
* Reservdelsbeteckningar
+ Samtliga data pa pumpens och motorns typskylt

NOTERA:
Lista dver originalreservdelar: se Wilo-reservdelsdokumentation

(www.wilo.com). Springskissens positionsnummer (fig. 6) dr avsedda
for orienteringen och listan med pumpkomponenter (se "Reservdels-
tabell” pa sidan 56). Dessa positionsnummer ska inte anvindas for att
bestdlla reservdelar.

Anvind endast originalreservdelar fran Wilo.

Samordning av komponentgrupperna, se fig. 6.

Den féljande tabellen anvinds for identifiering av enskilda

Nodvandiga uppgifter vid bestillning av reservdelar:

Nr  Del Detaljer
1.1  Pumphijul (byggsats)
111 Mutter
1.12 Lasbricka
1.13 Pumphijul
1.14 O-ring
1.2 Mekanisk titning (byggsats)
1.11 Mutter
1.12 Lasbricka
1.14 O-ring
1.21 Mekanisk tdtning
1.3 Lanterna (byggsats)
1.11 Mutter
1.12 Lasbricka
1.14 O-ring
01:3 Avluftningsventil
1
01:3 Kopplingsskydd
2
01:3 Lanterna
3
1.4 Axel (byggsats)
111 Mutter
1.12 Lasbricka
1.14 O-ring
01:4 Koppling/axel kompl.
1
2 Motor
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Nr  Del Detaljer
3 Pumphus (byggsats)
1.14 O-ring
Pumphus
Skruvplugg
(vid version ...-R1)
3.3 Klaff (p4 tvillingpump)
3.5 Pumpstddfot fér motorstorlekar
pa < 4 kw
4 Fastskruvar for lanterna/
pumphus
5 Fastskruvar fér motor/lanterna
6 Mutter for fastsattning av
motor/lanterna
7 Bricka for fastsattning av
motor/lanterna
8 Adapterring
9 Differenstryckgivare
10 Montagegaffel
11 Elektronikmodul
12 Fastskruv for elektronikmo-

dul/motor

Tab. 12: Reservdelskomponenter

13  Fabriksinstdllningar
Menynr Beteckning Fabriksinstdllda varden
1.0.0.0 Borvarde + Varvtalsstyrning:
ca 60 % av np, 5, pump
« Ap-c:
ca 50 % av Hp, pump
« Ap-v:
ca 50 % av Hy, pump
2.0.0.0  Regleringstyp Ap-c aktiverad
3.0.0.0 Ap-vgradient ldgsta varde
2.3.3.0 Pump ON
4.3.1.0  Grundbelastningspump MA
(Base load pump)
5.1.1.0  Driftsitt Huvud-/reservdrift
5.1.3.2 Pumpskifte internt/externt  Internt
5.1.3.3  Pumpskifte tidsintervall 24 h
5.1.4.0  Pumpen frigiven/sparrad frigiven
51.5.0 SSM Summalarm
5.1.6.0 SBM Summadriftmeddelande
5.1.7.0  Ext. Off Summa-Ext. Off
5.3.2.0  Inl (virdeomrade) 0-10V aktiv
5.4.1.0  In2 aktiv/inaktiv OFF
5.4.2.0 In2 (virdeomrade) 0-10V
5.5.0.0 PID-parameter se kapitel 9.4 "Instéllning av
regleringstyp” pd sidan 41
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0  Néddriftsvarvtal ca 60 % av N, pUMp
5.6.3.0  Automatisk 300s
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Avfallshantering

Beteckning Fabriksinstdllda varden
5.7.1.0 Displayorientering Display pa ursprungsorientering
5.7.2.0  Tryckvardeskorrektur aktiv
5.7.6.0  SBM-funktion SBM: Driftsmeddelande

5.8.1.1  Pumpmotionering aktiv/ ~ ON

inaktiv

5.8.1.2  Pumpmotionering intervall 24 h

5.8.1.3  Pumpmotionering varvtal  np,

Tab. 13: Fabriksinstallningar

N&r produkten hanteras korrekt undviks miljoskador och hélsorisker.
Foreskriftsenlig skrotning férutsdtter tdmning och rengéring.

Smérjmedel ska samlas upp. Pumpkomponenterna ska sorteras efter
material (metall, plast, elektronik).
1. Tahjdlp avkommunens avfallshantering ndr produkten eller delar
av produkten ska avfallshanteras.

2. Merinformation om korrekt hantering finns hos kommunen eller
ddr produkten kopts.

NOTERA:

Produkten eller delar av den far inte sldngas i hushallssoporna!
Ytterligare information om atervinning finns pa
www.wilo-recycling.com

Tekniska dndringar forbehalles!
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1 Yleistd

Tietoja tastd kdyttoohjeesta Alkuperdisen kdyttdohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset kdytto-
ohjeet ovat kaanndksid alkuperdisestd kayttoohjeesta.

Asennus- ja kdyttoohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on aina
sdilytettdvd laitteen valittdmassa ldheisyydessd. Ohjeiden huolellinen
noudattaminen on edellytys laitteen maardystenmukaiselle kdytolle
ja oikealle kayttotavalle.

Asennus- ja kdyttoohje vastaa laitteen rakennetta ja laitteen perus-
tana olevia, painohetkelld voimassa olleita turvallisuusteknisid maa-
rayksid ja standardeja.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tahan
kdyttoohjeeseen.

Tdma vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikali siind mainittuihin
rakenteisiin tehddan teknisia muutoksia sopimatta asiasta valmista-
jan kanssa tai mikili kiyttdohjeessa esitettyja tuotteen/henkildstén
turvallisuutta koskevia tietoja ei noudateta.

2 Turvallisuus Tamai kdyttdohje sisdltdd tirkeitd ohjeita, joita on noudatettava asen-
nuksessa, kdytdssd ja huollossa. Sen takia asentajan sekd vastaavan
ammattihenkildkunnan/yll4pit4jin on ehdottomasti luettava tima
kdyttdohje ennen asennusta ja kdyttoonottoa.

Tassd pddkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisaksi on
noudatettava myos seuraavissa paakohdissa varoitussymboleilla
merkittyja erityisid turvallisuusohjeita.

21 Ohjeiden merkintd kayttoohjeessa

Symbolit c Yleinen varoitussymboli
c Sahkojannitteen varoitussymboli
@ HUOMAUTUS
Huomiosanat VAARA!

Akillinen vaaratilanne.
Noudattamatta jattdminen aiheuttaa kuoleman tai erittdin vakavia
vammoja.

VAROITUS!

ettd seurauksena on todennikoisesti (vakavia) henkilovahinkoja,
jos ohjetta ei noudateta.

HUOMIO!
On vaara, etti tuote/laitteisto vaurioituu. "Huomio' viittaa mahdol-
lisiin tuotevaurioihin, jos ohjetta ei noudateta.

HUOMAUTUS:
Laitteen kasittelyyn liittyvd hyddyllinen ohje. My6ds mahdollisesti
esiintyvista ongelmista mainitaan.
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2.2 Henkiloston patevyys

2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta
jattamisestd aiheutuvat vaarat

2.4 Tyodskentely turvallisuuden
huomioon ottaen

2.5  Ylldpitdjaa koskevat
turvallisuusohjeet

62

.

.

.

.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjd ohjeita, kuten
py6rimissuunnan nuoli
litantdmerkinnat

tyyppikilpi
varoitustarrat,

tdytyy ehdottomasti noudattaa ja pitdd ne tdysin luettavassa
kunnossa.

Asennus-, kdytto- ja huoltohenkilstolld taytyy olla ndiden tiden
edellyttama patevyys. Ylldpitdjan tdytyy varmistaa henkilston vastuu-
alue, tyotehtdvat ja valvontakysymykset. Jos henkil6stolld ei ole tarvit-
tavia tietoja, heille on annettava koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa
tuotteen valmistaja voi antaa ne yllapitdjan toimeksiannosta.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita ihmisille, ympéristélle ja tuotteelle/laitteistolle. Turva-
ohjeiden huomiotta jattdminen johtaa kaikkien vahingonkorvausvaa-
teiden raukeamiseen.

Ohjeiden huomiotta jdttdminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi seuraa-
via vaaratilanteita:

henkildiden joutuminen vaaraan sahkon, mekaanisten toimintojen tai
bakteerien vaikutuksen vuoksi

ympdriston vaarantuminen vaarallisten aineiden vuotojen johdosta
omaisuusvahingot

tuotteen tai laitteiston tarkedt toiminnot eivdt toimi
ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien epdonnistuminen.

Tdssd kdyttoohjeessa mainittuja turvallisuusohjeita, voimassaolevia
maankohtaisia tapaturmantorjuntamdardyksid sekd mahdollisia ylla-
pitdjdn yrityksen sisdisid tyo-, kdytto- ja turvallisuusohjeita on nou-
datettava.

Taté laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden (lapset mukaan
lukien) kaytettiviksi, joiden fyysisissi, aistihavaintoja koskevissa tai
henkisiss3 kyvyissi on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai
tietamystd, paitsi siind tapauksessa, ettd heiddn turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkil6 valvoo heitd tai he ovat saaneet hdnelta
ohjeet siitd, miten laitetta pitda kayttaa.

On valvottava, ettd lapset eivdt pddse leikkimaan laitteella.

Jos kuumat tai kylmit tuotteen/laitteiston osat aiheuttavat vaaratilan-
teita, asiakkaan on huolehdittava ndiden osien kosketussuojauksesta.
Liikkuvien komponenttien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei saa pois-
taa kdytOssa olevasta tuotteesta.

Vaarallisten pumpattavien aineiden (esim. rijahdysalttiit, myrkylliset,
kuumat) vuodot (esim. akselitiivisteessa) tdytyy johtaa pois siten, etta
ihmiset tai ympadristo eivat vaarannu. Maakohtaisia lakimaardyksid on
noudatettava.

Herkadsti syttyvdt materiaalit on aina pidettdva kaukana laitteesta.
Sdhkdenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettdvd. Paikallisia
[esim. IEC, VDE jne.] tai yleisid mairayksid seki paikallisten energian-
huoltoyhtididen mddrdyksid on noudatettava.
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Kuva 7: Pumpun kuljetus

Suomi

Ylldpitdjan on huolehdittava siitd, ettd kaikki asennus- ja huoltotyot
suorittaa valtuutettu ja patevd ammattihenkil6sto, joka on etukdteen
hankkinut tarvittavat tiedot perehtymalla kdyttdohjeeseen.

Tuotetta/laitteistoa koskevat tySt saa suorittaa vain niiden ollessa
pysadytettyna. Tuote/laitteisto on ehdottomasti pysaytettava silla
tavalla, kuin asennus- ja kdyttdohjeessa on kerrottu.

Vilittémasti téiden lopettamisen jdlkeen kaikki turvallisuus- ja suoja-
laitteet on kiinnitettdva takaisin paikoilleen ja kytkettava toimintaan.

Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistaminen vaarantavat
tuotteen/henkildston turvallisuuden ja mitidtdivit valmistajan turval-
lisuudesta antamat vakuutukset.

Muutoksia tuotteeseen saa tehdd ainoastaan valmistajan erityisella
luvalla. Alkuperdiset varaosat ja valmistajan hyvdksymat tarvikkeet
edistavat turvallisuutta. Muiden osien kayttdé mitdtdi vastuun tdllais-
ten osien kdytosta aiheutuvista seurauksista.

Toimitetun tuotteen kdyttdvarmuus on taattu vain mdardystenmu-
kaisessa kidytossi kdyttdohjeen luvun 4 mukaisesti. Luettelossa/tie-
tolehdessd ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missddn tapauksessa ylittaa
tai alittaa.

Pumppu toimitetaan tehtaalta pahvilaatikkoon pakattuna tai kulje-
tuslavaan kiinnitettynd ja polya ja kosteutta vastaan suojattuna.

Kun pumppu on saapunut, on heti tarkastettava, onko siind kuljetus-
vaurioita. Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien madrdaikojen
puitteissa ryhdyttdva tarvittaviin toimenpiteisiin huolitsijan suhteen.

Asennukseen saakka pumppua tdytyy sdilyttdd kuivassa paikassa ja
mekaanisilta vaurioilta suojattuna.

HUOMIO! V&ara pakkaus aiheuttaa vaurioitumisvaaran!

Jos pumppua kuljetetaan myohemmin uudestaan, se on pakattava
huolellisesti kuljetusta varten.

Kaytd alkuperdistd pakkausta tai samanlaista pakkausta.

Ennen kuljetussilmukoiden kdyttod on tarkastettava vauriot ja tur-
vallinen kiinnitys.

VAROITUS! Henkilovahinkojen vaara!
Epaasianmukainen kuljetus voi johtaa henkildvahinkoihin.

Pumpun kuljetus on suoritettava kdyttdaen hyviksyttyja nostovili-
neiti (esim. talja, nosturi jne.) Ne on kiinnitettiva pumppulaippoi-
hin ja tarvittaessa moottorin ulkokehiin (tarvitaan
poisluiskahtamisen estivi lukitus!).

Jos pumppua halutaan nostaa nosturilla, pumppu taytyy kiinnittaa
tarkoitukseen soveltuvilla hihnoilla kuvan osoittamalla tavalla.
Pumpun ympdrille asetetaan hihnalenkit, jotka kiristyvit pumpun
omapainon vaikutuksesta.

Moottorissa olevat kuljetussilmukat on tarkoitettu vain kuorman
kiinnityksen ohjaukseen (kuva 7).

Moottorissa olevia kuljetussilmukoita saa kdyttda vain moottorin
kuljetukseen, ei koko pumpun kuljetukseen (kuva 8).
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Kuva 8: Moottorin kuljetus

Maadrdystenmukainen kaytto

Kdyttotarkoitus

Kdyttoalueet

Kdyton esteet

VAROITUS! Henkilovahinkojen vaara!

Pumpun varmistamaton pystytys saattaa johtaa henkilovahinkoihin.
Al3 aseta pumppua sen jalkojen varaan ilman varmistusta. Kier-
reaukoilla varustetut jalat ovat vain kiinnitysta varten. Pumpun
seisoessa vapaasti se ei ole vilttamatta riittavan vakaa.

VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittéin suuri.
Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-
vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

Kdytd aina sopivia nostovilineitd ja varmista, etteivit osat voi
pudota.

Ali koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessa seka aina ennen kaikkia
asennustoitad on varmistettava, etta pumpun vakavuus on riittava.

Sarjan IL-E (inline-peruskuorma), DL-E (inline-kaksois) ja BL-E
(lohko) -kuivamoottoripumput on tarkoitettu kéytettaviksi kierto-
vesipumppuina kiinteistdtekniikassa.

Pumppuja saa kdyttda seuraavissa kohteissa:
[dmminvesi-lammitysjarjestelmat
jadhdytys- ja kylmavesipiirit

Teollisuuden kiertojarjestelmat
[dmmdonsiirtopiirit.

Pumput on tarkoitettu vain suljettuihin tiloihin sijoitukseen ja kayt-
toon. Tyypillisia asennuspaikkoja ovat rakennuksen sisalld olevat tek-
niset tilat, joissa on muitakin taloteknisid asennuksia. Laitetta ei ole
tarkoitettu asennettavaksi suoraan tiloihin, joiden kdyttotarkoitus on
jokin muu (asuin- ja tyétilat). Kiellettyd on:

sijoitus ulos ja kdytto ulkona.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Kielletyt aineet pumpattavassa aineessa voivat rikkoa pumpun.
Hankaavat kiintoaineet (esim. hiekka) lisiidviat pumpun kulumista.
llman EX-hyviaksyntdd olevat pumput eivat sovellu kdytettaviksi
rdjahdysvaarallisilla alueilla.
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5 Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain Tyyppiavain koostuu seuraavista osista:

Esimerkki: IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx

BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL Laippapumppu inline-peruskuomapumppuna
DL Laippapumppu inline kaksoispumppuna (Doppel)
BL Laipallinen pumppu lohkopumppuna
-E Varustettu elektroniikkamoduulilla kdyntinopeu-
den elektronista sadtod varten
80 Laippaliitdnndn nimelliskoko DN
(BL-E: painepuoli) [mm]
130 Juoksupyéran halkaisija [mm]
55 Moottorin nimellisteho P, [kW]
2 Moottorin napaluku
XX Malli: esim. R1 - ilman paine-eroanturia
5.2 Tekniset tiedot
Ominaisuus Arvo Huomautuksia
Kierroslukualue 750 - 2900 min~t Riippuu pumpun tyypista
380 - 1450 min~!
Nimelliskoot DN IL-E/DL-E:
40/50/65/80/100/125/150/200 mm
BL-E:
32/40/50/65/80/100/125 mm
(painepuoli)

Putkiliitannat Laippa PN 16 EN 1092-2

Sallittu pumpattavan aineen lampétila -20°C...+140°C Riippuu aineesta

min./maks.
Ympéristélampotila min./ maks. 0..+40°C Alhaisempia tai korkeampia
ldmpétiloja erillisen tieduste-
lun perusteella
Varastointilimpétila min./ maks. -20°C...+60°C
Suurin sallittu kdyttopaine 16 baaria
Eristysluokka F
Kotelointiluokka IP 55
Sdhkémagneettinen yhteensopivuus
Hairidsdteilyn standardi EN 61800-3 Asuintilat
Hairionsietokyvyn standardi EN 61800-3 Teollisuustilat
Adnenpainetaso?) Lpa, 1m < 83 dB(A) | ref. 20 pPa Riippuu pumpun tyypistd
Sallitut pumpattavat aineet? Lammitysvesi VDI 2035 mukaan Vakiomalli
Jashdytysvesi /kylmi vesi Vakiomalli
Vesi-glykoliseos, enint. 40 til.-% Vakiomalli
saakka vain erikoismallissa
Lammonsiirtodljy vain erikoismallissa
Muut aineet

Sihkoéasennus 3~380V -5%/+10 %, 50/60 Hz Tuetut verkkotyypit:
3~400V + 10 %, 50/60 Hz TN, TT
3~440V + 10 %, 50/60 Hz

Sisdinen virtapiiri PELV, galvaanisesti erotettu
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5.3

5.4

66

Ominaisuus

Kierroslukusdato

Arvo Huomautuksia

Integroitu taajuusmuuttaja

Suhteellinen ilmankosteus

- Tympéiristé =30°C
- Tympé‘risté =40°C

< 90 %, ei kondensoiva
< 60 %, ei kondensoiva

1)Aéinenpainetason keskiarvo suorakulmion muotoisella mittauspinnalla 1 m etdisyydelld pumpun pinnasta DIN EN ISO 3744 mukaan
Z)Liséitietoja sallituista pumpattavista aineista I6ytyy seuraavalta sivulta kappaleesta "Pumpattavat aineet”.

Taul. 1: Tekniset tiedot

Pumpattavat aineet

Toimituksen sisilto

Lisdvarusteet

Jos kdytetiddn vesi-/glykoliseoksia (tai muita pumpattavia aineita, joi-
den viskositeetti on eri kuin puhtaan veden), on otettava huomioon
pumpun suurempi tehonkulutus. Vain sellaisia seoksia saa kdyttdd,
joissa on korroosiosuoja-inhibiittejd. Vastaavat valmistajan tiedot on
otettava huomioon!

Pumpattavassa aineessa ei saa olla sakkaa.

Muiden aineiden kdytto edellyttdd Wilon hyvaksyntda.

Seokset, joiden glykolipitoisuus on > 10 % vaikuttavat Ap-v-omi-
naiskdyrddn ja virtauslaskelmaan.

Nykytekniikan viimeisimman tason mukaan rakennetuissa laitteistoissa
voi normaaleissa laitteisto-olosuhteissa lahtokohtana pitdd vakiotiivis-
teen/vakio-liukurengastiivisteen yhteensopivuutta pumpattavan
aineen kanssa. Erityiset olosuhteet (esim. kiintoaineet, &ljyt tai EPDM-
materiaalia sydvyttavat aineet pumpattavassa aineessa, ilmaosuudet
jarjestelmidssd tms.) vaativat mahdollisesti erikoistiivisteit.

HUOMAUTUS:

IR-monitorin/iR-tikun ndyt6ssi olevaa tai kiinteistdautomaatiojar-
jestelmddn annettua virtaaman arvoa ei saa kdyttdd pumpun sadtéon.
Tdma arvo on vain suuntaa-antava.

Kaikkien pumpputyyppien yhteydessa ei anneta virtaama-arvoa.
HUOMAUTUS:

Pumpattavan aineen kdytt6turvallisuustiedotteen ohjeita on ehdot-
tomasti noudatettava!

Pumppu IL-E/DL-E/BL-E
Asennus- ja kdyttoohje

Lisdvarusteet on tilattava erikseen:

IL-E/DL-E:

3 konsolia ja kiinnitysmateriaali perustukseen asennusta varten
BL-E:

4 kannatinta ja kiinnitysmateriaali perustukseen asennusta varten
alkaen moottoritehosta 5,5 kW yldspdin

Sokkolaippa kaksoispumppupesille

IR-monitori

IR-tikku

IF-moduuli PLR, liitdnt3dn PLR:3dn/rajapintakonvertteriin

IF-moduuli LON, liitdntaan LONWORKS-verkkoon

IF-moduuli BACnet

IF-moduuli Modbus

IF-moduuli CAN

Yksityiskohtainen luettelo, katso tuoteluettelo tai varaosadokumen-
taatio.

HUOMAUTUS:
IF-moduulit saa yhdistda vain pumpun jdnnitteettomassa tilassa.
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6.1

Kuvaus ja kdytto

Tuotteen kuvaus

Elektroniikkamoduuli

1,5-7,5kW:
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Kuva 9: Elektroniikkamoduuli

Suomi

Kuvatut pumput ovat yksivaiheisia matalapaine-keskipakopumppuja
kompaktirakenteisina kytketylld moottorilla. Pumput voidaan asen-
taa joko putken sisddn asennettavana versiona suoraan riittavan
hyvin ankkuroituun putkistoon tai ne voidaan asettaa perustussokke-
lin pdalle.

Malleissa IL-E ja DL-E pumpun pesd on toteutettu inline-rakenteena,
eliimu- ja painepuolen laipat ovat samalla akselilla. Kaikki pumpun
pesdt on varustettu jaloilla. Asennusta perustussokkelin pdalle
suositellaan.

HUOMAUTUS:

Kaikkia DL-E-sarjan pumpputyyppeji/pesikokoja varten on saata-
vissa sokkolaippoja (katso luku 5.4 "Lisdvarusteet” sivulla 66), jotka
mahdollistavat moottori-juoksupydrayksikon vaihdon myos kaksois-
pumppupesdssa. Kdyttolaitetta voidaan ndin kdyttda edelleen, kun
moottori-juoksupydrdyksikkd vaihdetaan.

BL-E-mallisarjan pumppupesa on spiraalipumppupesd, jonka laipan
mitat ovat normin DIN EN 733 mukaiset. Moottorin 4 kW:n tehoon
saakka pumpussa on jalusta. Pumpputyypissd BL-E on 5,5 kW moot-
toritehosta alkaen valetut tai ruuveilla kiinnitetyt jalat.

Elektroniikkamoduuli sdataa pumpun kierrosluvun sdatoalueen sisalla
sdddettdvdan asetusarvoon.

Paine-eron ja valitun sddtotavan avulla sdddetddn hydraulista tehoa.
Kaikilla saatétavoilla pumppu kuitenkin mukautuu jatkuvasti jdrjes-
telmdn vaihtuvaan tehontarpeeseen, kuten erityisesti termostaatti-
venttiileitd tai sekoittimia kdytettdessa.

Elektronisen saddon tarkeimmat edut ovat:

energiansadsto ja samalla kdyttokustannusten lasku
ylivirtausventtiilejd ei tarvita

virtausmelu vdhenee

pumppu mukautuu vaihteleviin kdyttovaatimuksiin

Selitykset (kuva 9):

Suojuksen kiinnityskohdat
Punainen painike
Infrapunaikkuna
Ohjausliittimet

Nayttod

DIP-kytkin

Teholiittimet (verkkoliittimet)
Rajapinta IF-moduulille

O NV WN

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 67



Suomi

6.2 Saatotavat

H

Hmax

Hs

Hmin )

Kuva 10: Sddto Ap-c

Hmax

Hs

Y2 Hs
Hmin

Kuva 11: Sddité Ap-v

N max

Hs

Nmin

/

Kuva 12: Sdddinkdytté

68

Valittavissa olevat sddtotavat ovat:

Ap-c

Elektroniikka pitda pumpun tuottaman paine-eron sallitulla virtaus-
alueella jatkuvasti paine-eron asetusarvossa H; maksimiominaiskady-
rdan saakka (kuva 10).

Q =tilavuusvirta
H = paine-ero (min./maks.)
Hs= paine-eron ohjearvo

HUOMAUTUS:

Lisdtietoja sadtdtavan asettamisesta ja siihen liittyvista paramet-
reista, katso luku 8 "Kaytt6” sivulla 85 ja luku 9.4 "Saatdtavan asetus”
sivulla 102.

Ap-v:
Elektroniikka muuttaa pumpun noudattamaa paine-eron ohjearvoa

lineaarisestinostokorkeuden Hja 2 Hy vdlilld. Paine-eron ohjearvo H
pienenee ja suurenee virtaamasta riippuen (kuva 11).

Q =tilavuusvirta
H = paine-ero (min./maks.)
Hg= paine-eron ohjearvo

HUOMAUTUS:

Lisdtietoja sadtdtavan asettamisesta ja siihen liittyvista paramet-
reista, katso luku 8 "Kaytt6” sivulla 85 ja luku 9.4 "Saatdtavan asetus”
sivulla 102.

HUOMAUTUS:
Mainitut sddtétavat Ap-c ja Ap-v edellyttdvdt paine-eroanturia, joka
ldhettdd tosiarvon elektroniikkamoduuliin.

HUOMAUTUS:
Paine-eroanturin painealueen tdytyy vastata painearvoa elektroniik-
kamoduulissa (valikko <4.1.1.0>).

Saddinkaytto:

Pumpun kierrosluku voidaan pitdd vakiokierroslukuna valilld n,;, ja
Nmax (Kuva 12). Kdyttétapa "Saadin” kytkee kaikki muut sditétavat
pois padlta.

Jos ylld mainittuja vakiosdatotapoja ei voida kdyttda - esimerkiksi kun
kadytetddn muita antureita tai kun etdisyys pumppuun on hyvin suuri -
on kiytettavissd toiminto PID-sidito (Proportionaali-Integraali-
Differentiaali-s3ito).

Valitsemalla sopivan yhdistelman eri sddtdosuuksia yllapitdja voi
pddstd nopeasti reagoivaan, jatkuvaan sddtoon ilman pysyvia ohjear-
von poikkeamia.

Valitun anturin ldhtdsignaalilla voi olla mikd tahansa vdliarvo. Saavu-
tettu todellinen arvo (anturisignaali) ndkyy valikon tilasivulla prosent-
teina (100 % = anturin maksimaalinen mittausalue).

HUOMAUTUS:

N&kyva prosenttiarvo vastaa télléin vain epdsuorasti pumpun (pump-
pujen) kulloistakin nostokorkeutta. Siten maksimaalinen nostokor-
keus voi olla jo saavutettu esim. anturisignaalin ollessa < 100 %.
Lisdtietoja saatdtavan asettamisesta ja siihen liittyvista paramet-
reista, katso luku 8 "Kayttd” sivulla 85 ja luku 9.4 "S3ddtdtavan asetus”
sivulla 102.
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Kaksoispumpputoiminto/
Y-putkikadytto

Kuva 13: Esimerkki, paine-eroanturin lii-
tdntd

InterFace-moduuli (IF-moduuli)

Suomi

HUOMAUTUS:

Seuraavassa kuvatut ominaisuudet ovat kdytettdvissd vain silloin, kun
sisdistd MP-rajapintaa (MP = Multi Pump) kiytetdan.

Kummankin pumpun sdddon suorittaa Master-pumppu.

Jos toiseen pumppuun tulee hiirio, toinen pumppu kdy Master-pum-
pun sadtokadskyjen mukaan. Kun Master-pumppu menee tdysin epa-
kuntoon, Slave-pumppu kdy varakdyton kierrosluvulla.

Varakéaytdn kierrosluku voidaan sddtid valikossa <5.6.2.0> (katso
luku 6.3.3 sivulla 71).

Master-pumpun ndytdssd nakyy kaksoispumppujen tila. Slave-pum-
pun ndytdssa sen sijaan ndkyy "SL”.

Kuvan 13 esimerkissd Master-pumppu on virtaussuuntaan ndhden
vasemmalla oleva pumppu. Paine-eroanturi yhdistetdédn tahan
pumppuun.

Master-pumpun paine-eroanturin mittauspisteiden taytyy olla kysei-
sessa koontiputkessa kaksoispumppuaseman imu- ja painepuolella
(kuva 13).

Pumppujen ja kiinteistdautomaatiojdrjestelmdn tiedonvaihtoa varten
tarvitaan IF-moduuli (lisdvaruste), jonka liitetdan liitintatilaan

(kuva 1).

Master—Slave -tiedonvaihto tapahtuu sisdisen rajapinnan kautta (lii-
tin: MP, kuva 25).

Kaksoispumpuissa pitdd varustaa vain Master-pumppu IF-moduulilla.
Y-putkisovelluksissa kdytetyissa pumpuissa, joissa elektroniikkamo-
duulit on allekkain yhdistetty sisdiseen rajapintaan, tarvitaan mydskin
vain Master-pumpuille yksi IF-moduuli.

Tiedonvaihto Master-pumppu Slave-pumppu

PLR/liitdntdmuunnin  IF-moduuli PLR IF-moduulia ei tarvita
LONWORKS-verkko  IF-moduuli LON IF-moduulia ei tarvita
BACnet IF-moduuli BACnet  IF-moduulia ei tarvita
Modbus IF-moduuli Modbus  IF-moduulia ei tarvita
CAN-vdyla IF-moduuli CAN IF-moduulia ei tarvita

Taul. 2: IF-moduulit

HUOMAUTUS:

Menettelytapa ja lisatiedot kdyttéonotosta sekd pumpun IF-moduu-
lin konfiguroinnista ovat kdytossa olevan IF-moduulin asennus- ja
kayttdohjeessa.
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6.3.1 Kdyttotavat

Pii-/varakiytto

Rinnakkaiskaytto
H

Hmax

Hs

S

Kuva 14: Sddté Ap-c (rinnakkaiskdytts)

Hmax

Hs

Hmin

Q
Kuva 15: Sidté Ap-v (rinnakRaiskdytts)

6.3.2 Toiminta kaksoispumppukdytdssa

Pumpunvaihto

A
P Pumppu 1 Pumppu 2

Kuva 16: Pumpunvaihto

70

.

Kumpikin pumpuista tarjoaa mitoitetun siirtotehon. Toinen pumppu
on valmiina hdirién varalta tai kdy pumpunvaihdon jdlkeen. Kdynnissa
on aina vain yksi pumppu (katso kuva 10, 11 ja 12).

Osakuormitusalueella tuottaa hydraulisen tehon ensin yksi pumppu.
2. pumppu kytketddn hyodtysuhdeoptimoidusti, eli silloin, kun osa-
kuormitusalueella molempien pumppujen tehonkulutusten summa Py
on pienempi kuin yhden pumpun tehonkulutus P;. Tall6in molemmat
pumput sdddetddn synkronisesti aina maksimikierroslukuun saakka
(kuva 14ja 15).

Manuaalisessa sdaatokdytossda molemmat pumput kdyvat aina
synkronisesti.

Kahden pumpun rinnakkaiskdytdssa voidaan kdyttdd vain kahta
samanlaista pumpputyyppid.
Vrt. luku 6.4 "Muut toiminnot” sivulla 72.

Kaksoispumppukdytdssd pumppua vaihdetaan jaksoittain aikavdlein

(aikavilit sdddettdvissd; tehdasasetus: 24 h).

Pumpunvaihto voidaan laukaista

« sisidisesti aikaohjatusti (valikot <5.1.3.2> +<5.1.3.35),

« ulkoisesti (valikko <5.1.3.2>) positiivisen reunan kautta kontaktissa
"AUX” (katso kuva 25),

« tai manuaalisesti (valikko <5.1.3.1>)

Manuaalinen tai ulkoinen pumpunvaihto on mahdollista suorittaa

aikaisintaan 5 sekunnin kuluttua viimeisesta pumpunvaihdosta.

Ulkoisen pumpunvaihdon aktivoiminen kytkee samalla sisdisen aika-

ohjatun pumpunvaihdon pois pdalta.

Pumpunvaihto voidaan kuvata kaavamaisesti seuraavasti (katso myés

kuva 16):

pumppu 1 pyérii (musta viiva)

pumppu 2 kytketddn pddlle minimikierrosluvulla ja se siirtyy hieman

tdmin jilkeen ohjearvoon (harmaa viiva)

pumppu 1 kytketdan pois pdalta

pumppu 2 kdy edelleen seuraavaan pumpunvaihtoon saakka

HUOMAUTUS:

Sdddinkdytdssd on odotettavissa vdhdinen virtaaman lisddntyminen.

Pumpunvaihto riippuu ramppiajasta ja se kestdd yleensa 2 sekuntia.

Normaalikdyt6ssa voi tapahtua véhaisia heilahteluja nostokorkeu-

dessa. Pumppu 1 mukautuu muuttuneisiin olosuhteisiin. Pumpun-
vaihto riippuu ramppiajasta ja kestdd yleensd & sekuntia.
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6.3.3

Tulojen ja Idhtojen toiminta

Hilytykset/kiyttdilmoitukset

Kayttomahdollisuudet
Slave-pumpussa

Kaytto tiedonvaihtokatkoksen
sattuessa

.

.

Suomi

Todellisen arvo tulo In1, ohjearvon tulo In2
Master-pumpussa: vaikuttaa koko yksikkéon
"Extern off”

Asetettu Master-pumpussa (valikko <5.1.7.0>): Vaikuttaa valikossa
<5.1.7.0> tehdysta asetuksesta riippuen vain Master-pumppuun tai
Master- ja Slave-pumppuun.

Asetettu Slave-pumpussa: vaikuttaa vain Slave-pumppuun.

ESM/SSM:

Ohjauskeskusta varten voidaan Master-pumppuun liittdd yleishalytys
(SSM).

Talldin kontakti saa olla liitettynd vain Master-pumpussa.

Ndytto koskee koko yksikkdd.

Master-pumpussa (tai IR-monitorin/IR-tikun kautta) tima ilmoitus
voidaan ohjelmoida yksittdishilytykseksi (ESM) tai yleishélytykseksi
(SSM) valikossa <5.1.5.0>.

Yksittdishdlytystd varten on kontakti liitettdvd kummassakin pum-
pussa.

EBM/SBM:

Ohjauskeskusta varten voidaan Master-pumppuun liittad yleiskdyt-
tdilmoitus (SBM).

Talldin kontakti saa olla liitettynd vain Master-pumpussa.

Naytto koskee koko yksikkoa.

Master-pumpussa (tai IR-monitorin/IR-tikun kautta) voidaan tima
ilmoitus ohjelmoida yksittdis- (EBM) tai yleiskdyttéilmoitukseksi
(SBM) valikossa <5.1.6.0>.

Toiminto - "Valmius”, "Kéytt6”, "Verkko pialld” - EBM/SBM:sti on
asetettavissa kohdassa <5.7.6.0> Master-pumpussa.

HUOMAUTUS:
"Valmius” merkitsee: Pumppu voi kdydd, ei ole vikoja.
"Kayttd” merkitsee: Moottori pyorii.

"Virta pdalla” merkitsee: Verkkojdnnite on kytketty.

Yksittdiskdyttoilmoitusta varten on kontakti liitettava kummassakin
pumpussa.

Slave-pumpusta ei voi tehdd muita asetuksia kuin "Extern off” ja
"Pumpun esto/vapautus”.

HUOMAUTUS:
Jos kaksoispumpusta kytketddn toisesta moottorista virta pois,
integroitu kaksoispumppujen hallintajdrjestelma on pois paalta.

Kun tiedonvaihto kaksoispumppukdytdssa kahden pumpunpdan
vlilld katkeaa, kummassakin naytdssd nakyy vikakoodi "E052”.
Katkoksen ajan molemmat pumput toimivat yksittdisina pumppuina.

Kumpikin elektroniikkamoduuli ilmoittaa hdiridstd ESM/SSM-kontak-
tin kautta.

Slave-pumppu kéy varakaytélli (manuaalinen sddtokaytto) aikaisem-
min Master-pumpussa asetetun varakdyton kierrosluvun mukaan
(katso valikkokohtia <5.6.2.0>). Varakiyttokierrosluvun tehdasase-
tus on n. 60 % pumpun maksimikierrosluvusta.

« Kaksinapaiset pumput: n = 1850 1/min

« Nelinapaiset pumput: n =925 1/min

Kun vikailmoitus on kuitattu, kummankin pumpun ndytdssa nakyy
tiedonvaihtokatkoksen aikana tilandyttd. Ndin nollautuu samanaikai-
sesti ESM/SSM-kontakti.
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6.4

72

Slave-pumpun toiminta

Master-pumpun toiminta

Muut toiminnot

Pumpun esto tai vapautus

« Slave-pumpun ndyttd6n tulee symboli ( - pumppu kdy varakdy-
t6l14) vilkkuvana.

(Aikaisempi) Master-pumppu huolehtii edelleen sdiddsta. (Aikai-
sempi) Slave-pumppu noudattaa varakayttod koskevia kiskyja. Vara-
kdytto voidaan lopettaa vain laukaisemalla tehdasasetus, korjaamalla
tiedonvaihtokatkos tai kytkemalld verkkovirta pois paaltd ja uudes-
taan pddlle.

HUOMAUTUS:

Tiedonvaihtokatkoksen aikana (aikaisempi) Slave-pumppu ei voi
kdyda saatokaytolld, koska paine-eroanturi on kytketty Master-
pumppuun. Kun Slave-pumppu kay varakaytolld, elektroniikkamo-
duuliin ei voi tehdd mitddn muutoksia.

.

Kun tiedonvaihtokatkos on korjattu, pumput siirtyvat takaisin sdan-
nolliseen kaksoispumppukayttéon, kuten ennen hdiriotd.

Slave-pumpun varakayton paattaminen:

laukaise tehdasasetus

Jos tiedonvaihtokatkoksen aikana (aikaisemmassa) Slave-pumpussa
varakdytdstd poistutaan laukaisemalla tehdasasetukset, (aikaisempi)
Slave-pumppu kdynnistyy peruskuormapumpun tehdasasetuksilla.
Se kdy silloin kdyttdtavalla Ap-c noin puolella maksimaalisesta nosto-
korkeudesta.

HUOMAUTUS:

Jos anturisignaalia ei ole, (aikaisempi) Slave-pumppu kiy maksimi-
kierrosluvulla. Jotta tdma voidaan valttaa, paine-eroanturin signaali
voidaan hakea (aikaisemmasta) Master-pumpusta. Slave-pumpussa
oleva anturisignaali ei vaikuta mitenkddn kaksoispumppujen normaa-
likaytossa.

Virta pois, virta paalla

Jos tiedonvaihtokatkoksen aikana (aikaisemmassa) Slave-pumpussa
varakdytdstd poistutaan kytkemalld verkkovirta pois/piille, (aikai-
sempi) Slave-pumppu kdynnistyy niilld viimeisilld mairityksilld, jotka
se aikaisemmin sai Master-pumpulta varakiytt6i varten (esimerkiksi
manuaalinen siatokaytto maaratylld kierrosluvulla tai pois pailta).

Master-pumpun varakdyton paattaminen

laukaise tehdasasetus

Jos tiedonvaihtokatkoksen aikana (aikaisemmassa) Master-pum-
pussa laukaistaan tehdasasetukset, se kdynnistyy peruskuormapum-
pun tehdasasetuksilla. Se kdy silloin kdyttotavalla Ap-c noin puolella
maksimaalisesta nostokorkeudesta.

Virta pois/virta paall3

Jos tiedonvaihtokatkoksen aikana (aikaisemmassa) Master-pum-
pussa varakdyttd keskeytetdin kytkemailld verkkovirta pois/ paille,
(aikaisempi) Master-pumppu kéynnistyy viimeisilld tunnetuilla méari-
tyksilla kaksoispumppujen konfiguroinnista.

Valikossa <5.1.4.0> kulloinenkin pumppu voidaan vapauttaa kayt-
to0n tai sen kayttd estdd. Estettyd pumppua ei voi ottaa kdyttoon,
ennen kuin esto poistetaan manuaalisesti.

Kunkin pumpun asetus voidaan tehda suoraan tai infrapuna-rajapin-
nan kautta.

Tama toiminto on kdytettdvissa vain kaksoispumppukadytdssa. Jos
pumppupié (Master tai Slave) estetddn, pumppupii ei endi ole kiyt-
tovalmis. Tdssd tilassa viat tunnistetaan, esitetddn ndytdssa ja ilmoi-
tetaan. Jos vika ilmenee vapautetussa pumpussa, estetty pumppu ei
kdynnisty.
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Pumpun irtiravistus suoritetaan kuitenkin, jos se on aktivoitu. Pum-
pun irtiravistuksen aikavdli kdynnistyy pumpun estolla.

@ HUOMAUTUS:

Jos pumppupdd estetddn ja kayttotapa "rinnakkaiskdyttd” on aktivoi-
tuna, ei varmasti voi todeta, saavutetaanko haluttu kdyttdpiste vain
yhdelld pumppupaalla.

Pumpun irtiravistus Pumpun irtiravistus suoritetaan konfiguroitavassa ajassa sen jalkeen,
kun yksi pumppu tai pumppupdd on pysahtynyt. Aikavdlin voi sadtaa
valikosta <5.8.1.2> vdlille 2 hja 72 h 1 tunnin askelin manuaalisesti
pumpusta.

Tehdasasetus: 24 h.

@ HUOMAUTUS:
Jos valikko <5.8.x.x> ei ole valittavissa, ei asetuksia voida tehda. Voi-
massa ovat tehdasasetusten arvot.

Pysdhdyksen syylli ei ole merkitystd (manuaalinen poiskytkentd, Ext.
off, vika, mukautus, varakdyttd, BMS-kisky). Tima toimenpide tois-
tuu niin kauan kuin ohjaus ei kytke pumppua pddlle.

Toiminnon "pumpun irtiravistus” voi deaktivoida valikosta <5.8.1.1>.
Heti kun ohjaus kytkee pumpun pédlle, laskenta seuraavaa pumpun
irtiravistusta varten keskeytyy.

Pumpun irtiravistus kestdd 5 sekuntia. Taman ajan kuluessa moottori
kdy saddetylld kierrosluvulla. Kierrosluvun voi konfiguroida pumpun
minimi- ja maksimikierrosluvun vilille valikossa <5.8.1.3>.
Tehdasasetus: minimikierrosluku

Jos kaksoispumpun molemmat pumppupddt on kytketty pois pdaltd,
esim. Extern off -toiminnon kautta, molemmat kdyvéat 5 sekunnin
ajan. Myés kiyttétavassa "pad-/varakdyttd” pumpun irtiravistus
toimii, jos pumpun vaihto on kestdnyt kauemmin kuin valikosta
<5.8.1.2> asetetun ajan.

@ HUOMAUTUS:
My0s vikatapauksessa yritetddn suorittaa pumpun irtiravistus.

Jdljelld oleva aika seuraavaan pumpun irtiravistukseen voidaan lukea
ndytostd valikossa <4.2.4.0>. Tdma valikko tulee ndytt66n vain silloin,
kun moottori ei kdy. Valikosta <4.2.6.0> voidaan lukea pumpun irtira-
vistusten maara.

Pumpun irtiravistuksen aikana havaitut kaikki muut viat paitsi varoi-
tukset kytkevat moottorin pois pdaltd. Vastaava vikakoodi tulee
nayttoon.

@ HUOMAUTUS:

Pumpun irtiravistus vdhentdd pumpunpesan juoksupydran jumiutu-
mista kiinni. Ndin pumpun kdynti voidaan pitemman seisokin jdlkeen
varmistaa. Kun pumpun irtiravistuksen toiminto on deaktivoitu, ei
pumpun varmaa kdynnistymistd voida endd varmistaa.

Ylikuormitussuoja Pumput on varustettu elektronisella ylikuormitussuojalla, joka yli-
kuormituksen esiintyessa kytkee pumpun pois paalta.

Tietojen tallennusta varten elektroniikkamoduulit on varustettu
pysyvalla muistilla. Tiedot sdilyvat verkkovirtakatkoksen pituudesta
riippumatta. Kun virta palaa, pumppu jatkaa kdymistad samoilla ohjear-
voilla kuin ennen virtakatkosta.

Toiminta paallekytkennan jalkeen Ensimmaisen kdyttéonoton yhteydessd pumppu toimii tehdasase-
tuksilla.

+ Pumpun yksildlliset asetukset ja asetusten muutokset tehddén huol-
tovalikon kautta, katso luku 8 "Kayttd” sivulla 85.

Hairididen poistaminen, katso myds luku 11 "Hairiot, niiden syyt ja
tarvittavat toimenpiteet” sivulla 108.
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Kytkentdtaajuus
Versiot
7 Asennus ja sahkoliitanta

Turvallisuus

74

A

« Lisdtietoja tehdasasetuksesta, katso luku 13 "Tehdasasetukset”
sivulla 117.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Paine-eroanturin asetusten muuttaminen voi aiheuttaa toiminta-
hiirioita! Tehdasasetukset on konfiguroitu mukana toimitettua
WILO-paine-eroanturia varten.

« Asetusarvot: tulo In1 = 0-10 V, painearvon korjaus = ON

 Jos mukana toimitettu Wilo-paine-eroanturi on kdytdssa, nama
asetukset on pidettdva ennallaan!

Muutoksia tarvitaan vain, jos kdytetdaan muita paine-eroantureita.

Jos ympdristolampotila on korkea, voidaan elektroniikkamoduulin
lampokuormitusta vahentdd kytkentdtaajuutta alentamalla
(valikko <4.1.2.0>).

HUOMAUTUS:

Tee vaihtokytkentd/muutos vain, kun pumppu on pysihdyksissi
(ei moottorin kdydessa).

Kytkentdtaajuutta voi muuttaa valikon, CAN-vdylan tai IR-tikun
kautta.

Alempi kytkentdtaajuus johtaa kdyntiddnien lisddntymiseen.

Jos jossakin pumpussa valikko <5.7.2.0> "Painearvon korjaus” ei ole
kaytettdvissd ndytdn kautta, kysymyksessd on sellainen pumpun ver-
sio, jossa seuraavia toimintoja ei ole kdytettdvissa:

painearvon korjaus (valikko <5.7.2.0>)

kaksoispumpun hy6tysuhdeoptimoitu paalle- ja poiskytkentd

virtaaman suuntauksen ndytto

VAARA! Hengenvaara!
Asiantuntematon asennus ja asiantuntemattomasti tehty sahkolii-
tantd voivat olla hengenvaarallisia.

Sdahkoasennuksen saa antaa ainoastaan hyviksyttyjen sihkoalan
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VAARA! Hengenvaara!

Jos elektroniikkamoduulin tai kytkimen/moottorin alueen suoja-
laitteita ei ole asennettu paikoilleen, voi sahkoisku tai kosketus
pyoriviin osiin aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Ennen kayttoonottoa taytyy aikaisemmin irrotetut suojalaitteet
kuten esim. moduulin kannet tai kytkimen suojukset asentaa
takaisin paikoilleen!

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Omaisuusvahinkojen vaara, jos elektroniikkamoduulia ei ole
asennettu!

* Pumpun normaalikaytt6 on sallittua vain elektroniikkamoduuli
asennettuna.

liman asennettua elektroniikkamoduulia pumppua ei saa yhdistaa
eikd kdyttaa.

VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittdin suuri.
Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-
vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

- Kadyta aina sopivia nostovailineitd ja varmista, etteivit osat voi
pudota.
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7.1 Sallitut asennusasennot ja
komponenttien sijoituksen
muutokset ennen asennusta

.

Kuva 17: Komponenttien sijainti toimitus-
tilassa

Sallitut asennusasennot, vaakasuora
moottoriakseli

Kuva 18: Sallitut asennusasennot, vaaka-
suora moottoriakseli

Suomi

Al3 koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessa seka aina ennen kaikkia
asennustoitad on varmistettava, ettd pumpun vakavuus on riittava.
HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Epaasianmukainen kasittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Anna pumpun asennus vain ammattilaisten tehtavaksi.

Pumppua ei saa koskaan kayttaa ilman asennettua elektroniikka-
moduulia.

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua ylikuumenemisen seurauksena!
Pumppu ei saa kdydai yli 1 minuutin ajan ilman virtausta. Energiapa-
toutuman seurauksena syntyy kuumuutta, joka voi vaurioittaa
akselia, juoksupyorad ja liukurengastiivistetta.

Varmista, ettd vahimmdisvirtaama Q;, ei alitu.
Qpin:n laskeminen:

Todellinen kierrosluku

Quin = 10 % X Qqak X
min maks pumppu Maksimikierrosluku

Tehtaalla suoritetun esiasennuksen mukaista komponenttien sijaintia
suhteessa pumpun peséin (ks. kuva 17) voidaan tarvittaessa muuttaa
paikan pdalld. Tamd voi olla tarpeen esim. jotta

pumpun ilmaus olisi varmaa,
parempi kdytto olisi mahdollista,

viltettdisiin kielletyt asennusasennot (esim. moottori ja/tai elektro-
niikkamoduuli alaspdin)

Useimmissa tapauksissa riittdd, kun moottori-juoksupyoradyksikkoa
kierretddan pumpun pesdn suhteen. Komponenttien mahdollinen
sijainti riippuu sallituista asennusasennoista.

Sallitut asennusasennot, kun moottoriakseli on vaakasuora ja elekt-
roniikkamoduuliyléspiin (0°), on esitetty kuvassa 18. Esitettyni eiole
sallittuja asennusasentoja sivuttain asennetulla elektroniikkamoduu-
lilla (+/- 90°). Kaikki muut asennusasennot paitsi "elektroniikkamo-
duuli alaspédin” (- 180°) ovat sallittuja. Pumpun ilmaus on varmaa vain
silloin, kun ilmanpoistoventtiili osoittaa ylospdin (kuva 18, kohta 1).
Vain téssd asennossa (0°) voidaan syntyvi kondenssivesi johtaa
tehokkaasti pois aukkojen, tiivistelaipan ja moottorin kautta (kuva 18,
kohta 2).
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Sallitut asennusasennot, pystysuora
moottoriakseli

Kuva 19: Sallitut asennusasennot, pysty-
suora moottoriakseli

Komponenttien
sijoituksen muuttaminen

Asennus

Valmistelu

Sallitut asennusasennot, kun moottoriakseli on vaakasuora, on
esitetty kuvassa 19. Kaikki muut asennusasennot paitsi "moottori
alaspdin” ovat sallittuja.

Moottori-juoksupyorayksikko voidaan sijoittaa - pumpun pesdan
nidhden - neljddn eri asentoon (joka kerta 90° siirrettyna).

HUOMAUTUS:

Asennustdiden helpottamiseksi voidaan pumppu kuiva-asentaa put-
keen, siis se asennetaan ilman sdhkéliitantdd ja tayttdmdtta pumppua
tai jirjestelmai (asennusvaiheet, katso luku 10.2.1 "Liukurengastii-
visteen vaihto” sivulla 104).

Kierrd moottori-juoksupydrayksikkéa 90° tai 180° haluttuun suun-
taan ja asenna pumppu pdinvastaisessa jarjestyksessd.

Kiinnitd paine-eroanturin kiinnityslevy yhdelld ruuveista elektroniik-
kamoduulia vastapiité olevalla sivulle (paine-eroanturin asento
elektroniikkamoduuliin nihden ei silloin muutu).

Kostuta O-rengas (kuva 6, kohta 1.14) hyvin ennen asennusta (413
asenna O-rengasta kuivana).

HUOMAUTUS:

On varmistettava, ettd O-rengasta (kuva 6, kohta 1.14) ei asenneta
rikkoutuneena ja ettei se puristu asennuksessa.

Ennen kiytté6nottoa pumppu/jirjestelmi pitdd tdyttds ja paineistaa
jarjestelmdpaineella. Sen jélkeen pitda tarkastaa tiiviys. Jos O-rengas
vuotaa, tulee ensin ilmaa ulos pumpusta. Tamd vuoto voidaan todeta
esim. vuotosuihkeella pumpun kotelon ja tiivistelaipan valisestd
raosta sekd niiden kierreliitdnndista.

Vuodon jatkuessa kdytd tarvittaessa uutta O-rengasta.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Epaasianmukainen asennus voi johtaa henkilovahinkoihin.
Kddnnettdessd moottorikoteloa on varmistettava, ettd paineen-
mittausjohdot eivit vaanny tai taitu.

Kun paine-eroanturi kiinnitetdan takaisin, paineenmittausjohdot
pitda asettaa sopivaan asentoon taivuttamalla niita aivan vahan ja
tasaisesti. Puristusruuviliitosten alue ei saa tall6in vdantya.

HUOMAUTUS:

Paine-eroanturia kddnnettdessa on huolehdittava siitd, ettd paine-ja
imupuolta ei vaihdeta keskenddn paine-eroanturissa. Lisatietoja
paine-eroanturista, katso luku 7.3 "Sdhkdasennus” sivulla 80.

Ryhdy asennustdihin vasta, kun kaikki hitsaus- ja juottotyot on tehty
ja kun mahdollisesti tarvittava putkijdrjestelmdn huuhtelu on suori-
tettu. Lika saattaa estdd pumpun toiminnan.

Pumput on asennettava sddltd ja pakkaselta suojattuun, polyttémaan
tilaan, jossa on hyvd ilmanvaihto eikd rdjahdysalttiita olosuhteita.
Pumppua ei saa sijoittaa ulos.
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« Pumppu on asennettava helposti kasiksi pddstdvaan paikkaan niin,
ettd myéhemmit tarkastukset, huollot (esim. liukurengastiiviste) tai
vaihdot on helppo tehdd. Elektroniikkamoduulin hajottimen ilman-
saantia ei saa rajoittaa.

Sijoitus/suuntaus Kohtisuoraan pumpun yldpuolelle on asennettava koukku tai sil-
mukka, jonka kantavuuden on oltava sopiva (pumpun kokonaispaino,
katso tuoteluettelo/tietolomake). Tillaiseen koukkuun tai silmuk-
kaan voidaan kiinnittdaa nostolaite tai vastaava apuvdline pumpun

huollon tai korjauksen yhteydessa.

c VAARA! Hengenvaara!
Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittdin suuri.

Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-

1y vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.
- mwli - - Kadyta aina sopivia nostovalineitd ja varmista, etteivat osat voi

pudota.

Ali koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

[% A HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
: Epaasianmukainen kasittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.
Moottorissa olevia nostosilmukoita saa kdyttda vain moottorin

kuorman kannattamiseen, koko pumpun painoa ei saa ripustaa
niiden varaan (kuva 20).

N N

Kuva 20: Moottorin kuljetus

Nosta pumppua vain sallitulla nostolaitteella (esim. talja, nosturi
jne, katso luku 3 "Kuljetus ja vilivarastointi” sivulla 63).

Kun pumppu asennetaan, pitdd moottorin tuuletinkotelon aksiaalisen
etdisyyden seinisté/katosta olla vihintiddn 200 mm + tuuletinkotelon
ldpimitta.
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r=2,5*(d-2s)

5 xDN

Kuva 21: Kevennysmatka ennen pumppua
ja pumpun jélkeen

.

.

HUOMAUTUS:

Sulkujarjestelmdt on asennettava aina pumpun eteen ja taakse, jotta
pumppua tarkastettaessa tai vaihdettaessa koko jarjestelma ei tyh-
jenny. Jokaisen pumpun painepuolelle on asennettava takaiskuvent-
tiili.

HUOMAUTUS:

Ennen pumppua ja sen jdlkeen on varattava kevennysmatka suoran
putken muodossa. Kevennysmatkan pituuden on oltava vahintdan

5 x pumppulaipan DN (kuva 21). Timi toimenpide auttaa valttdmaan
kavitaatiota.

Putket ja pumppu on asennettava siten, ettd mekaanisia jannitteitad ei
synny. Putket on kiinnitettdvd siten, ettd pumppu ei joudu kantamaan
niiden painoa.

Virtaussuunnan on vastattava pumpun pesén laipan suuntanuolta.
Tiivistelaipassa olevan ilmausventtiilin (kuva 6, kohta 1.31) pitdd vaa-
kasuoran moottoriakselin yhteydessa aina osoittaa ylospdin

(kuva Fig. 6b:). Pystysuoran moottoriakselin yhteydessi kaikki suun-
nat ovat sallittuja. Katso tdsta myos Kuva 18: "Sallitut asennusasen-
not, vaakasuora moottoriakseli” sivulla 75 tai Kuva 19: "Sallitut
asennusasennot, pystysuora moottoriakseli” sivulla 76.

Kaikki muut asennusasennot paitsi “moottori alaspdin” ovat sallittuja.

Elektroniikkamoduuli ei saa olla alaspdin. Tarvittaessa moottoria voi-
daan kaantdd, kun kuusioruuvit on irrotettu.

HUOMAUTUS:

Kun kuusioruuvit on irrotettu, paine-eroanturi on kiinnitettyna enda
vain paineenmittausputkiin. Kddnnettdessd moottorin koteloa on
varmistettava, ettd paineenmittausputket eivdt vaanny tai taitu.
Lisdksi on varottava, ettd kiertdmisen yhteydessad ei vahingoiteta
kotelon O-rengastiivistetta.

Sallitut asennusasennot, katso luku 7.1 "Sallitut asennusasennot ja
komponenttien sijoituksen muutokset ennen asennusta” sivulla 75
Asennus moottorin akseli vaakasuoraan on sallittu vain moottorite-
hon ollessa alle 11 kW. Moottorin tukea ei tarvita.

Kun moottoriteho on >11 kW, pitdd asennusasennon olla sellainen,
ettda moottorin akseli on pystysuorassa.

HUOMAUTUS:
BL-E-sarjan lohkopumput on tuettava riittavan tukevaan perustuk-
seen tai konsolien avulla.
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Pumppulaippojen sallitut voimat ja
momentit (vain lohkopumput)

Suomi

Pumpputyyppi  Imulaippa DN [mm] Paineaippa DN [mm] Voima Fy,.x  VoimaFyp,.x Momentit £
CronoBloc-BL-E [kN] [kN] M;max [kNm]
40/... 65 40 2,4 1,7 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
'50/. 65 50 2,4 17 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
65/... 80 65 2,6 18 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
80/.. 100 80 3,3 2,4 11
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1

Taul. 3: Voimat pumppulaippoihin

Kuva 22: Yhteisiin vaikuttavat voimat

Pumppaus siiliostd

Kondensaatin poisto, eristys

Seuraavan edellytyksen pitda tdyttya:

T E) |2 T (Fy 2+ sy P
(Fymas! (Fiimax) (M)

=1

2 (Fy), Z (Fy) ja £ (M,) ovat yhteisiin kohdistuvien kuormien absoluut-
tisten mddrien summia. Ndissd summissa ei oteta huomioon kuormien
suuntaa eikd niin jakautumista yhteille.

HUOMAUTUS:

Jos pumppaus tapahtuu sdiliéstd, on varmistettava, ettd nesteen taso
on aina riittdvdsti pumpun imuyhteen yldpuolella, jotta pumppu ei
missddn tapauksessa kay kuivana. Vdahimmadistulopainetta on
noudatettava.

Kaytettdessd pumppua ilmastointi- tai jddhdytysjdrjestelmissa tiivis-
telaippaan kertyvd kondenssivesi voidaan johtaa pois siind olevan
aukon kautta. Tdhdn aukkoon voidaan yhdistda poistoputki. Samoin
voidaan johtaa pois my0ds vdhdiset maarat ulosvaluvaa nestetta.

Moottoreissa on aukot kondenssivedelle. Ne on tehtaalla valmistuk-
sen yhteydessi suljettu muovitulpilla (kotelointiluokan IP 55 noudat-
tamiseksi).

Kun moottoria kdytetddn ilmastointi- ja jadhdytystekniikassa, pitda
tulppa poistaa alakautta, jotta kondenssivesi pddsee valumaan pois.
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Sdhkoasennus

Turvallisuus

» Kun moottorin akseli on vaakasuorassa, kondenssivesiaukon pitda olla
alaspéin (kuva 18, kohta 2). Tarpeen vaatiessa moottoria pitda kiertda.

HUOMAUTUS:
Kun muovitulppa on poistettu, kotelointiluokka IP 55 ei ole enda
taattu!

HUOMAUTUS:

Eristettdvissa jarjestelmissa vain pumpun pesdn saa eristaa, ei tiivis-
telaippaa, kdyttolaitetta tai paine-eroanturia.

Pumpun eristdmisessa on kdytettdvd ammoniakkiyhdisteita sisdlta-
madttomia eristysmateriaaleja litosmuttereiden jannityssardsyopymi-
sen estdmiseksi. Jos tdmad ei ole mahdollista, suoraa kosketusta
messinkiliittimiin on valtettavd. Tdhan tarkoitukseen on saatavana
lisdvarusteena jaloterdskierreliittimid. Vaihtoehtoisesti voidaan kayt-
tdd myos korroosionestonauhaa (esim. eristysnauhaa).

VAARA! Hengenvaara!

Jos sahkoasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hen-
genvaara sahkaiskun takia.

Sidhkoasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sahkoyhtion
hyviaksyma sdhkoasentaja paikallisia maarayksid noudattaen.
Lisdvarusteiden asennus- ja kdyttoohjeita on noudatettava!

VAARA! Hengenvaara!

lhmiselle vaarallinen kosketusjannite.

Liitantdkoteloa koskevat tyot saa aloittaa vasta 5 minuutin kulut-
tua ihmiselle vaarallisen kosketusjinnitteen (kondensaattorit)
takia.

< Ennen pumpun parissa tehtdvien téiden aloittamista on katkais-
tava syottojannite ja odotettava 5 minuuttia.

Tarkasta, etti kaikki liitannat (myds potentiaalivapaat kosketti-
met) ovat jannitteettomii.
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VAROITUS! Verkon ylikuormittumisen vaara!

Riittdmaton verkon kapasiteetin suunnittelu voi johtaa jarjestelmin

kaatumiseen ja jopa johtojen syttymiseen verkon ylikuormittuessa.
« Verkkoa suunniteltaessa on etenkin kdytettavien kaapelin halkai-

sijoiden ja varmistusten osalta otettava huomioon, ettd moni-

pumppukdytossd on mahdollista, ettd kaikki pumput ovat vahan

aikaa kaytossa samanaikaisesti.

HUOMAUTUS:

Yliaaltovirroille asetetut vaatimukset ja raja-arvot:

Teholuokkien 11 kW, 15 kW, 18,5 kW ja 22 kW pumput ovat ammat-
timaiseen kdyttdon tarkoitettuja laitteita. Naitd laitteita koskevat eri-
tyiset liitdntdehdot, koska R 33 ei kytkentdkohdassa ole niiden
kayttdon riittava. Liittaminen julkiseen pienjdnnitejakeluverkkoon
tapahtuu standardin IEC 61000-3-12 mukaisesti — pumppujen arvi-
ointiperusta on kolmivaiheisia laitteita erityisissd olosuhteissa kos-
keva taulukko 4. Kaikissa julkisissa liitantakohdissa oikosulkutehon
S¢c on kdyttdjdn sdahkdasennuksen ja jakeluverkon vélisessa liitan-
ndssd oltava suurempi tai yhta suuri kuin taulukossa mainitut arvot.
Asentaja tai kdyttdjd on mahdollisesti verkonhaltijaan turvautuen
vastuussa ndiden pumppujen asianmukaisesta kdytostd. Jos teollinen
kdytto tapahtuu tehtaan sisdiselld keskijanniteldhdolld, yksin toimin-
nanharjoittaja on vastuussa liitosolosuhteista.
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Valmistelu/huomautuksia

1,5 -4 kw:
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5,5-7,5kW:
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11-22kWw:

Kuva 23: Kaapelin kierreldipivienti
M25/M40

Suomi

Moottoriteho [kW] Oikosulkuteho Sg¢ [kVA]
11 1800
15 2400
18,5 3000
22 3500

Kun pumpun ja jakeluverkon viliin asennetaan soveltuva yliaaltosuo-
datin, yliaaltovirran osuus pienenee.

Sdhkoasennus tdytyy suorittaa kiintedsti vedetylld verkkoliitantdjohdolla
(vaadittava halkaisija, katso seuraavaa taulukkoa), jossa on sdhkéliitin tai
kaikkinapainen kytkin vdhintdan 3 mm koskettimen katkaisuvalilla. Kay-
tettdessd joustavia kaapeleita taytyy kdyttdd paatehylsyja.
Verkkoliitintéjohto on vietivi kaapelin kierreldpiviennin M25/M40
(Fig. 23, kohta 1) kautta.

Teho Py Kaapelin ldpimitta  PE
[kw] [mm?] [mm?]
15-4 15-4 25-4
5,5/7,5 25-6 4-6
11 4-6 4 —35
15 6-10 4—35
18,5/22 10-16 4 —35
HUOMAUTUS:

Liitinruuvien oikeat kiristysmomentit |0ytyvat taulukosta 10 "Ruuvien
kiristysmomentit” sivulla 106. Kdytd ainoastaan kalibroitua moment-
tiavainta.

Sdhkémagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien taytty-
minen edellyttdd seuraavien kaapelien suojausta:

« Paine-eroanturi (DDG) (kun asiakas asentanut)

In2 (ohjearvo)

Kaksoispumppu- (DP-) tiedonvaihto (kaapelipituuksilla > 1 m);
(liitin "MP”)

Ota huomioon napaisuus:

MA=L =>SL=L

MA=H => SL=H

Ext. off

« AUX

Tiedonvaihtokaapeli IF-moduuli

Suojaus on toteutettava molemmilla puolilla: moduulin EMC-kaapelin-
pidikkeissd ja toisessa pddssd. SBM- ja SSM-johtoja ei tarvitse suojata.
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Kuva 24: Kaapelin suojaus

Elektroniikkamoduuleissa, joissa moottoriteho on < 5,5 kW, suoja
asennetaan elektroniikkamoduulin liitdntdakotelossa maadoituskis-
koihin. Elektroniikkamoduuleissa, joiden moottoriteho on 5,5 kW ja
7,5 kW, suoja liitetddn kaapelildpivientiin. Elektroniikkamoduuleissa,
joissa moottoriteho on = 11 kW, suoja asennetaan kaapelinkiinnitti-
miin liitinrivin yldpuolelle. Suojan liittdmisen eri tavat on esitetty kaa-
viomaisesti kuvassa 24.

Jotta kaapelildpiviennin tippuvan veden suoja ja vedonkevennys voi-
daan varmistaa, on kaytettdvd kaapeleita, joiden ulkohalkaisija on riit-
tdvan suuri, ja kaapelien ruuvikiinnitys on tehtava riittdvan tiukasti.
Taman lisdksi kaapelit on taivutettava kaapelildpiviennin [dhelld pois-
tosilmukaksi, jotta tippuva vesi voidaan johtaa pois. Kaapelildpivien-
nin vastaavalla sijoituksella tai kaapelin asianmukaisella asennuksella
on varmistettava, ettei tippuvaa vettd padse elektroniikkamoduuliin.
Kaapelildpiviennit, joita ei kdytetd, on pidettdva suljettuina valmista-
jan tdhan tarkoittamilla tulpilla.

Liitdntdjohto tdytyy asentaa siten, ettd se ei missddn kohdassa kos-
keta putkea ja/tai pumpun peséi ja moottorin runkoa.

Kun pumppuja kédytetdan laitteistoissa, joissa veden ldmpétila on yli
90 °C, on kdytettdvd vastaavaa ldammonkestavadd verkkoliitdntdjohtoa.
Tama pumppu on varustettu taajuusmuuttajalla, eikd sita saa suojata
vikavirtasuojakytkimelld. Taajuusmuuttajat voivat haitata vikavirta-
suojakytkimien toimintaa.

Poikkeus: Vikavirtasuojakytkimet selektiivisend yleisvirran tunnista-
vana mallina tyyppid B ovat sallittuja.

« Merkinta: Vikavirtasuojaus [=<] [==]

« Laukeamisvirta (< 11 kW) > 30 mA

« Laukeamisvirta (= 11 kW) > 300 mA

Verkkoliitannan virtalaji ja jannite on tarkastettava.

Pumpun tyyppikilven tiedot on otettava huomioon. Verkkoliitinnan
virtalajin ja jdnnitteen on vastattava tyyppikilvessa olevia tietoja.

Verkkopuolen suojaus: enintddn sallittu katso seuraavaa taulukkoa;
ota huomioon tyyppikilven tiedot.

Teho Py [kW] Sulake maks. [A]

15-4 25
55-11 25
15 35
18,5-22 50

Lisdmaadoitus otettava huomioon!
Johdonsuojakatkaisijan asennusta suositellaan.
HUOMAUTUS:

Johdonsuojakatkaisijan laukaisuominaisuus: B

+ Ylikuormitus:1,13-1,45 X limeliis
+ Oikosulku:  3-5 X lnimeliis
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Liittimet
« Ohjausliittimet (kuva 25)
(varaukset, katso seuraava taulukko)
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Kuva 25: Ohjausliittimet

1,5 - 4 kW: « Teholiittimet (verkkoliittimet) (kuva 26)

(varaukset, katso seuraava taulukko)

5,5-7,5kW:
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Kuva 26: Teholiittimet (verkkoliittimet)
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Kuva 27: Lisdmaadoitus
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Liittimien varaukset

M1

A\

VAARA! Hengenvaara!
Jos sihkoasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hen-

genvaara sahkoiskun takia.

yli 11 kW, liitettdvd EN 50178 mukaisesti lisdksi vahvistettu maa-
doitus (katso kuva 27).

Nimitys Varaus Huomautukset
L1,L2,L3 Verkkoliitantdjannite 3~380V - 3~440 V AC, (+10 %), 50/60 Hz, IEC 38
@ (PE) Suojajohdinliitdnti
Inl Tosiarvo-tulo Signaalitapa: jannite (0-10V, 2-10 V)
(1) (tulo) Tulovastus: R; = 10 kQ
Signaalitapa: virta (0-20 mA, 4-20 mA)
Tulovastus: R; = 500 Q
Parametriasetukset huoltovalikosta <5.3.0.0>
Tehtaalta yhdistetty kaapelildpiviennin M12 (kuva 2) kautta,
(1), (2), (3) anturikaapelinimikkeiden mukaisesti (1,2,3).
In2 Ohjearvo-tulo Kaikilla kdyttotavoilla voidaan kohtaa In2 kayttda tulona ase-
(tulo) tusarvon etdsiadossa.
Signaalitapa: jannite (0-10V, 2-10 V)
Tulovastus: R; = 10 kQ
Signaalitapa: virta (0-20 mA, 4-20 mA)
Tulovastus: R; = 500 Q
Parametriasetukset huoltovalikosta <5.4.0.0>
GND (2) Maadoitusliitinnit Tuloihin In1 ja In2 erikseen

+ 24V (3) (15hto)

Tasajannite ulkoista sahkolai-
tetta/signaaligeneraattoria var-
ten

Kuorma maks. 60 mA. Jannite on oikosulkusuojattu.

Kosketinkuormitus: 24 V DC/10 mA

AUX

Ulkoinen pumpunvaihto

Ulkoisen potentiaalivapaan kontaktin kautta voidaan pum-
pun vaihto suorittaa. Ulkoinen pumpunvaihto, sikdli kun akti-
voitu, suoritetaan ohittamalla yhden kerran molemmat
liittimet. Uudelleen ohitus toistaa tdmdn tapahtuman nou-

dattaen vahimmadiskdyntiaikaa.

Parametriasetukset huoltovalikosta <5.1.3.2>
Kosketinkuormitus: 24 V DC/10 mA

MP

Multi Pump

Rajapinta kaksoispumpputoimintoa varten

Ext. off

Ohjaussignaalitulo "Remote Off”
ulkoista, potentiaalivapaata kyt-
kinta varten

Ulkoisen potentiaalivapaan koskettimen kautta pumpun voi

kytked piélle/pois.

Jarjestelmissi, joiden kdynnistystiheys on suuri (>20 pille-/
poiskytkentda pdivissi), paille-/poiskytkentii varten on

"Ext. off” -katkaisu.

Parametriasetukset huoltovalikosta <5.1.7.0>
Kosketinkuormitus: 24 V DC/10 mA

SBM

Yksittidis-/yleiskdyttoilmoitus,
valmiusilmoitus ja verkko-
paalle-ilmoitus

Potentiaalivapaa yksittdis-/yleiskdyttdilmoitus (vaihtokon-
taktin) kdyttévalmiusilmoitus on kiytettévissd SBM:n liitti-

milld (valikot <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).

Kosketinkuormitus:

Pienin sallittu: 12 V DC, 10 mA,

Suurin sallittu: 250 V AC/24VDC, 1A
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Nimitys Varaus Huomautukset
SSM Yksittdis-/yleishilytys Potentiaalivapaa yksittiis-/yleishilytys (vaihtokontakti) on
kidytettdvissd SSM:n liittimilld (valikko <5.1.5.0>).
Kosketinkuormitus: Pienin sallittu: 12 V DC, 10 mA,
Suurin sallittu: 250 V AC/24 VDC, 1 A
Rajapinta Sarjaliitdntdisen, digitaalisen Lisdvarusteena saatava IF-moduuli tydnnetdan liitantdkote-
IF-moduuli kiinteistdautomaatio-rajapin-  lossa olevaan moninapapistokkeeseen.
nan (PLR) liittimet Liitdnta on kiertymissuojattu.

Taul. 4: Liittimien varaukset

@ HUOMAUTUS:

Liittimet In1, In2, AUX, GND, Ulk. OFF ja MP tdyttdvat vaatimuksen
"turvallinen erotus” (standardin EN61800-5-1 mukaan) verkkoliitti-
miin seka liittimiin SBM ja SSM (ja péinvastoin).

@ HUOMAUTUS:

Ohjaus on toteutettu PELV (protective extra low voltage) -piirini eli
(sisdinen) sy6ttd tayttaa syston turvalliselle erottamiselle asetetut
vaatimukset, GND on yhdistetty PE:hen.

Paine-eroanturin liitanta

Kaapeli  Vari Liitin Toiminta
1 musta In1 Signaali

2 sininen GND Maadoitus
3 ruskea + 24V + 24V

Taul. 5: Paine-eroanturin kaapelin liitantd

@ HUOMAUTUS:

Paine-eroanturin sdhkéliitdntd on suoritettava pienimman elektro-
niikkamoduulissa olevan kaapelildpiviennin (M12) kautta.
Kaksoispumppu- tai Y-putkiasennuksessa pitdd paine-eroanturi
yhdistaa Master-pumppuun.

Master-pumpun paine-eroanturin mittauspisteiden taytyy olla kysei-
sessd koontiputkessa kaksoispumppuaseman imu- ja painepuolella.

Menettelytapa Liitdnndt suoritetaan ottaen huomioon liittimien varaukset.

Pumppu/jirjestelma on maadoitettava masriysten mukaan.

8 Kadytto
8.1 Kayttolaitteet Elektroniikkamoduulia kdytetddn seuraavien kdyttolaitteiden avulla:

Punainen painike

Kaddntdmailld punaista painiketta (kuva 28) voidaan valita valikon osia
ja muuttaa arvoja. Punaisen painikkeen painaminen aktivoi valitun
valikon osan ja vahvistaa arvot.

Kuva 28: Punainen painike
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DIP-kytkimet
ON
1 2 3 4 .

Kuva 29: DIP-kytkimet

Nayton rakenne

Vakiosymbolien selitykset

DIP-kytkimet (kuva 9, kohta 6 /kuva 29) ovat laitekotelon alla.
Kytkintd 1 kdytetddn vaihdettaessa vakio- ja huoltokdyton valilla.

Lisdtietoja, katso luku 8.6.6 "Huoltotilan aktivointi/deaktivointi”
sivulla 92.

Kytkin 2 mahdollistaa pddsyn eston aktivoinnin tai deaktivoinnin.

Lisitietoja, katso luku 8.6.7 "Pdasyn eston aktivointi/deaktivointi”
sivulla 92.

Kytkimet 3 ja 4 mahdollistavat Multi Pump -tiedonvaihdon termi-
noinnin.

Lisdtietoja, katso luku 8.6.8 "Terminoinnin aktivointi/deaktivointi”
sivulla 93.

Tiedot ndkyvdt ndytossa seuraavan mallin mukaisesti:
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Kuva 30: Ndytén rakenne

Kohta  Kuvaus Kohta  Kuvaus

1 Valikkonumero 4 Vakiosymbolit

2 Arvondytto 5 Symbolindytto

3 Yksikkondytto

Taul. 6: Ndyton rakenne

HUOMAUTUS:
Ndyton ndkymada voi kddntdd 180°. Muutos, katso valikkonu-
mero <5.7.1.0>.

Seuraavat symbolit esitetddn naytossd tilandyttdind ylld mainituissa
kohdissa:

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus
Vakiona pysyva kierrosluvun saato ] Minimikaytto
min
Vakiona pysyva sddto Maksimikdytto
max

Ap-c

Vaihtuva sdato
Ap-v

N

Pumppu kay

PID-sddto

=

Pumppu pysdytetty
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Symboli Kuvaus

_b TquJ IrT (ulkoinen ohjearvo) S Pumppu k.éiy varakadytoll3
2 aktivoitu \_J (kuvake vilkkuu)
Kdyton esto > Pumppu pysdytetty varakaytolla
@ :& (kuvake vilkkuu)
BMS (Building Management System) on DP/MP-kiyttotapa: pad/vara
N aktivoitu A
DP/MP-kiyttotapa: -
O+d Rinnakkaiskayttd

Taul. 7: Vakiosymbolit

8.4 Grafiikoiden/ohjeiden symbolit

Valikon osat

I+

n
[
[==]
[==]

Toimenpiteet

. oreo @l

A A

<02 O

Luku 8.6 "Kayttdd koskevia ohjeita” sivulla 90 sisdltdd graafisia esi-
tyksid, joiden tarkoituksena on havainnollistaa kdyttdsuunnitelmaa ja
sddtbjen suorittamisohjeita.

Ndissa graafisissa esityksissa kdytetdan seuraavia symboleja yksin-
kertaistettuna kuvauksena valikon osista tai toiminnoista:

Valikon tilasivu: Vakiondkyma ndytossa.

”Alemmalle tasolle”: Valikon osa, josta voidaan siirtyd alemmalle
valikkotasolle (esim. tasolta <4.1.0.0> tasolle <4.1.1.0>).

"Tietoja”: Valikon osa, joka esittda tietoja laitteen tilasta tai sdd-
doistd, joita ei voida muuttaa.

"Valinta/sdito”: Valikon osa, joka mahdollistaa padsyn muutettaviin
sdatoihin (osa valikkonumerolla <X.X.X.0>).

"Ylemmialle tasolle”: Valikon osa, josta voidaan siirtyd ylemmalle
valikkotasolle (esim. tasolta <4.1.0.0> tasolle <4.0.0.0>).

Valikon vikasivu: Vikatapauksessa tilasivun sijasta ndakyy senhetki-
nen vikanumero.

Punaisen painikkeen kiertaminen: Kiertdmalld punaista painiketta
voi suurentaa tai pienentdd saatojd ja valikkonumeroa.

Punaisen painikkeen painaminen: Painamalla punaista painiketta voi
aktivoida valikon osan tai vahvistaa muutoksen.

Navigointi: Seuraavaksi annettuja valikkonavigoinnin toimintaohjeita
on seurattava ndyto6lld nakyvaan valikkonumeroon saakka.

Odota ajan kulumista: Jiljelli oleva aika (sekunneissa) ndkyy arvo-
ndytossa siihen saakka, kunnes seuraava tila on saavutettu auto-
maattisesti tai tiedon sy6ttd voidaan tehdd manuaalisesti.
DIP-kytkimen asettaminen OFF-asentoon: Kotelon kannen alla
oleva DIP-kytkin numero "X” asetetaan OFF-asentoon.
DIP-kytkimen asettaminen asentoon 'ON": Kotelon kannen alla
oleva DIP-kytkin numero "X” asetetaan ON-asentoon.
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8.5  Niyttotilat

Nayttotesti
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Kuva 31: Ndyttétesti

8.5.1 Nayton tilasivu

8.5.2 Nayton valikkotila

Valikon osa "Alemmalle tasolle”

Valikon osa "Tietoja”:

Valikon osa "Ylemmiille tasolle”

88

1

Heti kun elektroniikkamoduulin sy6ttdjannite on kytketty, seuraa 2
sekuntia kestdva ndyttotesti, jossa nakyvat kaikki ndyton merkit
(kuva 31). Sen jilkeen nakyy tilasivu.

Jos syottojannitteessd on ollut katkos, elektroniikkamoduuli suorit-
taa erilaisia poiskytkentdtoimintoja. Tdman prosessin ajan nakyy
ndytto.

VAARA! Hengenvaara!

Jannitettd saattaa vield olla, vaikka ndytto olisi kytketty pois
paalta.

Noudata yleisia turvallisuusohjeita!

Nadyton vakiondkyma on tilasivu. Tdmanhetkinen asetusarvo nakyy
numero-osioissa. Muut sdddot ndkyvat symboleina.

HUOMAUTUS:

Kaksoispumppukéytéssi tilasivulla nikyy lisdksi kdyttétapa ("rinnak-
kaiskdyttd” tai "pad-/vara-") symbolimuodossa. Slave-pumpun nay-
tossd nakyy 'SL'.

Valikkorakenteen kautta ndytt66n voidaan hakea elektroniikkamo-
duulin toiminnot. Valikko sisdltda alavalikkoja useammalla tasolla.

Valikkotasoa voidaan vaihtaa valikon osien "Ylemmalle tasolle” tai
"Alemmalle tasolle” avulla, esimerkiksi valikosta <4.1.0.0> valik-
koon <4.1.1.0>.

Valikkorakenne on verrattavissa tdman kdyttdohjeen lukujen raken-
teeseen - luku 8.5(.0.0) sisilt34 alaluvut 8.5.1(.0) ja 8.5.2(.0), kun taas
elektroniikkamoduulissa valikko <5.3.0.0> sisdltda alavalikko-osat
<5.3.1.0> - <5.3.3.0>, jne.

Tdamanhetkinen valittuna oleva valikon osa voidaan tunnistaa ndy-
tossd valikkonumeron ja siihen liittyvdn symbolin avulla.

Saman valikkotason sisdlld voidaan valikkonumeroita valita osioittain
kaantamadlld punaista painiketta.

HUOMAUTUS:
Jos valikkotilassa punaista painiketta ei kdytetd 30 sekunnin kuluessa
painikkeen sijainnista riippumatta, ndytto palautuu takaisin tilasivulle.

Jokaisella valikkotasolla voi olla nelja erilaista osatyyppia:

Valikon osa "Alemmalle tasolle” on ndytdssd merkitty viereiselld symbo-
lilla (nuoliyksikkdndytsssa). Kun valikon osa "Alemmalle tasolle” on valit-
tuna, tdhdn liittyvalle seuraavaksi alemmalle valikkotasolle siirrytdaan
painamalla punaista painiketta. Uusi valikkotaso on merkitty ndytossa
valikkonumerolla, joka on vaihdon jdlkeen yhtd kohtaa korkeampi, esi-
merkiksi vaihdettaessa valikosta <4.1.0.0> valikkoon <4.1.1.0>.

Valikon osa "Tietoja” on ndytdssd merkitty viereiselld symbolilla
(vakiosymboli ”Péisy estetty”). Kun valikon osa "Tietoja” on valittuna,
punaisen painikkeen painallus ei vaikuta mitenkdan. Valittaessa "Tie-
toja”-tyypin valikon osa, ndkyvdt senhetkiset saddot tai mittausar-
vot, joita kdyttdjad ei voi muuttaa.

Valikon osa "Ylemmalle tasolle” on ndyt&ssa merkitty viereiselld sym-
bolilla (nuoli symbolindytéssa). Kun valikon osa "Ylemmille tasolle”
on valittuna, seuraavaksi ylemmalle valikkotasolle siirrytdan paina-
malla lyhyesti punaista painiketta. Uusi valikkotaso on merkitty nay-
tossd valikkonumerolla. Esimerkiksi valikkotasolta <4.1.5.0>
palattaessa valikon numeroksi tulee <4.1.0.0>.
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Valikon osa "Valinta/sdit6":

*

8.5.3 Nayton vikasivu

h E0CS

Kuva 32: Vikasivu (tila vikatapauksessa)

8.5.4 Valikkoryhmit

Perusvalikko

Tietoja-valikko

Huoltovalikko

Vikojen kuittausvalikko

Paadsy estetty -valikko

Suomi

HUOMAUTUS:

Jos punaista painiketta painetaan 2 sekunnin ajan valikon osan
"Ylemmalle tasolle” ollessa valittuna, ndytto siirtyy suoraan
tilandyttoon.

Valikon osalla "Valinta/s3t6” ei ole ndytdssa erityistd merkintd,
mutta se on kuitenkin graafisissa esityksissd ja tdssd ohjeessa mer-
kitty viereiselld symbolilla.

Kun valikon osa "Valinta/sd4t6” on valittuna, muokkaustilaan paas-
tadn painamalla punaista painiketta. Muokkaustilassa se arvo villkkuu,
jota voidaan muuttaa kiertdmalla punaista painiketta.

Erdissd valikoissa sydtettyjen tietojen hyvdksyntd vahvistetaan ndyt-
tamalla 'OK'-symbolia hetken aikaa punaisen painikkeen painamisen
jalkeen

Jos jossain ilmenee vika, ndytdssa nakyy tilasivun sijaan vikasivu.
Nayton arvondytdssa nakyy kirjain "E” ja kolmipaikkainen vikakoodi
desimaalipisteen erottamana (kuva 32).

P&dvalikoissa <1.0.0.0>, <2.0.0.0> ja <3.0.0.0> nakyvat perussaadct,
joita voi tarvittaessa joutua muuttamaan my0s tavanomaisen pump-
pukdyton aikana.

Pddvalikossa <4.0.0.0> ja sen alavalikko-osissa nakyvdt mittaustie-
dot, laitetiedot, kayttotiedot ja senhetkiset tilat.

Pddvalikko <5.0.0.0> ja sen alavalikko-osat tarjoavat pddsyn kayt-
téonottoon liittyviin jarjestelmdn perusasetuksiin. Alavalikko-osat
ovat kirjoitussuojattuja aina, kun huoltotila ei ole aktivoituna.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Sadtojen epdasianmukainen muuttaminen voi aiheuttaa vikoja
pumpun toimintaan, mika voi vaurioittaa pumppua tai laitteistoa.

vain kdyttoonoton yhteydessa.

Vikatapauksessa tilasivun sijasta nakyy vikasivu. Jos tdstd sijainnista
kdsin painetaan punaista painiketta, padstdan vikojen kuittausvalik-
koon (valikkonumero <6.0.0.0>). Vallitsevat vikailmoitukset voidaan
kuitata odotusajan kuluttua umpeen.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Viat, jotka kuitataan ennen kuin niiden syyt on korjattu, voivat
aiheuttaa toistuvia hairioitad ja johtaa pumpun tai laitteiston
vaurioihin.

Viat saa kuitata vasta sen jdlkeen, kun niiden syyt on poistettu.
Hdirionpoiston saavat suorittaa vain ammattilaiset.
Epaselvdssa tapauksessa on otettava yhteyttd valmistajaan.

Lisdtietoja, katso luku 11 "Hdiri6t, niiden syyt ja tarvittavat toimenpi-
teet” sivulla 108 ja sielld olevaa vikataulukkoa.

Pddvalikko <7.0.0.0> ndkyy vain, kun DIP-kytkin 2 on asennossa 'ON'.
Siihen ei padse tavallisen navigoinnin keinoin.

Valikossa "Pddsy estetty” voidaan pddsyn esto aktivoida tai deakti-
voida kiertamdlld punaista painiketta, muutos hyvdksytdan paina-
malla punaista painiketta.
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8.6 Kadyttoad koskevia ohjeita

8.6.1 Ohjearvon mukauttaminen
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Kuva 33: Ohjearvon syéttdminen

8.6.2 Valikkotilaan siirtyminen

Kuva 35: Huolto-valikkotila

Kuva 36: Vikatapaus-valikkotila
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Ohjearvoa voi mukauttaa ndyton tilasivulla seuraavasti (kuva 33):
Kierrd punaista painiketta.

Naytto siirtyy valikkonumeroon <1.0.0.0>. Ohjearvo alkaa vilkkua, ja
sitd voi suurentaa tai pienentdd kiertdmallad painiketta edelleen.
Vahvistaaksesi muutoksen paina punaista painiketta.

Uusi ohjearvo otetaan kdyttdon ja ndytto palautuu tilasivulle.

Valikkotilaan siirrytddn seuraavalla tavalla:

Kun ndytossd ndkyy tilasivu, punaista painiketta painetaan 2 sekunnin
ajan (paitsi vikatapauksessa).

Vakiotoimintatapa:
Ndytto siirtyy valikkotilaan. Naytdssd ndkyy valikkonumero <2.0.0.0>
(kuva 34).

Huoltotila:
Jos huoltotila on aktivoitu DIP-kytkimelld 1, ndytt66n tulee ensin
nikyviin valikkonumero <5.0.0.0> (kuva 35).

Vikatapaus:
Vikatapauksessa ndyt6ssi nikyy valikkonumero <6.0.0.0> (kuva 36).
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Kuva 37: Navigointiesimerkki
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"Valinta/sdddot”

&
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Suomi

Valikkotilaan siirtyminen (katso luku 8.6.2 "Valikkotilaan siirtyminen”
sivulla 90).

Yleinen navigointi valikossa tapahtuu seuraavasti (esimerkki, katso
kuva 37):

Valikkonumero vilkkuu navigoinnin aikana.
Valikon osa valitaan kiertdmalld punaista painiketta.

Valikkonumero suurenee tai pienenee. Valikko-osaan kuuluva sym-
boli sekd ohje- tai todellinen arvo tulee tarvittaessa nayttdon.

Jos ndytdssd nakyy alaspdin osoittava nuoli "Alemmalle tasolle”, sille
voidaan paastd painamalla punaista painiketta. Uusi valikkotaso on
merkitty ndytdssd valikkonumerolla, esim. siirryttdessd valikosta
<4.4.0.0> valikkoon <4.4.1.0>.

Valikon osaan kuuluva symboli ja/tai timdnhetkinen arvo (asetus-,
todellinen arvo tai valinta) ndytetdan.

Seuraavaksi ylemmidlle valikkotasolle palataan valitsemalla valikon
osa "Ylemmalle tasolle” ja painamalla punaista painiketta.

Uusi valikkotaso on merkitty ndytdssd valikkonumerolla, esim. siirryt-
tdessd valikosta <4.4.1.0> valikkoon <4.4.0.0>.

HUOMAUTUS:

Jos punaista painiketta painetaan 2 sekunnin ajan valikonosan
"Ylemmalle tasolle” ollessa valittuna, ndytto siirtyy suoraan
tilandyttoon.

Ohjearvojen tai jonkin sdddén muuttaminen tapahtuu seuraavasti
(esimerkki, katso kuva 38):

Navigoidaan haluttuun valikon osaan "Valinta/sdité”.
Tamanhetkinen arvo tai sadadon tila ja siihen kuuluva symboli tulevat
ndyttoon.

Paina punaista painiketta. Ohjearvo tai saatda edustava symboli vilk-
kuu.

Kdannd punaista painiketta, kunnes haluttu ohjearvo tai haluttu sdaté
tulee ndyttoon. Symbolein esitettyjen sdatdjen selitykset, katso tau-
lukko luvussa 8.7 "Valikon osien viitteet” sivulla 93.

Paina punaista painiketta uudelleen.

Valittu ohjearvo tai valittu sddto vahvistetaan, ja arvo tai symboli lak-
kaa vilkkumasta. Ndytt6 on taas valikkotilassa valikkonumeron ollessa
sama. Valikkonumero vilkkuu.

HUOMAUTUS:

Arvojen muutosten jdlkeen kohdissa <1.0.0.0>, <2.0.0.0> ja
<3.0.0.0>, <5.7.7.0> ja <6.0.0.0> ndytto siirtyy takaisin tilasivulle
(kuva 39).
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8.6.5 Tietojen hakeminen naytt6on
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Kuva 40: Tietojen hakeminen ndyttdén

8.6.6 Huoltotilan aktivointi/deaktivointi

8.6.7 Piisyn eston aktivointi/deaktivointi
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Tyypin "Tietoja” valikko-osissa ei voi tehdd mitdan muutoksia. Ne on
merkitty ndytdssd vakiosymbolilla "Padsy estetty”. Tamdnhetkiset
sdddot haetaan ndyttdon seuraavasti:

Siirry haluttuun valikon osaan "Tietoja” (esimerkissd <4.1.1.0>).
Tamanhetkinen arvo tai saadon tila ja siihen kuuluva symboli tulevat
ndyttéon. Punaisen painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

Punaista painiketta kiertdmalld valitaan "Tietoja”-tyypin valikko-osia
tdminhetkisista alavalikoista (katso kuva 40). Symbolein esitettyjen
saatojen selitykset, katso taulukko luvussa 8.7 "Valikon osien viit-
teet” sivulla 93.

Punaista painiketta kierretddn, kunnes valikon osa "Ylemmiaille
tasolle” ndkyy ndytossa.

Paina punaista painiketta.

Ndytto palaa takaisin seuraavaksi ylemmalle valikkotasolle
(tdssd <4.1.0.0>).

Huoltotilassa voidaan tehda lisda saatoja. Tila aktivoidaan ja deakti-
voidaan seuraavasti.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Sdatojen epaasianmukainen muuttaminen voi aiheuttaa virheita
pumpun kdytdssa ja johtaa esinevahinkoihin pumpussa tai laitteis-
tossa.

vain kdyttoonoton yhteydessa.

Aseta DIP-kytkin 1 asentoon 'ON'.
Huoltotila aktivoituu. Viereinen symboli vilkkuu tilasivulla.

Valikon <5.0.0.0> alavalikko-osat vaihtuvat tyypistd "Tietoja” osa-
tyyppiin "Valinta/sd4t6” ja vakiosymboli "Pa3sy estetty” (katso sym-
boli) hdvida ndytostd kyseisissd osissa (poikkeus <5.3.1.05).

Naiden valikko-osien arvoja ja sddtojd voidaan nyt muokata.
Deaktivointi tehddan asettamalla kytkin alkuasentoon.

Pumpun sdatéihin tehtdvien epdasianmukaisten muutosten estami-
seksi voidaan aktivoida kaikkien toimintojen esto.

Aktivoituna oleva padsyn esto osoitetaan tilasivulla vakiosymbolilla
"Pddsy estetty”.

Aktivointi tai deaktivointi tehddan seuraavasti:

Aseta DIP-kytkin 2 asentoon 'ON'".

Valikko <7.0.0.0> haetaan ndyttoon.

Kierrd punaista painiketta aktivoidaksesi tai deaktivoidaksesi eston.

Vahvistaaksesi muutoksen paina punaista painiketta.

Eston kulloinenkin tila esitetddn viereisilld symboleilla symbolindy-
tossd.
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8.6.8 Terminoinnin aktivointi/deaktivointi
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8.7 Valikon osien viitteet

Nimg @

Tyyppi

Symboli

Suomi

Esto aktivoitu

Ohjearvojen tai saatdjen muutoksia ei voi tehda. Kaikkia valikon osia
voi kuitenkin edelleen lukea.

Estoa ei aktivoitu

Perusvalikon osia voi muokata (valikon osat <1.0.0.0>, <2.0.0.0> ja
<3.0.0.0>).

HUOMAUTUS:

Valikon <5.0.0.0> alavalikon osien muokkausta varten taytyy lisaksi
aktivoida huoltotila.

Aseta DIP-kytkin 2 takaisin asentoon 'OFF".

Ndytto palautuu tilasivulle.

HUOMAUTUS:

Vikoja voidaan kuitata odotusajan kuluttua umpeen, vaikka paasyn
esto olisi aktivoituna.

Elektroniikkamoduulien vdlisen selkedn tiedonvaihtoyhteyden luo-
miseksi pitdd molemman johdonpdét terminoida.

Kaksoispumpun yhteydessd elektroniikkamoduulit on jo tehtaalla
valmisteltu kaksoispumpputiedonvaihtoon.

Aktivointi tai deaktivointi tehddadn seuraavasti:

Aseta DIP-kytkimet 3 ja 4 asentoon 'ON'".

Terminointi aktivoituu.

HUOMAUTUS:

Kummankin DIP-kytkimen pitdd aina olla samassa asennossa.
Deaktivointi tehdddn asettamalla kytkimet alkuasentoon.

Seuraava taulukko antaa yleiskdsityksen kaikilla valikkotasoilla kdy-
tettdvissa olevista valikko-osista. Valikkonumero ja osan tyyppi on

merkitty erikseen ja osan toiminto selitetddn. Tarvittaessa on myos
ohjeita yksittdisten osien sdatémahdollisuuksista.

HUOMAUTUS:
Erditd valikko-osia ei tiettyjen edellytysten vallitessa ndytetd, ja siksi
ne ohitetaan valikossa navigoitaessa.

Jos esimerkiksi ulkoinen ohjearvosdatd on asetettu valikkonumerossa
<5.4.1.0> asentoon 'OFF', valikkonumeroa <5.4.2.0> ei ndytetd. Vain
jos valikkonumero <5.4.1.0> on asetettu asentoon '‘ON', valikkonu-
mero <5.4.2.0> on ndkyvissa.

Arvot/selitykset

Nayton edellytykset

1.0.0.0 Ohjearvo Ohjearvon sdité/nayttd
* @ (Lisatietoja, katso luku 8.6.1
"Ohjearvon mukauttaminen”
sivulla 90)
2.0.0.0 Sdatétapa + Sditétavan sdatd/nayttd

(Lisatietoja, katso luku 6.2 "Sa3-
totavat” sivulla 68 ja 9.4 "Sdato-
tavan asetus” sivulla 102)

Vakiona pysyva kierroslukusaato

Vakiona pysyva sddt6 Ap-c

Muunneltava sdaté Ap-v

N
2

PID-sddto
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Nimitys

Tyyppi

Symboli

Arvot/selitykset

Nayton edellytykset

2.3.2.0 Ap-v gradientti - Arvon Ap-v nousun sdato Ei tule ndyttoon kaikissa
+ (arvo %) pumpputyypeissi
3.0.0.0 Pumppu ON/ ON
OFF * Pumppu kytketty pdille
OFF
@ Pumppu kytketty pois padltd
4.0.0.0 Tietoja @ Tietoja-valikot
4.1.0.0 Tosiarvot @ Tdamanhetkisten tosiarvojen
v néytté
4.1.1.0 Tosiarvoanturi @ Riippuu vallitsevasta Ei ndy saddinkaytossa
(In1) sdatotavasta.
Ap-c, Ap-v: arvoH, m
PID-sddtd: arvo %
4.1.3.0 Teho @ @ Vallitseva ottoteho P; W
4.2.0.0 Kayttotiedot Kdyttotietojen ndyttd Kayttotiedot koskevat silla
; |n”|'| hetkelld kaytettdvaa elektro-
niikkamoduulia
4.2.1.0 Kayttétunnit @ U Pumpun aktiivisten kdyttétun-
[Ej tien summa
(laskuri voidaan nollata infrapu-
narajapinnan kautta)
4.2.2.0 Kulutus Energiankulutus kWh/MWh
@ nﬂl'l
4.2.3.0 Lahtblaskenta g Aika pumpunvaihtoon tunteina  Nakyy vain kun kaksois-
pumpunvaih- @ @ h (porrastuksen ollessa 0,1h)  pumppu-Master ja sisdinen
toon pumpunvaihto. Sdddetta-
vissd huoltovalikossa
<5.1.3.0>
4.2.4.0 Jddnnodsaika Aika seuraavaan pumpun irtira-  Tulee ndyttd6n vain, kun
pumpun irtira- @ @JL vistukseen (kun pumppuonollut pumpun irtiravistus on akti-
vistukseen pysahdyksissd 24 h esim. Extern  voitu
OFF takia), pumppua kdytetddn
automaattisesti 5 sekunnin ajan)
4.2.5.0 Virta paalle - Syottojannitteen kytkentdjen
laskuri @ 123 lukumééri (jokainen katkoksen
) jdlkeen tapahtuva sy6ttojannit-
teen kytkeminen lasketaan)
4.2.6.0 Pumpun irtira- @J_L Tapahtuneiden pumpun irtira-  Tulee ndytto6n vain, kun
vistus -laskuri @ 123 vistusten maara pumpun irtiravistus on akti-
) voitu
4.3.0.0 Tilat oH
; = OFF
~loM
4.3.1.0 Peruskuorma- Arvondytdssd ndkyy varsinaisen  Nakyy vain, kun on kaksois-
pumppu @ |E peruskuormapumpun identi- pumppu-Master

teetti muuttumattomana.
Yksikkondytossa nakyy tilapdi-
sen peruskuormapumpun iden-
titeetti muuttumattomana.
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Nimitys Tyyppi Symboli Arvot/selitykset Nayton edellytykset
4.3.2.0 SSM _,::‘-?, ON
@ h SSM-releen tila, kun on hairicil-
moitus

HA
Gy,
HA/SL
{}, OFF
b SSM-releen tila, kun hairiéilmoi-
tuksia eiole
Gy,
HA
<y
HAASL
4,3.3.0 SBM ON
@ SBM-releen tila, kun on annettu
valmius-/kdytto- tai verkko-
pdélle-ilmoitus
OFF
SBM-releen tila, kun valmius-/
kaytto- tai verkko-pdalle-ilmoi-
tusta ei ole
SBM
_..
Gt

Kayttoilmoitus

HA
<
HA/SL
SBM
_..
{:' i Valmiusilmoitus

_::3”1 SBM

Virta pdalle -ilmoitus

4.3.4.0 Ext. off _$,. Tulon "Extern off” signaali on
@ OFF annettu

_$,. OPEN
FF Pumppu on kytketty pois paalta
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Nimitys

Tyyppi

Symboli

Arvot/selitykset

Nayton edellytykset

W

RN

SHUT
Pumppu on vapautettu kdyttoon

4.3.5.0 BMS-protokol- Vdyldjdrjestelma aktivoitu Nakyy vain kun BMS on
latyyppi @ _:_.::::} aktivoituna
LON Nakyy vain kun BMS on
{ﬁ:" Kenttavayldjdrjestelma aktivoituna
CAN Nakyy vain kun BMS on
":::::" Kenttdvayldjdrjestelma aktivoituna
Yhdyskdytéva Nakyy vain kun BMS on
":::::" Protokolla aktivoituna
4.3.6.0 AUX Liittimen "AUX” tila
D i
4.4.0.0 Laitteen tiedot ; i Nayttdd laitteen tiedot
12345
4.41.0 Pumpun nimi 1T Esimerkki: Nayttoon tulee vain pumpun
@ 13345 IL-E 80/130-5,5/2 perustyyppi, mallien nimié ei
(ndytto juoksevana tekstin) esitetd
4.4.2.0 Kayttdjahallin- i Nayttdd kdyttdjdhallinnan ohjel-
nan ohjelmis- @ 133us mistoversion
toversio
4.4.3.0 Moottorihal- 1T Ndyttdd moottorihallinnan
linnan ohjel- @ 12345 ohjelmistoversion
mistoversio
5.0.0.0 Huolto ; Huoltovalikot
5.1.0.0 Multi Pump P Kaksoispumppu Nakyy vain, kun kaksois-
; @ pumppu on aktivoituna (ala-
valikot mukaan lukien)
5.1.1.0 Kayttotapa + & | Pia-/varakdyttd Nakyy vain, kun on kaksois-
- pumppu-Master
Rinnakkaiskaytto Nakyy vain, kun on kaksois-
il pumppu-Master
5.1.2.0 S4iaté MA/SL MA Manuaalinen vaihto Master-ja  Nakyy vain, kun on kaksois-
* =10 Slave-tilojen valilla pumppu-Master
5.1.3.0 Pumpunvaihto ; g™ Nakyy vain, kun on kaksois-
pumppu-Master
5.1.3.1 Manuaalinen = Suorittaa pumpunvaihdon riip-  Nadkyy vain, kun on kaksois-
pumpunvaihto * o pumatta ldhtélaskennasta pumppu-Master
5.1.3.2 Sisdinen/ g™ Sisdinen pumpunvaihto Nakyy vain, kun on kaksois-
ulkoinen s Gj pumppu-Master
_$,, Ulkoinen pumpunvaihto Nakyy vain kun kaksois-
-Master, katso liitin
o il pumppu )
"AUX”
5.1.3.3 Sisdinen: g™ Sdddettdvissd valilla 8 hja 36 h, Nakyy, kun sisdinen pum-
aikavili s Gj 4 h - askelvilein punvaihto on aktivoituna
5.1.4.0 Pumppu 7 Pumppu vapautettu
vapautettu/ * ET
estetty
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Arvot/selitykset
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Nayton edellytykset

Pumppu estetty

5.1.5.0 SSM + “:3"1. Yksittdishalytys Nakyy vain, kun on kaksois-
- HR pumppu-Master
“:3"1. Yleishdlytys Nakyy vain, kun on kaksois-
HREL pumppu-Master
5.1.6.0 SBM + {}_, | Yksittdinen valmiusilmoitus Nakyy vain kun ktalksois— .
x i o pumppu-Master ja SBM-toi-
minto valmius/kayttd
{}._ Yksittdiskdyttoilmoitus Nakyy vain, kun on kaksois-
o o pumppu-Master
{}_, Yleinen valmiusilmoitus Nakyy vain, kun on kaksois-
1
HREL pumppu-Master
{3._ Yleinen kayttoilmoitus Nakyy vain, kun on kaksois-
HREL pumppu-Master
5.1.7.0 EXT. OFF + _E} Yksittdis-Extern off N&kyy vain, kun on kaksois-
= ||11|;F pumppu-Master
uFF_i,,} Koonti Extern off Nakyy vain, kun on kaksois-
HA /5L pumppu-Master
5.2.0.0 BMS Building Management System Sis. kaikki alavalikot, ndyte-
l ":::::" (BMS) -jérjestelmin sdddot - tddn vain, kun BMS on akti-
kiinteistdautomaatio voituna
5.2.1.0 LON/CAN/IF- = Wink-toiminto mahdollistaa Se naytetddn vain, kun LON-,
moduuli s laitteen tunnistamisen BMS- CAN- tai IF-moduuli on akti-
Wink/huolto verkossa. "Wink” suoritetaan voituna
vahvistamalla.
5.2.2.0 Paikallis-/eté- B BMS-paikalliskdytto Viliaikainen tila, automaatti-
kaytto * T2 nen palautus etdkdyttoon
5 minuutin kuluttua
LY BMS-etakdytto
T .:S_..
5.2.3.0 Vdyldosoite + l t Vdyldosoitteen sddtd
5.2.4.0 IF-yhdyskay- ®
tdva Val A s A
5.2.5.0 IF-yhdyskay- <:::>
. +
tavé val C —4 C IF-moduulikohtaiset asetukset, Lisatietoja IF-moduulin
5.2.6.0 IF-yhdyskay- <::> protokollatyypista riippuen asennus- ja kdyttdohjeissa
. +
tdva Val E - E
5.2.7.0 IF-yhdyskay- ®
tdva Val F * F
5.3.0.0 In1 (anturitulo) Anturitulon 1 sdadot Ei ndy manuaalisella sddto-
l T@ kaytolld (kaikki alavalikot
mukaan lukien)
5.3.1.0 In1 (anturiar- Anturiarvoalueen 1 nédytto Ei ndy PID-sdddossa
voalue) @ |_\/E>
5.3.2.0 In1 (arvoalue) Arvoalueen sdito
t T\{E> Mahdolliset arvot: 0...10 V/
2..10V/0...20 mA/4...20 mA
5.4.0.0 In2 Sdddot ulkoiseen
; E_i:'.':} ohjearvotuloon 2
5.4.1.0 In2 toimin- ON
nassa/ei toi- * E_\/E> Ulkoinen ohjearvotulo 2 akti-
minnassa voitu
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Nimitys Tyyppi Symboli Arvot/selitykset Nayton edellytykset
OFF
E_\/E> Ulkoinen ohjearvotulo 2 ei akti-
voitu
5.4.2.0 In2 (arvoalue) Arvoalueen sdato Ei ndy, jos In2 = ei aktivoitu
* E_ih:} Mahdolliset arvot: 0...10 V/
2..10V/0..20 mA/4...20 mA
5.5.0.0 PID-parametrit PID-sadadon asetukset Nakyy vain silloin, kun PID-
I:I | [] Control on aktivoitu (kaikki
alavalikot mukaan lukien)
5.5.1.0 P-parametrit M Sdddon proportionaalisen osuu-
* | [:I den asetus
5.5.2.0 |-parametrit Sdddon integroivan osuuden
* F“[] asetus
5.5.3.0 D-parametrit Sdddon erottelevan osuuden
s F | asetus
5.6.0.0 Viat ; I'I Sdddot toimintaan vikatapauk-
sessa
5.6.1.0 HV/AC + |I 555 HV-kdyttétapa 'lammitys’
|I AC-kdyttétapa jazhdytys/
:$: ilmastointi'
5.6.2.0 Varakdytto- || LI Varakayttokierrosluvun ndytto
kierrosluku @ RPI"I
5.6.3.0 Autom. |I Aika virheen automaattiseen
nollausaika * '_ll:] kuittaamiseen
5.7.0.0 Muut sdadot 1 m
v 1
5.7.1.0 Nayttoopastus + @ Nayttoopastus
@ Ndyttoopastus
5.7.2.0 Painearvon Painearvon korjauksen ollessa Nakyy vain, kun Ap-c.
korjaus * aktivoituna tehtaalla pumpun laip- ~ Ei tule ndyttoon kaikissa
paan yhdistetyn paine-eroanturin  pumpputyypeissd
mittaama paine-eron poikkeama
otetaan huomioon ja korjataan.
$® Painearvon korjaus pois
! Painearvon korjaus paille
5.7.5.0 Kytkentdtaa- nr HIGH
juus @ FLd1r-1n Suuri kytkentdtaajuus
(tehdasasetus)
Suorita vaihtokytkentd/muu-
= MID tos vain, kun pumppu on
BLIM Keskimmadinen kytkentdtaajuus sy b et (e e o
kdydessd)
@ LOwW
PN Alhainen kytkentitaajuus
5.7.6.0 SBM-toiminto Sddto ilmoitusten toiminnalle

I+

SBM-kéayttoilmoitus
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Tyyppi

Symboli

Arvot/selitykset

Suomi

Nayton edellytykset

SBM-valmiusilmoitus

SBM virta pdalld -ilmoitus

5.7.7.0 Tehdasasetus

OFF (vakioasetus)

Ei ndy, kun paasyn esto on

*
* j Sddtoja ei muuteta aktivoituna. Ei ndy, kun BMS
vahvistettaessa. on aktivoituna.
" ON ) Ei n.éiy,. kun péi'éisyln estoon
j Sdddot palautetaan aktivoituna. Ei ndy, kun BMS
tehdasasetuksiksi vahvistuksen on aktivoituna.
yhteydessa. Parametrit, joita muute-
taan tehdasasetuksella,
Huomio! katso luku 13 "Tehdasa-
Kaikki manuaalisesti tehdyt setukset” sivulla 117.
saadot menetetddn.
5.8.0.0 Muut saadot 2 Ei tule ndyttoon kaikissa
mmg pumpputyypeissd.
5.8.1.0 Pumpun
irtiravistus @JL
5.8.1.1 Pumpun ON (tehdasasetus)
irtiravistus l @JL Pumpun irtiravistus on kytketty
aktiivinen / ei paille
aktiivinen
OFF
@JL Pumpun irtiravistus on kytketty
pois paalta
5.8.1.2 Pumpun irtira- Sdddettdvissdvalilld2hja72h,1 Eitule ndytto6n, jos pumpun
. + iy B N C :
vistus - Il h - askelvélein irtiravistus on kytketty pois
aikavali paalta
5.8.1.3 Pumpun irtira- Sdddettdvissd pumpun minimi-  Ei tule ndytt66n, jos pumpun
vistus * @JL kierrosluvun ja maksimikierros- irtiravistus on kytketty pois
Kayntinopeus luvun vadlilla pdaltd
6.0.0.0 Vian kuittaus RESET Lisdtietoja, katsoluku 11.3 "Vian N&kyy vain vian yhteydessa
* || kuittaaminen” sivulla 111.
7.0.0.0 Kayton esto + j‘\ Pddsyn esto ei aktivoituna

(muutokset mahdollisia)
(Lisatietoja, katso luku 8.6.7
"P4asyn eston aktivointi/deakti-
vointi” sivulla 92).

Pidsyn esto aktivoituna (muu-
tokset eivit mahdollisia)
(Lisatietoja, katso luku 8.6.7
"P4asyn eston aktivointi/deakti-
vointi” sivulla 92).

Taul. 8: Valikkorakenne
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9 Kdyttoonotto

Turvallisuus

Valmistelu

9.1  Taytto jailmaus

Kuva 41: lImanpoistoventtiili

100

.

VAARA! Hengenvaara!

Jos elektroniikkamoduulin tai moottorin suojalaitteita ei ole asen-
nettu paikoilleen, voi sahkdisku tai kosketus pyaoriviin osiin aiheut-
taa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Ennen kdyttoonottoa ja huoltotdiden jilkeen tdytyy aikaisemmin
irrotetut suojalaitteet kuten esim. moduulin kansi ja tuuletinkupu,
asentaa takaisin paikoilleen.

Pumppua ei koskaan saa yhdistda ilman elektroniikkamoduulia.

Ennen kdyttoonottoa pumpun ja elektroniikkamoduulin taytyy olla
ympadriston lampdotilassa.

Taytd ja ilmaa jarjestelmd asianmukaisesti.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!

Kuivakaynti rikkoo liukurengastiivisteen.

Varmista, ettei pumppu kay kuivana.

Kavitaatioddnten ja -vaurioiden vdlttdmiseksi on pumpunimuyhteelle
varmistettava vahimmadistulopaine. Tdma vahimmadistulopaine riip-
puu pumpun kdyttotilanteesta ja toimintapisteestd, ja se on madritel-
tdvd niiden mukaisesti.

Vahimmadistulopaineen mddrittamisen kannalta oleellisia parametreja
ovat pumpun NPSH-arvo toimintapisteessdan ja pumpattavan aineen
hdyrynpaine.

lImaa pumput avaamalla ilmausventtiilit (kuva 41, kohta 1). Kuiva-
kaynti rikkoo pumpun liukurengastiivisteen. Paine-eroanturia ei saa
ilmata (rikkoutumisen vaara).

VAROITUS! Paineenalaiset, erittdin kuumat tai erittdin kylmat nes-
teet ovat vaarallisia!

Riippuen pumpattavan aineen lampétilasta ja jarjestelmdpaineesta
saattaa ilmanpoistoruuvia kokonaan avattaessa ulos purkautua
erittdin kuumaa tai erittdin kylmaa ainetta nestemadisessa tai hoy-
rymdisessd muodossa ja kovalla paineella.

limanpoistoruuvi on aina avattava varovasti.

Moduulikotelo on ilmauksen aikana suojattava ulos roiskuvalta
vedelta.

kosketettaessa!
Kiyttotilasta riippuen saattaa koko pumppu tai laitteisto (pumpat-
tavan aineen limpétila) tulla hyvin kuumaksi tai hyvin kylmiksi.

Kdyton aikana on pidettava riittava etdisyys pumppuun!
Ennen téiden suorittamista on pumpun/jirjestelman annettava

Kaikissa toissa on kdytettdva suojavaatetusta, suojakasineitd ja
suojalaseja.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Jos pumpun/jirjestelmin asennusta ei ole suoritettu oikein, voi
pumpattavaa ainetta suihkuta ulos kdyttoonotossa. Myds yksittdi-
set rakenneosat voivat irrota.

Kdyttoonoton aikana on pidettdva etdisyytta pumppuun.
Suojavaatetusta, suojakasineita ja suojalaseja on kdytettava.
VAARA! Hengenvaara!

Pumpun tai yksittdisten osien putoaminen voi aiheuttaa hengen-
vaarallisia loukkaantumisia.

Pumpun osat on asennustoéiden aikana varmistettava putoamista
vastaan.
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9.2 Kaksoispumppuasennus/Y-
putkiasennus

l i

Kuva 42: Master-pumpun asetus

9.3 Pumpputehon sdito

Suomi

HUOMAUTUS:
Kaksoispumpuissa virtaussuuntaan katsottuna vasemmalla oleva
pumppu on konfiguroitu jo tehtaalla Master-pumpuksi.

HUOMAUTUS:

Kun sellainen Y-putkiasennus, jota ei ole esiohjelmoitu, otetaan kayt-
t66n ensimmadisen kerran, tdytyy molemmat pumput asettaa tehdas-
asetuksille. Kaksoispumpun tiedonvaihtokaapelin liittamisen jdlkeen
ndyttoon tuleen vikakoodi "E035”. Molemmat kayttolaitteet kayvat
varakdyttokierrosluvulla.

Vikailmoituksen kuittaamisen jalkeen ndytdssa nakyy valikko
<5.1.2.0> ja 'MA' (= Master-pumppu) vilkkuu. "MA”-ilmoituksen
kuittaamista varten tdytyy padsyn eston olla deaktivoituna ja huolto-
tilan aktivoituna (Fig. 42).

Molemmat pumput on asetettu "Master-pumpuksi” ja kummankin
elektroniikkamoduulin naytdssa vilkkuu 'MA'.

Vahvista toinen pumpuista Master-pumpuksi painamalla punaista
painiketta. Master-pumpun naytdssd nakyy tila 'MA'. Paine-eroanturi
on liitettdavd Master-pumppuun.

Master-pumpun paine-eroanturin mittauspisteiden taytyy olla kysei-
sessa koontiputkessa kaksoispumppuaseman imu- ja painepuolella.

Timin jilkeen toinen pumppu ndyttéi tilan 'SL' (= Slave).

Kaikki pumpun muut sdddot voidaan tdsta ldhtien tehdd endd vain
Master-pumpun kautta.

HUOMAUTUS:

Toimenpiteen voi myohemmin kdynnistdd manuaalisesti valitsemalla
valikon <5.1.2.0>.

(Tietoja navigoinnista huoltovalikossa, katso luku8.6.3 "Navigointi:”
sivulla 91).

Jérjestelmd on suunniteltu tietyn toimintapisteen (tdyskuormitus-
piste, laskettu maks. limmitystehontarve) mukaan. Pumpputeho
(nostokorkeus) on sdidettivi kdyttédnoton yhteydessi jirjestelmin
toimintapisteen mukaisesti.

Tehdasasetus ei vastaa jarjestelman tarvitsemaa pumpputehoa. Se
madritetddn valitun pumpputyypin ominaiskdyrddiagrammin avulla
(esim. tietolehdesta).

HUOMAUTUS:

IR-monitorin/IR-tikun ndytdssd olevaa tai kiinteistdautomaatiojar-
jestelmddn annettua virtaaman arvoa ei saa kdyttda pumpun saatoon.
Tamad arvo on vain suuntaa-antava.

Kaikkien pumpputyyppien yhteydessa ei anneta virtaama-arvoa.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Liian pieni virtaama voi vaurioittaa liukurengastiivistettd, jolloin
vahimmdisvirtaama riippuu pumpun kierrosluvusta.
Varmista, ettd vihimmdisvirtaama Q,;, ei alitu.
Qnin:n laskeminen:
Todellinen kierrosluku

Qmin =10 % X Qak X
min maks pumppu Maksimikierrosluku
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9.4
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Hmax
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Hmin

H

Hmax

OHs

@Hs

Hrmin

Kuva 43: Sddté Ap-c/Ap-v

Nmax

Hs

Nmin

Kuva 44: Sdddinkdytto

Toimintapiste Piirrd toimintapisteesta Piirrd toimintapisteesta

maksimiomi- |dhtienvasemmalle.Lue I3htien vasemmalle.

naiskayralld ohjearvo Hg ja sdadd Lue ohjearvo Hg ja
pumppu tdlle arvolle. sdddd pumppu télle

arvolle.

Toimintapiste Piirra toimintapisteestd Mene sdaatéominais-

sddtoalueella ldhtienvasemmalle.Lue kdyrdd pitkin aina mak-
ohjearvo Hg ja sdada simiominaiskayralle
pumppu tdlle arvolle. saakka, sitten vaa-

kasuoraan vasemmalle,
lue ohjearvo Hgja sdddd
pumppu tdlle arvolle.

Sddtoalue Hmin» Hmaks. Humin: Hmaks.
katso ominaiskdyrat katso ominaiskdyrdt
(esim. tietolehdest3) (esim. tietolehdest3)
HUOMAUTUS:

Vaihtoehtoisesti voidaan my®és valita sdddinkayttd (kuva 44) tai
PID-kdyttotapa.

Kayttotapa "Sdddin” kytkee kaikki muut sddtotavat pois pdéltd. Pum-
pun kierrosluku pidetddn vakioarvossa ja sdddetddn kiertonupin
avulla.

Kierroslukualue riippuu moottorista ja pumpputyypista.

PID-sdato:

Kaytettdvd PID-sdadin pumpussa on sellainen vakio-PID-sdadin, kuin
sddtotekniikkaa koskevassa kirjallisuudessa on kerrottu. Saadin ver-
taa mitattua todellista arvoa esimdaritettyyn ohjearvoon ja yrittda
mahdollisimman tarkasti mukauttaa todellisen arvon ohjearvoon. Jos
vastaavia antureita kdytetddn, voidaan toteuttaa erilaisia saatoja
kuten esim. paine-, paine-ero-, ldmp0tila- tai virtaamasdddot. Antu-
rin valinnassa on otettava huomioon taulukossa &4 "Liittimien varauk-
set” sivulla 84 ilmoitetut sahkdarvot.

Sdatokdyttdaytymisen voi optimoida muuttamalla parametreja P, lja D.
Saitimen P-osuus (tai myds proportionaalinen osuus) antaa lineaari-
sen vahvistuksen poikkeamalle todellisen arvon ja ohjearvon vililla
saatimen |dhddssd. P-osuuden etumerkki mddrda sdatimen toiminta-
suunnan.

Saatimen I-osuus (tai my®s integraalinen osuus) integroi sddtdpoik-
keaman kautta. Vakiopoikkeaman tuloksena on lineaarinen nousu
sddtimen ldhddssd. Ndin valtetddn jatkuva sddtopoikkeama.

Saatimen D-osuus (tai myés differentiaalinen osuus) reagoi suoraan
sddtopoikkeaman muutosnopeuteen. Ndin vaikutetaan jarjestelman
reaktionopeuteen. Tehtaalla D-osuus on asetettu arvolle nolla, koska
se sopii moniin sovelluksiin.

Parametreja saa muuttaa vain pienin askelin, ja vaikutuksia jarjestel-
maan on jatkuvasti valvottava. Parametriarvojen mukautuksen saa
suorittaa vain saatotekniikan alueella koulutuksen saanut ammatti-
henkilokunta.
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Tehdasasetus Porrastus

P 0,5 -30,0 ... -2,0 0,1
-1,99 ... -0,01 0,01
0,00 .. 1,99 0,01
2,0 .. 30,0 0,1
| 0,5s 10 ms ... 990 ms 10 ms
1ls .. 300s 1s
d 0s Oms ..990ms 10 ms
(= deaktivoitu) 1s .. 300s 1s

Taul. 9: PID-parametrit

Sdddon vaikutussuunta mddrdytyy P-osuuden etumerkin mukaan.
Positiivinen PID-Control (vakio):

Jos P-osuuden etumerkki on positiivinen, sddto reagoi ohjearvon alittu-
miseen nostamalla pumpun kierroslukua, kunnes ohjearvo saavutetaan.
Negative-PID-Control:

Jos P-osuuden etumerkki on negatiivinen, sddto reagoi ohjearvon
alittumiseen alentamalla pumpun kierroslukua, kunnes ohjearvo saa-
vutetaan.

@ HUOMAUTUS:

Jos pumppu kdy PID-sdddintd kaytettdessd vain minimaalisella tai
maksimaalisella kierrosluvulla eikd reagoi parametriarvojen muutok-
siin, sddtimen toimintasuunta on tarkastettava.

10 Huolto

Turvallisuus Huolto- ja korjaustdita saa suorittaa vain patevd ammattihenkil6sto!

On suositeltavaa antaa pumpun huolto ja tarkastus Wilo-asiakaspal-
velun tehtdvaksi.

c VAARA! Hengenvaara!
Sahkdlaitteiden parissa suoritettavissa toissa uhkaa hengenvaara

sahkoiskun takia.

Sahkolaitteiden parissa tehtdvia toitd saa suorittaa vain paikallisen
sdhkonjakelijan hyvdksyma sihkoasentaja.

Ennen kaikkia sahkdlaitteiden parissa tehtdvia toitd sahkolaitteet

kytkeytyminen tdytyy estaa.
« Pumpun liitantdkaapelin vaurioiden korjauksen saa antaa vain
hyvdksytyn, patevan sahkoasentajan suoritettavaksi.

Elektroniikkamoduulin tai moottorin aukkoja ei saa koskaan kai-

toohjeita on noudatettava!

c VAARA! Hengenvaara!
Jos elektroniikkamoduulin tai kytkimen alueen suojalaitteita ei ole

asennettu paikoilleen, voi sdhkdisku tai kosketus py6riviin osiin
aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Huoltotdiden jdlkeen taytyy aikaisemmin irrotetut suojalaitteet
kuten esim. moduulin kannet tai kytkimen suojukset asentaa
takaisin paikoilleen!

c HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Epaasianmukainen kasittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.
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10.1 llman syotto

10.2 Huoltotyot

10.2.1 Liukurengastiivisteen vaihto

Osiin purkaminen

104

moduulia.

VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittéin suuri.
Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-
vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

Kayta aina sopivia nostovalineitd ja varmista, etteivat osat voi
pudota.

Ali koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessa seka aina ennen kaikkia
asennustoitd on varmistettava, etta pumpun vakavuus on riittava.

tettaessa!

Kiyttaotilasta riippuen saattaa koko pumppu tai jirjestelma (pum-
pattavan aineen lampétila) tulla hyvin kuumaksi tai hyvin kylmaksi.
Kdyton aikana on pidettava riittava etdisyys pumpusta!l

Jos veden lampatilat ja jarjestelmdpaineet ovat korkeita, anna
Kaikissa toissd on kadytettdva suojavaatetusta, suojakasineita ja
suojalaseja.

VAARA! Hengenvaara!

Jos huoltotdissd moottorin akselilla kdytettdvat tyokalut joutuvat
kosketuksiin pyorivien osien kanssa, ne voivat singota ulospdin ja
aiheuttaa vammoja, jotka voivat johtaa jopa kuolemaan.

Kaikki huoltotdissa kaytetyt tyokalut on poistettava ennen pum-
pun kdyttéonottoa.

llman sy6tté moottorin runkoon on sdanndllisin vdliajoin tarkastet-
tava. Likaantumisen yhteydessad ilman syottd on varmistettava uudel-
leen niin, ettd moottori ja elektroniikkamoduuli saavat riittdvan
jaahdytyksen.

VAARA! Hengenvaara!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa uhkaa hengenvaara
sahkoiskun takia.

Jannitteettomyys on tarkastettava ja vieressad olevat jannitteiset
osat on peitettdvi tai eristettava.

VAARA! Hengenvaara!
Pumpun tai yksittdisten osien putoaminen voi aiheuttaa hengen-
vaarallisia loukkaantumisia.

Pumpun osat on asennustdiden aikana varmistettava putoamista
vastaan.

Sisddnajovaiheen aikana voi esiintyd hieman tipoittaista vuotoa. My6s
pumpun normaalikdytdn aikana on vahdinen yksittdinen tipoittainen
vuoto normaalia. Silmdmadardinen tarkastus on kuitenkin tehtavd aika
ajoin. Tiiviste on vaihdettava, jos todetaan selvasti havaittava vuoto.

Wilon valikoimaan kuuluu korjaussarja, jossa on vaihtoon tarvittavat
osat.

1. Kytke laitteisto jannitteettdmaksi ja varmista luvatonta uudel-
leenkdynnistdmistd vastaan.

Sulje sulkuventtiilit ennen pumppua ja sen jalkeen.
Varmista jannitteettomyys.

Maadoita ja oikosulje tydalue.

i BN

Irrota verkkoliitdntdjohto. Irrota paine-eroanturin kaapeli, jos
sellainen on.
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6. Poista pumpun paine avaamalla ilmanpoistoventtiili (Fig. 6,
kohta. 1.31).

c VAARA! Palovammojen vaara!
Pumpattavan aineen korkea lampétila aiheuttaa palovammojen
vaaran.
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ennen kaikkia toita.

7. lrrota paine-eroanturin paineenmittausjohdot, jos sellaiset on.
8. Irrota kytkinsuoja (kuva 6, kohta 1.32).

9. Loysda kytkinyksikon kytkinruuveja (kuva 6, kohta 1.41).

10. Irrota moottorin kiinnitysruuvit (kuva 6, kohta 5) moottorin lai-
pasta ja nosta kdyttd sopivalla nostolaitteella pumpusta. Erdissa
IL-E-pumpuissa irtoaa adapterirengas (kuva 6a, kohta 8).

11. Avaa tiivistelaipan kiinnitysruuvit (kuva 6, kohta 4), ja irrota tiivis-
telaippayksikko seka kytkin, akseli, liukurengastiiviste ja juoksu-
pyOrd pumpun pesasta.

@ HUOMAUTUS:
BL-E-pumpuissa = &4 kW irtoaa pumpun tukijalka mukana, kun tiivis-
telaipan kiinnitysruuvit irrotetaan.

12. Avaa juoksupyérin kiinnitysmutteri (kuva 6, kohta 1.11) ja poista
senallaolevalukkolaatta (kuva 6, kohta 1.12) javedd juoksupyéri
(kuva 7, kohta 1.13) pois pumpun akselista.

c HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Kdsiteltdessa epaasianmukaisesti akseli, kytkin ja juoksupyora
vaarassa vaurioitua.

Jos juoksupyoran irrottaminen on vaikeaa tai se juuttuu paikalleen,
juoksupydrii tai akselia ei saa lyddi sivulta (esim. vasaralla ), vaan
on kdytettdva sopivaa irrotustyokalua.

13. Veda liukurengastiiviste (kuva 6, kohta 1.21) akselista.

14. Vedi kytkin (kuva 6, kohta 1.4) ja pumpun akseli pois
tiivistelaipasta.

15. Puhdista akselin vastin—ﬁstumapinnat huolellisesti. Jos akseli on
vaurioitunut, myos se on vaihdettava.

16. Poista liukurengastiivisteen vastarengas tiivistemansetteineen
tiivistelaipasta sekd O-rengas (kuva 6, kohta 1.14) ja puhdista
tiivisteiden alustapinnat.

17. Puhdista akselin vastepinta.

Asennus 18. Paina uusi liukurengastiivisteen vastarengas mansetteineen tii-
vistelaipan tiivisteen asennuskohtaan. Voiteluaineena voi kdyttdd
tavallista astianpesuainetta.

19. Asenna tiivistelaipan O-renkaan asennuskohdan uraan uusi
O-rengas.

20. Tarkasta kytkimen sovitepinnat, puhdista tarvittaessa ja voitele
kevyesti 6ljylla.

21. Esiasenna pumpun akseliin kytkinkuoret, joiden vdliin on sijoi-
tettu vililevyt, ja vie esiasennettu kytkinakselikokonaisuus varo-
vasti tiivistelaippaan.

22. Veda uusi liukurengastiiviste akseliin. Voiteluaineena voi kayttdd
tavallista astianpesuainetta.

23. Asennajuoksupyora lukkolaatan ja mutterin kanssa, paina samalla
vastaan juoksupyoran ulkohalkaisijasta. Varo vaurioittamasta liu-
kurengastiivistettd asettamalla se vdardan kulmaan.

@ HUOMAUTUS:

Noudata seuraavissa toimintavaihessa kyseiselle kierretyypille mda-
rittya kiristysmomenttia (katso seuraava taulukko "Ruuvien kiristys-
momentit”).
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Ruuvien kiristysmomentit

Rakenneosa

Kuva/kohta
Ruuvi (mutteri)

24. Vie esiasennettu tiivistelaippakokonaisuus varovasti pumpun
pesddn ja ruuvaa se kiinni. Pida samalla kytkimen pyérivistd osista
kiinni, ettei liukurengastiiviste vaurioidu. Noudata ilmoitettua
ruuvin kiristysmomenttia.

HUOMAUTUS:
BL-E-pumpuissa < & kW on myds pumpun tukijalka asennettava
takaisin, kun kiinnitysruuvit kierretddn kiinni.

HUOMAUTUS:

Jos pumppuun on asennettu paine-eroanturi, kiinnitd se tiivistelaipan

ruuvien kiinnittdmisen yhteydessa.

25. Loysda hieman kytkimen ruuveja ja avaa hieman esiasennettua
kytkintd.

26. Asenna moottori sopivan nostolaitteen avulla ja kiinnita tiiviste-
laippa ja moottori ruuveilla yhteen.

27. Tyénni asennushaarukka (kuva 6, kohta 10) tiivistelaipan ja kyt-
kimen vdliin. Asennushaarukan tdytyy olla kohdallaan ilman
vilysta.

28. Kiristd ensin kytkinruuveja hieman, kunnes kytkinkuoren puolik-
kaat ovat vdlilevyja vasten. Ruuvaa kytkin sitten tasaisesti kiinni.
Tiivistelaipan ja kytkimen vdlinen maardtty etdisyys 5 mm asen-
nushaarukan yldpuolella sdatyy talléin automaattisesti.

29. Irrota asennushaarukka.

30. Asenna paine-eroanturin paineenmittausjohdot, jos sellaiset on.
31. Asenna kytkinsuoja.

32. Asenna elektroniikkamoduuli.

33. Kiinnitd verkkoliitantdjohto ja - jos on - paine-eroanturin kaapeli

jalleen.

HUOMAUTUS:
Ota huomioon kiyttéénoton toimenpiteet (luku 9 "Kdyttéonotto”
sivulla 100)

34. Avaa sulkulaitteet ennen pumppua ja sen jdlkeen.

35. Kytke sulake takaisin pdalle.

Kiristysmomentti Asennusohjeet
Nm =10 %

(mikali ei toisin ilmoitettu)

Juoksupyord M10 30
— Kuva 6 /kohta 1:11  M12 60
Akseli M16 100
Pumpun pesa N o
— Kuva 6 /kohta 4 M16 100 K.msf.a tasaisestiris-
.. . 3 tikkain.
Tiivistelaippa
Tiivistelaippa M10 35
== Kuva 6 /kohta5+6  M12 60
Moottori M16 100
+ Oljya vastinpinnat
M6-10.9 12 ohuelti
M8-10.9 30 « Kirista ruuvit
Kytkin Kuva 6 /kohta 1:41  M10-10.9 60 tasaisesti
M12-10.9 100 « Pidad rako saman-
M14-10.9 170 kokoisena molem-
milla puolilla
Ohjausliittimet Kuva 9/kohta 4 = 0,5
Teholiittimet
1,5-7,5kw Kuva 9/kohta 7 - 0,5
11 - 22 kw 1,3
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Rakenneosa Kuva/kohta Kiristysmomentti Asennusohjeet
Ruuvi (mutteri) Nm + 10 %
(mikaili ei toisin ilmoitettu)
Maadoitusliittimet Kuva 2 - 0,5
Elektroniikkamoduuli Kuva 6 /kohta 11 M5 4,0
Moduulin kansi
1,5-7,5 kW Kuva 3 M4 0,8
11 -22kw M6 4,3
M12x1,5 3,0 M12x1,5 on varattu
Liitosmutteri Kuva 2 M16x1,5 8,0 vakiovarusteena ole-
Kaapelilapiviennit M20x1,5 6,0 van paine-eroanturin
M25x1,5 11,0 litdntdjohdolle

Taul. 10: Ruuvien kiristysmomentit

Irrota moottori suorittamalla vaiheet 1 - 10 kuten on kerrottu luvussa
10.2 "Huoltotydt” sivulla 104.

Poista ruuvit ja hammaslevyt (kuva 6, kohta 12) ja vedi elektroniikka-
moduuli pystysuoraan yléspéin (kuva 6).

Irrota moottori vaiheiden 25 ja 31 mukaisesti, kuten on kuvattu
luvussa 10.2 "Huoltotydt” sivulla 104.

10.2.2 Moottorin/kiyttolaitteen vaihto

Ennen kuin elektroniikkamoduuli asennetaan uudestaan, veda uusi
0-rengas elektroniikkamoduulin ja moottorin véliin kosketuskohtaan.

Paina elektroniikkamoduuli uuden moottorin kosketuskohtaan ja
kiinnitd ruuveilla ja hammaslevyilld (kuva 6, kohta 12).

@ HUOMAUTUS:
Elektroniikkamoduulia tdytyy asennettaessa painaa vasteeseen
saakka.

@ HUOMAUTUS:
Noudata kierretyypin osalta annettua ruuvin kiristysmomenttia
(katso taulukko 10 "Ruuvien kiristysmomentit” sivulla 106).

@ HUOMAUTUS:
Voimakkaammat laakeriddnet ja epdtavalliset vdrindt ilmoittavat laa-
kerin kulumisesta. Wilo-asiakaspalvelun tdytyy silloin vaihtaa laakeri.

10.2.3 Elektroniikkamoduulin vaihto VAARA! Hengenvaara!
Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa uhkaa hengenvaara
sdhkaiskun takia.

Jannitteettomyys on tarkastettava ja vieressa olevat jannitteiset
osat on peitettdvi tai eristettava.

Irrota elektronikkamoduuli suorittamalla ty6vaiheetl - 5 kuten on
kerrottu luvussa 10.2 "Huoltoty6t” sivulla 104.

Poista ruuvit ja hammaslevyt (kuva 6, kohta 12) ja vedi elektroniikka-
moduuli pystysuoraan yléspéin (kuva 6).

Ennen kuin elektroniikkamoduuli asennetaan uudestaan, vedd uusi O-
rengas elektroniikkamoduulin ja moottorin véliin kosketuskohtaan.

Paina elektroniikkamoduuli uuden moottorin kosketuskohtaan ja
kiinnitd ruuveilla ja hammaslevyilld (kuva 6, kohta 12).

Jatka (pumpun kéyttévalmiuden palauttaminen) seuraamalla
luvun 10.2 "Huoltoty6t” sivulla 104 ohjeita pdinvastaisessa jarjes-
tyksessi (vaiheet 5-1).

@ HUOMAUTUS:
Elektroniikkamoduulia tdytyy asennettaessa painaa vasteeseen
saakka.
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HUOMAUTUS:
@ Ota huomioon kéytté6noton toimenpiteet (katso lukua 9 "Kaytté6n-
otto" sivulla 100).

Moottoritehon ollessa = 11 kW on elektroniikkamoduuliin asennettu
jadhdytystad varten kierrosluvun mukaan ohjautuva tuuletin, joka kyt-
keytyy automaattisesti pddlle, kun jadhdytyslevyn lampétila on 60 °C.
Tuuletin imee ulkoilmaa, joka johdetaan jddhdytyslevyn ulkopinnan
kautta. Jadghdytin kdy vain silloin, kun elektroniikkamoduuli toimii
kuormitettuna. Ympadristéolosuhteista riippuen tuulettimen mukana
tulee polyd, joka voi kerdytyd jadhdytyslevyyn. Tdma on tarkastettava
sddnndllisin vdlein ja tarpeen vaatiessa on tuuletin ja jddhdytyslevy
puhdistettava.

11  Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat Héirionpoiston saavat suorittaa vain ammattilaiset! Ota huomioon
toimenpiteet turvallisuusohjeet luvussa 10 "Huolto” sivulla 103 .

Jos kdyttohairiota ei voi korjata, on kaannyttava alan ammattiliik-
keen puoleen tai otettava yhteytta lahimpaan asiakaspalvelukes-
kukseen tai edustajaan.

Hdiriondytot Hairiot, niiden syytja tarvittavat toimenpiteet, katso tapahtumakulun
esitys "Halytys-/varoitusilmoitus” luvussa 11.3 "Vian kuittaaminen”
sivulla 111 ja seuraavat taulukot. Taulukon ensimmadisessa sarak-
keessa luetellaan ne koodinumerot, jotka tulevat ndytto6n hdirion
ilmetessa.

@ HUOMAUTUS:
Kun hdirion syytd ei enda ole, poistuvat muutamat hairiét itsestdan.

Selitykset Seuraavia, tirkeysjrjestykseltiin erilaisia vikatyyppeja voi esiintyd (1
= alin térkeysjarjestys, 6 = korkein tirkeysjarjestys):

Vikatyyp Selitys Tarkeys;j

arjestys

A On ilmennyt vika; pumppu pysahtyy heti. Vika 6
taytyy kuitata pumpusta.

B On ilmennyt vika; pumppu pysdhtyy heti. Las- 5
kurilukema nousee ja kello kdy alaspdin. Kun 6.
vikatapaus on ilmennyt, siitd tulee lopullinen
vika ja se tdytyy kuitata pumpusta.

C On ilmennyt vika; pumppu pysdhtyy heti. Jos &4
vika ilmenee > 5 minuuttia, laskurilukema
nousee. Kun 6. vikatapaus on ilmennyt, siitd
tulee lopullinen vika ja se tdytyy kuitata pum-
pusta. Muuten pumppu kdynnistyy automaat-
tisesti uudelleen.

d Kuten vikatyyppi A, tosin vikatyypin A tar- 3
keysjarjestys on korkeampi kuin vikatyypin D.

E Varakayttd: Varoitus varakdyttokierrosluvulla 2
ja aktivoidulla SSM:lld

F Varoitus - pumppu pyorii edelleen 1
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11.1 Mekaaniset héiriot
Hairio Tarvittavat toimenpiteet
Pumppu ei kdynnisty tai sammuu Kaapeliliitin 16ysalld Tarkasta kaikki kaapeliliitdnnat
Sulakkeet vialliset Tarkasta sulakkeet, vaihda vialliset sulakkeet
Pumppu kdy vahentyneelld teholla Painepuolen sulkuventtiilissa Avaa sulkuventtiili hitaasti
kuristuma
llmaa imuputkessa Poista laippojen vuodot, ilmaa pumppu, jos on
ndkyvd vuoto, vaihda liukurengastiiviste.
Pumppu pitda danta Kavitaatiota riittamdttomadn esi- Nosta esipainetta, noudata imuyhteen
paineen vuoksi vdhimmadispainetta, tarkasta imupuolen vent-
tiili ja suodatin ja puhdista tarvittaessa
Moottorissa on laakerivaurio Anna Wilo-asiakaspalvelun tai alan ammatti-
liikkeen tarkastaa ja tarvittaessa korjata
pumppu
11.2  Vikataulukko
Ryhmittely Tarvittavat toimenpiteet Vikatyyppi
HV AC
- 0 Eivikaa
Laitteisto-/ EO004 Alijdnnite Verkko ylikuormittunut ~ Tarkasta sdahkdasennus C A
jarjestel-
maviat
E005 Ylijannite Verkkojdnnite lilan kor-  Tarkasta sdhkdéasennus C A
kea
E006 2-vaihekdynti Puuttuva vaihe Tarkasta sahkdasennus c A
E007 Varoitus! Generaatto- Virtaus kdyttdd pumppu- Tarkasta sddto, tarkasta lait- F F
rikdytto pyordd, sahkovirtaa tuo- teiston toiminta
(Idpivirtaus virtaus- tetaan Huomio! Pitempi kdyttd voi
suuntaan) johtaa vaurioihin elektroniik-
kamoduulissa
Pumppuviat E010 Jumiutuminen Akseli on mekaanisesti ~ Jos jumiutuminen ei ole pois- A A
jumiutunut tunut 10 sekunnin kuluttua,
pumppu kytkeytyy pois paaltd.
Tarkasta akselin herkkaliikkei-
syys, ota yhteys asiakaspalve-
luun
Moottoriviat E020 K&dmityksen ylikuu-  Moottori ylikuormittunut Anna moottorin jddhtyd, B A
meneminen tarkasta sdadot,
tarkasta/korjaa toimintapiste
Moottorin tuuletus Varmista ilman vapaa kulku
rajoittunut
Veden [ampétila liian kor- Alenna veden lampétilaa
kea
E021 Moottoriylikuormit-  Toimintapiste ominais-  Tarkasta/korjaa toimintapiste B A
tunut kayran ulkopuolella
Kerrostumia pumpussa  Ota yhteys asiakaspalveluun
E023 Oiko-/maasulku Moottori tai elektroniik-  Ota yhteys asiakaspalveluun A A
kamoduuli viallinen
E025 Kosketushdirio Elektroniikkamoduulilla ~ Ota yhteys asiakaspalveluun A A

ei ole kosketusta moot-
toriin

Katkos kdamityksessa

Moottori viallinen

Ota yhteys asiakaspalveluun
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Ryhmittely

Tarvittavat toimenpiteet

Vikatyyppi

HV AC

E026 Katkos kdd@mityksen  Moottori viallinen Ota yhteys asiakaspalveluun B A
suojakoskettimessa
tai PTC:ssd
Elektroniik- EO030 VYlilampdtila llman sy6tto elektroniik- Varmista ilman vapaa kulku B A
kamoduulin Elektroniikkamoduuli ~ kamoduulin jadhdytti-
viat meen rajoittunut
E031 Hybridin/teho-osan Ympadristoldmpdtila on Paranna tilan tuuletusta B A
ylikuumeneminen liian korkea
E032 Vilipiirin alijdnnite Janniteheilahteluja virta- Tarkasta sdhkdasennus. F d
verkossa
E033 Vilipiirin ylijannite Janniteheilahteluja virta- Tarkasta sahkdasennus. F d
verkossa
E035 DP/MP: samaidenti-  Sama identiteetti ole- Kohdista Master ja/tai Slave E E
teetti olemassa use-  massa useampaan ker-  uudelleen (katso Luku 9.2
ampaan kertaan taan sivulla 101)
Tiedonvaih- E050 BMS-tiedonvaihto- Katkos vdyldtiedonvaih-  Tarkasta kaapeliyhteys kiin-  F F
toviat aikakatkaisu dossa tai ajan ylitys teistéautomaatioon
Kaapelikatkos
E051 Luvaton yhdistelmad Erilaiset pumput Ota yhteys asiakaspalveluun  F F
DP/MP
E052 DP/MP-tiedonvaihto- MP-tiedonvaihdon kaa-  Tarkasta kaapelija E E
aikakatkaisu peli viallinen kaapeliitdnndt
Elektroniik- EO070 Sisdinen tiedonvaihto- Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
kaviat vika (SPI) elektroniikkavika
E071 EEPROM-vika Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
elektroniikkavika
E072 Teho-osa/taajuus- Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
muuttaja elektroniikkavika
E073 Luvaton elektroniik-  Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
kamoduulin numero elektroniikkavika
E075 Latausrele viallinen Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
elektroniikkavika
E076 Sisdinenvirtamuuntaja Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
viallinen elektroniikkavika
E077 24V -kdyttdjannite Paine-eroanturi viallinen  Tarkasta paine-eroanturin lii- A A
paine-eroanturille tai vadrin yhdistetty tanta
viallinen
E078 Luvaton moottorin Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
numero elektroniikkavika
E096 Infotavua eiasetettu  Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
elektroniikkavika
E097 Flexpump-tietue Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
puuttuu elektroniikkavika
E098 Flexpump-tietueeiole Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
oikea elektroniikkavika
E121 Oikosulku moottori-  Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
PTC elektroniikkavika
E122 Katkosteho-osa NTC Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
elektroniikkavika
E124 Katkos elektroniikka- Sisdinen Ota yhteys asiakaspalveluun A A
moduuli NTC elektroniikkavika
Luvaton E099 Pumpputyyppi Erilaisia pumpputyyppeja Ota yhteys asiakaspalveluun A A
yhdistelma on yhdistetty toisiinsa

Taul. 11: Vikataulukko
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Muita vikakoodien selityksid Vika E021:

Vika 'E021" ilmaisee, ettd pumpulta tarvitaan enemmadn tehoa, kuin on
sallittua. Jotta moottori tai elektroniikkamoduuli eivat kdrsi sellaisia
vaurioita, joita ei voi korjata, kdyttdmoottori suojaa itseddn ja kytkee
pumpun turvallisuussyistd pois pdaltd, kun ylikuormitus kestdd > 1 min.

Liian pieneksi mitoitettu pumpputyyppi, ennen kaikkea kun kyseessd
on viliaineet, joiden viskositeetti on korkea, tai my®ds liian suuri tila-
vuusvirta laitteistossa ovat tdmdn vian padasiallisia syita.

Kun tdma vikakoodi tulee ndyttdon, ei elektroniikkamoduulissa ole
vikaa.

Vika E070; mahdollisesti yhteydessa vikaan E073:

Jos elektroniikkamoduuliin on lisdksi yhdistetty signaali- tai ohjaus-
johtoja, voi EMC-vaikutusten johdosta (immissio/hdirionsieto) siséi-
nen tiedonvaihto hdiriintyd. Tdma johtaa vikakoodin ‘E070' ndyttoon.

Asian voi tarkistaa siten, ettd kaikki asiakkaan asentamat tiedonvaih-
tojohdot irrotetaan elektroniikkamoduulista. Jos vikaa ei endd ilmene,
saattaa tiedonvaihtojohdossa (-johdoissa) olla olemassa ulkoinen
hdiridsignaali, joka on voimassaolevien normiarvojen ulkopuolella.
Vasta hdiriéldhteen poistamisen jdlkeen voi pumppu taas toimia
normaalikdytolld.

11.3 Vian kuittaaminen

Yleistd
P Vikatapauksessa ndytetdan tilasivun sijaan vikasivu.
£ "Ef:ET e M Yleisesti ottaen téssa tapauksessa voi navigoida seuraavalla tavalla
(kuva 45):
@ @ @ « Siirry valikkotilaan painamalla punaista painiketta.
5000 Valikkonumero <6.0.0.0> vilkkuu ndytdssa.
EE':EY 'n Valikossa voi navigoida totuttuun tapaan kdd@ntdmalld punaista

22 painiketta.

Kuva 45: Navigointi vikatapauksessa @ + Paina punaista painiketta.

Valikkonumero <6.0.0.0> palaa tasaisesti.

Yksikkondytdssa niakyy virheen sen hetkinen esiintyminen (x) seki
enimmiisesiintyminen (y) muodossa "x/y”.

Niin kauan kuin vikaa ei voi kuitata, punaisen painikkeen painaminen
uudelleen aiheuttaa paluun valikkotilaan.

@ HUOMAUTUS:
30 sekunnin aikakatkaisu palauttaa ndyttodn tilasivun tai vikasivun.
@ HUOMAUTUS:
Jokaisella vikanumerolla on oma vikalaskuri, joka laskee vian ilmesty-

mistiheyden viimeisten 24 tunnin aikana. Vikalaskuri nollautuu
manuaalisen kuittauksen jdlkeen, 24 tuntia "virta paalle” jalkeen tai
kun "virta paalle” suoritetaan uudelleen.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 111



Suomi

11.3.1
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Vikatyyppi A tai D

Kuva 47: Vikatyyppi D, kaavio

“I:H 6000

“IEIH E.U.U.DU @ _

1/1 S 123

3
G- @ O O

Kuva 48: Vikatyypin A tai D kuittaaminen

Vikatyyppi A (kuva 46):

Ohjelmavaihe/
-haku

1

« Ndytdssa nakyy vikakoodi

» Moottori sammutettu

+ Punainen LED palaa

+ SSM aktivoituu

« Vikalaskurin numero kasvaa

> 1min?

Vika kuitattu?

Loppu; saatokdyttod jatketaan

@@PWN

kylla

ei

Vikatyyppi D (kuva 47):
Ohjelmavaihe/ Sisilto

1

« Ndytdssa nakyy vikakoodi
« Moottori sammutettu

+ Punainen LED palaa

+ SSM aktivoituu

« Vikalaskurin numero kasvaa

Onko uusi ”A”-tyypin hdirié olemassa?

> 1min?

Vika kuitattu?

Onko uusi ”A”-tyypin hdiri6 olemassa?

Haarautuma "A”-vikatyyppiin

Loppu; sdaatokdyttod jatketaan

@@mNG\WPWN

kyll3

ei

Jos ilmenee A- tai D-tyypin vikoja, ne kuitataan seuraavalla tavalla

(kuva 48):

Siirry valikkotilaan painamalla punaista painiketta.

Valikkonumero <6.0.0.0> vilkkuu ndytdssd.

Paina punaista painiketta uudelleen.

Valikkonumero <6.0.0.0> palaa tasaisesti.

Vian kuittaamiseen jdljelld oleva aika nakyy ndytdssa.

Odota jéljelld olevan ajan kulumista.

Aika manuaaliseen kuittaamiseen on A- ja D-vikatyypissd aina

60 sekuntia.

Paina punaista painiketta uudelleen.

Vika on kuitattu ja ndytdssa nakyy tilasivu.
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11.3.2 Vikatyyppi B

Vikatyyppi B (kuva 49):
Ohjelmavaihe/ Sisilto

-haku

1 + Naytossd ndkyy vikakoodi
+ Moottori sammutettu
+ Punainen LED palaa

» Vikalaskurin numero kasvaa
Vikalaskuri > 5?

+ SSM aktivoituu

> 5min?

> 5min?
Vika kuitattu?
Loppu; sadtokdyttod jatketaan

kylld

®@m\la~m:wn

ei

Jos ilmenee B-tyypin vikoja, ne kuitataan seuraavalla tavalla:
Siirry valikkotilaan painamalla punaista painiketta.

g
o

) ] . Valikkonumero <6.0.0.0> vilkkuu ndytdssa.
Kuva 49: Vikatyyppi B, kaavio . . N
Paina punaista painiketta uudelleen.

O

Valikkonumero <6.0.0.0> palaa tasaisesti.

Yksikkéndytossd nikyy virheen sen hetkinen esiintyminen (x) seké
enimmiisesiintyminen (y) muodossa "x/y”.

Esiintyminen X <Y

Jos vian tdmanhetkinen esiintyminen on pienempi kuin sen maksi-
maalinen esiintyminen (kuva 50):

Odota automaattisen nollausajan kulumista.

=
“|5IH 6000 @

Arvondytossd ndkyy sekunteina jdljelld oleva aika vian automaatti-

@ seen nollaukseen.
i Automaattisen nollausajan kuluttua vika kuittautuu automaattisesti
RESET -‘.; ja ndytossa nakyy tilasivu.

Kuva 50: Vikatyypin B kuittaaminen (X < Y) @ HUOMAUTUS:
Automaattinen nollausaika voidaan asettaa valikkonumerossa
<5.6.3.0> (ajan esivalinta 10 - 300 s).

Esiintyminen X =Y

Jos vian tdmanhetkinen esiintyminen on sama kuin sen maksimaali-

@ nen esiintyminen (kuva 51):

E000 peser 000 @ + Odota jdljelld olevan ajan kulumista.

L Aika manuaaliseen kuittaamiseen on aina 300 sekuntia.
@ Arvondytdssd nakyy manuaaliseen kuittaamiseen jdljelld oleva aika
sekunteina.
peser 200 « Paina punaista painiketta uudelleen
v 300 & '
6/6 S Vika on kuitattu ja ndytdssd nakyy tilasivu.

©

6000
RESET

6/6 S

Kuva 51: Vikatyypin B kuittaaminen (X = Y)
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11.3.3 Vikatyyppi C

Vikatyyppi C (kuva 52):

Ohjelmavaihe Sisilto
/-haku

1 « Ndytdssa nakyy vikakoodi
« Moottori sammutettu
+ Punainen LED palaa

Vikakriteeri tayttynyt?

>5min?

« Vikalaskurin numero kasvaa
Vikalaskuri > 5?

+ SSM aktivoituu

Vika kuitattu?

Loppu; sadtokdyttod jatketaan

kylla

ei

®®M\IGUI-PWN

<
e
?m
-

Kuva 52: Vikatyyppi C, kaavio

Jos ilmenee C-tyypin vikoja, ne kuitataan seuraavalla tavalla

@ (kuva 53):

n:l_:zr 6000 Siirry valikkotilaan painamalla punaista painiketta.

=

Valikkonumero <6.0.0.0> vilkkuu ndytdssd.

Paina punaista painiketta uudelleen.

O ©-

Valikkonumero <6.0.0.0> palaa tasaisesti.

6000
RESET
- -~ | [secd] o Arvondytossd nakyy "- - =",
3/6 s Ci2
T Yksikkoéndytossa nakyy virheen sen hetkinen esiintyminen (x) seki
@ 1 enimmaisesiintyminen (y) muodossa "x/y”.
6000 Aina 300 sekunnin kuluttua vian vallitseva esiintymismiéri nousee
RESET -
y 300 — yhdell.
5/6 S 23
@ HUOMAUTUS:
Vika kuittaantuu automaattisesti, kun sen syy korjataan.

6000 e . .
RESET Odota jdljelld olevan ajan kulumista.

L@}
Qe

6/6 S Jos virheen timéanhetkinen esiintyminen (x) on sama kuin sen maksi-

maalinen esiintyminen (y), vika voidaan kuitata manuaalisesti.

Kuva 53: Vikatyypin C kuittaaminen . . .
Paina punaista painiketta uudelleen.

O

Vika on kuitattu ja ndytdssa nakyy tilasivu.
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11.3.4 Vikatyyppi E tai F
Vikatyyppi E (kuva 54):

Ohjelmavaihe/ Sisilto
-haku

1 « Ndytdssd nakyy vikakoodi
« Pumppu siirtyy varakaytélle

2 « Vikalaskurin numero kasvaa
3 Vikamatriisi AC vai HV?

4 « SSM aktivoituu

5 Vikakriteeri tayttynyt?
6
7
8

Vika kuitattu?
Vikamatriisi HV ja > 30 min?
« SSM aktivoituu

9a Loppu; sddtokayttdd (kaksoispumppu) jatketaan

9b Loppu; sddtokayttdd (peruskuormapumppu) jatke-
taan

® kylla

™ ei

Vikatyyppi F (kuva 55):

Ohjelmavaihe/
N EL]

« Ndytdssa nakyy vikakoodi

« Vikalaskurin numero kasvaa

Vikakriteeri tayttynyt?
Vika kuitattu?
Loppu; sadtokdyttod jatketaan

kylla

®®U1-PWNI—‘

ei

Kuva 55: Vikatyyppi F, kaavio

Jos ilmenee E- tai F-tyypin vikoja, ne kuitataan seuraavalla tavalla

vesey 5000 (Fig. 56):
@ L @ = @ « Siirry valikkotilaan painamalla punaista painiketta.

C123

Valikkonumero <6.0.0.0> vilkkuu ndytdssa.
Kuva 56: Vikatyypin E tai F kuittaaminen % « Paina punaista painiketta uudelleen.

Vika on kuitattu ja ndytdssa nakyy tilasivu.

@ HUOMAUTUS:
Vika kuittaantuu automaattisesti, kun sen syy korjataan.
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116

Varaosat

Varaosataulukko

Varaosien tilaus tapahtuu paikallisen alan erikoisliikkeen ja/tai Wilo-
asiakaspalvelun kautta.

Varaosatilausten yhteydessd on ilmoitettava kaikki pumpun ja moot-
torin tyyppikilven tiedot. Ndin vdltetddn tarpeettomat kysymykset ja
virhetilaukset.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Pumpun moitteeton toiminta voidaan varmistaa vain, kun
kdytetdan alkuperdisid varaosia.

tunnistamista.

* varaosien numerot
« varaosien nimitykset
« kaikki pumpun ja kdyttomoottorin tyyppikilpien tiedot

HUOMAUTUS:
Alkuperdisvaraosaluettelo: katso Wilo-varaosadokumentaatio
(www.wilo.com). Réjdytyskuvan kohtanumerot (kuva 6) auttavat
pumppukomponenttien jirjestimisessi ja luetteloinnissa (katso
"Varaosataulukko” sivulla 116). N&itd kohtanumeroita ei saa kayttda
varaosatilauksissa.

On kdytettdva ainoastaan Wilo-alkuperdisvaraosia.
Seuraava taulukko helpottaa yksittdisten rakenneosien

Tarvittavat tiedot varaosatilausten yhteydessa:

Rakenneryhmien luokittelu, katso kuva 6.

Nro Osa Yksityiskohdat

1.1 Juoksupyéri (sarja)
1:11 Mutteri
1:12 Lukkolaatta
1:13 Juoksupyora
1:14 O-rengas
1.2 Liukurengastiiviste (sarja)
1:11 Mutteri
1:12 Lukkolaatta
1:14 O-rengas
1:21 Liukurengastiiviste
1.3 Tiivistelaippa (sarja)
1:11 Mutteri
1:12 Lukkolaatta
1:14 O-rengas
1:31 limanpoistoventtiili
1:32 kytkinsuoja
1:33 Tiivistelaippa
1.4 Akseli(sarja)
1:11 Mutteri
1:12 Lukkolaatta
1:14 O-rengas
1:41 Kytkin/akseli kokonaisuutena
2 Moottori
3 Pumpun pesi (sarja)
1:14 O-rengas
31 Pumpun pesa
3.2 Sulkuruuvi
(versiossa ...-R1)
33 Lapp4 (kaksoispumpussa)
35 Pumpun tukijalka, moottorin

koko = 4 kW
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Tehdasasetukset

Nro Osa

4 Kiinnitysruuvit tiivistelaippaa/

pumpun pesdd varten

Suomi

Yksityiskohdat

5 Kiinnitysruuvit moottoria/tii-

vistlaippaa varten

6 Mutteri moottoria/tiivistelai-

pan kiinnitystd varten

7 Aluslaatta moottoria/tiiviste-

laipan kiinnitystd varten

8 Adapterirengas

9 Paine-eroanturit

10 Asennushaarukka

11 Elektroniikkamoduuli

12 Kiinnitysruuvi elektroniikka-

moduulia/moottoria varten

Taul. 12: Varaosat

Valiko Nimitys
n nro

1.0.0.0 Ohjearvot

Tehtaalla asetetut arvot

+ Saadin:

n. 60 % arvosta ng,as. pUMppuU
« Ap-c:

n. 50 % arvosta Hp, .. pumppu
s Ap-v:

n. 50 % arvosta H,;,1s. pumppu

2.0.0.0 Saatotapa

Ap-c aktivoitu

3.0.0.0 Ap-v gradientti alhaisin arvo
2.3.3.0 Pumppu ON
4.3.1.0 Peruskuormapumppu MA

5.1.1.0 Kdyttotapa

P4a-/varakdyttd

5.1.3.2 Pumpun vaihto sisdinen/ sisdinen
ulkoinen

5.1.3.3 Pumpun vaihdon aikavali 24 h

5.1.4.0 Pumppuvapautettu/estetty vapautettu

5.1.5.0 SSM Yleishdlytys

5.1.6.0 SBM

Yleinen kdyttoilmoitus

5.1.7.0 EXT.OFF

Koonti Extern off

5.3.2.0 Inl (arvoalue)

0-10 V toiminnassa

5.4.1.0 In2 toiminnassa/ei OFF
toiminnassa
5.4.2.0 In2 (arvoalue) 0-10V

5.5.0.0 PID-parametrit

katso luku 9.4 "Sdatotavan
asetus” sivulla 102

5.6.1.0 HV/AC

5.6.2.0 Varakdyttokierrosluku

HV
n. 60 % arvosta Ny, pUMpPpPU

5.6.3.0 Autom. nollausaika

5.7.1.0 Ndyttéopastus

300s
Naytto alkuperdopastus

5.7.2.0 Painearvon korjaus toiminnassa
5.7.6.0 SBM-toiminto SBM: Kayttoilmoitus
5.8.1.1 Pumpun irtiravistus toimin-  ON

nassa/ei toiminnassa

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E
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Nimitys Tehtaalla asetetut arvot

5.8.1.2 Pumpun irtiravistuksen 24 h
aikavali

5.8.1.3 Pumpun irtiravistuksen Nimin
kierrosluku

Taul. 13: Tehdasasetukset

14 Havittiminen Kun tdma tuote hivitetdin ja kierrdtetdin asianmukaisesti, véltetddn
ympdrist6haitat ja oman terveyden vaarantuminen.

Madrdystenmukaisen havittamisen edellytyksend on tyhjentdminen

ja puhdistaminen.

Voiteluaineet on kerdttdvd. Pumpun osat on eroteltava materiaalien

mukaan (metalli, muovi, elektroniikka).

1. Tuotteen ja sen osien hdvittdmisessd on kaytettdva julkisten tai

yksityisten jatehuoltoyhtididen palveluja.

2. Lisdtietoja asianmukaisesta havittdmisestd saa kunnanvirastosta,
jatehuoltovirastosta tai paikasta, josta tuote on hankittu.

@ HUOMAUTUS:

Tuote ja sen osat eivat kuulu kotitalousjdtteeseen!
Katso lisdtietoja kierrdtyksesta:
www.wilo-recycling.com

Oikeus teknisiin muutoksiin piddtetdan!
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1 Informacje ogélne

O niniejszym dokumencie

2 Bezpieczernistwo

2.1 Oznaczenie zalecen w instrukcji
obstugi

Symbole

Teksty ostrzegawcze

o b b

Polski

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku niemieckim.
Wszystkie inne jezyki, w ktérych sporzadzono niniejszg instrukcje,
to ttumaczenia z oryginatu.

Instrukcja montazu i obstugi stanowi cze$¢ produktu. Powinna by¢
stale dostepnaw poblizu produktu. Sciste przestrzeganie tej instrukji
stanowi warunek uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz
nalezytej obstugi produktu.

Instrukcja montazu i obstugi jest zgodna z wykonaniem produktu i
stanem norm regulujacych problematyke bezpieczerstwa, obowig-
zujacych w dniu ztozenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodnos$ci WE:

Kopia deklaracji zgodnosci WE stanowi cze$¢ niniejszej instrukcji
obstugi.

W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami zmiany technicznej
w wymienionych w instrukcji podzespotach lub w przypadku nieprze-
strzegania zamieszczonych deklaracji dotyczacych bezpieczenstwa
produktu/personelu deklaracja ta traci waznos¢.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe zalecenia, ktére
nalezy uwzgledni¢ podczas ustawiania i pracy urzadzenia. Dlatego
Monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/Uzytkownik majg
obowigzek przeczytac te instrukcje przed przystgpieniem do mon-
tazu lub uruchomienia.

Nalezy przestrzegac nie tylko ogdlnych zasad bezpieczenstwa poda-
nych w tym punkcie, ale takze szczegdtowych zasad bezpieczenstwa
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami
niebezpieczenstwa.

0gélny symbol niebezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem elektrycznym

ZALECENIE

NIEBEZPIECZENSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciezkimi obrazeniami, a nawet $miercia.

OSTRZEZENIE!

Uzytkownik moze doznac (cigzkich) obrazen. 'Ostrzezenie' infor-
muje, ze istnieje prawdopodobierstwo odniesienia (cigzkich) obra-
zen, jezeli zalecenie zostanie zlekcewazone.

OSTROZNIE!

Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia produktu/instalacji.
'Ostroznie’ oznacza mozliwo$¢ uszkodzenia produktu w przypadku
niezastosowania si¢ do zalecenia.

ZALECENIE:
Uzyteczna wskazéwka dotyczaca postugiwania sie produktem.
Zwraca uwage na potencjalne trudnosci.
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2.2 Kwalifikacje personelu

2.3 Niebezpieczenstwa wynikajace z
nieprzestrzegania zalecen

2.4 Bezpieczna praca

2.5 Zalecenia dla Uzytkownika

122

.

Zalecenia umieszczone bezposrednio na produkcie, jak np.
strzatka wskazujaca kierunek obrotow

oznaczenia przytaczy

tabliczka znamionowa

naklejki ostrzegawcze

muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, a tekst w petni czytelny.

Personel zajmujacy sie montazem, obstugg i konserwacjg musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie
zakresu odpowiedzialno$ci, kompetencji oraz kontroli personelu musi
zadbac Uzytkownik. Jezeli personel nie posiada wymaganej wiedzy,
nalezy go przeszkoli¢ i poinstruowac. W razie koniecznosci szkolenie to
moze przeprowadzi¢ Producent produktu na zlecenie Uzytkownika.

Nieprzestrzeganie zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa moze pro-
wadzi¢ do zagrozenia dla 0sdb, srodowiska oraz produktu/instalacji.
Nieprzestrzeganie zalecen dotyczacych bezpieczefstwa prowadzi do
utraty wszelkich roszczen odszkodowawczych.

W szczegodlnosci nieprzestrzeganie tych zasad moze nies¢ ze sobg
nastepujace zagrozenia:

zagrozenie dla ludzi na skutek dziatania czynnikdw elektrycznych,
mechanicznych i bakteriologicznych

zagrozenie dla Srodowiska na skutek wycieku substancji niebez-
piecznych

szkody materialne

niewtaéciwe dziatanie waznych funkcji produktu/instalacji
nieskutecznos¢ zabiegéw konserwacyjnych i napraw

Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa wymie-
nionych w niniejszej instrukcji obstugi, obowigzujgcych krajowych
przepisow BHP, jak rdwniez ewentualnych wewnetrznych przepisow
dotyczacych pracy, przepiséw zaktadowych i przepiséw bezpieczen-
stwa okreslonych przez Uzytkownika.

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolno$ciami fizycznymi, sensorycznymi lub
umystowymi, a takze osoby nie posiadajace wiedzy i/lub doswiadcze-
nia w uzytkowaniu tego typu urzadzen, chyba ze beda one nadzoro-
wane lub zostang poinstruowane na temat korzystania z tego
urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczeAstwo
Nalezy pilnowac¢, aby urzadzenie nie stuzyto dzieciom do zabawy.
Jezeli gorace lub zimne komponenty produktu/instalacji sg potencjal-
nym zrédtem zagrozenia, nalezy je w miejscu pracy zabezpieczy¢
przed dotknieciem.

Zabezpieczen przed dotknigciem ruchomych komponentéw (np.
sprzegta) nie mozna demontowac¢ podczas pracy produktu.

Wycieki (np. uszczelnienie watu) niebezpiecznych mediéw (np. wybu-
chowych, trujacych, gorgcych) nalezy odprowadzaé w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Prze-
strzegac krajowych przepisdw prawnych.

Produkt nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami tatwopalnymi.
Nalezy wyeliminowa¢ zagrozenia zwigzane z energig elektryczng.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw (np. IEC, VDE itd.) oraz zalecen lokal-
nego zaktadu energetycznego.
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2.6

2.7

2.8

3.1

Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa
przy pracach montazowych i
konserwacyjnych

Samowolna przebudowa i
stosowanie niewtasciwych czesci
zamiennych

Niedopuszczalne sposoby pracy

Transport i magazynowanie

Wysytka

Kontrola dostawy

Przechowywanie

Polski

Uzytkownik jest zobowigzany zadbac o to, aby wszystkie prace mon-
tazowe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio
wykwalifikowani specjalisci, ktorzy poprzez doktadng lekture w
wystarczajacym stopniu zapoznali sie z instrukcja obstugi.

Prace przy produkcie/instalacji mogg by¢ wykonywane tylko podczas
przestoju. Nalezy bezwzglednie przestrzegac opisanego w instrukcji
montazu i obstugi sposobu postepowania podczas zatrzymywania i
wytgczania produktu/instalacji.

Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac lub
aktywowac wszystkie urzgdzenia bezpieczefstwa.

Samowolna przebudowa i stosowanie niewtasciwych czesci zamien-
nych zagraza bezpieczeristwu produktu/personelu i powoduje utrate
waznosci deklaracji bezpieczenstwa przekazanej przez Producenta.

Zmiany w obrebie produktu dozwolone s tylko po uzgodnieniu z Pro-
ducentem. Celem stosowania oryginalnych czesci zamiennych i ate-
stowanego osprzetu jest zapewnienie bezpieczefstwa. Zastosowanie
innych czesci moze wykluczy¢ odpowiedzialno$¢ Producenta za
skutki z tym zwigzane.

Niezawodnos¢ dziatania dostarczonego produktu jest zagwaranto-
wana wytacznie w przypadku uzytkowania zgodnego z przeznacze-
niem zgodnie z rozdziatem 4 instrukcji obstugi. Wartosci graniczne,
podane w katalogu/specyfikacji, nie mogg by¢ przekraczane (odpo-
wiednio w gére lub w doét).

Pompa dostarczana jest w kartonie lub zamocowana na palecie,
zabezpieczona przed kurzem i wilgocig.

Po otrzymaniu pompy nalezy niezwtocznie sprawdzié, czy nie ulegta
ona uszkodzeniom podczas transportu. W razie stwierdzenia uszko-
dzen transportowych nalezy podja¢ stosowne kroki wobec Spedytora
z zachowaniem odpowiednich terminéw.

Przed zamontowaniem pompe nalezy przechowywac w suchym
miejscu, zapewniajagcym ochrone przed mrozem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo uszkodzenia spowodowane
nieprawidtowym opakowaniem!

Jezeli pompa bedzie ponownie transportowana, nalezy ja
odpowiednio zapakowa¢ i zabezpieczyc.

Nalezy w tym celu uzy¢ oryginalnego lub rownowaznego
opakowania.

Przed uzyciem sprawdzi¢ uchwyty transportowe pod katem
uszkodzen i bezpiecznego zamocowania.
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3.2 Transport w celu montazu/
demontazu

N N

Rys. 8: Transport silnika

4 Zakres zastosowania

Przeznaczenie

Zastosowanie

Przeciwwskazania
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.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo odniesienia obraze!
Nieprawidtowy transport moze by¢ przyczyng obrazen.

Pompe nalezy transportowac, korzystajac z dopuszczonych
zawiesi (np. wielokrazka, zurawia itp.) Urzadzenia dZwigowe
nalezy mocowac na kotnierzach pompy, a w razie potrzeby na
zewngtrznej obudowie silnika (zabezpieczyé przed zsunigciem!)
W celu podniesienia pompy za pomoca zurawia nalezy ja obwigzac
odpowiednim pasem zgodnie z rysunkiem. Utworzy¢ petle z pasa,
ktora zostanie zacisnigta pod wptywem masy wtasnej pompy.
Uchwyty transportowe umieszczone na silniku stuzg przy tym
tylko do zamocowania zawiesi (rys. 7)

Uchwyty transportowe na silniku stuzg wytacznie do transportu
silnika, a nie catej pompy (rys. 8)

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo odniesienia obrazen!
Ustawienie pompy bez odpowiedniego zabezpieczenia moze
doprowadzi¢ do powstania szkéd osobowych

Nie stawia¢ niezabezpieczonej pompy na podstawie. Stopy z otwo-
rami gwintowanymi stuzg wytacznie do mocowania. Niezamoco-
wana pompa moze nie by¢ dostatecznie stabilna

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Sama pompa i jej czeSci moga miec bardzo duzg mase wtasng. Spa-
dajace czesci mogg spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttucze-
nia lub uderzenia, ktére moga prowadzi¢ do Smierci.

Zawsze uzywac odpowiednich dzwignic i zabezpiecza¢ czesci
przed upadkiem

Nigdy nie przebywaé pod wiszacymi tadunkami

Podczas sktadowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami
montazowymi nalezy zapewnié bezpieczne potozenie lub ustawie-
nie pompy.

Pompy dtawnicowe typoszeregu IL-E (Inline, pojedyncze), DL-E
(Inline podwdjne) i BL-E (blokowe) s3 przeznaczone do stosowania w
technologii budynkdéw jako pompy obiegowe.

Dozwolone jest stosowanie pomp w takich obszarach, jak:
wodne instalacje grzewcze

obiegi wody chtodzacej i wody lodowej

przemystowe systemy cyrkulacyjne

obiegi nosnikéw ciepta

Pompy sg zaprojektowane do ustawienia i eksploatacji wytacznie w
zamknietych pomieszczeniach. Typowe miejsca montazu to
pomieszczenia techniczne wewnatrz budynku, w ktérych znajduja sie
inne instalacje techniczne. Nie jest przewidziana instalacja urzadzenia
w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu (pomieszczenia miesz-
kalne lub robocze). Niedopuszczalne jest:

ustawianie i eksploatacja urzadzenia na zewnatrz

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niedozwolone materiaty znajdujace si¢ w medium moga uszkodzi¢
pompe. Osadzajjce sig Scierne materiaty state (np. piasek) zwigk-
szajg zuzycie pompy.

Pompy bez dopuszczenia Ex nie nadajg si¢ do stosowania na obsza-
rach zagrozonych wybuchem.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to takze przestrzeganie
zalecen niniejszej instrukcji.

Kazdy inny sposéb uzytkowania uznawany jest za niezgodny

z przeznaczeniem.
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5.1

5.2

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E

Dane produktu

Oznaczenie typu

Dane techniczne

Wiasciwosé

Zakres predkosci obrotowe;j

Polski

Oznaczenie typu sktada sie z nastepujgcych elementdéw:

Przyktad:

IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx

BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL Pompa kotnierzowa w wersji pompy pojedynczej Inline
DL Pompa kotnierzowa podwdjna Inline (z niem.: Doppel)
BL Pompa kotnierzowa blokowa
-E Z modutem elektronicznym do elektronicznejregulacji
predkosci obrotowej
80 Srednica nominalna DN przytacza kotnierzowego
(w przypadku BL-E: po stronie ttocznej) [mm]
130 Srednica wirnika [mm]
55 Znamionowa moc silnika P, [kW]
2 Liczba biegundw silnika
XX Wariant: np. R1 - bez czujnika réznicy cisnien
Wartosé Uwagi

750 - 2900 min™1
380 - 1450 min~1

Zaleznie od typu pompy

Srednice nominalne DN

IL-E/DL-E:

40/50/65/80/100/125/150/200 mm

BL-E:

32/40/50/65/80/100/125 mm (strona

ci$nieniowa)

Przytacza gwintowane

Kotnierze PN 16

EN 1092-2

Dopuszczalna temperatura przettaczanego
medium min./max.

od -20°Cdo +140°C

Zaleznie od medium

Min./max. temperatura otoczenia

od 0do +40°C

Nizsza lub wyzsza tempera-
tura otoczenia na zapytanie

Min./max. temperatura magazynowania 0od -20°Cdo +60 °C

Max. dopuszczalne cisnienie robocze 16 bar

Klasa izolacji F

Stopien ochrony IP 55

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Generowanie zaktocen wg EN 61800-3 Srodowisko mieszkalne
Odpornos¢ na zaktécenia wg EN 61800-3 Srodowisko przemystowe

Poziom cisnienia akustycznegol)

Lpa, 1m < 83 dB(A)

| ref. 20 pPa Zaleznie od typu pompy

Dopuszczalne przettaczane media?

Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035
Woda chfodzaca/woda zimna
Mieszanina woda-glikol do 40% vol.
Olejowy nosnik ciepta

Inne media

Wersja standardowa
Wersja standardowa
Wersja standardowa
Tylko w przypadku wersji
specjalnej

Tylko w przypadku wersji
specjalnej

Podtaczenie elektryczne

3~380V -5%/+10 %, 50/60 Hz
3~400V £10 %, 50/60 Hz

Obstugiwane rodzaje sieci:
TN, TT

3~440V £10 %, 50/60 Hz

Wewnetrzny obwdéd pragdowy

Obwdd PELV, izolowany galwanicznie
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Polski

5.3

5.4

126

Wiasciwosé

Regulacja predkosci obrotowej

Wartos¢ Uwagi

Wbudowana przetwornica czestotliwosci

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza
= Przy Totoczenia = 30°C
= Przy Totoczenia = 40 °C

< 90%, bez skraplania
< 60 %, bez skraplania

Dérednia wartoéé poziomu ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu na réwnolegtosciennej powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1 m od powierzchni

pompy zgodnie z normg DIN EN ISO 3744,

2 Wiecej informacji na temat dopuszczalnych przettaczanych mediéw znajduje sie na nastepnej stronie w rozdziale ,Przettaczane media”.

Tab. 1: Dane techniczne

Przettaczane media

Zakres dostawy

Wyposazenie dodatkowe

W przypadku stosowania mieszanin wody i glikolu (lub medidéw o innej
lepkosci niz czysta woda) nalezy uwzgledni¢ wiekszy pobér mocy
przez pompe. Nalezy stosowac wytgcznie mieszaniny z inhibitorami
antykorozyjnymi. Przestrzega¢ odpowiednich wskazowek
producenta!

Przettaczane medium nie moze zawiera¢ substancji osadzajgcych sie.
W przypadku stosowania innych mediéw nalezy uzyska¢ zgode Wilo
Mieszaniny o zawartosci glikolu > 10% majg wptyw na charaktery-
styke Ap-v oraz na obliczanie przeptywu.

W przypadku instalacji skonstruowanych zgodnie z aktualnym sta-
nem techniki przy normalnych warunkach instalacji mozna zatozy¢, ze
standardowe uszczelnienie/standardowe uszczelnienie mechaniczne
jest kompatybilne z przettaczanym medium. Szczegdlne warunki (np.
materiaty state, oleje, substancje uszkadzajace EPDM zawarte w prze-
ttaczanym medium, powietrze w instalacji itp.) wymagajg uszczelnieri
specjalnych.

ZALECENIE:

Wartos¢ przeptywu pokazywana na wyswietlaczu IR-Monitora / IR-
Stick lub w systemie zarzadzania budynkiem nie moze by¢ stosowana
do regulacji pompy. Ta warto$¢ informuje jedynie o tendencji.

Nie we wszystkich typach pomp podawana jest wartos¢ przeptywu.

ZALECENIE:
Zawsze nalezy stosowac sie do karty charakterystyki przettaczanego
medium!

Pompa IL-E/DL-E/BL-E
Instrukcja montazu i obstugi

Wyposazenie dodatkowe nalezy zamawiac oddzielnie:

IL-E/DL-E:

3 konsole z materiatem mocujacym do montazu na fundamencie
BL-E:

4 konsole z materiatem mocujagcym do montazu na fundamencie sil-
nikéw o znamionowej mocy od 5,5 kW

Kotnierze zaslepiajace do korpusu pompy podwdjnej

IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modut PLR do podtgczenia do PLR/konwertera interfejsu
IF-Modut LON do podtaczenia do sieci LONWORKS

IF-Modul BACnet

IF-Modut Modbus

IF-Modut CAN

Szczegdtowy wykaz, patrz katalog i dokumentacja czesci zamiennych.
ZALECENIE:

IF-Moduty mozna podtgczac do pompy tylko w stanie beznapieciowym.
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6 Opis i dziatanie

6.1 Opis produktu

Modut elektroniczny

1,5-7,5kwW

/ f

1 2 3 4 5
-
|

T— |
— H— =

@ /17

] —

T x? ]
 ——
Vg

11-22 kW

Rys. 9: Modut elektroniczny

.

Polski

Opisywane pompy to jednostopniowe niskocisnieniowe pompy
wirowe o zwartej konstrukcji, potgczone z napedem. Pompy moga by¢
montowane bezposrednio na odpowiednio zakotwiczonej rurze lub
ustawiane na fundamencie.

Korpus pompy typoszeregu IL-E oraz DL-E jest wykonany w kon-
strukcji Inline, tzn. kotnierze po stronie ssawnej i tfocznej znajduja sie
na jednej osi. Wszystkie korpusy pomp wyposazone s3g w stopy. Zale-
cany jest montaz na cokole fundamentowym.

ZALECENIE:

Do wszystkich typéw pomp/rozmiaréw korpuséw typoszerequ DL-E
dostepne sa kotnierze za$lepiajgce (patrz rozdziat 5.4 ,Wyposazenie
dodatkowe” na stronie 126), umozliwiajgce wymiane zestawu wty-
kowego réwniez w korpusie pompy podwdjnej. Dzieki temu podczas
wymiany zestawu wtykowego naped moze nadal pracowac.

Korpus pompy typoszeregu BL-E jest korpusem spiralnym z kotnie-
rzem o wymiarach zgodnych z norma DIN EN 733. Pompy z silnikiem
o mocy do 4 kW s3 wyposazone w przykrecany cokdt stojgcy. W pom-
pach typu BL-E o mocy silnika od 5,5 kW dostepne sg wykonane na
state lub dokrecane nézki.

Modut elektroniczny reguluje predko$é obrotowa pompy do wartosci
zadanej ustawionej w ramach zakresu regulacji.

Na podstawie réznicy cisnien i ustawionego rodzaju regulacji regulo-
wana jest wydajnos¢ hydrauliczna.

Jednakze w przypadku wszystkich rodzajéw regulacji pompa stale
dostosowuje sie do zmiennego zapotrzebowania mocy instalacji,
ktdre powstaje przede wszystkim w przypadku zastosowania zawo-
réow termostatycznych lub mieszaczy.

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:

oszczednos$¢ energii przy réwnoczesnym zmniejszeniu kosztéw
eksploatacji

brak koniecznosci stosowania zaworéw nadmiarowo-upustowych
redukcja hatasu przeptywu
dopasowanie pompy do zmieniajgcych sie wymagan eksploatacyjnych

Legenda (rys. 9):

Punkty mocowania pokrywy
Czerwone pokretto

Okienko podczerwieni

Zaciski sterujgce

Wyswietlacz

Przetacznik DIP

Zaciski mocy (zaciski zasilania)
Interfejs do IF-Modutu

©ONOUVTFE WN
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6.2 Rodzaje regulacji

H

Hmax

Hs

>

Hrmin

Rys. 10: Regulacja Ap-c

Hmax

Hs

Y2 Hs
Hmin

Rys. 11: Regulacja Ap-v

N max

Hs

Nmin

Rys. 12: Tryb sterowania

128

Mozliwe do wyboru rodzaje regulacji:

Ap-c:

Elektronika utrzymuje wytwarzang przez pompe réznice cisnien w
catym dopuszczalnym zakresie zmian przeptywu na statym poziomie
réwnym ustawionej wartosci zadanej réznicy ci$nief Hy az do charak-
terystyki maksymalnej (rys. 10).

Q =przeptyw

H =rdznica cidnien (min/max)

Hg = warto$¢ zadana réznicy cisnien

ZALECENIE:

Wiecej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji i przynalez-
nych parametréw patrz rozdziat 8 ,,Obstuga” na stronie 145 i rozdziat
9.4 ,Ustawianie trybu regulacji” na stronie 162.

Ap-v:

Elektronika zmienia zadang warto$¢ réznicy cisnien, ktéra ma by¢
utrzymywana przez pompe, w sposéb liniowy w zakresie wysokosci
podnoszenia miedzy Hq a ¥2 H, Warto$¢ zadana rdéznicy cisnier Hg
zmniejsza sie lub zwieksza wraz ze zmiang przeptywu (rys. 11).

Q =przeptyw

H =rdznica cidnien (min/max)

Hs = wartos$¢ zadana réznicy cisnien

ZALECENIE:

Wiecej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji i przynalez-
nych parametrow patrz rozdziat 8 ,Obstuga” na stronie 145 i rozdziat
9.4 ,Ustawianie trybu regulacji” na stronie 162.

ZALECENIE:

Podane rodzaje regulacji Ap-c i Ap-v wymagaja zastosowania czuj-
nika réznicy cisnien, ktéry przesyta warto$¢ rzeczywistg do modutu
elektronicznego.

ZALECENIE:
Zakres cis$nienia czujnika réznicy ci$nien musi sie zgadzac z wartoscia
ci$nienia w module elektronicznym (menu <4.1.1.0>).

Tryb sterowania:

Predkos¢ obrotowa pompy moze by¢ utrzymywana na statym pozio-
mie miedzy Npin @ Nmax (1ys. 12). Rodzaj pracy ,, Tryb sterowania”
wytgcza wszystkie pozostate rodzaje regulacji.

PID-Control:

Jesli nie mozna zastosowac powyzszych standardowych rodzajow
regulacji, np. jesli majg by¢ stosowane inne czujniki lub odlegtos¢

czujnikéw od pompy jest bardzo duza, dostepna jest funkcja PID-
Control (regulator Proportional Integral Differential).

Odpowiednio dobierajac poszczegdlne cztony regulatora, uzytkownik
moze uzyskac szybko reagujaca, stafg regulacje bez utrzymujacego
sie odchylenia od wartosci zadanej.

Sygnat wyjsciowy wybranego czujnika moze przyjmowac kazda
dowolng warto$¢ posrednia. Osiggnieta wartos¢ rzeczywista (sygnat
czujnika) jest wyswietlana na stronie statusu menu w procentach
(100% = maksymalny zakres pomiaru czujnika).

ZALECENIE:

Wyswietlana wartos$¢ procentowa odpowiada przy tym tylko posred-
nio aktualnej wysoko$ci podnoszenia pompy/pomp. Maksymalna
wysoko$¢ podnoszenia moze wiec by¢ osiggnieta nawet przy sygnale
czujnika < 100%.

Wiecej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji i przynalez-
nych parametréw patrz rozdziat 8 ,,Obstuga” na stronie 145 i rozdziat
9.4 ,Ustawianie trybu regulacji” na stronie 162.
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6.3 Praca dwupompowa / zastosowanie
z tréjnikiem rurowym

Rys. 13: Przyktad podtgczenia czujnika
réznicy cisnien

InterFace-Modul (IF-Modut)

Polski

ZALECENIE:
Opisane tutaj wtasciwosci s dostepne tylko, gdy stosowany jest
wewnetrzny interfejs MP (MP = Multi Pump).

Regulacja obu pomp wychodzi od pompy nadrzedne;.

W przypadku usterki jednej pompy druga pompa pracuje zgodnie z
regulacja pompy nadrzednej. W przypadku catkowitej awarii pompy
nadrzednej pompa podrzedna pracuje z predkoscig obrotowg trybu
awaryjnego.

Predkos¢ obrotowa trybu awaryjnego mozna ustawi¢ w menu
<5.6.2.0> (patrz rozdziat 6.3.3 na stronie 131).

Na wyswietlaczu pompy nadrzednej pokazywany jest status pompy
podwdjnej. Przy pompie podrzednej na wyswietlaczu pokazywane
jest 'SL".

W przyktadzie na rys. 13 pompg nadrzedng jest pompa po lewej stro-
nie patrzac w kierunku przeptywu. Do tej pompy nalezy podtaczy¢
czujnik réznicy cisnien.

Punkty pomiaru czujnika réznicy ci$nieri pompy nadrzednej musz3 sie
znajdowac w danej rurze zbiorczej po stronie ssawnej i ttocznej
uktadu dwupompowego (rys. 13).

Do komunikacji miedzy pompami a systemem zarzgdzania budynkiem
niezbedny jest IF-Modut (wyposazenie dodatkowe) podtgczany do
skrzynki zaciskowej (rys. 1).

Komunikacja pompy nadrzednej i podrzednej odbywa sie za posred-
nictwem interfejsu wewnetrznego (zacisk: MP, rys. 25).

W przypadku pomp podwdéjnych tylko pompa nadrzedna musi by¢
wyposazona w IF-Modut.

W przypadku pomp w zastosowaniu z tréjnikiem rurowym, gdzie
moduty elektroniczne s3 ze sobg potgczone przez wewnetrzny inter-
fejs, rowniez tylko pompy nadrzedne wymagaja zastosowania
IF-Modutu.

Komunikacja Pompa nadrzedna | Pompa podrzedna

PLR/konwerterinterfejsu IF-Modut PLR Nie jest konieczny
IF-Modut

Sie¢ LONWORKS IF-Modut LON Nie jest konieczny
IF-Modut

BACnet IF-Modul BACnet  Nie jest konieczny
IF-Modut

Modbus IF-Modut Modbus  Nie jest konieczny
IF-Modut

Magistrala CAN IF-Modut CAN Nie jest konieczny
IF-Modut

Tab. 2: IF-Moduty

ZALECENIE:

Opis sposobu postepowania oraz dalsze objasnienia dotyczace uru-
chamiania oraz konfiguracji IF-Modutu w pompie znajduja sie w
instrukcji montazu i obstugi stosowanego IF-Modutu.
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6.3.1

6.3.2

130

Rodzaje pracy

Praca/rezerwa

Praca réwnolegta
H

Hmax

Hs

S

Rys. 14: Regulacja Ap-c (praca réwnolegta)

Hmax

Hs

Hmin

Q
Rys. 15: Regulacja Ap-v (praca réwnolegta)

Zachowanie w trybie
dwupompowym

Naprzemienna praca pomp

Rys. 16: Naprzemienna praca pomp

.

Kazda z pomp dostarcza zaprojektowang wydajnos¢. Druga pompa
jest gotowa na wypadek usterki lub pracuje po zamianie pomp.
Zawsze pracuje tylko jedna pompa (patrz rys. 10, 11 12).

W zakresie obcigzenia czesciowego wydajnos¢ hydrauliczna jest
poczatkowo zapewniana przez jedng pompe. 2. pompajest dotagczana
z optymalizacja sprawnosci, czyli wtedy, gdy suma poboréw mocy P;
obu pomp w zakresie obcigzenia cze$ciowego jest mniejsza niz pobdr
mocy P; jednej pompy. Obie pompy zostajg wtedy synchronicznie
wyregulowane do max. predkosci obrotowej (rys. 14 15).

W trybie sterowania obie pompy zawsze pracujg synchronicznie.

Praca réwnolegta dwdch pomp jest mozliwa tylko z dwoma identycz-
nymi typami pomp.
Poréwnaj rozdziat 6.4 ,Pozostate funkcje” na stronie 133.

W trybie dwupompowym w regularnych odstepach czasu odbywa
sie zamiana pomp (odstepy czasu mozna ustawi¢, ustawienie
fabryczne: 24 h).

Naprzemienna praca pomp moze zostac¢ aktywowana
wewnetrznie, poprzez sterowanie czasowe (menu <5.1.3.2>
+<5.1.3.3>),

zewnetrznie (menu <5.1.3.2>) przez dodatnie zbocze na styku
LAUX” (Patrz rys. 25),

lub recznie (menu <5.1.3.1>).

Reczna lub zewnetrzna zamiana pomp jest mozliwa najwczes$niej po 5
s od ostatniej zamiany pomp.

Aktywacja zewnetrznej zamiany pomp dezaktywuje jednoczesnie
zamiane pomp sterowang wewnetrznie w zaleznosci od czasu.

Zamiane pomp mozna przedstawi¢ schematycznie w nastepujacy
spos6b (patrz réwniez rys. 16):

Pompa 1 obraca sie (czarna linia)

Pompa 2 zostaje wtgczona z minimalng predkoscig obrotowg i krétko
potem osiaga wartos$¢ zadang (szara linia)

Pompa 1 zostaje wytgczona

Pompa 2 pracuje dalej az do nastepnej zamiany pomp

ZALECENIE:

W trybie sterowania nalezy sie liczy¢ z niewielkim zwiekszeniem
przeptywu. Zamiana pomp zalezy od czasu zmiany i trwa z reguty 2 s.
W trybie regulacji moze dochodzi¢ do niewielkich wahan wysokosci
podnoszenia. Pompa 1 dopasowuje sie jednak do zmienionych
warunkdéw. Zamiana pomp zalezy od czasu zmiany i trwa z reguty 4 s.
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6.3.3

Zachowanie wejs¢ i wyjsé

Sygnalizacja awarii / pracy

Mozliwosci obstugi w pompie
podrzednej

Praca w przypadku przerwy w
komunikacji

.

.

Polski

Wejscie wartosci rzeczywistej In1, wejscie wartosci zadanej In2:
na pompie nadrzednej: dziata na cate urzadzenie
~Extern off”:

ustawione w pompie nadrzednej (menu <5.1.7.0>): dziata w zalezno-
$ciod ustawienia w menu <5.1.7.0> tylko w pompie nadrzednej lub w
pompie nadrzednej i podrzedne;j.

ustawione w pompie podrzednej: dziata tylko na pompe podrzedna

Indywidualna sygnalizacja awarii / zbiorcza sygnalizacja awarii

W celu centralnego sterowania mozna podtaczy¢ do pompy nadrzed-
nej zbiorczg sygnalizacje awarii.

Mozna przy tym wykorzystac styk tylko na pompie nadrzedne;j.
Wskazanie dotyczy catego urzadzenia.

W pompie nadrzednej (lub przez IR-Monitor/IR-Stick) mozna zapro-
gramowac sygnatjako indywidualng lub zbiorczg sygnalizacje awarii w
menu <5.1.5.0>.

W celu indywidualnej sygnalizacji awarii nalezy wykorzystac styk na
kazdej pompie.

EBM/SBM:

W celu centralnego sterowania mozna podtaczy¢ do pompy nadrzed-
nej zbiorczg sygnalizacje pracy (SBM).

Mozna przy tym wykorzysta¢ styk tylko na pompie nadrzedne;j.
Wskazanie dotyczy catego urzadzenia.

W pompie nadrzednej (lub przez IR-Monitor/IR-Stick) mozna zapro-
gramowac sygnat jako indywidualng (EBM) lub zbiorczg (SBM) sygna-
lizacje pracy w menu <5.1.6.0>.

Funkcje EBM/SBM - ,Gotowo$¢”, ,,Praca”, ,Wtaczenie zasilania” -
mozna ustawi¢ w menu <5.7.6.0> na pompie nadrzedne;j.

ZALECENIE:

.Gotowos$¢” ma nastepujace  Pompa moze pracowac, nie wystepuje
znaczenie: zadna usterka.

~Praca” ma nastepujace Silnik obraca sie.

znaczenie:

~Wtgczenie zasilania” ma Napiecie zasilania jest przytozone.

nastepujace znaczenie:

W celu indywidualnej sygnalizacji pracy nalezy wykorzystac styk na
kazdej pompie.

W pompie podrzednej nie mozna wykonac zadnych innych ustawien
oprécz ,Extern off” i ,Blokowanie/odblokowanie pompy”.

ZALECENIE:

Jezeliw przypadku pompy podwéjnej jeden z silnikéw zostanie odta-
czony od zasilania, zintegrowany system zarzadzania praca pomp
podwdjnych nie bedzie dziatat.

W przypadku przerwy w komunikacji miedzy gtowicami pomp w trybie
dwupompowym na obu wyswietlaczach pokazany jest kod btedu
'E052'. W trakcie przerwy obie pompy zachowuja sie jak pompy
pojedyncze.

Oba moduty elektroniczne zgtaszajg usterke przez styk indywidual-
nej/zbiorczej sygnalizacji awarii.

Pompa podrzedna pracuje w trybie awaryjnym (tryb sterowania)
zgodnie z predkoscig obrotowa trybu awaryjnego ustawiong wczes-
niej w pompie nadrzednej (patrz punkty menu <5.6.2.0>). Ustawienie
fabryczne predkosci obrotowej trybu awaryjnego wynosi okoto 60%
maksymalnej predkosci obrotowej pompy.
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Zachowanie pompy podrzedne;j

Zachowanie pompy nadrzednej

.

« W pompach 2-biegunowych:n = 1850 1/min

« W pompach 4-biegunowych:n = 925 1/min

Po potwierdzeniu komunikatu btedu na czas przerwy w komunikacji
na wyswietlaczach obu pomp pojawia sie wskazanie statusu. W ten
sposéb réwnoczeénie zostaje zresetowany styk indywidualnej/zbior-
czej sygnalizacji awarii.

Na wyséwietlaczu pompy podrzednej miga symbol (" - pompa pra-
cuje w trybie awaryjnym).

(Byta) pompa nadrzedna nadal wykonuje regulacje. (Byta) pompa pod-
rzedna pracuje zgodnie z ustawieniami dla trybu awaryjnego. Tryb
awaryjny mozna anulowac poprzez przywrdcenie ustawienia fabrycz-
nego, usuniecie przerwy w komunikacji lub wyjscie poprzez wytgcze-
nie zasilania/w’rqczenie zasilania.

ZALECENIE:

Podczas przerwy w komunikacji (byta) pompa podrzedna nie moze
pracowac w trybie regulacji, poniewaz czujnik réznicy cisnien jest
przetaczony na pompe nadrzedna. Gdy pompa podrzedna pracuje w
trybie awaryjnym, nie mozna dokonywac zadnych zmian w module
elektronicznym.

Po usunieciu przerwy w komunikacji pompy wznawiajg regularng
prace w trybie dwupompowym, tak jak przed usterka.

Anulowanie trybu awaryjnego w pompie podrzednej:
Aktywowanie ustawienia fabrycznego

Jedli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie podrzednej
tryb awaryjny zostanie anulowany przez wigczenie ustawienia
fabrycznego, (byta) pompa podrzedna uruchamia sie z ustawieniami
fabrycznymi pompy pojedynczej. Pracuje ona wtedy z rodzajem pracy
Ap-c z mniej wiecej potowa maksymalnej wysokosci podnoszenia.

ZALECENIE:

Jesli nie ma sygnatu czujnika, (byta) pompa podrzedna zwigksza pred-
ko$¢ obrotowa do maksymalnej wartosci. Aby temu zapobiec, mozna
podtaczy¢ sygnat z czujnika réznicy cisnien (bytej) pompy nadrzedne;j.
Wystepujacy sygnat czujnika na pompie podrzednej nie ma zadnych
skutkéw w normalnym trybie pompy podwadjne;.

Wytaczenie zasilania, wigczenie zasilania

Jezeli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie podrzednej
tryb awaryjny zostanie anulowany przez wytaczenie/wytaczenie zasi-
lania, (byta) pompa podrzedna uruchamia sie z ostatnimi wartosciami
zadanymi, ktore otrzymata wczesniej od pompy nadrzednej dla trybu
awaryjnego (np. tryb sterowania z zadang predkoscig obrotowg

lub off).

Anulowanie trybu awaryjnego w pompie nadrzednej:

Aktywowanie ustawienia fabrycznego

Jedli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie nadrzednej
zostanie wywotane ustawienie fabryczne, uruchamia sie ona z usta-
wieniami fabrycznymi pompy pojedynczej. Pracuje ona wtedy z
rodzajem pracy Ap-c z mniej wiecej potowa maksymalnej wysokosci
podnoszenia.

Wytaczenie zasilania/wtaczenie zasilania

Jezeli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie nadrzednej
praca zostanie przerwana przez wytgczenie/wtaczenie zasilania,
(byta) pompa nadrzedna uruchamia sie z ostatnimi znanymi warto$-
ciami zadanymi z konfiguracji dwupompowe;j.
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6.4 Pozostate funkcje

Blokowanie lub odblokowywanie
pompy

Okresowe uruchomienie pompy

Polski

W menu <5.1.4.0> mozna generalnie odblokowac lub zablokowaé
prace danej pompy. Zablokowanej pompy nie mozna uruchomi¢ do
momentu recznego zniesienia blokady.

Ustawienie mozna wykona¢ w kazdej pompie bezposrednio lub przez
ztacze na podczerwien.

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas trybu dwupompowego. Jesdli
zostanie zablokowana jedna gtowica pompy (nadrzednej lub pod-
rzednej), ta gtowica pompy nie jest juz gotowa do pracy. W tym stanie
btedy sa rozpoznawane, wyswietlane i zgtaszane. Jeéli w odblokowa-
nej pompie wystapi btad, zablokowana pompa nie uruchomi sie.
Okresowe uruchomienie pompy jest wykonywane mimo wszystko,
jesli jest aktywne. Przedziat czasowy okresowego uruchomienia
pompy rozpoczyna sie w momencie zablokowania pompy.

ZALECENIE:

Jeslijedna gtowica pompy zostanie zablokowanai aktywny jest rodzaj
pracy ,Praca réwnolegta”, nie mozna zagwarantowac, ze zadany
punkt pracy zostanie osiggniety tylko z jedng gtowica pompy.

Okresowe uruchomienie pompy jest wykonywane po skonfigurowa-
nym okresie przestoju pompy lub gtowicy pompy. Przedziat czasowy
mozna ustawic recznie w pompie, w menu <5.8.1.2> na wartosc od
2 hdo 72 hw krokach co 1 godzine.

Ustawienie fabryczne: 24 h.

ZALECENIE:
Jesli nie mozna wybra¢ menu <5.8.x.x>, nie mozna réwniez dokonac
zadnej konfiguracji. Obowigzuja ustawienia fabryczne.

Powdd przestoju jest przy tym bez znaczenia (wytgczenie reczne, Ext.
off, btagd, adjustment (regulacja), tryb awaryjny, zdefiniowanie przez
nadrzedny system automatyki budynkéw). Proces ten powtarza sie,

dopdki pompa nie zostanie wtgczona poprzez sterowanie.

Funkcje ,,Okresowe uruchomienie pompy” mozna wytaczy¢ w menu
<5.8.1.1>. Gdy tylko pompa zostanie wigczona poprzez sterowanie,
odliczanie do nastepnego testowego uruchomienia zostaje przerwane.

Czas trwania okresowego uruchomienia pompy wynosi 5 s. W tym
czasie silnik obraca sie z ustawiong predkoscig obrotowa. Predkosé
obrotowg mozna skonfigurowaé w menu <5.8.1.3> na warto$¢ mie-
dzy minimalng a maksymalng dopuszczalng predkos$cig obrotowsa.
Ustawienie fabryczne: minimalna predko$¢ obrotowa.

Jezeli w przypadku pompy podwdéjnej obydwie glowice pomp s3 wyta-
czone, np. przez Ext. off, obie pracujg przez 5 s. Rdwniez w trybie pracy
.Praca/rezerwa” dziata okresowe uruchomienie pompy, jezeli zmiana
pomp nastapi pézniej niz po czasie ustawionym w menu <5.8.1.2>.

ZALECENIE:
Réwniez w przypadku wystgpienia usterki nastepuje préba okreso-
wego uruchomienia pompy.

Czas pozostaty do nastepnego okresowego uruchomienia pompy
mozna odczytac na wyswietlaczu w menu <4.2.4.0>. To menu
wyswietla sie tylko wtedy, gdy silnik nie pracuje. W menu <4.2.6.0>
mozna odczytac liczbe okresowych uruchomien pompy.

Wszystkie btedy, z wyjgtkiem ostrzezen pojawiajacych sie podczas
okresowego uruchomienia pompy, wytaczaja silnik. Na wyswietlaczu
pojawia sie odpowiedni kod btedu.

ZALECENIE:

Okresowe uruchomienie pompy zmniejsza ryzyko zakleszczenia sie
wirnika w korpusie pompy. Dzieki temu ma zosta¢ zagwarantowana
eksploatacja pompy po dtuzszym przestoju. Po dezaktywacji okreso-
wego uruchomienia pompy nie jest juz zagwarantowane bezpieczne
uruchomienie pompy.
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Zabezpieczenie przecigzeniowe

Zachowanie po wtaczeniu

Czestotliwos¢ taczen

Warianty

Instalacja i podtaczenie
elektryczne

Bezpieczenstwo

Pompy sg wyposazone w elektroniczne zabezpieczenie przed prze-
cigzeniem, wytgczajace je w razie przecigzenia.

Do zapisu danych moduty elektroniczne sg wyposazone w trwatg
pamiec. Po dowolnie dtugiej awarii zasilania dane pozostajg zacho-
wane. Po ponownym wtgczeniu zasilania pompa pracuje z wartos-
ciami nastawy sprzed awarii.

Przy pierwszym uruchomieniu pompa dziata na bazie ustawien
fabrycznych.

Do indywidualnej zmiany ustawier pompy stuzy menu serwisowe,
patrz rozdziat 8 ,Obstuga” na stronie 145.

Usuwanie usterek, patrz rozdziat 11 ,,Usterki, przyczyny usterek i ich
usuwanie” na stronie 169.

Wiecej informacji na temat ustawienia fabrycznego patrz rozdziat 13
»Ustawienia fabryczne” na stronie 178.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Zmiana ustawien czujnika réznicy ci$nier moze spowodowac nie-
prawidtowe dziatanie! Ustawienia fabryczne zostaty skonfiguro-
wane dla dostarczonego czujnika réznicy cisnien Wilo.

Wartosci nastawy: Wejscie In1 = 0-10 V, korekta wartosci cisnie-
nia =ON

W przypadku stosowania dostarczonego czujnika réznicy cisnien
Wilo ustawienia te muszg zostac zachowane!

Zmiany s3 konieczne tylko w przypadku stosowania innych czujni-
kéw réznicy cisnien.

Przy wysokiej temperaturze otoczenia obcigzenie termiczne modutu
mozna zredukowac przez zmniejszenie czestotliwoscitaczen
(menu <4.1.2.0>).

ZALECENIE:

Przetaczenia/zmiany dokonywac tylko w stanie czuwania pompy (gdy
silnik sie nie obraca).

Czestotliwos¢ taczenh mozna zmienic tylko za posrednictwem menu,
poprzez magistrale CAN lub IR-Stick.

Nizsza czestotliwo$¢ taczen prowadzi do zwiekszonego generowania
hatasu.

Jezeli w przypadku danej pompy menu <5.7.2.0> ,Korekta wartosci
cisnienia” nie jest dostepne poprzez wyswietlacz, to jest to wersja
pompy, w ktérej nie sg dostepne nastepujace funkcje:

Korekta wartosci ci$nienia (menu <5.7.2.0>)

Dotaczanie i wytaczanie pompy podwdéjnej z optymalizacjg sprawnosci
Wskaznik tendencji przeptywu

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Niewtasciwa instalacja i nieprawidtowe podtaczenie elektryczne
mog3 stanowi¢ zagrozenie zycia.

Wykonanie podtaczenia elektrycznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy zlecaé wytgcznie personelowi specjalistycznemu!

Przestrzegaé przepiséw dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Z powodu braku zamontowanych urzadzen ochronnych modutu
elektronicznego albo w obszarze sprzegta/silnika porazenie pra-
dem lub dotkniecia wirujacych czesci moze spowodowac obrazenia
zagrazajace zyciu.
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7.1

Dozwolone pozycje montazowe i
zmiana rozmieszczenia elementéw
przed instalacja

.

Rys. 17: Rozmieszczenie elementow
w stanie dostawy

Polski

Przed uruchomieniem nalezy zamontowac zdjete wczesniej urza-
dzenia ochronne (np. pokrywe modutu lub pokryw sprzegta)!

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych przy niezamon-
towanym module!

Normalna eksploatacja pompy dozwolona jest tylko przy zamonto-
wanym module elektronicznym.

Bez zamontowanego modutu elektronicznego nie wolno podtaczaé
ani uruchamia¢ pompy.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Sama pompa i jej czeSci mogg mieé bardzo duzg mase wtasng. Spa-
dajace czeSci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttucze-
nia lub uderzenia, ktére moga prowadzi¢ do $mierci.

Zawsze uzywac odpowiednich dZzwignic i zabezpiecza¢ czesci
przed upadkiem

Nigdy nie przebywa¢ pod wiszacymi tadunkami

Podczas sktadowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami
montazowymi nalezy zapewni¢ bezpieczne potozenie lub ustawie-
nie pompy.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niebezpieczeristwo uszkodzen spowodowane nieprawidtowym
obchodzeniem sig z instalacja.

Instalacje pompy zlecaé wytgcznie wykwalifikowanemu persone-
lowi

Pompa nie moze nigdy pracowa¢ bez zamontowanego modutu
elektronicznego.

OSTROZNIE! Uszkodzenie pompy wskutek przegrzania!
Pompa nie moze pracowac bez przeptywu dtuzej niz 1 minute. W
wyniku kumulacji energii powstaje wysoka temperatura mogaca
uszkodzi¢ wat, wirnik i uszczelnienie mechaniczne.
Upewnic sig, Ze nie zostanie przekroczona dolna granica minimal-
nego przeptywu objetosciowego Qp,;p,.
Obliczanie Qpin:

Rzecz. predkos¢ obrotowa

Qmin=10%xQ X
N max pompa Max. predko$é obrotowa

Wstepne fabryczne rozmieszczenie elementéw wzgledem korpusu
pompy (patrz rys. 17) mozna w razie potrzeby zmieni¢ na miejscu
montazu. Moze to by¢ konieczne np. w nastepujgcych celach:

zapewnienie odpowietrzania pompy,

umozliwienie lepszej obstugi,

zapobiezenie niedozwolonym pofozeniom montazowym (tzn. silnik
i/lub modut elektroniczny skierowany w dét).

W wiekszosci przypadkéw wystarczy obréci¢ gtowice silnika wzgle-
dem korpusu pompy. Mozliwe rozmieszczenie elementéw zalezy od
dopuszczalnych pozycji montazowych.
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Dopuszczalne pozycje montazowe
z poziomym watem silnika

Rys. 18: Dopuszczalne pozycje montazowe
z poziomym watem silnika

Dozwolone potozenia montazowe z
pionowym watem silnika
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Rys. 19: Dozwolone potozenia montazowe
z pionowym watem silnika

Zmiana rozmieszczenia
elementow

.

.

Dopuszczalne pozycje montazowe z poziomym watem silnika i modu-
tem elektronicznym skierowanym w gére (0°) s3 przedstawione na
rys. 18. Nie przedstawiono dopuszczalnych pozycji montazowych z
modutem elektronicznym zamontowanym z boku (+/- 90°). Dozwo-
lone jest kazde potozenie montazowe, z wyjgtkiem montazu ,modut
elektroniczny skierowany w dét” (-180°). Odpowietrzanie pompy jest
zapewnione tylko wtedy, gdy zawér odpowietrzajacy jest skierowany
w goére (rys. 18, poz. 1).

Tylko w tej pozycji (0°) sptywajgcy kondensat moze by¢ odprowa-
dzany przez odpowiedni otwdr, latarnie pompy oraz silnik (rys. 18,
poz. 2).

Dopuszczalne pozycje montazowe z pionowym watem silnika sg
przedstawione narys. 19. Dozwolone jest kazde potozenie monta-
zowe z wyjatkiem montazu ,,silnik skierowany w dét”.

Gtowice silnika mozna ustawiac - wzgledem korpusu pompy -
w 4 réznych pozycjach (przestawionych o 90°).

ZALECENIE:

W celu utatwienia montazu mozliwa jest instalacja pompy w rurociaggu
bez podtaczenia elektrycznego i bez napetniania pompy i instalacji
(etapy montazu patrz rozdziat 10.2.1 ,,Wymiana uszczelnienia
mechanicznego” na stronie 165).

Obrdcic gtowice silnika 0 90° lub 180° w zgdanym kierunku i zamon-
towac pompe w odwrotnej kolejnosci.

Blaszany zaczep czujnika réznicy cisnien zamocowac jedng ze $rub
naprzeciw modutu elektronicznego (potozenie czujnika réznicy ci$-
niert wzgledem modutu elektronicznego nie zmienia sie przy tym).
Przed montazem dobrze zwilzy¢ o-ring (rys. 6, poz. 1.14) (nie monto-
wac suchego o-ringu).

ZALECENIE:

Zwroci¢ uwage, aby o-ring (rys. 6, poz. 1.14) podczas montazu nie
zostat przekrecony ani zgnieciony.

Przed uruchomieniem napetni¢ pompe/instalacje i podfaczyé cisnie-
nie, nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. W przypadku nieszczelnosci o-
ringu z pompy najpierw wydostaje sie powietrze. Taki wyciek mozna
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7.2 Instalacja

Przygotowanie

Ustawianie/osiowanie

1\

Rys. 20: Transport silnika

Polski

sprawdzi¢ np. za pomoca spray'u do kontroli wyciekdw w szczelinie
miedzy korpusem pompy a latarnig, a takze na ich potgczeniach
Srubowych.

W przypadku utrzymujacej sie nieszczelnosci uzy¢ nowego o-ringu.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Nieprawidtowa obstuga moze prowadzi¢ do szkdd materialnych.

Podczas obracania element6éw nalezy uwazaé, aby nie zgig¢ ani nie
ztamaé przewoddéw pomiaru cisnienia.

Podczas ponownego montazu czujnika réznicy cisnien przewody
pomiaru ci$nienia minimalnie i rwnomiernie wygiag¢ w wymagane lub
pasujace potozenie. Nie zdeformowac przy tym tych obszaréw przy
potaczeniach gwintowych zaciskowych.

ZALECENIE:

Przy obracaniu czujnika réznicy cisnier zwrdci¢ uwage, aby strona
ttoczna i ssawna czujnika réznicy cisnien nie zostaty zamienione miej-
scami. Wiecej informacji na temat czujnika réznicy cisnien patrz roz-
dziat 7.3 ,Podtaczenie elektryczne” na stronie 140.

Montaz mozna rozpoczaé dopiero po zakonczeniu prac spawalni-
czych i lutowniczych, i ew. po przeptukaniu instalacji rurowej. Zanie-
czyszczenia moga doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania pompy

Pompy nalezy instalowac w miejscu zabezpieczonym przed wpty-
wami atmosferycznymi, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem, wolnym od pytu, z dobrg wentylacjg oraz niezagrozonym
wybuchem. Pompy nie wolno ustawiaé na wolnym powietrzu.

Zamontowaé pompe w dostepnym miejscu, tak aby mozliwa byta jej
pdzniejsza kontrola, konserwacja (np. uszczelnienia mechanicznego)
lub wymiana. Nie wolno ogranicza¢ doptywu powietrza do radiatora

modutu elektronicznego.

Pionowo nad pompa nalezy umiesci¢ hak lub uchwyt o odpowiednim
udzwigu (masa tgczna pompy: patrz katalog/specyfikacja), na ktérym
podczas konserwacji lub naprawy pompy mozna zamocowac podnos-
nik lub podobne elementy pomocnicze.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Sama pompa i jej czesci moga mieé bardzo duzg mase wtasng. Spa-
dajace czeSci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttucze-
nia lub uderzenia, ktére moga prowadzi¢ do $mierci.

Zawsze uzywac odpowiednich dzwignic i zabezpieczaé czesci
przed upadkiem

Nigdy nie przebywa¢ pod wiszacymi tadunkami

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niebezpieczeristwo uszkodzen spowodowane nieprawidtowym
obchodzeniem sig z instalacja.

Uchwyty umieszczone na silniku stuzg wytacznie do podnoszenia
silnika, a nie do przenoszenia catej pompy (rys. 20).

Pompe nalezy podnosi¢ wytacznie za pomocg dopuszczonych urza-
dzen dZzwigowych (np. wielokrazka, suwnicy itp.; patrz rozdziat 3
~Transport i magazynowanie” na stronie 123).

Podczas montazu pompy zachowaé minimalng osiowg odlegtos¢
ostony wirnika silnika od $ciany/sufitu wynoszgcg 200 mm + $rednica
ostony wirnika.
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Rys. 21: Odcinek wyréwnywania przed i za
pompg
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ZALECENIE:

Urzadzenia odcinajgce nalezy zamontowac przed i za pompa, aby
podczas kontroli lub wymiany pompy unikna¢ oprdzniania catej insta-
lacji. Po stronie ttocznej kazdej pompy nalezy zamontowac zawdr
zwrotny.

ZALECENIE:

Przed i za pompg nalezy zastosowac odcinek wyréwnywania w
postaci prostego rurociggu. Dtugos¢ odcinka wyréwnywania musi
wynosi¢ minimum 5 x DN kotnierza pompy (rys. 21). Ma to zapobiec
wystepowaniu kawitacji hydrodynamiczne;j.

Rurociagi i pompe zamontowac tak, aby nie podlegaty naprezeniom
mechanicznym. Rurociagi musza by¢ zamocowane w taki sposéb, aby
ich masa nie oddziatywata na pompe

Kierunek przeptywu musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki znajduja-
cej sie na kotnierzu korpusu pompy.

Zawér odpowietrzajacy na latarni (rys. 6, poz. 1.31) przy poziomym
wale silnika musi by¢ zawsze skierowany do géry (rys. 6). Przy piono-
wym wale silnika dozwolona jest kazda orientacja. Patrz takze Rys. 18:
~Dopuszczalne pozycje montazowe z poziomym watem silnika” na
stronie 136 lub Rys. 19: ,Dozwolone potozenia montazowe z piono-
wym watem silnika” na stronie 136.

Dozwolone jest kazde potozenie montazowe z wyjgtkiem montazu
Lsilnik skierowany w dét”.

Modut elektroniczny nie moze by¢ skierowany w dét. W razie potrzeby
silnik mozna obréci¢ po odkreceniu Srub szesciokatnych.

ZALECENIE:

Po odkreceniu Srub szesciokatnych czujnik réznicy cisnien jest zamo-
cowany tylko do przewodéw pomiaru ci$nienia. Podczas obracania
silnika nalezy uwazac, aby nie zgia¢ ani nie ztama¢ przewodow
pomiaru cisnienia. Nalezy ponadto uwazac, aby podczas obracania nie
uszkodzi¢ o-ringu korpusu.

Dozwolone potozenia montazowe, patrz rozdziat 7.1 ,Dozwolone
pozycje montazowe i zmiana rozmieszczenia elementow przed insta-
lacja” na stronie 135.

Potozenie montazowe z poziomym watem silnika dozwolone jest
wytacznie w przypadku mocy silnika do 11 kW. Podparcie silnika nie
jest konieczne.

Przy mocy silnika >11 kW dostepne jest tylko potozenie montazowe z
pionowym watem silnika.

ZALECENIE:
Pompy blokowe typoszeregu BL-E nalezy ustawia¢ na fundamentach
lub konsolach o odpowiednich wymiarach.
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Dopuszczalne sity i momenty na kot-
nierzach pomp (tylko pompy blokowe)

Typ pompy Srednica krééca Srednica kotnierza Sita Fymax Momenty
CronoBloc-BL-E ssawnego [mm] ttocznego [mm] [kN] M;max [kNm]
40/... 65 40 2,4 17 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
'50.. 65 50 2,4 17 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62
65/... 80 65 2,6 18 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
80/.. 100 80 33 2,4 11
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1

Tab. 3: Sity na kotnierzach pompy

Musi by¢ spetniony nastepujacy warunek:

T E) |2 T (Fy 2+ sy P
(Fymas! (Fiimax) (M)

=1

% (Fy), Z (Fy) oraz = (M,) stanowig sumy warto$ci bezwzglednych okre-
$lonych obcigzen oddziatujacych na krééce. Sumy te nie uwzgledniaja
ani kierunku obcigzen, ani ich rozktadu na poszczegdlne krééce

Rys. 22: Sity oddziatujgce na krdciec

Ttoczenie ze zbiornika @ ZALECENIE:

Podczas ttoczenia cieczy ze zbiornika nalezy zadbac o odpowiedni
poziom cieczy nad kré¢cem ssawnym pompy, aby nie doprowadzi¢ do
suchobiegu. Nalezy utrzymywac minimalne cisnienie na doptywie.

Odprowadzanie kondensatu, izolacja W przypadku stosowania pompy w instalacjach chtodniczych lub kli-

matyzacyjnych, kondensat zbierajacy sie w latarni moze by¢ odpro-

wadzany przez dostepny otwdr. Do tego otworu mozna podtaczyé

przewdd odptywowy. Tak samo mozna odprowadzac réwniez nie-

wielkie ilosci wyciekajacej cieczy.

W silniku znajduja sie otwory do odprowadzania kondensatu, ktére

fabrycznie (w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55) sg zamknigte

zaslepkami.

« W zastosowaniach w obszarze techniki klimatyzacyjnej/chtodniczej,
zaslepke nalezy wyjac w dét, aby umozliwi¢ odptyw kondensatu.

+ Przy poziomym wale silnika otwdr na kondensat musi by¢ skierowany
w dét (rys. 18, poz. 2). W razie potrzeby odpowiednio obrécié silnik.

@ ZALECENIE:
Po usunieciu zaslepek stopief ochrony IP 55 nie jest juz zapewniony.
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7.3

140

Podtaczenie elektryczne

Bezpieczenstwo

ZALECENIE:

W instalacjach, ktore sg izolowane, mozna zaizolowaé wytacznie kor-
pus pompy, a nie latarnie, naped czy czujnik réznicy cisnien.

Do izolacji pompy nalezy stosowacé materiatizolacyjny niezawierajgcy
zwigzkéw amoniaku, aby zapobiec korozji naprezeniowej nakretek
ztgczkowych. Jedli nie jest to mozliwe, nalezy nie dopusci¢ do bezpo-
$redniego kontaktu ze ztgczami Srubowymi z mosigdzu. W tym celu
jako wyposazenie dodatkowe dostepne sg ztgczki gwintowane ze
stali nierdzewnej. Alternatywnie mozna zastosowac tasmy antykoro-
zyjne (np. tadme izolacyjna).

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Niewtasciwe podtaczenie elektryczne moze spowodowaé zagroze-
nie Zycia na skutek porazenia pradem.

Podtaczenie elektryczne nalezy zleci¢ wytacznie Instalatorowi-
elektrykowi posiadajgcemu wymagane prawem uprawnienia.
Nalezy przy tym postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi wyposazenia
dodatkowego!

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Napiecie dotykowe zagrazajgce porazeniem.

Z powodu utrzymujacego sie¢ napigcia dotykowego zagrazajacego
ludziom (kondensatory), prace przy module elektronicznym mozna
rozpocz3a¢ dopiero po uptywie 5 minut.

Przed rozpoczeciem prac przy pompie nalezy odtaczy¢ napigcie
zasilajace i odczekaé 5 minut.

Sprawdzié, czy wszystkie przytacza (réwniez styki bezpotencja-
towe) s3 w stanie beznapigciowym.

Nigdy nie wktada¢ zadnych przedmiotéw do modutu elektronicznego!

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo przecigzenia sieci!
Nieodpowiednie dostosowanie do wymogo6w sieci moze doprowa-
dzi¢ do awarii systemu i zaptonu przewodéw wskutek przecigzenia
sieci.

Przygotowujac sie¢, a w szczegdlnosci wybierajac przekroj prze-
wodow i bezpieczniki, nalezy wzigé pod uwage fakt, ze w trybie
pracy kilku pomp moze wystapic sytuacja, w ktorej przez krotki
czas beda pracowac wszystkie pompy.

ZALECENIE:

Wymagania i wartosci graniczne dotyczace pragdéw sinusoidalnych:
W przypadku pomp o klasach mocy 11 kW, 15 kW, 18,5 kW i 22 kW
chodzi o urzadzenia do zastosowan profesjonalnych. Te urzgdzenia
podlegaja szczegblnym warunkom przytaczenia, poniewaz Ry, wyn.
33 w punkcie przytaczenia nie wystarcza do pracy Podtaczenie do
sieci zasilajgcej niskiego napiecia jest regulowane norma I[EC 61000-
3-12 - podstawe do oceny pomp stanowi tabela 4 dla urzadzen tréj-
fazowych podtaczanych w szczegdlnych warunkach. Dla wszystkich
publicznych punktéw przytagczenia moc zwarcia Sy na ztgczu miedzy
instalacjg elektryczng Uzytkownika a siecig zasilajaca musi by¢ wiek-
sza lub réwna wartoSciom wymienionym w tabeli. W zakresie odpo-
wiedzialnosci Instalatora lub Uzytkownika, z ew. uwzglednieniem
Operatora sieci, lezy zapewnienie, aby pompy byty eksploatowane
prawidtowo. Jesli zastosowanie przemystowe ma miejsce z podtgcze-
niem do zaktadowej sieci Sredniego napiecia, zapewnienie warunkéw
przytaczenia lezy wytacznie w zakresie odpowiedzialno$ci operatora
sieci.
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1,5 -4 kw
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) ovAEgow
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Rys. 23: Ztgcze srubowe kabla M25/M40

Polski

Moc silnika [kw] Moc zwarcia Sg¢ [kVA]
11 1800
15 2400
18,5 3000
22 3500

Instalacja odpowiedniego filtra wyzszych harmonicznych miedzy
pompa a siecig zasilajaca redukuje wptyw pradu sinusoidalnego.

Podtaczenie elektryczne nalezy wykonywac za pomocg utozonego na
state przewodu przytaczeniowego (wymagany przekrdj - patrz poniz-
szatabela) wyposazonego w ztgcze wtykowe lub wtyczke dla wszyst-
kich biegundw o min. szerokosci rozwarcia stykéw min. 3 mm. W
przypadku zastosowania przewodoéw elastycznych nalezy uzy¢ kon-
cowek wtykowych.

Sieciowy przewdd przytaczeniowy nalezy przeprowadzic przez ztacze
$rubowe kabla M25/M40 (rys. 23, poz. 1).

Moc Py Przekrdj przewodu PE
[kw] [mm?] [mm?]
15-4 15-4 25-4
5,5/7,5 2,5-6 4-6
11 4-6 4-35
15 6-10 4-35
18,5/22 10- 16 4-35
ZALECENIE:

Prawidtowe momenty dociggajace $rub zaciskowych sg podane w
tabeli 10 ,Momenty dociggajace dla $rub” na stronie 167. Stosowac
wytacznie skalibrowany klucz dynamometryczny.

W celu zachowania standardéw kompatybilnosci elektromagnetycz-
nej (EMC) w przypadku ponizszych przewodéw nalezy zawsze stoso-
wac ekranowanie:

« Czujnik réznicy ciénien (jesli jest zainstalowany przez uzytkownika)
In2 (warto$¢ zadana)

Komunikacja pompy podwdjnej (DP) (przy dtugosci kabla > 1 m);
(zacisk ,MP”)

Uwzglednié¢ biegunowos¢:

MA=L =>SL=L

MA=H => SL=H

Ext. off

« AUX

Przewdd komunikacji IF-Modutu

Ekran musi zosta¢ zatozony z obu stron, po stronie uchwytéw kablo-
wych EMC w module elektronicznym i na drugim koncu. Nie jest
konieczne ekranowanie przewodow zbiorczej sygnalizacji pracy i
zbiorczej sygnalizacji awarii.
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11-22 kW

Rys. 24: Ekranowanie przewodu
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Ekran w modutach elektronicznych z silnikiem o mocy < 5,5 kW jest
podtaczany w skrzynce zaciskowej do szyn uziemiajacych. Ekran w
modutach elektronicznych z silnikiem o mocy 5,5 kW i 7,5 kW jest
podtaczany do przepustu kabla. W przypadku modutéw elektronicz-
nych z silnikiem o mocy = 11 kW ekran montowany jest na zaciskach
kabla nad listwa zaciskowa. Rézne sposoby postepowania w celu
podtaczenia ekranu przedstawione sg schematycznie narys. 24.

Aby zapewni¢ ochrone przed skroplinami oraz zabezpieczenie przed
wyrwaniem dfawika przewodu, nalezy stosowac przewody o odpo-
wiedniej Srednicy zewnetrznej i dostatecznie mocno je dokrecic.
Ponadto przewdd nalezy wygia¢ w poblizu dtawika przewodu tworzgc
petle, ktéra umozliwi odprowadzanie gromadzacych sie skroplin.
Poprzez odpowiednie umiejscowienie dtawika oraz odpowiednie uto-
zenie przewodu nalezy zagwarantowac, ze do modutu elektronicz-
nego nie dostang sie skropliny. Niewykorzystane dtawiki przewoddw
nalezy zamkna¢ zaslepkami dostarczonymi przez producenta.
Wszystkie przewody podtgczeniowe nalezy utozy¢ w taki sposéb, by
nigdy nie dotykaty rurociggu, korpusu pompy ani korpusu silnika.

W przypadku zastosowania pomp w instalacjach o temperaturze
wody wyzszej niz 90°C nalezy zastosowac odpowiedni przewéd sie-
ciowy odporny na wysokie temperatury.

Niniejsza pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci i nie
moze by¢ zabezpieczana za pomoca wytgcznika ochronnego rézni-
cowo-pradowego. Przetwornice czestotliwosci moga zaktécaé dzia-
fanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pradowych.

Wyjatek: dozwolone s3 wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe w
selektywnym, czutym na wszystkie rodzaje prgdu wykonaniu typu B.

« Oznaczenie:  FIX] [=]

« Prad wyzwalajacy (< 11 kW)> 30 mA

« Prad wyzwalajacy (< 11 kW)> 300 mA

Sprawdzi¢ rodzaj pradu i napiecie zasilania.

Przestrzegac danych umieszczonych na tabliczce znamionowe;j.
Rodzaj pradu i napiecie zasilania muszg by¢ zgodne z danymi na tab-
liczce znamionowej.

Bezpiecznik po stronie sieci: max.dopuszczalny patrz tabela ponizej;
przestrzegac danych na tabliczce znamionowej.

Moc Py [kw] Max. bezpiecznik w [A]

15-4 25
55-11 25
15 35
18,5-22 50

Uwzgledni¢ dodatkowe uziemienie!
Zaleca sie zainstalowanie bezpiecznika.
ZALECENIE:

Charakterystyka bezpiecznika: B

+ Przecigzenie:1,13-1,45 x l,am

« Zwarcie: 3-5Xlnam
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Zaciski:
« Zaciski sterujgce (rys. 25)

(przyporzadkowanie, patrz tabela ponizej)

dN_| #oXa] xnv |

[vwoz/noL]

9ad

Rys. 25: Zaciski sterujgce

1,5 -4 kw « Zaciski mocy (zaciski sieciowe) (rys. 26)

(przyporzadkowanie, patrz tabela ponizej)

(
[202C200)

5,5-7,5kw

I

SHSISERS
[ |
SISISENS

nj[aja]elel
i | i

Hll

Rys. 26: Zaciski mocy (zaciski sieciowe)

T NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycial
E ‘—@D A Niewtasciwe podtaczenie elektryczne moze spowodowac zagroze-
o E nie zycia na skutek porazenia pragdem.
+ Ze wzgledu na wigkszy prad uptywowy w przypadku silnikéw o
0 E mocy od 11 kW, zgodnie z normg EN 50178 wymagane jest dodat-
s kowe wzmocnione uziemienie (rys. 27).

Rys. 27: Dodatkowe uziemienie
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Przyporzadkowanie zaciskow

Oznaczenie Przyporzadkowanie Zalecenia

L1,L2,L3 Napiecie zasilania 3~380V - 3~440V AC, (¥10%), 50/60 Hz, IEC 38
(PE) Przytacze przewodu

@ uziemiajagcego

In1 Wejscie wartosci rzeczywistej Rodzaj sygnatu: Napiecie (0-10 V, 2-10 V)

(1) (wejscie)

Rezystancja wejsciowa: R; = 10 kQ

Rodzaj sygnatu: Prad (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezystancja wejsciowa: R; = 500 Q

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.3.0.0>
Podtaczone fabrycznie poprzez dtawik przewodu M12

(rys. 2), poprzez (1), (2), (3) odpowiednio do oznaczer kabli
czujnikéw (1,2,3).

In2
(wejscie)

Wejscie wartosci zadanej

We wszystkich rodzajach pracy In2 moze zosta¢ wykorzy-
stane jako wejscie zdalnej regulacji wartosci zadane;.

Rodzaj sygnatu: Napigcie (0-10 V, 2-10 V)
Rezystancja wejsciowa: R; = 10 kQ

Rodzaj sygnatu: Prad (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezystancja wejsciowa: R; = 500 Q

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.4.0.0>

GND (2)

Przytagcza masy

Dla wejscialnliln2

+ 24V (3) (wyjscie)

Napiecie state dla zewn. odbior-
nika/nadajnika sygnatu

Obcigzenie max. 60 mA. Napiecie jest odporne na zwarcia.
Obcigzenie stykéw: 24 V DC/10 mA

AUX

Zewnetrzna zamiana pomp

Poprzez zewnetrzny zestyk bezpotencjatowy moze by¢ wyko-
nywana zamiana pomp. Przez jednokrotne zmostkowanie oby-
dwu zaciskéw wykonywana jest zewnetrzna zmiana pracujacej
pompy, o ile jest ona aktywna. Ponowne zmostkowanie powta-
rza ten proces przy zachowaniu minimalnego czasu pracy.
Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.1.3.2>
Obciagzenie stykow: 24 V DC/10 mA

MP

Multi Pump

Interfejs do pracy dwupompowej

Ext. off

Wejscie sterujgce ,Wytaczanie z
priorytetem” przez zewnetrzny
przetacznik bezpotencjatowy

Pompe mozna wigczac i wytaczac przez zewnetrzny styk
bezpotencjatowy.

W instalacjach o duzej czestotliwosci zatgczania (> 20 wig-
czeri/wytgczen dziennie) nalezy zapewni¢ wtgczanie/wyta-
czanie poprzez ,Ext. off”.

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.1.7.0>
Obcigzenie stykow: 24 V DC/10 mA

Zbiorcza sygnalizacja
pracy (SBM)

Indywidualna/zbiorcza sygnali-
zacja pracy, sygnalizacja goto-
wosci sygnalizacja wigczenia
zasilania

Bezpotencjatowa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja pracy
(styk przetaczny), sygnalizacja gotowosci jest dostepna na
zaciskach zbiorczej sygnalizacji pracy (menu <5.1.6.0>,
<5.7.6.0>).

Obcigzenie stykow:

min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA
max. dopuszczalne: 250 V AC/24VDC,1A

Zbiorcza sygnalizacja
awarii

Indywidualna/zbiorcza
sygnalizacja awarii

Bezpotencjatowa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja awarii
(styk przetaczny) jest dostepna na zaciskach zbiorczej sygna-
lizacji awarii (menu <5.1.5.0>).

Obcigzenie stykow:

min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA
max. dopuszczalne: 250 V AC/24 VDC, 1 A

Interfejs
IF-Modut

Zaciskiszeregowego, cyfrowego
ztgcza GA

Opcjonalny IF-Modut podtaczany jest do wielowtyku w
skrzynce zaciskowe;j.
Przytacze jest odporne na skrecenia.

Tab. 4: Przyporzadkowanie zaciskow
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Podtaczenie czujnika réznicy cisnien

Postepowanie

8 Obstuga

8.1 Elementy obstugowe

Czerwone pokretto

Rys. 28: Czerwone pokretto

Przetacznik DIP

ON
1 2 3 &4
Rys. 29: Przetqcznik DIP

Polski

ZALECENIE:

Zaciski In1, In2, AUX, GND, Ext. off i MP spetniajg wymagania ,bez-
piecznego oddzielenia” (wg normy EN 61800-5-1) od zaciskéw sie-
ciowych oraz zaciskéw zbiorczej sygnalizacji pracy i zbiorczej
sygnalizacji awarii (i odwrotnie).

ZALECENIE:

Sterowanie jest wykonane w formie obwodu PELV (protective extra
low voltage), tzn. zasilanie (wewnetrzne) spetnia wymogi bezpiecz-
nego oddzielenia zasilania, masa (GND) jest potgczona z przewodem
ochronnym (PE).

Przewéd Kolor Zacisk Funkcja
1 czarny Inl sygnat
2 niebieski GND masa

3 bragzowy + 24V + 24V

Tab. 5: Podtaczenie przewodu czujnika réznicy cisnier

ZALECENIE:

Przytacze elektryczne czujnika réznicy cisnier nalezy przeprowadzi¢
przez najmniejszy dtawik przewodu (M12), znajdujacy sie na module
elektronicznym.

W przypadku instalacji dwupompowej lub z tréjnikiem rurowym czuj-
nik réznicy cisnien nalezy podtaczy¢ do pompy nadrzedne;j.

Punkty pomiaru czujnika réznicy cisnien pompy nadrzednej muszg
znajdowac sie w rurze zbiorczej po stronie ssawnej i po stronie ttocz-
nej uktadu dwupompowego.

Podfaczac przytacza z uwzglednieniem przyporzadkowania zaciskow.

Uziemi¢ pompe/instalacje zgodnie z przepisami.

Modut elektroniczny obstuguje sie za pomoca nastepujacych elemen-
téw obstugowych:

Czerwone pokretto (rys. 28) moze poprzez obracanie stuzy¢ do
wyboru elementdw menu i zmiany wartosci. Nacisniecie pokretta
powoduje aktywacje wybranego elementu menu lub zatwierdzenie
wartosci.

Przetgczniki DIP (rys. 9, poz. 6.rys. 29) znajdujg sie pod pokrywa
obudowy.

Przetacznik 1 stuzy do przetgczania miedzy trybem standardowym a
trybem serwisowym.

Wiecej informacji patrz rozdziat 8.6.6 ,,Aktywacja/dezaktywacja trybu
serwisowego” na stronie 152.

Przetacznik 2 umozliwia aktywacje i dezaktywacje blokady dostepu.

Wiecej informacji patrz rozdziat 8.6.7 ,Aktywacja/dezaktywacja blo-
kady dostepu” na stronie 152.

Przetaczniki 3 i 4 umozliwiajg zakoriczenie komunikacji Multi Pump.

Wiecej informacji patrz rozdziat 8.6.8 ,Aktywacja/dezaktywacja ter-
minacji” na stronie 153.
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8.2 Struktura wyswietlacza Informacje wyswietlane s3 na ekranie wg ponizszego wzoru:

[ I -, -, - 5
i i ' :
i .'- :
! I e - - - .
[ ettt i

Rys. 30: Struktura wyswietlacza

Poz. Opis Poz. Opis

1 Numer menu 4 Symbole standardowe
2 Wskazanie wartosci 5 Wskazanie symboli

3 Wskazanie jednostek

Tab. 6: Struktura wyswietlacza

@ ZALECENIE:
Widok na wyswietlaczu mozna obrdci¢ o 180°. Zmiana patrz numer
menu <5.7.1.0>.

8.3  Wyjasnienie symboli standardowych Ponizsze symbole wyswietlane sg w celu pokazania statusu na
wyswietlaczu w pozycjach wymienionych powyzej:

Symbol Opis Symbol Opis
Stata regulacja predkosci obrotowej Praca min
D min
Regulacja stata Praca max
|—_ Ap-c max
Regulacja zmienna Pompa dziata
|i Ap-v O
_ PID-Control Pompa zatrzymana
% &
Wejscie In2 (zewnetrzna wartos¢ zadana) S Pompa pracuje w trybie awaryjnym
2_'> aktywne \_J (ikona miga)
@ Blokada dostepu > Pompa zatrzymana w trybie awaryjnym
W (ikona miga)
BMS (Building Management System) jest Rodzaj pracy DP/MP: Praca/rezerwa
Nan'd aktywny Q10
Rodzaj pracy DP/MP: -
AVRAY Praca réwnolegta

Tab. 7: Symbole standardowe

146 WILO SE 12/2017



8.4  Symbole narysunkach/w
instrukcjach

Elementy menu

Czynnosci

8.5  Tryby wyswietlacza

Test wyswietlacza

O+0
SCamanns

XDLU

1T
|—" Y @+@

Rys. 31: Test wyswietlacza
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Polski

Rozdziat 8.6 ,Instrukcje obstugi” na stronie 150 zawiera rysunki, ktére
maj3 na celu zobrazowanie sposobu obstugi oraz dokonywania
ustawien.

Na rysunkachiw instrukcjach zastosowano nastepujgce symbole stu-
z3ce do uproszczonego przedstawiania elementdw menui czynnosci:

Strona statusu menu: Standardowy widok na ekranie.

»Nizszy poziom”: Element menu stuzgcy do przechodzenia na nizszy
poziom menu (np. z <4.1.0.0> do <4.1.1.0>).

»Informacja”: Element menu stuzacy do wyswietlania informacji dot.
statusu urzgdzenia i ustawien, ktére nie moga by¢ zmieniane.

~Wybér/ustawienie”: Element menu pozwalajgcy na zmiang usta-
wienia (element z numerem menu <X.X.X.0>).

»Wyzszy poziom”: Element menu stuzacy do przechodzenia na wyz-
szy poziom menu (np. z <4.1.0.0> do <4.0.0.0>).

Strona btedu w menu: W przypadku wystapienia btedu zamiast
strony statusu pojawia sie odpowiedni numer btedu.

Obracanie czerwonego pokretta: Obracanie pokretta powoduje
zmiane ustawienia badz zwiekszenie lub zmniejszenie numeru menu.

Nacisniecie czerwonego pokretta: Nacisniecie czerwonego pokretta
powoduje aktywowanie elementu menu badZ zatwierdzenie zmiany.

Nawigacja: Przeprowadzi¢ podane czynnosci w celu przejscia do
odpowiedniego numeru menu.

Oczekiwanie: Czas oczekiwania (w sekundach) wyswietlany jest w
okienku wartosci az do momentu automatycznego osiggniecia
nastepnego stanu lub do momentu, w ktérym mozliwe bedzie reczne
wprowadzenie danych.

.

Ustawianie przetacznika DIP w pozycji'OFF": Przetgcznik DIP nr X"
pod pokrywg obudowy przetgczy¢ w pozycje 'OFF".
Ustawianie przetacznika DIP w pozycji'ON": Przetacznik DIP nr X"
pod pokrywg obudowy przetgczy¢ w pozycje 'ON'.

Zaraz po wijczeniu zasilania modutu elektronicznego przeprowa-
dzany jest 2-sekundowy test wyswietlacza, podczas ktérego
wyswietlane sg wszystkie symbole wyswietlacza (rys. 31). Nastepnie
wyswietla sie strona statusu.

Po przerwaniu zasilania modut elektroniczny wykonuje rézne funkcje
zwigzane z wytgczaniem. W czasie tych czynnosci wyswietlacz jest
wtgczony.
NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Réwniez wytgczony wyswietlacz moze znajdowa¢ si¢ pod napie-
ciem.

+ Przestrzegac ogélnych zasad bezpieczenstwa!
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8.5.1 Strona statusu wyswietlacza

8.5.2 Tryb menu wyswietlacza

Element menu ,,Nizszy poziom”

Element menu ,.Informacja”

Element menu ,,Wyzszy poziom”

Element menu ,,Wybér/ustawienie”

148
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Standardowym widokiem na wys$wietlaczu jest strona statusu. Aktu-
alnie ustawiona warto$¢ zadana jest wysSwietlana w segmentach licz-
bowych. Pozostate ustawienia wyswietlane s3 za pomocg symboli.

ZALECENIE:

W przypadku pracy dwupompowej na stronie statusu w formie sym-
bolu dodatkowo wyswietlany jest rodzaj pracy (,Praca réwnolegta”
lub ,Praca/rezerwa”). Wyswietlacz pompy podrzednej pokazuje ,SL”.

Za pomocg menu mozna wywotywac funkcje modutu elektronicz-
nego. Menu zawiera podmenu na kilku poziomach.

Aktualny poziom menu mozna zmieni¢ za pomocg elementéw typu
~Wyzszy poziom” lub ,,Nizszy poziom”, np. z menu <4.1.0.0> do
<4.1.1.0>.

Struktura menu jest poréwnywalna ze strukturg rozdziatéw w niniej-
szej instrukcji - rozdziat 8.5(.0.0) zawiera podrozdziaty 8.5.1(.0) i
8.5.2(.0), aw module elektronicznym menu <5.3.0.0> zawiera ele-
menty podmenu od <5.3.1.0> do <5.3.3.0> itd.

Aktualnie wybrany element menu mozna zidentyfikowac na podsta-
wie numeru menu i odpowiedniego symbolu na wyswietlaczu.

W obrebie danego poziomu menu poprzez obracanie czerwonego
pokretta mozna wybierac kolejne numery menu.

ZALECENIE:
Jezeli w trybie menu w dowolnej pozycji czerwone pokretto nie bedzie
uzywane przez 30 sekund, wyswietlacz powraca do strony statusu.

Kazdy poziom menu moze zawierac rézne rodzaje elementow:

Element menu ,Nizszy poziom” oznaczony jest na wyswietlaczu
pokazanym obok symbolem (strzatka we wskazaniu jednostek). Po
wybraniu elementu menu ,Nizszy poziom” nacisniecie czerwonego
pokretta powoduje przejscie do nizszego poziomu. Nowy poziom
menu oznaczony jest na wyswietlaczu numerem, ktéry po zmianie
zmienia sie na wyzszy, np. w przypadku przejscia zmenu <4.1.0.0> do
menu <4.1.1.0>.

Element menu ,Informacja” oznaczony jest na wyswietlaczu znajdu-
jacym sie obok symbolem (symbol standardowy ,Blokada dostepu”).
Po wybraniu elementu menu ,Informacja” nacisniecie czerwonego
pokretta nie powoduje zadnego dziatania. Po wybraniu elementu
menu ,,Informacja” na wyswietlaczu pokazywane sg aktualne usta-
wienia badZ wartosci pomiarowe, ktdre nie mogg byé modyfikowane
przez uzytkownika.

Element menu ,Wyzszy poziom” oznaczony jest na wyswietlaczu znaj-
dujacym sie obok symbolem (strzatka we wskazaniu symboli). Po wybra-
niu elementu menu ,Wyzszy poziom” krétkie nacisniecie czerwonego
pokretta powoduje przejscie do wyzszego poziomu. Nowy poziom menu
oznaczony jest na wyswietlaczu numerem menu. Np. w przypadku
powrotu z poziomu menu <4.1.5.0> numer zmienia sie na <4.1.0.0>.

ZALECENIE:

JeZeliczerwone pokretto zostanie przytrzymane przez 2 sekundy, gdy
wybrany jest element menu ,Wyzszy poziom”, nastepuje przejscie do
strony statusu.

Element menu ,Wybdr/ustawienie” nie posiada na wyswietlaczu spe-
cjalnego oznaczenia, jednak na rysunkach niniejszej instrukcji ozna-
czany jest za pomocg znajdujgcego sie obok symbolu.

Po wybraniu elementu menu ,,Wybdr/ustawienie” nacisniecie czer-
wonego pokretta powoduje przejscie do trybu edycji. W trybie edycji
miga wartos¢, ktéra moze by¢ zmieniona poprzez obracanie czerwo-
nego pokretta.
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8.5.3 Strona btedow na wyswietlaczu

Rys. 32: Strona bteddw (status w przy-
padku btedéw)

D

0c

(M}

8.5.4 Grupy menu

Menu podstawowe

Menu informacyjne

Menu serwisowe

Menu potwierdzania btedéw

Menu blokady dostepu

Polski

W niektdrych menu zastosowanie wprowadzonej wartosci po nacis-
nieciu czerwonego pokretta potwierdzane jest wyswietleniem sym-
bolu 'OK’

W przypadku wystgpienia btedéw na wyswietlaczu zamiast strony
statusu pojawia sie strona btedoéw. Wskazanie wartosci na wyswietla-
czu pokazuje litere ,.E" oraz oddzielony kropka trzycyfrowy kod btedu
(rys. 32).

W menu gtéwnych <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0> wyswietlane sg
ustawienia podstawowe, ktore w razie potrzeby muszg by¢ zmieniane
réwniez podczas regularnej pracy pompy.

Menu gtéwne <4.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu zawieraja dane
pomiarowe, dane urzadzen, dane robocze i aktualne stany.

Menu gtéwne <5.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu pozwalajg na
dostep do podstawowych ustawien systemowych zwigzanych z uru-
chomieniem. Elementy podrzedne znajduja sie w trybie chronionym
przed zapisem, dopoki nie zostanie aktywowany tryb serwisowy.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w ustawieniach moze
doprowadzi¢ do btedéw w pracy pompy, a w konsekwencji do
szkod materialnych pompy i instalacji.

Przeprowadzanie ustawien w trybie serwisowym i ustawien zwig-
zanych z uruchomieniem zlecaé wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi.

W przypadku wystgpienia btedu zamiast strony statusu pojawia sie
strona btedu. Nacisniecie czerwonego pokretta powoduje w tym
miejscu przejscie do menu potwierdzania btedéw (menu nr
<6.0.0.0>). Wystepujace komunikaty o btedach moga zostaé
potwierdzone po uptywie czasu oczekiwania.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Btedy potwierdzone, ktorych przyczyna nie zostata usunieta, moze
doprowadzi¢ do ponownych usterek i uszkodzen pompy i instalaciji.
Btedy nalezy potwierdzaé dopiero po usunigciu ich przyczyny.
Usuwanie usterek zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi.

W razie watpliwosci nalezy zwrdcic sie do producenta.

Wiecej informacji, patrz rozdziat 11 ,,Usterki, przyczyny usterek i ich
usuwanie” na stronie 169 i znajdujaca sie tam tabela bteddéw.

Menu gtéwne <7.0.0.0> jest wyswietlane tylko wtedy, gdy przetacz-
nik DIP 2 znajduje sie w pozycji 'ON'. Niemozliwe jest przejscie do tego
menu za posrednictwem standardowej nawigacji.

W menu ,,Blokada dostepu” mozna aktywowac lub dezaktywowaé
blokade dostepu poprzez obracanie czerwonego pokrettfa i potwier-
dzenie zmiany poprzez jego nacisniecie.
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8.6 Instrukcje obstugi

8.6.1 Dostosowywanie wartosci zadanej
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Rys. 33: Wprowadzanie wartosci zadanej

8.6.2 Przejscie do trybu menu

Rys. 35: Tryb menu Serwis
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Rys. 36: Tryb menu Btgd
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Na stronie statusu wyswietlacza mozliwe jest dostosowanie wartosci
zadanej w nastepujacy sposéb (rys. 33):
Obrécic¢ czerwone pokretto:

Nastepuje przejscie do menu nr <1.0.0.0>. Wartos¢ zadana zaczyna
migac, dalsze obracanie pokretta powoduje zwiekszenie lub zmniej-
szenie wartosci.

W celu zatwierdzenia nacisna¢ czerwone pokretto.

Nowa wartos¢ zadana zostaje zapisana, a wy$wietlacz powraca do
strony statusu.

W celu przejscia do trybu menu nalezy postepowac w nastepujacy
sposob:

Gdy na wyswietlaczu pokazywana jest strona statusu, przytrzymac
czerwone pokretto wcisniete przez 2 sekundy (nie dotyczy wystapie-
nia btedu).

Standardowe zachowanie:
Wyswietlacz przechodzi do odpowiedniego trybu menu. Wyswietlony
zostaje numer menu <2.0.0.0> (rys. 34).

Tryb serwisowy:
Jezelitryb serwisowy zostat aktywowany za pomocg przetgcznika DIP
1, najpierw wys$wietlany jest numer menu <5.0.0.0> (rys. 35)

Btad:
W przypadku wystapienia btedu wyswietlane jest menu numer
<6.0.0.0> (rys. 36).
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8.6.3 Nawigacja
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Rys. 37: Przyktad nawigacji
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8.6.4 Zmiana wyboru/ustawien
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Rys. 38: Ustawienie i powrdt do elementu
menu ,,Wybdr/ustawienia"
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Rys. 39: Ustawienie i powrét do strony
statusu
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Przej$¢ do trybu menu (patrz rozdziat 8.6.2 ,,Przejscie do trybu menu”
na stronie 150).

Wykona¢ ogélng nawigacje w menu w nastepujacy sposdb (przyktad
patrz rys. 37):

Podczas nawigacji miga numer menu.
Aby wybraé menu, obrdci¢ czerwone pokretto.

Numer menu rosnie lub maleje. Moze by¢ wyswietlany przynalezny do
menu symbol lub wartos¢ zadana badz rzeczywista.
Jezeliwyswietlana jest strzatka w dét ,Nizszy poziom”, nacisng¢ czer-
wone pokretto, aby przejs¢ do nizszego poziomu menu. Nowy poziom
menu oznaczony jest na wyswietlaczu numerem menu, np. w przy-
padku przejscia z menu <4.4.0.0> do <4.4.1.0>.

Wyswietlany jest przynalezny do danego elementu menu symbol i/lub
aktualna warto$¢ (warto$¢ zadana, rzeczywista lub wybdr).

W celu powrotu do wyzszego poziomu menu wybraé element menu
.Wyzszy poziom” i nacisna¢ czerwone pokretto.

Nowy poziom menu oznaczony jest na wyswietlaczu numerem menu,
np. w przypadku przejscia z menu <4.4.1.0> do <4.4.0.0>.

ZALECENIE:

Jezeli czerwone pokretto zostanie przytrzymane przez 2 s, gdy
wybrany jest element menu ,WyZszy poziom”, nastepuje powrét do
strony statusu.

W celu zmiany wartosci zadanej lub wykonania ustawienia nalezy
postepowad w nastepujacy sposéb (przyktad patrz rys. 38):

Przejs¢ do zadanego elementu menu ,Wybdr/ustawienia”.
Wyswietlana jest aktualna wartos$¢ lub stan ustawienia oraz przyna-
lezny symbol.

Nacisng¢ czerwone pokretto. Miga wartos¢ zadana i symbol odpowia-
dajacy danemu ustawieniu.

Obracac czerwone pokretto, az zadana wartos¢ zadana lub zadane
ustawienie pojawi sie na wyswietlaczu. Objasnienia symboli odpowia-
dajgcych poszczegdélnym ustawieniom - patrz tabela w rozdziale 8.7
.Przeglad elementéw menu” na stronie 153.

Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Wybrana wartos¢ lub odpowiednie ustawienie jest potwierdzone, gdy
warto$¢ lub wtasciwy symbol przestaja migaé. Wskazanie ponownie
znajduje sie w trybie menu, numer menu nie zmienia sie. Numer menu
miga.

ZALECENIE:

Po zmianie warto$ci w <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>, <5.7.7.0> i
<6.0.0.0> widok powraca do strony statusu (rys. 39).
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8.6.5 Wywotywanie informacji
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Rys. 40: Wywotywanie informacji

8.6.6 Aktywacja/dezaktywacja trybu
serwisowego

8.6.7 Aktywacja/dezaktywacja blokady
dostepu

152

- 9o O i

>

~2
A

- O

.

W przypadku elementéw menu typu ,Informacja” nie mozna wpro-
wadzac zadnych zmian. Sg one oznaczone s3 na wyswietlaczu sym-
bolem ,Blokada dostepu”. W celu uzyskania informacji o aktualnych
ustawieniach nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:

Przej$¢ do zadanego elementu menu ,Informacja” (w przyktadzie
<4.1.1.0>).

Wyswietlana jest aktualna wartos¢ lub stan ustawienia oraz przyna-
lezny symbol. Naciskanie czerwonego pokrettfo nie powoduje zad-
nych zmian.

Poprzez obracanie pokretta wybiera¢ elementy menu typu ,Informa-
cja” w aktualnych podmenu (patrz rys. 40). Objasnienia symboli
odpowiadajacych poszczegdlnym ustawieniom - patrz tabela w roz-
dziale 8.7 ,,Przeglad elementéw menu” na stronie 153.

Obracac pokretto, az na wyswietlaczu pojawi sie element menu
~Wyzszy poziom”.

Nacisna¢ czerwone pokretto.

Wyswietlacz powraca do wyzszego poziomu menu (tutaj <4.1.0.0>).

W trybie serwisowym mozna dokona¢ dodatkowych ustawien. Tryb
ten aktywowany lub dezaktywowany jest w nastepujacy sposob.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w ustawieniach moze
doprowadzi¢ do btedéw w pracy pompy, a w konsekwencji do
szkéd materialnych pompy i instalacji.

Przeprowadzanie ustawien w trybie serwisowym i ustawien zwig-
zanych z uruchomieniem zlecaé wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi.

Ustawic¢ przetgcznik DIP 1 w pozycji ‘ON'.
Tryb serwisowy jest aktywny. Na stronie statusu miga symbol przed-
stawiony obok.

Podrzedne elementy menu <5.0.0.0> przetaczajg sie z typu ,,Informa-
cja” na typ ,Wybér/ustawienie”, a standardowy symbol ,,Blokada
dostepu” (patrz symbol) zostaje wytgczony dla odpowiednich punk-
téw (wyjatek <5.3.1.0>).

Mozliwa jest teraz edycja wartosci i ustawien dla ww. elementéw.

W celu dezaktywacji przetgczy¢ przetgcznik z powrotem do pozycji
wyjsciowe;j.

Aby zapobiec wprowadzaniu niepozadanych zmian ustawier pompy,
mozliwe jest wtgczenie blokady wszystkich funkgji.

Aktywna blokada dostepu pokazywana jest na wyswietlaczu w trybie
statusu symbolem ,,Blokada dostepu”.

W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady nalezy postepo-
wac w nastepujacy sposob:

Ustawi¢ przetgcznik DIP 2 w pozycji 'ON'.

Wyswietla sie menu <7.0.0.0>.

Obrdcic¢ czerwone pokretto, aby aktywowac lub dezaktywowac blo-
kade dostepu.

W celu zatwierdzenia nacisna¢ czerwone pokretto.

Aktualny stan blokady reprezentujg przedstawione ponizej symbole.
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8.6.8 Aktywacja/dezaktywacja terminacji

8.7  Przeglad elementéw menu

Oznaczenie

e &, b

SO
A

S)

Symbol Wartosci/objasnienia

Polski

Blokada aktywna

Wprowadzanie zmian wartosci zadanych oraz ustawien nie jest moz-
liwe. Nadal istnieje mozliwo$¢ odczytu wszystkich elementéw menu.

Blokada nieaktywna
Elementy menu podstawowego moga by¢ edytowane (elementy
menu <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>).

ZALECENIE:

W celu edycji podrzednych elementéw menu <5.0.0.0> dodatkowo
musi by¢ aktywny tryb serwisowy.

Przestawic przetacznik DIP 2 z powrotem w pozycje ‘OFF'.
Wyswietlacz powraca do strony statusu.

ZALECENIE:

Mimo aktywnej blokady mozna potwierdzac btedy po uptywie czasu
oczekiwania.

Aby méc utworzy¢ jednoznaczne potgczenie komunikacyjne miedzy
modutami elektronicznymi, nalezy wykona¢ terminacje koncdwek
przewodow.

Moduty elektroniczne pompy podwdijnej sg fabrycznie przygotowane
do komunikacji pomp podwdjnych.

W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady nalezy postepo-
wac w nastepujacy sposob:

Ustawi¢ przetgczniki DIP 3§ 4 w pozycji 'ON'.

Terminacja zostaje aktywowana.

ZALECENIE:

Oba przetaczniki DIP muszg by¢ ustawione zawsze w tej samej pozycji.

W celu dezaktywacji przetgczy¢ przetgczniki z powrotem do pozycji
wyjsciowe;j.

Ponizsza tabela stanowi przeglad dostepnych elementéw na wszyst-
kich poziomach menu. Numer menu i typ elementu oznaczone s3
oddzielnie i objasniona jest funkcja danego elementu. W razie
potrzeby zamieszczono réwniez zalecenia dotyczgce opcji ustawien
poszczegdlnych elementéw.

ZALECENIE:

Niektére elementy w okreslonych warunkach sg wytaczone i dlatego
podczas nawigacji w menu sg pomijane.

Jezelinp. zewnetrzne ustawienie wartosci zadanejw menu <5.4.1.0>
ustawione jest na ,,OFF", menu numer <5.4.2.0> nie bedzie wyswiet-
lane. Tylko jesli menu numer <5.4.1.0> zostanie ustawione na 'ON’,
widoczne bedzie menu numer <5.4.2.0>.

Warunki wyswietlania

1.0.0.0 Warto$c¢ zadana

I+

Ustawianie/wyéwietlanie warto-
$ci zadanej

(wigcej informacji, patrz rozdziat
8.6.1 ,Dostosowywanie warto-
$ci zadanej” na stronie 150)

2.0.0.0 Tryb regulacji

I+

Ustawianie/wys$wietlanie trybu
regulacji

(wigcej informacji, patrz roz-
dziaty 6.2 ,Rodzaje regulacji” na
stronie 128 i 9.4 ,Ustawianie
trybu regulacji” na stronie 162)

N

Stata regulacja predkosci
obrotowej
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Polski

Oznaczenie

Wartosci/objasnienia

Warunki wyswietlania

Stata regulacja Ap-c

Zmienna regulacja Ap-v

;-:I|R|I

PID-Control
2.3.2.0 Ap-v stopniowa 4~ Ustawienie wzrostu Ap-v Nie jest wyswietlana we
+ (warto$¢ w %) wszystkich typach pompy.
3.0.0.0 Pompa on/off ON
* @ Pompa wtaczona
OFF
@ Pompa wytaczona
4.0.0.0 Informacje @ Menu informacyjne
4.1.0.0 Wartosci Wyswietlanie aktualnych warto-
rzeczywiste ; $cirzeczywistych
4.1.1.0 Czujnik wartosci W zaleznosci od aktualnego Nie jest wyswietlana w trybie
rzeczywistej (In1) @ trybu regulacji sterowania
Ap-c, Ap-v: Warto$¢ Hw m
PID-Control: Wartos¢ w %
4.1.3.0 Moc @ C Aktualnie pobierana moc Py w W
4.2.0.0 Dane robocze Wyswietlanie danych roboczych Dane robocze dotyczg aktu-
; |n”|'| alnie obstugiwanego modutu
elektronicznego
4.2.1.0 Godziny pracy U Suma aktywnego czasu pracy
@ |:E| pompy w godzinach
(licznik mozna zresetowac za
posrednictwem interfejsu w
podczerwieni)
4.2.2.0 Zuzycie @ |-| Zuzycie energii w kWh/MWh
ntin
4.2.3.0 QOdliczanie do @& Czas dozamiany pompyw h (z  WysSwietlany tylko w pompie
zamiany pomp @ Gj doktadnoscig do 0,1 h) nadrzednej uktadu dwupom-
powego i w przypadku
wewnetrznej zamiany pomp.
Ustawianie w menu serwiso-
wym <5.1.3.0>
4.2.4.0 Czas do okreso- Czas do nastepnego okreso- Wyswietla sie tylko przy
wego uruchomie- @ @JL wego uruchomienia pompy (po  aktywnym okresowym uru-
nia pompy 24 h stanu czuwania pompy (np.  chomieniu pompy
przez ,Ext. off”) nastepuje auto-
matyczne uruchomienie pompy
nass)
4.2.5.0 Licznik wtaczen Liczba proceséw wtgczania
zasilania @ 123 napiecia zasilania (liczone jest
™" kazde podtaczenie zasilania po
przerwaniu pracy)
4.2.6.0 Licznikokresowych N Liczba wykonanych okresowych Wyswietla sie tylko przy
uruchomien pompy @ 123, uruchomien pompy aktywnym okresowym uru-
chomieniu pompy
4.3.0.0 Stany o
; = OFF
0 |/ 1]
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Polski

Oznaczenie Wartosci/objasnienia Warunki wyswietlania

4.3.1.0 Pompa obcigzenia @ |E Nawskazniku wartosciw sposéb  Wyswietlane tylko w przy-

podstawowego statyczny wyswietlana jest padku pompy nadrzednej
identyfikacja pompy obcigzenia uktadu dwupompowego
podstawowego.

Na wskazniku jednostek w sposdb
statyczny wyswietlana jest iden-
tyfikacja tymczasowej pompy
obcigzenia podstawowego.

4.3.2.0 Zbiorcza sygnali- {3., ON
zacja awarii @ " stan przekaznika zbiorczej syg-

nalizacji awarii, jezeli pojawi sie
“:3"1. komunikat o btedzie

‘3“-, OFF

Stan przekaznika zbiorczej syg-
nalizacji awarii, jezeli nie ma
{},II komunikatéw o btedach

HA
{3y
HA/SL
4.3.3.0 Zbiorcza sygnali- ON
zacja pracy (SBM) @ Stan przekaznika SBM, jezeli

wystepuje sygnalizacja gotowo-
$ci, pracy lub wtaczenia zasilania
OFF

Stan przekaznika SBM, jezeli nie
wystepuje sygnalizacja gotowo-
$ci, pracy lub wtaczenia zasilania

{3._ Zbiorcza sygnalizacja pracy
T (sBm)

Sygnalizacja pracy

{:_-'" \ Zbiorcza sygnalizacja pracy
2 (sBMm)
Sygnalizacja gotowosci

HA

Gy

HA/SL

{‘}Hﬂ- Zbiorcza sygnalizacja pracy
(SBM)
Sygnalizacja wtgczenie zasilania

4.3.4.0 Ext. off _E} Wystepuje sygnat na wejsciu
@ OFF ~Ext. off”
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Polski

Oznaczenie

Wartosci/objasnienia

Warunki wyswietlania

k%

OPEN
Pompa jest wytaczona

HA/SL
_ﬁ,} SHUT
OFF Pompa jest udostepniona do
pracy
_..
uFF:}
HA
_..
I:IFF:}
HA/SL
4.3.5.0 Typ protokotu System magistrali aktywny Wyswietlany tylko wéwczas,
systemu zarzadza- @ {ﬁ} gdy system zarzagdzania
nia budynkiem budynkiem jest aktywny
LON Wyswietlany tylko wéwczas,
{ﬁ} System magistrali polowej gdy system zarzadzania
budynkiem jest aktywny
CAN Wyswietlany tylko wowczas,
_:_.::::} System magistrali polowej gdy system zarzgdzania
budynkiem jest aktywny
Gateway Wyswietlany tylko wéwczas,
{ﬁ} Protokot gdy system zarzadzania
budynkiem jest aktywny
4.3.6.0 AUX Stan zacisku ,,AUX”
0 m,#
4.4.0.0 Dane urzadzenia ; 1T Wyswietla dane urzadzenia
12345
4.41.0 Nazwa pompy NI Przyktad: Na wyswietlaczu pojawia sie
@ 4agys  IL-E 80/130-5,5/2 tylko podstawowy typ
(wskazanie na wys$wietlaczu pompy, 0znaczenia wersji nie
tekstowym) sa wySwietlane
4.4.2.0 Wersja oprogramo- Pokazuje wersje oprogramowa-
: DL L : )
wania kontrolera jagys  hia kontrolera uzytkownika
uzytkownika
4.4.3.0 Wersja oprogramo- Pokazuje wersje oprogramowa-
: A i - : !
wania kontrolera jagys  nia kontrolera silnika
silnika
5.0.0.0 Serwis ; Menu serwisowe
5.1.0.0 Multipompa o= Pompa podwdjna Wyswietlane, gdy aktywna
; @ jest pompa podwdjna (tgcz-
nie z podmenu)
5.1.1.0 Rodzaj pracy Praca/rezerwa Wyswietlane tylko w przy-
T && padku pompy nadrzedne;j
uktadu dwupompowego
Praca réwnolegta Wyswietlane tylko w przy-
il padku pompy nadrzedne;j
uktadu dwupompowego
5.1.2.0 Ustawienie MA/SL + FIA Reczne przetaczanie z trybu Wyswietlane tylko w przy-

pompy nadrzednej na tryb
pompy podrzednej

padku pompy nadrzedne;j
uktadu dwupompowego
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Oznaczenie

Wartosci/objasnienia

Polski

Warunki wyswietlania

5.1.3.0 Naprzemienna g™ Wyswietlane tylko w przy-
praca pomp ; padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
5.1.3.1 Reczna zamiana E Wykonuje zamiane pomp nieza- Wyswietlane tylko w przy-
pomp * e leznie od licznika padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
5.1.3.2 Zewngtrzna/ & &%  Wewnetrzna zamiana pomp Wyswietlane tylko w przy-
wewnetrzna * @ padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
_$,, Zewnetrzna zamiana pomp Wyswietlane tylko w przy-
) padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego,
patrz zacisk ,,AUX”
5.1.3.3 Wewn.: Przedziat &g Mozliwosé ustawienia od 8 hdo  Wyswietla sie tylko wowczas,
czasowy * Gj 36 h w krokach co 4 h gdy aktywna jest naprze-
mienna praca pomp
5.1.4.0 Pompa udostep- * Pompa udostepniona
niona/zabloko- * ET
wana
7 Pompa zablokowana
5.1.5.0 Zbiorcza sygnali- {3._ Indywidualna sygnalizacja awarii WysSwietlane tylko w przy-
zacja awarii * HA h padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
{3._ Zbiorcza sygnalizacja awarii Wyswietlane tylko w przy-
HH.-'EluIL padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
5.1.6.0 Zbiorcza sygnali- ‘:}-* Indywidualna sygnalizacja Wyswietlane tylko w przy-
zacja pracy (SBM) * WA & gotowosci padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego i
funkcji SBM zbiorczej sygna-
lizacji gotowosci/pracy
‘:}-* Indywidualna sygnalizacja pracy Wyswietlane tylko w przy-
HR o padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
{}_, Zbiorcza sygnalizacja gotowosci Wyswietlane tylko w przy-
rIH.-'EIL padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
{3._ Zbiorcza sygnalizacja pracy Wyswietlane tylko w przy-
HR/EL padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
5.1.7.0 Extern off _E} Pojedyncze Extern off Wyswietlane tylko w przy-
* ||11|;F padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
_i} Zbiorcze Extern off Wyswietlane tylko w przy-
%55'_ padku pompy nadrzednej
uktadu dwupompowego
5.2.0.0 BMS (system Ustawienia systemu zarzadzania tgcznie ze wszystkimi pod-
zarzadzania ; {ﬁ} budynkiem BMS menu, wyswietlany tylko
budynkiem) wtedy, gdy aktywny jest
system zarzadzania
budynkiem
5.2.1.0 LON/CAN/IF- <= Funkgja sygnalizacyjna umozli- ~ Wyswietlany jest tylko
Modut * wia identyfikacje urzagdzeniaw  wtedy, gdy aktywne sg LON,
Sygnat/serwis sieciBMS. ,,Sygnat” wywotywany CAN lub IF-Modut.

jest po potwierdzeniu.
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Polski

Oznaczenie

Wartosci/objasnienia

Warunki wyswietlania

5.2.2.0

Tryb lokalny/zdalny

Tryb lokalny BMS

Stan tymczasowy, automa-

t T2 tyczny reset do trybu zdal-
nego po 5 min.
R Tryb zdalny BMS
T {3_..
5.2.3.0 Adres magistrali + ! t Ustawianie adresu magistrali
5.2.4.0 IF-Gateway Val A
y + <#A>
5.2.5.0 IF-Gateway Val C ®
+ C Specjalne ustawienia IF-Modu-  Dalsze informacje w instruk-
téw, w zaleznosci od typu cji montazu i obstugi
5.2.6.0 IF-GateWay Val E i <:E prOtOkOfu IF-MOduféW
5.2.7.0 IF-Gateway Val F
y + <#F>
5.3.0.0 In1 (wejscie czuj- Ustawienia wejscia czujnika 1 Nie jest wyswietlany w trybie
nika) ; T@ sterowanie (wt. ze wszyst-
kimi podmenu)
5.3.1.0 In1 (zakres warto- Wyswietlanie zakresu wartosci  Nie jest wyswietlany w przy-
4ci czujnika) @ |_\/E> czujnika 1 padku PID-Control
5.3.2.0 In1 (zakres warto- Ustawianie zakresu wartos$ci
4ci) T |_\/E> Mozliwe wartosci: 0...10 V/
2..10 V/0...20 mA/4...20 mA
5.4.0.0 In2 Ustawianie zewnetrznego wej-
l E_\/E> Scia wartos$ci zadanych 2
5.4.1.0 In2 aktywne/nie- ON
aktywne * E_\/E> Zewnetrzne wejscie wartosci
zadanych 2 aktywne
OFF
E_\/E> Zewnetrzne wejscie wartosci
zadanych 2 nieaktywne
5.4.2.0 In2 (zakres warto- Ustawianie zakresu wartos$ci Nie jest wyswietlane,
$ci) * E—@} Mozliwe wartosci: 0...10 V/ gdy In2 = nieaktywny
2..10 V/0...20 mA/4...20 mA
5.5.0.0 Parametry PID Ustawienia PID-Control Wyswietlane tylko wtedy,
; F | [] gdy funkcja PID-Control jest
aktywna (wt. ze wszystkimi
podmenu)
5.5.1.0 Parametr P M Ustawianie proporcjonalnego
+ | [] cztonu regulatora
5.5.2.0 Parametr | Ustawianie catkujgcego cztonu
* F“[] regulatora
5.5.3.0 Parametr D Ustawianie rézniczkujacego
* I:I | cztonu regulatora
5.6.0.0 Btad Ustawienia zachowania w przy-
; padku btedu
5.6.1.0 HV/AC + 5555 Tryb HV 'Ogrzewanie’
|I Tryb AC ‘Chtodnictwo/
:$: klimatyzacja'
5.6.2.0 Predkos$¢ obrotowa 'l ®+  Wskaznik predkosci obrotowej
w trybie awaryjnym @ RF"I"I w trybie awaryjnym
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Oznaczenie

Polski

Wartosci/objasnienia Warunki wyswietlania

5.6.3.0 Automatyczny |I Czas do automatycznego
pozostaty czas * ‘_Ilj potwierdzenia btedu
5.7.0.0 Pozostate .
ustawienia 1 ; mullq
5.7.1.0 Orientacja ekranu + @ Orientacja ekranu
@ Orientacja ekranu
5.7.2.0 Korekta wartosci Przy aktywnej korekcie wartosci  WysSwietlana tylko dla Ap-c.
cisnienia * ci$nienia uwzgledniane i kory-  Nie jest wyswietlana we
gowane jest odchylenie réznicy  wszystkich wersjach pompy.
ciSnien zmierzonej przez czujnik
réznicy cidnien podtaczony
fabrycznie do kotnierza pompy.
g@ Korekta wartosci ci$nienia wyt.
! Korekta wartosci cisnienia wt.
5.7.5.0 Czestotliwosé A HIGH
faczen @ Aupy Wysoka czgstotliwosc taczen
(ustawienie fabryczne)
— I Przetaczania/zmiany doko-
¢ h P N . nywac tylko w stanie czuwa-
ALIM Srednia czestotliwosc taczen nia pompy (gdy silnik sie nie
obraca).
or LOW
pupy Niska czestotliwosc taczen
5.7.6.0 Funkcja SBM Ustawienie zachowania
* komunikatéw
{3._ Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM
[
{}_, : Zbiorcza sygnalizacja gotowosci
2 sBM
{}Hﬂ. Zbiorcza sygnalizacja wtgczenie
zasilania SBM
5.7.7.0 Ustawienie OFF (ustawienie standardowe)  Nie jest wyswietlane przy
fabryczne - Po potwierdzeniu ustawienia witaczonejblokadzie dostepu.
standardowe nie zmieniajg sie.  Nie jest wyswietlane, gdy
system zarzadzania budyn-
kiem jest aktywny.
+ ON Nie jest wyswietlane przy
_<—| Po potwierdzeniu ustawienia s3 wigczonejblokadzie dostepu.
resetowane do ustawien Nie jest wyswietlane, gdy
fabrycznych. system zarzadzania budyn-
kiem jest aktywny.
Ostroznie! Parametry zmieniane przez
Wszystkie ustawienia dokonane ustawienie fabryczne, patrz
recznie zostajg utracone. rozdziat 13 ,Ustawienia
fabryczne” na stronie 178.
5.8.0.0 Pozostate ustawie- Nie jest wyswietlana we
nia 2 ; mullg wszystkich typach pompy
5.8.1.0 Okresowe urucho-

mienie pompy

T
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Polski

Oznaczenie

Okresowe urucho-
mienie pompy
aktywne/nieak-
tywne

v

Symbol Wartosci/objasnienia

Warunki wyswietlania

ON (ustawienie fabryczne)
Okresowe uruchomienie pompy
jest wigczone

T

OFF
Okresowe uruchomienie pompy
jest wytaczone

(wprowadzanie zmian mozliwe)

5.8.1.2 Okresowe urucho- Mozliwo$¢ ustawienia od 2 h do  Nie jest wyswietlane, jest
mienie pompy T @JL 72 hwkrokachcolh okresowe uruchomienie
Przedziat czasowy pompy zostato wytgczone
5.8.1.3 Okresowe urucho- Mozliwos¢ ustawienia miedzy Nie jest wyswietlane, jest
mienie pompy * @JL minimalng a maksymalng pred- okresowe uruchomienie
Predkos¢ obrotowa koScia obrotowa pompy pompy zostato wytgczone
6.0.0.0 Potwierdzenie RESET  Wiecej informacji patrz rozdziat Wyswietlane tylko w przy-
btedu * 11.3 ,Potwierdzanie btedu” na  padku wystapienia btedu
stronie 172.
7.0.0.0 Blokada dostepu + j‘\ Blokada dostepu nieaktywna

(wigcej informacji, patrz rozdziat
8.6.7 ,Aktywacja/dezaktywacja
blokady dostepu” na

stronie 152)

Blokada dostepu aktywna
(wprowadzanie zmian
niemozliwe)

(wigcej informacji, patrz rozdziat
8.6.7 ,Aktywacja/dezaktywacja
blokady dostepu” na

stronie 152)

Tab. 8: Struktura menu

9 Uruchomienie

Bezpieczenstwo

Przygotowanie

9.1 Napetnianie i odpowietrzanie

160

A

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

W przypadku braku urzadzen zabezpieczajacych modutu elektro-
nicznego i silnika moze doj$¢ do porazenia pragdem lub dotknigcia
obracajacych sie czesci, a w konsekwencji do obrazen zagrazaja-
cych zyciu.

Przed uruchomieniem oraz po przeprowadzeniu prac konserwacyj-
nych nalezy ponownie zamontowaé zdemontowane urzadzenia
zabezpieczajace, np. pokrywe modutu i ostone wirnika.

Podczas uruchamiania zachowac odstep

Nigdy nie podtaczaé pompy bez modutu elektronicznego.

Przed uruchomieniem pompa i modut elektroniczny muszg mieé tem-
perature otoczenia.

Instalacje nalezy odpowiednio napetnia¢ i odpowietrzac.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Suchobieg prowadzi do zniszczenia uszczelnienia mechanicznego.
Upewnic si¢, ze pompa nie bedzie pracowac na sucho

Aby unikna¢ hatasu i uszkodzen zwigzanych z kawitacja, nalezy
zapewni¢ minimalne cisnienie doptywowe na kré¢cu ssawnym
pompy. Minimalne cisnienie doptywowe zalezy od warunkéw robo-
czych oraz miejsca eksploatacji pompy i odpowiednio do tego musi
zostac ustalone.
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Rys. 41: Zawor odpowietrzajqcy

9.2 Instalacja z pompg podwdjna /
tréjnikiem rurowym

l Fa

Rys. 42: Ustawianie pompy nadrzednej

Polski

- Istotne parametry stuzgce ustaleniu minimalnego cisnienia na dopty-
wie to nadwyzka antykawitacyjna pompy w jej punkcie pracy oraz cis-
nienie pary przettaczanego medium.

Pompy nalezy odpowietrza¢ poprzez poluzowanie zaworéw odpo-
wietrzajgcych (rys. 41, poz. 1.). Praca na sucho prowadzi do zniszcze-
nia uszczelnienia mechanicznego pompy. Nie wolno odpowietrzac
czujnika réznicy cisnien (ryzyko zniszczenia).

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenistwo ze strony bardzo goracej badz
bardzo zimnej cieczy pod ci$nieniem!

W zaleznosci od temperatury i ci$nienia ttoczonego medium, po
catkowitym odkreceniu Sruby odpowietrzajacej moze wydostac sie
bardzo gorace lub bardzo zimne medium w stanie ciektym badz
gazowym, znajdujace sie pod wysokim ciSnieniem.

Ostroznie odkrecac Srube odpowietrzajacy

Podczas odpowietrzania chroni¢ skrzynke modutowg przed wycie-
kajaca woda.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo oparzenia lub przymarzniecia
przy dotknieciu pompy!

W zaleznosci od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury medium) cata pompa moze by¢ bardzo gorjca lub bardzo
zimna.

Podczas pracy urzadzenia zachowa¢ odstep!

Przed rozpoczeciem prac poczekaé na ostygniecie pompy/instalacji.

Podczas wykonywania wszelkich prac nalezy nosi¢ odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo odniesienia obraze!

W przypadku nieprawidtowego montazu pompy/instalacji przetta-
czane medium moze wytrysna¢ podczas uruchamiania. Moga sie
réwniez odkreci¢ poszczegéline elementy.

Podczas uruchamiania zachowaé odpowiednig odlegto$¢ od pompy

Zaktadac odziez ochronng, rekawice i okulary ochronne.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Wskutek upadku pompy lub jej pojedynczych elementéw istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen zagrazajacych zyciu.

Podczas prac instalacyjnych zabezpieczy¢ elementy pompy przed
upadkiem.

ZALECENIE:
W przypadku pomp podwdéjnych pompa znajdujaca sie po lewej stro-
nie patrzac kierunku przeptywu jest ustawiona fabrycznie jako pompa
nadrzedna.

ZALECENIE:

Podczas pierwszego uruchamiania instalacji z tréjnikiem rurowym bez
wstepnej konfiguracji w obu pompach sg ustawione parametry
fabryczne. Po podtaczeniu przewodu komunikacyjnego instalacji z
pompa podwdjng wyswietlany jest kod btedu ,,E035”. Obydwa
napedy pracujg z predkoscia obrotowa trybu awaryjnego.

Po potwierdzeniu komunikatu o btedzie wyswietlane jest menu
<5.1.2.0> i miga komunikat ,,MA” (= Master). Aby potwierdzi¢ komu-
nikat ,MA”, nalezy wytgczy¢ blokade dostepu i wtaczy¢ tryb serwi-
sowy (rys. 42).

Obie pompy s3 ustawione jako ,Master” i na wyswietlaczach obu
modutéw elektronicznych miga komunikat ,MA”.

Potwierdzi¢ jedng z pomp jako nadrzedng poprzez nacisniecie czerwo-
nego pokretta. Na wyswietlaczu pompy nadrzednej pojawia sie status
»MA”. Do pompy nadrzednej nalezy podfaczy¢ czujnik réznicy cisnien.
Punkty pomiaru czujnika réznicy ci$nief pompy nadrzednej musza
znajdowac sie w rurze zbiorczej po stronie ssawnej i po stronie ttocznej
uktadu dwupompowego.
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9.3

9.4

162

Ustawianie mocy pompy

Ustawianie trybu regulacji

H

Hmax

OHs

om——r >
Hmin

H

Hmax

@ Hs

OLE

Humin

Rys. 43: Regulacja Ap-c/Ap-v

Druga pompa wskazuje status ,.SL” (= Slave).

Wszystkich innych ustawien pompy mozna od teraz dokonac juz tylko
przez pompe nadrzedng.

ZALECENIE:

Procedure te mozna pdzniej uruchomic recznie poprzez wybranie
menu <5.1.2.0>.

(Informacje dot. nawigacji w menu serwisowym - patrz rozdziat 8.6.3
.Nawigacja” na stronie 151).

Instalacja dostosowana do okreslonego punktu pracy (punkt petnego
obcigzenia, obliczone maksymalne zapotrzebowania na moc grzew-
cz3). Przy pierwszym uruchomieniu moc pompy (wysoko$¢ ttoczenia)
mozna ustawi¢ pod katem punktu pracy instalacji.

Ustawienie fabryczne nie odpowiada mocy wymaganej przez instala-
cje. Jest ona ustalana na podstawie wykresu charakterystyki wybra-
nego typu pompy (np. ze specyfikacji).

ZALECENIE:

Warto$¢ przeptywu pokazywana na wyswietlaczu IR-Monitora /IR-
Stick lub w systemie zarzadzania budynkiem nie moze by¢ stosowana
do regulacji pompy. Ta warto$¢ informuje jedynie o tendencji.

Nie we wszystkich typach pomp podawana jest wartos¢ przeptywu.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Zbyt maty przeptyw moze spowodowac uszkodzenia uszczelnienia
mechanicznego, przy czym minimalny przeptyw zalezy od predko-
$ci obrotowej pompy.
Upewnic sig, ze nie zostanie przekroczona dolna granica minimal-
nego przeptywu objetosciowego Q.
Obliczanie Qp,jn:

Rzecz. predkos¢ obrotowa

Qmin=10%xQ X
yr T L Max. predko$é obrotowa

Regulacja Ap-c/Ap-v:

Ustawienie Ap-c

Punkt pracy na  Narysowac wykres od

max. charakte-  punktu pracy w lewo.

rystyke Odczytac wartos¢
zadana Hs i ustawic
pompe na te wartosc.

Narysowac wykres od
punktu pracy w lewo.
Odczytac wartos¢
zadang Hg i ustawic
pompe na te wartosc.

Punkt pracyw  Narysowac wykres od  Na charakterystyce
zakresie punktu pracy w lewo.  regulacji przejs¢ az do
regulacji Odczytac wartosc charakterystyki max.,
zadang Hg i ustawic nastepnie poziomo w
pompe nate warto$¢.  lewo, odczytac wartos¢
zadang Hg i ustawic
pompe na te wartosc.
Zakres nastawy  Hpin, Hmax Himine Hmax
patrz krzywa charakte- patrz krzywa charakte-
rystyki pompy rystyki pompy
(np. w specyfikacji) (np. w specyfikacji)
ZALECENIE:

Alternatywnie mozna takze ustawic tryb sterowania (rys. 44) lub
rodzaj pracy PID.

WILO SE 12/2017



N'max

Hs

Nmin

Rys. 44: Tryb sterowania

Polski

Tryb sterowania:

Rodzaj pracy ,, Tryb sterowania” wytgcza wszystkie pozostate rodzaje
regulacji. Predko$¢ obrotowa pompy utrzymywana jest na statym
poziomie i mozna jg ustawia¢ pokrettem.

Zakres predkosci obrotowej zalezy od silnika i typu pompy.

PID-Control:

Uzywany w pompie regulator PID jest standardowym regulatorem
PID, opisywanym w literaturze dotyczacej techniki regulacyjne;.
Regulator poréwnuje zmierzong wartosc rzeczywista z wartoscia
zadang i prébuje mozliwie doktadnie zréwnac wartos¢ rzeczywista z
wartoscig zadang. Jesli uzywane sg odpowiednie czujniki, mozliwa
jest regulacja réznych wielkosci, np. regulacja cisnienia, réznicy cis-
nien, temperatury czy natezenia przeptywu. Przy wyborze czujnika
nalezy zwrdci¢ uwage na wartosci elektryczne podane w tabeli 4
~Przyporzadkowanie zaciskow” na stronie 144.

Zachowanie regulatora mozna zoptymalizowa¢, zmieniajac parametry
P, 1iD. Czton P (proporcjonalny) regulatora podaje liniowe zwigkszenie
roéznicy pomiedzy warto$cia rzeczywistg i wartoscig zadana na wyjsciu
regulatora. Znak przed cztonem P okresla kierunek dziatania regulatora.
Czton I (catkujgcy) regulatora podaje catkowanie odchylenia regulacji.
State odchylenie daje liniowy wzrost na wyjsciu regulatora. Dzieki
temu unika sie ciggtego odchylenia regulacji.

Czton D (rézniczkujgcy) regulatora reaguje bezposrednio na szybko$¢
zmian odchylenia regulacji. W ten sposob wptywa sie na szybkosé
reakcji systemu. Domyslnie czton D jest ustawiony na zero, poniewaz
jest to odpowiednie dla wielu zastosowan.

Parametry nalezy zmieniac stopniowo i stale monitorowac ich oddzia-
fywanie na system. Dopasowanie wartosci parametréw moze wykonac
wytacznie specjalista przeszkolony w zakresie techniki regulacyjne;j.

Czton Ustawienie Zakres nastawy Rozktad
regulatora fabryczne stopniowy
P 0,5 -30,0 ... -2,0 0,1
-1,99 .. -0,01 0,01
0,00 .. 1,99 0,01
2,0 .. 30,0 0,1
1 0,5s 10 ms ... 990 ms 10ms
1s .. 300s 1s
D 0s Oms ..990ms 10 ms
(= nieaktywny) 1s .. 300s ls

Tab. 9: Parametry PID

Dziatanie regulatora determinowane jest przez znak cztonu P.
PID-Control dodatnia (standard):

W przypadku dodatniej warto$ci cztonu P ukfad regulacji reaguje na
spadek ponizej wartosci zadanej zwiekszeniem predkosci obrotowej
pompy az do ponownego osiggniecia zadanej wartosci.
PID-Control ujemna:

W przypadku ujemnej wartosci cztonu P ukfad regulacji reaguje na
spadek ponizej wartosci zadanej zmniejszeniem predkosci obrotowej
pompy az do ponownego osiggniecia zadanej wartosci.

ZALECENIE:

Jezeli w przypadku stosowania regulatora PID pompa obraca sie tylko z
minimalng lub maksymalng predkoscig obrotowg i nie reaguje na zmiany
wartosci parametréw, nalezy sprawdzic kierunek dziatania regulatora.
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Konserwacja

Bezpieczenstwo

Czynnosci konserwacyjne i naprawcze moze wykonywac wytacz-
nie wykwalifikowany personel specjalistyczny!

Zaleca sie zlecanie konserwacji i kontroli pompy pracownikom ser-
wisu Wilo.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac przy urzagdzeniach elektrycznych wystepuje zagroze-
nie zycia na skutek porazenia pradem.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych nalezy zlecaé
wytacznie Instalatorom elektrykom posiadajagcym wymagane pra-
wem uprawnienia

Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy urzadzeniach elektrycz-
nych nalezy odtaczy¢ te urzadzenia od napiecia i zabezpieczyé
przed ponownym wigczeniem

Usuniecie uszkodzen kabla przytaczeniowego pompy zlecaé
wytacznie wykwalifikowanemu Elektrykowi

Nie wktadaé zadnych przedmiotéw w otwory w module elektro-
nicznym lub silniku!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, regulatora
poziomu i pozostatego wyposazenia dodatkowego!

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Z powodu braku urzadzen zabezpieczajacych na module elektro-
nicznym albo w obszarze sprzegta w wyniku porazenia pragdem lub
dotkniecia wirujacych czesci moze dojs¢ do obrazen zagrazajacych
zyciu.

Po zakoniczeniu prac konserwacyjnych nalezy zamontowa¢ zdjete
wczesniej urzadzenia zabezpieczajace (np. pokrywe modutu lub
pokrywy sprzegta)!

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niebezpieczenstwo uszkodzen spowodowane nieprawidtowym
obchodzeniem sie¢ z instalacja.

Pompa nie moze nigdy pracowaé bez zamontowanego modutu
elektronicznego.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Sama pompa i jej czesci moga miec bardzo duzg mase wtasng. Spa-
dajace czesci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttucze-
nia lub uderzenia, ktére moga prowadzic do Smierci.

Zawsze uzywac odpowiednich dzwignic i zabezpieczaé czesci
przed upadkiem

Nigdy nie przebywa¢ pod wiszacymi tadunkami

Podczas sktadowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami
montazowymi nalezy zapewnié bezpieczne potozenie lub ustawie-
nie pompy.

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczenstwo oparzenia lub przymar-
zniecia wskutek dotknigcia pompy!

W zaleznosci od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatura
medium) cata pompa moze by¢ bardzo goraca lub bardzo zimna.
Podczas pracy urzadzenia zachowac odstep!

W przypadku wysokiej temperatury wody lub wysokich wartosci
cisnienia, przed rozpoczeciem pracy pompe nalezy schtodzic.
Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadaé odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Narzedzia stosowane podczas prac konserwacyjnych przy wale sil-
nika w razie kontaktu z obracajgcymi sie czeSciami mogg zostaé
wciagnigte i spowodowac obrazenia zagrazajace zyciu

Przed uruchomieniem pompy nalezy usunac¢ wszystkie narzedzia
stosowane podczas prac konserwacyjnych
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10.1 Doptyw powietrza

10.2 Prace konserwacyjne

10.2.1 Wymiana uszczelnienia
mechanicznego

Demontaz

A

Polski

W regularnych odstepach czasu nalezy sprawdzac doptyw powietrza
do korpusu silnika. W przypadku zabrudzenia nalezy ponownie
zapewni¢ doptyw powietrza, tak aby silnik oraz modut elektroniczny
byty wystarczajaco schtadzane.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych wystepuje zagroze-
nie zycia na skutek porazenia pradem.

Sprawdzic, czy styki nie s pod napieciem, zakry¢ lub zabezpieczy¢
elementy znajdujace sie pod napieciem
NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!

Wskutek upadku pompy lub jej pojedynczych elementdw istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen zagrazajacych zyciu.

Podczas prac instalacyjnych zabezpieczy¢ elementy pompy przed
upadkiem.

Podczas rozruchu moze wystapic nieznaczny wyciek. Rdwniez pod-
czas normalnej pracy pompy normalnym zjawiskiem jest lekki wyciek
w postaci pojedynczych kropli. Od czasu do czasu nalezy jednakze
przeprowadzac kontrole wzrokowa. W przypadku wyraznych przecie-
kéw nalezy wymienic uszczelnienie.

Wilo oferuje zestaw naprawczy, ktory zawiera wszystkie niezbedne
czesci zamienne.

1. Odfaczyc instalacje od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponownym
wt3gczeniem.

Zamkna¢ urzadzenia odcinajace przed i za pompa.
Sprawdzi¢ wytaczenie napiecia.

Uziemic¢ i wykonac zwarcie strefy robocze;j.

v F W

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Jeslijest, usunac przewdd czujnika
réznicy cisnien.

6. Zredukowac cisnienie w pompie przez otwarcie zaworu odpowie-
trzajacego (rys. 6, poz. 1.31).

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczenstwo oparzenia!
Ze wzgledu na wysokie temperatury przettaczanego medium ist-
nieje niebezpieczenstwo poparzenia.
+ W przypadku wysokich temperatur nalezy schtodzi¢ pompe przed
rozpoczeciem pracy.
7. Zdja¢ przewody do pomiaru cis$nienia z czujnika réznicy cisnien,
jesli s3 zamontowane.
8. Zdemontowaé zabezpieczenie sprzegta (rys. 6, poz. 1.32).
9. Poluzowa¢ $ruby sprzegta (rys. 6, poz. 1.41).

10. Odkreci¢ sruby mocujace silnik (rys. 6, poz. 5) na kotnierzu silnika
i podnies¢ naped za pomocg odpowiedniego urzadzenia dZwigo-
wego. W przypadku niektérych pomp IL-E pierscien adaptacyjny
zostanie poluzowany (Fig. 6a, poz. 8).

11. Odkrecajgc sruby mocujace latarnie (rys. 6, poz. 4), z korpusu
pompy zdemontowac latarnie ze sprzegtem, wat, uszczelnienie
mechaniczne i wirnik.

ZALECENIE:
Odkrecenie $rub mocujacych latarnie w pompach BL-E o mocy = 4 kW
powoduje réwnoczesne odtaczenie stopy pompy.
12. Odkreci¢ nakretke mocujgcg wirnik (rys. 6, poz. 1.11), wyjaé znaj-
dujaca sie pod nig podktadke (rys. 6, poz. 1.12) i zdjaé wirnik
(Fig. 7, poz. 1.13) z watu pompy.
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Montaz

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia watu, sprzegta, wirnika na skutek
nieprawidtowego postepowania!

W przypadku utrudnionego demontazu lub zablokowania wirnika
nie uderzaé (np. motkiem) z boku w wirnik lub wat, lecz zastoso-
wac odpowiedni Sciggacz.

13. Zdja¢ uszczelnienie mechaniczne (rys. 6, poz. 1.21) z watu.

14. Wyjac sprzegto (rys. 6, poz. 1.4) razem z watem pompy z latarni.

15. Doktadnie wyczys$ci¢ powierzchnie osadzenia watu Jezeli wat jest
uszkodzony, nalezy go wymienic.

16. Wyjac pierscien przeciwlegty uszczelnienia mechanicznego
wraz z manszeta z kotnierza latarni, a takze wyjac o-ring
(rys. 6, poz. 1.14) i wyczysci¢ gniazda uszczelek.

17. Doktadnie oczysci¢ powierzchnie gniazda watu.

18. Zatozy¢ nowy przeciwpierscien uszczelnienia mechanicznego
wraz z mankietem uszczelniajgcym do gniazda uszczelki kotnierza
latarni. Jako $rodka smarnego uzy¢ dostepnego w sprzedazy
ptynu do mycia naczyn

19. Wtozy¢ nowy pierscien samouszczelniajgcy do rowka w latarni

20. Sprawdzi¢ powierzchnie sprzegta, w razie potrzeby wyczyscic i
lekko nasmarowac.

21. Zamontowac tarcze sprzegta z podktadkami dystansowymi na
wale pompy i zmontowane sprzegto zamontowac ostroznie w
kloszu przeptywowym.

22. Zatozy¢ na wat nowe uszczelnienie mechaniczne. Jako srodka
smarnego uzy¢ dostepnego w sprzedazy ptynu do mycia naczyn

23. Zamontowac wirnik z podktadka i nakretka, réwnoczesnie skon-
trowac na zewnetrznej srednicy wirnika. Zapobiec uszkodzeniu
uszczelnienia mechanicznego na skutek skrecenia

ZALECENIE:

Podczas ponizszych czynnosci przestrzegac zalecanego momentu
dociggajacego $rub dla danego typu gwintu (patrz ponizsza tabela
~Momenty dokrecenia”).

24. Wstepnie zmontowanga latarnie ostroznie wtozy¢ do korpusu
pompy i skreci¢. Rdwnoczesdnie przytrzymywac poruszajgce sie
czesci sprzegta, aby unikng¢ uszkodzer uszczelnienia mecha-
nicznego. Przestrzegac zalecanego momentu dociggajgcego.

ZALECENIE:
W przypadku pomp BL-E 0 mocy = &4 kW nalezy podczas skrecania
ponownie zamontowac stope pompy.

ZALECENIE:

Jezeli czujnik réznicy cisnien jest montowany na pompie, zamocowac

go ponownie podczas przykrecania Srub latarni.

25. Poluzowac $ruby sprzegta, lekko otworzy¢ zmontowane wstepnie
sprzegto.

26. Zamontowac silnik przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia dzwi-
gowego i skreci¢ potaczenie pomiedzy silnikiem a latarnia.

27. Wsungé widetki montazowe (rys. 6, poz. 10) pomiedzy latarnie i
sprzegto. Nie moze by¢ luzu miedzy widetkami a elementami
pompy.

28. Sruby sprzegta poczatkowo lekko dociggnaé, az tarcze sprzegta
bedg przylegac do podktadek dystansowych. Nastepnie réwno-
miernie dokreci¢ sprzegto. Zalecany odstep miedzy latarnig a
sprzegtem zostanie automatycznie ustawiony na 5 mm dzieki
zastosowaniu widetek montazowych.

29. Zdemontowac widetki montazowe.
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30. Podtaczyé przewody do pomiaru cisnienia do czujnika réznicy cis-
nien, jesli s3 zamontowane.
31. Zamontowac ochrone sprzegta.
32. Zamontowad modut elektroniczny.
33. Ponownie podtaczy¢ sieciowy przewdd przytaczeniowy i - jesli
jest zamontowany - przewdd czujnika réznicy cisnien.
@ ZALECENIE:

Przestrzega¢ czynnosci podczas uruchamiania (rozdziat 9 ,,Urucho-
mienie” na stronie 160.

34. Otworzy¢ urzagdzenie odcinajgce z przodu i z tytu pompy.

35. Ponownie wigczy¢ bezpiecznik.

Momenty dociggajace dla $rub

Element Rys./poz. Gwint Momentdociggajacy Instrukcje montazu
Sruba (nakretka) Nm =10 %
(jezeli nie podano inaczej)
Wirnik M10 30
— Rys. 6/poz. 1.11 M12 60
Wat M16 100
Korpus pompy . . _
— Rys. 6/poz. & M16 100 Dociagnac rowno
. miernie na krzyz
latarnia
latarnia M10 35
— Rys. 6/poz. 5+6 M12 60
silnik M16 100
+ Lekko nasmarowac
M6-10.9 12 p::\g:vr:;ir;me
Mg-10 8 30 . Eéwnomiernie
Sprzegto Rys. 6/poz. 01:41 M10-10.9 60 .
dokrecic Sruby
M 100 + Z obu stron zacho-
M14-10.9 170 L
wac taki sam
odstep
Zaciski sterujgce Rys. 9/poz. 4 - 0,5
Zaciski mocy
1,5-7,5kw Rys. 9/poz. 7 - 0,5
11 - 22 kw 1,3
Zaciski uziemiajace Rys. 2 - 0,5
Modut elektroniczny Rys. 6/poz. 11 M5 4,0
Pokrywa modutu
1,5-7,5kw Rys. 3 Ma 0,8
11 - 22 kw M6 4,3
Nakretka ztaczkowa Rvs. 2 M16x1,5 8,0 2yt czenioﬁlve o
Przepusty kablowe ys. M20x1,5 6,0 Se 'r?e oczu'nﬁ(a
M25x1,5 11,0 crvinego ezt
réznicy cisniert
Tab. 10: Momenty dociggajace $rub
10.2.2 Wymiana silnika/napedu + W celu demontazu silnika/napedu wykonaé czynnosci od 1 do 10

zgodnie z rozdziatem 10.2 ,,Prace konserwacyjne” na stronie 165.

« Usung¢ $ruby (rys. 6, poz. 12) i pociggnaé modut elektroniczny pio-
nowo w gére (rys. 6).

+ W celu montazu silnika wykona¢ czynnosci 25 do 31 zgodnie z roz-
dziatem 10.2 ,,Prace konserwacyjne” na stronie 165.

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 167



Polski

10.2.3 Wymiana modutu elektronicznego

168

)

S)

®

S)

+ Przed ponownym montazem modutu elektronicznego zatozy¢ nowy
o-ring na nasadke kontaktowa miedzy modutem elektronicznym a
silnikiem.

Wecisnaé modut elektroniczny w nasadke nowego kontaktowg silnika
i zamocowacé $rubami i podktadkami zebatymi (rys. 6, poz. 12).

ZALECENIE:
Podczas montazu nalezy wcisngé modut elektroniczny do oporu.

ZALECENIE:

Przestrzega¢ momentéw dociagajacych zalecanych dla okreslonego
typu gwintu (patrz tabela 10 ,Momenty dociagajace dla $rub” na
stronie 167).

ZALECENIE:
Zwiekszony hatas tozyska i wibracje wskazujg na zuzycie fozyska.
W takim przypadku fozysko musi wymieni¢ serwis Wilo.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac przy urzagdzeniach elektrycznych wystepuje zagroze-
nie zycia na skutek porazenia pradem.

Sprawdzié, czy styki nie sg pod napieciem, zakry¢ lub zabezpieczy¢
elementy znajdujace sie pod napieciem

.

W celu demontazu modutu elektronicznego wykonac czynnosci 1 do
5 zgodnie z rozdziatem 10.2 ,,Prace konserwacyjne” na stronie 165.

Usuna¢ $ruby i podktadki zebate (rys. 6, poz. 12) i pociggna¢ modut
elektroniczny pionowo w goére (rys. 6).

Przed ponownym montazem modutu elektronicznego zatozy¢ nowy
o-ring na nasadke kontaktowa miedzy modutem elektronicznym a
silnikiem.

Wecisngé modut elektroniczny w nasadke nowego kontaktowsa silnika
i zamocowac¢ $rubami i podktadkami zebatymi (rys. 6, poz. 12).

Dalsze czynnosci (przywracanie gotowosci pompy do pracy) wyko-
na¢ 10.2 ,Prace konserwacyjne” na stronie 165 w odwrotnej kolej-
nosci (czynnosci 5 do 1).

ZALECENIE:
Podczas montazu nalezy wcisngé modut elektroniczny do oporu.

ZALECENIE:
Przestrzega¢ czynnosci podczas uruchamiania (patrz rozdziat 9 ,Uru-
chomienie” na stronie 160).

Modut elektroniczny, w przypadku silnikéw o mocy = 11 kW, wyposa-
zony jest we wbudowany wentylator o regulowanej predkosci obro-
towej stuzgcy do chtodzenia, ktéry wtacza sie automatycznie, gdy
radiator osiggnie temperature 60°C. Wentylator zasysa powietrze z
zewnatrz, ktore jest kierowane po zewnetrznej powierzchniradiatora.
Dziata tylko wtedy, gdy modut pracuje pod obcigzeniem. W zaleznosci
od panujacych warunkéw otoczenia, poprzez wentylatory zasysany
jest kurz, zbierajacy sie w radiatorze. Nalezy to regularnie sprawdzac i
w razie potrzeby czysci¢ wentylator i radiator.
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11  Usterki, przyczyny usterek iich Usuwanie usterek zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanemu persone-
usuwanie lowi! Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, znajdujacych sie w roz-
dziale 10 ,,Konserwacja” na stronie 164.
« Jezeli usterki nie da si¢ usunaé, nalezy zwrocic sie do specjalistycz-
nego warsztatu lub do najblizszego serwisu lub oddziatu.
Wskazania usterek Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie patrz ,Komunikaty o uster-
kach/komunikaty ostrzegawcze” w rozdziale 11.3 ,,Potwierdzanie
btedu” na stronie 172 i ponizsze tabele. W pierwszej kolumnie tabeli
znajduja sie kody wyswietlane w przypadku wystgpienia usterki.
@ ZALECENIE:
Jezeli przestaje wystepowac przyczyna usterki, niektére usterki uste-
puj3 samoczynnie.
Legenda Wyréznia sig nastepujace typy btedéw o réznym priorytecie (1 = niski
priorytet; 6 = wysoki priorytet):
Rodzaj Objasnienie Priorytet
btedu
A Wystepuje bfad, pompa natychmiast sie zatrzy- 6
muje. Btad musi zosta¢ potwierdzony na pompie.
B Wystepuje btad, pompa natychmiast sie zatrzy- 5
muje. Licznik zostaje zwiekszony i trwa odlicza-
nie czasu. Po 6. wystgpieniu btedu staje sie on
ostatecznym btedem i musi zosta¢ potwier-
dzony na pompie.
C Wystepuje btad, pompa natychmiast sie zatrzy- 4
muje. Jesli btad wystepuje > 5 min, licznik
zostaje zwiekszony. Po 6. wystapieniu btedu
staje sie on ostatecznym btedem i musi zostac
potwierdzony na pompie. W innym razie pompa
automatycznie uruchamia sie ponownie.
D Tak jak w przypadku typu btedu A, jednak typ A 3
ma wyzszy priorytet niz typ D.
E Tryb awaryjny: Ostrzezenie z awaryjng predkos- 2
cig obrotowa i aktywna zbiorczg sygnalizacjg
awarii
F Ostrzezenie - pompa pracuje dalej 1
11.1  Usterki mechaniczne
Usterka Przyczyna Naprawa

Pompa nie pracuje lub wytacza sie Luzny zacisk kablowy Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia kablowe

Sprawdzi¢ bezpieczniki, wymieni¢ uszkodzone
bezpieczniki

Uszkodzone bezpieczniki

Pompa dziata ze zmniejszong mocg  Zawdrodcinajacy po stronie  Powoli otworzy¢ zawdr odcinajacy

ttocznej zdtawiony

Powietrze w przewodzie
ssawnym

Usuna¢ nieszczelnosci na kotnierzach, odpowie-
trzyé pompe, w przypadku znacznego przecieku
wymieni¢ uszczelnienie mechaniczne

Kawitacja na skutek niewy-
starczajgcego cisnienia
wstepnego

Pompa powoduje hatas

Zwiekszy¢ cisnienie, przestrzega¢ min. wartosci
ci$nienia na kréécu ssawnym, sprawdzi¢ zasuwe i
filtr po stronie ssawnej, w razie potrzeby wyczyscié

Uszkodzone tozysko silnika

Zleci¢ sprawdzenie i ew. naprawe pompy przez ser-
wis Wilo lub zaktad specjalistyczny
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11.2

170

Tabela btedow

Przyczyna

Naprawa

- 0 Brak btedu
Btedy insta- E004 Zbyt niskie napiecie Siec przecigzona Sprawdzi¢ instalacje elektryczng C A
lacji/uktadu
E005 Przepiecie Napiecie zasilania za Sprawdzi¢ instalacje elektryczng C A
wysokie
E006 Praca 2-fazowa Brakujgca faza Sprawdzic instalacje elektryczng C A
E007 Ostrzezenie! Zasila-  Przeptyw napedza koto  Sprawdzi¢ ustawienieidziatanie F F
nie z generatora pompy, wytwarzany jest instalacji
(przeptyw w kierunku  prad elektryczny Ostroznie! Dtuzsza praca moze
ttoczenia) prowadzi¢ do uszkodzenia
modutu elektronicznego
Btedy pompy E010 Blokada Wat jest mechanicznie  Jesli blokada nie zostanie usu- A A
zablokowany nieta po 10 s, pompa wytaczy sie.
Sprawdzié, czy wat obraca sie
lekko
Wezwac serwis
Btedy silnika E020 Nadmiernatempera-  Przecigzenie silnika Poczekad, az silnik ostygnie B A
tura uzwojenia Sprawdzi¢ ustawienia
Sprawdzi¢/skorygowac punkt
pracy
Wentylacja silnika ogra- Zapewni¢ swobodny doptyw
niczona powietrza
Za wysoka temperatura  Obnizy¢ temperature wody
wody
E021 Przecigzenie silnika Punkt pracy poza cha-  Sprawdzi¢/skorygowac punkt B A
rakterystyka pracy
Osady w pompie Wezwac serwis
E023 Zwarcie/zwarcie Uszkodzenie silnika i Wezwac serwis A A
doziemne modutu elektronicznego
E025 Btad styku Modut elektroniczny nie  Wezwac serwis A A
ma styku z silnikiem
Uzwojenie przerwane Uszkodzony silnik Wezwac serwis
E026 Styk ochronny uzwo- Uszkodzony silnik Wezwac serwis B A
jenia WSK lub PTC
przerwany
Btedy E030 nadmierng Ograniczony doptyw Zapewni¢ swobodny doptyw B A
modutu temperaturg powietrza do radiatora  powietrza
elektronicz- Modut elektroniczny ~ modutu elektronicznego
nego
E031 Nadmiernatempera- Zbyt wysokatempera-  Poprawi¢ wentylacje pomiesz- B A
tura czesci Hybrid/ tura otoczenia czenia
zasilacza
E032 Zbyt niskie napieciew Wahanianapieciawsieci Sprawdzicinstalacje elektryczng F D
obwodzie posrednim  elektrycznej
E033 Przepieciewobwodzie Wahanianapieciawsieci Sprawdziinstalacje elektryczng F D
posrednim elektrycznej
E035 DP/MP:tasamaiden- Tasama identyfikacja Przyporzadkowac na nowo E E

tyfikacja wystepuje
wielokrotnie

wystepuje wielokrotnie

pompe nadrzedng i podrzedng
(patrz Rozdz. 9.2 na stronie 161)
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Przyczyna Naprawa

Btedy komu- EO050 Przekroczenie czasu Przerwanie komunikacji Sprawdzi¢ potaczenie kablowez F F
nikacji komunikacji BMS za pomoca magistrali systemem automatyki budynku

lub przekroczenie czasu

Przerwanie kabla

E051 Niedopuszczalna Rozne pompy Wezwac serwis F F
kombinacja DP/MP
E052 Przekroczenie czasu  Uszkodzony kabel Sprawdzi¢ kabel i pofaczenia E E
komunikacji DP/MP komunikacji MP kablowe
Btedy elek- E070 Wewnetrzny btad Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
troniki komunikacji (SPI) troniki
E071 Btad EEPROM Wewnetrzny btad elek-  Wezwac serwis A A
troniki
E072 Zasilacz/przetwornica Wewnegtrzny btad elek- Wezwaé serwis A A
czestotliwosci troniki
E073 Niedozwolony numer Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
modutu elektronicz-  troniki
nego
E075 Uszkodzony przekaz- Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
nik tadowania troniki
E076 Uszkodzony Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
wewnetrzny przektad- troniki
nik pradowy

E077 Uszkodzone napiecie  Uszkodzony lub niepra- Sprawdzi¢ podtgczenie czujnika A A
robocze 24 V dla czuj- widtowo podfgczony réznicy ci$nien
nika réznicy cinien czujnik réznicy cisnien

E078 Niedozwolony numer Wewnetrzny bfad elek- Wezwac serwis A A
silnika troniki
E096 Bajt INFO nieusta- Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
wiony troniki
E097 Brak rekordu danych  Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
Flexpump troniki
E098 Rekord danych Flex-  Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
pump jest nieprawid-  troniki
towy
E121 Zwarcie PTC silnika Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
troniki
E122 Przerwa NTC zasilacza Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
troniki
E124 Przerwa NTC modutu  Wewnetrzny btad elek- Wezwac serwis A A
elektronicznego troniki
Niedopusz- E099 Typ pompy Potaczono ze sobgrézne Wezwac serwis A A
czalne pota- typy pomp.

czenia

Tab. 11: Tabela btedéw

Pozostate objasnienia dotyczace Btad E021:

kodow btedow Btad 'E021' wskazuje, ze pompa potrzebuje wigkszej mocy niz jest
dozwolone. Aby nie doszto do nieodwracalnego uszkodzenia silnika
lub modutu elektronicznego, naped dla bezpieczeAstwa wytacza
pompe, gdy przecigzenie wystepuje dtuzej niz 1 min.
Gtéwne przyczyny tego btedu to niedostateczne wymiary pompy,
zwtaszcza przy zbyt lepkich mediach, albo tez za duzy przeptyw w
instalacji.
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11.3 Potwierdzanie btedu

Informacje ogélne

£000 EEI:ET 8000 1/ B 50009

PESET 6000
'= 1

]
1/1 S

Rys. 45: Nawigacja w przypadku wystgpie-
nia btedu

172

W przypadku wyswietlenia tego kodu btedu nie wystepuje btad
modutu elektronicznego.

Btad E070; ewentualnie w potaczeniu z btedem E073:

W przypadku podtgczonych dodatkowo do modutu elektronicznego
przewoddéw sygnatowych lub sterujacych ze wzgledu na wptywy
zwigzane z kompatybilnoscig elektromagnetyczng (imisja, odpornosé
na zakfécenia) moze doj$¢ do zaktécer komunikacji wewnetrznej.
Powoduje to wyswietlenie kodu btedu 'E070'.

Mozna to sprawdzi¢, odtgczajac wszystkie przewody komunikacji
zainstalowane przez klienta w module elektronicznym. Jesli btad
przestanie wystepowac, przyczyng mogt by¢ wystepujgcy na przewo-
dach komunikacji zewnetrzny sygnat zaktécajacy, ktory znajdowat sie
poza prawidtowym zakresem wartosci. Dopiero po usunieciu zrédta
zaktdécenia mozna ponownie uruchomié¢ pompe w normalnym trybie.

W przypadku wystapienia btedu zamiast strony statusu pojawia sie
strona btedu.

Nawigacja w takim przypadku moze by¢ wykonywana w nastepujacy
spos6b (rys. 45):

W celu przejscia do trybu menu nacisna¢ czerwone pokretto.
Wyswietla sie migajagcy numer menu <6.0.0.0>.

Nawigacje w menu mozna wykonywac jak zwykle, obracajac pokretto.
Nacisng¢ czerwone pokretto.

Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposob ciagty.

Na wskazniku jednostek w postaci ,.x/y” wy$wietla sie aktualne
wystgpienie btedu (x) oraz maks. liczba wystapieri btedu (y).

Dopoki btad nie moze zostaé potwierdzony, ponowne nacisniecie
czerwonego pokretta powoduje powrét do trybu menu.

ZALECENIE:
Po uptywie 30 sekund nastepuje powrét do strony statusu lub strony
btedu.

ZALECENIE:

Kazdy numer btedu ma wtasny licznik bteddw, ktéry liczy wystgpienia
btedu w ciggu ostatnich 24 godzin. Po recznym potwierdzeniu, po 24
godzinach od wtaczenia zasilania lub przy ponownym wtaczeniu zasi-
lania sieciowego licznik btedéw zostaje wyzerowany.
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Rys. 47: Typ btedu D, schemat
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Rys. 48: Potwierdzanie typu btedu A lub D
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Typ btedu A (rys. 46):
Krok Tres¢
programu/

odczyt

1 « Wyswietlany jest kod btedu
« Silnik wytaczony
« Czerwona dioda LED wtgczona
« Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
« Licznik btedoéw zwieksza swojg wartos¢

>1min?

3 Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Q) Tak
@ Nie

Typ btedu D (rys. 47):
Krok Tresé
programu/

odczyt

1 « Wyswietlany jest kod btedu
« Silnik wytaczony
« Czerwona dioda LED wtaczona
« Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana

+ Licznik btedéw zwieksza swoja warto$¢

Czy wystepuje nowa usterka typu ,A”?

> 1min?

Btad potwierdzony?

Czy wystepuje nowa usterka typu ,A”?

Rozgatezienie do typu btedu ,A”
Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak

Nie

(:) (:) O NGOV FIWN

JeZeli pojawia sie btedy typu A lub D, w celu potwierdzenia btedu
nalezy postepowac w nastepujacy sposob (rys. 48):

W celu przejscia do trybu menu nacisng¢ czerwone pokretto.
Wyswietla sie migajacy numer menu <6.0.0.0>.

Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciagty.

Wyswietla sie czas pozostaty do momentu, gdy bedzie mozna
potwierdzi¢ btad.

Poczekaé, az uptynie pozostaty czas.

Czas do recznego potwierdzenia w przypadku btedéw typu AiD
wynosi zawsze 60 sekund.

Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 173



Polski

11.3.2

174

Typ btedu B

Rys. 49: Typ btedu B, schemat
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Rys. 50: Potwierdzanie btedu typu B (X < Y)
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Rys. 51: Potwierdzanie bfedu typu B (X = Y)

Typ btedu B (rys. 49):
Krok Tresé
programu/

odczyt

Wyswietlany jest kod btedu
+ Silnik wytgczony
+ Czerwona dioda LED wtgczona

+ Licznik btedéw zwieksza swojg wartosé
Licznik btedow > 5?
« Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana

> 5min?

> 5min?

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak

Nie

@@mumm:wn

JeZeli pojawia sie btedy typu B, w celu potwierdzenia btedu nalezy
postepowac w nastepujgcy sposdb:

W celu przejscia do trybu menu nacisnaé czerwone pokretto.
Wyswietla sie migajacy numer menu <6.0.0.0>.

Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciggty.

Na wskazniku jednostek w postaci ,.x/y” wyswietla sie aktualne
wystgpienie btedu (x) oraz maks. liczba wystapieri btedu (y).

Jezeli aktualna liczba wystapien btedu jest mniejsza niz maksymalna
liczba wystapien (rys. 50):
Poczekac¢ na automatyczny reset.

Na wskazniku warto$ci wyswietlany jest w sekundach czas pozostaty
do automatycznego resetu btedu.

Po uptywie tego czasu btad zostaje potwierdzony i wyswietla sie
strona statusu.

ZALECENIE:
Czas automatycznego resetu moze zostac ustawiony
w menu <5.6.3.0> (od 10 do 300 s)

Jezeliaktualnaliczba wystapien btedu jest rowna maksymalnejliczbie
wystgpien (rys. 51):

Poczeka¢, az uptynie pozostaty czas.

Czas do recznego potwierdzenia wynosi zawsze 300 s.

Na wskazniku warto$ci wyswietlany jest w sekundach czas pozostaty
do recznego potwierdzenia btedu.

Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.
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11.3.3 Typ btedu C

Typ btedu C (rys. 52):
Krok Tres¢
programu/

odczyt

1 « Wyswietlany jest kod btedu
« Silnik wytaczony
« Czerwona dioda LED wtgczona

Kryterium btedu spetnione?
>5min?

« Licznik btedéw zwieksza swojg wartos¢
Licznik btedéw > 5?
« Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji

®®M\IOU1-PWN

<
e
?m
-

Tak
Nie
Rys. 52: Typ btedu C, schemat
Jezeli wystgpia btedy typu C, w celu potwierdzenia btedu nalezy
@ postepowad w nastepujacy sposob (rys. 53):

n:lslzr 5008 + W celu przejscia do trybu menu nacisnaé czerwone pokretto.

Wyswietla sie migajacy numer menu <6.0.0.0>.

@ @ - Ponownie nacisng¢ czerwone pokretto.

000 Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciagty.
RESET
yo--- [poetl] == Na wyswietlaczu wartosci pojawia sie wskazanie ,,- - -”.
3/6 S S T . P .
T Na wskazniku jednostek w postaci ,.x/y” wy$wietla sie aktualne
(O - . L
I wystgpienie btedu (x) oraz maks. liczba wystapieri btedu (y).
5008 Po uptywie 300 sekund aktualne wystgpienie zostaje zwigkszone
RESET
v 300 [ed ojeden.

v
~~
&)
%]
i
]
Ll

@ @ ZALECENIE:

Usuniecie przyczyny btedu powoduje automatyczne potwierdzenie
btedu.

Poczekaé, az uptynie pozostaty czas.

L@}
S

Jezeli aktualne wystgpienie btedu (x) jest rowne maks. liczbie wystg-

Rys. 53: Potwierdzanie bfedu typu C pien btedéw (y), mozna recznie potwierdzi¢ btad.

i « Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.
Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.
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11.3.4 Typ bteduE lub F

Typ btedu E (rys. 54):
Krok Tresc
programu/

odczyt

1 « Wyswietlany jest kod btedu
« Pompa przechodzi w tryb awaryjny

« Licznik btedéw zwieksza swojg wartosé
Macierz btedu AC lub HV?

2

3

4 « Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
5 Kryterium btedu spetnione?
6
7
8

Btad potwierdzony?
Matryca btedu HV i > 30 min?
« Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana

9a Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy
podwdjnej)

Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy
pojedynczej)

Q) Tak
@ Nie

o) (o)

Rys. 54: Typ btedu E, schemat

Typ btedu F (rys. 55):
Krok Tresc
programu/

odczyt

« Wyswietlany jest kod btedu

« Licznik btedoéw zwieksza swojg wartos¢

Kryterium btedu spetnione?

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak

®

Nie

@@U‘I-PWNI—'

Rys. 55: Typ btedu F, schemat

Jezeli pojawig sie btedy typu E lub F, w celu potwierdzenia btedu
5000 @ nalezy postepowac w nastepujacy sposéb (rys. 56):
RESET

. @ L + W celu przejscia do trybu menu nacisnaé czerwone pokrettfo.
— 1 @
Wyswietla sie migajacy numer menu <6.0.0.0>.

Rys. 56: Potwierdzanie btedu typu E lub F % « Ponownie nacisna¢ czerwone pokretto.

Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.

@ ZALECENIE:
Usuniecie przyczyny btedu powoduje automatyczne potwierdzenie
btedu.
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12 Czesci zamienne Zamawianie czesci zamiennych odbywa sie za posrednictwem lokal-
nych warsztatéw specjalistycznych i/lub serwisu Wilo.

W przypadku zamawiania czesci zamiennych nalezy podawac wszyst-
kie dane zawarte w oznaczeniu typu pompy i napedu. Dzieki temu
mozna unikna¢ dodatkowych pytan i btednych zamdwien.

c OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania szkéd materialnych!
Niezawodna praca pompy moze zostaé zagwarantowana tylko w
przypadku stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

+ Stosowac wytacznie oryginalne cze$ci zamienne Wilo.

Ponizsza tabela stuzy do identyfikacji poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych.

» Dane potrzebne do zaméwienia czesci zamiennych:
 Numery czesci zamiennych
+ Nazwy i oznaczenia czesci zamiennych
« Wszystkie dane z tabliczki znamionowej pompy i napedu

@ ZALECENIE:

Lista oryginalnych czesci zamiennych: patrz dokumentacja czesci
zamiennych Wilo (www.wilo.com). Numery pozycji na rysunku roz-
strzelonym (rys. 6) stuzg do orientacji i wykazu elementéw pompy
(patrz , Tabela cze$ci zamiennych” na stronie 177). Numery pozycji
nie stuzg do zamawiania czeéci zamiennych.

Tabela czesci zamiennych Przyporzadkowanie do podzespotéw, patrz rys. 6

Nr  Czesc Szczegoty

1.1  Wirnik (zestaw)

111 nakretka
1.12 Podktadka zabezpieczajaca
1.13 wirnika
1.14 O-ring
1.2 Uszczelnienie mechaniczne
111 (zestaw) nakretka
1.12 Podktadka zabezpieczajaca
1.14 O-ring
1.21 Uszczelnienie mechaniczne

1.3  Latarnia (zestaw)

111 nakretka

1.12 Podktadka zabezpieczajaca
1.14 O-ring

01:3 Zawor odpowietrzajgcy

1

01:3 Ostona sprzegta

2

01:3 Latarnia

3

1.4 Wat(zestaw)

111 nakretka

1.12 Podktadka zabezpieczajgca
1.14 O-ring

01:4 Sprzegto/wat kompl.

2 Silnik
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13

178

Ustawienia fabryczne

Nr  Czesc

Szczegoty

3 Korpus pompy (zestaw)
1.14 O-ring
Korpus pompy
Sruba zamykajaca
(w wersji ...-R1)
3.3 Klapa (w pompie podwdjnej)
35 Stopa pompy do silnikéw o
mocy = 4 kW
4 §ruby mocujace do latarni/

korpusu pompy

5 Sruby mocujace do silnika/
latarni

6 Nakretka do silnika/
mocowania latarni

7 Podktadka do silnika/
mocowania latarni

Pierscien adaptacyjny

9 Czujnik réznicy cisnien

10 Widetki montazowe

11 Modut elektroniczny

12 Sruba mocujaca modut elek-

troniczny/silnik

Tab. 12: Komponenty czesci zamiennych

Nr Oznaczenie
menu

1.0.0.0 Wartosci zadane

Wartosci ustawione fabrycznie

Tryb sterowania
ok. 60% nax POMpPY
« Ap-c:

ok. 50% H,j,ax pompy
« Ap-v:
ok. 50% H,;,ax pompy

2.0.0.0 Tryb regulacji

3.0.0.0 Ap-v stopniowa

Aktywny Ap-c

Najnizsza warto$¢

2.3.3.0 Pompa ON

4.3.1.0 Pompa obciagzenia MA
podstawowego

5.1.1.0 Rodzaj pracy Praca/rezerwa

5.1.3.2 Zewnetrzna/wewnetrzna Wewnetrzna
zamiana pomp

5.1.3.3 Czestotliwosci zamiany 24h

pomp

5.1.4.0 Pompa udostepniona/
zablokowana

5.1.5.0 Zbiorcza sygnalizacja awarii

Udostepniona

Zbiorcza sygnalizacja awarii

5.1.6.0 Zbiorcza sygnalizacja pracy
(SBM)

Zbiorcza sygnalizacja pracy

5.1.7.0 Extern off

Zbiorcze Extern off

5.3.2.0 Inl (zakres wartosci)

Aktywny 0-10 V

5.4.1.0 In2 aktywne/nieaktywne

OFF

5.4.2.0 In2 (zakres wartosci)

0-10Vv
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Oznaczenie Wartosci ustawione fabrycznie

5.5.0.0 Parametry PID patrz rozdziat 9.4 ,Ustawianie
trybu regulacji” na stronie 162
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Predko$¢ obrotowa w trybie  ok. 60% Ny, pOmpy
awaryjnym
5.6.3.0 Automatyczny pozostaty 300s
czas
5.7.1.0 Orientacja ekranu Pierwotna orientacja ekranu

5.7.2.0 Korekta wartosci cisnienia Aktywna
5.7.6.0 Funkcja SBM SBM: Sygnalizacja pracy

5.8.1.1 Okresowe uruchomienie ON
pompy aktywne/nieaktywne

5.8.1.2 Czestotliwos¢ okresowego 24 h
uruchomienia pompy

5.8.1.3 Predko$¢ obrotowa okreso-  Nnpin
wego uruchomienia pompy

Tab. 13: Ustawienia fabryczne

14 Utylizacja Prawidtowa utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwala
unikna¢ powstania szkdd dla srodowiska naturalnego i zagrozenia
zdrowia ludzi.

Przepisowa utylizacja wymaga opréznienia i oczyszczenia produktu.

Srodki smarowe nalezy zebraé. Posortowac elementy pompy wedtug
materiatéw (metal, tworzywo sztuczne, elektronika).

1. Przekazac produkt i jego czesci paristwowej lub prywatnej firmie
zajmujacej sie utylizacja

2. Wiecej informacji na temat prawidtowej utylizacji mozna uzyskac
w urzedzie miasta, urzedzie ds. utylizacji odpadéw lub w miejscu
zakupu produktu

@ ZALECENIE:

Produktu ani jego elementéw nie utylizowac razem z odpadami z
gospodarstwa domowego!
Dalsze informacje na temat recyklingu sa dostepne na stronie
www.wilo-recycling.com

Zmiany techniczne zastrzezone!
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1 BBepeHue

Undopmaumns 06 3Tom foKymeHTe

2 TexHuka 6e3onacHOCTHU

2.1 0603HayeHUs pekoMeHAaUMi B
MHCTPYKLMM NO 3KCRyaTaumm

Cumsonbl

CurHanbHble cnoBa

o b P

Pyccknin

OpMFMHaJ'I MHCTPYKLUUU MO MOHTAXKy U 3KCnlyaTauun coCcTaBsieH Ha
HEeMeLKOM si3blke. Bce ocTanbHble A3bIKW HAacTOsILLEN MHCTPYKUMN
ABNAKOTCA NepeBogoM OpI/IFI/IHaﬂbHOIZ NHCTPYKUUN.

WHCTPYKUMS NO MOHTaXKy M 3KCMNyaTaumm SBNseTCcs HeOTbeMNeMon
4YaCTblo U3[enuns, N03TOMY ee BCerga criegyeT XpaHUTb PAAOM C
nspgenvem. TouHoe cobntogeHne OaHHOM MHCTPYKUUK ABNsSieTCS
0693aTenbHbIM YCNOBMEM MCNOMb30BAHNS YCTPONCTBA NO Ha3Haye-
HMIO N KOPPEKTHOrO ynpaeneHus ero paboTon.

VIHCTPYKLMS MO MOHTAXy M 3KCMJTyaTaumm COOTBETCTBYET MOLENM
U3OEenus, @ TAKXKE OCHOBHBIM MOJIOXKEHUSIM M HOPMAM TEXHUKM
6€30MacHOCTY, LENCTBYIOLMM HAa MOMEHT COaum B neyarsb.

[Heknapauns o cooTeBeTcTBUM AnpekTmeam EC:

Konwus Jeknapauuv o CooTBeTCTBUM AnpekTneam EC aBnsieTcs Yac-
TbiO HACTOSAILLEN MHCTPYKLMM MO MOHTA>XKY W 3KCMIyaTaLuuu.

MMpV BHECEHWUU TEXHUYECKUX U3MEHEHWI B yKa3aHHYO B AeKnapaumm
KOHCTpYKUMIO 6€3 COrnacoBaHus ¢ U3roToBUTENEM UM NPpU Hecob-
NIOLEHWN COOEPIKALLMXCS B UHCTPYKLMM MO IKCMNyaTaumum yKa3aHui
no TexHWKe 6€30MacHOCTM NepcoHana npu paboTe ¢ u3aenviem
AeKnapauus TepsieT CBO Cuny.

JlaHHas MHCTPYKLMS COQEP>XXUT OCHOBOMONaratoLLue ykasaHus,
KoTopble HeobxoAnMo cobntoaTb NPU MOHTAXKe, IKCMNyaTalumum 1
TexHu4eckom obcny>kmBaHuv. Kpome Toro, 4aHHas MHCTPYKLUMS
Heobxo4rMa MOHTaXKHMKaM A1 OCYLLeCTBAEHUSI MOHTaXa 1 BBOAa
B IKCMIyaTaLmIio, a TakxKe 419 Cneumanuctos/nons3osarens.

Heobxoaonmo cobntogath He ToNbKo obLne TpeboBaHMS N0 TEXHMKe
6e30nacHOCTK, NPMBEA,EHHbIE B 4aHHOM pa3fesie, HO v creLmarbHble
TpeboBaHMs No TexHUKe 6esonacHocTy.

06Kt CUMBON ONMACHOCTHU

OnacHocTb nopa>keHus 3N1eKTpUHeCKUM TOKOM

YKA3AHME

OMACHO!
YpesBbl4aliiHO onacHas cuTyauus.
HecobnioneHne npMBoauT K CMEPTU UMK TAXKENbIM TpaBMaM.

OCTOPO>KHO!

Monb3oBaTenb MoXeT NONy4nTh (TAXKenbie) TpaBMbl. «OcTO-
POXKHO» YKa3blBaeT Ha BEPOATHOCTb NoslyueHus (Tsxkenbix) TpaBm
npu HecobnoaeHMN yKasaHus.

BHUMAHME!

CywiecTByeT OnacHOCTb NOBpeXaeHus usgenms/ycraHosku. Mpe-
pynpe>xpeHue «BHMMaHMe» OTHOCMTCS K BO3MOXXHBIM MOBpeXK-
AeHUAM U3[enus Npy HecobniofeHUN yKasaHUi.

YKA3AHMUE:
MonesHoe ykasaHune No ncnonb3oBaHuo n3genus. OHO TakXKe yKa-
3bIBaeT Ha BO3MOXXHbIE CITIOXHOCTU.
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2.2 KeBanudukauumsa nepcoHana

2.3 OnacHocTH Npu HecobniopeHnn
peKoMeHAaLMiA N0 TeEXHUKe
6e3onacHoCTH

2.4 BbinonHeHue pa6boT c yueTom
TeXHUKM 6e3onacHocTH

2.5 PekoMeHAauuu no TexHUKe
6e30MacHOCTU Ons nonb3oBaTens

182

.

.

.

.

YKazaHus, pa3meLleHHble HeNoCpeaCTBEHHO HA U3JenuK, Hanpu-
mep,

CTpenka HanpasfieHWs BpaLLeHus,

MapKMpOBKa NogcoeguHEeHN;

thupmeHHasa Tabnumuka,

npegynpexxgaroLune Haknemku,

HEO6XOJJ,VIMO o06s13aTenbHO COGJ’I}Oﬂ,aTb nnoonoep>XmBaTtb B MOJTHO-
CTbHO YNTAEMOM COCTOAHUN.

MepcoHan, BbINOMHSAIOWMIA MOHTaX, yNpaBieHne N TeXHUYeckoe
06cny>KnBaHMe, [OMKEH UMeTb COOTBETCTBYHIOLLYIO KBaNU(UKaLmio
An4 BbinonHeHns paboT. Cdepbl 0TBETCTBEHHOCTH, 00643aHHOCTH U
KOHTPONb Haf NepCcoHanom A0MKHbI 6bITb pernameHTUpoBaHbI
nonb3oBaTtenem. Ecnv nepcoHan He obnapaet Heo6XooMMbIMU 3Ha-
HUaMK, Heobxogumo obecrneunTb ero obyyveHme n UHCTpyKTax. Mpwu
HeobXoAMMOCTM MOMb30BaTe b MOXKET MOPYUNUTb 3TO U3TOTOBUTENTIO
nsgenus.

HecobntogeHve ykazaHuin no TexHuke 6e30macHOCTM MOXKeT Npu-
BECTU K TPAaBMMPOBAHUIO NIOAEN, 3arPA3HEHNIO OKPY>KatoLLen cpefbl
1 NOBPEXXAEHMIO U3Aenus/ycTaHoBku. Hecobniogerne ykasaHmii no
TexHuKe 6e30nacHOCTM BeAeT K yTpaTe BCeX Npas Ha BO3MeLLeHNe
ybbITKOB.

HecobntopgeHvie npegnucanHunii No TexHke 6e30MacHOCTY MOXKET,
B 4aCTHOCTW, UMEeTb CieaytoLLMe NOCNencTBuS:

MeéXaHn4ecCkKme TpaBMbl NepCcoHana v nopa>keHne aNeKTpuveckum
TOKOM, MéXaHn4eckne n 6aKTepIAOJ'IOFVILIECKVIe BO30ENCTBUS;

3arpsisHeHvie OKpy>KatoLLel cpedbl MNPy yTevkax onacHbIX
MaTepuanos;

MaTepuanbHbIi yLepb;
0TKa3 BaXKHbIX QYHKLMIT U3Aenns/ycTaHoBKY;

0TKa3 NpeanuncaHHbIX TEXHOMOTMIA TEXHUYECKOro 06Cny>KMBaHUS 1
PeMOHTHbIX paborT.

HomkHbl cobnogaTbcsa yKa3aHna no TexHnke 6e3onacHoCcTu, npuse-
AeHHble B HACTOALLEN MHCTPYKLMM MO MOHTAXY W 3KCMIyaTaumm,
CyLLeCTBYOLME HaLMOHaNbHbIe MpeanucaHns no TexHuke 6esonac
HOCTW, a Tak>Ke BO3MO>KHble paboume u 3KcnnyaTaunMoHHble NHC-
TPYKUMM NONb30BaTenNs.

Nuuam (Bktouas geTen) ¢ YU3NYECKUMM, CEHCOPHBIMW WU NCUXM-
YECKMMU HAPYLLEHWUSIMM, @ TAKXKE Nuam, He obnagatowmm gocta-
TOUHBIMU 3HAHWUAMM/OMBITOM, Pa3peLUeHo UCMNONb30BaTh AaHHOE
YCTPOMCTBO UCKMIOUUTENBHO NOL KOHTPOJIEM UMM HACTaBEHNEM
NWLA, OTBETCTBEHHOrO 338 6€30MaCHOCTb BbILLEYMOMSIHY ThIX WL,

HeTn LONKHbI HAXOANTHLCA NOA NPUCMOTPOM, YTOObI OHW He Urpanu
C YCTPOMCTBOM.

ECnv ropsune Unu XonofaHble KOMMOHEHTbI U3Aenns/ycTaHoBKM
SBMAKOTCA UCTOYHUKOM OMACHOCTW, TO Ha MecTe 3KCnnyaTauum OHn
AOMKHbI ObITb 3aLUMLLIEHbI OT KOHTaKTa.

3almMTy OT KOHTAKTa C ABMXKYLLMMUCA KOMMOHeHTaMu (Hanp., Myd-
Tamm) 3aNpeLaeTcs CHUMATh BO BpEMS IKCMIyaTaumm U3genus.
HeobxonuMo obecneunTs 0TBOA yTeuek (Hanp., Ha ynnoTHeHUK
Bara) onacHbIX nepekavmMBaeMblx XXMAKOCTeN (Hanp., B3pblBoonac-
HbIX, SIBOBMTbIX, FOPAYMX) Tak1M 06pa3om, YTo6bl 3TO He CO34aBano
OMacHOCTW AN5 NepcoHana u okpy>katoLen cpeabl. [JomxHbI cobnto-
AaTbCs HaLUMOHambHble NPaBoBble NPeAnuCcaHus.

3anpelyaeTca gep>xatb B6NM3M U3genunsa NerkoBocnnameHsowmecs
maTepuansl.
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2.6

2.7

2.8

3.1

YKasaHus no TeXxHUKe 6e30nacHOCTHU
Npu NpoBefeHNN MOHTaXKa 1
TexHu4yeckoro o6cny>xuBaHus

CaMoBOJIbHOE USMEHEHUE
KOHCTPYKLWUU U U3rOTOBNEHUE
3anacHbIX YacTen

Heponyctumble cnoco6bl
aKcnayaTauum

TpaHcnopTUpOBKa U
npoMe>XyTO4YHOe XpaHeHue

Mepecbinka

MpoBepka nocne TpaHCNOPTUPOBKM

XpaHeHue

Pyccknin

« CnegyeT UCKMIOYUTL PUCK MOPAXKEHUS 3NEKTPUUECKMM TOKOM.
Heobxognmo cobntogatb MecTHble Mnu obLLme npeanMcaHns
[Hanpumep IEC, VDE 1 T. 4.] M yKazaHWs MeCTHbIX NpeanpusTil
3HeprocHab>keHus.

Monb3oBaTenb06s3aH obecneunTb, 4ToObI Bce paboTbl N0 yCTaHOBKe
N TEXHUYECKOMY 06CNY>KMBAHUIO BbINOMHSANCH UMEIOLLMM H0MNYyCK
KBanUULMPOBaHHbBIM MEePCOHANIOM, KOTOPbIV [0MKEH BHAMA-
TeNbHO U3Y4UTb MHCTPYKLMIO MO 3KCNyaTaLuuu.

Pab0Tbl pa3peLLeHo BbIMOMHATL TOMBKO Ha M3Aenumn/ycTaHoBKe,
HaxogsLlemcs/HaxoOsLLenca B COCTOSIHUM Nokos. Heobxogumo
obs3aTenbHO cobntogaTh NocnegoBaTenbHOCTb OEeNCTBUIA MO OCTa
HOBKE M30ennsa/yCTaHOBKM, NPUBEAEHHYI0 B MHCTPYKLIMM MO MOH-
TaXy W 3KCcnnyaTauum.

Cpa3y no 3aBepLieHnn pa60T BCe NpenoxpaHuUTesibHble€ N 3aALLNTHbIE
YCTpOIZCTBa DOJKHbI 6bITh YCTaHOB/1€Hbl Ha CBOU MeCTa I/I/MJ'IM npun-
BefeHbl B eNncTBme.

CamMOBOMbHOE N3MeHeHMe KOHCTPYKUMN U N3TOTOBJIEHWE 3aMNaCHbIX
yacTten HapyLwiaeTt 6e30nacHoOCTb V|3,qen|/|ﬂ/nepc0Hana N nnaeT CUJbl
npuBeneHHble U3roToBUTENEM YKA3aHUA MO TEXHUKE 6e3onacHocTw.

BHeCeHWe M3MeHeHW B KOHCTPYKLUMIO U3LeNNst [OMYCKAaeTCs TOSIbKO
Mpv COrnacoBaHUmM C U3roToBmTeNeM. dDUPMeHHbIEe 3anacHble 4acTu u
paspeLLeHHble U3rOTOBUTENEM NMPUHALNIEXKHOCTY rapaHTUpyoT
HafexHyto paboTy nagenus. Mpu UCNonb3oBaHWM OPYTMX 3aMacHbIX
4acTen U3roTOBUTESb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 32 BO3MOXHbIE
nocnencTems.

Hape>XHoCTb 3KcnyaTaumMm NOCTaBNEHHOrO N3[enuns rapaHTUpyeTcs
TOMbKO NPU YCIOBMM €ro NCNOMb30BaHWUSA MO Ha3HAYEeHUIO B COOTBETC—
TBWUW C rNaBov 4 [AHHOM MHCTPYKLMM MO MOHTAXKY M 3KCNyaTauum.
lMpu 3kcnayaTaumm HX B KOEM CNy4ae He BbIXOOUTb 3a PaMKu rnpe-
[enbHbIX 3Ha4eHNiA, yKa3aHHbIX B KaTanore/cneundukaumm.

Hacoc nocTaBnsietcs c 3aBoga B Kopobke UM 3aKpenneHHbIM Ha
noaaoHe, C COOTBETCTBYHOLLEN 3aLMTON OT MbIW W BNaru.

Mpw nony4eHUn HemeAJ1IEHHO MPOBEPUTH HACOC Ha BO3MOXKHbIE MOB-
pe>XAeHus Npy TPaHCNOPTMPOBKe. B criyuae 06Hapy>KeHUs MoBpexX-
LeHWiA, MoNyYeHHbIX NPY TPAHCMOPTUPOBKE, CedyeT NPeAnpUHSTbL

HeobxoaVMble Mepbl, 06PaTUBLLNCH K 3KCNEANTOPY B OTOBOPEHHbIe

CPOKM.

BnnoTb 4,0 yCTAaHOBKM HAaCOC J,OJIKEH XPAHUTHLCS B CYXOM, 3aLLMLLIEH-
HOM OT xonofa mecTe. MpefoXpaHNTb HACOC OT MeXaHUYeCKMX NOB-
pe>xaeHum!

OCTOPO>KHO! OnacHocTb noBpe>XaeHUs Hacoca Npu Henpasuib-
HOM ynakoBske!

Ecnu B ganbHeMwueM ocylecTBAsieTCA NOBTOPHas TPaHCNOPTU-
pOBKa Hacoca, ero ynakosKa [J0J1KHa BbIMOJHATLCA C y4eTOM
6e30MacHOCTM Hacoca Npy TPaHCNOPTUPOBKE.

 ins 3TOro cnegyeT MCMONb30BaTh OPUTrMHanNbHYIO YNIaKOBKY UK
YNaKOBKY, 3KBUBaNEHTHYIO0 OPUrMHANIbHOMN.

TpaHCNOpPTMPOBOUHbIE NPOYLUMHBI Nepea UCMOob30BaHUEM NPO-
BEpPUTb Ha NpeaAMeT Hafe)XHOCTU KpenseHUs U OTCYTCTBUS NOB
pe>XxpeHui.
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3.2 TpaHcnopTupoBKa B Liensax

MOHTa)Ka/ﬂeMOHTa)Ka

N N N
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Puc. 8: TpaHcnopmupoBka 3/1ekmpooBuU-
2amensi

4 Mcnonb3oBaHMe NO Ha3HAYEHUIO

Ha3sHaueHue

O6nacTu npumeHeHUs

MNpoTuBonokKasaHus
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OCTOPO>KHO! OnacHocTb TpaBMUpOBaHuA!
HenpaBunbHas TpaHCNOPTMPOBKA HAacOCa MOXKET CTaTb NPUYMHOMN
TpaBMUpOBaHus nioaein!

TpaHCcnopTMPOBKY Hacoca cnefyeT NPOBOAUTL C MOMOLLbIO pa3pe-
LUEHHbIX rPy30MoAbEMHbIX Npucnoco6nenuit (Hanpumep, Taneis,
KpaHau T. A.). Ux cnepyeT KpenuTb K GplaHLaM Hacoca 1 nNpu Heo6-
XOAMMOCTM MO HapY>KHOMY AUaMeTpy 3nekTpoasuratens (Heo6-
XOAMMO NpefoXpaHeHUe OT COCKanb3biBaHusA!).

ns nopbema KpaHOM Hacoc cnefyeT 06XBaTUTb NOAXOASALLUM
peMHeM, KaK NOKa3aHO Ha pUCYHKe. YNOXXUTb HacoC B NeTNu,
KOTOpble 3aTAHYTCS nof, AeicTBUeM co6CTBEHHOrO Beca Hacoca.
MpoywuHbl ANS TPaHCNOPTUPOBKM Ha ANeKTpoaBUraTene cnyxar
TONbKO AJis 3a[aHNUs HanpaBMeHns Npy 3axBaTe rpysa (puc. 7).
MpoywuHbI ANS TPaHCMOPTUPOBKK Ha 3NeKTpoaBUraTene cnyxar
TONbKO AN TPAHCNOPTUPOBKMU 3M1eKTpoABUraTens, TpaHCNoOpTU-
POBKa BCero Hacoca ¢ UX NoMoLbio HeponycTuma (puc. 8).

OCTOPO>KHO! OnacHocTb TpaBMupoBaHus!

HenpaBunbHas ycTaHOBKa Hacoca MOXXeT NPUBECTU K TPaBMUPO-
BaHMIO NepcoHana.

He ocTaBnaTb Hacoc He3aKpeneHHbIM Ha ONMOPHbIX Nanax. Onop-
Hble nanbi ¢ pe3b60BbIMU OTBEPCTUAMM CNYXKAT TONbKO AN Kpen-
neHus. B cBo604HOM COCTOSIHUM HACOC MOXKET UMeTb
HEe0CTaTOU4HYIO0 YCTOWYUBOCTD.

OMACHO! OnacHo anst )Ku3Hu!

Cam Hacoc 1 ero 4acTu MoryT GbiTb oueHb TsXKenbimu. Mapexnue
AeTanein MoXKeT NPUBECTU K Mope3am, 3aLeMneHusM, ylumbam unu
ynapam, BnnoTb A0 CMepTenbHOro nucxona.

Ucnonb3oBaTb TONbKO Nnoaxoasiine nofgbeMHble CpeacTsa u
¢mkcnpoBaTtb AeTanu, 4To6bl He AONYCTUTL UX NadEeHUS.
Mpe6biBaHMe Nopd BUCALLUM FPYy30M 3anpeLleHo.

Mpu xpaHeHUU U TPAHCNOPTUPOBKE, a TaKXKe Nepen BCEMU YCTaHO-
BOYHbIMM U MPOYNMMU MOHTaXKHbIMK paboTamu cnenyeTt obecne-
unTb 6€30MacHOe NONIOXKEHUe U YCTOMYMBOCTb Hacoca.

Hacocbl ¢ cyxum poTopom cepun IL-E (nuHemnHbIN ognHapHbiin) n DL-
E (nMHeitHbIi caBoeHHbIN) 1 BL-E (61104HbIN) NpeaHasHadeHbl g4ns
MCMOMb30BaHMA Npu 060pYO0BaHNN 30aHNI U COOPY>KEHUI B Kavec
TBE UMPKYNALMOHHOrO Hacoca.

Hacocbl MOXXHO MCNoONb30BaTh AN

CUCTEM Harpesa BOAbl M OTOMMEHMS,
KOHTYPOB OXJ1aXKAatoLLer 1 X0NogHON BoApbl,
NPOMbILLUMIEHHbIX LMPKYSLNOHHbIX CUCTEM,
CUCTEM LIMPKYNSLUN TENNIOHOCUTENS.

Hacocbl npeAHa3HaueHbl UCKMIOUNTENBHO A1 YCTAaHOBKM U 3KCNnyaTa-
LM B 3aKPbITbIX MOMELLEHNUSX. TUMUYHBIMU MeCTAaMK A5 MOHTaXa
SBNSIOTCSA TEXHUYECKME NMOMELLEHUS B 3OAHUSX C APYTMMU UHXKEHEP
HbIMW YCTaHOBKaMu. HemocpeacTBeHHas yCTaHOBKa YCTPOMCTBA B
MOMELLEHUAX, MPeLHa3HaYeHHbIX 4151 APYroro UCMomb30BaHus (Kumble
1 paboume NomeLLieHus), He NpeaycMoTpeHa. He gonyckaercs:

HapY>KHbI MOHTa>XX M 3KCMyaTaLms BHe MOMeLLeHNi

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
MpucyTcTByioLMe B NepeKayMBaeMon XKMAKOCTU MOCTOPOHHMUE
BellleCTBa MOTyT NOBpeauTb Hacoc. AGpasuBHble TBepable Npu-
mecyu (Hanpumep, NecoK) NOBLILWIAIOT U3HOC Hacoca.
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Hacocbl, He uMeloLwme B3pbiBO3aLlULLEHHOrO UCMNOJIHEHUSA, He NpUu-
rogHbl A4na UCnoJsib30BaHUA BO B3pbIBOOMACHbIX 30HAX.

» Kucnonb3oBaHUIO N0 Ha3HaYeHMIO OTHOCUTCSA TaK)Ke cobniofeHne
AaHHON UHCTPYKLMK.

» Jlio6oe ncnonb3oBaHue, Bbixofsilee 3a PaMK#u yKa3aHHbIX Tpeﬁo—
BaHWUM, CYUTAETCA UCMONIb30OBAHUEM He MO Ha3HAYEeHMIO.

5 XapakTepucTUKU nspenus

5.1 Pacumcbpom(a HauMeHOBaHUSA PaCMM(prBKa HaMMEHOBaHMA COCTOUT U3 Cnefyrowmnx 3J1EMEHTOB:

IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx

BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL OamHapHbIi NMHeHbIA Hacoc (Inline-Einzelpumpe) ¢
DL ¢naHueBbIM NoAcoeAMHeEHNEM
BL CaBoeHHbIN NnHeiiHbIN Hacoc (Inline-Doppelpumpe) ¢

¢hnaHLeBbIM NOACOEANHEHNEM
BrouHbIn Hacoc (Blockpumpe) ¢ dhnaHueBbIM nogco-

eduHeHnEeM
-E C 3nekTpoHHbIM Mogynem (Elektronikmodul) gns
3/1eKTPOHHOrO peryiMpoBaHus YacToTbl BpaLLeHns
80 HomuHanbHbin guameTp (DN) dnaHuesoro nogco-
eanHeHus
(ans BL-E: HanopHas cTopoHa) [Mm]
130 [nameTp pabouero koneca [MM]
5,5 HoMuHanbHas MOLLIHOCTb 3fiekTpoasuratens P, [kBT]
2 Yncno nonocoB aneKTpoaBuraTens
XX BapwuaHT: Hanpumep, R1 — 6e3 anddepeHumansHoro

0aTtynkKa O0aBrieHunsa

5.2 TexHuyecKkue XxapaKTepUCTUKKN

XapakTepucTuka 3HauyeHue Mpumeyanus
[nanasoH 4acToTbl BpaLLeHns 750—2900 mun~1 B 3aBucumocTyn ot TMna
380-1450 mun~t Hacoca
HoMuHanbHbIN guameTp DN IL-E/DL-E:
40/50/65/80/100/125/150/200 mm
BL-E:

32/40/50/65/80/100/125 mm (Hanop-
Hasl CTOpOHa)

MopcoenunHeHuns k TpybonposBodam ®nanubl PN 16 EN 1092-2

JonycTumasa TemnepaTtypa nepekaympaemon ot -20°C go +140 °C B 3aBucumocTm oT nepeka

XKMAKOCTM, MUH./MaKC. 4Y/MBAEMOWN XKNAKOCTK

Temnepatypa oKpy>KatoLLen cpefpbl, ot -0 o +40°C bonee HM3KuWe nnu Bbicokne

MUH./MaKc. TeMnepaTypbl OKpy>KatoLLew
cpefbl No 3anpocy

TemnepaTypa xpaHeHusi MiH./Makc. o1 -20°C oo +60°C

Makc. gonyctumoe pabouyee gasneHune 16 6ap

Knacc HarpeBoCTONKOCTM M30AiLUn F

Knacc 3awuthbl IP 55
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XapakTepucTtuka 3Ha4yeHue Mpumeyanus
SNEeKTPOMarHUTHas COBMECTUMOCTb
Co3gaBaeMble MOMEXU COrfacHoO EN 61800-3 XKwnnag 30Ha
MomMex03aLLULLLEHHOCTb COrNacHo EN 61800-3 lMpombiLlneHHas 30Ha
YpoBeHb 3BYKOBOIO ,U,aBHEHMﬂl) Lpa, 1m < 83 ABA | oTH. 20 mKIa B 3aBucumocTy ot Tna
Hacoca
JonycTumble nepekaymBaemble )KI/I,D,KOCTI/IZ) Bopa cuctem oTonneHus corn. CTaHpapTHOe UcnonHeHue
VDI 2035 CTaHpapTHOE NUcnonHeHne
Oxna)kgaroLLas/xonogHas soga CTaHpapTHOE UcnonHeHue
Bopornukonesas cmecb 00 40 % (nons  Tonbko AN cneuuansHoro
rAnKons) NCNONHEHNS
MacnsiHbI TennoHocuTEeNb TonbKo gNns cneumanbHOro
[pyrve nepekaynBaemMble XXMOKOCTU MCNOMHEHUS
3neKTPonoaKoUeHne 3~380 B -5%/+10 %, 50/60 'y MopaepXXvBaemble TUMbI
3~400B +10 %, 50/60 'y ceTu:
3~440B 10 %, 50/60 'y TN, TT

BHYTPEHHWUI 3N1eKTPUYECKUA KOHTYP

PELV, ranbBaHn4eckoe pasfgenexHue

PerynMpOBaHme YaCTOTbl BpaLleHnAa

BcTpoeHHbI YacToTHbIN Npeobpa3osa
Tenb

OTHOCUTENbHAsA BMaXKHOCTb BO34yXa
= 1Y Topycpens = 30 °C
= 1Y Topy.cpens = 40 °C

< 90 %, 6e3 KoHOeHcaumm
< 60 %, 6e3 KoHOeHcaumm

1) CpepHee 3Ha4eHWe YPOBHS LUYMa Ha MPOCTPAHCTBEHHON KyOUYeCKOi M3MepUTENIbHON MOBEPXHOCTM, PACMONIOXKEHHOI Ha PacCTOSHUM 1 M OT noBepx-

HOCTM Hacoca, cornacHo DIN EN ISO 3744.

2 JononHuTenbHble CBeAEHUS 0 [OMYCTUMbIX NepeKavnBaeMblX >XMOKOCTSAX CM. B pa3gene «llepekayvBaemble >XMOKOCTU» Ha cnenylou.teﬁ CTpaHuue.

Tabn. 1: TexHUYeckre XxapakTepuUcTUKM

I'IepeKatluBaeMble XKUOKOCTH

ECiv Mcnonb3yoTcs BOJOTNMKOeBble cMecu (Mnu nepekaumsaemble
XKMIKOCTM € BA3KOCTBIO, OT/IMYHOM OT BA3KOCTM YUCTOM BOAbI), TO
Heo6X0aMMO YUUTbIBAaTb MOBbILLEHHYH MOTPE6ISEMYIO MOLLHOCTb
Hacoca. MoryT Mcrnonb30BaTbCs TOJTbKO CMECU C aHTUKOPPO3UOH-
HbIMW UHTMBWUTOpPaMu. Heo6X0[MMO YeTKO NMPUOEPXKMUBATHCS COOT-
BETCTBYHOLLMX YKa3aHWU U3rotosutens!

MepexkaunBaemas XXMAKOCTb He A0JIKHA COAEp KaTb 0CA[0UHbIX
OTNOXKEHUN.

B cnyyae ucnonb3oBaHWst pYryx NepekavunBaeMbiX XXUOKOCTEN Tpe-
6yeTcs paspewwenune Wilo.

Cmecu c cogepxkanmem rnmnkons > 10 % BnuvsoT Ha XxapakTepucTuky
Ap-v v pacyeT pacxopda.

[na ycTaHOBOK, HaX0QALLMXCS HAa COBPEMEHHOM TEXHUYECKOM
YPOBHE, NPY HOPMasbHbIX YCNOBUAX PaboTbl yCTaHOBKM MOXKHO
MCXOANUTb U3 COBMECTUMOCTM CTaHOapTHOrO/TOPLIOBOrO YMNOTHE-
HMA C NepekavnBaeMon XXMAKocTbio. Ocobble 06cTOATENbCTBA
(Hanp., TBepAOble NPUMECH, MaCNa UK arpecCUBHBIE MO OTHOLIEHUIO
k EPDM BeLuecTBa B nepeka4mMBaeMomn XXMAKOCTH, BO3OYX B CUCTEMe
U T. N.) MOryT NoTpe60oBaTb NPUMEHEHMS CNELManbHbIX YNNOTHEHNA.

YKA3AHME:

3HaueHMe pacxofa, oTobpaxkaemoe Ha aucnnee IR-moHuTopa/IR-
MOAYNS NN BbIBOJMMOE Ha CUCTEMY YNPaBleHns 30aHneM, 3anpe-
LaeTCca NCNONb30BaTh ANS perynMpoBaHusa paboTbl Hacoca. 3TO 3Ha-
YeHue OTpaXkaeT NMULLb TEHOEHUMIO U3MEHEHUS.

3HayeHne pacxoa BbIBOAUTCA HE HA BCeX TMMax HaCoCOB.
YKA3AHUE:

Ob6s3atenbHO cobnogaTh yKkasaHuns B nacnopte 6e30nacHOCTH
nepexkaynBaemon xmgkoctu!
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5.3 KomnnekT nocTaBKu .

.

5.4 MpuHapneXXHocTH

6 OnucaHue 1 PyHKUUMU

6.1 OnucaHue nsgenus

Pyccknin

Hacoc IL-E/DL-E/BL-E
MHCTPYKLMS MO MOHTaXKy M 3KCMyaTaLmm

MprHagne>xXHoCTN Heo6X0ANMO 3aKasbiBaTb OTAENbHO. K HUM
OTHOCATCSH:

IL-E/DL-E:

3 KOHCONN C Kpene>KHbIM MaTepuanom ANs MOHTaXka Ha yHOaMeHTe;
BL-E:

4t KOHCONN € Kpene>XXHbIM MaTepuanom s MOHTaXa Ha pyHpa-
MEHTE, Ha4YMHasi C HOMUHANbHOM MOLLHOCTYM 31eKTpoABuraTens

5,5 KBT 1 BbiLe

¢hnaHueBble 3arnyLIKN AN KOpryca CABOEHHOrO HacoCa;
IR-MOHUTOP;

IR-mopynb;

IF-mopynb PLR ona coeguHexms ¢ PLR/I/IHTep(beVICHbIM npeobpaso-
BaTenem;

IF-mogynb LON gnsa coegnHeHus c cetbto LONWORKS;

IF-mopynb BACnet;

IF-monynb Modbus;

IF-mogynb CAN.

[eTanbHbI CNUCOK CM. B KaTasiore 1 B OKYMEHTaLUMM Mo 3an4acTam.

YKA3AHME:
MopakntoueHne IF-Moaynen oonyckaeTca TOMNbKO NPpU yCNoBUK, YTO
HacoC HaxoanTCA B 06€CTOYEHHOM COCTOSHUM.

OnuncaHHble HacocChbl npencTasnda0T cobon OOHOCTYyneH4YaTble HU3 -
KOHanopHble Ll,eHTpOﬁe)KHble HaCcoCbl KOMNAKTHOMN KOHCTPpYKUMn C
noncoegMHEHHbIM NpUBOOOM. Hacocbl MOXXHO MOHTUPOBATb KakK
HACOChbl, BCTPanBaeMblie B pr60I'IpOBO,EI,, HenocpencTBeHHO B O0CTa-
TOYHO BBKPEHHEHHbIM pr60|‘IpOBO,D, NN yCTaHaBNMNBATb Ha LLOKOJ1b-
HO€ OCHOBaHWMe.

Kopnyc Hacoca cepuut IL-E v DL-E umeeT nuHeiHbiin Tvn (1), T. .
hnaHubl CO CTOPOHbI BCACLIBAHWS U C HAMOPHOWM CTOPOHbI pacnono-
>KEeHbl Ha 0QHOM ocK. Bce Kopnyca Hacoca MMeroT OMOPHbIE HOXKKMU.
PekoMeHOyeTCs yCTaHOBKA Ha LIOKOMbHOE OCHOBaHMe.

YKA3AHMUE:

[1ns BCex TMNOB HAaCOCOB M pa3MepoB Kopnycos cepun DL-E nme-
t0TCA hnaHuesble 3arnywkm (cM. rnasy 5.4 «MpUHAANEKHOCTU» Ha
cTp. 187), obecneunsaroLme 3amMmeHy CbeMHOro 6710Ka TakKe Ans
Kopnyca cABOeHHOro Hacoca. Taknum o6pasom, Npy 3aMeHe CbeM-
Horo 6510ka NPUBOA MOXKET 0CTaBaTbCS B 3KCMyaTaLuu.

Kopnyc Hacoca cepuu BL-E aBnseTcs cnupanbHbiM Kopriycom c raba-
puTamu naHua cornacHo DIN EN 733. Hacocbl ¢ MOLLHOCTbIO 3nek-
Tpoasuratens 0o 4 kBT ocHalleHbl NPUBUHYEHHBIM OMOPHBIM
Lokonem. Hacocbl cepumn BL-E ¢ MOLLHOCTbIO 3neKTpoaBuratens ot
5,5 KBT OCHaLLAIOTCA MUHTErPUPOBAHHBIMW NINTLIMU MU NPUKPYYNBa-
€MbIMWN HOXKKaMMU.
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6.2

188

3neKTPOHHbIN MOAYyNb

1,5-7,5kBT:

1 2 3 4 5
L)
|

11 - 22 kBT:

Puc. 9: 3nekmpoHHbI MOOY b

Cnoco6bl perynupoBaHus

H

Hmax

Hs

Hmin

Puc. 10: PecynuposaHue Ap-c

Hmax

Hs Y

Y2 Hg
Hmin

Puc. 11: PezynuposaHue Ap-v

3neKTPOHHBIN MOAYMb PEryNMpyeT YacTOTy BpaLLeHWs Hacoca no
3ajaHHOMY 3HAYeHWI0, yCTaHaBNIMBaeMOMY B NpeAenax avanasoHa
perynvpoBaHusi.

rVI,D,paBJ'IVI‘-IeCKaﬂ MOLLUHOCTb perynmupyeTtca nocpencTtsomM nepenana
DaBreHunst n 3agaHHoro cnocoba perynmpoBaHus.

OpHako npu Bcex cnocobax perynmpoBaHUs HACOC NOCTOSIHHO Nog -
CTpaMBaeTCs Nod U3MeHsoLLeecs 3Ha4YeHne TpebyemMon MOLLHOCTH
CUCTEMbI, XapaKTepHOe Npexxae BCero As ciy4aes UCMONb30BaHMS
TEPMOCTATUHYECKNX BEHTUIEN UNN CMECUTENEN.

CyIJ.I,eCTBeHHbIe npenmyLliecTBa aNEKTPOHHOTO perynmpoBaHua:

3KOHOMMUA 3HEPTrHUn Npn O QHOBPEMEHHOM COKpaLleHunn akcniyara-
LMOHHbIX pacxXxonos;

He TpebyloTCs BbIXOAHbIE KNanaHbl cbpoca [aBnexHuns;
YMEHbLLAETCS YPOBEHb LUYMOB OT NPOTEKAHWS XKUOKOCTH;

Hacoc NoaCcTpanBaeTCs NOA U3MEHSIOLLMECS IKCNIyaTaUMOHHbIe
TpeboBaHus.

0603HaueHus (puc. 9):

ToukM KpeneHns KpbILLKK
KpacHas kHornka
NHdpakpacHoe okHO
Knemmbl ynpasnexus
Oucnnen
MwukponepekntovaTternb
Cvnosble knemmbl (ceTesble)
WHTepdenc gns IF-mogyns

O NV FE WN

JoCTynHble Cnocobbl perynnpoBaHus:

Ap-c:

JNEeKTPOHMKA NOCTOSAHHO MOAAEPKMBAET Nepenag AaBneHus,
C03[aBaeMblil HACOCOM, BO BCEM [OMYCTUMOM BMUAMNA30He MOTOKa
nepeKa4nBaeMoit XXMAKOCTM Ha HACTPOEHHOM 3a4aHHOM 3HaueHNN
nepenaga [asneHui Hg 40 MakcManbHOM XapakTepucTyKm

(puc. 10).

Q =pacxog
H =nepenan nasnenns (MuH./makc.)
Hg =3apaHHoe 3HaYeHue nepenagna LaBneHus

YKA3AHUE:

JononHuTenbHyto MHOPMaLMIO NO HAacTpolke cnocoba perynupo-
BaHWS M COOTBETCTBYIOLLMX MapamMeTPOB CM. B rnaBe 8 «Ynpasne-
Hue» Ha cTp. 208 nrnaee 9.4 «HacTponka cnocoba perynnpoBaHmns»
Ha cTp. 226.

Ap-v:
JNeKTPOHUKA NMUHENHO U3MEHSeT 3ajaHHOe 3HaYeHVe nepenaaa
AaBfieHns, Noaaep>X1MBaemMoro Hacocom, B npegenax mexay Hyn %2

H..3apaHHOe 3Ha4yeHMe Nepenaga gasneHus H, ysenmumBaeTcs unm
S S
YMeHbLLAeTCs NponopumMoHanbHo pacxoay (puc. 11).

Q =pacxopn
H =nepenag nasnexHns (MuH./makc.)
Hg = 3apaHHoe 3HayYeHue nepenana nasneHus
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N max

Hs

Nmin

/

Puc. 12: Pexcum ynpasneHusi

6.3 DYHKUMSA CABOEHHOTO Hacoca/
npumeHeHue ¢ pa3BeTBNEHHbIMMU
Tpy6onposonamu

Puc. 13: [Mpumep. [NodcoeduHeHue ouggpe-
peHyuanbHo2o 0amyuka 0assieHus

Pyccknin

YKA3AHMUE:

[ononHuTenbHyo MHOPMaLMIO MO HacTporke cnocoba perynunpo-
BaHWA M COOTBETCTBYHIOLLMX MapaMeTpoB CM. B rfaBe 8 «Ynpasne-
Hue» Ha cTp. 208 nrnase 9.4 «HacTpowka cnocoba perynuposaHuna»
Ha cTp. 226.

YKA3AHUE:

[ns ykasaHHbIx cnocoboB perynupoBaHuns Ap-c n Ap-v TpebyeTcs
avddepeHLManbHbIi AaTuvK AaBneHus, nepeaaroLnii curHan
TeKyLLEero 3Ha4eHus B 3NeKTPOHHbIA MOAY b.

YKA3AHME:

[vana3oH gasneHuns guddepeHumnansHOro gaTimMka gaBneHns gon-
JKeH coBnafaTtb CO 3Ha4eHWeM OaBfieHUA B 3JIEKTPOHHOM Mofayne
(meHto <4.1.1.0>).

Pe>xum ynpasneHus:

YacToTa BpallleHna Hacoca MOXKeT NoaaepXXMBaTbCs Ha NOCTOAHHOM
3HaYeHUM B Npeaenax Mexny Nyuu. M Nyaxc. (PUC. 12). Mpw Bktoue-
HUU pexxnma «Py4HOM pexxnm ynpasrieHns» OTKIOYatoTCs BCe
ocTasibHble Cnocobbl perynnpoBaHus.

PID-perynuposaHue:

ECN HEBO3MO>KHO MPVMEHSTb BblLLEeYKa3aHHble CTaHAapTHbIe Cro-
cobbl perynimpoBaHus, HanpMmep, Npu UCMONb30BaHUM APYTUX AaT-
YMKOB UMK €CNM PACCTOSIHWE 4,0 HACOCA CNULLIKOM BEJUKO,

NPUMEHSIeTCS hYHKLMS NPONOPLMOHaNbHO-UHTerpanbHoro andde-
peHumanbHoro ynpasnenus (Proportional-Integral-Differential, PID).

Bnarogaps BbIroAHO BbIGpaHHON KOMBMHALMM KOMMOHEHTOB pery-

NMPOBaHMS NoNb30BaTeNb MOXeT [,06UTbCA ObICTPOro pearvposa-

HWS N YCTOMYMBOCTY PEryIMPOBaHNs 6€3 NoCTOSIHHOTO OTKITOHEHMS
OT 3a,aHHOr0 3HaYeHus.

BbIXOGHOW CMrHan BbIBPaHHOTO AaTuMKa MOXET NPUHATL Noboe
NPOMe>KyTouHoe 3HadeHue. [oCTUTHYTOoe TeKyLuee 3Ha4eHne (cnr-
Han AaTumMKa) yKasblBaeTCs Ha CTPaHMLE COCTOAHMS MEHIO B MPOLeH-
Tax (100 % = MakcMManbHbIN ANanNa3oH U3MepeHus faTunka).

YKA3AHMUE:

YKazaHHOe 3Ha4eHne B MPOLIEHTaX JILLb KOCBEHHO COOTBETCTBYET
aKTyasnbHOMy Hanopy Hacoca(os). Takum 06pa3om, MakCUMasibHbIMA
Hanop MoXKeT ObITb 4OCTUTHYT y>Ke NPy curHane gatymka < 100 %.
JononHnTenbHyto MHMOPMaLMIO MO HacTpoiike cnocoba perynmposa-
HWS 1 COOTBETCTBYHOLLMX NAapaMeTPOB CM. B rnaBe 8 «YnpasneHue» Ha
cTp. 208 nrnase 9.4 «HacTporka cnocoba perynupoBaHus» Ha cTp. 226.

YKA3AHME:
OrMcaHHbIe HUXKE XapaKTePUCTUKM [OCTYMHbI B TOM Cllyyae, ecim
MCMOMb3yeTCs BHYTPEHHM nHTepdenc MP (MP = Multi Pump).

PerynMpOBaHme 060MX HACOCOB NCXOOMT OT OCHOBHOrO Hacoca.

Mpw BO3HWKHOBEHNWN HEUCMPABHOCTM O4HOTO HAacoca Apyromn Hacoc
paboTaeT Mo 3apaHHbLIM NapaMeTpam perynmpoBaHns OCHOBHOTO
Hacoca. Mocne NoSHOro 0Tkasa OCHOBHOrO HacoCa pe3epBHbIN Hacoc
paboTaeT c 4aCTOTOM BpaLLleHNs aBapMNHOTO pexkuma.

YacToTa BpaLleHMs aBapuMHOIo PeXXxnma HacTpamBaeTCs B MEHIO
<5.6.2.0> (cm. rnaBy 6.3.3 Ha cTp. 192).

Ha aucnnee ocHOBHOro Hacoca 0Tob6parkaeTcs COCTOSHWNE CABOEH-
Horo Hacoca. Ha gucnnee pe3epBHOro Hacoca oTobpaxaeTtcs «SL».

B npnmepe Ha puc. 13 OCHOBHbIM HaCOCOM SABASETCS NEBbIN MO
HanpaBfieHNto MOTOKa Hacoc. K 4aHHOMy Hacocy NoaKo4aeTcs
anddepeHLManbHbI [aTYMK OaBeHUS.

Touku M3mepeHns A depeHLManbHOro AaTHMKa aBneHns 0CHOB-
HOrO Hacoca [A0M>XKHbl HAXOANTLCS B COOTBETCTBYIOLLEM KONeKTope
CO CTOPOHbI BCACbIBAHWA M C HaNOPHO CTOPOHbI ABYXHACOCHOM
yctaHosku (puc. 13).
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Pycckni

InterFace-monyns (IF-mogynb)

6.3.1 Pexxumbl paboTbl

190

Pe>Xxum paboTbl «0CHOBHOM/
pe3epBHbIit»

PEe>XUM COBMECTHOI1 paboTbl ABYX
HacocoB
H

Hmax

Hs

Hmin

Puc. 14: Pe2ynuposarue Ap~c (pexcum
cosmecmHoli pabomei dByx HACOCOB)

H

Hmax

Hs

Hmin

Q

Puc. 15: Pezynuposarue Ap-v (pexcum
cosmecmHoli pabombi dByX HAcocos)

Q

[ins cBA3M MeXXAY HAaCOCaMM M CUCTEMON ynpaBreHns 3gaHnemM Tpe-
6yeTcsa IF-mMogy b (CM. MPUHALNEXHOCTH), BCTABAAEMbIN B OTCEK C
knemmamu (puc. 1).

CBS3b Me>KYy OCHOBHbIM W pe3epBHbIM HaCOCaMU OCYLLEeCTBASETCS
uepes BHyTpeHHW nHTepdeiic (knemma: MP, puc. 25).

B coBoeHHbIX Hacocax IF-mogynem cnefyeT Bcerfa OCHaLLATh
TOSIbKO OCHOBHOM HacocC.

Y HacocoB B CMCTeMax € pa3BeTBNEeHHbIMU TPy6ONpoBOAamMu, B KOTO-
pbIX 3NeKTPOHHbIE MOAY M CBSA3aHbI APYT C APYrOM Yepe3 BHYTPeH-
HUI nHTepdeiic, IF-moaynb ToxKe TpebyeTcs TONbKO Af1S OCHOBHbIX
HacocoB.

Ces3b OcHOBHOM Hacoc  Pe3epBHbIi Hacoc
PLR/MHTepdeiicHbii  IF-mogynb PLR IF-mopynb He TpebyeTcs
npeobpasosatenb

Cetb LONWORKS IF-mogynb LON IF-momynb He TpebyeTcs
BACnet IF-mogynb BACnet; IF-monynb He TpebyeTcs
Modbus IF-mogynb Modbus;  IF-mogynb He TpebyeTcs
CAN-Bus IF-mogynb CAN. IF-momynb He TpebyeTca

Tabn. 2: IF-mopynun

YKA3AHME:

MopsnoK AeNCTBMIA M NoAPO6HbIE NOSICHEHWS MO BBOAY B 3KCNNyaTa-
LMo, a Tak>Ke KoHUrypauwms IF-Mogyns Ha Hacoce onucaHbl B UHC-
TPYKLMU MO MOHTAXy M 3KCMyaTauuv npumexsiemoro IF-mogyns.

Ka>kgbI U3 OBYX HAaCOCOB BblOaeT PacHeTHYHO MOLLHOCTb. [pyron
Hacoc NpedyCcMOTPEH Ha CNyYan HEMCNPaBHOCTM UMW UCNOMb3yeTcs
nocne cMeHbl paboTbl Hacocos. Bcerga paboTaeT TONbKO OAMH Hacoc
(cm. pnc. 10,111 12).

B nnanasoHe 4acTUYHbIX Harpy30K rMapaBnnyeckas MOLLHOCTb
BblAAEeTCsA CHa4ana ogHMM HacocoM. BTopon Hacoc nogknto4aeTcs ¢
ontumusauuei no KMp, 1. e. Toraa, korga cymmapHas notpebnsemas
MoLLHOCTb P; 060Mx HacocoB B frana3oHe YacTUYHbIX HAarpy3o0K cTa-
HOBUTCS MeHbLLe NoTpebnsemMow MoLHocTn P; ogHoro Hacoca. B
TakoMm cnyyae 06a Hacoca CUHXPOHHO PerynnpyroTCa B CTOPOHY yBe-
NNYEHNA [0 [QOCTMXKEHMS MaKC. YacToTbl BpaleHus (puc. 14 1 15).

B ?pe>xnme ynpaeneHus o6a Hacoca Bcerga paboTatoT CMHXPOHHO.

Pe>xvm coBmMecTHOW paboTbl ABYX HACOCOB BO3MOXKEH TOJBKO C
OBYMS HacocaMu OHOro Tuna.
CpaBHuTe c rnaBom 6.4 «JJononHuTenbHble yHKUMM» Ha cTp. 193.
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6.3.2 CpoWcTBa B ABYXHAaCOCHOM peXXume
pa6oTbl

CmeHa pa6oTbl HacocoB

Ap

Hacoc 1 Hacoc 2

Puc. 16: CmeHa pabombi HaCOcoB

XapaKTepMCTMKM BXO0O0B U BbIXOAOB

CurHanusaums HemcnpasHocTh/
pa6ouyero cocTosiHus

.

.

Pyccknin

B ABYXHAaCOCHOM pe>KMMe € MOCTOSIHHBIMUY MHTEPBaNiaMu MPOUCX0-
LMT cMeHa paboTbl HACOCOB (MeprMoaNYHOCTL PEryNpyeTcs; 3aBoga-
CKas yCTaHoBKa: 24 u).

CMeHa paboTbl HACOCOB MOXKET 6bITb MHULIMMPOBaHA CNeayoLLUM

obpasom:

« BHyTPEeHHe, C yrpaBnieHnem o spemeHn (MeHto <5.1.3.2> +<5.1.3.3>);

« u3BHe (MeHI0 <5.1.3.2>) N0 NOMOXNUTENLHOMY (POHTY CUrHana Ha
KoHTakTe «AUX» (cMm. puc. 25);

« BpyuHyto (MeHto <5.1.3.1>)

PyuHas nnu BHeLLHsAS cMeHa paboTbl HACOCOB BO3MOXKHA He paHee,

yeM 4yepe3 5 cekyHA nocne nocnegHen CMeHbI.

AKTMBM3aLMs BHELUHEN CMeHbl paboTbl HACOCOB OAHOBPEMEHHO
[OeakTuBMpyeT cMeHy paboTbl HACOCOB C BHYTPEHHUM YNpaBneHeM
no BPeMEeHW.

CxemaTM4eCcKn CMeHy paboTbl HACOCOB MOXKHO ONMCaTh CieAyHOLNM
o6pazom (cm. Takxke puc. 16):

Hacoc 1 BpawaeTca (HepHas nuHus);

Hacoc 2 BKJItOHYaeTCs C MMHUMAIbHOW YacTOTOMN BpaLLeHusl, BCKOpe
LOCTWras 3afaHHoro 3HaueHus (cepas nuHus);

Hacoc 1 BblkntovaeTcs;

Hacoc 2 npoposmkaeT paboTaTb 40 cnegytoLen cMeHbl paboTbl
HacocoB.

YKA3AHME:

B pe>kume yrpasrieHust CiedyeT yuuTbIBaTb HE3HAUNTENbHOE YBENy-
yeHune pacxomda. CMeHa paboTbl HACOCOB 3aBUCUT OT BPEMEHM pas-
rOHa W OJINTCS, Kak MpaBuo, 2 CeKyHObl. B pexknMe perynmposaxus
BO3MO>XKHbI HEKOTOPble KonebaHus Hanopa, Ho Hacoc 1 aganTupy-
eTCs K MEHSIOLLMMCS yCnoBUAM. CMeHa paboTbl HACOCOB 3aBUCUT OT
BPEMEHM Pa3roHa v OJIMTCSl, Kak NpaBusio, 4 CeKyHabl.

Bxopn TekyLuero 3HayeHuns Inl, Bxoq 3agaHHOro 3HaveHus In2:
Ha OCHOBHOM Hacoce: BO34,eNCTBYeT Ha BeCb arperar.
«Extern off»

NPV HaCTPOWMKe Ha OCHOBHOM Hacoce (meHto <5.1.7.0>): BO3OEMNC-
TBYeT B 3aBUCMMOCTM OT HACTPOMKKN B MeHI0 <5.1.7.0> TONbKO Ha
OCHOBHOW Hacoc M60 Ha OCHOBHOW W pe3epBHbIN Hacoc;

NPV HAaCTPOIKe Ha pe3epBHOM HacoCe: BO3AEeNCTBYET TOMbKO Ha
pe3epBHbIN HacocC.

ESM/SSM:

[ns ueHTpanbHOM NaHenu ynpaseHUs MOXHO NOAKI0UYNTL 0606-
LLEHHYIO CUTHANM3auMIo HemcnpasHoCcTK (SSM) K 0CHOBHOMY Hacocy.

Mpu 3TOM KOHTaKT MOXET 6bITb 3aHAT TONbKO HAa OCHOBHOM Hacoce.
MHavKkaumsa geiicTenTeNbHa ANS BCEro arperaTa.

Ha ocHoBHOM Hacoce (unu nocpeactsom IR-moHuTopa/IR-moayns)
MO>KHO 3anporpamMMMpPOBaTh AaHHbIA CUTHaN B KauecTse pasge
nbHoit (ESM) nnm 0606LLeHHON CUrHAaNM3aumm HemcnpasHocTy (SSM):
MeHt0 <5.1.5.0>.

[ns pa3aenbHOi CUTHaNM3aUmMmM HeMCNPaBHOCTY KOHTaKT [OMKeH
6bITb 3aHAT Ha KaXKOOM Hacoce.

EBM/SBM:

[nsi ueHTpanbHOM NaHenu ynpaseHus MOXHO NOAKOUYNTL 0606-
LLEHHYIO CUTHanM3aumio pabouero coctosiHma (SBM) kK 0OCHOBHOMY
Hacocy.

anI 3TOM KOHTaKT MOXET bbITb 3aHAT TONIbKO Ha OCHOBHOM Hacoce.
MHovkaumns nencTeuTenbHa ons Bcero arperara.
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Pycckni

B0O3MO>XHOCTM yNpaBneHus Ha
pe3epBHOM Hacoce

6.3.3 3kcnnyaTauus npu npepbiBaHMK
CBAI3U

192

« Ha ocHosHoM Hacoce (nnm nocpeactsom IR-moHnTOpa/iR-Moayns)
MO>XHO 3anporpamMMMUpPOBaTh AaHHbINM CUTHAN B Ka4eCTBe pasge-
nbHom (EBM) nnu 0606LLeHHON CUrHanM3aumm paboyero CocTosHMs!
(SBM): meHt0 <5.1.6.0>.

®yHKuma EBM/SBM - «T0TOBHOCTb», «JKCMnyaTaums», «CeTb BKM.»
HacTpamBaeTcs B <5.7.6.0> Ha OCHOBHOM Hacoce.

YKA3AHUE:

«[OTOBHOCTb» O3HaYaeT: Hacoc MoxkeT paboTaTb,
HEMCNpaBHOCTEN HeT.

«JKCnnyaTaumsa» 03HayaeT: 3fekTpoasuratenb paboTaerT.

«CeTb BKN.» 03HavaeT: nofaeTcs ANeKTPonNuUTaHue.

.

[na paspenbHoM curHanm3aunm o paboTe KOHTaKT JOJKeH ObiTb
3aHAT Ha KaXXA0M Hacoce.

Ha pe3epBHOM Hacoce HEBO3MOXXHO NPOBOAMUTbL HACTPOWMKM, 3a
ucknoyeHnem «Extern off» n «bnokmposka/ne6nokmposka
Hacoca».

YKA3AHWE:

Ecnu npm ncnonib30BaHnM CABOEHHOTO HACOCa OUH U3 3NEKTPOABU-
ratenen obecTo4eH, BCTPOEHHAs CUCTEMA YMPaBNEHNS CABOEHHbIMM
Hacocamu He paboTaer.

B cny4ae npepbiBaHMS CBA3M MeXOy rofloBKaMm HacOCOB B ABYXHa-
COCHOM pexxume Ha oboux gucnnesx oTobpa>kaeTcs Kof, ownbKu
«E052». Ha npoTaxxeHnn npepbiBaHms oba Hacoca paboTatoT Kak

O MHapHbIe HACOChbI.

06a 3MeKTPOHHbIX MOy NS CO06LLAIT O HEMCNPaBHOCTM NOCPeaC-
TBOM KOHTakTa ESM/SSM.

.

Pe3epBHbIl Hacoc paboTaeT B aBapuitHOM pexkuMe (? ?pexxnm ynpas-
NeHns) ¢ 4acTOTOM BpalLeHUsl ANs aBapuitHOro PeXK1Ma, yCTaHoB-
NeHHOM Ha 0CHOBHOM Hacoce (cM. MeHto <5.6.2.0>). 3aBoackas
YCTaHOBKA YacTOTbl BpaLLleHMs AN aBapUIAHOIo pexxnma cocTaBnset
npumMepHo 60 % OT MaKCMManbHOM 4acTOTbl BpaLLeHns Hacoca.

« 115 HACOCOB C 2-MOMIOCHbIM ABuratenieM: n = 1850 06/MuH.

« [1ns HACOCOB C 4-MOJIOCHbIM ABWUraTenem: n = 925 06/MuH.

.

Mocne KBUTUPOBaHUS MHAMKaLUKM 06 ownbKe Ha Bpems NpepbiBaHUS
CBA3M Ha gmcnneax obomx HacocoB NOSIBNSETCS MHOMKALMS COCTOS
HMs. Tem cambiM OQHOBpPEMeHHO cOpacbiBaeTCs KOHTaKT ESM/SSM.

Ha oucnnee pesepBHOro Hacoca 0TOBPAXKAETCA MUTAIOLLMI CUMBOT
> o
(s — Hacoc paboTaeT B aBapMitHOM pexxmme).

.

(BbIBLIMI) OCHOBHOM HacOC NPOQOSXKAET BbINOMHSTL PErynmpoBa-
Hue. (BbIBLLWIT) pe3epBHbIN HAacoC ClefyeT 3afaHHbIM XapakTeprc-
TUKaM [19 aBapUNHOTo peXxxumMa. ABapuUIHbIA PpeXXUM MOXKHO
MOKMHYTb TOJIbKO NyTeM Bbl30Ba 3aBOJCKNX YCTAHOBOK, YCTPAHEHNS
npepbIiBaHUSA CBA3M MW BKITIOYEHWNSA U BbIKNIOYEHNS CeTH.

YKA3AHME:

Bo BpeMs npepbIiBaHns CBA3M (6bIBLLNIA) pe3epBHbI HACOC HEe MOXKET
paboTaTb B pexxnme perynmpoBaHus, T.K. anddepeHumanbHbin gaT-
YMK [aBNeHVs NOAKIIOYEH K OCHOBHOMY Hacocy. Ecnu pe3epBHbIi
Hacoc paboTaeT B aBapMINHOM pexXunMe, BbINONHeHWEe U3MEHEHWI Ha
3/1eKTPOHHOM MOfY e HEBO3MOXKHO.

Mocne ycTpaHeHWs NpepbiBaHUS cBA3M 06a Hacoca CHOBAa NPUCTY-
natoT K hyHKLMOHMPOBAHUIO B CTaHAAPTHOM 4BYXHACOCHOM peXume
paboTbl, Kak M 0,0 HEUCMPABHOCTK.
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6.4

XapaKTepucTUKKU pe3epBHOro
Hacoca

XapaKTepVICTMKM OCHOBHOIO Hacoca

HononHuTenbHble pyHKUUK

Bbnokuposka unn ne6noKknposka
Hacoca

.

Pyccknin

Bbixoq, M3 aBapUIMHOrO peXkMMa Ha pe3epBHOM Hacoce:

BbI30B 3aBOACKMX YCTaHOBOK

Ecniv Bo Bpems npepbiBaHus cBs3u BbiBog (6biBLLEr0) pe3epBHOro
Hacoca U3 aBapuinHOro pexxrMa OCyLLeCTBISIETCS MyTeM BbI30Ba
33aBOJCKMX YCTaHOBOK, TO MOCe 3anycka (6biBLLNI) pe3epBHbIil
Hacoc HauYuHaeT paboTy € 3aBOACKUMM YCTaHOBKaMM OAVHAPHOTo
Hacoca. Mpu 3TUX ycTaHoBKax Hacoc paboTaeT B pexkume Ap-c ¢
HarmopoM MpVMepHO B ABa pa3a HWUXKe MaKCUMAIbHOrO.

YKA3AHME:

Mpu OTCYTCTBUAM CUrHana aat4vka (6biBLUNIA) pe3epBHbIN HacoC
paboTaeT c MaKCMMasIbHOM YacTOTOM BpaLleHns. M36exxaTb 3Toro
NMoMOXKeT LWendoBaHWe curHana audgdepeHUnanbHOro gaTyumnka
faBneHuns ot (6bIBLIEro) 0CHOBHOTO Hacoca. B 06bIMHOM pexxuMme
paboTbl COBOEHHOIO HacOCa MNOCTYNaOLWMIA HA pe3epBHbIN HAaCOC
CUrHan gaTymka urHopupyeTcs.

BbIKJTOUEHME U BKITIOYEHMWE CEeTU

Ecnv Bo Bpemsi NpepbiBaHNA CBA3M BbiBop (BbIBLLEr0) pe3epBHOro
Hacoca 13 aBapuMNHOro peXkKUma OCyLLLeCTBASETCS NyTeM BblKNtoYe-
HUS 1 BKIOYEHNS CETU, TO NOCAe 3anycka (bbIBLUMI) pe3epBHbIi
Hacoc HaumMHaeT paboTy cornacHo nocsieqHMM 3afaHHbIM XapakTe-
pUCTMKaM O aBapUAHOTO peXxKnma, noyvyeHHbIM OT OCHOBHOTO
Hacoca (Hanp., ??pexXxvm ynpasneHus ¢ 3agaHHoN 4acToToN BpaLle-
HUS unm off).

Bbixop u3 aBapMﬁHOfO pe>XuMa Ha OCHOBHOM Hacoce:

BbI30B 3aBOCKMNX YCTAaHOBOK

Ecriv Bo Bpems npepbiBaHus cBa3m Ha (6biBLLEM) OCHOBHOM Hacoce
BbINOJIHAETCA BbI30B 3aBOACKMX YCTAHOBOK, TO MOCSe 3anycka OH
HauyunHaeT paboTy € 3aBOACKMMM YCTaHOBKaMM OAVHAPHOro Hacoca.
Mpu 3TMX ycTaHOBKax Hacoc paboTaeT B pe>xxnme Ap-C C HaNopom
NMPUMePHO B [,Ba pa3a HV>Ke MaKCMMarnbHOro.

BbiknoueHne/BKNoHeHNE CeTH

Ecnu Bo BpeMsi MpepbIBaHUS CBSI3U MPOUCXOOUT BbIKIOHEHME U
BKINIOYEHWE 3MEeKTPONUTaHNS (BbIBLLIEr0) OCHOBHOO Hacoca, To
nocne 3anycka (6bIBLIMIY) OCHOBHOM Hacoc HauMHaeT paboTy ¢ noc-
NefHUMN M3BECTHBIMU 3aaHHbIMU XapaKTepUCTUKAMU U3 KOHUTY -
pauuu cOBOEHHOro Hacoca.

B MeHt0 <5.1.4.0> MO>XHO Aebn10oknpoBaTb HAacoC ANS 3KCNnyaTaunm
nnu 3abnoknpoBaThb ero. 3abNo0KMpPOBaHHbIA HACOC HeNb3s 3anyc-
TWUTb B 3KCMJTyaTaLMIo A0 Py4HON OTMeHbl 6-TOKMPOBKY.

HacTporiky MO>KHO BbIMOSIHUTL HEMNOCPEACTBEHHO Ha KaXXA,0M
Hacoce unv NocpencTBOM MHMpPaKpacHoro uHTepdenca.

JaHHas dyHKLMS [OCTYMHA TONBKO A5 ABYXHACOCHOTO pexkuma. B
cnyuae 6MOKMPOBKM OLHOM 13 FOI0BOK Hacoca (OCHOBHOM Unu
pe3epBHOI1) OHa BbIXOAMUT U3 COCTOAHWA FOTOBHOCTU. B 3TOM COCTO-
SHWMW OLLMOKM He CUTHaNM3MpYroTCs U He oTobpaxkatoTcs. MNpu Bo3-
HWKHOBEHMM OLIMOKM B [,e6N10KMPOBAaHHOM Hacoce 610KMPOBaHHbIN
HacoC He 3anyckaeTcs.

B To >xe Bpems, BbinonHsetcs «Pump Kick», ecnu ata pyHkumns akTn-
BupoBaHa. MinTepsan ana «Pump Kick» oTcunTbiBaeTcs ¢ MOMeHTa
610KMpOBKM Hacoca.

YKA3AHME:

Mpu 6110KMPOBAHHOW FOJIOBKE HACOCa M aKTUBMPOBAHHOM pexmme

COBMECTHOM paboTbl BYX HACOCOB HE rAPaHTUPYETCS, YTO HY>KHas
paboyasq Touka byaeT AOCTUrHyTa NULLbL C OAHOM FONOBKOW Hacoca.
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Pycckni

«Pump Kick» (kpaTkoBpeMeHHbli
3anyck Hacocos)

3alMTbI OT NeperpyskKu

XapaKTepuCTMKM Nocrie BKIIOYEHUS

194

.

«Pump Kick» (kpaTkoBpeMeHHbIN 3aMyck Hacoca) BbINoHAeTCs
CNycTs 3afaHHOe BpeMs MPOCTOs HAacoCa UM roONoBKM Hacoca.
MHTepBan HacTpamBaeTcs BPYUHYto B MeHto <5.8.1.2> Hacoca B Ana-
nasoHe oT 2 A0 72 4acos, € Wwarom B 1 vac.

3aBofAcKas ycTaHoBKa: 24 4.

YKA3AHME:
Ecnu BbI60p B MeHIO <5.8.X.X> He aKTMBEH, HACTPOMKA HEBO3MOXKHa.
Mcnonb3ytoTcs 3aBOACKME HACTPOMKM.

Mpu 3TOM NPUUMHA NPOCTOSA He UMEET 3HaueHWs (pyuHoe BbIKoue-
Hue, Extern off, olun6Ka, BbINONHEHWE HACTPOEK, aBaPUIHBIN PEXUM,
curian BMS). [lanHasi onepauus noBTOpSeTCs BNNOTb 40 ynpasnse-
MOro BKMIOYEHMS Hacoca.

®yHKkumo «Pump Kick» MOXHO feakTMBMPOBaThb B MeHH0 <5.8.1.1>.
B MOMEHT ynpaBnsieMoro BKNIOHYEHNS HAacOCa OTCHET BPEMEHM 4,0
cnepytowero BknoyeHns «Pump Kick» npepbiBaeTtcs.

MpopomkunTtenbHocTb «Pump Kick» coctaBnset 5 cekyHg. B atoT
nepuon BpeMeHW 3neKkTpoasuraTenib paboTaeT ¢ HACTPOEHHOW HYac-
TOTOM BpaLLeHns. YacToTa BpaLleHns HACTPaUBaAETCS B MEHIO
<5.8.1.3> B gManasoHe 0T MMHMMAaIbHOM 00 MakCMManbHOM gonyc-
TMUMOW 4acTOTbI BPaLLeHWs Hacoca.

3aBoACKas YCTaHOBKA: MUHMMalbHas YacToTa BPaLLEHWS.

ECnu B CABOEHHOM Hacoce obe rofoBKu BbIKMHoUeHb! (Hanp., curHa-
nom «Extern off»), To o6e Bknto4aloTca Ha 5 cekyHa. B pexxume
«OCHOBHOI1/pe3epBHbIN» dyHKuMa «Pump Kick» BbINOnHAeTCA B
cny4yae, eCnvi NPOAOMKUTENBHOCTb CMEHbI paboTbl HACOCOB MpPeBbl-
LaeT 3a0aHHY0 B MeHto <5.8.1.2>.

YKA3AHME:
B cnyyae BO3HMKHOBEHWS HEMCNPABHOCTU TaK>Ke BbIMOJTHAETCS
nonbiTKa BKNtoveHns «Pump Kick».

Bpems, ocTaBLueecs [0 cnenytoLlero BkoveHns «Pump Kick»,
MO>XHO Y3HATb Ha QUCMJIee B MEHIO <4.2.4.0>. [laHHOE MeHIo 0TO6-
pa>kaeTcs TONIbKO MpY OCTAHOBIIEHHOM 3ieKTpofaBuraTene. B MmeHto
<4.2.6.0> MOXKHO CUMTATb KONMYECTBO BKITtoUeHU «Pump Kick».

Jo6ble owmbKK, Bo3HMKaoLWMe Bo Bpems «Pump Kick» (3a ncknio-
yeHMeM npeaynpeXKaeHui), NPUBOASAT K OTKIOUYEHWIO 3NeKTPoaABMI-
ratens. CooTBeTCTBYOLLMI KOA OLLUMOKM BBIBOAUTCA Ha AUCNNen.

YKA3AHUE:

«Pump Kick» cHuxxaeT puck 6noknpoBaHuns paboyero koneca B Kop-
nyce Hacoca. 3Ta PyHKUMs obecneunBaeT BOSMOXKHOCTb PYHKLNO-
HMPOBAHMS Hacoca nocne ANUTeNbHOro NPOCTos. Mpu OTKNIOYEHHON
yHKunM «Pump Kick» HapeXXHbIN 3anyck Hacoca He MOXeT 6bITb
rapaHTUpOBaH.

Hacocbl OCHaLLeHbl 37IEKTPOHHbBIM YCTPOMCTBOM 3aLLUThI OT Nepe-
rPYy3Ku, KOTOPOE OTKIIO4AET HAacoC B CIyYae neperpysKku.

[lns coxpaHeHWs gaHHbIX MOGYNIM OCHALLEHbl 3HEPTrOHE3aBUCUMBbIM
3aMNOMMHAIOLLMM YCTPONCTBOM. [laHHble COXpaHStOTCs Npu to6on
MPOAOMKUTENBHOCTM MPEPbIBaHUS HaMpsixKeHUs ceTw. Mpu nosiBne-
HUW HaNps>XeHWst HACOC MPOJOMKAET CBOLO paboTy €O 3HAUEHUSMMU,
3aaHHbIMM [,0 NPePbIBAHNS HANPSXKEHWS.

Mpu nepBoM BBOAE B IKCMIyaTaLmio Hacoc paboTaeT ¢ 3aBOACKUMU
yCTaHOBKaMy.

[ns nHaneBmuayanbHOM HaCTPOVKM M NepeycTaHOBKM Hacoca cyllec-
TBYeT CEPBUCHOE MeHI0, CM. rnaBy 8 «YrnpasneHune» Ha cTp. 208.

[na ycTpaHeHWs HemcnpaBHOCTeN CM. Takxke rnasy 11 «Heucnpas-
HOCTU, MPUYMHbI 1 CNOCOBbI yCTPaHeHMs» Ha cTp. 233.

Ansa nonyyeHns AONONHNTENbHON MH(OPMALMK O 3aBOJCKUX yCTa-
HOBKax CM. rnaBsy 13 «3aBofCKMe YCTaHOBKW» Ha CTp. 244.
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Pyccknin

BHUMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
A U3meHeHue HacTpoek audpepeHLUanbHOro AaTYMKa AaBeHuUs

MOXKeT CTaTb NPUYUHOM BO3HMKHOBEHMUA c6oeB B paboTe! 3aBoac-
Kune ycTaHOBKU KoHurypmuposaHbl ana auddepeHumnanbHoro
paTuuka pasnenus Wilo, Bxoasiero B KOMNAEKT NOCTaBKU.

 Hacrpoiku: Bxop Inl = 0-10 B, koppeKTUpPOBKa 3Ha4YeHUs fAaBne-
Hus = ON

« Mpu ucnonb3zoBaHumn BxogsALLEro B KOMNAEKT NOCTaBku audge-
peHuManbHoro AaTynka aaenenus Wilo gaHHble HacTpoikm
AOJDKHbI OCTaBaTbcs 6€3 u3meHeHui!

N3MeHeHus TpeﬁleTCﬂ TOJIbKO NPU UCNOJIb30BaHUU ApPYTrux nMd)—
d)EPEHLIMaﬂbeIX AAaTYUKOB faBJieHUN.

YacToTa BKNloYeHUin Mpw BbICOKOW TemnepaType OKpYy>KatoLen cpeabl TennoBas
Harpy3ka Ha 3/1eKTPOHHbIN MOAY b MOXKeT 6bITb yMeHbLLEHA NyTeM
CHWXKEeHUS YacToTbl BKOUeHN (MeHto <4.1.2.0>).

@ YKA3AHME:

MepekntoveHne/BHeCEHNE N3MEHEHNIT BbIMONMHATL TOMbKO B COCTOS -
HUM NOKOSA Hacoca (MOMHOCTbIO OCTaHOBNEHHbIN 3NEKTPOABUraTeNb).
MN3meHeHMe 4acTOTbl BKNOYEHUI BO3MOXKHO Yepes MeHHo, lwinHy CAN
unu IR-mopyneb.
CHW>XeHMe YacToTbl BKMOYEHWI NPUBOANUT K YBEMUYEHUIO YPOBHS
LLIYMOB.

BapuaHTbI Ecnv B MeHIo Hacoca oTCyTCTBYeT MYHKT <5.7.2.0> «KoppeKkTnpoBska
3Ha4YeHVs AaBneHns», 3Ha4YMT peyb naeT 06 CMOMHeHWM Hacoca, B
KOTOPOM He[oCTYMHbI CedytoLwne PyHKLUN:

+ KOpPPEKTMPOBKA 3Ha4YeHWs AasneHms (MeHto <5.7.2.0>);

* MOOKI/OYEHME N OTKIOYEHME c onTuMm3saumen no KMAQ ons coBoeH-
HOro Hacoca;

* MHOUKauusa NporH03Mpyemoro pacxopfa.

7 MOHTaX u
neKTponogkn4vyeHue
TexHuka 6e3onacHoCTH c OMACHO! OnacHo gns >Ku3sHu!
MoHTaXx U anekTponoaKmnioyeHune, BbINoSIHEHHble HeHaanexXa-

MM o6pasom, MOTYT cO3MaTh Yrpo3y >KU3HHU.

* Mopy4aTthb BbiNOJNIHEHWE NEKTPONOAKITIOYEHUS TONbKO KBanugm-
LIMPOBAaHHbIM 311eKTPUKaM C COOTBETCTBYIOLLMM pa3peLleHneM 1 B
COOTBETCTBUM C AEeUCTBYIOLUMM NpepnucaHnsamu!

» Ctporo cobniopatb npaBuna TexHUku 6esonacHocTtu!

OMACHO! OnacHo ans >Xu3sHu!

A OTCyTCTBME CMOHTMPOBAHHbIX 3aLUTHBIX YCTPOMCTB 3N1IeKTPOH-
HOTO MOAYNA M 3aLUNTHBIX YCTPOICTB B 061aCTH My Tbl/3neKTpo-
ABUraTens Mo>XeT NPUBECTU K NONY4YEHUIO ONACHbIX AN XXU3HU
TpaBM BCneacTBUe yiapa TOKOM MU KOHTAKTa C BpalLaloWuMmcs
aeTansimMu.

* Mepen BBOQOM B 3KCNyaTaLMio e MOHTUPOBAHHbBIE 3alUUTHbIE
ycTpoitcTBa (Hanpumep, KpbilKa MOAYISA MU KOXKYXM My Tbl)
[OJKHbI 6bITb CMOHTUPOBaHbI CHOBa!

c BHUMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
OnacHocTb MaTepuasnbHOro yuiep6a npy oTCyTCTBUMM 3N1eKTPOH-
Horo mopayns!

+ HopManbHas aKcnnyaTaumsi Hacoca AONYyCcKaeTcs TONbKo npu
CMOHTMPOBaHHOM 31IeKTPOHHOM Mofyfe.

* MopknioyeHUe 1 3anycK Hacoca 6e3 yCTaHOBJIEHHOIO 3/1EKTPOH-
HOro MOAyns 3anpeLieHbl.
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Pycckni

7.1
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[onycTuMble MOHTaXKHbIe
NoNo>KeHUs U usMeHeHue
pacnono>xeHus 3NeMeHTOB
KOHCTPYKLMM Nepen yCTaHOBKOW

Puc. 17: PacnosnoxceHue 351eMeHmMoB KOHC-
mpyKyuu B COCMOosIHUU NOCMABKU

.

OMACHO! OnacHo anst )XusHu!

Cam Hacoc 1 ero 4acTu MoryT GbiTb oueHb TsXKenbimu. Mapenue
[eTanei MoXKeT NPUBECTU K Nope3am, 3aleMneHusM, ylumbam unm
ynapam, BnnoTb A0 CMepTenbHOro ucxona.

Mcnonb3oBaTb TONbKO Noaxoasiine nogbeMHble CpeAcTBa
¢umkcupoBaTtb Aetanu, YTo6bl He AONYCTUTL UX NaAEHUs.

Mpe6biBaHMe Nopa BUCALLUM FPY30M 3anpeLleHo.
Mpu XpaHeHnK U TPaHCNOPTUPOBKE, a TaKXKe Nepef BCeMMU yCTaHO-

BOYHbIMM M NPOYMMU MOHTa)KHbIMU paboTamm cnepyet obecne
4nuTb 6e3onacHoe NoNo>KeHMe U yCTOMYMBOCTb Hacoca.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

OnacHOCTb NOBpeXXAEeHUI BCNeAcTBMe HeKBannuULUMpoBaHHOIO
o6pauieHus.

YcTaHOBKY Hacoca MO>XHO MOpy4aTh UCKITIOUMTENbHO KBannpu-
LUMpOBaHHOMY NepcoHany.

JkcnnyaTauus Hacoca 6e3 CMOHTUPOBAHHOIO 3NIEKTPOHHOIO
MoAyns KaTeropMvecku sanpetyeHa.

BHUMAHMUE! MoepeXxxpeHune Hacoca BcneacTsme neperpesa!l
Hacoc He ponXeH pa6otaTth 6onee 1 MUHYTbI NpU OTCYTCTBUM pac-
xopna. BcnepcTeue HakonneHust SHeprum TemnepaTypa CUnbHO
NOBbILIAETCS, YTO MOXKET NPUBECTU K NOBPeXaeHuIo Bana, pabo-
4ero Koneca u TOpLOBOIrO YNNOTHEHUS.

daKkTHU4eCcKuit pacxop He AomkKeH 6bITb HUXKE MUHMMaNbHOTO
Qumn.-

Bbluncnenune Qu,

®dakTnyeckasa 4yactorta BpawieHunsa

= 0,
CIMI/IH‘ - 10 /O X QMaKC. Hacoca X
Makc. YacToTa BpaLyeHus

YCTaHOBNEHHOE M3TrOTOBUTENIEM PACTIONOXKEHWE 3MEMEHTOB KOHC-
TPYKLMM OTHOCUTENBHO Kopryca Hacoca (cMm. puc. 17) npu Heobxo-
LUMOCTM MOXKET ObITb M3MEHEHO HA MECTE JKCryaTaumm. 370
MOXET 6bITb HE06X0AMMO, HAaNPUMEP, B CNIEOYIOLMX CIyYasiX:

obecneyeHne BEHTUNIALMM U3 HAcOCa;

ynyylLeHve YCNoBUIA yNpaBlieHns:;

n36exxaHne HeLoMyCTUMbIX MOHTAXHbIX MOMOXKeHUN (T.e. 3MeKTpo-
pBuratenem u/Mnm 3neKTPOHHBIM MOLYNIEM BHU3).

B 6onblunHcTBE cny4vaeB 0OCTAaTOYHO NOBOPOTA CbEMHOIO 6noka
OTHOCUTENbBbHO KOpMnycCa Hacoca. Bo3smoxxHoe pacnonio>keHune ane-
MEHTOB KOHCTPYKLUMN OCHOBAHO Ha A0MYCTUMbIX MOHTa>XHbIX
NONO>XeHUAX.
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nOI‘IyCTMMbIe MOHTa>XHble noJsioxke
HUA C TOPU3OHTAJIbHbIM BaJZIOM 3J1€K-
TpoaBuratens

Puc. 18: lJonycmumbie MOHMA}CHbIE NOS10-
JHCeHusl C 20pU30HMAsbHbIM BAsIOM 3/1eKm-
podoBueamens

nOﬂyCTMMbIe MOHTa>XHble noJsioXxKe-
HUA C BepTUKAJIbHbIM BaJIOM 3J1€KT-
poaBuraTens

Puc. 19: lonycmumbie MOHMAxcHble N0s10-
JHCEHUSI C BEPMUKA/IbHbIM BAJIOM 3/1eKMpo-
oBueamens

M3MeHeHUe pacnono>KeHus aneMeH-
TOB KOHCTPYKLUK

.

Pyccknin

JlonycTrMble MOHTaXKHbI€ MONOXEHWUS C TOPU3OHTaSTbHLIM BaJIoM
3MeKTPOABUraTeNs U 3NeKTPOHHBIM Mogynem Beepxy (0°) nokasaHb!
Ha puc. 18. He nokasaHbl 4ONYCTUMbIE MOHTaXKHbIE MOJIOXKEHUS C
MOHTMPOBaHHbIM C60KY 3NeKTPOHHbIM Moaynem (+/- 90°). donycka-
eTcsa Noboe MOHTaXKHOE NOoMoXKeHWe, KPOMe «31eKTPOHHbIM MoaYy -
nem BHM3» (- 180°). BeHTMNALMA Hacoca obecnevnBaeTcs TONbKO
NpY yCI0BUK, YTO KNanaH 4ns BeHTUnAumumn obpatieH saepx (puc. 18,
nos. 1).

Tonbko B 3TOM nonoxeHun (0°) MOXKeT OCyLLLeCTBAATLCA HaNpaB-
NeHHOEe 0TBeAeHMe HaKanMBaLLEerocs KOHAeHcaTa Yepes MMeto-
Leecs oTBepcTHe, (hoHapb Hacoca u anekTpoasuraTens (puc. 18,
nos. 2).

[lonycTyMble BapuaHTbl MOHTaXa C FOPM30HTasNbHbIM BaioM 3M1eKT-
poaBuraTens nokasaHbl Ha puc. 19. lonyckaeTcs nio6oe MOHTaXKHoe
MoNIOXKeHWe, KPOME «3/1EKTPOABUraTeNeM BHU3».

CbeMHbIN 6110K MOXKeT 6bITb pa3meLLeH OTHOCUTENbHO Kopryca
Hacoca B 4 pasnnuHbIx nonoxeHusx (kaxxgoe ¢ warom 90°).

YKA3AHME:

[nsa obneryeHns npoBeaeHNs MOHTaXHbIX paboT MMeeT CMbICN OCcy-
LeCTBNATb MOHTaX Hacoca B TpybonpoBope 6e3 3nekTpuyeckoro
NOOKOHYEHNA 1 3aMONHEHNs Hacoca UMK ycTaHoBKM (MOHTaXKHble
onepauuu cm. B rnase 10.2.1 «3ameHa TOpLOBOro YNaOTHEHUSA» Ha
cTp. 229).

CbeMHbIn 610K noBepHYTb Ha 90° nnun 180° B HY>KHOM HanpasneHun
N CMOHTMPOBATb Hacoc B 06paTHOM NOCNe[0BaTENIbHOCTH.
KpoHwTenH auddepeHumManbHOro gaTymka gaBneHns npy noMoLLm
OLHOTO M3 BUHTOB 3aKPENUTb Ha CTOPOHE, NMPOTUBOMOMOXHOM 3MeK-
TpoHHOMY Moay o (MonoxkeHne anddepeHLManbHOro AaTyumKa
0aBNEHNS OTHOCMTENbHO 3NEKTPOHHOTO MOAYNS NPY 3TOM He
n3MeHseTcs).

YnnoTHuTeNbHOE Konbuo (puc. 6, no3. 1.14) nepeq MOHTaXXoM
XOPOLLO CMOYUTb (HE MOHTUPOBATb KOMbLIO B CYXOM COCTOSIHWM).
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YcTaHoOBKa

MoprotoBka

I'Iosuuuonuposanue/sblaepKa

.

.

.

YKA3AHME:
He monyckaTb CKpy4MBaHWS 1 3a>KaT1s YNNOTHATENbHOO KOMbLa
(puc. 6, no3. 1.14) npu MoHTaxe.

Mepen BBOLOM B 3KCMyaTaumMio 3aMofiHUTb HACOC/yCTaHOBKY, Nog-
HSTb OaBJIeHNE [0 CUCTEMHOTO U MPOBECTM NPOBEPKY repMeTUy-
HOCTW. B crly4ae HerepmMeTUYHOCTM B 30HE YNNOTHUTENBHOTO KOMbLia
M3 Hacoca Ha4yMHaeT BbIXOOUTb BO3AYX. DTY YTEUKY MO>KHO NOKanun-
30BaTb HaNpuMep, NP1 NOMOLLM CreLManbHOro cnpest Ans noucka
yTeuek (HaHecTH B 3a30p MeXXAy KOpPMyCoM Hacoca u oHapem, a
TaKXXe Ha 1x pe3bboBble CoefuHeHus).

Ecnv HerepmMeTUYHOCTb He yaaeTcs YCTPaHWUTb, yCTaHOBUTbL HOBOE
YNIIOTHUTENbHOE KOMbLIO.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

Owun6oyHoe BbinonHeHne paboT MOXKeT NPUBECTU K MaTepuanb-
HOMY yluep6y.

Mpu noBopaunBaHWUM 31EMEHTOB KOHCTPYKLMK CNIeAUTDb 3a TeM,
4To6bI TPy6ONpoBOAbI U3MEPEHUS AABNEHUS He THYNIUCH U He
CKMManuchb.

[ins MoHTaXa guddepeHumanbHoro 4aTumka AaBfieHNs He3Haun-
TenbHO 1 paBHOMEPHO OTOrHYTb TPy60NpoBOAbI 3MEPeHUs AaBre-
Hus B Tpebyemoe nnv nopgxoasilee nonoxexHue. He gonyckatb npu
3TOM Ae(hOpPMMPOBAHNS 3aXKUMHbIX BUHTOBbIX COeANHEHWI.

YKA3AHMUE:

Mpv noBopaunBaHny ouddepeHUnanbHOro gaTymKa OaBfeHns He
O0nycKaTb NepenyTbiBaHWS CTOPOHbI BCACbIBAHWS Y HANOPHOW CTO-
POHbI Ha AaTuuke. [Ins nony4eHns 4ONoMHUTENbHON MHGOPMaLmn O
ouddepeHUManbHOM gaTyunke OaBNeHUs CM. rnasy 7.3 «3nekTpo-
nogkntoveHve» Ha cTp. 201.

YCTaHOBKa 0OSKHA MPOBOAMUTHCS TONBKO MOCIE 3aBepLUEHMS! BCEX
CBapo4HbIX paboT, Nakun 1 NPOMBIBKM CUCTEMbI TPY6OMPOBOOOB
(ecnu TpebyeTcs). 3arpa3HeHUs MOTYT BbIBECTW HACOC U3 CTPOS.

Hacocbl [oKHbI YyCTaHaBNMBATLCSA B YNCTbIX, XOPOLLO MPOBETPUBa-
eMbIX I HEB3PbIBOOMACHbIX MOMELLEHUAX, B KOTOPbIX TeMMepaTypa
He OMyCcKaeTCs HUXKe Hyns, a Takke obecneveHa 3awmTa oT Hebna-
rOMPUSTHBIX MOTOAHbIX YCIOBUIA U MbIW. ¥ CTaHOBKA HAaCOCOB Ha
OTKPbITOM BO3[YyXe 3arnpeLleHa.

Hacoc cnefyeT ycTaHaBMBaTb B NETKOAOCTYMHOM MECTe, HUTObbl
o6neruntsb B 6yayLleM NpoBegeHne KOHTPOSIS, TEXHUHECKOro
o6cny>kunBaHus (Hanpumep, TOPLOBOTO YNNOTHEHWS) UMW 3aMeHb!.
HocTyn Bo3ayxa K pagnaTopy 3MeKTPOHHOrO MOAY S AOMKEH 6bITb
HeOorpaHWYeHHbIM.

BepTukanbHO Haf HACOCOM CliefyeT 3aKpenuTb KPHOK UK NMPOYLLMHY
COOTBETCTBYOLLEN HecyLel cnocobHocTH (0bLas Macca Hacoca: cm.
KaTanor/cneunduKaumio), 3a KOTopble NP1 NPOBEAEHNM TeEXHUYeC-
KOro 06CNy>KMBaHUS UMM PEMOHTA HAaCOCa MOXKHO 3aLenuTb Nogb-

eMHoe yCTPOMCTBO UK NopobHbIe BCnoMoraTesbHble CpeaCcTBa.
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Puc. 20: TpaHcnopmupoBska
nekmpoodBuzamensi

r=2,5*(d-2s) :

5 xDN

Puc. 21: Y4yacmok BbIpaBHUBAHUS NOMokKa
neped u 3a Hacocom

.

.

.

.

Pyccknin

OMACHO! OnacHo ans >XXu3Hu!

Cam Hacoc 1 ero 4acTu MoryT 6bITb oueHb TsXKenbiMu. Mapexnue
[eTanei MoXkeT NPUBECTU K Mope3am, 3aLeMneHusM, ylumbam unu
ynapam, BnnoTb A0 CMepTenbHOro ucxopaa.

Ucnonb3oBaTb TONbKO Nopxoasiiue nogbeMHble cpencTteam
(*)VIKCMPOBaTb AeTanu, YTobbl He AOoNyCTUTb UX NafeHUs.

Mpe6biBaHMe Nopa BUCALLUM FPY30M 3anpeLyeHo.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro ywep6a!

OnacHOCTb NOBpeXXAEeHU BCeAcTBMEe HeKBanuuLMpPOBaHHOTO
o6paueHus.

MopbeMmHble NPOYLIMHBI HA ANeKTpoaBUraTene MoryT MCMONb30-
BaTbCS TONbKO ANSA TPAaHCNOPTUPOBKU 3NEKTPoaABUraTens u He
AOJKHbI UCMONb30BaTbCA ANA TPAHCNOPTUPOBKU BCEro Hacoca
(puc. 20).

MoaHMMaTb HacoC TONMbKO NPU NOMOLUM AOMNYLEHHbIX FPy303ax-
BaTHbIX NpUcnoco6neHuii (Hanp., Tanb, KpaH U T. N.; cM. rnasy 3
«TpaHCNOpPTMPOBKa U NPOMeXXYyTOUHOE XpaHeHMe» Ha cTp. 183).

Mpun MoHTaXe Hacoca cobnogaTb MUHUMaNbHOE OCEBOE PACCTOSHNE
B 200 MM + AMameTp KOXKyxa BeHTUNATOpa Mexxay CTeHoi/noTon-
KOM M KOXKYXOM BEHTUNATOPA 3NeKTpoaBuraTens.

YKA3AHME:

CnepnyeT Bcerga MOHTMPOBATb 3aMopHble apMaTypbl Mepef, HacoCom
1 3a HUM, 4TO6bI 136eXKaTb OMOPOXKHEHMS BCEN YCTAHOBKM NpU Npo-
BepKe UM 3aMeHe Hacoca. Ha HanmopHOW CTOPOHe KaX/A0ro Hacoca
cnepyeT yCTaHOBUTb 06paTHbIM Knana.

YKA3AHME:

Mepeq v 3a HACOCOM [OJKeH BbITb NPeayCMOTPEH YHaCTOK BbIPaB-
HUBaHWS NOTOKa B hopme npsimoro TpybonposoAa. [An1Ha AaHHOTo
y4acTKa OOMKHA COCTaBAATb Kak MUHUMYM 5 X DN chnaHua Hacoca
(puc. 21). OaHHas Mepa CNy>XWT AN NpeaoTBPaLLeHNs KaBuTauum B
NoTOKe.

|-||Z)VI MOHTa>xe pr60I'IpOBO,D,OB M HAaCcoCOoB He O0NYyCKAaTb BO3HUKHO-
BEHNA MEXaHNUYECKUX Hal'lpﬂ)KEHMlh. TPY6OI'IDOBO,D,bI OOJKHbI ObITb
3akKpeneHbl Tak, 4T0ObI MX BEC HE nepenasanica Ha Hacoc.

HanpaBneHwue NoToka [AOJI)KHO COOTBETCTBOBATb HaNpaBneHwo
CTPernkKu Ha diaHLe Kopnyca Hacoca.

KnanaH ns BeHTUNALMM Ha NPOMeXYTO4YHOM Kopnyce (puc. 6,

no3. 1.31) npum ropusoHTanbHOM Pacrono>KeHnn Bana aneKTpoaBu-
ratens foskeH 6bTb 06paLueH Bepx (puc. 6). Mpu BepTUKaNbHOM
pacnono>xeHuu Bana gonyckaeTtcs noboe NofoxxeHe KnanaHa.
CM. Takxe Puc. 18: «[JonycTMble MOHTa>XHble MOMOXKeHWs C ropu-
30HTasIbHbIM BasIOM 3M1eKTpoABuraTens» Ha ctp. 197 unm Puc. 19:
«JlonycTUMble MOHTa>KHble NOMOXKeHNS C BepTUKanbHbIM Banom
anekTpoABuratTens» Ha ctp. 197.

HonyckaeTcs noboe MOHTa>KHOE MOJIOXKEHWE, KpoMe «3neKTpoasun-
raTenem BHU3».,

JNeKTPOHHbIN MOAYMb He [OMKeH 6biTb 06palleH BHU3. B cnyyae
HeobXoaMMOCTM 3NeKTPOoABUraTeslb MOXHO NOBOPa4YMBaTh nocsne
OTNYCKaHWS BUHTOB C LUECTUIPAHHOW rONOBKOMW.

YKA3AHME:

Mocne OTNYCKaHUS BUHTOB C LUECTUTPAHHOW FroNoBKoM AnddepeH-
UManbHbIi 0aTYMK 0ABIIEHUS OCTAeTCs 3aKPENIeHHbIM TOMbKO Ha
Tpy6onpoBoAax n3MepeHus gasneHus. Mpu noBopaynMBaHUm Kop-
nyca 3nekTpoABuraTens creguTb 3a TeM, 4To6bl Tpy6onposoabl
U3MepeHUs 0aBNeHNs He THYNIUCh U He OKUManuck. TakxKe CneguTb
3a TeMm, 4To6bl MPY BpaLLEeHWU He 6blfo NOBPEXXAEHO YNIOTHUTENb-
HOe KOJIbLIo Kopnyca.
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LonycTuMble ycMnus U MOMEHTbI Ha
thnanuax Hacoca (Tonbko 6nouHble
Hacocbl)

+ JlJonyCTUMble MOHTa>Hble MOS0XKeHNs CM. B rnase 7.1 «JJonycTtumble
MOHTa>KHble MOMOXKEeHNS U U3MEHeHWe PacronoXKeHNs 31eMeHTOB
KOHCTPYKUMM Nepep, yCTaHOBKOW» Ha cTp. 196.

BapraHT MOHTa>ka C FOPU30HTaNbHbIM PACMOIOXKEHVEM Bana 3NeKT-
poAaBuratens [onyckaeTcs TOMNbKO NPU MOLLHOCTM 3M1eKTpoaBuUra-
Tens He Bbilwe 11 KBT. Onopa ons anekTpoasuratens He TpebyeTca.

Mpun MowwHOCTM anekTpoasuratens >11 kBT npegycmMoTpeTb MOH-
Ta>KHOe MOJSI0XKEHNE C BEPTUKASIbHbIM PACMONOXKeHMEM Bana 3neKkT-
popnsuratens.

YKA3AHWUE:
BrniouHble Hacocbl cepumn BL-E cnepyeT ycTaHaBnvBaTh Ha yHAa-
MEHTaX UM KOHCONAX [0CTaTO4HbIX pa3MeposB.

Tvn HacocoB BcacbiBatowmii pnaHey, HanopHbiii navey DN Ycunue Ycunue MomeHTbI £
CronoBloc-BL-E DN [mm] [mm] Fymae. [KH]  Fumake. [KH]  Miyaxc, [KkH-M]
40/... 65 40 2,4 17 0,55

2,4 17 0,52

2,4 1,7 0,50

2,5 18 0,62
50/... 65 50 2,4 1,7 0,55

2,4 1,7 0,52

2,4 17 0,50

2,5 18 0,62
65/... 80 65 2,6 18 0,7

2,6 18 0,7

2,6 18 0,7

2,6 18 0,7

2,6 18 0,7
80/... 100 80 33 2,4 11

3,3 2,4 11

3.3 2,4 11

3,3 2,4 11

Tabn. 3: Ycunua Ha dnaHuax Hacoca
[omxHbI 6bITb BbINOMHEHbI CeAyHoLIMe YCTOBUS:
sF) |2 TRy |2 Ty |2
Fymax! (FHmax) Moy =1

Puc. 22: Cunbi, deticmsyrowjue Ha wimyuyep

MepekaunBaHue u3 pesepByapa

200

2 (Fy), Z (Fy) n 2 (M) aBnstoTCca cymmamum aBCOMOTHBIX BENUYNH
COOTBETCTBYIOLLMX HArpy30K, BO3AEMCTBYIOLUMX HA LITYLEp. B 3Tux
CYMMax He y4TEeHO HU HanpaBrieHWe Harpy30K, HW UX pacrpegenexme
Ha WTyLepbl.

YKA3AHUE:

Mpv nepekaynBaHUM U3 pe3epByapa NOCTOSIHHO CNeANTb 33 YPOBHEM
>KMAKOCTU Haf BCacblBaOLLMM NaTPy6KOM Hacoca, YTo6bl HY B KOEM
cnyyae He OMyCTUTb CyXoro xoaa Hacoca. Heobxoaumo cobnopatb
MWHUMarbHOe NPUTOYHOE AaBeHue.
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OTBOA KOHAEHCaTa, usonsauus

3]18KTPOHOHKJ1IO'-I€HMe

TexHuka 6e3onacHoCcTH

A\

Pyccknin

+ Tpu ncnonb3oBaHMM Hacoca B yCTaHOBKaX KOHAULMOHNPOBAHUS
BO34YyXa UM CUCTEMAX OXJTAaXKAEHUSi MOXKHO OTBOAWTb KOHAEHCAT,
cKannueaoLmincs B hoHape, LieleHanpaBieHHo Yepes UMetoLLieecs
oTBepcTue. K 0TBEpPCTMIO BO3MOXXHO MOAKIIIOYEHNE CIMBHOTO TPy -
6onpoBoAa. ITMM Xe NyTeM MOTyT OTBOANTbCA HebonbLune 06beMbl
TepsieMOM XXMOKOCTH.

JNeKTpPoABUraTeNn MMeT OTBEPCTUS A1 KOHAEHCALUMOHHOMW BOAbI,
KOTOpble Ha 3aBOLe 3aKpbIBAKOTCA NACTUKOBON Npobkon ans obec
rneyeHms kKnacca 3awnTbl IP 55.

. |-|pVI JKCnnyaTtaumm Hacoca B CUCTEeMaxX KOHONUNOHNPOBAHUA NN
oxnakgoeHusa OaHHyr I'Ip06Ky cnenyeT yoanuTb, 4TObbI KOHOEHCAT
MOT BbITEKATb.

+ [py ropu3oHTaNIbHOM NONOXKEHWM Bana OTBEPCTHE AN OTBOLAA KOH-
[eHcaTa QOMXHO BbITh HanpasneHo BHK3 (puc. 18, nos. 2). Mpw
HeobXo0AMMOCTM ClefyeT COOTBETCTBYHOLLMM 06pa3om NoBepHyTb
3MeKTpoaBUraTens.

YKA3AHME:
Mocne yoaneHns nnactukosow npobku 6onblue He obecneymsaeTcs
Knacc 3awuTbl IP 55!

YKA3AHME:

B ycTaHoBKax, moAnexkaLinx u3onsumm, 4onyckaeTcs n3onaums
TONbKO KOpPMyca Hacoca, a He hoHaps, npueoga u gud depeHumnanb-
HOro [AaTYMKA AaBNEHNS.

Mpw BLINOSIHEHMM N30MIMPOBAHUSA HACOCa HEOBXO[MMO MCMONB30-
BaTb M30MIALMOHHBI MaTepuar, He COAepKaLLnii COeqNHEHMI
aMMMaka, Ans NpefoTBpaLLeHNs KOPPO3NOHHOTO PaCTPECKMBAHMS
HaKMLOHBIX raek. ECIIN 3TO HEBO3MOXHO, CliefyeT obecneunTb
OTCYTCTBME HEMOCPEACTBEHHOIO KOHTAKTa C NaTyHHbIMM pe3b6o
BbIMU MOACOERMHEHNAMN. [l 3TOr0 UCNOMb30BaTh pe3b6oBble
COeAMHEeHNS U3 BbICOKOKA4ECTBEHHOM CTanM, BXOASLLME B KOMMEKT
MOCTaBKM B Ka4eCTBE NPUHAAIEXHOCTE. B KauecTse anbTepHaTUBb
MOXKHO TakXKe UCMOSb30BaTh NEHTY AN 3aLUMThl OT KOPPO3UM
(HanpuMep, M30NALMOHHYIO NEHTY).

OIMNACHO! OnacHo anst >)Xu3Hu!
MNpu HekBanM(UUMPOBAHHOM 3NEKTPONOAKIIOYEHUM CyLLECTBYeT
CMepTenbHas yrpo3sa yaapa 3/1eKTpu4ecKum ToKoM.

* BbinonHATb 3neKTponoaknioyeHne paspeluaeTcs TONbKO 3NeKT-
POMOHTEpaM, AONYLIEHHbIM K TaKOro pofaa paéotam MeCTHbIM
3HeprocHab>xatowmm npeanpustuem. MoaknioyeHne AOMKHO
6bITb BbIMONIHEHO B COOTBETCTBUM C AeUCTBYIOLUMMU MECTHBIMU
npeanucaHusaMm.

» Heo6xogumo CTporonpuaep>xusBatbca MHCprKLIVIﬁ MO MOHTaXy U
JKcnnyaTauuum HPMHBHHE)KHOCTEﬁ!

OMNACHO! OnacHo ans >XusHu!
OnacHoe AN XXKU3HM KOHTAaKTHOE HanpskeHue.
MpoBoouTb pa6oTbl Ha aNEKTPOHHOM MOAYe paspeluaeTcs
TONbKO Yepe3 5 MMHYT nocne BbIK/IlOYEHUS BBUAY NPUCYTCTBYIO-
Lero KOHTaKTHOrO Hanpsi>KeHus, ONacHOro AN XXU3HKU YenoBeka
(koHpeHcaTopb!).

* Mepen npoBeneHuem paboT Ha Hacoce OTKIIOYUTL Hanps>KeHUe
NUTaHUA M NOAQ0XXAATb 5 MUHYT.

+ MpoBepuTb, Bce nu nofcoenmHenus (B Tom uncne 6ecnoTeHuym-
anbHble KOHTaKTbl) 06ecToYeHbl.

* Hu B KoeM cny4ae He BCTaBNATb NOCTOPOHHUE NpeAMeTbl B OTBEP-
CTUA 3NEeKTPOHHOro moayns!
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OCTOPO>KHO! OnacHocTb neperpysku ceTtu!
A HenpaBunbHbIi pacyeT ceTU MOXKET NPUBECTU K c605IM B cucTeme
1 Bo3ropaHuio Kabenei BcnefcTBye Neperpysku ceTu.

* Mpwu pacyeTe ceTn, 0c0O6€HHO B HaCTU UCMOJIb3YEMbIX CEYEHUMN
Ka6ens U npepoxpaHUTenew, cnefyeT y4nTbiBaTh, YTO B MHOTOHa-
COCHOM pe>Kume pab6oTbl BO3MOXKHa KpaTKoBpeMeHHas pa6oTa
cpasy Bcex HacocoB.

@ YKA3AHUE:

TpeboBaHWs 1 NpefenbHble 3HaYeHNS TOKOB BbICLLNX FAPMOHMK.
Hacocbl knaccos no mowHoctn 11 kBT, 15 kBT, 18,5 KBT 1 22 kBT
npefHa3HayeHbl AN NpodeccMoHanbHOro UCNonb3oBaHus. Ans
3TVX YCTPONCTB AENCTBYIOT CneunanbHble YCI0BMS NOOKI0YeHNS,
MOCKOJIbKY 3Ha4eHUA Ry o = 33 B TOUKE NOOKMOHEHNS OIS UX IKC-
nayaTaumMm He[o0CcTaTouHo. MoAKNOYEHNE K HU3KOBOIbTHOM 3M1eKT-
poceTu obLLero Nnonb3oBaHns perynupyetca ctaHgapTom IEC
61000-3-12 — oueHKa HaCOCOB OCHOBbIBAETCA HA AaHHbIX, NpUBe-
AeHHbIX B Tabnuue 4 ons TpexdasHbIX yCTPOWCTB, IKCNnyaTupye-
MbIX B 0COBbIX ycnoBusx. [Insg Bcex Touek NogkatoyeHns obLero
MONb30BaHNS MOLLIHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHWs Sy B MecTe nof-
KNHOYeHNs 3n1eKTpoobopyaoBaHMs NOIb30BaTeNS K 3NeKTpoceTH
[OJKHA 6bITb 60onbLUe 3Ha4YeHMI, yKa3aHHbIX B Tabnuue, unm pae-
HATbCS M. OTBETCTBEHHOCTb 3a 06ecrneyeHne NpaBUIIbHOM 3KCNY-
aTauMmM 3TUX HACOCOB HeceT YCTaHOBLLMK UM NONb30BaTeNb C
npuenedeHnem (Npy He0O6XOAMMOCTM) 3HEPrOCHABXKAIOLLEN OpraHu-
3auun. Ecnun NnpomblILLeHHOe NCNOMb30BaHNe OCYLLLeCTBNAETCS 33
cYeT 3aBOACKOV OTO,ENIbHON MTIMHUM CO CPEeAHUM Hanpsi>KeHneM, TO 3a
yC0BUSA NOAKIIOYEHNS OTBETCTBEHHOCTb HECET TONbKO 3KCNnyaTa
LIMOHHMUK.

MowHocTb aneKTpoasuratena MowHocTb KOpOTKOro

[«BT] 3ambiKaHus Sgc [KBA]
11 1800
15 2400
18,5 3000
22 3500

YCTaHOBKa COOTBETCTBYHOLLETO (OMIIbTPOKOMMEHCUPYIOLLLETO YCT-
poicTea (punbTpa BbICLIMX FAPMOHMK) MEXKAY HACOCOM M 371eKTPO-
CeTbto CMOCOBCTBYET CHUXKEHMIO [LOJIN TOKA BbICLUMX FAPMOHMK.
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MoaroToeka/ykasanus

1,5 - 4 kBT: + JnekTpornoacoeanHeHne OOMKHO OCYLLECTBAATLCA MOCPeaCcTBOM
(hUKCMPOBaHHOTO Kabena NS 3MeKTPOnoaKIoueHns K cetu (none-
peyHoe CeyeHme CM. B CliedytoLLein Tabnnue), 0CHALLEHHOTO WTen-
CenbHbIM yCTPOMNCTBOM UM BCEMOSIOCHBIM CeTEeBbIM BbIK/TOYaTeneM
C 3330pOM MeXXy KOHTaKTamun He MeHee 3 MM. [1pn ncnonb3oBaHMmn
rmbkumx kabenem oHM LOMKHbI UMETb KOHLIEBbIE TMMb3bl.

Kabenb 0ns NoAKMNOUYeHNS K CeTW HY>XXHO NPOBOAMUTL Yepes Kabenb
bt BBOA M25/M40 (puc. 23, nos. 1).

L o @'—J MouwHocTb Py CeueHue Kabens

[xBT] [mm?]

55-7,5kBT: 15-4 15-4 2,5-4
5,5/7,5 2,5-6 4-6

W\, 11 4-6 4-35

W@ 15 6-10 4-35

[

18,5/22 10-16 4 -35
o o
\—Q @ YKA3AHMUE:
MpaBunbHble MOMEHTbI 3aTS>KKN BUHTOB KNEMM MpuBeaeHbl B Tab
1 nvue 10 «MOMeHTbI 3aTS>XKKM BUHTOB» Ha cTp. 231. Pa3peluaetcs
11 - 22 KBT: MCMNOMb30BaTb TOJIbKO KanMbpoBaHHble OUHAMOMETpUYeCcKme
KU,
/ﬁ\% « [Ona cobnogeHns cTaHpapToOB NO 31eKTPOMArHUTHON COBMECTH
e e Cam MOCTM cnegytome kabenun oba3aTenbHO QOMKHbI ObITh 3KPaHMpPO-
BaHHbIMMU:
o + auddepeHuManbHOro gaTunka aasnexns DDG (ecnu yctaHasnn-
@QO BaeTCS 3aKa34MKOM);
° ° o® ‘ .

/ In2 (3amaHHOe 3HaueHwe);
CBA3M COBOEHHbIX Hacocos (DP) (Mpu anvHe kabenei > 1 m);
1 (knemma «MP»).
Puc. 23: KabenbHbiii BBod M25/M40 Cobntogatb NonsApHOCTL:
MA=L => SL=L
MA=H => SL=H
Ext. off
« AUX
kabenb cBa3u IF-mogyns.

.

JKpaH crnefyeT yCTaHOBUTL € 06enx cTOpoH Ha kabenbHOM BBOAE,
COOTBETCTBYIOLLEM NPEANUCAHUAM MO 3NeKTPOMArHMTHON COBMeC-
TUMOCTHU, Ha 31EKTPOHHOM MOAY e 1 Ha ApYyrom KoHue. Kabenu ana
SBM v SSM He TpebyeTcs 3KpaHMpoBaThb.
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204

5,5-7,5kBt:

Puc. 24: SxpaHuposaHue kabeneli

B 3neKTpOHHbIX MOQYNAX, NpegHa3HaYeHHbIX 4N 3neKTpogBuraTe-
nen MoLHoCTbIO < 5,5 KBT, 3KpaH B KneMMHoWM Kopobke moayns
NOAKNIOYAETCA K LWNHe 3a3eMIIeHns. B 3neKTPOHHbIX MOAYSAX,
npefaHasHaveHHbIX AN ANeKTpoasuratTenen MoLWHOCTbIO 5,5 KBT 1
7,5 kBT, 3KpaH nogkoyaeTcs K kabenbHoOMy BBOAY. B 3neKTPOHHbIX
MOAYNSX, NpefHa3HauYeHHbIX 4N 3NeKTpoaBMraTene MOLHOCTbIO
= 11 kBT, 3KpaH NOAKIOHYaETCS K KIleMMaM, PacrofnioXKeHHbIM Hag,
KNeMMHOM Konoakon. PaznnyHblie cnocobbl nogkntoveHms sKpaHa
CXeMaTUYeCcKmM NokasaHbl Ha puc. 24.

[ins 0OCTaTOYHON 3aLLMThI OT BEPTMKASbHO NafaloLLyx Kanesb Bogbl
1 pasrpysku kabenbHOro BBOAA OT HATSXKEHMS criedyeT UCMoJb30
BaTb kabenn COOTBETCTBYIOLLETO HAPY>XHOrO ANaMETPa M XKEeCTKO
NpUBMHYMBATL MX. Kpome Toro, kabenun s6nv3mn BBo[os HeobxoaMMo
CBOpa4vBaTb B NETNO A4S 0TBOAA HaKannueatowwencs soapl. Mosun-
LIMOHMPOBaHMe KabenbHOro BBOAA MM COOTBETCTBYHOLLYHO NPO
Knapky kabens cnenyet obecneynTb Takum 06pa3om, YToObI
NCKMIOUYNTb BO3MOXHOCTb NOMNafgaHns B 3N1eKTPOHHBIN MOAY b
Kanenb Boabl. CBobogHble kabenbHble BBOAbI [OJ>KHbI 0CTaBaTbCS
3aKpbITbIMM NPeyCMOTPEHHOM NPoM3BoanUTENneM NpobKon.

3neKTPONpoBOAKY HeO6XOAMMO NPOKMaabIBaTh TakUM 06pasom,
4TO6bI OHa HU B KOEM CNy4ae He Kacanacb Tpy6onposoga u/mnm kop-
nyca Hacoca v 3NeKTpoaBuraTens.

Mpv ncnonb3oBaHMK B CMCTEMaAx C TeMnepaTypow BoAbl Bbiwe 90 °C
nopcoefuHeHNe HaCOCOB K CETU [OJIKHO OCYLLeCTBNATLCS € MOMO
LLIbIO COOTBETCTBYIOLLLEr0 TENI0CTOMKOro Kabens.

[aHHbIN HacOC OCHALLEH YacTOTHbIM Npeobpa3oBaTenem, U ero
3aLMTa YCTPOMCTBOM 3aALLUMTHOrO OTKIIIOYEHNUS Npu Nepenage
Hanps>KeHWs HegonycTUMa. YacToTHble npeobpa3oBaTeny MoryT
HeraTMBHO BO3eMCTBOBATb Ha OYHKLMM YCTPOMCTBA 3aLLUTHOrO
OTKIHOYEHMS NpY Nepenage Hanps>KeHus.

WckntoveHune: AonyckaeTcs UCnosib30BaHWe YCTPOMCTB 3aLLMTHOTO
OTKITHOUEHMS NPU Nepenage Hanps>KeHNs B CeNeKTUBHOM YHUBEP
CasibHOM UCMOMHEeHWM Tvna B.

+ O6o3HaueHue: FIX] =]
+ Tok oTkntovenus (< 11 kBT) > 30 MA
« Tok oTkntoveHus (= 11 kBT) > 300 MA

MpoBepuTbL BUL TOKA N HaNpsiXKeHWe 3N1eKTPONoaKIIoYeHNE K CeTU.
YunTbiBaTb AaHHble Ha UpMeHHOM Tabnuyke Hacoca. Bug Toka n
HanpsKeHWe CeTU OOMKHbI COOTBETCTBOBATb AaHHbIM HA (hUpMeH
HOWM Tabnunuke.

CeTeBble NpeoOXPaHUTENN: MaKC. HOMUHAN CM. B clieaytoLLen Tab-
nULe; CM. OaHHble GUPMeHHOM Tabanuku.

MowHocTb Py [kBT] Makc. HoMuHan

npepoxpanutens [A]

15-4 25
55-11 25
15 35
18,5-22 50

Ob6ecneynTb LONONHUTENBHOE 3a3eMNeHMe!

PeKomeH,u,yeTcn YCTaHOBUTb NWUHENHbIM aBTOMaT 3aWwnThbl.
YKA3AHME:

XapaKTepMCTMKa CpaﬁaTblBaHMﬂ NNHENHOro aBToMaTa 3auTbl: B

« Meperpyska: 1,13-1,45 X |,,o .
+ KopoTkoe 3ambikaHne:3-5 X lyouun.
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Knemmbli
« Knemmbl ynpasnenus (puc. 25)

(PacnpeneneHue cMoTpy Tabnuuy HUXKe)

L ed— s

+
dN_| Bowal xnv |

[Vwoz/A0L]

Puc. 25: Knemmbi ynpasneHus

1,5 - 4 kBT: « Cunosble KneMMmbl (ceTeBble coeaMHUTENbHbIE KNneMMb) (puc. 26)

(PacnpepeneHue cMoTpy Tabnmuy HUXKe)

[2020200)

5,5-7,5kBt:

[SISK R N

11 - 22 kBT:

0 0 ol
I
o 0 ol

LRSS
[

| Il

Puc. 26: CunoBble kieMMbl (cemeBble
coeduHumersibHble Kemmbl)

m 1 Nnrl OMACHO! OnacHo ans >XuU3Hu!
| ‘—@D A MNpw HekBannMUMPOBaHHOM 3NEKTPONOAKIIOYEHUM CyLUeCcTByeT
@ [ ] cMepTenbHas yrpo3a yaapa 31eKTPpMYeCcKMM TOKOM.
S » BcneacTBue NOBbILWLEHHOTO TOKA YTeYKU aNeKTpoABurarTenen
@ MoLLHOCTbIO OT 11 KBT cnenyeTt nononHUTenbHO Noakno4vaTb
i ycuneHHoe 3a3eMneHue cornacHo ctaHnapty EN 50178

Puc. 27: JononHumersnbHOe 3a3eMieHue (CM' puc. 27)'
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PacnpeneneHue knemm

O603HaueHue

L1,L2,L3

L EELECT L

CeTeBoe Hanps>xeHune

YKasaHus

3~380 B — 3~440 B nepem. (+10%), 50/60 I'y, IEC 38

= (PE)

MNMopocoenmHeHne 3a3eMnsiio
Lero nposoga

Inl
(1) (Bxom)

Bxopn TEeKyLero sHa4yeHu4a

Bua curHana: HanpsbxeHue (0-10 B, 2-10 B)
BxopoHoe conpoTtusnexmne: R; = 10 kKOm

Bug curHana: Tok (0-20 MA, 4-20 MA)
BxogHoe conpoTtusnexune: R; = 500 Om

MapameTpbl ycTaHaBAMBAOTCSA B CEPBMCHOM MeHH0 <5.3.0.0>
Ha 3aBoge nogkntovaeTcs nocpeacTsomM kabenbHoro BBoAa
M12 (puc. 2), vepes (1), (2), (3) B cooTBeTCTBUM € 0603HAUE-

HUsAMMK Kabeneit gaTumkos (1,2,3).

In2
(Bxop)

Bxopg 3agaHHOro 3HayueHus

Bo Bcex pexxnmax paboTbl In2 MOXKET MCNONb30BaTLCS B
KayecTBe BXOAa A1 GUCTaHLMOHHOIO pPeryiMpoBaHns

3a0aHHOI0 3Ha4YeHwuA.

Bug curHana: Hanpsbkerue (0-10 B, 2-10 B)
BxogHoe conpoTtusnexue: R; = 10 kKOm

Bug curHana: Tok (0-20 MA, 4-20 mA)
BxopgHoe conpoTtusnexue: R; = 500 Om

MapameTpbl yCTaHaBIMBAOTCS B CEPBUCHOM MeHIO <5.4.0.0>

GND (2)

MopcoenmHeHWst Ha Kopryc

CooTBeTCTBEHHO ans Bxogos Inl nin2

+ 24 B (3) (BbIXOA)

[ocTosiHHOE Hanps>XeHne ons
BHeLLHero noTpebuTens/nart-
YMKa CUrHanoB

Makc. Harpy3ka 60 MA. Hanps>keHuve 3aLmLLEeHOo OT KOpPoT-

KNX 3aMbIKaHWUW.
Harpyska Ha KOHTaKTbl: 24 B nocT./10 MA

AUX BHeLwHss cMeHa paboTbl MocpencTBOM BHeLLHero 6ecnoTeHUManbHOro KOHTakTa
HacocoB MO>XHO MPOBECTUN CMeHY paboTbl Hacocos. MNpy ogHOKpaT-
HOM LUYHTUPOBaHUM 06enX KNeMM BbINOMHAETCS BHELLHSS
cMeHa paboTbl HacocoB (ecnn akTBMpoBaHa). Mpu nosTop-
HOM LUYHTUPOBAHUM 3Ta onepaums NOBTOPSETCS NPU yCno
BUU COONMOAEHNS MUHUMASIBHOTO BpeMeHU paboTbl.
MapameTpbl ycTaHaBNMBAKOTCSA B CEPBUCHOM MeHI0 <5.1.3.2>
Harpy3ska Ha KOHTaKTbl: 24 B nocT. Toka/10 MA
MP Multi Pump NHTepdeinc ons dyHKUUM OBYXHACOCHOTO PexXnmMa
Ext. off YnpasnsoLwmi BXoA «Bbikn. no  Hacoc MO>XKHO BKIIHOYaTb U BbIK/tOYaTb NOCPEACTBOM BHE
npuopuTeTy» ANS BHELLUHEro WwHero 6ecnoTeHUManbHOro KOHTaKTa.
6ecnoTeHUNanbHOro B cucTemMax € BbICOKOM YacToTon BkntoueHui (> 20 Bkntoue-
BbIK/tOHaTENs HWI1/BBIKMIOUYEHMIA B AieHb) CredyeT NpeayCcMOTPeTh BKITO-
ueHne/BbIKNoYeHne nocpencTBom «Extern off».
MapameTpbl yCTaHaBNNBAKOTCA B CEPBUCHOM MeHto <5.1.7.0>
Harpy3ka Ha KOHTaKTbl: 24 B nocT. Toka/10 MA
SBM Pa3penbHas/0606LLeHHas cur-  becnoTeHuManbHas paa.ueanaﬂ/0606u4eHHaﬂ CUrHanusa-
Hanunsaums paboyero cocTos LM paboyero COCTOAHNS (NepeKknoUaroLLIMin KOHTAKT), CUr-
HWS, CUFHaNU3aums 3KCnyaTa- HanuM3aumsa 3KCnnyaTaumoHHOM rOTOBHOCTU BbIBOOATCS Ha
LIMOHHOM rOTOBHOCTU U CO06- KnemMMbl SBM (MeHto <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).
LLIEHWNE O BKITHOYEHUM CETH
Harpy3ka Ha KOHTaKTbl: MuHMManbHo gonyctmumas: 12 B nocT. Toka, 10 MA
MakcumanbHo gonyctumas: 250 B nepem. Toka/24 B nocrT.
Toka, 1A
SSM PaspenbHas/o606LeHHas cur-  becnoTeHumManbHas pa3p.eanaﬂ/0606u4eHHaﬂ CUrHanusa-

Hanmsaumsa HeEMCNpaBHOCTHU

LiMSt HEMCNPABHOCTM (NepeKIoHAIOLLMIA KOHTAKT) BbIBOASATCS!

Ha KneMmbl SSM (MeHio <5.1.5.05).

206

WILO SE 12/2017



Pyccknin

O603HauyeHue HasHauyeHue YKasaHus
Harpy3ka Ha KOHTaKTbl: MuHnManbHo gonyctmmas: 12 B nocT. Toka, 10 MA
MakcumanbHo gonyctumas: 250 B nepem. ToKa/24 B nocT.
Toka, 1A
NHTepdenc CoeuHUTENbHbIE KNEMMBI OnunoHanbHbIN IF-Moaynb BCTaBASETCA B MyNbTULLTEKEP B
IF-mogynb nocnepoBaTesibHOro Lgpo KneMMHoM Kopobke.
BOrO MHTepdenca MopcoennHeHMe 3aLMLLLEHO OT OLWMOBOYHOTO NOLOKNHOYEHUSI.

Tabn. 4: Pacnpepenenue knemm

@ YKA3AHMUE:

Knemmsl Inl, In2, AUX, GND, Ext. off n MP oTBevatoT TpeboBaHUSAM K
HageXxHoMy pasbeanHenmio (cornacHo EN61800-5-1) oTHoCH-
TEeNbHO CeTeBbIX KNEMM, a TakxKe knemm SBM 1 SSM (1 Hao6opor).

@ YKA3AHMWE:

CncTema ynpasneHus BbiNonHeHa B Buae koHTypa PELV (protective
extra low voltage — 6e3onacHoe CBEPXHU3KOE HaMpsKeHwe), T.e.
(BHyTpeHHee) aHeprocHab>keHne oTBeYaeT TPeBOBaHNAM K HaLex-
HOMY pa3beMHEHUIO 3HeprocHabkeHws, 3azemnenne (GND) coeam-

HeHo c PE.
MoncoepuHeHune pud depeHumannb-
HOro flaTuMKa faBneHus
Ka6beno  LiBer Knemma DyHKUMA
1 YepHbin In1 CurHan
2 CrHun GND 3asemneHue
3 KopuyHeBbili +24B +24B

Tabn. 5: MopcoeanHerve Kabens auddepeHLMansHoro AaTHmKa fasneHns

@ YKA3AHME:

3nekTponofcoenvHeHve oudepeHuManbHOro 4aTuMKa gaBneHus
cnegyeT NPoOBeCTM Yepes HavMeHbLUNIA KabenbHbIV BBOL, (M12), pac-
MOMOXXEHHbIN Ha 3NEKTPOHHOM Mogye.
lMpu ycTaHOBKe COBOEHHbIX HACOCOB MW pa3BeTBNEHHOro Tpybon-
poBofa o hepeHUManbHbIA AaTYMK OABAEHWS MOOKTHOYAETCS K
OCHOBHOMY Hacocy.
Toukun n3mepeHuns gudhepeHLManbHOro AaTyumnka AaBneHns OCHOB-
HOro Hacoca [OMKHbI HAXOAUTLCSA B COOTBETCTBYHOLLLEM KOMleKTope
CO CTOPOHBI BCACbIBAHWS 1 C HAMOPHOM CTOPOHbI ABYXHACOCHOMN
YCTaHOBKMU.

Mopspok peicTeui + BbINOMHMTbL NOACOEAMHEHME C YHETOM pacrnpesnesieHuns KIemm.
+ 3a3eMNNTb HAaCcOC/YCTaHOBKY COFNACHO MHCTPYKLMN.
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8 YnpasneHue

8.1  JnemeHTbl ynpaBneHus YnpasrneHue 351eKTPOHHbIM MOAYIEM OCYLLLECTBASETCS MPY MOMOLLU
CleAyoLLmMX 3NeMeHTOB YNpaBneHus:

KpacHas kHomnKa

KpacHas kHorka (puc. 28) ncnonbayeTcs ans BoI6opa 311emMeHTOoB
MEHIO U U3MEHEHMS 3HA4EHWI NyTem BpaLLeHus. [pu HaXKaTum Kpac-
HOW KHOMKW NPOMCXOOUT aKTUBM3aLWs BbIGPAHHOTO 3/1eMeHTa
MEH!0, @ Tak>Ke NOATBEP>XKAEHNE 3HAUEHWI.

Puc. 28: KpacHas kHonka

MukponepeknioyaTenu
ON Mukponepeknouatenu (puc. 9, nos. 6/puc. 29) pasmelieHbl nog
KpbILLKOW Kopnyca.
+ MepekntoyaTenb 1 CNy>XUT ON9 NepeknoYeHms mexxay cTaHgapT-
HbIM 1 CEPBUCHBIM PeXXMMaMW.
1 2 3 4 [ns nony4eHns 0ONONHATENbHOM MH(OpMauUm cMm. rnasy 8.6.6

Puc. 29: Mukponepexkrouamenu «AKTWBaLWS/0eaKTUBALMA CEPBUCHOTO PEXKMMa» Ha cTp. 214,

MepekntoyaTenb 2 NO3BOMSET aKTUBUPOBATb U AeaKTUBUPOBATb
yHKUMIO 6NOKMPOBKK AOCTYNA.

[nsa nonyyeHns QONOMHUTENbHON MHOPMaLUnK cM. rnasy 8.6.7
«AKTUBauMs/neakTMBaumnsa 610KMPOBKM 4OCTyna» Ha cTp. 215.

Bbikntoyatenu 3 n 4 no3Bona0T TEPMUHUPOBATL MTIMHNUMN CBA3U
Multi Pump.

[ns nonyyeHvs 4ONOIHUTENbHON MHOPMaUuK cM. rnasy 8.6.8
«AKTVMBaLWSA/0eaKTUBaUMSA TEPMUHUPOBAHUS IMHUM CBA3M» Ha
cTp. 215.

8.2  CrpykTypa aucnnes OTobparkeHne MH(OPMaLMM Ha AUCTINEE OCYLLECTBASETCS COrNAcHo
cnegytoLlemy npumepy:

Puc. 30: Cmpykmypa ducnnes

Mo3. OnucaHue Mo3. OnucaHue
1 Homep meHto 4 CTaH@apTHble CUMBOSbI
2 NHguKaums 3Ha4YeHnsa 5 MHOukaums cuMBoioB
3 MHOvKauma eguHULbI

n3MepeHuns

Tabn. 6: CTpykTypa aucnnes
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8.3 MosicHeHue CTaHAAPTHbIX CUMBOJIOB

YKA3AHME:
@ MHavkauunio gucnnes Mo>kKHO noBepHyTb Ha 180°. OnucaHne nme-

Pyccknin

HEeHUSa MHONKAUMN CM. B MeHto <5.7.1.0>.

Cne.uyrou.me CMMBOJIbl BbIBOAATCA B YKAa3aHHbIX Bblle NO3ULUMAX

Oucnnes ¢ uenbio MHANKaLUMM COCTOAHUA:

Cumson Onucanue Cumeon OnucaHue
[MocTos\HHOE perynnpoBaHue Y4acToTbl Bpa ) Pexxum «MuH.»
LeHns min
lMocTosiHHOe perynuposaHue Pe>xknum «Makc.»
max

Ap-c

N

MepemeHHOE perynmposaHue
Ap-v

Hacoc paboTtaet

=

MNMNA-perynatop

Hacoc octaHoBneH

Bxog In2 (BHeLLHee 3agaHHOe 3HaYeHue)

Hacoc paboTaeT B aBapuitHOM pexxume

7 >
2 aKTMBMPOBaH \ (cumBon muraer)

BrIOKMpOBKa gOCTyna > Hacoc ocTaHOBNEH B aBapUITHOM pexxnme
@ (cumBon muraer)

CucTtema ynpasneHus 3gaHnem BMS
(Building Management System) akTusHa

Pe>xum paboTbl DP/MP: ocHoBHol/pe3eps-
HbIN

Pe>xum pa6oTbl DP/MP: -
pe>XMm CoBMeCTHOM paboTbl ABYX HACOCOB

O+B

Tabn. 7: CTaHpapTHble CUMBObI
8.4 CUMBONbI B pUCYHKax/yKasaHusx B rnaese 8.6 «MHCTpyKuUMM No akcnnyaTaunmn» Ha cTp. 212 cogep-
>KaTCs PUCYHKK, HArNaOHO 00 bACHAIOLLME KOHLENUMIO YNIPaBNeHus,
N MHCTPYKLMM NO HAaCTpOMKe.

B pvCyHKax U MHCTPYKUMSX UCMONb3YHOTCS CredyoLimMe CUMBOSIbI B
KayecTBe YMpoLLEeHHOro NpefcTaBneHNs 31eMEHTOB MeHIO UK
0encTeunim:

AneMeHTbl MeHI0

CTpaHuLa COCTOSIHUMA MEeHI0: CTaHOAPTHbIN BUA Ha gucnnee.

«YpOBHEM HUXKE»: 3[IeMEHT MEHI0, U3 KOTOPOro MOXXHO MepenT B
MEHIO Ha ypoBeHb Huke (Hanpumep, u3 <4.1.0.0> 8 <4.1.1.0>).

«UHdopmaums»: 3neMeHT MeHIo, NPeACTaBNSOLWMNIA MHPOPMaLMIO
0 COCTOSIHUW YCTPOWCTBA UM HACTPOMKaX, KOTOPbIE HEBO3MOXHO
N3MEHUTb.

«Bbl160op/HacTpoiiKa»: 3nemMeHT MeHto, PefoCTaBnALWMA AOCTYN
K M3MeHsIeMbIM HAacTpOMKam (anemeHT ¢ Homepom MeHIo <X.X.X.0>).

«YpOBHEM BblILUe»: 3[IeMEHT MEHI0, U3 KOTOPOro MOXXHO NepenTun B
MEHIO Ha ypoBeHb Bbilwe (Hanpumep, 13 <4.1.0.0> B <4.0.0.0>).

0E gf
2] @2

CTpaHMLIa own60OK MeHI0: B cny4yae BOSHUMKHOBEHUA oLMbKN BMECTO
CTpaHULbl COCTOAHUA YKa3blBaeTCA TEKyLLI,Mﬁ HomMep owmnbKu.

Oencteus + MoBOPOT KpPacHOM KHOMKMU: BPaLLast KPACHYH KHOTKY, MOXKHO yBe-

NMYMBaTh UM YMEHbLLATb HACTPOVKM U HOMEP MEHHO.

Ha>kaTue KpacHOM KHOMKM: Ha)KaTNeM KPaCcHOW KHOMKM MOXHO
aKTMBUPOBATb 3/IEMEHT MEHIO UM NOATBEPAUTbL USMEHEHMe.

+ HaBuraums: cnefoBath NpuBeeHHbIM HUXKe YKa3aHWSM K BbINONHe-
HUIO AeNCTBMI ANS HaBUraLMM B MEHIO [,0 YKa3aHHOTo HOMepa MeHHo.
» BbDKupaHue: Ha MHOMKaTOpe 3Ha4eHNs yKa3blBaeTca ocTaBLleecs
Bpems (B CeKyHax), noka aBToMaTUHeckn He ByneT LOCTUrHYTO cre-
[yloLLiee COCTOSIHME, UMM CMOXKET ObITb BbINMOHEH BBOL, BPYUHY!O.

© i G- O
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8.5 Pe>XuMbl MHAUKauuu

TecT pucnnes

= & O+
SCamanns

xow

6% X NARAN
|Z P ©+©

Puc. 31: Tecm ducnnes

8.5.1 CrpaHuuUa MHANKALUU COCTOSAHUSA

8.5.2 PeXxum MeHI0 ANs MHAUKAaLUK

JnemMeHT MeHI0 «YPOBHEM HUXe»

210

* YCTaHOBUTb MUKpoOMNepeKnioyaTenb B nonoxeHue «OFF»: ycTaHo-
BUTb MUKpOMNepeKntoyaTeslb C HOMePOM «X» NMOM, KPbILLKOM Koprnyca
B N03mumo«OFF».

YcTaHOBUTb MUKpoOMepeksovaTenb B nono)xeHne «ON»: YcTaHo-
BUTb MUKpOMNepeKntoyaTeslb C HOMePOM «X» NMOM, KPbILLKOM Koprnyca
B No3uumio «ON».

Cpasy >ke nocne nogayun NUTaHWs 3IEKTPOHHOTO MOAYJISA B TEHEHUe
2 ceKyH[ NpOBOAUTCS TECT AMCNJIes, NPM KOTOPOM oTobpaxkatoTcst
BCe 3Hakm ancnnes (puc. 31). 3aTeM Ha MHAWKALMIO BbIBOAMUTCS
CTPaHULA COCTOSIHUS.

Mocne npepbiBaHUS NO4AYN MUTAHUS 3MIEKTPOHHBIA MOZAY b NPOBO-
LMT pasnuyHble yHKUUM OTKNOYEHUS. Ha NPOTSXKeHUN AaHHOrO
npouecca otobpaxkaeTcs Qucrnnen.

OMACHO! OnacHo anst >XXu3Hu!
[a>e npu oTKNIOYEHHOM AUCNIee Hanpsi>KeHue ellle MoXKeT
NpUCYyTCTBOBAaTb.

« Cobnionatb o6wme ykasaHus no 6esonacHoctu!

CTaH,D,apTHbIM BUOOM MHOWKALUUKM ABNAETCA CTPAaHMLUA COCTOAHNA.
AKTyaJ'IbHO HAaCTpOeHHOe 3afjaHHOE 3HaYeHNe YKa3blBaeTCAa B |-W|¢"
POBbIX CErMeHTax. )leyrme HaCTpOVIKI/I YKa3bIBakOTCA Npn nomMoLn
CMMBONOB.

YKA3AHMUE:

Mpun ABYXHAaCOCHOM pexkume paboTbl Ha CTPaHMLLEe COCTOSHMS
LLOMOMHATENBHO YKa3bIBAETCS PeXKUM paboTbl («Pexkm coBMeCTHOM
paboThbl ABYX HAaCOCOB» UNK «OCHOBHO/Pe3epPBHbINA») B BUAE CUM-
BONOB. Ha gmcnnee pe3epBHOro Hacoca NokasaHo «SL».

MocpencTBOM CTPYKTYPbl MEHIO MOXKHO BbI3BaTb (OYHKLIMMN 3M1eKT-
POHHOrO MOAYNS. B MeHIo cofepyKaTcsi TOAMEH!O Ha Pa3HbIX
YPOBHSX.

TeKyLMI ypOBEHb MEHIO MOXKHO U3MEHWTb MPU MOMOLLM 31IEMEHTOB
MEHIO «YPOBHEM BbILLE» UMW «YPOBHEM HUXKE», HANPUMEP, U3 MEHIO
<4.1.0.0> K <4.1.1.0>.

CTpyKTypa MeHI0 CpaBHUMa CO CTPYKTYPOW rMaB HAaCcTOsILLLeNA MHC-
TpyKumu - rnasa 8.5(.0.0) conepuT nogrnassl 8.5.1(.0) n 8.5.2(.0),
COOTBETCTBEHHO B 3/IEKTPOHHOM Moy e MeHI0 <5.3.0.0> copep>knt
nogMeHt <5.3.1.0> - <5.3.3.0> n 1.0.

AKTyarbHO BblIOpaHHbIN 3fIeMeHT MEHI0 MOXKeT ObITb MOEeHTUULM-
pOBaH Yepe3 HOMepP MEeHHO M COOTBETCTBYIOLLMIA CUMBOST HA AUCnIee.

B npepenax 0AHOro YpoBHs MEHIO MOXKHO MOCNeA0BaTENbHO BbION-
paTb HOMepa MeHIO NyTeM BPALLLEHWS KPaCHON KHOMKW.

YKA3AHUE:

Ecnun B pe>xxume mMeHto B o060 Mo3MuUmMm KpacHas KHomkKa He bygeT
HaxkaTa B TedeHue 30 cekyHA, MHOMKALMS BO3BpaLLAeTCs Ha CTpa-
HULY COCTOSIHUS.

B Ka>K[,OM YPOBHE MEHIO MOTYT MMETbCS YeTbIpe Pa3nyHbIX TUMA
3/1EMEHTOB:

JNeMeHT MEHIO «YPOBHEM HUXKe» OTMeYeH Ha Ancnsiee NokasaHHbIM
PAOOM CUMBOIOM (CTpenka Ha MHAMKaUUW eQuHULbI M3MEPEHNs).
Ecnu BbIOpaH aneMeHT MeHI0 «YPOBHEM HUXKe», Ha>kaThe KpacHoM
KHOMKM BbI3blBAaeT NEPEXO Ha COOTBETCTBEHHO CnefyoLwmi ypo-
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AneMeHT MeHI0 «UHpopmauns» @

3neMeHT MeHIO «YPOBHEM BbliLLue» t

dneMeHT MeHIo
«Bbi6op/HacTpoitka»

*

8.5.3 CrpaHuua owmbok

h ELCS

Puc. 32: CmpaHuya owubok (cocmosiHue B
cnyqae owubku)

8.5.4 Tpynnbl MeHIO

ba3oBoe meHI0
UudopmaumnoHHoe MeHIo

CepBUCHOE MEHIO

A

Pyccknin

BEHb MEHIO HV>Ke. HoBbI ypoBEHb MEHIO OTMEYEeH Ha Ancniee Home-
POM MEH0, KOTOPbI MpY NEPeXoAe YBENMUYMBaAETCS Ha OOWH MYHKT,
Hanpumep npu nepexoae n3 meHo <4.1.0.0> B MeHto <4.1.1.0>.

3nemeHT MeHto «/HopMaLmMsi» OTMeYeH Ha QUCnIiee NOKa3aHHbIM
pALOM CUMBONOM (CTaHOAPTHbIA CMMBON «BNOKMPOBKA JOCTYNa»).
Ecnv BbiGpaH aneMeHT MeHH0 «/HopMaums», HaXkaTue KpacHoM
KHOMKM He BbI3blBaeT HUKaKOro AeicTeus. Mpwv Bbibope anemeHTa
MeHI0 Tvna «MHdopmaums» yKasblBaloTCs TEKYLLME HACTPOMKM UK
3HaYeHUs U3MEPEHWS, KOTOPbIE He MOTYT 6bITb U3MEHEHbI
noJsib30BaTesIeM.

JNeMeHT MeHIO «YPOBHEM BbllLe» OTMeYeH Ha OMUCTIIee NOKazaH-
HbIM PSALLOM CUMBOJIOM (CTpenka Ha uHauUKaumm cumeona). Ecnu
BbIOpaH 3fleMeHT MeHI0 «YPOBHEM BblILLIE», HAXKaTNe KpacHom
KHOMKM BbI3bIBAaeT Nepexof Ha COOTBETCTBEHHO ClledyIOLLNIA ypo-—-
BEHb MeHI0 Bbile. HOBbIN ypoBeHb MEHIO OTMEYEH Ha MHAMKALMK
HOMepOoM MeHto. Hanpumep, Npu Bo3BpaTe C YpOBHs MeHto <4.1.5.0>
HOMep MeHo nepekntoyaeTcs Ha <4.1.0.0>.

YKA3AHME:

Ecnu kpacHas KHoMKa yaep>XnMBaeTcs HaXKaTom B Te4eHne 2 cekyHp,
B TO BpeMms Kak 6bln BbIOpaH 3nieMeHT MeHI0 «Ha ypoBeHb BbliLLe»,
NpouCcXoauT BO3BPaT B MHOMKALNIO COCTOAHMUS.

JnemMeHT MeHIo «Bbibop/HacTpoiika» He MMeeT B MeHI0 0€060ro
0603HaveHns, 0OHAKO B PUCYHKax OAHHOM MHCTPYKLUKM OTMeYaeTcs
nocpeAcTBOM NMOKa3aHHOro PSAOM CMMBONaA.

Ecnv BbiGpaH aneMeHT MeHto «Bbibop/HacTpoiika», HaxkaTue Kpac-
HOW KHOMKMW BblI3blBaeT Nepexof B PeXKnM pefakTUpOoBaHus.

B pe>xvMe pedakTMpOBaHNA MUraeT 3Ha4YeHne, KOTOPOe MOXKHO
N3MeHUTb BPaLLleHWeM KPaCHOM KHOMKM.

B HEKOTOPbIX MEHIO NMPUHATWE BBOAA MOCIIE HAXKATUS KPAaCHOM KHOMKM
NOATBEPXKOAETCS MyTeM KOPOTKON MHAMKaLUMM cumBora «OK»

Mpy BOSHUKHOBEHUWM OLUMOKW Ha AUCree YKa3biBaeTCs CTpaHULA
OLUMOKM BMECTO CTPaHMLbl COCTOSHMS. B CTpOKe 3HayYeHMs Ha gucn-
nee otobparkaeTca 6ykBa «E» 1 Tpex3HayHbIN KoA owmnbKK, pasge-
NeHHbIA [ecaTUYHomn Toukon (puc. 32).

B rnaBHbix meHto <1.0.0.0>, <2.0.0.0> 1 <3.0.0.0> ykasbiBatoTcs
6a30Bble HACTPONKM, HE06XOQUMOCTb B U3SMEHEHNWN KOTOPbIX MOXKET
BO3HWKHYTb faXXe BO BpeMs HOPMasnibHOM 3KCNyaTaumm Hacoca.

B rmaBHOM MeHto <4.0.0.0> 1 anemeHTax NOAMEHIO YKa3bIBAKOTCH
OaHHble M3MepeHnI, yCTPOMCTBA, IKCMNIyaTauMOHHbIe NapameTpbl 1
TeKyLue COCTOSHUS.

InasHoe MeHI0 <5.0.0.0> 1 3nemMeHTbl NOAMEHIO NPefoCTaBNAoT
AOCTYMN K OCHOBHbIM CMCTEMHbIM HacTpPOMKam AN BBOAA B 3KCMya-
Tauuto. Cyb6anemMeHTbl HAXOOATCS B peXXKMMe C 3aLUTON OT 3anncm Ao
Tex nop, noka He 6yaeT akTUBU3MPOBAH CEPBUCHbBIN PEXXUM.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro ywep6a!

He Hapne>awmm o6pa3omM npoBefeHHble U3MEHEHUsI HaCTpoeK
MOryT NpUBeCTU K olumMbKaM B 3KCnyaTaLMm Hacoca 1 cTaTb Npu-
YMHOM NOBPEXXAEHUA HACOCA UITU YCTAHOBKMU.
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Pycckni

MeHI0 KBUTMPOBaHUSA oLINGKU

MeHto 6n10KMpOBKM AocTyna

8.6 MHCTpyKUMM no akcnnyaTaumm

8.6.1 PerynupoBKa 3afaHHOrO 3Ha4eHuUs

Puc. 33: BB0O 3a0aHH020 3Ha4eHusl

8.6.2 lMepexopn B peXXMM MeHI0

Puc. 34: Pexcum meHto «CmaHdapm»
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» HacTpoiKu B cCepBUCHOM peXkuMe criefyeT NpoBOAUTb TOSIbKO
CUNaMM KBanUUUMUPOBAHHBIX CNELMANUCTOB U TONTbKO B LIENsX
BBOfa B 3KCMyaTaumio.

B cnyyae BO3HMKHOBEHWS OLLMOKM BMECTO CTPaHMLIbl COCTOSHUA
oTobparkaeTcs cTpaHUUa owmnbku. Ecnmn ns 3ton no3numnmn HaxkaTb
KpacHY0 KHOIMKY, TO OCYLLLeCTBUTCS MePexof B MEHIO KBUTUPOBaHMS
owwmbku (Homep MeHo <6.0.0.0>). CyuiecTsytowme coobLueHns o
HencnpaBHOCTN MOTYT 6bITb KBUTMPOBAHbI MO UCTEYEHUN BPEMEHM
0XXMAAHWS.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
KeuTupyembie olim6ku, npuumnHa BO3HUKHOBEHUSI KOTOPbIX He
6bina ycTpaHeHa, MOTYT Bbi3BaTb MOBTOPHbIE HEMCMPABHOCTU U
NpUBECTU K NOBPEeXXAEHUIO Hacoca UMK YCTaHOBKMU.

. KBMTMPOBaTb ownbKu ToNbKo nocne YyCTpaHeHuUs NPpUYUHbI UX
BO3HUKHOBEHMUA.

. YCTpaHeHVIe HEMCHPaBHOCTeﬁ AO0JIDKHO BbINOJIHATHCA TOJIbKO
cunamum KBa.ﬂMCbMLIMpOBaHHbIX cneuuasnMcTos.

B crniy4ae COMHeHU s CBA3aTbCA C U3roToBUTENIEM.

[na nonyyeHns QononHUTeNbHOM NHGopMaumm cMm. rnasy 11
«HencnpaBHOCTH, NPUYMHBI U CNOCOObLI YCTPaHEHNS» Ha CTP. 233 1
npuBeaeHHyo B Hert Tabnumuy owmnbokK.

[naBHoe mMeHto <7.0.0.0> oTobpa>kaeTcs TONbKO B TOM Cyyae, ecnm
MUKpoOrepekno4aTenb 2 HaXoAUTCs B Nono>keHnn «ON». B Hero
MO>XHO MOMNacTb NOCPEACTBOM O6bIYHON HaBUTALUK.

B meHto «BJ'IOKVIpOBKa 00CTyna» MOXXHO aKTUBMPOBATb UJTKN OeaKTn-
BUPOBATb 6J'IOKVI|Z)OBKy [0CTyna nocpencTsoM BpalleHna KpaCHOI;I
KHOMKW N NOATBEPANTb USMEHEHUE HaXKaTUEM KpaCHOIh KHOMKMW.

Ha cTpaHuLe MHAMKALMM COCTOSIHMS 3a0aHHOE 3HAUYEHNE MOXKHO
OTperynmpoBath cregytoLmm obpasom (puc. 33):

.

MoBepHYTb KPacHyH KHOMKY.

MHankaumnsa nepexoant K HoMepy MeHto <1.0.0.0>. 3apaHHoe 3Have-
HWE HaYMHaeT MUTaTb W NOBLILLAETCS MW NOHMIXKAETCA NyTeM Oanb-
HenLero BpaLleHns.

.

Ons NoATBEPXKAOEHUA USMEHEHNA HAXKAaTb KPAaCHYHO KHOMKY.

HoBoe 3agaHHOe 3HaveHue nepeHnmaeTcd, U MHOMKauMAa BO3Bpalla-
€TCA Ha CTPaHuLy COCTOAHUA.

[ns nepexona B peXknM MeHto AefcTBOBaTb ClieAyowmm 06pasom:

B TO BpeMs, KOrfa MHAMKaLUMS oToBpaXKaeT CTPaHULLy COCTOSHUS,
yOep>KnBaTh KPaCHYH KHOMKY HaXkaToit B TedeHne 2 cekyHf,
(3a nckntoveHnem ownbku).

CTaHpapTHbIe XapaKTepUCTUKM:
MHOMKauMa nepexoanT B pexxum MeHto. OTobparkaeTcs Homep
meHio <2.0.0.0> (puc. 34).
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Puc. 35: Pexcum meHto «CepBuc»

Puc. 36: Pexcum meHto «Owubka»

8.6.3 Haswurauums

Puc. 37: [pumep Hasuzayuu

8.6.4 W3meHeHue BbIGOpa/HacTpoek

1 5630
0 300
S

o)

Yo 10
S

Puc. 38: Hacmpolika c Bo3Bpamom Kk 3/1e-
MeHmy meHto «Bbibop/Hacmpoliku»
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Pyccknin

CepBUCHBIN peXxum:

Ecnu cepBUCHBIN peXXum akTUBMPOBAH NPY NOMOLLM MUKPOMepeK-
noyatens 1, To cHavana otobparkaetcs HoMep MeHo <5.0.0.0>
(puc. 35).

OwmbKa:
Mpwu owwnbke oTobpaxkaeTcs HOMep MeHio <6.0.0.0> (puc. 36).

Mepexof B pe>xkuM MeHto (cM. rnasy 8.6.2 «Mepexof B pe>KMM MeHHo»
Ha cTp. 212).

BbINOMHUTB 0BLLYIO HABMFALMIO B MEHIO Criegytowmnm obpasom (npu-
Mep CM. Ha puc. 37):

B npouecce HaBWrauym MUraeT HOMEP MEHHO.
[ns BbiGopa anemMeHTa MeHIO MOBEPHYTb KPACHYH KHOMKY.

OTcyeT HoMepa MeHIo UAET B MOSIOXKNTENbHYIO U OTPULLATENbHYHO
cTopoHy. Mpv Heobxo[MMOCTM 0TOBPa>kaeTcs CUMBOS, OTHOCS -
LLMIACS K 3NIeMeHTY MEH!I0, a Tak>Ke 3aaHHOe UITN TekyLuee
3HayeHue.

Ecnv oTobparkaeTcs yKa3blBatoLLas BHU3 CTPenka /15 MeHo «YpoB-
HEM HUXKEe», HAXKaTb KPAaCHYHO KHOMKY, 4ToObl NepeinTu B ciegytoLwmia
YpOBeHb MeHI0 H>Ke. HOBbI ypOBEeHb MEHIO OTMeYeH Ha Aucniee
HOMepOM MeHI0, HanpuMep npu nepexofe u3 <4.4.0.0> B <4.4.1.0>.

Ha MHAMKaLMIO BbIBOAMTCS OTHOCALLMIACA K 3NEMEHTY MEeHI0 CUMBON
n/mnn Tekylee 3HadeHme (3agaHHoe/TekyLLee 3HaYeHNe MK
BbIGOP).

[ns Bo3BpaTa B CNeayoLLMii ypOBeHb MEHIO BbilLe BbIBpaTh 3neMeHT
MEHI0 «YPOBHEM BbiLLIE» M HaXKaTb KPACHYH KHOMKY.

HoBbIl1 ypoBeHb MeHI0 OTMeYeH Ha Aucrniee HOMepPOM MeHO, Hanpu-
Mep npu nepexofe n3 <4.4.1.0> B <4.4.0.0>.

YKA3AHME:

Ecniv KpacHast KHOMKa yoep>KMBaeTCsl HAXKaToN B TeYeHne 2 CeKyHg,
B TO BpeMs KaK 6bin BbIBpaH 3n1eMeHT MeHt0 «Ha ypoBeHb Bbillie»,
WHOMKaLMA BO3BPaLLAeTCs Ha CTPaHULLY COCTOSHUS.

[N n3MeHeHWs 3aAaHHOIo 3HA4Y€HNA NN HAaCTPOMKM AeNCcTBOBaTb
cnegyrowmm o6pasom (npumep cM. Ha puc. 38):

MepenTu K HY>KHOMY 3eMeHTY MeH10 «Bbibop/HacTpoiika.
YKa3blBalOTCA TeKyLLlee 3HaYeHne NN COCTOSHME HaCTPOVKK, a
Tak>Ke COOTBETCTBYIOLLMIA CUMBON.

Ha>kaTb KpacHyto kHoMKy. Muraet 3agaHHoe 3Ha4eHne UM CUMBOJI,
npeacTaBnSOLWNA HACTPOWKY.

BpalLaTb KpacHyo KHOMKY, MoKa He 6yaeT yka3aHo Hy>KHoe 3adaH-
Hoe 3HayeHWne unu Tpebyemas HacTporka. MosicCHeHNs HacTpoek,
0603Ha4eHHbIX CMMBONaMu, CM. B Tabnuue B rnase 8.7 «YkasaTtenb
3NEeMEHTOB MeHI0» Ha cTp. 215.

MOBTOPHO HaXXaTb KPACHYO KHOMKY.

BbibpaHHOe 3afaHHOe 3HaYeHWe UK BbIbpaHHas HAaCTPoOWiKa noa -
TBEPXKOAKTCA, M 3HAYEHME UM CUMBON NepecTaeT MUratb. MHAnKa-
LMl CHOBA HaXxo[AMUTCS B PEXXMME MEHIO C NPEXXHUM HOMEPOM MEHHO.
Homep meHto muraer.
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Puc. 39: Hacmpolika ¢ BO3Bpamom k cmpa-
Huye coCmosiHus

8.6.5 Bbi30B MHGOpMaUUKU
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Puc. 40: Bbi3oB uHgpopmayuu

8.6.6 AkTuBauus/meakTuBauus
CEepPBUCHOTO pexkuma
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YKA3AHUE:

Mocne nameHeHns 3HaveHn B MeHto <1.0.0.0>, <2.0.0.0> u
<3.0.0.0>,<5.7.7.0> 1 <6.0.0.0> gucnnen Bo3BpaLlaeTcsa K CTpaHuLe
cocTosHus (puc. 39).

[ns 3neMeHTOB MeHIo TUNa «MHopMaLmns» HEBO3MOXKHO NMPOBO-
OWUTb HUKaKMe n3MeHeHns. OHM OTMeYeHbl CTaHAAPTHbIM CUMBOIOM
«Bbnoknposka gocTyna» Ha gucnnee. [ns Bbi30Ba TEKYLUMX HACTPOEK
OencTBoBaTh cliedytowum obpasom:

MeperTn K HYXKHOMY 3neMeHTY MeHto «MHdopmauus»
(Ha npumepe <4.1.1.0>).

YKa3bIBalOTCA TeKyllee 3HaYeHNe NN COCTOSHME HAaCTPOWKMK, a
Tak>Ke COOTBETCTBYIOLMI CUMBOS. HaXkaTne KpacHOM KHOMKM He
BbI3bIBAET HUKAKUX [ENCTBUN.

Bpaluas KpacHyH KHOMKY, MOXHO yNpaBnsTb 3NeMeHTaMM TUna
«MHbopmauma» Tekywero nogmerto (cm. puc. 40). NosicHenuns
HacTpoek, 0603Ha4YeHHbIX CUMBOMaMW, CM. B Tabnuue B rnase 8.7
«YKasaTenb 3/IeMEHTOB MeHIO» Ha cTp. 215.

BpaluaTb KpacHyto KHOMKY [0 Tex nop, noka He 6yfeT ykasaH ane-
MEHT MEHIO «YPOBHEM BbILLEY.

Ha)kaTb KpacHyto KHOMKY.

MHamkaums Bo3epaluaetca B 60nee BbICOKMI ypoBeHb MeHIo (B gaH-
HOM cnyyae <£4.1.0.0>).

B cepBMCHOM pe>XnMMe MO>KHO MPOM3BECTU [OMONHUTENbHbIE
HaCTPOMKKN. AKTUBALMA 1 [eaKTUBaLMS Pe>KMMa BbINOMHAIOTCS cre-
ayrowmm obpasom.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

He HagneXawum o6pa3om nposefieHHble M3MEHEHUS HacTpoek
MOryT NpUBECTH K oliM6KaM B 3KCNlyaTaLum Hacoca U cTaThb Npu-
YUHOW NOBPEXXA,EHUS HACOCAa UMM YCTAHOBKM.

HacTpoiiku B cepBMCHOM pe>Xxume cnefyeT NpOBOAUTb TONbKO
cMnamu KBanuuuMpoBaHHbIX CNEeLUanUCTOB U TONBKO B Liensax
BBO[1a B 3KCNNyaTauuio.

Mwukponepekntoyatenb 1 ycTaHOBUTb B MoNo>keHne «ON».

CepBUCHbIV peXXnM akTuBmpyeTcs. Ha cTpaHuue COCTOSHUS MUraeT
MoKa3aHHbIN PAOOM CUMBOJI.

Bno>xeHHble anemeHTbl MeHto 5.0.0.0 nepeknioyaoTCa OT TUNa
«MHdopmaums» K Tuny «Bbibop/HacTpoiika», 1 CTaHOapTHbIA CUM-
BOJ «BIOKMPOBKa [OCTYNa» (CM. CUMBON) CTAHOBUTCA HEL,OCTYMHbIM
[NS COOTBETCTBYIOLLEro 3neMeHTa (MckntoveHne <5.3.1.0>).

Tenepb MO>XHO peaKTUpPOBaTb 3HAYEHUA N HaCTpOl7IKI/I Ona gaHHbIX
3JIEMEHTOB.
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8.6.7 AkTuBauusi/meakTUBaLMs

6noKUpOBKM focTyna

8.6.8 AkTuBauusi/meakTUBaLus

8.7

TePMUHUPOBAHUA IUHUU CBA3U

YKa3aTenb 3/1leMeHTOB MeHI0

~O2
A

®

Pyccknin

» [Ina geakTuBauumn YCTAaHOBUTb BbIKO4YaTESb B UCXOOHOE MOJTIOXKEHME.

[nsi npepoTBpaLleHnst NPOBEAEHNS HEAOMYCTUMbIX U3MEHEHUI
HaCTPOEK HAacoCa MOXKHO aKTUBMPOBaTb 6NOKMPOBKY BCEX PYHKLIMIA.

AKTVBMpPOBaHHas 6I0KMPOBKA [OCTYNA YKa3biBAETCS Ha CTpaHULe
COCTOSIHWS CTAaHOAPTHbIM CUMBOSOM «BIIOKMPOBKa [OCTYMax.

[ns akTMBauMmn 1 eakTnBauum yHKLUMN A,eNCTBOBATb CNeayoLwmnM
obpasom:

.

MukponepekntovaTtesib 2 yCTaHOBUTb B NonoxxeHne «ON».
MosiBnsetcsa meHto <7.0.0.0>.

« [Ins aKTMBALMMW UKW [eakTUBaLMM 6110KMPOBKY MOBEPHYTb KPACHYHO
KHOTIKY.

« Ana NnoATBEP>XAOEHUA USMEHEHNA HaXKaTb KPAaCHYHO KHOMKY.

TekyLuee cOCTOsHWE 67I0KMPOBKM NPefCTaBNeHO HAa MHAMKALMN
CYMBOJIOB MOKa3aHHbIMU PSAOM CUMBOMAMMU.

BbnokupoBKa aKkTMBUpOBaHa

HeBO3MO>XXHO M3MEHUTb 3afaHHble 3HAYEHUS UNKn HaCTpOIhKM.
COXpaHﬂeTCH [O0CTYN KYTEHUIO AN BCEX 3JIEMEHTOB MEHIO.

BI'IOKMpOBKa AeaKTUBUPOBAHa

MO>XHO peaKTMpPOBaTh 3NeMeHTbl 6a30BOr0 MeH!0 (3neMeHTbI MeHto
<1.0.0.0>, <2.0.0.0> 1 <3.0.0.0>).

YKA3AHME:

[ns pegaktupoBaHus cyb63nemeHToB MeHto <5.0.0.0> gonxeH 6biTb
[OMOSTHUTENbHO aKTUBUPOBAH CEPBUCHBIN PEXKUM.

.

MunkponepekntovaTtesnib 2 BepHyTb B nonoxxeHne «OFF».
MHAavKaums Bo3BpaLLaeTcs Ha CTPAHULLY COCTOSIHUS.
YKA3AHMUE:

OLWKn6KM MOXKHO KBUTUPOBATb HECMOTPA HAa aKTUBUPOBAHHYHO 6no-
KUPOBKY O,0CTYyMa No NUCTe4eHU BpeMEHU OXKNOaHUA.

[ns ycTaHOBNEHUs OAHO3HAYHOrO COeANHEHNS MeXAY MOOYNsSIMU
Heobx0AMMO TepMUHUPOBATL 06a KOHLA NMNHWUK CBA3M.

B co4BOEHHOM Hacoce 3NeKTPOHHbIE MOAYM NOCTABMAOTCA rOTO-
BbIMU K NCMNOJIb30BAHUIO B peXXMe COBOEHHOTO ynpaB/ieHNA.

[ns akTMBauMmn 1 eakTnBaLuum yHKLUMN AeNCTBOBATb CeayoLnM
obpasom:

« MepeBecTn MUKponepeknodaTeny 3 u 4 B nonoxeHne «ON» (BKJ1).
TepMUHMpOBaHMe aKTUBUPYETCS.

YKA3AHME:
06a MukponepeknoyaTens Bcerga foSKHbI HAX0AUTLCA B OAMHA-
KOBOM MOJIOXKEHUN.

» [na geaktnsaumm cnenyeT nepeBecTV NepeknovaTesnin B UCXogHoe
NMoNo>KeHne.

B cnepytowent Tabnuue paetcs 0630p MMELLMXCH 31eMEHTOB BCEX
YPOBHeW MeHto. Homep MeHIo 1 TUM 31EMEHTOB OTMeYeHbI Mo 0TAe-
NbHOCTU, TaKXKe NosicHsieTCs PyHKUMS 3nemeHTOB. Mpy Heobxoamn-
MOCTM [al0TCs YKa3aHUs K ONUMSIM HaCTPOMKM OTHEMbHbIX
3/1EMEHTOB.

YKA3AHME:

HekoTopble afieMeHTbI NPV onpefesieHHbIX YCI0BUSAX CTaHOBATCS

HEOOCTYNHbIMU U MO 3TOM npuYnHe onycKaroTca Npu nepevncrieHnmn
B MEHIO.
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1.0.0.0

O603HayeHue

3agaHHoe 3Haye
Hue

Tun Cumson

Ecnn, Hanpumep, BHELLHASA perynMpoBka 3a4aHHOro 3Ha4eHuns nop,
HOoMepoM MeHto <5.4.1.0> ycTaHoBneHa Ha «OFF», To Homep MeHto
<5.4.2.0> cTaHOBUTCSA HEQOCTYMHbIM. TOMIbKO €CAN HOMEP MEHIO
<5.4.1.0> 6b1n ycTaHoBMEH Ha «ON», Homep MeHto <5.4.2.0>
CTaHOBUTCA BMOEH.

3Ha‘IEHMﬂ/I'I05|CHEHMﬂ YcnoBus tHAMKauum

HacTpoika/MHankaums 3agaH-
HOTO 3Ha4eHns

(ans nonyyenns gononHUTENb-
HO MH(OPMaLMM CM. TNaBy
8.6.1 «PerynupoBka 3agaHHoro
3Ha4YeHna» Ha cTp. 212).

()

2.0.0.0

Cnocob perynupo
BaHMS

HaCTpoﬁKa/MH.uMKauml cnocoba
perynvMpoBaHus

(ns nonyyenns gononHUTENb-
HOM MHgOopMaLmmM cM. rnasy 6.2
«Cnocobbl perynnpoBaHus» Ha

cTp. 188 1 9.4 «HacTponka cno-
coba perynuposaHus» Ha

cTp. 226)

MocTosiHHOE perynumpoBsaHue
4acCTOTbl BpaLweHns

MocTosiHHOE perynuposaHune
Ap-c

MepemeHHoe perynupoBaHue
Ap-v

NMWA-perynatop

ST

2.3.2.0

[pagueHT Ap-v

HacTpoiika nosbieHus Ap-v
(3HaueHve B %)

OTobparkaeTcs He Ans
BCEX TMMOB HacoCOB

3.0.0.0

Hacoc on/off

I+

ON
Hacoc BkntoyeH

OFF
Hacoc Bbikno4eH

4.0.0.0

NHdopmauus

MHhopMaumMOoHHbIe MeHIO

4.1.0.0

TekyLime
3HayeHus

NHAOMKauns akTyanbHbIX TEKY
LLINX 3HAYEHUN

4.1.1.0

[aTyumK TekyLmx
3Havenuit (Inl)

3aBUCUT OT TeKyLLero
cnocoba peryimpoBaHus.
Ap-c, Ap-v: 3HavyeHne HB M
PID-perynupoBsaHue:
3Ha4eHne B %

He oTobpaxkaetcs B
??pexxvme ynpasneHuns

4.1.3.0

MoLHOCTb

dakTn4yeckas notpebnsemas
MOLLHOCTb P B BT

4.2.0.0

SKCnnyaTaumoH
Hble mapameTpbl

MHOuKaums aKcnnyaTaumoHHbIX  JKCMyaTaumoHHble napa

napameTpoB MeTpbl OTHOCATCS K
Ncnonb3yemMomy aNeKT
POHHOMY MOLYJItO

=& ®®@E®® T

4.2.1.0

KonunyecTtso 4acos
paboTbl

CyMMa aKTuBHbIX pabounx
4yacoB Hacoca

(nokazaHms cyeTUMKa MOXKHO
cbpocnTb NOCPenCcTBOM UHG-
pakpacHoro uHTepdeica)

BC'
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4.2.2.0 MoTpebneHune MoTpebneHune aHeprum B KUNo
@ nﬂl‘l BaTT-uacax/MeragaTT-yacax
4.2.3.0 OTcyeT BpemeHu il Bpems go cmeHbl paboTbl Haco  OTobparkaeTcs TONbKO
rOTOBHOCTM AN1S @ @ COB B Y (Mpy BpEMEHHOM TakTe /s OCHOBHOrO Hacoca B
CMeHbl paboTbl 0,14) COBOEHHOM Hacoce npu
Hacocos BHYTPEHHEN CMeHe Haco
COB. YCTaHaBnNuBaeTcs B
CEPBUCHOM MeHI0
<5.1.3.0>
4.2.4.0 OTcueT oCTaBLIe Bpems oo cnegytoLlero 3anycka YKasblBaeTCs TONbKO Mpu
rocs BpeMeHu go @ @JL «Pump Kick» (4epe3 24 4 coCTO- aKTUBMPOBAHHOM DYHK-
«Pump Kick» AHMA Nokos Hacoca (Hanpumep,  umm «Pump Kick»
nocpencTsom «Extern off»)
NPOUCXOANT aBTOMaTUYECKUI
3anyck Hacoca Ha 5 cekyHp)
4.2.5.0 CyeTyumK BKIOYe KonnyecTso npoLeccos BKIIO
HUS ceTun @ 123.. YeHUS HaNps>KeHNA MUTaHNs
(oTcumTbIBaETCA KAXKA0E BOC-
CTaHOBJIEHME HaMNpPsHKEHNs
nocne npepbiBaHus)
4.2.6.0 CyeTunk «Pump @JL KonnyecTBO BbINOMHEHHbIX YKa3bIBaeTCsa TOMbKO Mpu
Kick» @ 123, 3anyckoB «Pump Kick» aKTUBUPOBAHHOM PyHK-
ummn «Pump Kick»
4.3.0.0 CocTosHus ;
4.3.1.0 [naBHbIN Hacoc Ha nHounkaumm 3HaveHns ctatn  YKasblBaeTCs TONbKO AN
@ & YeCKuM yKasblBaeTcs MAEHTU(N- OCHOBHOrO Hacoca B COBO-
Kauus CTaHOAapTHOro rNaBHOro0  eHHOM Hacoce
Hacoca.
Ha nHgukauvum egnHULbI n3Me
peHuns CTaTUYeCKM yKasbiBaeTcs
naeHTUdUKaLMs BpeMeHHOro
rnaBHOro Hacoca.
4.3.2.0 SSM {}, ON
@ h CocTtosHue pene SSM, ecnun
nmeeTCsa coobLLeHre o Heunc
{‘}.-II npaBHOCTU
HA
Gy
HAASL
{3,, OFF
h CocTtosHue pene SSM, ecnun
OTCYTCTBYeT coobLyeHne o
{;._ll HencnpaBHOCTH
HA
Gy
HA/SL
4.3.3.0 SBM ON
@ CocTtosHue pene SBM, ecnn

MMeeTCsa CUrHan akcnnyaTtaun

OHHOW roToBHOCTU/CMrHan

paboyero cocTosHNS nnm coob

LeHne 0 BKITIOYEHNN CETU
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OFF

CocTtosaHue pene SBM, ecnin
OTCYTCTBYET CUrHan 3Kcnnyarta
LIMOHHOM FOTOBHOCTU/CUrHaN
paboyero cocTosiHUA Unu coob
LLEHME O BKIIHOYEHUN CETH

SBM
Py

CUrHanmsaumnsa pa60L|ero
COCTOAHUA

{}, SBM
h CurHanmsaums skcnnyaTaumoH

HOM FOTOBHOCTH

{3”1 SBM

CoobLueHne 0 BKIIOYEHUN CeTH

4.3.4.0 Ext. off _:-i:" MocTynaroLwmnii curHan
@ OFF Bxopa«Extern off»
_..
I:IFF:}
HA
_..
uFF:}
HA/SL
_:,} OPEN
OFF Hacoc Bbiknto4eH
_..
uFF:}
HA
_..
I:IFF:}
HA/SL
_$,, SHUT
OFF Hacoc nebnokuposaH ans
aKcnnyaTaumm
_..
I:IFF:}
HA
_..
uFF:}
HA/SL
4.3.5.0 Tun npoTtokona CncTeMa LWMHbI aKTUBHA YKa3blBaeTCs TOJIbKO
BMS @ {ﬁ} TOrga, Koraa akTMBM3nMpo-
BaHO BMS
LON YKa3blBaeTCs TOMbKO
{ﬁ:" CucTema noneBon LWNHBbI Torga, Korga akTUBU3NPO-
BaHO BMS
CAN YKa3biBaeTCs TONbKO
{ﬁ:" CucTema nonesou WNHBbI Torpa, Korga akTMBU3nNpo-
BaHo BMS
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Gateway YKa3blBaeTCs TOJIbKO
ﬁ} MpoTokon Torpa, Koraa akTuBn3mpo-
BaHo BMS
4.3.6.0 AUX CocTosiHMe KneMMbl «AUX»
() =
([T
4.4.0.0 XapakTepuCcTrKu i YKa3sblBaeT XapakTepUCTUKK
yCTponcTBa ; 13345 ycTponcTea
4.4.1.0 Mms Hacoca i Mpumep: Ha gucnnee nossnsercs
@ 12345 IL-E 80/130-5,5/2 TOMbKO 6a30BbIN THN
(ykasaHue B 6erywien ctpoke)  Hacoca, 0603HaueHus
NCMONHeHWM He oTobpa
KaroTca.
4.4.2.0 Bepcusa nporpam i YKa3sblBaeT BepCUO Nporpam
MHoro obecneve- @ 13345 MHOro obecneyeHns KOHTpOnN
HUS KOHTponnepa nepa nonb3oBaTtens
nonb3oBaTtens
4.4.3.0 Bepcwusa nporpam i YKa3sblBaeT BepCUO Nporpam
MHoro obecneye @ 133ys MHOro obecrneyeHns KOHTPOII-
HWS KOHTponnepa nepa anekTpopaBuratens
anekTpoaBuratens
5.0.0.0 Cepsuc CepBuCHbIE MEHIO

Torga, eciim aktTuBnupo-

=
5.1.0.0 Multi pump = CABOEHHbIN Hacoc YKa3blBaeTCs TOMbKO
BaHo DP (Bkntovas

NOAMEHI0)
5.1.1.0 Pe>xum paboTbl Pexxum pabotbl «OCHOBHOW/ YKa3biBaeTcs TONbKO AN
* | pe3epBHbIN» OCHOBHOTO Hacoca B c4BO
€HHOM Hacoce
pe>XXMm coBMecTHOM paboTbl YKa3blBaeTCs TOMbKO ANS
el OBYX HacoCOB OCHOBHOrO Hacoca B c4BO
€HHOM Hacoce
5.1.2.0 Hactponka + H |:| PyyHoe nepekntoyeHue ¢ YKa3blBaeTcs TOMbKO A4
«OCHOBHO/ - Sl OCHOBHOTO Ha pe3epBHbI OCHOBHOrO Hacoca B cABO
pe3epBHbIN» pe>xum paboTbl €HHOM Hacoce
5.1.3.0 CmeHa paboTbl g ] YKa3blBaeTcs TOMbKO AN
HacocoBs ; OCHOBHOFO Hacoca B CABO-
eHHOM Hacoce
5.1.3.1 Py4yHasa cmeHa 5 MpoBoauT cMeHy paboTbl HACO  YKa3blBaeTCs TOMbKO AN
paboTbl HacocoB * T COB HE3aBMCMMO OT OTCYeTa OCHOBHOFO Hacoca B CABO-
BpeEMeHU €HHOM Hacoce
5.1.3.2 «BHyTpeHHss/BHe- il BHyTpeHHss cMeHa paboTbl YKa3blBaeTCs TOMbKO ANA
LWIHSS» * @ HacocoB OCHOBHOFO Hacoca B CABO-
€HHOM Hacoce
_ﬁ} BHeLwHAs cMeHa paboTbl Haco YKa3blBaeTCs TOMbKO ANS
coB OCHOBHOrO Hacoca B cOBO-
) A

€HHOM Hacoce, CM.
Knemmy «AUX»

5.1.3.3 BHyTpeHHe: Bpe- g ] [nana3oH HacTponkun: oT 8 40 YKa3bIBaeTcs, eCnNu akTu-
MEHHOW NHTepBan * T 364 cwarom B 4 yvac BMPOBAHa BHYTPEHHAS
CcMeHa paboTbl HacocoB
5.1.4.0 Hacoc pnebnoku + @ Hacoc pebnokunpoBsaH
poBaH/3a6nokn- T
poBaH
@ Hacoc 3abnokvpoBaH
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5.1.5.0 SSM + {3._ PaszpenbHas curHanusaums YKa3biBaeTCs TONbKO AN
- HA h HencnpasHOCTH OCHOBHOFO Hacoca B CABO-
eHHOM Hacoce
{}._ 0606LeHHas cMrHanmsaums YKa3blBaeTcs TONbKO ANS
HRZEL HencrnpasHOCTH OCHOBHOrO Hacoca B CiBO
€HHOM Hacoce
5.1.6.0 SBM + {}_, PasgenbHas curHann3saums 3KC  YKa3bIBaeTCs TONbKO Ans
1 .
- HA o nayaTauMoHHON rOTOBHOCTM OCHOBHOrO Hacoca CABO-
€HHOro Hacoca n SBM —
(byHKLUMM 3KCMNyaTaLUMOH-
HOM rOTOBHOCTM/paﬁOHerO
COCTOSIHUS
{3, PazpgenbHasa cMrHanusauus o YKa3blBaeTCs TONbKO ANS
HA paborte OCHOBHOFO Hacoca B CiBO
€HHOM Hacoce
{}._ 0606LeHHas cMrHanmsaums YKa3blBaeTcs TONMbKO ANS
HR2EL 3KCMNyaTauMoOHHON TOTOBHOCTM OCHOBHOrO HAacoCa B COBO-
€HHOM Hacoce
{}._ 0606ueHHas curHanmsaums YKa3blBaeTcs TONbKO A8
HH.-'E'E paboyero cocTosHUA OCHOBHOFO Hacoca B cBO-
eHHOM Hacoce
5.1.7.0 Extern off _E} PaspgenbHoe Extern off YKa3blBaeTcs TOMbKO O114
T ||11|;F OCHOBHOTO HAcoca B C[BO-
eHHOM Hacoce
_i} 0606uieHHoe Extern off YKa3biBaeTcs TONbKO AN
%55'_ OCHOBHOrO Hacoca B cBO
€HHOM Hacoce
5.2.0.0 BMS HacTtponku ons asTomatnsnpo  Bknoyas Bce NOAMEHIO,
l {ﬁ:" BaHHOMW CMCTEMbI YNPaBNeHUs  YKa3blBaeTCS TOMbKO Npwu
3pgaHuem Building Management — aktuBauuv BMS
System (BMS)
5.2.1.0 LON/CAN/IF- n = ®yHkuma «Wink» nossonset OTo6paXkaeTcs TONbKO
Mopynb - MOEeHTUUUMPOBATL YCTPONC-  eciv akTuBMpoBaHo LON,
Wink/cepsuc TBO B ceT BMS. «Wink» Bbinon- CAN unu IF-mogynb
HAeTCs NOCpeaCcTBOM Nog,
TBEP>KAEHUS.
5.2.2.0 JlokanbHbIii/anc- + B JlokanbHbIN pexxum BMS BpemeHHOe cocTosHME,
TaHLUMOHHbIN - T _::_,, aBTOMaTU4eCcKoe BO3Bpa
pe>xum ynpasne- LEHME B OUCTaHUNOHHbIN
HUS pe>xum yepes 5 MuH
E_;E. LONCcTaHUMOHHBIN pexxum BMS
T .:S_..
5.2.3.0 AQpec WKnHbI + l t HacTpowka agpeca WnHbl
5.2.4.0 IF-wnto3 Val A <::>
£ A
5.2.5.0 IF-wnto3 Val C <::> Bonee nogpobHas nHgop
+ C CneumanbHble HacTporku IF- Mauwus NnpyBegeHa B pyko
Mopynew, B 3aBUCUMOCTM OT BOACTBAX MO MOHTaXy 1
5.2.6.0 IF-wnto3 Val E
TUNa NpoToKon Kcnnyatauum IF-mogy-
+ anpoTokona 3Kcnayarta IF-mo,
- E nen
5.2.7.0 IF-wnto3 Val F <:>
+
5.3.0.0 HacTpowkun gns Bxoga He yka3biBaeTcs B pexxume

F
In1 (Bxom maTumka)
TP

paTtymka 1

ynpasneHus (Bknto4as Bce
NoaMeHto)
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5.3.1.0 Inl (gnanasoH MHOnKaums gmana3oHa 3Have He yka3sbiBaeTcs ons
3HayeHun gat @ |<>' HWUIM gaTumka 1 PID-perynupoBaHus
umKa)

5.3.2.0 In1 (gnanasox HacTporka gnanasoHa
3HaYeHuin) * |<>' 3HaYEeHU

Bo3MOXKHble 3Ha4YeHus: 0...10 B/
2..10 B/0...20 MA/4...20 MA

5.4.0.0 In2 HacTponku ons BHelwHero
l EQ" BX0[a 3aaHHOr0 3Ha4YeHns 2
5.4.1.0 In2 akTuB./neak- ON
TUB. * EQ‘ BHeLLHMI BXO 3adaHHOro 3Ha
YeHns 2 aKTUBUPOBaAH
OFF
E<>' BHewHW BXx0oQ 3a0aHHOTO
3HaYeHnsa 2 geakTMBMPOBaH
5.4.2.0 In2 (gnanasox HacTporka gnanasoHa He yka3sbiBaeTcs, ecnum
3HayeHu) i EQ‘ 3HaYeHUNn In2 = peakTMBNPOBaH

Bo3MO>KHble 3HaueHws: 0...10 B/
2..10 B/0...20 MA/4...20 MA

5.5.0.0 MapameTpsb! PID Hactponku PID-perynvpoBaHus YKa3blBaeTCs TOMbKO B
; F | [] TOM Clly4ae, ecfiv akTuBu-
posaHo PID-perynuposa-
Hue (Bkntoyas Bce

noaMeH0)
5.5.1.0 MapameTp P \ HacTpornka nponopuuoHanbHom
* | [] COCTaBNAOLLEN PeryMpoBaHUs
5.5.2.0 MapameTp | HacTpoinka nHterpanbHon
t FI][:I COCTaBNAIOLLEN PerynMpoBaHus
5.5.3.0 MapameTp D HacTtpotika guddepeHumansHomn
* F | COCTaBNAOLLEN perynnpoBaHus
5.6.0.0 Owwnbka HacTtpownka ona nopsagka genc
; TBUW B CNy4ae OLMOKM
5.6.1.0 HV/AC |I Pexkum paboTbl HV
+
- «OTonnexune»
|I Pexxum paboTbl AC «Oxnaxpe-
:$: HWe/KOHANLMOHNPOBaHEY
5.6.2.0 YacToTaBpalleHus || b NHOMKALMA 4acTOTbl BpaLLeHns
B aBapUitHOM @ RPH B aBapWITHOM pexxime paboTb
pe>kume paboTbl
5.6.3.0 Bpems aBTomatu |I Bpemsa 0o aBTOMaTMyeckoro
Yeckoro cbpoca T ﬂ_llj KBUTUPOBAHUSA OWINGKM
5.7.0.0 Mpoune
HacTpovikm 1 ; qu
5.7.1.0 OpuveHTauns OpveHTauus gucnnes
aucnnes +
@ OpveHTauns gucnnes
5.7.2.0 KoppekTunposka Mpun aKTMBMPOBAHHOM KOppeK OTobpakaeTcs TONbKO
3HayeHwus aasne- * TUPOBKE 3HaYeHNs AaBneHns ansa Ap-c.
HUS yunTbiBaeTCs U KoppekTupyetcs OTobpakaeTcs He Ans
OTKIIOHEHWe Nepenaja Aasne-  BCeX MOAMMUKALMIA Haco-
HWS, 3aperncTprpoBaHHOro COB.

AvndhepeHUmanbHbIM 4aTYUKOM
AaBneHns, MOAKIOYEHHbIM Ha
3aBofe Ha hnaHue Hacoca.

WHCTpyKUMS No MOHTaXKy v akcnnyaTaummn Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E 221



Pycckni

N¢ O6o03HaueHune Tun CumBon  3HaveHus/nMosicHeHUs YcnoBus MUHQUKauuu
KoppekTnpoBka 3Ha4eHuns Oas
NEeHUS BbIKN.
KoppekTupoBka 3Ha4eHust
OaBNIEHUS BKII.
5.7.5.0 YacToTa Bknto4e s HIGH
HU @ Fw"r'q" BbicoKasi YacToTa BKIOYEHU
(3aBopCcKas ycTaHoBKa) MepexntovyeHne/BHeceHue
N3MEeHEHWUW BbIMONHATb
nr MID
'H'% . TOJIbKO B COCTOSAHUN
CpenHsas 4acToTa BKIOYEHUN
PLIM nokosi Hacoca (MoHocTbIo
OCTaHOBMEHHbIN 3MEKTPO-
& LOW [BuraTens)
ALIM Hu3kas yacTtoTa BKNOYEHNI
5.7.6.0 ®yHKuUma SBM + HacTpoWka ong xapakTepucTuk
- coobLueHni
{%h SBM — curHanusauus paboyero
o COCTOSIHMS
{:\# SBM — curHanusauus skcnnya-
1 .
gL TaLUMOHHOW FOTOBHOCTK
{':__;Hi SBM — coobLeHune o BKtove-
HUK CeTn
5.7.7.0 3aBopckas ycTa - OFF (cTaHpapTHas) He oTobpaxkaeTcs npu
HOBKa - _{_| HacTponku npu nogTeepxxae aKTUBMU3MPOBAHHOW 6no-
HWUMW OCTAOTCA HEM3MEHHbIMU.  KMPOBKe JocTyna. He
oTobparkaeTcs, Korga
aKTMBMpoBaHO BMS.
- ON He oTobpaxkaetcsa npu
_{_| HacTpoWnku npu nogTeepxxae aKTUBMU3MPOBAHHOW 6110
HMK cOpacblBatOTCS Ha 3aBOAC  KMPOBKe gocTyna. He
Ky YCTaHOBKY. oTobparkaeTcs, Korga
aKTMBMpoBaHo BMS.
BHumaHue! MapameTpbl, U3MeHseEMble
Bce HacTpowvku, npoBefeHHble  NPW BbI30BE 3aBOACKUX
BPYU4HYIO, TEPAOTCS. YyCTaHOBOK, CM. B rnase 13
«3aBOfCKME YCTAaHOBKM»
Ha cTp. 244,
5.8.0.0 [poyneHacTponku OTobpakaeTcs He Ans
2 ; mul‘g BCEX TUMOB HacOCOB.
5.8.1.0 «Pump Kick»
(kpaTKoBpeEMeH- 3 ol
HbIM 3anycK
Hacocos)
5.8.1.1 «Pump Kick» ON (3aBofckas ycTaHoBKa)
(kpaTkoBpemeH- ; @JL dyHkums «Pump Kick» Bknto-
HbIV 3aMycK YyeHa
Hacocos)
aKTVMBMpOBaH/
[eakTMBMpPOBaH
OFF
@JL ®yHkuma «Pump Kick»
BbIK/IOYeHa
5.8.1.2  «Pump Kick» [OnanasoH HacTponkun: ot 2 00 He oTobpaxkaetcs Ha

(KpaTkOBpeMeHHbi
3anycK HacocoB)
BPEMEHHON
WNHTepBan

I+

-

724 cwaromB 1lyac

3KpaHe, ecin hyHKLmMS
«Pump Kick» gpeakTuneum-
poBaHa
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5.8.1.3  «Pump Kick» + HacTponka B gnanasoHe mexxgy He otobpakaeTcs Ha
(kpaTkoBpemeHHbIn | L @JL MVHMMaIIbHON U MaKCUManbHOW  3KpaHe, ecnu yHKLMS
3anycK Hacocos) 4acTOTOW BpaLLleHMs Hacoca «Pump Kick» peakTneum-
YacToTa BpaLleHus poBaHa
6.0.0.0 KeutnposaHue RESET Ona nonyyeHuns gononuutens  OTobpaxkaeTcs, TONbKO
owmnbok * HOM MHOpMaLMK CM. FNaBy ecnv nmeeTcs owmbka
11.3 «KBuTupoBaHue ownboK»
Ha cTp. 237.
7.0.0.0 Bnokunposka BnoknpoBska [octyna geaktu
nocTyna * BMpoBaHa (M3MeHeHUs BO3-

MO>KHbI)

[nsa nonyyeHns oonosfHUTENb
HOM MHOpPMaLMK CM. FNaBy
8.6.7 «AKTUBaUVs/oDeakTMBaums
610KMPOBKYM [OCTYNa» Ha

cTp. 215.

H

BriokMpoBKa JoCTYyNa akTUBK
poBaHa (M3mMeHeHVe HeBO3-
MO>XHbl)

[na nonyyeHns gononHuTens
HOM MHOpMaLMK CM. FaBy
8.6.7 «AKTMBaLMs/OeaKTUBaLMS
610KMPOBKYM [,OCTYNa» HA

cTp. 215.

Tabn. 8: CTpykTypa MeHi0

9 Beop B akcnnyaTauuio
TexHukKa 6e3onacHoOCTH c
MoproTtoBka

9.1 3anonHeHue U ynaneHue Bosfayxa .

WHCTpyKUMS No MOHTaXKy v akcnnyaTaumm Wilo-CronoLine-IL-E,

ONACHO! OnacHo gns >XusHu!

OTCyTCTBME CMOHTUPOBAHHbIX 3aLUTHBIX YCTPONCTB 3N1IeKTPOH-
HOro Moayns U 3NeKTPoABUraTens MoXKeT NPMBECTU K NONYy4eHUIo
OMNacHbIX Ol X)KM3HU TPaBM BCNeACTBUE NOPAXKEHUS INEKTPOTO
KOM MINM KOHTaKTa C BpalLaloWuMUcsa aeTansiMu.

Mepepn BBOAOM B 3KCNyaTauuio 1 no 3aBeplieHnn pabor no
Texo6cny>kuBaHUIO AeMOHTUPOBaHHbIE 3aLUTHbIE YCTPOUCTBA
(Hanpumep, KpbILWKa MOAYNA U KOXKYX BEHTUAATOPA) [OMKHbI
6bITb CMOHTMPOBaHbI CHOBA.

Bo Bpems BBOAa B 3KCNyaTaLMIo NepcoHan Ao/KeH HaxoAnTbCa
Ha 6e30onacHoOM paccTosiHum!

Hu B koeM cnyvae He nogkno4YaTh Hacoc 6e3 3NeKTPOHHOrO
monyns.

Mepen BBOJOM B 3KCMyaTaLMio TEMMEpaTypa Hacoca 1 3NeKTPoH-
HOro MOZY NS AOMKHA CPABHATLCS C TEMNEPATYPOM OKPY>KatOLLel
cpenbl.

3anonHeHve 1 yaaneHve BO3ayxa 13 yCTaHOBKM OCYLLLeCTBNATb Had -
nexawmm obpasom.

BHUMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

Cyxo¥ xof, pa3pyLiaeT TOPLOBOE YNOTHEHHeE.

Y6enuTbcs B OTCYTCTBUM CYXOro Xofia Hacoca.

[na npegoTBpaLLeHns KaBUTaLMOHHbIX LLYMOB 1 MOBPeXXAeHU
Heobxoanmo obecne4nTb MUHUMaNbHOE MPUTOYHOE OaBNeHne Ha
BCacbIBatoLlem naTpybke Hacoca. MMHMManbHOe NpMTOYHOe OaBrne-
HWe 3aBUCUT oT paboueit cMTyaummn n paboyen TOUKM Hacoca U
[OOMKHO ONpeaenaTbCs COOTBETCTBEHHO.
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+ BaxxHbIMW NapameTpamu onsi onpegeneHnsl MUHUMarnbHOro NpUToY-
HOro OaBneHus sABNsAOTCS 3HadeHe NPSH Hacoca B ero paboyeit
TOYKe U [aBrieHVe napa nepekavunBaemMomn XKXMoKocTu.

1 + YOanuTb BO34yX U3 HACOCOB NMyTeM OTKPbITWS KNanaHoB AN BEHTU-
naumm (puc. 41, nos. 1). Cyxom xof pa3pyLiaeT CKOMb3sLee TopLo-
BOE YNNoTHeHWe Hacoca. Ha anddepeHumanbHOM gaTymke

LLaBreHus 3anpeLLaeTcs yaansTs Bo3gyx (0nacHoCTb paspyLueHns).

OCTOPO>KHO! OnacHocTb TpaBM B pe3ynbTaTe KOHTaKTa C 0O4eHb

A ropsiYMMM UNU OYeHb XONOAHbIMU XXMAKOCTAMU Nop, AaBneHnem!
B 3aBMCMMOCTM OT TeMnepaTypbl NepeKauynBaeMom XXUAKOCTU U
[aBNeHus B cUCTeMe, NMPY NONTHOM OTKPbIBaHMM BUHTa BEHTUNSA-
LMK oYeHb ropsivas Unu xonofHas nepekavymsaemas XXugKocTb B
>KMAKOM MNU Napoo6pa3HOM COCTOSSHUM MOXKET BbINTU UK
BbIPBaTbCSA NOA BbICOKUM flaBNieHNEM HapyXKy.

¢ BUHT BeHTUNALMUMK crnefyeT OTKPbIBaTb OCTOPOXKHO.

Kopnyc moayns npu yaaneHMn Bo3Ayxa 3alllUTUTb OT BbIXoasLlen
Puc. 41: KnanaH 0ns BeHmunsyuu Bofabl.

OCTOPO>KHO! OnacHoCTb 0>XOroB Uiy npumep3aHus Npu KoOH-
A TakKTe € Hacocom!
B 3aBucMMOCTU OT paboyero COCTOSIHMS Hacoca UMK YCTaHOBKHU
(TemnepaTypa nepekaunMBaemoit )KMAKOCTH) BECb HACOC MOXKET
CUNbHO HarpeTbCsl UMK OXNaAUTbCS.
» Bo Bpems akcnnyaTauuu cobniopath AUCTaHUmiO!

+ Mepep Hauanom pa6oT [aThb HacoCy/ycTaHOBKE OXNIAAUTLCS.

Jio6ble paﬁOTbl AOJIDKHbI NpOBOAUTBLCA B 3alWKnTHOM oaexnae,
nepyaTkKax " 3aliUTHbIX O4YKaX.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb TpaBm!

A Mpy HeNpaBUNBLHOM MOHTaXKe Hacoca/ycTaHOBKM BBOA, B IKCNTya-
Tauuio MOXKeT CONpoBOXKAaTbcs BbiGpocaMu nepekaumBaemoi
XKnakocTu. Bo3MO>XKHO Tak)Ke oTcoeiMHeHNe OTAeNbHbIX
peTanen.

an BBOAeE B 3KCNNyaTauMio crieayeT HaXoAUTbCA Ha 6e3onacHoM
pPaccTossHUM OT Hacoca.

HapeBatb 3alMUTHYIO oaeXxay, Nep4aTku U 3allluTHbie O4KU.

c OMACHO! OnacHo ans >Ku3Hu!
MapeHue Hacoca UNU OTAENbHbIX 3IEMEHTOB KOHCTPYKLIMU MOXKET
NPUBECTU K MNONY4YEeHUIO ONACHbIX AN XKU3HU TPaBM.

Bo BpeMs MOHTaXXHbIX paboT Bce 3neMeHTbl KOHCTPYKLMM Hacoca
AOMKHbI 6bITb 3ahMKCHpoOBaHbI AN NpeaynpeXXaeHns Ux
napeHums.

9.2 YcTaHOBKa CBOEHHOro Hacoca / @ YKA3AHMWE:

pa3BeTBneHHoro Tpy6onpoBoaa [ns cOBOEHHbIX HACOCOB HAXOAALMIACS CNeBa NO HaNpPaBneHnto
MOTOKa HAacoC B 3aBOACKOM UCMOSNTHEHUN Y>Ke CKOH(UIYpnpoBaH B
Ka4yecTBe OCHOBHOIO Hacoca.

@ YKA3AHUE:

Mpu NnepBMYHOM BBOAE B IKCMIyaTaLMIO He KOH(UIYPMPOBAHHOM
CUCTEMbI C pa3BeTBNeHHbIM Tpybonposoaom oba Hacoca UMetoT
3aBO/CKYHO yCTaHOBKY. [Mocne noacoeavnHeHns kabens cea3u cOBo-
€HHOr0 Hacoca yKasbiBaeTcs Kof owmnbkn «E035». Oba npusoaa
paboTaloT € YacTOTON BpaLLEeHNs aBapUNHOTO peXkKnuma.

o Mocne kKBUTUpOBaHUS coobLLEeHNS 06 oLINOKe yKa3blBaeTCA MEHIO
E‘ Er:fgﬂ <5.1.2.0>, u MuraeT «MA» (= Master, OCHOBHOW Hacoc). YTobbl KBU-
! TpoBaTb «MA», cielyeT [eakTMBMpOBaTb 6I0KMPOBKY [OCTYNa 1
aKTUBMPOBATb CEPBUCHBIN pexxum (puc. 42).

Puc. 42: Yemaroska ocHosHo20 Hacoca O6a Hacoca ycTaHOBMEHbI Ha «OCHOBHOI HAacOC», U Ha ucnnee
060M1X 31eKTPOHHbIX Mogyien muraeT «MA».
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9.3

HaCTpOﬁKa MOLLHOCTHU Hacoca

Pyccknin

+ HaxkaTvem KpacHoM KHOMKMW NOATBEPAUTb OAMH U3 HACOCOB Kak
OCHOBHOW. Ha Ancnnee oCHOBHOro Hacoca NoABMAeTCS COCTOAHNE
«MA>». Ha 0CHOBHOM Hacoce cnefyeT NogknoumTb auddepeHum-
anbHbIN AaTYMK OaBMNEeHUs.

Touku n3mepeHns ouddepeHUManbHOro 4aT4MKa 4aBeHUst OCHOB-
HOTr0 Hacoca A0MXKHbl HAXOAWUTbLCS B COOTBETCTBYHOLLEM KOJINIEKTOPE
CO CTOPOHbI BCACbIBaHUS U C HAMOPHOWN CTOPOHbI ABYXHACOCHOWM
YCTaHOBKM.

[pyroi Hacoc NpoaomKaeT yKasblBaTb cOCTOsIHNE «SL» (= Slave,
pe3epBHbIN HAacoc).

C 3TOro MOMEeHTa BbIMOSTHEHNE BCEX OCTANIbHbIX HACTpoeK Hacoca
BO3MO>XHO TOJIbKO 4Yepe3 OCHOBHOW Hacoc.

YKA3AHWE:

[aHHyto NpoLenypy MOXKHO 3anycTUTb NO3>Ke BPYUHYIO NyTem
Bbl6opa MeHto <5.1.2.0>.

(MHdbOpPMaLMIO 0 HAaBMraLMM B CEPBUCHOM MEHIO CM. B rnase 8.6.3
«Hasurauums» Ha cTp. 213).

YCTaHOBKa paccunTaHa Ha onpegeneHHyto pabouyo Touky (Touka
MOJIHOW Harpy3KM, pacCunTaHHas MakcManbHas Tpebyemas MoLL -
HOCTb 060rpesa). Mpu BBOAE B 3KCMIyaTaUMI0 MOLLHOCTbL HAcoca
(Hanop) ycTaHaBnMBaTh cOrnacHo paboueil TOUKe yCTaHOBKMU.

3aBofcKas yCTaHOBKA He COOTBETCTBYeT TpebyeMown Ons yCTaHOBKM
MoOLLHOCTM Hacoca. OHa BblYMCNAETCA NPY MOMOLLM AnarpaMMbl
XapakTepUCTUUECKOW KPMBOW BbIBPaHHOrO TMNa Hacoca (13 cneum-
hukaumn).

YKA3AHUE:

3HaueHMe pacxoda, oTobpaxkaemoe Ha aucnnee IR-moHuTopa/iR-
MOAYNS UM BbIBOGUMMOE Ha CUCTEMY YMpaBleHns 34aHNeM, 3anpe-
LaeTCcs UCNONb30BaTh AN perynMpoBaHus paboTbl Hacoca. 3To 3Ha-
YeHune OTPaXKaeT NMULLb TEHOEHLMIO U3SMEHEHNS.

3HayeHne pacxoa BbIBOAUTCA HE Ha BCeX TMMax HacoCoB.

OCTOPO>XHO! OnacHocTb MaTepuanbHoro yujep6a!

CNU1ILIKOM HU3KMUiA pacXxof, MOXKeT Bbi3BaTb NOBpPeXXAeHne TopLo-
BOTO YNNOTHEHUS, NPUYEM 3HAYeHNe MUHUMANbHO [ONYCTUMOrO
pacxopa 3aBUCUT OT 4acTOTbl BpallleHUs Hacoca.

daKTUYeCKUMH pacxon He AoJi>KeH 6bITb HUXKE MUHUMaNbHOIoO

QMMH.'

Bbluncnenue Q. :

dakTnyeckas 4acToTa BpalleHund

= [0)
QMl/‘IH. - 10 /0 X QMaKC. Hacoca X
Makc. yactoTa BpalyeHus
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9.4 HacTtpoiika cnoco6a perynupoBaHus

H

Hmax

®Hs

Hmin

H

Hmax

OHs
@Hs

Hrmin

Perynuposanmne Ap-c/Ap-v:

HacTpoiika

(pwc. 43)

Pabouas Touka
Ha XapaKTepuc-
TUKE MaKcu-
MyMma

MpoBecTn 13 pabouen
TOYKM HaneBo. CunTaThb
3agaHHoe 3HayeHune Hg
M YCTaHOBUTb HAcocC Ha
[OaHHOEe 3Ha4eHue.

MposecTu 13 pabouen

TOYKM Haneso. Cuntatb
3aaHHoe 3HaveHue Hg
M yCTaHOBWTb HAcocC Ha
AaHHOe 3HaYyeHue.

PabouasiToukaB

MpoBecTn 13 pabouen

Osuratbca no XapakTe

Q
Puc. 43: Pezynuposarue Ap-c/Ap-v
H
N max
Hs
Nmin
Q

Puc. 44: Pexcum py4Ho20 ynpassieHusi
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AnanasoHe TOYKM HaneBo. CunTaTb PUCTUKE PerynnpoBa-
perynupoBaHus  3apaHHoe 3HaueHne Hg  HUA [0 KPUBOW Makcu
M yCTaHOBMTb HACOC HAa  MyMa, 3aTeM Mo ropyu-
[aHHoe 3HaqeHue. 30HTaNM HaneBo, Cun-
TaTb 3agaHHoOe
3HaueHne Hg 1 ycTaHo-
BMTb HacoC Ha AaHHoe
3HadeHue.
E,Vlal'la30H HMVIH.‘ HMaKC. HMI/IH.’ HMaKC.
HaCTPONKM CM. XapaKTEpPUCTMKM  CM. XapaKTepUCTUKM
(Hanp., B cneunduka-  (Hanp., B cneundmka-
umn) umn)
YKA3AHUE:

B KauecTBe anbTepHATMUBbI MOXKHO HACTPOUTL TAKXKE PEXKUM PYUHOTO
ynpasneHus (puc. 44) unu pexxum PID-yrnpasneHus.

Pe>Xum pyuHoro ynpasneHus:

Mpw BKIOYEHUM PEXKMMA «PyUYHON PEXXMM YNpPaBeHWs» OTKoUa-
tOTCS BCE OCTanbHble Crocobbl perynnupoBanus. HactoTa BpaLleHus
Hacoca nopAep KM1BaeTCs Ha MOCTOSHHOM 3Ha4YeHWM U HacTpavBea
€TCs NOCPeACcTBOM MOBOPOTHOM KHOMKM.

[lManasoH 4acToThl BpalleHuA 3aBUCUT OT INeKTpoaBuraTensa n tuna
Hacoca.

PID-perynuposaHue:

Wcnonb3yemsin B Hacoce MN-perynatop aBngeTcs CTaHAApTHbIM
NWO-perynaTtopom, onnucbiBaeMbiM B MTepaType No TEXHMKE aBTO-
MaTU4eCKOro perynmpoBaHus. Perynatop cpaBHMBaeT U3MepeHHoe
TekyLlee 3HaYeHne ¢ 334aHHbIM 3Ha4eHMEM W NbITAaeTCH MaKCK
MasnbHO TOYHO afanTNpoBaTb PaKTUHECKOe 3HaYeHNE K 3a4aHHOMY.
Mpun ncnonb3oBaHMM COOTBETCTBYIOLLMX AaTYMKOB MOTYT ObITb pea
JIN30BaHbl Pas3NnyHble PeXXMMbl PEryNMPOBaHUS, Hanp., perynmposa-
HWe No OaBneHuvto, nepenany AaBneHUn, TemnepaType UNn NoToky.
Mpu BbIGOpE faTyMKa cnegyeT y4nTbiBaTh 3NeKTPUYECKMe napa
MeTpbl, NpMBeAeHHble B Tabnuue 4 «Pacnpegenenve knemm» Ha
cTp. 206.

XapakTepuCTUKKN perynmpoBaHns MoryT ObiTb ONTUMU3MPOBAHBI
nyTem n3MeHeHus napameTpos P, | n D. Coctasnsiowas P (nnm npo-
NOpPUMOHaNbHas) PerynaTopa ykasblBaeT Ha IMHEMHOe ycuneHme
OTKIIOHEeHMS MeXXAy TeKyLUMM W 3a0aHHbIM 3HA4YEeHUAMM Ha BbIXofe
perynatopa. Hanpaesnexue perynMpoBaHus onpenensercs 3HakoM
nepep coctaenstowen P.

Coctasnstowast | (unm nHTerpansHas) perynsatopa KoMneHcmpyeTt
OTKIIOHEHWE PEryNIMPYEMOWi BENMUYUHBI. [10CTOSHHOE OTKIOHEHME
NPVBOAMT K NIMHENHOMY MOBbILLIEHMIO HA BbIXOAE perynaropa. 3To
no3BonsieT n36e>xxaTb NOCTOSIHHOTO OTKNOHEHWS perynmpyemoi
BEJIMUMHBI.

Cocrasnstowas D (unu guddepeHumanbHan) perynstopa pearvpyer
HernocpeACcTBEHHO Ha CKOPOCTb U3MEHEHWSI OTKIIOHEHUS perynunpye
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10

TexHu4eckoe o6cny>xuBaHue

TexHuka 6e3onacHoCcTH

Pyccknin

MOW BEINMYMHbI. ITO BNUSET Ha CKOPOCTb peakLum cuctemsl. B kavec-
TBe 3aBOACKON YCTAaHOBKM cocTaBnsoLas D ycTaHoBneHa Ha Hynb,
T.K. 3TO NoAX0ANT A 60NbLLIOIo KONMYeCcTBa MPUMEHEHWUIA.

I'Iapawleprl cnenyet USMEHATb TONTbKO C He60NbLIMM LLIArom, nocTo-
AHHO KOHTPONMPyA peakuynto CUCTEMbI Ha USMEHEHUA. ApanTauus
3Ha4YeHun napameTpoB O0JI>KHA BbIMOJIHATLCA TONIbKO cneumnannc-
Tamu B 0611aCTN TEXHUKM aBTOMATUYECKOTO perynnmposaHus.

CocTaBnsiowas 3aBofckas Avana3oH

perynupoBaHUsi YCTaHOBKAa  HaCTPOMKU

P 0,5 -30,0 ... -2,0 0,1
-1,99 .. -0,01 0,01
0,00 .. 199 0,01
2,0 .. 30,0 0,1
| 0,5¢ 10 mc ...990 mc 10 mc
1lc .. 300c 1c
D Oc Omc ..990 mc 10 mc
(= peaktT- 1lc .. 300c 1c
BMPOBaHO)

Tabn. 9: MapameTpsl PID

HanpasneHue perysimpoBaHus onpeanensieTcs 3HakoM COCTaBNsAo-
wen P.
MonoxxutensHoe PID-perynuposanue (ctaupapT):

Mpv NONOXXMNTeNbHOM 3HaKe cocTaBnsatoLLen P perynMpoBaHue pea-
rmpyeT Ha 3aHM>XeHne 3alaHHOro 3Ha4eHUs NOBbILLEHMEM YaCTOTbl
BpaLLleHWs Hacoca A0 AOCTUXKEHNS 33[aHHOTO 3HAYeHUS.
OTtpuuaTenbHoe PID-perynupoBaHue:

Mpu O0TpULATENbHOM 3HaKe COCTaBnsAtoLWen P perynuposaHue pea-
TMPYET Ha 3aHUXKEHWE 3a[aHHOTO 3HAYEHWS MOHWMXKEHWUEM HacTOTbI
BPALLEHMS HACOCA 40 AOCTUXKEHUS 33[aHHOMO 3HAYEHWS.

YKA3AHUE:

Ecnun npun ncnonb3osarum PID-perynuposaHuna Hacoc paboTaeT
TOJIbKO C MMHUManbHOWM UM MaKCMManbHOW YacTOTOM BPaLLEHNS U
He pearvpyeT Ha U3MeHeHWe 3Ha4YeHUI NapameTpoBs, HeobxoaMmo
NpOBepPUTb HanpaBfeHne perynnpoBaHus.

K pa6oTaM no TexHu4ecKomy o6Cny>XuBaHMUIO U PEMOHTY fonyc-
KaeTcs TONbKo KBanuguLmnpoBaHHbINA nepcoHan!

PekomeHpyeTcs nopy4aTb Texob6Cny)KUBaHWe v NPOBEPKY HACOCOB
COTPYAHWKaM TexHuueckoro otaena Wilo.

OMACHO! OnacHo anst >XXusHu!
Mpu pa6oTe c aneKTpUYecKMMHU Nnpubopamm cyLecTByeT yrposa
AN )KU3HU BCNepcTBUe yAapa 3NeKTPUYeCKMM TOKOM.

Pa6oTbl N0 TeXHU4ECKOMY 06CNYy>KUBaHUIO 3NeKTpoo6opynoBa-
HUSI MOTYT BbIMOJIHATBLCS TONbKO 3/1eKTPOMOHTEPOM, UMEIOLLIUM
[ONYCK PerMoHanbHOro NocTaBLUUKa 3M1EKTPOIHEPrUm.

Mepen Hauanom nio6bix paboT nNo Texo6cny>KUBaHUIO INEKTPU-
Yeckue YCTPOMCTBA AOMKHbI 6bITb 06eCTOYEHbI C NPUMEHEHUEM
BCEX Mep NPefoCTOPOXHOCTU OT MX NOBTOPHOrO BKJIIOYEHUS.
MoBepeXxaeHus kabens 3neKTpOoNUTaHUA Hacoca AOJIKHbI ycTpa-
HAATbCSA TONbKO AONYLEHHbIM U KBanMULUPOBaHHbIM 3N1€KTPO-
MOHTEpOM.
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10.1

10.2

228

MNopaya Bo3gyxa

Pa6oTbl N0 TeXHUYECKOMY
o6cny>xuBaHuio

+ Hu B KOeM cniyyae He BCTaBNsITb MOCTOPOHHME NpeaMeTbl B OTBEp-
CTUs 31IEKTPOHHOrO MOAYNS UMK 3neKTpoaBuraTens!

« Co6niofaTb MHCTPYKLMM MO MOHTAXKY M IKCANyaTalMm Hacoca,
YCTPOWCTBA KOHTPOS YPOBHSA M APYrUX NpUHapneXxXHocTen!

OMACHO! OnacHo ans Xu3Hu!
OTCyTCTBME CMOHTMPOBAHHbIX 3aLMTHBIX YCTPOMCTB 3NEKTPOH-
HOro MOAYNA, a TaK>XKe 3alUTHbIX YCTPOMCTB B 06nacTu My bl
MOXXeT NPUBECTU K NONyHEHUIO ONaCHbIX AN XKU3HU TPaBM
BCNeACTBUeE NOpaX<KeHUsi SNeKTPOTOKOM UMM KOHTaKTa C Bpallyato-
WHUMHUCA AeTansiMu.

« Mo 3aBeplieHnun paboT no Texo6cny>KMBaHUIO AeMOHTUPOBaHHbIe
3alUTHbIE YCTPOICTBA (Hanp., KpbilKa MORYNS MU KOXKYXM
My Tbl) BONKHBI 6bITH CHOBa CMOHTUPOBaHbI!

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
OnacHoCTb NoBpeXXAeHUl BcneacTBue HeKBanMULMpoBaHHOTO
obpalueHus.

» JKcnnyaTtauus Hacoca 6e3 CMOHTMPOBAHHOIO 3/1eKTPOHHOrO
MoAyns KaTeropuMyecku sanpeleHa.

OMACHO! OnacHo anst >XXusHu!

Cam Hacoc 1 ero 4acTu MoryT GbiTb oueHb TsXKenbimu. Mapexnue
peTanei MoXKeT NPUBECTU K Nope3am, 3aLeMneHusM, ylumbam unm
ynapam, BnnoTb A0 CMepTenbHOro ucxonaa.

* Ucnonb3oBaTh TONBbKO Nogxofsiive NogbeMHbIe cpencrteam
(*)MKCMpOBaTb [eTanu, 4Tobbl He AOoNyCTUTb UX NafeHUs.

Mpe6biBaHMe nop BUCALLUM FPYy30M 3anpeLleHo.

* Mpu xpaHeHMM M TpaHCNOPTUPOBKE, a TaKXKe Nnepef BCEMMU YCTaHO-
BOYHBIMM M NPOYMMU MOHTaXKHbIMK paboTamu cnenyeT obecne-
4uTb 6e3onacHoe NONo>XKeHMe U YCTOMUMBOCTb Hacoca.

OMACHO! OnacHoOCTb 0>XXOroB UM NpUMep3aHus NpU KOHTaKTe ¢
Hacocom!

B 3aBucMMOCTU OT paboyero CoCTOSIHMS Hacoca UMM YCTaHOBKK
(TemnepaTypa nepekaunBaemoii >XMAKOCTH) BeCb HACOC MOXKET
CUINbHO HarpeTbCs UMK OXNTaAUTbCS.

« Bo Bpemsa akcnnyaTauuu cobnoaatb aucTaHumio!

. I'Ipu BbICOKUX TeMNepaTypax BoAbl UJIN BbICOKOM AaBJIEHUU B CUC-
TeMe nepepn Ha4asomMm nposeneHus no6bix paGOT AaTb Hacocy
OCTbITb.

JMio6ble pa6oTbl AOMKHBI NPOBOAUTLCSA B 3aLlLUTHOM ofexae, nep-
4YaTKax M 3alMUTHBIX OYKaX.

OMACHO! OnacHo ans >XusHu!
MpuMeHsieMble NPU TEXHUYECKOM 06CNY>KMBAaHUU MHCTPYMEHTbI
MoryT 6bITb 0OT6pOLUEHbI NPY KaCaHUU BPALLAIOLMXCS YacTel U
NPUYMHUTL TPaBMbl, B TOM YMCNle CMepTenbHble.

« MpumeHsieMble NpU TEXHNUECKOM 06CNY>KUBAHUMN UHCTPYMEHTDI
AOMKHbI 6b1Tb Y6paHbI Nepen BBOA,OM Hacoca B 3KCMyaTaLMmio.

HeobxoauMo perynsipHo npoBepsiTb, 0becneyvBaeTcs v nogaya
BO3[yXa Ha Kopryce Hacoca. B cnyyae 3arpsisHeHus cnegyeT BoccTa-
HOBMTb HAafMeXaLlyto noaaqy Bo3gyxa A OXMNaXK4eH st 3NeKTpo-
ABUraTens 1 3NeKTPOHHOTO MOAY A,

OMNACHO! OnacHo ans >Ku3Hu!
Mpu pa6oTe c aneKTpUYecKUMHU Npubopamm cyuecTByeT yrposa
AN XKU3HU BCNeacTBUe yaapa 3NeKTPU4eCKMM TOKOM.

* Y6eaunTbCs B OTCYTCTBUM HaNpsi>KeHUSA U 3aKPbITb UM OTTOPOAUTD
HaxofsLMecs Nof, Hanps>KeHMeM cocefiHue geTanu.
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OMACHO! OnacHo ans >Xu3Hu!
A MapeHune Hacoca unu OTAENbHbIX 31IEMEHTOB KOHCTPYKLMU MOXKET
NpPUBECTU K NONY4EeHUIO ONACHbIX AN XXU3HU TPaBM.
* Bo Bpemsi MOHTaXHbIX paboT BCe 3neMeHTbl KOHCTPYKLMM Hacoca
AOKHbI 6bITb 3apMKCUpPOBaHbI ANS NpeaynpeXXaeHUs ux
napeHms.

10.2.1 3ameHa TOpLOBOro YN/ioTHEHUs He3HaunTenbHoe kanneobpa3oBaHune B nepuod 06KaTKM ABNSeTCA HOp-
ManbHbIM. Tak>Xe BNOMHe [ONyCTUMa He3HaYUTeNbHast HerepMeTny -
HOCTb BO BpeMsi CTaHOAPTHOM 3KcnyaTaumm Hacoca. HecMoTps Ha 3To,
BpEeMsi OT BpeMeHU TpebyeTcsi IpoBedeHNe BU3YaribHOrO KOHTPOJIS.
Mpu IBHO BbIpaXXeHHbIX yTeUKax criefyeT 3aMeHUTb YNIIOTHEHWS.

®upma Wilo npeanaraeT peMOHTHBbIN KOMMNEKT, KOTOPbIV COQEPXKNT
HeobXxoOVMble CMeHHbIe 3an4acTu.

HdemMoHTax 1. YcTaHoBKy 06eCTOUYNTb 1 3ALLMTUTb OT HECAHKLMOHMPOBAHHOIO
MOBTOPHOTO BKITIOUYEHMS.

3aKpbITb 3aMopHble apMaTypbl Nepeq 1 3a HACOCOM.
Y6eanTbCs B OTCYTCTBUM HANPSKEHUS.

333eM/UTb ¥ 3aMKHYTb HAKOPOTKO paboynii y4acTok.

i BN

OTcoeauHUTb Kabenb ANs 3MeKTPONoaKUeHs K ceTn. OTco-
enuHNTbL Kabenb auddepeHUmManbHoro AaTuMka aasneHus (ecnm
nmeeTcs).

6. C6poCMTb AaBMneHne B Hacoce NyTeM OTKpbIBaHUS KnanaHa ans
BeHTURAUMK (puc. 6, no3. 1.31).

c ONMACHO! OnacHocTb 06Bap1MBaHUs XXMAKOCTbIO Unu napom!
BBuay BbICOKOMW TeMnepaTypbl NepekaynBaeMbiX KMAKOCTEN
cyLlecTBYeT OnacHOCTb o6BapuBaHus.

* Mpu BbICOKMX TeMnepaTypax NepeKauymBaeMomn >XMAKOCTU AaTb
Hacocy oCTbITb nepep Ha4yanom nposeaeHus nio6bbix pabor.

7. OTCcoeaunHUTb U3MepUTesbHblE NPOBOAHUKM AnddepeHUmanb-
HOTO faTumnka aasneHvs (ecnu nmeercs).

8. [1eMOHTMPOBaTb NPeAOXPaHUTENbHBIA KOXYX MydTbI
(puc. 6, nos. 1.32).

9. OcnabuTb BUHTHI (puc. 6, no3. 1.41) kpenneHus yzna MydTsi.

10. OcnabuTb Kpene>kHble BUHTbI 3nekTpogeuratens (puc. 6, nos. 5)
Ha (naHue 3NeKTPOABMraTeNs v C NOMOLLBIO NOAXOASLLErO
noAbeMHOro yCTPONCTBA NOJHATL MPUBOA C Hacoca. Ha HekoTo-
pbix Hacocax IL-E oTcoeamHAeTcs nepexofHoe KOnbLo
(puc. 6a, nos. 8).

11. Ocnabus kpenexHble BUHTbI MPOMEXYTOHYHOr0 Kopryca
(pnc. 6>, N03. 4), CHSTB € KOpPNyca Hacoca 60K MPOMEXKYTOUHOTO
Kopryca c My ToM, Ban, CKonb3sLlee TOPLOBOE YNNOTHeHUE U
paboyee Koneco.

@ YKA3AHME:

B Hacocax BL-E MoLHOCTbIO < & KBT npu ocnabnerHnn KpenexHbix
BUHTOB NMPOMEXXYTOYHOT0 KOPMyca Tak>XXe OTCOeAMHseTCcs onopa
Hacoca.

12. OTKpYTUTb KpenexkHyto raiky pabouero koneca (puc. 6,nos. 1.11),
CHATb NeXaLLyto nog Heii cTonopHyto waiby (puc. 6, nos. 1.12) n
cHATb pabouee Koneco (puc. 7, no3. 1.13) ¢ Bana Hacoca.

BHUMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
A OnacHocTb NoBpeXxaeHus Bana, My@dTbl u pabouero koneca
BCNeacTeve HeKBanuUUMpoBaHHOro o6palleHus.

* Mpu 3aTpyaHeHHOM AeMOHTaXKe Unu 3awlemnelum pabouero
Koneca He[onycTUMbI 60KOBble yaapbl (Hanpumep, MONIOTKOM) NoO
pa6ouemy Konecy unu Bany, 06s3aTefnbHO UCNONb30BaTb NOAX0-
AALWMA MHCTPYMEHT AN AeMOHTaXa.
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13. CHATb C Bafla TOpLOBOE ynnoTHeHme (puc. 6, nos. 1.21).

14. U3Bneub MydTy (puc. 6, no3. 1.4) ¢ BaNom Hacoca U3 NpoOMesKy-
TOYHOrO Kopnyca.

15. Mpu1nacoBoYHbIE NOBEPXHOCTM/ONOPHbIE MOBEPXHOCTM Bana
TLaTeNnbHO o4nMCcTUTL. Ecnv Ban noepe>kaeH, ero Heo6xoanmMo
3aMeHWTb.

16. YOanuTb HEMNOABUXKHOE KOJbLIO CKOMb3ALLLEero TOPLOBOro ynioT-
HeHUWS C MaHXXeTOMW, BbIMPECCOBAB ero U3 Nocago4Horo Mecta
¢hnaHua NpoMeXXyTO4HOro KOpMyca, a TakXKe YNIOTHUTEeNbHOe
Konbuo (puc. 6, no3. 1.14), N 0UMCTUTB rHE3AA YNNOTHEHMS.

17. TwaTenbHO OYUCTUTbL NOCA[O4HYIO MOBEPXHOCTb Bana.

18. BCTaBnTb HOBOE HENOABUXHOE KOJbLIO CKOJIb34LLEr0 TOPLIOBOr0
YNNOTHEHWS C MAaHXXETON B rHe340 YNIOTHEHNS pnaHua npome-
>KYTOYHOro Kopnyca. B kayecTBe CMa3km MOXKHO MCMNOMb30BaTb
06bI4HOE CpeacTBO AN MbITbS NOCYAbI.

19. MoHTMpOBaTb HOBOE YMNIOTHUTENbHOE KOJbLIO B Ma3 rHesaa
YMNOTHUTESIbHOTO KOJIbLia MPOMEXXYTOYHOro Kopnyca.

20. MpoBepuTb OTBETHbIE MOBEPXHOCTU My ThI, TPy HeobX0[ M-
MOCTM OYMCTUTbL U HAHECTU HA HUX TOHKWUIA CNON Macna.

21. NMpeaBapuUTENbHO CMOHTMPOBATL MNOMYMY(TbI C PACMONOXKEH-
HbIMM NOCepeAVHe pacnopHbIMM LWakbamu Ha Bane Hacoca 1
OCTOPO>KHO BBECTM NPpeaBapuUTeNIbHO CMOHTUPOBAHHbIN y3en
COeAVHUTESIbHOTO Basia B MPOMEXKYTOUHbIN KOpMyC.

22. HapeTb HOBOe CKOMb3sLee TOpLOBOE yNNOTHEHWE Ha Ban.
B kavecTBe CMa3KM MOXXHO MCMOJIb30BaTb 06bIYHOE cpencrteo
0119 MbiTbs NOCYObl.

23. MoHTMpoBaTb paboyee KONECO CO CTOMOPHOW LLAN6OM 1 raikon,
npu 3TOM 3aKOHTPUTb Ha BHelLHeM AnameTpe paboyero koneca.
MN36eratb NoBpeXXAeHNA CKONb3ALWEero TOpPLOBOro YnnoTHEHNS
n3-3a nepekoca.

YKA3AHMWE:

Mpu ONMCaHHbIX HUXKE onepauusax cobnoaaTh NPeanuCcaHHbIi
MOMEHT 3aTSKKU A1 KaXKA0ro TMna pe3bbbl (CM. HUxKe Tabnuuy
«MOMEHTbI 3aTSXKKMN BUHTOB»).

24. TpenBapuTeNIbHO MOHTUPOBAHHBIN Y3e MPOMEXXYTOYHOrO KOp-
Myca 0CTOPO>XKHO BBECTU B KOPMYC HAacoca U NMpUBUHTUTD. Mpu
3TOM yAep>KM1BaTb BPaLLAOLLMECs HacTU Ha MydTe, 4TObbI He
LOMYCTUTb NOBPEXKOEHWI CKOJb3SILLETO TOPLIOBOTO YMNOTHEHUS.
Cobntofatb NpeanmcaHHbii MOMEHT 3aTS>KKM BUHTOB.

YKA3AHUE:
B Hacocax BL-E mowHoCTbIO < 4 KBT npu npvBMHYMBaHMM HeO6X0-
AMMO MOHTMPOBATb TakK>Ke OMopy Hacoca.

YKA3AHUE:
Ecnv Ha Hacoce CMOHTUPOBaH AnddepeHUManbHbIM [aTYMK faBne-
HWS, 3ahMKCMPOBaTb ero Npu nomoLly 6onTos hoHaps.

25. HemHoro ocniabuTb BUHTbI My Tbl, TPeABapUTENbHO MOHTUPO-
BaHHY0 My Ty NPUOTKPbITb.

26. MOHTMpPOBaTb 31EKTPOOBUraTe b C MOMOLLLIO NOAXOOSLLEr0
Moo bEMHOr0 YCTPOMCTBA M 3aBUHTUTb COEAUHEHWNE NMPOMEXY -
TOYHbIV KOpMYyC-3/1eKTpoABUraTerb.

27. BCTaBUTb MOHTaXKHY0 BUAKY (puc. 6, no3. 10) Mexxay npoMexy-
TOYHbIM KOpPNycoM 1 My Ton. MOHTa>KHas BMIKa [OJ>KHA pac-
nonaratbcs 6e3 3a3opa.

28. CHavana cnerka 3aTaHyTb coeaunHuTenNbHble 60NTbI, MOKa NONy-
My Tbl He 6yayT NPAIOTHO NpUeraT K MPOMEXXYTOYHbIM LLai-
6am. 3aTeM paBHOMEPHO NPUBUHTUTbL MydTY. MpKn 3TOM
aBTOMAaTMYeCKM YCTaHaBNMBAETCS NpeAnnMcaHHoe paccTosiHue
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MeXXOy NPOMEeXXYTOYHbIM KOpPMYcoM 1 My Tol — 5 MM Hag MOH-
Ta>KHOW BUMKOW.

29. leMOHTUPOBATb MOHTAXXHYHO BUKY.

30. MpucoeanHuTsb Kabenb AnddepeHUManbHOro AaTHMKa fasne-
Hus (ecnv meeTcs).

31. MOHTMpPOBaTb NPeAOXPaHNTENbHbBIN KOXYX My ThbI.
32. YCTaHOBUTb 3M1EKTPOHHbIV MOAYMb.
33. CHOBa NpucoeanHUTbL ceTeBol Kabenb u (ecnm nmeetcs) kabenb

JJ.M(*)(*)GPEHLI,VIEIHI:HOFO 0aTynKa aasneHus.

@ YKA3AHUE:
CobntoaaTb Mepbl NPeAOCTOPOXKHOCTM NPV BBOAE B IKCMAyaTaLMIo
(rnaBa 9 «BBop B 3kCMNyaTaumio» Ha cTp. 223).

34. OTKpbITb 3aMopHble apMaTypbl Nepes U 33 HACOCOM.

35. CHoBa npuBecTy B AencTBmne npefoxpaHnTesb.

MoOMeHTbI 3aTSXKKU BUHTOB

HOeTtanb Puc./nos. MOMEHT 3aTSXKu YKa3saHus
BuHT (raiika) H-m £ 10 %

(ecnu He yka3aHo uHoe)

Pa6ouee koneco M10 30
— Puc. 6 /nos. 1.11 M12 60
Ban M16 100
Kopnyc Hacoca 3aTaHYTb paBHO
— Puc. 6 /nos. & M16 100 MEepHO KpecT-
¢oHapb HakpecT
¢oHapb M10 35
— Puc. 6 /no3. 5+6 M12 60
AneKTpoaBUratesnb M16 100
» HaHecTu ToHKMI
M6-10.9 12 Cnow cmasku
M8-10.9 30 * paBHOMEpHO 3aT4
mydTa Puc. 6 /nos. 1.41 M10-10.9 60 HYTb BUHTI,
M12-10.9 100 + 3a30p COXpPaHATb
M14-10.9 170 OVHAKOBbIM C
o06eunx cTopoH.
Knemmbl ynpaeneHus Puc.9/nos. 4 - 0,5
CunoBble KneMMbl
1,5 -7,5 kBT Puc.9/nos. 7 = 0,5
11 - 22 kBt 1,3
KneMmbl 3asemnexus Puc. 2 - 0,5
ANeKTPOHHbIW MOAY b Puc. 6 /nos. 11 M5 4,0
Kpbiwka moayns
1,5-7,5kBT Puc. 3 M4 0,8
11 - 22 kBt M6 4,3
M12x1,5 npegHa-
M12x1,5 3,0 3HaveHa ons nog
HakupHas ravika Puc. 2 M16x1,5 8,0 KIOYeHna cTaHpap-
KabenbHoro BBofia ’ M20x1,5 6,0 THoro puddepeH-
M25x1,5 11,0 LManbHOro gaTtymka

EENTE

Tabn. 10: MOMeHTbI 3aTS>KKWN BUHTOB
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10.2.2 3ameHa anekTpogsuratens/npusoga

10.2.3 3ameHa aneKTpOHHOro Mogyns
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Ons neMoHTaXa anekTpoaBuraTens/Npusoaa BbINOMHUTL Onepaumnm
1-10, cm. rnasy 10.2 «PaboTbl no TexHUYeCKOMY 06CNY>KMBAHNIO»
Ha cTp. 228.

BbIKPYTUTb BUHTbI 1 CHATb 3y6uaTble Wwaibbl (puc. 6, no3. 12); cHaTb
3MeKTPOHHbIN MOLY b BEPTUKANLHO BBEpX (puc. 6).

[na MOHTa>ka 3NeKTpoaBMraTens BbiMoNHUTbL onepaunmn 25un 31, cm.
rnasy 10.2 «PaboTbl N0 TexHUYEeCKOMY 0BCNY>KMBAHMIO» Ha CTp. 228.

I'Iepe,u MOHTa>XOM 31EKTPOHHOTO MoAyNid HageTb HOBOE YNIIOTHN-
TeNbHOE KOJ1bLO Ha KOHTAKTHYO MOBEPXHOCTb MEXXAOY MoOynem u
3fieKTpogsuraTenem.

JNeKTPOHHbI MOAY b BOABUTb B KOHTAKTHbIE 3M1EMEHTbI HOBOTO
3NeKTPOABUraTens 1 3aKpenuTb BUHTaMM ¢ 3y6uaTbiMi Luaiibamm
(puc. 6, nos. 12).

YKA3AHWME:
3neKTPOHHbIN MOAYMb MNPV MOHTaXKe BAABNMBATL [0 ynopa.

YKA3AHMUE:
Cobntogatb NpeanuCcaHHbl AN TUNa pe3bbbl MOMEHT 3aTSXKKM
BUHTOB (CM. Tabn. 10 «MOMEHTbI 3aTS>KKM BUHTOB» Ha cTp. 231).

YKA3AHMUE:

MOBbILLIEHHbIN YPOBEHD LLYMa NMOALUIMIHMKA U BUOpaLMK yKa3blBatOT
Ha M3HOC NOALUMUMHMKA. B 3TOM cnyyae noALWMIHUK [OIKeH 6biTb
3aMeHEeH creuuanmcTamm TexHnyeckoro otoena Wilo.

OMACHO! OnacHo ans XXusHu!

Mpu paboTe c aneKTpuueckumu npubopamm cyLiecTByeT yrposa
AN XKU3HU BCNeacTBUe yaapa dNeKTPU4eCcKMm TOKOM.
Y6enunTbCs B OTCYTCTBUU HaNpS>KEHUS U 3aKpbITb UM OTTOPOANTb
Haxofswuecs nop HanpsKeHueMm cocefHue aetanu.

[na gemMoHTaXka 31eKTPOHHOro Moay s BbINOMHUTL onepaummn 1-5,
cm. rnasy 10.2 «PaboTbl Mo TeXHMYECKOMY 06CNy>XXMBaHMIO» HA

cTp. 228.

BbIKPYTUTb BUHTbI U CHATb 3y6uaTble Wwainbsl (puc. 6, no3. 12); cHaTb
3MEKTPOHHbIN MOLY b BEPTUKANLHO BBEpX (puc. 6).

I'Iepe,q MOHTA>XOM 3JIEKTPOHHOIo MoAyJfid HaoeTb HOBOE YNNOTHU-
TeJIbHO€ KOJ1bLO Ha KOHTAKTHYH NOBEPXHOCTb MeXXOy Moaynem v
ANeKTpoaBuraTenem.

3NeKTPOHHbIN MOAY b BAABUTb B KOHTAaKTHbIE 3MeMeHTbl HOBOTO
3MeKTPOABMUraTens 1 3aKpenuTb BUHTaMM C 3yB4aTbIMM Luainbamu
(puc. 6, nos. 12).

Mocnegytowme aencTens (BOCCTaHOBIEHME COCTOSIHUSA FOTOBHOCTM
Hacoca) onuncaHbl B rnase 1 BbINonHATCA10.2 «PaboTbl N0 TeXHN-
YeckoMy obcny>KnBaHuIO» Ha cTp. 228 B o6paTHOM nocnenoBa-
TenbHocTy (onepaumn 5-1).

YKA3AHWME:
3neKTPOHHBIN MOAYMb NPV MOHTaXKe BAABNMBATL [0 ynopa.

YKA3AHME:
Cobnioaatb Mepbl NPegoCTOPOXKHOCTM MPM BBOAE B 3KCMNyaTaLmio
(cm. rnasy 9 «Beopg B 3kcnnyaTaumio» Ha cTp. 223).

Mpy MOLLHOCTM anekTpoaBuraTens = 11 kBT B 3/1eKTPOHHbIN MOAYNb
BCTPOEH OXIAXKAAIOLLNN BEHTUNATOP C perynmpyemon 4acToTom
BPaLLeHns, KOTOPbIY BKtOYaeTcsa aBTOMaTUYeCKK, Korga Temnepa-
Typaoxnagutens gocturaet 60 °C. BeHTMNATOpP BCAaCbIBAaeT BHELLHUN
BO3[YX, KOTOPbIA MPOXOAUT Yepes BHELLUHIOK MOBEPXHOCTbL OX1aan-
Tens. OH BKNIOYaeTCA TOMbKO B CAy4asX, KOrAa 31eKTPOHHbIN
mMoaynb paboTaeT Nof Harpy3kon. B 3aBMCMMOCTHM OT YCNOBUIA OKpY -
>KaroLLen cpeabl BEHTUAATOPOM 3acacblBaeTCs MNbifb, KOTOPas
MO>KeT HaKannMBaTbCa B oxnaguTene. PerynspHo npoBoanTb Npo-
BEPKU U NPU HeOOXOAMMOCTM OUMLLATL BEHTUNATOP M OXNaanTerb.
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HeucnpasHOCTH, NPUUUHDBI U
cnoco6bl ycTtpaHeHuUs

UHpukauum HeucnpaBHocreﬁ

0O603HaueHUs

Pyccknin

YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTeW NOPyYaTh TONbKO KBanuduumpo-
BaHHOMY nepcoHany! Cobniopatb yKkasaHus no TexHuke 6esonac-
HocTH B rnase 10 «TexHnyeckoe o6cny>xmsaHue» Ha cTp. 227.
Ecnu ycTpaHuTb HeMcnpaBHOCTb He yaaeTcs,, Heo6xoaumo obpa-
TUTbCS B CNEeLManU3MpoBaHHYI0 MacTepCKylo nu6o B 6nu>xaniumi
TEeXHUYECKUIA 0TAEeN KOMMNaHWM UNK ee NPeACTaBUTENbCTBO.

HeuncnpaBHOCTW, NPUYNHBI U CNOCOBBI YCTPAHEHNS CM. B CTPYKTYpP-
Hol cxeme «CoobLieHne o HemcnpaBHocm/npe,qynpe,u,MTeanoe
coobueHne» B rnase 11.3 «KKBuTnposaHue ownbok» Ha cTp. 237 n B
cnegytowmx Tabnuuax. B nepBon KonoHke Tabnuvubl nepeyncneHbl
HOMepa KO[,0B, KOTOpPble YKa3bIBatOTCA Ha AMCNee B CNyvae Hemc-
NpPaBHOCTW.

YKA3AHUE:

Mpv OTCYTCTBUM NPUYNHBI HEKOTOPbIE HEMCMPABHOCTM YCTPAHAIOTCS
aBTOMAaTUYECKMU.

MoryT BO3HMKaTb CriefytoLLme TUMbl OMOOK pasnnyHOro Npuopu-
TeTa (1 = HU3KUI NpropUTET; 6 = BLICLUWIA MPUOPUTET):

Tvn MoscHeHue Mpu
owmnbKu oputet
A Bo3Hukna owmnbka; Hacoc cpaly ocTaHaBnmMBa- 6

etcs. Owmnbka [omkHa 6bITb KBUTUPOBAHA Ha

Hacoce.
B Bo3Hukna owmnbkKa; Hacoc cpa3y ocTaHasnmMea- 5

eTcs. MokasaHWs cHeTUMKaA YBENNYMBAOTCS,
HayMHaeTCcs 06paTHbIA OTCYET BPEMEHM.
Mocne 6-1 oWMOKM perncTpmpyeTcs oKoH4Ya-
TenbHas owmnbka, KoTopas [oSKHA 6bITb KBU-
TMPOBaHa Ha Hacoce.

c Bo3Hukna ownbKa; Hacoc cpasy ocTaHaBnMBa- 4
etcs. Ecnu owmnbka pnutcsa bonee 5 MUHyYT,
MoKasaHus cyeTyuKa yBenuumsatotcs. MNocne
6-11 OLIMBKM perncTpmupyeTcs oKoH4YaTenbHas
oLmnbka, KoTopas [oJSIKHa ObITb KBUTUPOBaHA
Ha Hacoce. B MHOM cny4yae Hacoc CHOBa aBTO-
MaTUYeCKN BKNtOHaeTCcs.

D Kak Tun owmbku A, ogHako Tvn ownbkm A 3
nmeeT 6onee BbICOKMI MPUOPUTET MO OTHO-
LLIEHWNO K TNy ownbkm D.

E ABapuUMHbIA pexxum: MpegynpexxgeHune cyac- 2
TOTOW BpaLLeHWs B aBapUMNHOM pexxnme 1
aKTUBMPOBaHHON 0606LLEHHON CUTHaNM3a-
umen HeucnpasHocTu (SSM)

F OCTOpPO>KHO — HAcocC NpoJon>kaeT Bpawartbes 1
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11.1 MexaHU4ecKue HEMCNpPaBHOCTU

HeuncnpasHocTb MpuumnHa YcTpaHeHue
Hacoc He 3anyckaeTcsannmpabotaet KabenbHble knemMmbl ocnabnum MpoBepunTb BCe KabenbHble coegnHeHns
c nepebosmu
MpepoxpaHnTenu HencnpasHbl MpoBepuTb NPefoOXpaHNTeNn, Henc-
npaBHble NpefoXpaHNTeNn 3aMeHNTb
Hacoc paboTtaeT c moHM>KeHHOWM 3anopHbIf KNanaH € HaNnopHOM cTo  MeAneHHO OTKPbITb 3aNOPHbINA KNanaH
MOLLIHOCTbIO POHbI ApoccennpoBaH

Bo3ayx Bo BcacblBatoLLeM Tpybon YCTpaHUTb HErepMeTUYHOCTH (hnaHLe

poBofe BbIX COEQMHEHWNI, YOANWUTb BO3OYX U3
Hacoca, Npy BUBMMOW yTeuKe 3aMeHUTb
TOPLOBOE YNJIOTHEHWE

Hacoc nsnuwxe wymut KaBuTaums BBMay He[oOCTaTo4YHOro  [oBbICUTL MOANOP, YYUTLIBATb MUHK-
nognopa MarnbHoe [aBfieHne Ha BCAaCbIBatOLLLEM
naTpy6ke; NpoBepuTb 1, Npy Heobxoaun-
MOCTM, OYUCTUTb 3aABUKKY M PUNBTP HA
CTOPOHe BCacbIBaHWS

MoBpe>xpeHne NOALWNNHMKA 3MeKT  Hacoc oTnpaBuTb HAa MPOBEPKY U, MpU

pogBuratTens HeobX0AMMOCTU, HA PEMOHT B TEXHMYeC-
kun otoen Wilo unu B cneunanmsupo-
BaHHYH MacTepCKYyH

11.2 Ta6nuua owmbok

FpynnupoBka N2 Ownbka MpuumnHa YcTpaHeHue

- 0 HeT ownbku
Owmnbka E004 ToHuKeHHoe Hanps  CeTb Neperpy>xeHa MpoBepuTb BHYTPEHHIOO c A
ycTaHoBku/ >KeHue 3/1EKTPOMNPOBOAKY
cuMcTembl
E005 TMepeHanps>xkeHue Hanps>keHne cetun MpoBepuTb BHYTPEHHIOO c A
CNULLKOM BbICOKOE 3/1eKTPOMNpPOBOAKY
E006 Pab6oTa oT AByx ¢has OTcyTcTBYtOLWas asa [poBepUTb BHYTPEHHIOO C A
3M1eKTPONpPOBOLKY
E007 OcTtopoXkHo! leHepa- T[loTok npuBoauT B OBM  [lpoBepuTb HacTpowKy, npo-  F F
TOPHbIN PeXXnm >KeHune pabouee Koeco  BepuTb PYHKLMOHUPOBaHME
(npoTekanue no Hacoca, BbipabaTbiBaeTCs  yCTaHOBKU
HanpasBreHno 3NEeKTPUYECKUIA TOK BHumanwme! MNMpogonxutens-
noToka) Has paboTa B 3TOM pexxume
NPUBOANT K MOBPEXAEHNIO
anekTpoAsuraTens
Owwunbka E010 bnokmpoBka Ban mexaHnyecku Ecnun 6nokuposka He bygeT A A
Hacoca 3abnokMpoBaH ycTpaHeHa 4epes 10 ¢, Hacoc
oTKMYaeTcs
MposepuTb cBOOOAY XOAa
Bana,
CBA3aTbCA C TEXHUYECKUM
oTAenom
Owwnbka E020 MMeperpes 06MOTKM Meperpyska anekTpo HaTb anekTpoAsuraTento B A
3anekTpoasu- pasuratens OCTbITb,
ratens NpOBepPUTb HACTPOMKM,

MpoBepuThL/CKOPPEKTMPOBaTh
pabouyto Touky
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Owunbka

BeHTunauma anekTpo
OBUraTens orpaHnyeHa

YcTpaHeHue

O6ecneuntb cBO6OAHBIN NpU

TOK BO34yXa

TemnepaTypa BoAb!
CNULLKOM BbICOKas

MOHW3MTbL TeMNepaTypy BoAbl

Pyccknin

Tun
ownbkKu

HV AC

E021 MMeperpyska anekTpo Pabouyas Touka 3a npe MpoBepuTh/cKoppekTUpoBaTh B A
pBuratens nenamu paboyero nons  pabouyto Touky
Ocapok B Hacoce CB513aTbCs C TEXHUYECKUM
oTaoenom
E023 KopoTkoe 3ambika dnekTpogsuratenb unu  CBA3aTbCa C TEXHUYECKUM A A
HMe/KOPOTKOE 3aMbl-  3MEKTPOHHbIN MOAY b oTaenom
KaHne Ha 3eMto HencnpaseH
E025 Owwnbka KOHTaKTa JN1eKTPOHHbIN MOy b CBA3aTbCA C TEXHUYECKUM A A
He MMeeT KOHTaKTa C oToenom
3NeKTpoaBuraTenem
O6pbiB 06MOTKM dnekTpoasuraTenb CBA3aTbCA C TEXHUYECKUM
HencnpaseH oTaoenom
E026 3alUMTHbIN KOHTAKT dnekTpogsuratenb CBS13aTbCS C TEXHNYECKUM B A
obmoTkum nnm PTC HeucnpaseH oTAenom
npepBsaHbl
Owmnbka E030 neperpesa OrpaHunyeHa nopgaya Bo3  Ob6ecneuntb cBobopHbIi Mpu B A
3NEeKTPOH ONeKTPOHHbIN Oyxa K pagmartopy TOK BO3yXxa
HOro mopyns Mogynb mogyns
E031 TMeperpes Hybrid/ peBbilleHa Temnepa Yy4lunTb BEHTUNALMIO B A
CUII0BOW YacTu Typa OKpy>KatoLLiemn nomMeLLeHuns
cpenbl
E032 ToHWXeHHoe Hanmps KonebaHus Hanps>keHus TpoBepuUTb BHYTPEHHIO F D
>KEHMe NPOMEXYTOY B 3MIEKTPOCETU 3NeKTPONpOBOAKY
HOro KOHTYpa
E033 [llepeHanpsixeHune KonebaHus Hanps>keHns [1poBepuUTb BHYTPEHHIO F D
NPOMEXXYTOYHOro B 3JIEKTPOCETU 3NeKTPONpPOBOAKY
KOHTYypa
E035 DP/MP:opHauTa>ke OfHa M Ta XKe MQEHTY [MoBTOPHO BbINOMHUTb Ha3Ha  E E
noeHTuguKaums huKaLMA UMEEeTCS MHO-  YeHWe OCHOBHOTO 1/unn
nmeeTcs MHOro- FOKpaTHO pesepBHoOro Hacoca (cm. Fnasa
KpaTHO 9.2 Ha cTp. 224)
Owmnbka E0O50 Tawmm-ayT cBsa3u BMS  [lpepBaHa cBa3bno wuHe [lpoBepuTb KabenbHoe coegn  F F
CBSi3U WNW NPEeBbILUEH TUMUT HeHue C aBTOMaTU3MpPOBaHHON
BPEMEHM, CMCTEMON ynpaeneHus 303
obpbiB kabens Huem
EO51 HeponycTumas kom Pa3Hbie Hacocbl CBS3aTbCs C TEXHUYECKUM F F
6vHaums DP/MP oTOenom
E052 Tamm-ayT cBa3m Kabenb cBa3n MP Henc-  posepuTb kabenb n kabenb  E E
DP/MP npaBeH Hble coeauHeHuns
OwmnbkKa E070 BHyTpeHHsisi owmbka  BHyTpeHHss owmbka CBS3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
3NeKTPOHUKHU cazu (SPI) 3MEKTPOHNKMN oTAenom
E071 Owwmbka ICMNMN3Y BHyTpeHHs5 owmnbka CBA3aTbCA C TEXHUYECKMUM A A
3NEKTPOHUKM oTaoenom
E072 CunoBas yacTb/mpe-  BHyTpeHHss olumbKa CBA3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
obpasoBsaTenb 3NEKTPOHMKM oTaoenom
E073 HeponycTumsbin BHyTpeHHss owmnbka CBA3aTbCA C TEXHUYECKUM A A
HOMEp 3MeKTPOHHOTO  31eKTPOHMKM oTAenom
mMoayns
E075 HeucnpasHo pene BHyTpeHHs5 owmnbka CBA3aTbCA C TEXHUYECKUM A A
3apsaKu 3NEKTPOHUKM oTaoenom
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Pycckni

FpynnupoBka N2

MpuumHa

YcTpaHeHue

Tun
ownbkKu

HV

E076 HeucnpaBeH BHyTpeH BHyTpeHHsis ownbka CBS3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
HUNpeobpasoBaTenb 3MEKTPOHUKMN oToenom
TOKa
E077 Owwnbka paboyero HeuncnpasHocTb nnu MpoBepuTb nogcoeaunHeHne A A
HanpsxeHus (24 B) owunbka nogkoyeHns  auddepeHumanbHoro gat
ouddepeHumansHoro guddepeHUManbHOro 4YMKa [aBneHus
0aTyMKa gaBneHus 0aTyMKa gaBrneHus
E078 Heponyctumsbin BHyTpeHHAs owmbka CBA3aTbCA C TEXHUYECKMUM A A
HOMep 31eKTpoaBu 3NEKTPOHUKNU oTaenom
ratens
E096 HeyctaHoBneH BHyTpeHHss owmnbka CBA3aTbCs C TEXHUYECKMM A A
MH(OPMaLIMOHHbIN NEKTPOHUKMU oTaenom
6ant
E097 OtcyTcTByeT 650K BHyTpeHHss owmnbka CBS3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
pOaHHbIX Flexpump 3NEKTPOHUKHU oTaenom
E098 bnok gaHHbIX BHyTpeHHss owinbka CBSA3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
Flexpump HepgeicTBM- 3MEKTPOHUKMN oTaenom
TeneH
E121 KopoTkoe 3ambikaHne BHyTpeHHss owmnbka CBSA3aTbCS C TEXHUYECKUM A A
PTC anekTpogsura- 3NEKTPOHNKN oToenom
Tens
E122 O6pbiB coegnHeHns BHyTpeHHss owmbka CBA3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
NTC cunoBoii yactu 3NEKTPOHNKN oTOenom
E124 OG6pbliB coegnHeHns BHyTpeHHss ownbka CBSA3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
NTC anekTpoHHOro 3MEKTPOHUKN oTgenomMm
moayns
HeponycTtu E099 Twn Hacocos bbinn coeguHeHbI CBSA3aTbCs C TEXHUYECKUM A A
Masi KOM6u- HacoCbl Pa3fnYHbIX oTaenom
HaTopuKa TUNoB

Tabn. 11: Tabnuua owmnbok

JlononHuUTenbHble NOSACHEHUS K

Kofaam own6ok

236

Owwubka E021:

Ownbka «E021» o3HayaeT, 4YTo OT Hacoca TpebyeTcs 6oMbLUe MOLL-
HOCTK, 4eM 3TO [onycTnmo. Bo nsbexxaHvne HeobpaTMmMoro noBpexx-
OeHWs 3NeKTPOABUraTENS UMW 3TIEKTPOHHOTO MOAY NS MPUBOL,
aKTMBUPYET 3aLLUMTY M OTKMIOHaeT Hacoc, ecnn neperpyska gnmTcs
6onee 1 MUHYTBI.

OCHOBHbIMM npuyYnHamMmu 3TOM OLINOKM SBNAOTCA HeOOCTAaTOYHas
MOLLHOCTb HAcoCa, B 0COBEHHOCTM B COYETaHMM C BA3KUMM nepeka4vun-
BAaeMbIMM XXMAKOCTAMMW, UM CINLLIKOM 60nbLuon pacxon B yCTaHOBKe.

MMpv NosiBNEHUM 3TOro KoAa OLMbKa B 3NeKTPOHHOM Mody e
OTCYTCTBYET.

Owunbka E070; MHorga B covyeTaHum c owumnbkoi E073:

Mpy HanM4MM [ONONHWUTENbHO NOAKITOYEHHbIX CUTHAMbHbIX UK
YNpPaBnSoOLWMX IMHUA B 3NIEKTPOHHOM MOAYe 3/1eKTPOMAarHuTHble
NMOMEXM MOTYT NPUBECTU K HAPYLUEHWIO BHYTPEHHeN CBA3WN. ITO Npu-
BOOWUT K MHOMKALUUM Koaa on6Ku «E070».

anNVIHy MO>XHO NMpoOBEpUTb, OTCOEONHUB B IJIEKTPOHHOM Mopayne
BCe& KOMMYHUKALUMOHHbIE JINHUK, NOOKMHOYEHHbIE 3aKa34NKOM. Ecnn
owmnbka 6onbLue He BO3HMKAET, 3HAYMT Ha KOMMYHUKaUNUOHHbIX
JIMHUAX MOT NPUCYTCTBOBATb BHELUHWIM CUrHanm NoMexu, Haxoas-
Lnca 3a npenenamMmu ,ueﬁcmyvou.mx HOPMAaTUBHbIX 3HaYeHun.
Bo3obHoBneHue HOpMaJ'IbHOVI JKcnnyaTaumm Hacoca BO3MOXXHO
TONbKO nocne ycTpaHeHnda UCTOYHUKA HENCIMPABHOCTH.

WILO SE 12/2017



11.3 KeuTtupoBsaHue owmnbok

O6was uHdopmaumns

RE I:ET 5000 50009

Puc. 45: Hasuzayus B cnyyae owubku

Pyccknin

B Cny4yae BO3HUKHOBEHUA ownbKM BMECTO CTpaHULUbl COCTOAHUA
YKa3blBaeTCAa CTpaHuUUa owmnbKun.

B maHHOM CNyyae MOXKHO BbIMONHUTL HABUraLMIO CiedytoLmMm obpa-
30Mm (puc. 45):

[ns nepexofa B PeXX1M MeHI0 HaXKaTb KPAaCHYO KHOMKY.

Homep meHt0 <6.0.0.0> yKa3biBaeTC MUTAHUEM.

BpalueHnem KpacHOM KHOMKM MOXKHO 0ObI4HbIM COCO60OM BbINON-
HWUTb HaBUraLUWIO B MeHIO.

Ha>kaTb KpacHyto KHOMKY.

Homep meHt0 <6.0.0.0> yka3biBaeTCs CTaTUYECKN.

Ha nHankaumm eguHULbI U3MepeHns yKasbiBaeTCs TeKyLlas YacToTa

BO3HWKHOBEHMS OWNBOK (X), a TaKXKe MAKCMManbHO BO3MOXKHAs Yac-
TOTa BO3HUKHOBEHUS ownbku (y) B hopme «x/y».

[lo Tex nop, NoKa HEBO3MOXKHO KBUTUPOBATb OLWIMOKY, HaXkaTune
KPaCHOW KHOMKMW BbI3bIBAET BO3BPAT B PEXKMUM MEHHO.

YKA3AHUE:
Tanm-ayT B 30 ceKyHA NPMBOAUT K Nepexody Ha3an K CTpaHuLe
COCTOSAHMS MW OLINGOK.

YKA3AHMUE:

Kaxxgblt Homep ownbKM MMeeT COBCTBEHHDBIN CHETUMK, PUKCUPYIO-
LLIMI BO3HUKHOBEHME OLIMOKM 3a nocnefHue 24 y. Mocne pyyHoro
KBMTMPOBaHUS, CNYCTA 24 Yaca nocne BKNIOYEHUS CeTU U NPy NOB-
TOPHOM BKITHOHYEHUMN CETU CHETUMK OLLIMBOK cOpachbiBaeTCs.
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Pycckni

11.3.1 Tvn ownbku A unu D

Puc. 47: Tun owubku D, cxema

6000
RESET

=

6000

b0

1/1 S

©

Puc. 48: KsumuposaHue owubku muna A
unuD

RESET

RESET
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Tvn owmnbkm A (puc. 46):
dT1an
BbinonHeHus/

CopeprxaHue

3anpoc
nporpamMmbi

[
.

YKa3blBaeTcs Kof, oLmnbKM
JneKTpoABUraTenb BbIKJI.
F'opuT KpacHbIN cBeTOOMOA,
SSM akTuBuMpyeTcs

+ CYeTUMK OLLIMOOK NOBbLILLIAETCS

2 > 1 MUH?
3 Owwnbka KBUTHpOBaHa?
4 KoHeL; BO306HOBIIEHWE CTaHAAPTHOMO pexxnma

® A2
@ HeTt

Tvn owmbkm D (puc. 47):
dT1an
BbInonHeHus/

ConepixaHue

3anpoc
nporpammbl

1 « YKa3blBaeTCs KO owmnbKu
« JneKTpoABuraTenb BbIKN.
» FopuT KpacHbIV cBeTOAMOL,
+ SSM akTuBupyeTCs

« CyeTumk ownbOK noBbILLIAETCA

MmeeTca HOBas HEMCNPABHOCTb TUMA «A»?

> 1 MUH?

Owmnbka KBUTMpOBaHa?

MiMeeTcs HoBast HEUCMPABHOCTL TUNA «A»?

Mepexop K TUy owmnbKn «A»

KoHeL; BO306HOBIIEHVE CTaHAAPTHOTO peXxnma

Oa

@@mummaww

Het

Mpy BO3HMKHOBEHUM OLUIMGOK TMNA A M D BbINOAHATL KBUTUPOBA-
HWe cneaytowmm obpasom (puc. 48):

[ins nepexofa B PeXXUM MEHIO HaXKaTb KPAaCHYHO KHOMKY.
Homep meHto <6.0.0.0> yKa3blBaeTCq MUraHMEM.
MOBTOPHO HaXkaTb KPACHYH KHOMKY.

Homep MeHto <6.0.0.0> ykasbiBaeTcs CTaTUHECKN.

YKasbiBaeTcs Bpem4, oCTaBLleecd 00 Toro, Kak MoXXeT 6bITb BbINON-
HEHO KBUTUPOBaHne owmnbKku.

BbixgaTb ocTaBLleecs Bpems.

BpeMsi 0,0 KBUTMPOBAHWS BPYYHYHO BCEraa COCTaBnseT Ans Tmna
owmnbkm A n D 60 cekyHg.

MOBTOPHO HAaXKaTb KPACHYHO KHOMKY.

Owwmbka KBUTUPOBAHA, yKa3blBaeTCA CTPaHMLA COCTOAHNA.

WILO SE 12/2017



Pyccknin

11.3.2 Twvn owm6ku B

Tun owmbkm B (puc. 49):

dTan Copep>xaHue
BbinonHeHus/

3anpoc
nporpaMmbl

1 + YKa3blBaeTcsa Kog owmnbKm
* JnekTpoaBuraTenb BbIKI.
+ TopuT KpacHbI cBeTOoAMOA,

+ CyeTumK oIMOOK NOBbILLAETCS

CyeTumk owmnbokK > 5?

* SSM aKkTuBmMpyetca

> 5 MUH?

> 5 MUH?

Owwnbka KBUTUpPOBaHa?

KoHeL; Bo306HOBNEHME CTaHOapPTHOroO pe>xnma

@@m\lmm:wn

Ha
Het
Mpv BO3HMKHOBEHWUM ownbOoK Tuna B 4ns BbINONHeHWUS KBUTMPOBA-
Puc. 49: Tun owubku B, cxema HWS 0encTBOBaThb Ciegyowmnm obpasom:

[ns nepexofa B peXKnM MEHIO HaXKaTb KPACHYHO KHOTKY.

Homep meHt0 <6.0.0.0> yKa3blBaeTCs MUraHNEM.

nOBTOpHO Ha>XaTb KPACHYK KHOIKY.

G- ©-

Homep meHt0 <6.0.0.0> yka3biBaeTCs CTaTUYECKN.

Ha uHOMKaLuMm eguHULbI U3MEpEHUs YKa3blBAaeTCs TEKYLLAs 4acToTa
BO3HWKHOBEHMS OWNBOK (X), a TaKXKe MaKCMManbHO BO3MOXKHas Yac-
TOTa BO3HUKHOBEHUS ownbku (y) B hopme «x/y».

YacToTa BO3HMKHOBEHMUS OLUMGOK
X<Y

Ecnu TekyLLas YacToTa BO3SHUKHOBEHMS OLUMOKUN MeHbLLEe, YeM MaK-
@ CMManbHas 4acToTa BO3HMKHOBEHMSA owmnbku (puc. 50):

“i:ﬂ 6000 @

BbixkpaTb BpemMsa aBTOMaTnU4eCckKoro c6poca.

B cTpoke 3HaveHWs yKa3blBaeTCs OCTaBLLeeCcs BpeMs B CEKyHOAax [o

@ aBToMaTu4yeckoro cbpoca ownbKku.
g Mo ncTeyeHnn BpeMeHu aBTomaTu4eckoro copoca owmnbka KBUTUpY -
RESET -‘S @ eTCq aBTOMaTUYeCKM, U YKa3blBaeTCa CTPaHMLA COCTOSHMS.
3/6 S —’.
Puc. 50: KsumupoaHue owubku muna B YKA3AHUE:
x<v) @ Bpems aBTomMaTMyeckoro c6poca MOXKHO HaCTPOUTL B MeH0 <5.6.3.0>

(3apanHHoe Bpemsi 10 - 300 c)
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YacToTa BOSHUKHOBEHUS on60oK
X=Y

“fln 6000

6/6 g —'.@ 3

Puc. 51: KeumuposaHue owubku muna B
X=Y)

11.3.3 Twn ownbku C

N

Q)

.
e
]

Puc. 52: Tun owubku C, cxema

240

©)

&

Ecnu TekyLluas 4acToTa BO3HMKHOBEHMS OWNMOKN paBHa MakCMManb-
HOM 4acTOTe BO3HNKHOBEHUS ownbKm (puc. 51):

» BbkpgaTb ocTaBlleecs Bpems.

Bpemsi o KBUTUPOBaHUS BpyUHyto Bceraa coctasnseT 300 cekyHA.

Ha MHAMKaLMM 3Ha4eHUs YKa3blBaeTCs OCTaBLUEECS BPEMS B CEKYH-
L,aX 10 KBUTUPOBAHMUS OLIMBKM BPYUHYHO.

+ TIOBTOPHO HaXXaTb KPAaCHYHO KHOMKY.

OwmnbKa KBUTMPOBAHA, YKa3bIBAETCS CTPAHMLA COCTOSIHMS.

Tvn owmnbkm C (puc. 52):
dTtan
BbinonHeHus/

3anpoc
nporpammbl

Copep>xaHue

+ YKasblBaeTcs Ko oLwmnbKu
+ DNeKTPOABUraTesb BbIK/I.
+ [OpUT KpacHbIN CBETOAMOS

BbinonHeH KpuTepuin owmnbkKn?

> 5 MUH?

» CyeTumk owmbOK NoBbILLAETCS

CyeTumk owmnboK > 5?

+ SSM akTuBmpyeTca

Owwnbka KBMTMPOBaHA?

KoHeL; Bo30o6HOBNEHME CTaHOApPTHOro pe>xnma

@@mNC\WFWN

Oa

Het
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Puc. 53: Ksumuposa+ue owubku muna C

11.3.4 Tun ownbkn Eunu F

O ©-

®

Puc. 54: Tun owubku E, cxema

G- ©

Pyccknin

Mpu BO3HMKHOBEHUM oLIN6OK TUNa C BbINOMHSATL KBUTMPOBaHMe
cnegytowmm obpasom (puc. 53):

ins nepexofa B peXKnM MEHIO HaXKaTb KPAaCHYHO KHOMKY.

Homep meHio <6.0.0.0> ykasbiBaeTcs MUraHeM.

MOBTOPHO Ha>KaTb KPACHYH KHOMKY.

Homep meHto <6.0.0.0> yka3sblBaeTCs cTaTUHeCcKu.

Ha nHOMKaummn 3Ha4eHns yKasbiBaeTCa «- - -».

Ha MHaMKauMmM earHILBI U3MEpEHUs YKa3blBaeTCa TeKyLLas YacToTa
BO3HUKHOBEHMS OLUMOOK (X), a TaK>Ke MaKCMMarbHO BO3MOXKHAs Yac-
TOTa BO3HMKHOBEHWA ownbkm (y) B hopme «x/y».

CooTBeTcTBeHHO Yepe3 300 cekyHA TeKyLLas YacTOTa BO3SHUKHOBE-
HUS OLLIMOKM yBeNMYMBaEeTCS Ha OHY LUMdpy.

YKA3SAHUE:
Mocne ycTpaHeHUs MPUYMHbI BOSHUKHOBEHWS OLLMOKM KBUTMPOBa-
HVe NPOMCXOANT aBTOMATUYECKN.

BbixpgaTb ocTaBLweecs BpemMs.

ECnv Tekyllias 4acToTbl BO3HUKHOBEHMS OLLMGKM (X) paBHa Makcn-
ManbHOM 4acTOTe BO3HUKHOBEHUS OLUMGKM (y), ee MOXHO KBUTUPO-
BaTb BPYUHYIO.

MOBTOPHO HaXKaTb KPACHYHO KHOMKY.

Owmnbka KBUTWUPOBAHA, yKa3biBaeTCA CTPaHMLA COCTOAHUSA.

Tun owmnbkm E (puc. 54):

dtan Copnep>xaHue
BbINonHeHus/

3anpoc
nporpammbl

1 * YKa3biBaeTcs Kog, oLnbKn
+ Hacoc nepexoguT B aBapuiHbIN pexxmma

» CyeTymk ownboK NoBbILLIAETCA

MaTpuua ownbok AC nam HV?

» SSM akTuBMpyeTCs

Ownbka KBUTMpPOBaHa?

MaTpuua ownbok HV n > 30 mnH?

2
3
A
5 BbinonHeH kpuTepuii omMbKn?
6
7
8

+ SSM akTuBmpyeTcs

9a KoHeL; Bo306HOBNEHME CTaHAapTHOTO pexxnma
(coBoeHHbIN Hacoc)

KoHeLl; B0306HOBNEHME CTaHapTHOTO PeXxxnma
(ommHapHBbIf Hacoc)

® Ao
@ HeTt
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Tvn owmnbkm F (puc. 55):

dTan Copep>xaHue
BbinonHeHus/

3anpoc
nporpamMmbi

« YKa3blBaeTCsa Kog, OLUNMOKM

» CYeTuMK oIMBOK NoBbILLAETCS

BbInonHeH KpuTepun owmnMbKn?

Owmnbka KBUTMPOBaHA?

KoHeL; Bo3o6HoBNEHME CTaHOapTHOro pexxnma

Oa

@@U‘I-PWNI—'

HeTt

Puc. 55: Tun owubku F, cxema

Mpm BO3HUKHOBEHUM OLIMGOK TWNa E Mnm F BbINOMHATL KBUTUPOBa-
To00 HUWe cneaytowmm obpasom (puc. 56).
RESET
@ ) @ [nsi nepexoa B peXXKMM MEHIO HaXKaTb KPacHYHo KHOTKY.
—————»

Puc. 56: KsumupoaHue owubku muna
EunuF

@ Homep meHto <6.0.0.0> ykasblBaeTcq MUraHNEM.
é MOBTOPHO HaXkaTb KPACHYO KHOMKY.

Owwmbka KBUTUPOBAHA, YKa3blBaeTCA CTPaHMLA COCTOAHUA.

@ YKA3AHUE:
Mocne yCTpaHeHUda Npn4nHbl BOSHUKHOBEHNSA owmnbkn KBUTUPOBa-
HUe NpoOnUCXoonT aBTOMaTU4ECKN.
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3an4actu

Pyccknin

3aKas 3anyacTel ocyLLeCTBASETCS Yepes MEeCTHYHO CreLmanusnpo-
BaHHYI MacTepPCKyH n/unm TexHuyecknii otgen komnanumn Wilo.

[ns 3akasa 3anvacTeit He06XOAMMO yKa3aTb Bce AaHHbIe PUpMeH-
HbIX TabIMYEK HACOCA U 3NIEKTPOABUTATENS. DTO MOMOXKET n3bexxatb
OTBETHbIX 3aMPOCOB M OLIMGOK Npu 3aKase.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

Be3synpeyHoe )yHKLMOHMPOBaHMWE HACOCA MOXKET GbITb rapaHTU-
pOBaHO TONbKO B TOM Clly4ae, eC/iv UCNONb3YIOTCS OPUrMHaNbHbIe
3anyacTu.

Ucnonb3oBaTb TONbKO OpUruHanbHble 3an4acTu Wilo.

MpuBeneHHas HMXKe Tabnuua npeaHasHavyeHa ansa uaeHTuduKa-
LIMM 3N1EMEHTOB KOHCTPYKLIUK.

Heo6xoaumble gaHHble NpU 3aKa3e 3an4acTei:

* HOMepa 3an4acTen;

» 0603HavYeHUs 3anyacTeu;

* BCe flaHHble MPMeHHbIX Tabnuuyek Hacoca 1 aneKTpoaBura-
Tens.

YKA3AHME:

Cnncok opurMHanbHbIX 3aMacHbiX YacTel: CM. LOKYMEHTALMIO MO
3anuactam Wilo (www.wilo.ru). Homepa no3nuui Ha YepTexe B
pa3obpaHHoM Buae (pyc. 6) HOCAT MNAKCTPATUBHbINA XapakTep U
CNy><aT nepevncieHns KOMNoHeHToB Hacoca (cM. «Tabnuua 3anyac-
Ten» Ha CTp. 243). OaHHble HOMepa NO3MLUMI Henb3s UCNOSb30BaTb
0N 3aKa3a 3anacHbiX YacTen.

Tabnuua 3anyacTei

N2 HOetanb

PacnpeqneneHuve no y3nam cMm. Ha puc. 6.

Oon. uHcdopmauns

1.1  Pabouee koneco (komnnekr)
111 lanka
112 CronopHas wanba
1.13 Pabouee koneco
114 YNNOTHUTENbHOE KOJbLO
1.2 TopuoBoe ynnoTHeHue
"1.11 (komnnekT) [aiika
112 CronopHas wawnba
1.14 YNNOTHUTENbHOE KOMbLO
121 TopuoBoe ynnoTHeHWe
1.3 TlpoMe>XyTO4HbIN Kopnyc
111 (komnnekr) [aiika
112 CronopHas wawnba
114 YNNoTHUTENbHOE KOMbLO
131 KnanaH ons BeHTUASUMM
1.32 3aLUMTHBIN KOXYX MY Tbl
133 thoHapb
1.4  Ban (komnnekT)
111 lanka
112 CronopHas wanba
1.14 YNNOTHUTENbHOE KOMbLO
141 MydTa+Ban B cbope
2 JnekTpogsuratenb

WHCTpyKUMS No MOHTaXKy v akcnnyaTaummn Wilo-CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E
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3aBofckue YCTAaHOBKU

HOeTanb

Hon. nHdopmauns

3 Kopnyc Hacoca (komnnekT)
1.14 YNNoTHMTeNbHOEe KOMbLO
Kopnyc Hacoca
Pe3bboBas npobka
(ans sepcum ...-R1)
3.3 KnanaH (B caBoeHHOM Hacoce)
3.5 Onopa Hacoca € MOLLHOCTbIO
anekTpoABuratens < 4 kBt
4 Kpene>xHble BUHTbI J119 NpO
Me>KyTO4YHOro Kopryca/kop-
nyca Hacoca
5 Kpene>kHble 6onTbl 4Ns anek
Tponsuratens/hoHaps
6 lankn onga anekTpoasura
Tens/kpenneHus dhoHaps
7 MopknapHas warba gns
anekTpoaBuraTens/kpenne-
HWS hoHaps
ApanTepHoe KonbLo
OnddepeHumanbHbIi gaTumnk
AaBneHuns
10 MoHTa>kHas BuKa
11 JNeKTPOHHbIN MOAY b
12 Kpene>kHbI BUHT ANs 3neKT

POHHOTO MOAYNS/3NeKTPO-

nBuratensa

Tabn. 12: 3anuactn

O603Ha4yeHue

3aBopackue YCTAaHOBKHM

1.0.0.0 3apaHHble 3Ha4eHns * PyyHon pexkum ynpasneHus
npun6n. 60% oT Ny, Hacoca
« Ap-c:
npunbn. 50% ot H,5. Hacoca
« Ap-v:
npnbn. 50% ot Hy5.. Hacoca
2.0.0.0 Cnocob perynupoBaHus Ap-C aKTMBMPOBAHO
3.0.0.0 TlpagwueHT Ap-v HanmeHbluee 3HaveHne
2.3.3.0 Hacoc ON
4.3.1.0 TnaBHbI Hacoc MA
5.1.1.0 Pe>xum paboTbl Pe>xM paboTbl «0OCHOBHO/
pe3epBHbIN»
5.1.3.2 CmeHa paboTbl Hacocos BHyTpeHHe
BHYTpEHHe/BHeLLHe
5.1.3.3 WHTepBan cMeHbl paboThbl 24y
HacocoB
5.1.4.0 Hacoc p,e6n0KmpOBaH/ HebnoknposaHo
3a6n1oKMpoBaH
5.1.5.0 SSM O606LLeHHas curHanmsaums
HencnpaBHOCTH
5.1.6.0 SBM O606LeHHas curHanmMsaumns
pabouero cocTosHMs
5.1.7.0 Extern off 0606w eHHoe Extern off
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O603HauyeHue 3aBofiCKMUe YCTaHOBKM

5.3.2.0 Inl (gnana3oH 3HaueHwni) 0-10 B akTMBMpOBaHO
5.4.1.0 In2 aKTuB./OeaKTuB. OFF
5.4.2.0 In2 (gnana3oH 3HauyeHwui) 0-10V
5.5.0.0 TMapameTtpsbl PID CMm. rnaBy 9.4 «HacTtpoika cno-
coba perynvposaHus» Ha
cTp. 226
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 YacToTa BpaLleHus B aBa npu6bn. 60% oT N4, Hacoca
pUAHOM pe>kume paboTbl
5.6.3.0 Bpems aBTOMaTU4ECKOrO 300c
cbpoca
5.7.1.0 OpwueHTaumsa gucnnes [vcnner B UCXOQHON OpMeHTa
umn
5.7.2.0 KoppeKTupoBKa 3Ha4eHuns AKTMBMPOBaHO
AaBneHus
5.7.6.0 ®yHKumsa SBM SBM: curHanusaumns paboyero

COCTOAHUA

5.8.1.1 ®yHkuus «Pump Kick» aktu- ON
BMpOBaHa/0eaKTMBMPOBaHa

5.8.1.2 WHTepBan «Pump Kick» 24y

5.8.1.3 YactoTa BpaiwieHuns «<Pump Ny
Kick»

Tabn. 13: 3aBocK1e YyCTaHOBKM

14 YTunusauus MpaBubHas yTUNM3aLUms v Hagnexkallas BTopuyHasi nepepaboTtka
AaHHOro nspenus no3eonsT n3bexkatb ywepba AN okpy>xatoLlen
cpenbl M 30,0POBbS NtoAeN.

MpaBunbHasa yTMnM3auma npegycMaTpmBaeT NoOJIHbIA cnnB paboyen
cpenbl U OYUCTKY.

Heob6xoanMo cobpaTb CMa30UHble MaTepuanbl U BbINOMHUTD
COpPTMPOBKY feTanei Hacoca no Matepuanam (MeTann, NNacTuk,
3MEKTPOHWKaA).

1-AYTunusaums AaHHOro U3Lenus, a Tak>Ke ero YacTen JOMKHa
OCYLLECTBNATLCS C NPUBJIEYEHNEM FOCYAaPCTBEHHbIX UITN HACTHbIX
npeanpusTuii No yTunmsauuu.

2. [JdononHuTenbHY MHOPMaLMIO MO Hagsexallen yTunmsaumm
MO>KHO MOJyYUTb B TOPOLACKON agMUHUCTPpaUnK, cny>xbe yTunmnsa-
LMW UNW B OpraHn3aumu, roe usgenue 6oin1o npuobpeTeHo.

@ YKA3AHMUE:

M3penve nnu ero 4actu He Nnognexar yTunmM3aunm BMecTe € 6bITo-
BbIMM 0TXogamu!
JononHuTenbHyo MHOPMaLMIo 0 BTOPUYHOM NepepaboTke CM. Ha
cante
www.wilo-recycling.com

B03MO>KHbI TeXHUYECKUe u3sMeHeHus!
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EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklaren wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dap die Pumpenbauarten der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries,

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
IL-E... und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
DL-E on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
b the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
BL-E... en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

in der gelieferten Ausflihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemadss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 fiir Ausfilhrungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - K&figlaufer -
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 Geé&nderte / Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 fiir Wasserpumpen,
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 / This applies according to eco-design requirements of the regulation
suivant les exigences d'éco-conception du réglement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique a induction a cage d'écureuil,
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant a 50Hz, amendé par le réglement 4/2014 / suivant les exigences d'éco-conception du réglement 547/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 61800-5-1 EN 61800-3+A1:2012
EN 60204-1
Bevollméachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Division HVAC i i
Person authorized to compile the technical file is: Svulfgtéll;/lanager - PBU Circulating Pumps
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : NortkirchenstraBe 100
.. D-44263 Dortmund
Digital
Dortmund, . &
: unterschrieben von
//m- fo/ﬁg/m\_ Holger Herchenhein m o
Datum: 2017.12.14
H. HERCHENHEIN 14:38:50 +01'00" WILO SE
Senior Vice President - Group ITQ Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2117828.03 (CE-A-S n°2099461)

Original-erkldrung / Original declaration / Déclaration originale
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(BG) - 6bsirapckmn esmk
OEKNAPALINA 3A CbOTETCTBUE EC/EO

WILO SE peknapupaT, 4e NpoAyKTUTe NOCOYEHU B HacToswarta Aeknapauns
CbOTBETCTBAT Ha pa3nopenbuTe Ha CneaHUTE eBPOMENCKN AUPEKTUBN U
npvenuTe rm HauMoHaHW 3aKoHOAATeNCTBa:

MawwnHun 2006/42/EO ; EnekTtpoMarHmTHa ceBMecTumocT 2014/30/EC ;
MpoayKTn, cBbp3aHu c eHepronoTpebneHneto 2009/125/EO

KaKTO M Ha XapMOHU3UPpaHuUTe eBpOr‘IeVICKM CTaHAapTu, yrnoMeHaTn Ha
npeaviwHaTta cTpaHuuda.

(CS) - Cestina
EU/ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohlasuje, Ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a ndrodnim pravnim
predpisdim, které je prejimaj:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickad Kompatibilita 2014/30/EU ; Vyrobkd
spojenych se spotiebou energie 2009/125/ES

a rovnéz spliuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklzerer, at produkterne, som beskrives i denne erklzering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fglgende europeeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EE/EK

WILO SE dnAwvel 0TI Ta npoidvTa nou opilovtal oTnv napolod eupwnaikd

dnAwon gival cUPPva Ke TIG JIATAEEIC TWV NAPAKATW 0dNYIOV Kal TIG EBVIKEG
VOHO0BETieG OTIG onoieg €xel HeETAPEPDE:

Mnxavnuata 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTiknG cupBartoTnTag 2014/30/EE ;
Suvdeodpeva Ke TNV evépyela npoiovra 2009/125/EK

Kal eniong Pe Ta €EAG EVAPUOVIOUEVA EUPWNAIKa NPOTUMNA MOU avapEPovTal
oTnVv nponyoupevn ogAida.

(ES) - Espafiol
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE/CE

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracién estan
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EL/EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
koosk®dlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on v&tnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2014/30/EL ;
Energiamdjuga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etta tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Sahkdmagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Lisaksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
AE/EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi ata i raiteas seo, siad i
gcomhréir leis na fordlacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis
na dlithe ndisitnta is infheidhme orthu:

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriinacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE ;
Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC

Agus siad i gcomhréir le foralacha na caighdeain chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EU/EZ 1ZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedec¢im prihvaéenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EU ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EU/EK-MEGFELEL65I’EGI NYILATKOZAT

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleléségi nyilatkozatban megjeldlt
termékek megfelelnek a kovetkezé eurdpai iranyelvek elbirasainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atultetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses 6sszeférhetéségre 2014/30/EU ;
Energiaval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE/CE

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE ; Prodotti
connessi all’energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate
a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame
puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
ES/EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti Saja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,

kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/ES ; Energiju
saistitiem razojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$&ja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI TA’ KONFORMITA UE/KE

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi

mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/UE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.
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(NL) - Nederlands
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE/WE

WILO SE os$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE ;
Produktéw zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACZ\O DE CONFORMIDADE UE/CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposicbes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE/CE
WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/UE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(SK) - Slovencina
EU/ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cCestne prehlasuje, Ze vyrobky ktoré st predmetom tejto deklaracie,
su v stlade s poziadavkami nasledujucich eurdpskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativnych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagneticki Kompatibilitu
2014/30/EU ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolocili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2014/30/EU ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejsnji strani.

(SV) - Svenska
EU/EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg 6verensstdmmer
med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det dverensstammer dven med fdljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts p8 den foreg8ende sidan.

(TR) - Tiirkce
AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen trlinlerin asagidaki Avrupa yénetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yonetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi
2014/30/AB ; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT

ve dnceki sayfada belirtilen uyumlastirilmis Avrupa standartlarina.

(IS) - Islenska
ESB/EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landsldgum hafa sampykkt:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun 2014/30/ESB ;
Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

og samhaefda evrdpska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(NO) - Norsk
EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar med
fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EU ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(RU) - pycckni a3bik
ﬂeKnapauuﬂ O CoOOoTBEeTCTBMMU EBpOI‘IeﬁCKMM HOpMaM

WILO SE 3asBnsieT, 4To NpoAyKTbl, NepeyYnCieHHble B JaHHOW AeKknapauun o
COOTBETCTBMM, OTBEYAIOT CAeAyHoLWMM eBPONENCKUM ANPEKTUBAM 1
HaLMOHaNbHbIM NpeaAnUCaHUaM:

Oupektuea EC no mawmHHoMy o6opyaoBaHuto 2006/42/EC ; OupekTtusa EC no
3N1eKTPOMarHuMTHoM coemectumoctn 2014/30/EC ; AvpekTuea 0 NpoayKuuu,
CBsI3aHHOW C 3HepronoTpebneHnem 2009/125/EC

W rapMOHU3MPOBaHHbLIM EBPOMENCKMUM CTaHAApTaM, YNOMSHYTbIM Ha
npeablayuen crtpaHuue.
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